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                                 רשימת המסמכים למכרז

	     המסמך
	          מסמך מצורף
	          מסמך שאינו מצורף

	מסמך א'
	כתב הזמנה והצעת הקבלן
	

	מסמך ב'
	
	תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן (מדף 3210) נוסח תשנ"ו – 1996

	מסמך ג'
	
	המפרט הכללי לעבודות הבניין
פרקים



	
	
	מס.
	המפרט
	שנה

	
	
	00
	מוקדמות
	1996

	
	
	02
	עבודות בטון
	1993

	
	
	04
	עבודות בניה
	1995

	
	
	05
	עבודות איטום
	1992

	
	
	07
	מתקני תברואה
	1980

	
	
	08
	מתקני חשמל
	1885

	
	
	11
	צביעה
	1980

	
	
	12
	עבודות אומן אלומיניום
	1990

	
	
	16
	מתקני הסקה
	1973

	מסמך ג' 1
	תנאים כלליים
	

	מסמך ג'2
	מפרט טכני מיוחד
	

	מסמך ד'
	כתבי כמויות
	

	מסמך ה
	חוזה מוצע
	

	מסמך ו'
	נספחים
	

	מסמך ז'
	שרטוטים
	


כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, המשרד לתשתיות לאומיות-מ.ע.צ. ומשרד הבנוי והשיכון. 

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
הערה

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משהב"ט, רח' הארבעה 24, הקריה, תל-אביב.
שם הקבלן   
                                                                  
חתימת הקבלן                                                               

                                          מסמך א'

                             כתב הזמנה והצעת הקבלן

לכבוד
א.ג.נ.,
                                     מכרז מספר 3/2009
כתב הזמנה

1. הנני מזמין בזה את כב' להגיש הצעת מחיר לביצוע העבודה דלהלן:
שיפוץ תחנת אנרגיה 3-4 יצור ואספקת מים סניטריים למחלקות אשפוז
(להלן – "הפרויקט").

העבודה תושלם עד ולא יאוחר מתום תשעים  ימים קלנדאריים ממועד צו התחלת עבודה.

2. הסבר וסיור קבלנים:
    א. 
איש קשר  מטעם ביה"ח עדי יוסף טלפון: 04-8559252, 050-6265104 

      ב. 
סיור קבלנים יערך בתאריך   13/10/2009              בשעה   11:00        


         מקום המפגש:  מרכז לבריאות הנפש טירת כרמל
                               רח' האלה 17 טירת כרמל בניין הנהלה קומה 1 חדר "אדום"
 השתתפות היא חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.
    ג. 
כל הודעה של המזמין ובכללה דו"ח מסיור הקבלנים, במידה ותשלח, תהיה בכתב. הודעה כאמור תצורף על ידי הקבלן להצעה, כשהיא חתומה בחתימתו לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.
3. בדיקת אתר העבודה לפני הגשת ההצעה:

         לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבדוק את אתר העבודה, את התכניות, המפרטים והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודה, לרבות העבודות שבוצעו בשלב הקודם. למען הסר ספק יובהר כי יראו את הצעת הקבלן לכל דבר ועניין כמביאה בחשבון את כל המפורט לעיל.
4. תנאים מקדמיים (תנאי סף):
1. ערבות בנקאית אוטונומית/בלתי מותנית וצמודה למדד תשומות הבניה למגורים לטובת המרכז לבריאות הנפש טירת כרמל על סך 5000 ש"ח, שנקב בה המציע בהצעתו בצירוף מס ערך מוסף בשיעור הקבוע בחוק. תוקף הערבות יהיה מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד תאריך  .............15/12/2009......

הערבות צריכה להיות של המציע (לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו) ובנוסח המצורף בנספח בעמ' ..............14...............
          הערבות תהיה ערבות בנקאית או חברת בטוח המורשת ע"י החשב הכללי ,משרד האוצר.                             

          המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות , אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יקיים אותה ואו מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו של המזמין.

2. סיווג הקבלן: 171 מתקני הסקה וחימום קבוצה ב  ,סוג 1.

     הזוכה צריך להיות בעל ניסיון מוכח כקבלן מקצועי בתחום האנרגיה     

    ,משאבות ,מגופים וברזים ,מחליפי חום, לוחות חשמל ופיקוד למשאבות,בקרה ובקרת   

    מבנים,צנרת להובלת מים,אינסטלציה, ריתוך צנרת לחץ,בידוד צנרת ,צביעה וסימון. 
       אשר מורכבותם הטכנולוגית ועלותם הכספית הם דומים לאלו של הפרויקט, נשוא המכרז. הניסיון  יתייחס לעבודות במשך חמש השנים האחרונות.
  ג. על המציע לצרף רשימת ממליצים היכולים לאשר כי ביצע עבודה דומה מבחינת מורכבותה הטכנולוגית , תנאי סף זה ייבדק ע"י גורם מוסמך מטעמינו , ויהווה כתנאי הכרחי להשתתפות בהמשך ההליך המכרזי.

ד.   חובת השתתפות בסיור הקבלנים במועד שנקבע בלבד.

ה. 
אישור רו"ח על עמידה בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום.

ו.
אישור רו"ח או עו"ד לגבי שימוש בתוכנות חוקיות.

ז. 
רכישת מסמכי המכרז ע"י המציע מהמזמין עלות חוברת מכרז וסט שרטוטים יהיה 600 ₪ וישולם בעזרת שובר של בנק הדואר המצ"ב אשר יימסר כאישור לתשלום במעמד הגשת המכרז יחד עם כל החומר . תשלום הינו חובה ותנאי להשתתפות במכרז.ניתן להפקיד את התשלום ישירות לבנק הדואר , סניף ראשי ירושלים חש' מס' 024213 , את אישור ההפקדה יש לצרף להצעה.
ח.
המצאת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומים חובת מס) תשנ"ו – 1976.

5. הגשת הצעה:

1. על הקבלן להחזיר את כל מסמכי המכרז לרבות "כתב ההזמנה" ו"הצעת הקבלן"  במקור ולחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז כולל שרטוטים.
2. כל מסמכי המכרז יוכנסו למעטפה סגורה עם מספר המכרז בלבד רשום על גביה מס' מכרז 3/2009.

את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים  בביה"ח  קומה 1 בניין הנהלה עד לתאריך .......26/10/2009..שעה    12:00.......................... מציעים המעוניינים בכך יוכלו לשלוח את הצעתם בדואר על אחריותם בשתי מעטפות על המעטפה הפנימית יירשם מכרז  3/2009 בלבד בתנאי שהחומר יגיע 2 ימים לפני מועד הגשה, לכתובת רח' האלה 17,טירת כרמל 30200 ת.ד 9. כתובת למשלוח תרשם על המעטפה החיצונית בלבד.
ג. 
קבלן, אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות יחשב הדבר כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את הקבלן כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת, או שהצעתו תיפסל, לפי בחירת המזמין.
4. המחירים יהיו נקובים בשקלים ללא מס ערך מוסף.
5. הקבלן ישלם על חשבונו על גבי ספח של בנק הדואר את עלות חוברת המכרז ויצרף  האישור למעטפה במעמד הגשת המכרז. עלות רכישת המכרז 600 ₪.

ו. 
למען הסר ספק, יובהר כי כל חסר, שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, וכן הגשת צילומי המסמכים או מסמכים שאינם המקור, לא יהיו ברי תוקף כלפי המזמין, ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.

ז.
במידה ולקבלן הסתייגויות בעניין המכרז, עליו להעלותן בפני המזמין לא יאוחר מיום סיור הקבלנים. קבלן שלא יעשה כך יראוהו כמסכים לתנאי המכרז במלואם.

ח. 
הקבלן יצרף להצעתו:

1)    אישור בדבר היותו קבלן מוכר לביצוע עבודות  נשוא הצעה זו.

2)    ערבות מכרז כמצוין בסעיף 4 א' לכתב הזמנה זה ובנוסח המצורף.
3)    תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.
4)    אישור מס הכנסה בדבר ניהול ספרים.

5)    רשימת עבודות, אסמכתאות בכתב, ביחס לביצוען של העבודות, רשימת  

       ממליצים והמלצות.

6)   מסמכים אחרים/נוספים הנזכרים במכרז זה.                                               

7)   אישור השתתפות בסיור קבלנים.
6. שמירת זכויות:
א. 
מובהר בזה במפורש, כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, וההכרעה נתונה לשיקול דעתו ולהחלטתו הבלעדית של המזמין. למזמין תעמוד הזכות לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים גם לאחר הגשת ההצעות, על פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג.

ב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' דלעיל, מובהר בזה כי המזמין קבע לעצמו הערכה תקציבית בדבר עלותה המשוערת של העבודה והמזמין שומר לעצמו את הזכות, שלא לקבל אף אחת מההצעות.

ג. 
המזמין, רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספות על פי שיקול דעתו, אשר ישלחו למציעים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הקבלן יצרף למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו, לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.

7. הגשת חשבון בסיום העבודה
1. החשבון יוכן  ויופק ע"י חברת תוכנה ושרותי מחשב עבור המזמין ועל חשבון הקבלן.
     ב.
על הקבלן להמציא  חשבונית בהתאם למדידות וכתב הכמויות. 

ג.  לחשבון יצורף פירוט חישובי הכמויות ומדידות.

8. תנאי תשלום: 
תשלום  חלקי לפי התקדמות העבודה שיהווה  עד 70%  מהעבודה שבוצעה ואושרה ע"י המפקח

תשלום סופי

לאחר גמר העבודה ואישורה ע"י מהנדס ביה"ח,המתכנן, והפקדת ערבות בנקאית להבטחת טיב העבודה  על סך 5 % מסך עלות העבודה , לפי שוטף + 30 .  
הקבלן יספק לביה"ח ערבות בנקאית בגובה 5% מסך עלות העבודה להבטחת טיב    העבודה הערבות הינה    תנאי לבצוע התשלום והיא תחל ממועד סיום העבודה ולמשך שנה.
9. חתימת ההצעה:
א. 
המציע יחתום את שמו המלא בסוף כל אחד ממסמכי המכרז וכן על כל אחד מהעמודים המהווים את מסמכי המכרז.
ב. 
חתימתו של המציע במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב.
ג. 
במידה והמציע הוא תאגיד, תיחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו.
    
להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב.
10. כללי
א. 
ההצעה תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה במשך תקופה של 60 יום מהיום הקובע.
ב. 
על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת, הנחוצה לביצוע כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי החוזה על כל נספחיו.

ג. 
סכום אגרת רכישת המכרז לא יושב/ יוחזר למציע.

             בכבוד רב,

            ארנון בנסקי
         יו"ר ועדת מכרזים

                                                       .............................................................

                                                           חתימת מורשה חתימה מטעם המזמין

אישור המציע
1. הנני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים  להתחייבויותיו אם אזכה במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.
2.
הערות, השגות או שאלות שהיו לי ( אם היו כאלה ) הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי וקיבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.

3.
אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לתוכניות המכרז והעובדה שאינני מחויב להשיבן במסגרת הצעתי לא תגרע ממחויבותי כאמור במידה ואזכה במכרז.
                                        חתימה וחותמת הקבלן      
             




                    תאריך:        
      









 שם המציע: 

                                                                          
 (להלן "הקבלן")

לכבוד

מרכז לבריאות הנפש טירת כרמל

משרד הבריאות
ג.א.נ.,
                                         הנדון: הצעת הקבלן
אני הח”מ קבלן רשום מאשר בזאת קבלת כתב ההזמנה לביצוע שיפוץ תחנת אנרגיה 3-4 יצור ואספקת מים סניטריים למחלקות אשפוז (להלן "העבודה"),מיום __________ בצירוף כל מסמכי המכרז, ומתכבד להגיש הצעתי כלהלן לאישורכם:

1. אני מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כלהלן:
    א. הצעתי מוגשת לאחר שקראתי היטב בכל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים שלא       

        צורפו למכרז במהדורתם המעודכנת האחרונה, והבנתי אותם היטב.
    ב. השתתפתי בסיור הקבלנים, קיבלתי את ההסברים הדרושים לביצוע העבודה, 

        למדתי את התנאים הנדרשים לביצוע העבודה, ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

 ג.  בדקתי ושקלתי את התנאים הכלליים, תנאי החוזה, התכניות והמפרטים, היקף   

      העבודות ורשימת הכמויות.

 ד.  בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע מכלליותו, הריני להצהיר, כי בכתב הכמויות 

         מילאתי את מחירי היחידה לצידו של כל פריט ופריט, חישבתי את מחירי כל 

         הפריטים וחישבתי את סך כל כתב הכמויות, הכל כמופיע במסמך האמור.
        הנני מצהיר ומתחייב כי במידה ולא רשמתי מחיר יחידה לצידו של פריט כלשהו, יראו  

        את מחירו של הפריט הנדון, ככלול במחירם של הפריטים האחרים, כפי שמופיע בכתב ההזמנה, או שהצעתי תיפסל על ידכם.
          עוד הנני מצהיר ומתחייב כי אם תתגלה אי התאמה בין סה”כ המחיר, הרשום לצידו של הפריט לבין הסכום המתקבל ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של פריט זה,  יתוקן סה”כ המחיר הרשום לצידו של הפריט בהתאם לסכום ההכפלה, כאמור לעיל.
ה.    יש לי הידע, הניסיון, היכולת המקצועית והאחרת וכן הפיננסית, לבצע את העבודות  עפ”י  מסמכי המכרז, באיכות גבוהה.
ו.     אני ער לעובדה, כי יהיה עליי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר, הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמנים הנקוב על אף כל קושי קיים ו/או שייווצר בהשגת כוח אדם מיומן וכוח אדם בכלל, ולסיים את  ביצוע העבודה במועד, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור כלשהם בגין היעדר כוח אדם.

ז.     אני מתחייב לא להעסיק עובדים זרים בפרויקט זה ואהיה כפוף להוראות תכ"מ   

       לעניין אי העסקת עובדים זרים.
ח.    אני מודע לתנאים הבאים ומסכים להם ואקיים אותם לפני ביצוע כל עבודה בכל 

     מוסד רפואי:
       1. באחריות המציע להעביר לקב”ט המוסד שבועיים לפני תחילת העבודות את   רשימת העובדים שיועסקו, תוך פירוט:
           - שם מלא.
           - מספר ת.ז.
          - מקום מגורים.
       2.  הקב”ט יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחום המוסד ו/או לדרוש הוצאה מהעבודה של העובד, שהתחיל לעבוד, מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו ומבלי שהמציע יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו עקב צעד זה.
         3.  במידה ומדובר בבינוי חדש, יחויב המציע לגדר את אזור הבינוי ולהפרידו מתחום   

              המוסד, כמו כן, אם לצורך ביצוע העבודה יהיה צורך בפתיחת כניסה בגדר   

              ההיקפית של ביה”ח, באחריות המציע להבטיח כי תקוים במקום בקרת כניסה    

              ובמקום יותקן שער זמני למניעת כניסה בלתי מבוקרת.

       4.  לא תותר הלנת עובדים בתחומי המוסדות.

         5.  הסגר ו/או הקושי בהשגת פועלים לא יהווה סיבה לסיום העבודה באיחור ו/או    לאי קיום התחייבויותיי ככתבן וכלשונן ו/או לכל תביעה מכל מין או סוג.

   ט.   אני מאשר, כי הנני מודע היטב לצורך להמציא ערבויות ואישור על כיסוי  ביטוחי   

         בהתאם לנוסח המצורף, עם חתימת החוזה, במידה ויחתם.
       1.  לאחר ששקלתי את כל האמור בסעיף 1 לעיל, אני מציע לבצע את כל                 

            העבודות עפ”י מסמכי המכרז בהיקף המוצע ברשימת הכמויות במחירים  

            המפורטים על ידינו וסיכומם הכולל הוא____________________₪ כולל  

            מע"מ (במילים:_________________₪ כולל מע"מ) (להלן – "התמורה").

            כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה באחוזים, תיחשב ההנחה מהסך הכולל    

            של ההצעה לפני ההנחה, ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי. 
            כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה בסכום בלבד, תיחשב ההנחה כאילו ניתנה 

            באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה ואחוז ההנחה יחול על כל     

            סעיף וסעיף בהצעתי. הכללים להצמדת התקשרויות יהיו עפ"י המפורט    

            במסמך ו' סעיף 

2.  אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות  

     על הקבלן לפי מסמכי המכרז.

3.  אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעתי ברשימת הכמויות כוללים את כל  ההוצאות בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודה,  בהתאם  לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי  ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי החוזה ו/או נספחיו.
4 . הצעתי כוללת הסכמה לצמצום או הגדלת היקף העבודות, שינויים או תוספות  

     ועבודה בשלבים, לרבות הפסקות עבודה יזומות בתנאים ובנסיבות כפי שהתחייבו,  

     הכל בהתאם להוראות המנהל והמפקח כאמור בחוזה.

5.  ידוע לי כי אינכם חייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא וכי 

     תהיו רשאים, לפי שיקול דעתכם, לבטל את המכרז ולמסור את ביצוע העבודות 

     בשלמותן או באופן חלקי למי שתמצאו לנכון ובכל אופן שתמצאו לנכון, וכן לנהל 

     מו"מ עם המציעים או עם חלק מהם ואני מסכים לכך.

6.  ידוע לי כי ועדת המכרזים תבחר את ההצעה המעניקה לה את מירב היתרונות בהתאם   לאמור בקביעת ההצעה הזוכה. ועדת המכרזים רשאית לקבל ו/או לא לקבל אף הצעה  בכלל, כמו כן היא רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז בגין סיבות תקציביות   ו/או ארגוניות ו/או מנהליות. 

7. במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין, אני מתחייב בזה לחתום על החוזה ולהשיבו         

    למזמין לא יאוחר מתום חמישה ימים ממועד קבלתו או לחילופין במועד, שיקבע ע"י    

    המזמין, להמציא את כל הערבויות, הביטחונות/ האישורים לפי הדרישה.

8. אני מתחיב להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מתום 14 יום ממועד צו התחלת 

            עבודה, ולסיים את כל העבודה לפי תנאי החוזה.

אני מתחייב לשלם, במקרה שלא אשלים את ביצוע העבודה בתוך התקופה הנ"ל סך של 1000 ₪ (במילים:_אלף ₪) כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל יום של איחור. הסכום ישא הפרשי הצמדה כמוגדר בסעיפים 45 ו- 62 במסמך ב' של החוזה מדף (3210).

9.  אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי, וכן אישור עו"ד או רואה 

     חשבון בדבר מורשי החתימה וזהות החתומים כנדרש בכתב ההזמנה.
10. תוקפה של הצעתי זו הוא עד 60 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.
11. כתובתי למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא:
      כתובת:  __________________________
 טלפון (עבודה) : ____________________

 פקסימיליה: _______________________

 פלאפון: __________________________

 נציגי/תי המוסמך/ת לצורך דיון/פניה בעניין הצעה זו היא/הוא גב'/מר



תאריך:                      

   חתימה וחותמת הקבלן: 
אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ ______________עו"ד/רו"ח מרחוב ______________ מס' _______
עיר __________________ מאשר בזאת כי היום ___________ חתמו בפני ה"ה
ת"ז ___________________ וה"ה ________________________________
ת"ז ___________________ על מסמכי מכרז מספר ____________________.
________________




_________________

תאריך






עו"ד/רו"ח
אישור נוסף במידה והמציע הנו תאגיד
אני הח"מ _____________ עו"ד/רו"ח מרחוב _______________ מס' _______
עיר _________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף חתימותיהם של ה"ה _________________ ת"ז ________________ ו- __________________ שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר ____________ זה בפני, מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין.
________________




__________________

תאריך






             עו"ד/רו"ח
שם הבנק_________

מס' הטלפון__________

מס' הפקס___________

נוסח כתב ערבות 
לכבוד
המרכז לבריאות הנפש טירת כרמל
משרד  הבריאות

הנדון: ערבות מספר ___________________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________
(במילים: __________________________________________________
שיוצמד למדד*) __________________  מתאריך______________________






(תאריך תחילת תוקף הערבות)
אשר תדרשו מאת ________________________ (להלן "החייב") בקשר עם הזמנה/חוזה __________________________________________________________
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך _____________ עד תאריך________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו : 

____________________             

 שם הבנק

___________________

            ____________________________
   מס' הבנק ומס' הסניף


        כתובת סניף הבנק

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

________________

          תאריך



   שם מלא

        חתימה וחותמת

· אם נדרשת ערבות צמודה 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             אישור עריכת ביטוחי הקבלן
לכבוד

משרד הבריאות
המרכז  לבריאות הנפש טירת כרמל
א.נ.,

הנדון: חוזה ביניכם לבין                            בקשר לעבודה -
    שיפוץ תחנת אנרגיה 3-4 יצור ואספקת מים סניטריים למחלקות אשפוז

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום __________ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, בהתאם לאמור בחוזה שבנדון, כלהלן:
1. ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך על מנת להגן על עצמו ו/או על משרד 

    הבריאות ו/או על הבאים מכוחם מפני אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים 

    מביצוע העבודות נשוא חוזה זה. ביטוח העבודות הקבלניות כולל את פרקי הביטוח 

    המפורטים להלן:
     א. 
פרק 1 - נזק רכוש
אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים, שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח, אם לעבודות הפרויקט ואם לציוד ומתקנים.
     ב. 
פרק 2 - אחריות כלפי צד ג'
         
חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש, שייגרמו במשך תקופת     

          הביצוע, בגבול אחריות של סך בשקלים השווה ל - 500,000   דולר 

          ארה"ב הפוליסה כפופה לסעיף "אחריות צולבת".

2.  אחריות מעבידים חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית, הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, בגבול אחריות של 5.000.000$ לפחות לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח.

3.  שם המבוטח בביטוחים לעיל הורחב לכלול  גם את ממשלת ישראל באמצעות  משרד הבריאות. הביטוחים הנ"ל, לא יצומצמו ו/או יבוטלו, אלא אם תשלח לכם הודעה על כך 

     בדואר רשום, לפחות 90 יום מראש.

             שם החברה המבטחת                               שם ותפקיד החותם אצל 





                            החברה המבטחת                    

              תאריך 

  
מסמך ג'1 מפרט טכני כללי

פרק 1
תאור העבודה ............................................................. 1-1

פרק 2
תנאים כלליים ............................................................. 2-1

פרק 3
מפרט טכני מיוחד ....................................................... 3-1

פרק 4
כתב כמויות ................................................................ 4-1

מסמך ג'1 מפרט טכני כללי

פרק 1: תאור העבודה


העבודה המתוארת במפרט זה תבוצע במרכז לבריאות הנפש טירת כרמל ומטרתה שיפוץ 
והשבחת המערכות הקיימות בתחנת הסקה 3-4.

להלן פירוט הפעילויות הנדרשות במסגרת מכרז/הסכם זה:

1.1
פירוק
       1.1.1  פירוק  שני מיכלי המים החמים והוצאתם מהחדר.


מערכות


                 1.1.2  פירוק צנרת ואבזרים שיבוטלו במסגרת העבודה.

1.1.3 העברת חלק מהציוד שיפורק לרשות המזמין בכפיפות לדרישתו וסילוק  
         העודפים והפסולת משטח בית החולים.

1.2
משאבות     1.2.1  אספקה והתקנה של משאבות סחרור למי הסקה ולמים חמים סניטאריים. 
          סחרור                  כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות.
1.3
מערכות      1.3.1  אספקה והתקנה של מחליף חום לוחות בהספק 300,000 קק"ל/שעה.

מים חמים

סניטריים    
1.4
חיבורי
       1.4.1  אספקה והתקנה של צנרת, שסתומים ואבזרים חדשים כמפורט בכתב  

          צנרת                   הכמויות. התקנה של שסתומים ואבזרים שיפורקו מהמערכת הישנה.
                                     במידת הצורך.


                1.4.2  ביצוע כל חיבורי הצנרת הנדרשים למיכל, למשאבות ולשאר פריטי הציוד  

                                    וביצוע קווי אספקה (בתחום חדרי ההסקה) כמפורט להלן:

1. קווי הסקה
2. התחברות לקו הזנת מי רשת
3. חיבורים למשאבות הסחרור
4. קווי אספקה וסחרור של מים חמים סניטאריים
1.5
חשמל      1.5.1   אספקת לוח חשמל ופיקוד חדש לתחנת ההסקה.
      
ופיקוד  

1.5.2 ביצוע חיבורי הזנה ופיקוד לכל הפריטים האלקטרו מכאניים אשר בתחנת ההסקה, החדשים והקיימים כאחד. כולל חיווט ותעלות.
1.6
בדיקות    1.6.1  בתום העבודה יבצע הקבלן בדיקות והרצה של המערכת החדשה ויבצע את 
          והרצה               התיקונים ו/או הכיוונים הנדרשים, הכל בכפיפות לתנאי המפרט כמפורט  

            בהמשך.
פרק 2: הגדרות

פרק זה מפרט את התנאים הכלליים והמיוחדים בכל הנוגע לבצוע העבודה ומהווה חלק בלתי נפרד 
מההסכם המחייב את הקבלן.

2.1
הגדרת       שיפוץ והשבחת מע' הסקה קיימות בתחנת הסקה 3-4 במרכז לבריאות  

         העבודה      הנפש טירת כרמל.

2.2
רשימת       המסמכים הבאים (להלן: מסמכים ההסכם), מהווים חלק בלתי נפרד  

         מסמכים      מההסכם ובכלל זה: -


                 1.  תאור העבודה.

  2.  תנאים כלליים.  

  3.  מפרט טכני מיוחד.

  4.  כתב כמויות.

  5.  תוכניות.

  6.  תקנים ישראליים: ת"י 932

7. מפרטים כלליים של הוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה  

    בהוצאת משרד הביטחון.

המסמכים הנ"ל משלימים זה את זה, והאמור בכל אחד מהם מהווה השלמה ו/או 
תמצית לאמור במסמכים האחרים לפני העניין. מתן פירוט בסעיף, בפרק או 
במסמך כלשהו ממסמכי ההסכם אינו גורע מכלליות האמור באחרים ומתוקפם.

2.3
הכרת
       2.3.1
הקבלן מצהיר כי ביקר באתר העבודה, למד להכיר את המבנים ודרכי  

          האתר                     הגישה אליהם, בדק את המערכת ומיקומה על המתקנים השונים, 

          והעבודה                 כבלי חשמל, הצינורות, וכל המחובר ו/או קשור למתקנים, וכי עמד מקרוב  

                                       על תנאי העבודה באתר וכל הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע  

                                       העבודה.



        2.3.2
הקבלן מצהיר בזאת כי קרא בעיון את ההסכם על נספחיו, ו/או המסמכים  

                                       המהווים חלק בלתי נפרד ממנו; הבין את תוכנם ומתחייב לבצע את  

                                       העבודה בהתאם לנדרש בהם.



        2.3.3
לא תשמע טענה מצד הקבלן על כי לא הבין תנאי או יותר מתנאי  

                                       ההסכם. במקרה של טעות ו/או אי הבנה מצד הקבלן באשר לתנאי או  

                                       תנאים כאמור לעיל, - תחול האחריות על הקבלן באופן בלעדי על כל  

                                       המשתמע מכך.

2.4
עדיפות       2.4.1
מיד עם קבלת מסמכי ההסכם, יבצע ו/או יערוך הקבלן בדיקת הנתונים  

          בין                         הכלולים בהם תוך השוואתם לנתונים והתנאים בשטח.

מסמכים



        2.4.2
גילה הקבלן סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים במסמכים ההסכם ו/או  

                                       בינם לבין תנאי השטח; - יסב תשומת לבם של המתכנן ו/או הממונה על  

                                       המערכת מטעם המזמין לכך; וזאת עוד בטרם הגשת הצעתו ו/או בצוע  

                                       העבודה; ויפעל על פי הנחיותיהם.



        2.4.3
במקרה של סתירה בין מסמכי ההסכם המנויים להלן, יהא סדר  

                                       העדיפויות – אלא אם נאמר במפורש אחרת – כדלקמן: תנאים כלליים,  

                                       כתב כמויות, תכניות, מפרט טכני מיוחד, תקנים.



        2.4.4
במקרים שנדרש לפרש ו/או ליישב בין מסמכי ההסכם הנ"ל תהא שמורה  

                                       סמכות ההכרעה הסופית למתכנן ו/או המפקח על הפרויקט.

2.5
סדר
        2.5.1
הקבלן ישמור את אתר העבודה, באופן שוטף, נקי ומסודר לכל אורך  

          וניקיון                     תקופת העבודה בו.



        2.5.2
עם גמר העבודה ינקה הקבלן את אתר העבודה, יסלק את הפסולת  

                                       והחומרים המיותרים, וימסור את האתר כשהוא נקי ומסודר לשביעות  

                                       רצונו של המפקח. תעודה ו/או אישור על השלמת העבודה תימסר לקבלן  

                                       רק אם התקיים האמור לעיל.



        2.5.3
סילוק הפסולת ייעשה ע"י הקבלן אל מחוץ לתחום המוסד לאתר פסולת  

                                       מאושר ע"י הרשות המקומית.



        2.5.4
הקבלן יבצע את חובותיו במסגרת סעיף זה על חשבונו. במידה ולא עשה  

                                       זאת, רשאי המזמין לבצען ע"י גורם אחר על חשבון הקבלן.
2.6
בטיחות      2.6.1
הקבלן מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע נזק ו/או  

                                        נזקים כלשהם לאדם ו/או רכוש באתר העבודה ובסביבתו; בשעות  

                                        העבודה ואחריהן; - והכול תוך התחשבות באופי המקום והתנאים בו;   

                                        ולקיים את הוראות הבטיחות והגהות בעבודה הנדרשות על פי הדין.



        2.6.2
הקבלן יספק ויתקין, על חשבונו, גידור, תאורה, שלטי הזהרה, תמיכות,   

                                       מעקות בטיחות וכל אמצעי אחר הנדרש לביטחון אדם ורכוש, בכל מקום   

                                       שיהיה צורך בכך או שיידרש ע"י המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על   

                                       פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.



        2.6.3
הקבלן מחויב לעשות ולדאוג שעובדיו ו/או משמשיו ו/או כל הבאים מכוחו  

                                       ידעו ויכירו את הוראות וכללי הבטיחות הנדרשים, ויקיימו אותם; ובכלל  

                                       זאת, חל האמור לעיל על שימוש בציוד מגן ולבוש בטיחותי. 



        2.6.4
הקבלן אחראי על שלמות אתר העבודה והציוד שבו. נזקים ישירים ו/או  

                                       עקיפים שנגרמו ע"י הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או משמשיו ו/או כל הבאים  

                                       מכוחו יתוקנו ע"י הקבלן ו/או על חשבונו.


        2.6.5
הקבלן ימלא את כל חובותיו כמפורט בסעיף זה על חשבונו וללא תשלום  

                                       נוסף.

2.7
ביצוע
      2.7.1
הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו הידע, הניסיון, הציוד, כוח האדם,  

         העבודה                   הכישורים וכל אמצעי אחר הנדרש לביצוע העבודה כמפורט במסמכי  

                                       ההסכם ומתחייב להעמידם לרשות המזמין, ללא הגבלה, לשם ביצוע  

                                       העבודה ביעילות, על פי לוח הזמנים שייקבע, ולשביעות רצון המזמין.


      2.7.2
העבודה תבוצע לפי הדרישות וההוראות שבמסמכי ההסכם, בהתאם  

                                       להנחיות המפקח ובהתאם להוראות היצרנים והוראות נוספות שיימסרו  

                                       לקבלן במהלך הביצוע.


      2.7.3
העבודה תענה לדרישות חוקים ותקנים ישראליים עדכניים בכל מקרה           

                                       שקיימים כאלה. במידה ואין, התקנים האמריקאיים והאירופאיים  

                                       מחייבים.


      2.7.4
התקנת ציוד והפעלתו ייעשו בהתאם להוראות יצרנים בכל מקרה  

                                       שקיימות הוראות כאלה.


      2.7.5
מזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים ו/או תוספות לחוזה  

                                       לרבות שינויים בהוראות הבצוע ובכמויות, ובלבד שערך כל השנויים לא  

                                       יעלה על 40% מסכום ו/או היקף החוזה והכמות ו/או ערכה בסעיף  

                                       כלשהו בכתב הכמויות לא יעלו על 50% מהנקוב בכתב הכמויות. שינוי –  

                                       שהודעה בכתב לגביו – נמסרה לקבלן, יחייב אותו.


      2.7.6
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה במקצועיות, ביעילות ותוך נקיטת כל  

                                       אמצעי הביטחון הדרושים.

2.8
פיקוח
      2.8.1
הפיקוח והביקורת על העבודה, רמת ביצועה, אמצעי הבטיחות, טיב  

          וביקורת                  החומרים והציוד, קצב ביצוע העבודה ומידת התאמתם לנדרש במסמכי  

                                       ההסכם ייעשו ע"י המפקח ו/או כל אדם שימונה ע"י מזמין העבודה.  

                                       (להלן: המפקח).


       2.8.2
התעוררה שאלה באשר לאופן ביצוע העבודה; איכותה, טיב החומרים  

                                       והציוד; - תהא הכרעתו של המפקח סופית ומחייבת, והקבלן יפעל על  

                                       פיה.



       2.8.3
הקבלן מתחייב לבצע העבודה ולפעול בהתאם להוראות והנחיות  

                                       המפקח.



       2.8.4
המפקח רשאי ומוסמך להורות לקבלן תוך כדי ובמהלך ביצוע העבודה  

                                       על:

1. תיקון, שינוי, הריסה, ו/או ביצוע מחדש של חלק כלשהו מהעבודה 
        אשר בוצע שלא על פי תנאי ההסכם ו/או הוראות המפקח.
2. החלפת חומר ו/או פריט ציוד ו/או כלי עבודה שהמפקח קבע כי 
       הינם לקויים ו/או אינם מתאימים לדרישות ו/או לבצוע העבודה 
       עפ"י ההסכם.
3. הפסקת העבודה – כולה או חלקה – אם היא מתבצעת בניגוד 
       ו/או שלא על פי ההסכם ו/או הוראות המפקח או המתכנן.
4. על הרחקתו של כל עובד אשר יימצא כבלתי מוכשר לביצוע 
       העבודה או שהתנהגותו אינה כשרה בעיני המפקח.

      2.8.5
הקבלן מתחייב לבצע את הוראות המפקח כאמור לעיל,  ולעמוד בלוח  

                              הזמנים שקבע המפקח.


      2.8.6
הסמכויות המוקנות למפקח, לרבות לעניין מתן הוראות בצוע לקבלן וכן  

                              נוכחותו או אי נוכחותו בשטח – אין בהן כדי לגרוע מאחריות הקבלן  

                              לאיכות העבודה, טיב החומרים, בטיחות המערכת וסביבתה; ומחובתו  

                              של הקבלן לקיים תנאי החוזה במלואם.

      2.8.7
הקבלן ימלא את התחייבויותיו המפורט לעיל ללא תשלום נוסף.

2.9
תיאום
      2.9.1
העבודה נשוא ההסכם תבוצע במתקן חיוני ופעיל של מוסד רפואי,  

          ביצוע                      ולפיכך מתחייב הקבלן כדלקמן:


העבודה
1. לתאם מראש את שלבי ביצוע העבודה עם המפקח או נציג המוסד 
     שהוסמך לכך.
2. לבצע את העבודה בימים ובשעות לפי הצורך ו/או שיקול דעת 
     המזמין, ובתיאום מראש; ובכלל זאת בימי חג ו/או בשעות שמעבר 
     לשעות העבודה הרגילות.
3. לא ינתק הקבלן קוויי אספקה ו/או חיבורי חשמל, ולא יחברם בטרם 
     קיבל את אישור המפקח לכך.
4. לא יניח הקבלן ציוד ו/או חומרים, ולא יבצע פעילות כלשהי באופן שיש 
     בו כדי לפגוע בתנועה החופשית ו/או בפעילות השוטפת של המוסד.
5. הקבלן ישלים תחילה את כל עבודות ההכנה – שביצוען אפשרי
     מבלי שתופסק פעילות המתקן ו/או המערכת;
ורק עם השלמתן,
      תופסק הפעילות כאמור, וזאת לפרק זמן מינימלי ושלשם בצוע
       החיבורים ו/או ההתחברויות הסופיות.

      2.9.2
לא יכסה הקבלן ו/או לא יסתיר דבר ו/או חלק ו/או פריט ו/או אביזר בקשר  

                              עם העבודה נשוא החוזה, שנועד ו/או אמר להיות מכוסה ו/או מוסתר,  

                              בטרם נבדק ואושר ע"י המפקח. לק איים הקבלן את האמור לעיל; - יסיר   

                              את הכיסוי עפ"י הוראת המפקח ויתקינו שוב בתום הבדיקה.


      2.9.3
הקבלן יתאם עם המפקח מראש את פרטי העבודה ואופן ביצועה.


      2.9.4
כל הדרישות והתנאים המפורטים לעיל כלולים במחירי היחידה.

2.10
אספקת   2.10.1
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, החומרים, כלי  

          ציוד                        העבודה והשינוע, חומרי העזר וכל ציוד אחר הדרוש ובכמויות הדרושות  

          וחומרים                  לבצוע העבודה באופן יעיל ובהתאם לתנאי ההסכם.



    2.10.2
הקבלן יספק את החומרים והציוד בהתאם לדרישות המפרט; וכן יספק   

                                       הקבלן כל פריט ו/או דבר הדרוש לשם בצוע העבודה והפעלת המתקן  

                                       ו/או המערכת באופן תקין ובטוח.


    2.10.3
בהעדר דרישה מפורשת באשר לסוג החומרים ו/או פריטי הציוד; טיבם,  

                                       איכותם וכמויותיהם; ובכל מקרה, יספק הקבלן חומרים וציוד באיכות  

                                       טובה ובכמות הדרושה, אשר מתאימים ומאושרים למטרתם.



    2.10.4
לא יעשה הקבלן שימוש בחומרים, ולא יתקין ציוד אם נבדקו תחילה   

                                       ואושרו ע"י המפקח. חומרים ו/או ציוד (להלן – ציוד) שלא אושרו כאמור,         

                                       יוחלפו בציוד אחר על חשבון הקבלן, ובלבד שאושר ע"י המפקח. אין  

                                       באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הקבלן לטיב החומרים.



    2.10.5
הקבלן מתחייב לספק חומרים ופריטי ציוד חדשים בלבד.


    2.10.6
חומרים, פריטי ציוד ומלאכות, יעמדו בדרישות התקן הישראלי, אלא אם   

                                       נאמר אחרת במפורש. בהעדר תקן ישראלי ו/או הוראה מפורשת אחרת,  

                                       יחייב התקן האמריקאי ו/או האירופאי.



    2.10.7
הקבלן יצרף להצעתו פרטים טכניים מלאים ביחס לפריטי הציוד שנדרש  

                                       לספק לצורך בצוע העבודה. הקבלן יספק ציוד מהסוג שהציע ואך ורק  

                                       מסוג זה – אלא אם יידרש אחרת.


    2.10.8
אין המזמין מתחייב לספק לקבלן חומרים, אבזרים, כלי עבודה או חומרי  

                                       ו/או אמצעי ו/או אביזרי עזר אחרים.
2.11
יומן
    הקבלן ינהל באתר יומן עבודה בו ירשום, מדי יום ביומו, פרטים על העבודות שבוצעו  

         עבודה     באותו יום, אירועים מיוחדים, מספר העובדים למקצועותיהם השונים, סוגי החומרים  

                       והציוד שסופקו וכן ירשום את תביעותיו והערותיו. 


   המפקח ירשום בדפי היומן את הוראותיו והערותיו בכל הנוגע לביצוע העבודה                     

                       והשימוש בחומרים ואלה תחשבנה כמחייבות.

2.12
כח        2.12.1   הקבלן מתחייב לספק ו/או להעסיק על חשבונו עובדים מקצועיים ו/או בעלי  

         אדם                   מיומנות מקצועית, אחראיים ומנוסים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה  

                                  במועד הקבוע ו/או הדרוש; ובדחיפות המרבית במקרה שאירעה תקלה.
                     2.12.2   נדרש לביצועה של עבודה כלשהי רישום ו/או רישיון ו/או היתר על פי הדין; -  

                                  יעסיק הקבלן לביצועה של אותה עבודה רק מי שעמד בדרישות כאמור.

2.13
שבר
  אירע/ה תקלה, שבר או פגיעה כלשהיא בציוד ו/או במערכות שבאתר העבודה, - ידווח   

         ותקלות  על כך הקבלן באופן מיידי למפקח. במקרה כאמור לעיל; - ימשיך הקבלן בעבודתו רק  

                     לאחר שקיבל אישורו של המפקח לכך; ולאחר שנרשמו פרטי האירוע וננקטו הצעדים   

                     המתאימים.
2.14
מסירת
   2.14.1   הקבלן ישלים העבודה על כל פרטיה; ימלא אחר כל שאר התחייבויותיו  

         העבודה               באורח מקצועי ובהתאם לתנאי ההסכם; וימסור המערכת למזמין בהתאם   

                                   ללוח הזמנים שנקבע.


   2.14.2  המערכת תימסר למזמין לאחר ובתנאי שבוצעו כל הבדיקות כנדרש בהסכם,  

                                  ולאחר שהמערכת נוסתה ו/או פעלה ו/או הופעלה למשך תקופת ניסיון.


   2.14.3  בטרם מסירת המערכת למזמין יפעל הקבלן כדלקמן:
1. ינקה את האתר כמפורט בסעיף 2.5 לעיל.
2. ימסור רשימת ציוד לרבות פרטים טכניים, הוראות תפעול ותחזוקה,  
                                  רשימות חלקי חילוף ופרטי ספקים – שלושה העתקים.



               ג. ימסור תכניות עדות (AS MADE) ערוכות בתיב"מ (AUTOCAD)  

                                שמתארות את כל חלקי העבודה שבוצעו – שלושה העתקים.

                            ד.  ימסור תעודות אחריות מספקים או יצרני ציוד כשהן רשומות על שם 
                                 המזמין.

                                 ידריך את עובדי המזמין בכל הנוגע לתפעול ותחזוקת המערכת.




    ה.  ימסור תעודות בדיקה כנדרש במסמכי ההסכם.

            2.14.4   העבודה תיחשב כעבודה שהושלמה – משקבע כן נציג המזמין (להלן –  

                        הנציג) ואישר הדבר בחתימת ידו על גבי העבודה, ו/או על גבי תעודה  

                        המהווה אישור להשלמת העבודה. 

                        נתגלו פגמים ו/או אי התאמות לתנאי ההסכם; ימסור הנציג לקבלן רשימת  

                        מטלות לבצוע תיקונים ו/או השלמות; והקבלן יבצעם בהתאם ללוח הזמנים   

                        שקבע המפקח.

           2.14.5   הדרישות, התנאים וההתחייבויות כמפורט לעיל נכללים במחירי היחידה ולא  

                        ישולם עבורם תשלום נוסף.

2.15
אופן
 2.15.1   המחיר שישלם המזמין לקבלן עבור בצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם, יחושב  

          הערכת             וייקבע לאחר בחינה והערכת העבודות אשר בוצעו בפועל; לפי מחירי היחידה  

          העבודה            שהוצעו ע"י הקבלן ובכפיפות לאופני המדידה המפורטים במסמכי ההסכם.


וחישוב

התמורה


 2.15.2   מחירי היחידה הנקובים בהצעת המחירים יהיו בתוקף בכל מקרה של שינוי  

                                 בהיקף העבודה ו/או ברצף ביצועה ובכל מקרה של שינוי בכמויות האבזרים   

                                 וחומרי העזר שאינם נמדדים בנפרד אך נכללים במחירי היחידה.



 2.15.3   נדרש הקבלן לבצע עבודות נוספות ו/או אחרות מאלה שמחויב לבצע על פי  

                                 ההסכם, יחושב המחיר עבורן בהתאם ולפי מחיריהן של עבודות דומות   

                                 כמפורט בהצעת המחירים; ובמידה ואין כאלו, - לפי הצעת מחיר מפורטת   

                                 שיגיש הקבלן ו/או בהתאם לנוהג ולמקובל בשוק בקשר עם אותו סוג עבודות.



 2.15.4  למען הסר ספק; מוצהר בזאת כי לא תשולם כל תוספת במחיר של עבודה ו/או  

                                אביזרים ו/או חומרים העולים בטיבם ו/או ערכם על הנדרש במפרטים; וכן לא  

                                תשולם כל תוספת מחיר עבור עבודה במקומות בעלי אופי מיוחד כגון: -   

                                מקומות צרים, מקומות גבוהים, קוים קצרים וכיו"ב.



2.15.5   לא ביצע הקבלן חלק מהעבודה, ו/או סירב לבצעו ו/או ביצעו באופן לקוי ו/או  

                                שלא על פי תנאי ההסכם ו/או הוראות המפקח; ו/או סירב לתקנו ו/או לבצעו  

                                מחדש ו/או קבע המפקח שאין אפשרות לתקנו או לבצעו מחדש
; - רשאי  

                                המזמין לנכות משכר הקבלן באופן יחסי לחלק זה של העבודה, וכן רשאי   

                                לקבוע עבורו מחיר אחר שלא לפי מחירי היחידה.



2.15.6  לא תשולם תוספת במחיר על עבודה שביצע הקבלן בימי חג ו/או בשעות  

                               שמעבר לשעות העבודה הרגילות על אף שהקבלן מחויב לבצע עבודה בימים  

                               ו/או שעות כאמור, במידת הצורך ו/או במידה ונדרש לעשות כן.

2.16 מרכיבי   המחיר שישולם לקבלן ע"י המזמין כולל את מלוא התמורה עבור בצוע מרכיבי  

          המחיר    העבודה במקצועיות ובאופן מושלם; ובכלל זאת:
2.16.1 כל הוצאות הקבלן – ישירות ועקיפות לרבות הוצאות נסיעה והובלה  
               בקשר עם ביצוע העבודה וקיום ההסכם על כל תנאיו.
2.16.2 תיאום עם כל הגורמים לרבות רשויות מוסמכות וקבלת כל ההיתרים 
            והאישורים הנדרשים.
2.16.3 כל הציוד המכאני, כלי העבודה, הפיגומים, אמצעי הבטיחות, מתקני שינוע 
            והרמה וחומרי עזר לרבות הובלתם, הרכבתם והחזקתם.
2.16.4 כל עבודה ו/או פעילות ו/או מתקן ארעיים הדרושים לשם ביצוע העבודה 
            לרבות מעקפים וחיבורי צנרת זמניים.
2.16.5 מדידות וסימון לרבות אספקת כלי המדידה.
2.16.6 חיבורי חשמל ופיקוד לציוד האלקטרו מכאני ולמכשור כולל חומרים, הגנות
                          למנועים, וכולל תעלות חשמל ו/או צינורות מובילים.
2.16.7 הפעלת והרצת המערכות, ביצוע הכיולים והכיוונים הנדרשים. כיוון 
             המבערים ובדיקת תפקוד מערכות הפיקוד והביטחון.
2.16.8 כל הספחים (זוויות, הסתעפויות, אוגנים וכו') של הצנרת אלא אם הוגדרו 
             בסעיף נפרד בכתב הכמויות.
2.16.9 כל התמיכות, אבזרי החיבור והקיבוע, ברגים וברגי עיגון, אטמים וחומרי 
             אטימה וכל חומר עזר אחר.
2.16.10 ניקוי וצביעת צנרת, אבזרי צנרת, תמיכות וקונסטרוקציה, סימון 
              וזיהוי צינורות ומיכלים.
2.16.11 חפירה ו/או חציבה בקרקע, ברצפה ובקירות להתקנת הצנרת, הציוד
               והכבלים לרבותא אספקה והתקנה של שרוולי מעבר לצנרת ואחרים לרבות
               ביצוע התיקונים והסתימות הנדרשים בעקבות פעולות אלו.
2.16.12 ביצוע תיקוני צבע ובידוד בכל מקום שאלה נפגעו כתוצאה מביצוע העבודה.
2.16.13 ניקיון וסילוק פסולת מהאתר.
2.16.14 שטיפות קוים ובדיקת לחץ.
2.16.15 עיגון פריטי ציוד ותמיכות לבסיסי הבטון והקירות כולל חומרים.
2.16.16 פירוק צינורות ופריטי ציוד שיבוטלו במסגרת העבודה ו/או לפי 
                          דרישת המתכנן/המפקח כולל סילוקם משטח ביה"ח. 
2.17
היקף    2.17.1   המזמין שומר לעצמו הזכות למסור לקבלן בצוע העבודה כולה או חלקה, או  

          העבודה             לפצל העבודה בין מספר קבלנים, או לדחות ביצוע חלקים ממנה לשלב  

                                  מאוחר יותר.

           2.17.2   המזמין רשאי להזמין הוא עצמו ושלא באמצעות הקבלן, אלמנטים ו/או  

                                  מרכיבים ו/או חלקים שונים של ציוד ו/או חומרים הנכללים במפרטים ובכתבי  

                                  הכמויות; ורשאי להרכיבם ו/או להתקינם ו/או להתקינם ו/או להפעילם – הוא   

                                  עצמו ו/או באמצעות קבלן אחר.



 2.17.3    במקרים כמפורט לעיל בסעיף זה לא תהא לקבלן זכות תביעה כלשהי.

2.18
תיאום 2.18.1    הקבלן ייקח בחשבון שבאתר העבודה עשויים לעבוד קבלנים וגורמים אחרים,  

          עם קבלנים        בין אם במסגרת אותה עבודה או בעבודה אחרת.

ו/או גורמים

אחרים


2.18.2   הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום אחרים מלא  

                                 והדוק עם הקבלנים והגורמים האלה.


2.18.3  הקבלן מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לפעילותם של הגורמים   

                               הנ"ל, לשיתוף הפעולה עמם ולתיאום איתם.
                               כמו כן, יהיה המפקח, המכריע הסופי בכל הנוגע לחילוקי דעות, הפרעות,  

                               תביעות הדדיות או כל עניין השנוי במחלוקת בין גורמים אלה ובין הקבלן.

2.19
אופני
2.19.1  בהעדר דרישה אחרת, צינורות ימדדו במטרים אורך בקו הציר כשהם מותקנים  

          המדידה          במקומם הסופי ובניכוי אורך אבזרי הצנרת והספחים שנמדדים בנפרד.

                               ההתחברות של צינור לצינור אחר קיים או פריט ציוד כל שהוא נכללת במחיר  

                               הצינור.



2.19.2  פריטי ציוד, מתקנים ואבזרים הנמדדים בנפרד, ימדדו כשהם מושלמים,                                            

                               מותקנים וקבועים במקום כוללים את כל האביזרים הנדרשים להפעלתם,  

                               לרבות חיבורי חשמל ופיקוד וכשהם נמצאים במצב העבודה.


2.19.3  כנדרש במפרט הטכני המיוחד (פרק 3) בנוסף לאמור לעיל.



2.19.4  בידוד תרמי נמדד במטרים אורך בציר הצינור המבודד כולל בידוד הספחים.  

                                למען הסר ספק, לא תשולם תוספת עבור בידוד ספחים ו/או עיבוד קצוות או  

                                נקודות אחרות. מחיר הבידוד יכלול את העטיפה והאיטום. תיקוני בידוד קיים  

                                כתוצאה מביצוע התחברויות או מנזקים שנגרמו במהלך או עקב ביצוע  

                                העבודה לא ימדדו ויראו כנכללים במחירי היחידה השונים.

2.20
לוח
  2.20.1  הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה תוך שבעה ימים מתאריך צו התחלת  

          הזמנים             עבודה.



  2.20.2  הקבלן מתחייב לסיים את העבודה בשלמותה ולמסור אותה תוך 8 שבועות  

                                 מתאריך קבלת צו התחלת העבודה ולא יאוחר מתאריך                         



  2.20.3  הקבלן מתחייב להגביר מיידית את מספר עובדיו, כלי העבודה וכן כל אמצעי  

                                 אחר הנדרש על ידיו כדי לעמוד בלוח הזמנים במידה ויתברר שקצב ביצוע  

                                 העבודה אינו תואם את לוח הזמנים.



  2.20.4  הקבלן הזוכה יבדוק עם הספקים את זמני האספקה של פריטי הציוד השונים  

                                 ויארגן את ההזמנות שלו מראש כך שלא ייגרם עיכוב בביצוע העבודה  

                                 וכתוצאה מזמני אספקה ארוכים.

2.21 אחריות 2.21.1  אחריות הקבלן לטיב החומרים, איכות הביצוע והפעולה התקינה תהיה למשך  
                                 שנה אחת מתאריך מסירת העבודה.


  2.21.2  במשך תקופת האחריות יספק הקבלן עבודות תיקון ללא תשלום כולל חלקים  

                                  ועבודה.



  2.21.3  התיקון יינתן ע"י הקבלן בכל מקרה של תקלה בפעולת המתקנים או באחד  

                                 מאבזריהם או במקרה של גילוי פגמים או ליקויים בפעולתם.



  2.21.4  השירות יסופק לפי הודעה טלפונית תוך 24 שעות.

מפרט טכני מיוחד  מסמך ג'2

פרק זה מפרט את הדרישות הטכניות לציוד והחומרים שיספק הקבלן, ולעבודות שהוא יבצע 
על פי ההסכם. פרק זה על כל סעיפיו הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם.
3.1
לוח
3.1.1
במסגרת העבודה יספק הקבלן ויתקין לוח חשמל חדש.


חשמל


ראשי
3.1.2
הלוח החדש יזין וישרת את כל המערכות האלקטרו מכאניות שבתחנת ההסקה 

                                       ויענה על הדרישות המפורטות להלן:



3.1.3
לוח החשמל ייבנה בהתאם לחוק הקיים ללוחות ולתקן הישראלי ובהעדרם לפי 

                             התקנים האירופאים.
3.1.4 הלוח עשוי מארון פח צבוע ובנוי בהתאם למפרט הכללי פרק 08. הלוח מצויד בדלת הרמטית עם ידית ומנעול ועם כיס לתוכניות. הלוח מותקן על הקיר. מידות הלוח ייקבעו על ידי הקבלן לאחר קביעת מקום התקנת הלוח באתר. דרגת העמידות של הלוח UP65.
3.1.5 הלוח ייבנה כך שיכיל את כל הציוד המיועד עבורו ובתוספת מקום ל- 40% ציוד נוסף.
3.1.6 הלוח כולל את כל הציוד והחיווט הדרושים לקבלת פעולה מושלמת על סמך האפיון הפונקציונאלי שהוגדר עבורו. הלוח יצויד בשילוט פנימי וחיצוני מלא (לכל מנורה, מפסק, רכיב או מתקן) עשוי סנדוויץ' פי.וי.סי. 3 שכבות עם חריטה.
3.1.7 הקבלן יתכנן ויגיש לפני הביצוע, לאישור המתכנן, תוכנית עבודה מפורטת של הלוח הכוללת סכימה תפעולית מבוססת על האפיון הפונקציונאלי שהוגדר עבורו, תוכנית מבנה ורשימת ציוד. בגמר העבודה תצורף ללוח, בתוך נרתיק מיוחד, תוכנית ביצוע סופית. תכנון הלוח ואישור התוכניות ייעשה ע"י מהנדס חשמל מטעם הקבלן.
3.1.8 ציוד הלוח יהיה זהה לציוד הסטנדרטי הנמצא בשימוש המזמין. על הקבלן לקבל אישור המזמין והמתכנן ללוח ורכיביו.
3.1.9 כל החיווט ייעשה בכבלים מונחים בתעלות רשת או פח מגולוון עם ירידות בצנרת מרירון לציוד, או בתוך צינורות מונחים במילוי הרצפה. כל הכניסות לציוד החשמלי ייעשו דרך מעברי אנטיגרון עבור כבלים. חיבורים לציוד ייעשו בצינור שרשורי גמיש משוריין פלסטי.
3.1.10 הלוח יימדד כיחידה אחת קומפלט כולל תכנון והגשת תוכניות ערוכות ב- AUTOCAD   וכולל ביצוע, התקנה, חיווט, חיבורים ורכיבים.
3.1
לוח

3.1.11   הפונקציות והמרכיבים העיקריים של הלוח הראשי בתחנת ההסקה.
חשמל 
  
   מפסק ראשי ללוח החשמל.
ראשי 

  
   מפסק חירום מותקן מחוץ לחדר בתוך קופסת הגנה.
   
   מפסק זמן (שעון שבת) לדוד.

   בורר 3 מצבים אפס-יד-אוטומטי לכל משאבה.


   מנורת סימון פעולה לכל משאבה.


   בקר 

   מנורת סימון תקלה.


   הגנת מנוע – לכל משאבה.

   מונה שעות עבודה – לכל משאבה.


   מנורות סימון פאזות.


   לחצני ניסוי מנורות.


   מגע יבש לכל פריט אלקטרו מכאני שמותקן במערכת.
   מערכת התראה מרכזית על תקלות כולל פעמון אזעקה מקומי, לחצן 
    

   השתקה.
                 3.1.12   תוכנית הבקרה

           בקרים   של סאוטר  או שו"ע  בעל  I/O  אנולוגי ודיגטלי  שולט באופן אוטומטי

בכל תהליך חימום המים מקבל ערכים של  TS1,TS2,TS3    ונותן  יציאה אנלוגית

לברז חשמלי    CV1    .

הבקר יהיה מחובר ע"י קו תקשורת למערכת בקרת מבנים למסך  .

מערכת הבקרה תכלול בקרים,תכנות אפליקציה ישומית בבקרים עריכה ושילוב במערך תקשורת הבקרים הקיימת בביה"ח.

עריכה ושילוב נתונים טבלאות התראות על גבי מסכים גרפיים בתוכנת מחשב מרכז הבקרה הקיים בביה"ח.

הבקרים יסופקו ליצרן הלוחות של הקבלן הראשי יחווטו ויותקנו ע"י יצרן הלוחות על חשבון הקבלן הראשי ובהנחיית קבלן הבקרה

          מסך יתן חיווי על כל המערכת מצב עבודה  של המשאבות  של מחליף החום

ושל גודל הברז הפרופורציונלי באחוזים. ויאפשר שליטה ידנית למשאבות ולברז.

          צורת המסך בדיוק כמו התרשים זרימה ,השרטוט תכנית מס' 702-02.

         סט פוינט  TS1/2  0-45   מעלות  ברז פתוח 100% P1  עובדת.

                      TS1/2   45-50 מעלות  ברז פתוח 75%   P1  עובדת.

                       TS1/2  50-55 מעלות  ברז פתוח 50%   P1  עובדת.

                       TS1/2  55-60 מעלות  ברז פתוח  25%  P1  עובדת.

                       TS1/2  60-63 מעלות  ברז סגור    0% P1    סגורה

                       TS1/2   גדול מ 65 מעלות ברז סגור 0%P1   סגורה  משאבות P2/3/4 
                                   סגורות אזעקה עובדת + התראה במערכת בקרת מבנים.

3.2
משאבות
3.2.1
   משאבות הסחרור תהיה בהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי פרק  

         
סחרור                       16048.



3.2.2
   המשאבה תותקן ישירות על הקו IN – LINE.



3.2.3
   מנוע המשאבה 2900 סל"ד ויהיה מוגן כנדרש לעבודה בחוץ.




3.2.4
   המשאבה תהיה מסוג מנוע יבש.




3.2.5
   המשאבה תתאים ללחץ עבודה כמפורט בכתב הכמויות וטמפרטורה  

                                           של 100 מעלות צלזיוס.



3.2.6
   המשאבה תהיה מתוצרת "גרונדפוס" או "סמידגרד" או שווה ערך  

                                           מאושר.
3.2.7
   המשאבה תסופק עם הגנות, ומוני שעות עבודה שיותקנו בלוח  

            הראשי.
3.3
צנרת

3.3.1
   מהלך הצנרת יתואם מראש עם המפקח לפני הביצוע.

כללי



3.3.2
   הקטרים המסומנים בתוכניות ב- (אינץ') מתייחסים לקטרים  

                                          הנומינליים של הצינורות.



3.3.3
   ריתוכי צנרת יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים.




3.3.4
   כל הספחים יהיו חרושתיים, מפלדה וללא תפר ובהתאם למפורט  

                                          בהמשך.



3.3.5
  כל האוגנים יהיו מסוג (SKIP-ON) ובהתאם לתקן DIN דרג 6 PN  

                                          אלא אם נדרש אחרת. האטמים לאוגנים יהיו מסוג "קלינגריט" או שווה             

                                          ערך. 



3.3.6
  כל הברגים יהיו מגולוונים ויצופו במשחת סיכה (גרפיט) לאחר חיבורם.




3.3.7
  חיבור הצנרת לציוד (משאבות וכו') יבוצע בהתאם להוראות היצרנים  

                                         ובאישור המפקח. הצנרת תותקן באופן כזה שלא תטען על הציוד ו/או  

                                         תיצור מאמצים העלולים לגרום לו נזק.




3.3.8
  יש לשמור בקפידה על פנים הצנרת מחדירת לכלוך או גופים זרים 

                                         ולסגור את הקצוות הפתוחים כל יום בגמר העבודה.



3.3.9
  קטעי צנרת אפקיים יבוצעו בשיפוע קל בכיוון הזרימה ו/או כלפי נקודות 

                                         ניקוז.


        3.3.10
  ברזים או אבזרים אחרים שאינם מאוגנים יותקן אחריהם זוג אוגנים או  

                                  רקורד וכן ייעשה הדבר בחיבור לציוד ולמכשירים ובכל מקום שיבקש 

                                  המפקח.


        3.3.11
  בגמר התקנת הצנרת תבוצע שטיפה יסודית ובדיקת לחץ. לפני ביצוע 
                                         השטיפה ו/או בדיקת הלחץ יש לנתק צנרת, פריטי ציוד, מיכלי 

                                         התפשטות וכל אבזר אחר שעלול להיפגע מכך.

                  3.3.12   יש להתקין חיבורי אוורור בנקודות הגבוהות וחיבורי ניקוז בנקודות 
                                         הנמוכות לצורך ביצוע השטיפה ובדיקת הלחץ. 

                            3.3.13   כיפוף צנרת, אם יידרש, יבוצע אך ורק באישור המפקח, בציוד מתאים 

                                         ובקטרים עד "1.5.
                            3.3.14   אבזרי צנרת (שסתומים, מסננים וכו') בקטרים עד "2 (כולל) יהיו 
                                        בהברגה אלא אם נדרש אחרת בתכניות ובכתב הכמויות.
                            3.3.15
 המרווח המינימאלי בין צינור לצינור אחר ובין צינור לקיר או דופן כלשהי 
                                        לא יהיה פחות מ- 50 מ"מ.

המרווח המינימאלי נמדד מהנקודה הקיצונית ביותר שיכולה להיות על היקף הצינור (פני הבידוד, אבזר המותקן עליו או ספח מספחיו).

          3.3.16  בכל מקרה שיידרש מעבר צנרת דרך קירות, רצפות וכו', יעשה הדבר באמצעות שרוולי מעבר מצינור פלדה מגולוון שיקובע בתוך הבניה. קצוות השרוול יהיו ישרים ויבלטו 20 מ"מ מכל צד מפני הקיר או הרצפה הסופיים.
          3.3.17  הצנרת תותקן באופן שלא תהיה הפרעה למעבר חופשי ו/או חסימת גישה לפריט או מקום חיוני ובאופן שלא יגרם סיכון או נזק לציוד למערכות ולאנשים.
3.4
צנרת
         3.4.1
כל הצינורות יהיו שחורים, ללא תפר, סקדיול 40.

הסקה
                            3.4.2
כל החיבורים, בכל הקטרים, יבוצעו בריתוך אלא אם נדרש אחרת בצורה 

                                       מפורשת.

                            3.4.3
כל הספחים (זוויות, הסתעפויות וכו') בקטרים עד "1.5 יהיו מסוג זכר-

                                       נקבה WELDED SOCKET מחוברים בריתוך למעט מקרים בהם 
                                       מתחייב חיבור הברגה.
                            3.4.4
בקוטר "2 ומעלה, הספחים יהיו חרושתיים מסוג BUTT WELDED 

                                        (ריתוך השקה) דרג: סקדיול 40.

                            3.4.5
בדיקת הלחץ תבוצע בלחץ 16 אטמ'. במשך 4 שעות.
3.4.6 הצינורות יחוברו לתמיכות באופן שיאפשר התפשטות חופשית ומבוקרת 
            של הצינור, כמפורט בתוכניות.
3.5
צנרת
        הגדרה זו וכל האמור להלן בסעיף זה חל על צנרת מי רשת וצנרת מים חמים 

          מים            סינטריים.

                           3.5.1
כל הצינורות יהיו מפלדה, מגולוונים, ללא תפר סקדיול 40.

             
        3.5.2  
כל הספחים יהיו מפלדה מגולוונת מחוברים בהברגה.

                              3.5.3
כל החיבורים והאבזרים יבוצעו בהברגה אלא אם נדרש הקבלן אחרת 
                                         בצורה מפורשת.

                              3.5.4
בדיקת לחץ תבוצע בלחץ 9 אטמ. במשך 4 שעות.
3.6
מחליף
        3.6.1
הקבלן יספק ויתקין מחליף חום לוחות לחימום מים סניטאריים באמצעות 

          חום                           מי הסקה. בהספק 300,000 קק"ל/שעה כל אחד.
          

        3.6.2
הלוחות של מחליף החום יהיו מפלב"מ 316. האטמים יהיו מגומי 

                                          EPDM.
           

        3.6.3
מחליף החום יסופק עם חיבורי אוגנים "2 לפי 16 DIN-PN.
                              3.6.4
מחליף החום יהיה מתוצרת אורן דגם -3 ORZ או שווי ערך בכפיפות 
                                          למפרטים המצורפים בנספח א'.



        3.6.5
חיבורי הצנרת למחליף החום יהיו לפי פרט א' המצורף ובכפיפות  

                                          להוראות המתכנן והנחיותיו שיימסרו במהלך ביצוע העבודה.



        3.6.6
מחליף החום יימדד כיחידה קומפלט כשהוא מותקן ופועל בצורה תקינה.
3.7
תמיכות
        3.7.1
כל הצינורות יורכבו על תמיכות ומתלים, כבודדים או בקבוצות.



        3.7.2
המרחקים המרביים בין התמיכות יהיו כדלקמן:





א.  צינור אנכי ........................................... 3 מטר






ב.  צינור אופקי עד "1/4 1 ......................... 2 מטר






ג.  צינור אופקי עד "4 ................................ 3 מטר




        3.7.3
סוג התמיכות והמתלים, מיקומם ופרטיהם יובאו לאישור המפקח לפני  

                                          ביצועם.
3.7.4 התמיכות, המתלים ואבזריהם יהיו חרושתיים מפלדה מגולוונת 
          כדוגמת                MUPRO, UNISTRAT  לייצר לפי  

                                                התוכניות ותמיכות נוספות שיאשר המפקח לייצר באתר. 
                                                במקרה האחרון    יגיש הקבלן לאישור המפקח את פרטי התמיכה.




        3.7.5
התמיכות יתאימו לעומס הצנרת המחוברת אליהן.



        3.7.6
התמיכות יחוזקו בצורה בטוחה ותקינה לאלמנטים קונסטרוקטיביים של  

                                          המבנה (קירות, עמודים, תקרה ואחרים) באופן ובמקום שלא יגרום נזק  

                                          כלשהו לאלמנטים אלה. חיבור התמיכות והמתלים יבוצע ע"י ברגי עיגון  

                                          (פיליפס) או באמצעות מוטות הברגה עוברים ו/או בכל שיטה אחרת  

                                          שיאשר המפקח.



        3.7.7
צינורות מים חמים ו/או צינורות מבודדים יחוברו לתמיכות באופן  

                                          שיאפשר התפשטות חופשית ומבוקרת של הצינורות בכיוון הציר וללא  

                                          פגיעה בבידוד.



        3.7.8
כל התמיכות והמתלים ואבזריהם לרבות התמיכות שבתכניות וכל  

                                          הקשור לביצועם כלולים במחירי היחידה השונים ולא ימדדו.
3.8
צביעה
        3.8.1
יש לנקות היטב את המשטחים והצינורות הנצבעים מחלודה, נתזי ריתוך,  

                                          שמנים, צבע רופף, אבק, לכלוך וכיו"ב, באמצעים מכאניים עד קבלת  

                                          משטח נקי.



        3.8.2
גווני הצבעים של הצנרת שאינה מבודדת ו/או מעטפות בידוד, או  

                                          משטחים גלויים אחרים, ייבחרו ע"י המפקח, ו/או כמפורט בהמשך.



        3.8.3
הצביעה וההכנה תבוצענה בהתאם להנחיות יצרן הצבע.



        3.8.4
הצנרת והאובייקטים המחויבים בצבעה והוראות צביעתם מפורטים  

                                          בטבלה מס' 1 להלן.



        3.8.5
יש להקפיד על ניקיון הסביבה של האלמנטים הנצבעים (רצפה, קירות,  

                                          ציוד וכו') ולנקות כתמים או טיפות צבע שנוצרים כתוצאה מביצוע עבודות  

                                          הצבע.



        3.8.6
אסור בהחלט לצבוע תוויות זיהוי, סימונים או שלטים המחוברים לציוד.



        3.8.7
כל שכבת צבע יסוד תהיה בגוון שונה.



        3.8.8
צביעת הצינורות תושלם לפני התקנתם. תיקוני צבע לריתוכים והחיבורים  

                                          יבוצעו לאחר ההתקנה ולאחר בדיקת הלחץ.



        3.8.9
עבודות הצביעה חלות על צינורות מגולוונים ושחורים, מבודדים וגלויים   

                                          ללא יוצא מן הכלל.



      3.8.10
כל עבודות הצביעה, לרבות הניקוי, ההכנות ואספקת חומרי צבע, חומרי  

                                          עזר וכלי עבודה כלולים במחירי היחידה השונים ולא תימדדנה בנפרד.
טבלה מס. 1: מפרט צביעה
	מס.
	סוג האובייקט
	     מערכת הצבע
	  מס.

 שכבות
	 עובי שכבה

   (מיקרון)
	             הערות

	  1
	צינורות מגולוונים
	מערכת צבע סינתטית כולל:

· צבע יסוד מקשר

· צבע עליון סינתטי

	     2

     2
	      30

      30
	ניקוי שמנים ע"י ממיס 

מתאים לפני הצביעה

"ארדורוקס" או שווה

 ערך

	  2
	צינורות שחורים

עד טמפ. C 100

(מי הסקה)
	צבע יסוד "צינקוט" מתוצרת

טמבור או שווה ערך מאושר
	     2
	      30
	


3.9
בידוד
3.9.1
כל האמור להלן חל על צנרת מי הסקה ומים חמים סניטאריים.

צנרת




3.9.2
הצנרת תבודד באמצעות שרוולי בידוד מחומר פולימרי מתאים לטמפ. C 100,  

                                בלתי דליק, כדוגמת "ענביד". השרוולים יהיו שלמים ויורכבו בהשחלה.



3.9.3
עובי הבידוד יהיה בהתאם לסוג הצינור וקוטרו כמפורט בטבלה להלן:
	      סוג הצינור
	                    עובי הבידוד

	
	 "1 – "0.5
	"2 – "1.25
	 "4 – "2.5

	צינור מים חמים
	       19
	      19
	      25

	צינור הסקה
	       19
	      25
	      32




         3.9.4
עטיפות הבידוד תהיה מפח מגולוון צבוע (בצבע מקורי של היצרן) עובי הפח   

                                יהיה כדלקמן:
0.6 מ"מ לצינורות בקטרים עד "1 (כולל).

0.8 מ"מ לצינורות בקוטר "2 ומעלה.

 3.9.5
חיבורי הפח יהיו בחפייה של 2 ס"מ לפחות וכיוונם יהיה באופן שימוע חדירת  

            מים לבידוד.
 3.9.6   
כל הקצוות, הספחים ונקודות ההתחברות יבוצעו ויעובדו בצורה מקצועית   

            נאותה.
3.9.7
יש לבצע איטום חפיות וקדיחת חורים בתחתית הבידוד בקוטר 5 מ"מ כל 3 מ'.
3.9.8 מעטפת הבידוד תסומן ע"י צביעה בטבעות זיהוי כמפורט בסעיף 3.11 בהמשך.
3.10
אבזרים
3.10.1  ברזים ואבזרים בקטרים מעל "2 יהיו מאוגנים לפי תקן DIN (PN 16), אלא   

          ומכשור              אם נדרש אחרת בכתב הכמויות ובמפרט.



3.10.2  ברזים בקוטר "2.5 ומעלה יהיו מסוג פרפר עם תמסורת.


          3.10.3  ברזים כדוריים למי הסקה יהיו שלושה חלקים עם כדור פלב"מ תוצרת STAR                          או שווה ערך.




3.10.4  ברזים כדוריים למים חמים סניטריים, מי רשת ודלק יהיו שני חלקים עם כדור  

                                  פלב"מ.




3.10.5  כל הברזים הכדוריים יהיו עם מעבר מלא וידית מתכתית ואטמים שמתאימים                         לסוג הנוזל, הטמפרטורה והלחץ שלו. כל הברזים הכדוריים יהיו עם חיבור  

                                  הברגה B.S.P



3.10.6  מדי לחץ יהיו עם לוח שנתות כפול מלחץ העבודה ויצוידו בסיפון וברז שימדדו  

                                  כמכלול אחד עם מד הלחץ. קוטר לוח השנתות יהיה "3 והיחידות שלו  

                                  (ק"ג/סמ"ר).



        3.10.7  מדי טמפרטורה יהיו עם לוח שנתות גדול ב- 30C  מטמפרטורת העבודה.  

                                קוטר לוח השנתות יהיה "3 והיחידות שלו (מעלות צלזיוס).מדי טמפרטורה  

                                במטאליים יהיו עם קפילרה וגשש מפלב"מ. בכל מדי הטמפרטורה הגשש  

                                יותקן  בתוך שרוול מנחושת. 



        3.10.8
הברזים והאבזרים יהיו מאושרים ללחץ הגדול ב- 50% לפחות מלחץ העבודה  

                                שלהם.
3.11
סימון  3.11.1  במסגרת העבודה מתבקש הקבלן לבצע סימון וזיהוי של צנרת, המיכלים  

          וזיהוי              וההתחברויות הנכללים במסגרת העבודה, בהתאם לנוהל מס' L-70 של  

          צנרת              משרד הבריאות וכמפורט להלן.


ומיכלים


       3.11.2
הסימון והזיהוי נעשים ע"י:

א.  גוון הצבע הראשי של הצינור וטבעות זיהוי אם הוא גלוי כמפורט בטבלה  

     מס' 2 להלן.

ב.  טבעות זיהוי ע"י צביעה על מעטפת הבידוד בגוונים שונים לפי סוג הזורם  

     ובגדלים ומרווחים בהתאם לסוג הצינור כמפורט בהמשך.

ג.  ע"י מדבקות זיהוי.

3.11.3
הסימון ע"י מדבקות ייעשה ע"י מדבקה מודפסת שמצוין עליה סוג הזורם וכיוון  

            הזרימה.

            המדבקות יהיו מסוג עמיד במים וחום.

             טבלה מס' 2: גווני צבע לזיהוי צנרת ומיכלים.

	סוג הזורם
	המשטח המסומן
	גוון צבע ראשי
	גוון טבעת ראשית
	גוון טבעות זיהוי

	מי הסקה
	מעטפת בידוד
	    לבן *
	   תכלת
	     אדום

	מים חמים סניטאריים
	מעטפת בידוד
	    לבן *
	   תכלת
	     אפור

	מי רשת
	הצינור
	  תכלת
	
	     לבן

	סולר
	הצינור
	  צהוב
	
	    אפור


                                 * לפי גוון הצבע המקורי של מעטפת הפח.


        3.11.4
צינורות בלתי מבודדים יסומנו ע"י הצבע הראשי של הצינור וטבעות זיהוי בגוון  

                                מתאים במרווחים שאינם עולים על 3 מטר. אורך הטבעות יהיה 15 ס"מ.



        3.11.5
צינורות מבודדים יסומנו ע"י טבעת ראשית באורך 50 ס"מ במרווחים שאינם  

                                עולים על 3 מטר. באמצע הטבעת הראשית תסומן טבעת זיהוי באורך 15   

                                ס"מ. שתי הטבעות יהיו בגוונים כמפורט בטבלה לעיל.


          3.11.6
הטבעות יסומנו בצורה מקצועית ואסתטית ורצוי להשתמש לצורך זה בסרט   

                                נייר דבק ולבצע את הסימון לפני התקנת הצינור או מעטפת הבידוד.


            3.11.7
עבודות הסימון כמפורט לעיל נכללות במחירי היחידה ולא תימדדנה בנפרד.

3.12
בדיקות
בגמר הביצוע ולקראת מסירת המתקנים יבצע הקבלן את הפעילויות הבאות:


והרצה


          3.12.1  בדיקת לחץ לכל הצנרת כנדרש בגוף המפרט. לחץ הבדיקה אם לא נדרש  

                                  אחרת יהיה 50% מלחץ העבודה של המערכת.


            3.12.2
  הרצת המערכת במשך שבוע לפחות ובדיקת הביצועים שלה. טמפרטורות,  

                                  לחצים, ספיקות וכו' וכן ביצוע התיקונים והכיוונים הנדרשים. במידה   

                                  והמערכת תושלם בחודשי הקיץ, יבצע הקבלן הרצה חוזרת בתחילת החורף.


          3.12.3  בדיקת תפקוד מערכות הביטחון ע"י הדמיית תקלות ובדיקת התגובות  

                                  הצפויות.

3.13  עבודות  3.13.1  עבודה כוללת פירוק, ציוד וצינורות שיבוטלו בעקבות השינויים המתוכננים 
         שונות                ו/או לפי דרישת המפקח,כולל סילוק הפסולת משטח ביה"ח.

                     3.13.2  העבודה כוללת ביצוע חיבורי צנרת ארעיים למניעת פגיעה ברצף האספקה 

                                 מתחנת אנרגיה. 

                     3.13.3  התחייבות הקבלן במסגרת סעיף זה כמפורט לעיל נכללות במחירי היחידה  

                                 ולא תימדד בנפרד.

3.14 דרישות 3.14.1   תחנת הסקה תשמש בין היתר כמתקן הדגמה.הקבלן יקפיד על ביצוע מקצועי 

        מיוחדות             ואסתטי ובמיוחד בכל הנוגע לקוי צנרת.

                    3.14.2   מהלך קווי הצנרת יתואם מראש עם המתכנן.התאום באחריותו המלאה של 

                                 הקבלן.

                   3.14.3   הקבלן יתקין במסגרת העבודה נקודות התחברות רזרביות למכשור בנוסף 

                                לנקודות המסומנות בתוכניות. מיקום הנקודות יימסר לקבלן במהלך הביצוע.

                                עלות ביצוען נכללת במחירי היחידה השונים ולא תימדד בנפרד.

3.15.1   אספקה והתקנה של מיכל  לחימום מים סניטאריים. 

3.15.2   המיכל בעל מבנה אופקי בנפח 2 מ"ק מיוצר לפי התוכנית המצורפת. המיכל 

                     כולל מחליף חום פנימי זהה במידותיו ובמבנה שלו למחליף החום הקיים  

                     במיכל שיוחלף. אוגן מחליף החום הפנמי   במיכל החדש יהיה זהה לחלוטין  

                     לאוגן  הקיים. קוטר פתח אדם "16 וכל המופות והאוגנים הדרושים  לחיבורו , 

                     המופות חרוטות מפלדה בעלות עובי דופן עבה.

3.15.3   המיכל על כל חלקיו יהיה בנוי מפח / 2   37 ST לפי תקן גרמני דין 17100.

3.15.4   עובי הפח של הגליל והמכסים הינו 8 מ"מ.

3.15.5   הגליל בנוי מפח אחד שלם ועל היקפו לא יהיה יותר מריתוך אחד לאורך.

3.15.6   הכיפות הקמורות (המכסים) יבנו מפח אחד שלם.

3.15.7   המיכל ייבנה ללחץ עבודה  6BAR ויבדק בלחץ של  BAR 9 .

3.15.8   יש לחזק את המיכל בנקודות חיבור התושבת ע"י פח בעובי 10 מ"מ.

3.15.9   הכנת  המיכל לצביעה חוץ תעשה ע"י התזת חול לטיב שטח 2.5 SA.

3.15.10    המיכל יצבע מבחוץ בלבד ע"י שתי שכבות "צינקוט" מתוצרת טמבור או שווה 

             ערך מאושר בעובי  30 מיקרון כל אחת.

3.15.11    להגנה בפני קורוזיה יצופה המיכל בחלק הפנימי , לאחר ניקוי המתכת 

             בהתזת חול באפוקסי המיועד  למים חמים  לטמ"פ של 120 מעלות צלסיוס 

             בצוע הצבע ב 4 שכבות בעובי כללי של 250 מיקרון. 
3.15.12    המיכל יוצג לביקורת המפקח לאחר השלמתו וביצוע ניקוי חול (לפני הצביעה) 

                     ולבדיקה הידרוסטטית שתבוצע ע"י היצרן בנוכחות המפקח.

3.15.13    הקבלן יספק תעודת בדיקה הידרוסטטית כמפורט לעיל.

3.15.14    המיכל ישא שלט מתכתי עליו מוטבעים או חרוטים הפרטים הבאים: שם 

                     היצרן/שנת היצור קיבולת/לחץ עבודה /לחץ בדיקה.

3.15.15    בידוד המיכל ייעשה אך ורק לאחר העמדתו באתר.

3.15.16    המיכל יבודד ע"י מזרני צמר סלעים תפורים על יריעה מחומר מתאים 

                     שמכסה אותם משני הצדדים.  עובי המזרונים יהיה 100 מ"מ  והם יכסו את 

                     כל דפנות המיכל.

3.15.17    מזרני הבידוד יוצמדו למיכל ע"י חבקים מסרט מתכתי כל 0.5 מטר.

3.15.18    בידוד המיכל יכוסה במעיל מפח מגלוון וצבוע בתנור בעובי 1 מ"מ מחובר ע"י 

                     ברגי פח כולל עיבוד  הקצוות, החיבורים והשקעים בצורה מקצועית נאותה.

3.15.19    חיבורי הפח יהיו בחפיפה של 2 ס"מ לפחות וכיוונם יהיה באופן שימנע 

                     חדירת מים לבידוד.כל החפיפות והחיבורים ייאטמו ע"י מרק סינתטי  מאושר 

                     למטרה זאת.

3.15.20   המיכל יימדד כיחידה אחת קומפלט מותקן מושלם באתר כולל מחליף חום 

                    פנימי ,צביעה,בידוד הובלה והעמדה בחדר הסקה . המחיר כולל פינוי המיכלים 

                    הישנים מחדר הסקה וסילוקם לאתר מורשה ההצעה כוללת חיבור המיכל 
                    לצנרת לפי התוכנית .
                    ,
                    .
רשימת פריטים למיכל.
	מס'
	תאור
	גאומטריה
	כמות
	חומר

	1
	מעטפת
	עובי 8 מ"מ
	1
	St 37-2

	2
	כיפה
	עובי 8 מ"מ
	2
	St 37-2

	3
	אוגן לפתח אדם +

מחליף חום
	זהה לאוגן ישן

זהה למחליף חום ישן
	1

1
	St 37-2
פלדה+נכושת

	4
	יציאת מים חמים לאספקה

כניסת מים

ניקוז מים
	מופע BSP "2  קוטר
	3
	פלדה

	5
	ניקוז אויר
	מופע BSP  "1  קוטר
	1
	פלדה

	6
	כניסת מים חמים חוזר
	מופע BSP  "11/4
	1
	פלדה

	7
	רגל
	100X100X5 RHS
	4
	St 37-2

	8
	בסיס לרגל
	פלטה 10X250X250
	4
	St 37-2

	9
	חיזוק
	8X200
	2
	St 37-2

	10
	כניסת אביזרי בקרה
	מופע BSP "1/2 קוטר הברגה פנימית
	5
	פלדה


הערה
על הקבלן  להוציא פרט ביצוע  לגבי כל הכניסות והיציאות במיכל לאישור ביה"ח

בטרם ביצוע  על מנת לבצע אינטגרציה בין המיכל  ובין מה שיבוצע בפועל בחדר 

דוודים.

מסמך ד' כתב כמויות
                           
	סעיף
	תאור
	יחידה
	כמות
	מחיר יחידה
	סה"כ

	4.01
4.01.2

4.01.03

4.01.04
	ציוד ומתקנים
משאבת סחרור למי הסקה בטמפ' C90

-  ספיקה:       15  מ"ק/שעה
-  עמוד מים:   8    מטר

-  מנוע:          2900 סל"ד/מנוע יבש/הגנה IP54 
-  חיבורים:     "2  מאוגנים לפי תקן DIN  

המשאבה מתוצרת GRUNDFOS דגם 50-120-UPT או שווה ערך מאושר.
משאבת סחרור כנ"ל אך לספיקה של 6 מ"ק/שעה ועומד 8 מטר תוצרת גרונדפוס דגם 32-120UPT או שווה ערך מאושר.

מחליף חום לוחות בהספק 300,000 קק"ל/שעה לחימום מי צריכה עם מי הסקה כמפורט בנספח א' ובסעיף 3.6 במפרט הטכני.

הלוחות של מחליף החום מפלב"מ 316 והאטמים מ- EPDM.
מחליף החום יסופק עם חיבורים מאוגנים בקוטר "2 לפי 16DIN PN, מחיר מחליף החום כולל תושבת מפלדה.

מחליף החום מתוצרת אורן דגם 3 ORZ או שווה ערך מאושר.

דוד מים  חמים בנפח 2 קו"ב כמפורט במפרט הטכני

	יח'
יח'

יח'

קומפ'
	1
3
1

1
	
	

	ציוד ומתקנים להעברה לדף ריכוז


	
	
	
	


המציעים מתבקשים לצרף להצעותיהם מפרטים טכניים מלאים לדוד, למחליף חום לוחות, למשאבות ולשאר פריטי הציוד הנדרשים במסגרת העבודה.

אי מילוי תנאי זה יביא לפסילת ההצעה.
כתב כמויות

	סעיף
	תאור
	יחידה
	כמות
	מחיר יחידה
	סה"כ

	4.02

4.02.01

4.02.02

4.02.03

4.02.05

4.02.6

4.02.7

4.02.8

4.02.9

4.02.10

4.02.11

4.02.12

4.02.13

4.02.14

4.02.15

4.02.16

4.02.17


	שסתומים ואביזרים

שסתום פרפר "3 עם תמסורת. גוף מיציקת ברזל מדף נירוסטה.

שסתום כדורי בקוטר "2 שלושה חלקים, ידית מתכתית, כדור פלב"מ, מעבר מלא, תוצרת STAR או שווה ערך מאושר.

שסתום כדורי כנ"ל אך בקוטר "3/4.

שסתום כדורי "1/2 שני חלקים מצופה כרום, ידית מתכתית, כדור פלב"מ, מעבר כנ"ל מלא.

שסתום כדורי "3/4 שני חלקים כנ"ל
שסתום כדורי שני חלקים כנ"ל אך בקוטר "1

שסתום כדורי שני חלקים כנ"ל אך בקוטר "1.25

שסתום כדורי שני חלקים כנ"ל אך בקוטר "1.5

שסתום כדורי שני חלקים כנ"ל אך בקוטר "2

משחרר אויר אוטומטי בקוטר "1/2 למי הסקה בטמפ' C90 הגוף מפליז, הזרוע והמצוף מפלב"מ.

שסתום אל חוזר בקוטר "2 מסוג גוף מיציקת ברזל חיבורים מאוגנים לפי DIN-PN16
מונה מים בקוטר "1.5 עם משדר פולסים מתוצרת "ארד דליה" או שווה ערך מאושר (פולס כל 100 ליטר)

שסתום אל חוזר מסוג מדף בקוטר "1.25 גוף מפליז חיבורים מוברגים

מד טמפרטורה עם לוח שנתות בקוטר "3 ובתחום 120C
מד לחץ עם לוח שנתות בקוטר "3 ובתחום bar10
התקנה בלבד של אבזרים מאוגנים בקוטר "3 שיפורקו מהמערכת הקיימת
	יח'
יח'
יח'
יח'

יח'

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

יח'

יח'

יח'

יח'
	2
9
2
4
4
4
4
6
12
10
4
1

2
4
4
0
	
	לא לסיכום

	סעיף
	תאור
	יחידה
	כמות
	מחיר יחידה
	סה"כ

	
	
	
	
	
	

	4.02
	שסתומים ואביזרים (המשך)


	
	
	
	

	4.02.18

	התקנה בלבד של אבזרים מוברגים בקטרים שונים עד "2 שיפורקו מהמערכת הקיימת

	יח'
	0
	
	לא לסיכום

	4.02.19
	התקנה בלבד של משאבת סחרור בקוטר "1 שתפורק מהמערכת הישנה


	יח'
	0
	
	לא לסיכום

	4.02.20
	מסנן מים לספיקה של 25 מ"ק/שעה עם מנגנון שטיפה אוטומטי. שטח סינון 600 סמ"ר. דרגת סינון 80 מיקרון חיבורים מאוגנים בקוטר "2 קומפלט

	יח'
	1
	
	

	4.02.21
	מסנן אלכסוני "3, גוף מיציקת ברזל, רשת פלב"מ 40 מש, חיבורים מאוגנים כולל חיבור ניקוז לרשת
	יח'
	1


	
	

	4.02.22
	שסתום תלת דרכי מפוקד פרופורציונלי למים חמים בקוטר "1.5 מטיפוס POIZT L כולל מפעיל חשמלאי מוחזר קפיץ, בקר טמפרטורה עם שתי כניסות: PT100 ועוד תרמוסטט חיצוני. קומפלט לפי מפרט מצורף
	יח'
	1
	
	

	
	שסתומים ואביזרים העברה לדף ריכוז


	
	
	
	


	סעיף
	תאור
	יחידה
	כמות
	מחיר יחידה
	סה"כ

	
	
	
	
	
	

	4.03
	צנרת


	
	
	
	

	4.03.01


	צינורות שחורים "3 ללא תפר סקדיול 40 מחוברים בריתוך לא כולל ספחים


	מ"א
	10
	
	

	4.03.02
	צינורות שחורים "2 כנ"ל אך כולל ספחים

	מ"א
	50
	
	

	4.03.03
	צינורות שחורים "1.5 כנ"ל כולל ספחים

	מ"א
	12
	
	

	4.03.04
	צינורות שחורים "1 כנ"ל כולל ספחים
	מ"א
	12
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.03.05
	צינורות שחורים "3/4 כנ"ל כולל ספחים
	מ"א
	12
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.03.06
	צינורות שחורים "1/2 כנ"ל כולל ספחים
	מ"א
	12
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.03.07
	זוג אוגנים "2 מגולוונים מחוברים לצינור בהברגה כולל אטם וברגים – קומפלט
	יח'
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.03.08
	צינורות מגולוונים "2 ללא תפר סקדיול 40 כולל ספחים
	מ"א
	30
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.03.09
	צינורות מגולוונים "1.5 ללא תפר סקדיול 40 כולל ספחים
	מ"א
	12
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.03.10
	צינורות מגולוונים "1.25 כנ"ל כולל ספחים
	מ"א
	12
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.03.11
	צינורות מגולוונים "1 כולל ספחים
	מ"א
	20
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.03.12
	צינורות מגולוונים "3/4 כנ"ל כולל ספחים
	מ"א
	8
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.03.13
	צינורות מגולוונים "1/2 כנ"ל כולל ספחים
	מ"א
	12
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.03.14
	ספחים שונים בקוטר "3 שחורים ומגולוונים, מחוברים בריתוך או בהברגה
	יח'
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.03.15
	בידוד צינורות "3 ע"י שרוולים מחומר פולימרי כדוגמת ענביד כולל עטיפה מפח מגולוון וצבוע בתנור בעובי 0.8 מ"מ. עובי בידוד 32 מ"מ
	מ"א
	8
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.03.16
	בידוד צינורות "1.5; "2 כנ"ל עובי בידוד 25 מ"מ
	מ"א
	40
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.03.17
	בידוד צינורות "1; "1.25 כנ"ל עובי בידוד 19 מ"מ
	מ"א
	40
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	צנרת לדף ריכוז

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	סעיף
	תאור
	יחידה
	כמות
	מחיר

יחידה
	סה"כ



	4.04
	חשמל ופיקוד
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.04.01
	אספקה והתקנה של לוח חשמל ראשי לתחנת ההסקה כמפורט בסעיף 3.1 במפרט הטכני, לרבות חיבורי פיקוד וחשמל לציוד החדש, כולל חיווט, תעלות ומערכות התראה קומפלט כולל העברת תשתיות תקשורת למערכת בקרת מבנים כולל אספקת  הבקר הראשי ובקרי הטמפ' המשניים כולל תיכנות וכל הנדרש להפעלה תקינה של התחנה.
ולפי המפרט הטכני .
	קומפ'
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.04.02
	תרמוסטט אלקטרוני – דיגיטלי מתוצרת ELLEWEL

ׁ(סוכן: ברקה)
	יח'
	3
	
	

	4.04.03
	אספקת בקר ממוחשב מסוג souter eyr203 כולל מתאמי תקשורת rs485 כדוגמת הקיים בביה"ח או שו"ע 
	יח'
	3
	
	

	4.04.04
	תכנות הפעלה והרצת ישום אפליקטיבי סימולציה והרצה
	קומפי
	1
	
	

	4.04.05
	שילוב והגדרת הבקרים במערך תקשורת בקרים בביה"ח.
	קומפ'
	1
	
	

	4.04.06
	שילוב ועריכת בסיס נתונים טבלאות והתראות בתוכנת מחשב.
	קומפ'
	1
	
	

	4.04.07
	אספקת כבלי תקשורת בין הבקרים לרכזת תקשורת בחדר הבקרה
	מ"א 
	200
	
	

	4.04.08
	אספקת רגש טמ"פ טבול בצנרת לרבות פוקט מתאים
	יח'
	5
	
	

	
	חשמל ופיקוד העברה לדף ריכוז
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.05
	בנייה
	
	
	
	

	4.05.01
	יישום אפוקסי על ריצפת טרצו
	קומפ'
	
	
	

	4.05.02
	צביעת קירות בצבע אקרילי לבן מס שכבות לכיסוי מלא, כולל הכנות נדרשות שפכטל  ותיקוני טיח
	קומפ'
	
	
	

	
	בנייה העברה לדף ריכוז


	
	
	
	

	4.06
	הריסה
	
	
	
	

	4.06.01
	פירוק כל תכולת החדר הקיימת כולל דוודים משאבות

צנרת כל האביזרים ופינוים לאתר מורשה
	קומפ'
	
	
	

	
	הריסה לדף ריכוז
	
	
	
	


דף ריכוז כללי

	מס הפרק
	שם הפרק
	סה"כ פרק

	4.01


	מתקנים וציוד
	

	4.02


	שסתומים ואבזרים
	

	4.03


	צנרת
	

	4.04


	חשמל ופיקוד
	

	4.05

	בנייה
	

	4.06
	הריסה
	

	
	סה"כ
	

	
	מע"מ
	

	
	סה"כ כולל מע"מ
	


שם הקבלן..................................................
חתימה......................................................

  מסמך ה'              חוזה מס' 


שנערך ונחתם בטירת כרמל ביום 

      בחודש 

     שנה 



בין : מרכז לבריאות הנפש טירת כרמל      (להלן : ביה"ח)    מצד אחד

ובין                                                      (להלן :  הקבלן)  מצד שני


הואיל והמרכז לבריאות הנפש מעוניין בביצוע  שיפוץ תחנת אנרגיה 3-4 יצור ואספקת מים סניטריים למחלקות אשפוז
והואיל והקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המפרט/מכרז ותנאי חוזה זה לביצוע העבודה הנ"ל בין ממשלת ישראל/ משרד הבריאות/ מינהל פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  לבין הקבלן ובהתאם לתנאי חוזה זה במסגרת המכרז למאגר קבלנים ארצי .                                             

                                אי לכך הותנה וסוכם בין הצדדים כדלקמן:
1. המבוא לחוזה זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.

2. ביה"ח מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב להוציא לפועל את העבודות 

     לפי המפרט הטכני והתכניות  כמפורט כדלקמן :

2.1 פירוק לגמרי של חדר קיים כולל האוגרים ולוח החשמל
2.2 בניית תחנת משנה חדשה.
הערה: 
*כל תוספת עבודה חריגה אשר הקבלן יידרש לבצע, באישור ביה"ח תבוצע לפי 
הגשת נתוח תמחירי ואישור מהנדס ביה"ח.

*בדיקת כמויות סופיות לפי מדידה בשטח לאחר גמר ביצוע עבודה ולפי מחירי המאגר.
3. המסמכים  דלהלן  מהווים נספחים לחוזה זה ולשביעות רצון הנהלת ביה"ח.

1. מפרט טכני

2.  שרטוטים.

3.  כתב הזמנה.

4. חוזה ביה"ח .

4  . האחראי לביצוע הסכם זה מטעם ביה"ח יהיה  מהנדס ביה"ח. 

       בכל מקום שבו יצוין המזמין הכוונה למרכז  לבריאות הנפש טירת כרמל.

5.    הנהלת ביה"ח שומרת  לעצמה את הזכות לשנות ע"י הוספה או הפחתה של כמות  

       העבודה בגבולות של 

       25% משכר החוזה. כן יהיה המזמין רשאי להוסיף או להפחית את העבודה בכל אחד 
        מסעיפי הכמויות ברשימת הכמויות בכל הכמויות שימצא לנכון במסגרת הנ"ל. במידה    

        והוספו פרטים כאמור,  יהא מחירם  בהתאם לפריטים זהים או דומים בהצעת הקבלן.

6.   הקבלן מתחייב להתחיל העבודה בביה"ח בתאריך                    ולסיים עד        

      
הקבלן מתחייב לבצע את  העבודות  בצורה מקצועית מעולה ולשביעות רצון המפקח, בהתאם לנקבע במפרט הטכני.   ההתחייבות כוללת, בנוסף למפורט בהצעת המחיר: פירוק והחזרת כל הציוד הנמצא בתוך ביה"ח, שמירה על תקינות הציוד במהלך העבודה וניקוי המקום בתום ביצוע העבודה.
במידה והקבלן לא יעמוד בהתחייבותו לסיום העבודה במועד הרשום לעיל, מוסכם מראש על פיצוי בסך 1500 ש"ח על כל יום איחור מעבר לתאריך   ......................למזמין תהא רשות לחלט את סה"כ הפיצוי מהתשלום המגיע.

7. בתמורה לביצוע העבודות הנ"ל תשלם הנהלת ביה"ח סך של ................... לא כולל מע"מ. במילים : שישים אלף שבע מאות שלושים ושתים שקל בלבד .
8. מוסכם במפורש, שהחברה/הקבלן תהיה/יהיה אחראי במשך  1 שנים ממועד סיום כל העבודות הקשורות בביצוע חוזה זה לעבודות שביצעה ותתקן ללא תוספת מחיר כל קלקול, או הדרוש תיקון שנגרם עקב אי ביצוע נאות של החוזה, תוך 7 ימים מיום שנתבקש/ה לכך ע"י ביה"ח.

 לא תיקן הקבלן את הדרוש תיקון, כאמור, תהא הנהלת ביה"ח רשאית לתקן בעצמה או   

 באמצעות אחרים, על חשבון הקבלן, וכן רשאית היא לממש את הערבות לשם כך.

9. לא הביא הקבלן לסיום העבודות לשביעות רצון המפקח בהתאם לנקבע, מוסכם מראש בין הצדדים, כי הנהלת ביה"ח זכאית להביא לסיום העבודות באמצעות אחר או אחרים על חשבון הקבלן.

10. הנהלת ביה"ח תהא  רשאית לקזז  מהכספים שמגיעים לקבלן כל הוצאה הקשורה  

 לסיום החוזה באמצעות גורמים אחרים או תשלומי פיצוי נזק.

11.  א.  מוסכם בין הצדדים, כי הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם עקב ביצוע חוזה זה: על ידו,  

            עובד מעובדיו וכל הבא מכוחו, לרכוש ביה"ח ולכל צד ג' ועליו לשלם פיצוי שייקבע  

            עקב גרימת נזק, כאמור.

      ב. במידה וביה"ח יחויב בתשלום כלשהו עקב נזק, כאמור בסעיף א' יחזיר הקבלן              

          לביה"ח אותו הסכום מיד.

12.  א. הקבלן לבדו יהא אחראי לתשלום כל נזק שייגרם לעובדיו או לכל הבאים מכוחו.

ב. הקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו וכל צד ג'.

13. במידה וקיימת סתירה בין סעיף מסעיפי החוזה לדבר האמור, בנספח מנספחי חוזה זה.

       הסעיף בחוזה זה הוא הקובע.

14. הקבלן מתחייב לא להעביר את זכויותיו וחובותיו עפ"י חוזה זה לאחר.

15. הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להזכיר, להודיע ולמסור ולהביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם בצוע חוזה זה והוא מצהיר, כי ידוע לו שאי מילוי התחייבות זו תהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין תשל"ז 1977.

16. אין בחוזה זה כדי להפוך את הקבלן או הבאים מכוחו כסוכנים, שליחים או נציגי ביה"ח.

      מוסכם במפורש, כי לא יוצרו כל יחסי עובד ומעביד בין ביה"ח לקבלן, עובד מעובדיו או כל  

      הבא מכוחו, וכי הקבלן ישא בכל תשלום או הוצאה הנובעים ממשגה או טענה בתחום  

      זה.

17. אי שימוש ע"י הנהלת ביה"ח בכל זכות מזכויותיה ועפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין, לא יחשב בשום פנים ואופן כויתור מצד ההנהלה אלא אם נעשה בכתב ואין שינוי בחוזה זה ובכל הוראה מהוראותיו, אלא בכתב.

18. הפרה של הסעיפים – במקרה של הפרה יסודית – הצד המקיים את החוזה רשאי לבטל את החוזה.

19. הודעות לצורך חוזה זה יהיו בדואר רשום ויראו כאילו הגיעו לתעודתן תוך 72 שעות ממסירתן לדואר.

תנאי תשלום:
א. תשלומים חלקיים יבוצעו לפי התקדמות העבודה  גובה התשלום יהיה 70%

    מערך העבודה שאושרה. שוטף + 30 ממועד אשור העבודה.
ב. תשלום סופי יבוצע לאחר סיום העבודה שוטף + 30  ממועד קבלת החשבון הסופי  

    ובאישורו ע"י מהנדס ביה"ח מותנה בהעברת ערבות בנקאית להבטחת טיב        

    העבודה למשך שנה.
הקבלן  יספק לביה"ח בתום העבודה ערבות בנקאית על סך .15,000 ₪ .למשך שנה להבטחת טיב העבודה.

                               ולראיה באו הצדדים על החתום:


  מרכז לבריאות הנפש                                              קבלן
        טירת כרמל
מסמך ו' שרטוטים
תוכנית כללית  תרשים זרימה שרטוט  מס'  34091

פרטי ביצוע     שרטוט מס' 34092
דוד מים סניטריים שרטוט מס'  34093                                                        





מסמך ו' - נספחים

נספח א’: התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

הריני מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה, לגבי העובדים שיועסקו על-ידי ועל מנת לבצע את השירותים לגבי הסכם זה, את האמור בחוקי העבודה המפורטים בתוספת ובהתאם לחוקי עבודה עתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים  שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוערכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.

ידוע לי כי המרכז יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה לפיהם מוסקים עובדי, וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה.

חוק שירות תעסוקה תשי"ט – 1959

חוק שעות ומנוחה תשי"א – 1951

חוק דמי מחלה תשל"ו – 1976

חוק חופשה שנתית תשי"א – 1950

חוק עבודת נשים תשי"ד – 1954

חוק שכר שווה לעובד ולעובדת תשכ"ו – 1965

חוק עבודת הנוער תשי"ג – 1953

חוק חניכות תשי"ג – 1953

חוק חיילים משוחררים (חזרה לעבודה) תשי"א – 1951

חוק הגנת השכר תשכ"ח – 1968

חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג – 1963

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה – 1995

חוק שכר המינימום תשמ"ז – 1987

חוק הזדמנות שווה בתעסוקה תשמ"א – 1981

ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על-ידי לצורך מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי, ולא יתקיים בינם לבין המרכז כל קשר של עובד-מעביד.

___________


_____________________

__________

     תאריך



חותמת המציע


חתימת המציע

נספח ב’ : התחייבות המציע לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים, שכר מינימום וקיום חוקי העבודה 

אנו הח"מ   _________________מצהירים בזאת כי במידה וניבחר כזוכה במכרז מס' _________לאספקת מכונות כביסה תעשייתיות ומתן שירות עפ"י ההסכם , אנו מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר המינימום לעובדים וכן לקיים את כל חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו באספקת השירותים הנדרשים על פי מכרז זה, במהלך כל תקופת ההתקשרות (לרבות תקופות הארכה, במידה ותהיינה).

	שם מורשה החתימה
	חתימה וחותמת

	
	

	
	

	
	


אישור עורך/ת הדין
אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ 

מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________/המוכר/ת לי באופן אישי

מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________/המוכר/ת לי באופן אישי

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

	
	
	
	
	

	תאריך
	
	מס' רישיון
	
	חתימה וחותמת
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