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ביצוע אחזקה מונעת ושוטפת  שנתית למערכות דיזל גנראטור.

לכל יחידות שב"ס

אוקטובר  2009 
נספח א'

מפרט טכני

לביצוע אחזקה מונעת ושוטפת עבור מערכות דיזל גנראטור

ביחידות שב"ס 

כללי

1.   מפרט זה מתייחס למתן שירות אחזקה מונעת ושוטפת למערכות דיזל גנראטור (להלן:"המערכות")  המצויות    ביחידות שב"ס כמפורט  ברשימה המצ"ב בנספח ג', מחולקת לפי מחוזות. (להלן:"השירותים").
2. העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי המעודכן לעבודות חשמל 08 , בהוצאת הועדה הבין משרדית, התקנים הישראלים המתאימים, הוראות האחזקה של יצרני הציוד, הוראות חברת החשמל , הוראות שרות בתי הסוהר וכן בהתאם למצוין בתיאור בתוכניות, במפרט הטכני המיוחד ולפי הנחיות והוראות המהנדס ו/או המפקח.
3. תנאי סף
1.  המציע יהא תאגיד רשום כדין. להוכחת תנאי זה ייצרף להצעתו תעודת התאגדות. 
2. למציע  ניסיון בביצוע עבודות נשוא מכרז זה בהיקף כספי של לפחות 500,000 ₪ בכל אחת מהשנים 2006, 2007 ו-2008 . תנאי זה יוכח באישור רו"ח לו תצורף רשימה  שתפרט הגופים להם ניתן השירות תוך ציון פרטי אנשי קשר.
3. למציע מוקד טלפוני לקבלת קריאות הפעיל  24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע 365 ימים בשנה. קיום המוקד יוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו''ד. 
4. תקופת התקשרות.
1. תקופת ההתקשרות ע"פ הסכם זה הנה לשנה.
2. לשב"ס תהא הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות של שנה או חלקן למשך שלוש שנים נוספות.
3. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאי שב"ס להביא החוזה כולו או מקצתו לידי סיום ע"י הודעה בכתב על כך לקבלן 30 יום מראש.
5. אופן מתן השירותים
1. השירותים יבוצעו באמצעות אנשי אחזקה שהוכשרו כנדרש ואשר הנם בעלי ידע 
ספציפי בנושא מערכות דיזל גנראטור. אנשי האחזקה שיטפלו  בדיזל יהיו מכונאים מוסמכים בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודות תחזוקה בדיזל. אנשי האחזקה שיטפלו  במערכות החשמל של הגנראטור יהיו חשמלאים בעלי רישיון תקף המתיר להם לעסוק בביצוע עבודות חשמל ובעלי ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודות תחזוקה במערכות החשמל של הגנראטור (מחולל חשמל) .  
2. אנשי האחזקה שיעסקו במתן השירותים  יהיו בעלי רישיון חשמל ו/או מכונאות ע"מ לעסוק בעבודות הנ''ל. לאיש האחזקה שישלח יהיה ניסיון מוכח בעבודות אחזקת מערכות דיזל גנראטור. 
3. המציע יגיש רשימה של אנשי  האחזקה שיעסקו במתן השירותים. שב"ס יהא רשאי לבחון את כישורי אנשי האחזקה ולאשר / לפסול מתן השירותים על ידם, מראש.
6. תאור העבודה

השירותים נשוא  מפרט זה כוללים אחזקה מונעת ושוטפת עבור מערכות דיזל גנראטור על כל מרכיביהן  לפי רשימה (נספח ב') בכל יחידות שב''ס (נספח ג').

אחזקה מונעת משמעותה: כל הפעולות והטיפולים הנדרשים לצורך הבטחת פעילות תקינה ובטוחה של המערכות , עפ"י לוח זמנים ואישור טכנאי מטעם החברה (נספח ו').


אחזקה שוטפת משמעותה: תיקון תקלות עפ"י קריאה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי, האחזקה תבוצע ע"י הקבלן לפי מיטב השיטות 
             המקצועיות הקיימות ובכפוף  להוראות כל דין.


חשמל


החשמל הדרוש לביצוע העבודות הדרושות עפ"י מפרט זה יסופק ע"י המזמין, ההתחברות 
למקור החשמל תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו בתיאום ולפי הנחיות המזמין. לא תוכר כל 
תביעה מצד הקבלן במקרה של תקלה באספקת זרם החשמל ע"י גורם כלשהו ומסיבה כל 
שהיא.

7. אחריות למבנים קיימים

הקבלן יהיה אחראי לשלמות  המבנים הקיימים בהם יינתן השרות על ידו, ויתקן על     חשבונו 
כל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע העבודה.


הקבלן מצהיר בזאת כי הוא אחראי בלעדית לכל נזק שייגרם בעת ביצוע העבודה 
ומתחייב לתקן על חשבונו לשביעות רצון המזמין כל נזק שייגרם בעת הביצוע.

8. ציות להוראות ביטחון


הקבלן ועובדיו יהיו כפופים לתנאי הביטחון השוטף באתר. הקבלן ידווח למזמין על כל 
תקלה ביטחונית, אובדן מסמכים וכניסת עובדים בלתי מורשים לאתר העבודה.


הקבלן יעסיק רק עובדים העומדים בתנאי בטחון שדה של שב"ס במתקני שירות בתי 
הסוהר. לצורך זאת יעביר הקבלן הזוכה בטרם תחילת העבודה רשימת עובדים כולל 
מספרי תעודות הזהות ושתי תמונות לבדיקה, בהעבירו רשימה זו מצהירים הן הקבלן והן 
עובדיו על ויתור הסודיות.

9. מסמכים ואחריות


הקבלן מתחייב לתת שירות בהתאם לכל המסמכים המפורטים בסעיף 2 לעיל וכן 
למפרט טכני המיוחד.


הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים לעיל וכי קראם והבין את 
תוכנם, 
וקיבל הסברים בעניינם ומתחייב לתת את השירות לפי הדרישות במפרט זה.

10. התאמות למפרט המיוחד

המפרט למתן שירות אחזקה יהיה ניתן להתאמות ו/או לשינויים ו/או לפתרונות עקרוניים חדשים, רק במידה והמזמין יאשר מראש ובכתב.
11. 
עדיפויות בין מסמכים


להלן סדר עדיפות בין מסמכים:

1.        הוראות החוק.

2.        המפרטים – מפרט כללי ומפרט טכני.

3.        תקנים ומפרטים כלליים.

4.        תקנים בארץ ייצור הציוד.

12. לו"ז לביצוע

א.
מתן שירותי אחזקה מונעת: על נציגי הקבלן לבצע עבודות תחזוקה מונעת בכל אחת מיחידות  שב''ס אחת לחצי שנה וזאת, בהתאם ל הוראות נספח ב'. השירותים יינתנו בימים א-ה בין השעות 7:30 עד 17:00. הקבלן ינהל רישום בו יציין את כל הטיפולים הנדרשים ומבוצעים במערכות, וכן את שירותי התחזוקה שבוצעו. כמו כן, יערוך הקבלן כל טיפול או פעולה הנדרשים עפ"י כל דין.



אם ביחידה קיימת יותר ממערכת דיזל גנראטור אחת יבוצע השרות לכל 
                           הפריטים ביחידה באותו יום.

2. השירותים עבור אחזקה שוטפת למערכות יינתנו ע"פ קריאה בעת הצורך . הקבלן ייענה לקריאות מהגורמים המוסמכים כמפורט להלן:


1. 
רע''ן חשמל ו/או בא כוחו.

2. או כל גורם שהוסמך על ידי הנ"ל.

3. בדיקת מצב המערכות בעת הביקור הראשון
הקבלן יערוך ביקור ראשון בכל אחת מהיחידות בהן קיימות מערכות וזאת, בתוך פרק זמן שלא יעלה על  שבועיים מחתימת ההסכם. בעת הביקור הראשון יערוך הקבלן בדיקה יסודית של מצב המערכות. עם גמר הבדיקה יכין הקבלן רשימה של כל הליקויים שהתגלו והצעה כספית לעניין עלות התיקונים הדרושים. במידה ושב"ס יאשר ביצוע התיקונים כולם או חלקם, יבצע  הקבלן את כל התיקונים/עבודות הדרושות בתוך פרק זמן שלא יעלה על חודשיים ממועד האישור. 

ד.
היענות לקריאות
1.
הקבלן יעמיד לרשות המזמין מוקד פעיל לקבלת קריאות 24 שעות ביממה במשך 365 ימים בשנה.הקבלן הזוכה יענה לכל קריאה לא יאוחר מ – 4 שעות ממועד הקריאה   (מועד הגעה לאתר) ויבצע את התיקון הדרוש ברציפות עד לגמר התיקון והפעולה תקינה של המתקן.

2.
במידה והקבלן לא יוכל לבצע את התיקון המושלם במקום , יבצע הקבלן 

               כל פעולה אפשרית להפעלת המתקן באופן זמני עד להשמשת המערכת 

             לשביעות רצון שב"ס.
3.
במידה והקבלן לא יעמוד בדרישות כאמור לעיל, רשאי המזמין לבצע את 

העבודות ע"י קבלן אחר ולחייב את הקבלן הזוכה בתשלום עבור התיקון 

זאת, בנוסף לחיוב הקבלן בתשלום פיצוי בסכום קבוע וסופי של- 500 
             ש"ח .
4.
כל קריאות השירות יגובו בתיעוד בכתב באמצעות הזמנה לפי טופס 
              קריאה  - ראה נספח ד'.


תנאים כללים

13. חלקים אביזרים וחומרים

א.
כל הציוד, החלקים, האביזרים והתומכים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ויתאימו לדרישות יצרן המערכות. בכל מקרה של ספק לגבי הנ"ל המזמין       יהיה הקובע.

ב. 
פרט אם אושר אחרת על ידי המזמין, יהיו החלקים זהים מבחינת יצרן ודגם, לזה 
שהוחלף ובאם אין באפשרות הקבלן להשיגם במסגרת מועדי הביצוע שהתחייב 
עליהם או בגין כל סיבה אחרת, יגיש הקבלן לאישור המזמין חלק "שווה ערך" 
לזה שהחלפתו נדרשת בצירוף הסבר.



אין באמור לעיל כדי לשמש עילה לקבלן לדרישת  תוספת כספית עבור עבודות 
                           התאמה כלשהן. כל ציוד, חלק, אביזר או חומר אשר לא יתאימו לנ"ל יסולקו על 
                           ידי הקבלן ועל חשבונו וחלקים מתאימים יסופקו במקומם ללא דיחוי.

ג. 
הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו ועל חשבונו מלאי מספיק של חלפים וחומרים 
לביצוע האחזקה ברמה ובמועדים כנדרש לפי המפרט הטכני המיוחד (נספח א').

ד. 
על כל חלקי המתקן שהקבלן יחליף, תחול תקופת אחריות למשך שנה פרט למצברים שעבורם תעמוד תקופת האחריות על שנתיים. על כל ציוד לגביו תיערך  החלפה חוזרת, תחל תקופת אחריות נוספת מיום ההחלפה.
5.  
כל החלקים אשר הזוכה ישתמש בהם יהיו עמידים בפני קורוזיה.

14. בטיחות

א. 
הקבלן הזוכה מצהיר בזה כי ידועות לו כל דרישות החוק הרלוונטיות כולל תקנות הבטיחות הכרוכות בביצוע העבודה.

ב. 
הקבלן הזוכה מתחייב לקיים השגחה קפדנית ולוודא כי מי שיועסק  

מטעמו במתן השירותים ימלא אחר כל הוראות הבטיחות  כנדרש.
ג.
המזמין יהא רשאי להפסיק את מתן השירות בכל מקרה של אי קיום ו/או חריגה 
              מתנאי הבטיחות.

ד. 
הקבלן אחראי לתקינות  הכלים, הציוד והמכשירים אשר 
ברשותו וכן לשימוש
             הנכון והבטיחותי בהם.
15. דו"ח תיקונים
דו"ח תיקונים הינו טופס רישום שבו ימלא הקבלן את פרטי העבודות שביצע והחומרים שהשקיע  בכל טיפול, הטופס ימולא על ידי הקבלן בגמר העבודה, יוחתם על ידי נציגי היחידה, הקבלן יעביר העתק של הטופס לרע''ן חשמל. טופס זה כשהוא ממולא, חתום כנדרש ומאושר על ידי רע''ן חשמל, משמש מסמך להגשת חשבונות הקבלן, טופס המקור יצורף לחשבון (ראה נספח ה').

16. סיורי ביקורת


סיורי ביקורת על טיב השרות של הקבלן, יאורגנו מעת לעת על ידי המזמין או כל מי 
שהוסמך על ידו, הקבלן מתחייב להשתתף בסיורים אלה בעצמו או על ידי מנהל העבודה 
הבכיר שלו , ללא תוספת תשלום. 

17. בדיקת בודק מוסמך

1.        בדיקות בודק מוסמך יאורגנו מעת לעת על ידי המזמין או כל מי שהוסמך על ידו.

2.        תיקונים או טיפולים עליהם יצביע דו"ח של הבודק המוסמך יבוצעו ע"י הקבלן 
הזוכה במסגרת השרות המונע ו/או השוטף וזאת, בתוך  7 ימים מיום קבלת 
             הדו"ח הרשמי של הבודק.

3.       ליקויים בעלי אופי בטיחותי( המסכנים את המשתמשים במערכות) שיתגלו 

בבדיקת הבודק המוסמך יתוקנו על ידי הקבלן, באישור המזמין, מיידית.
18. אספקת חלקי חילוף

א.
הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו מלאי מתאים של חלקי החילוף שידרשו לשם 
הבטחת הפעולה  התקינה של המערכות.
ב. 
המזמין יהיה רשאי לבדוק את חלקי החילוף לפני ההחלפה.

19. כרטיסי תולדות ציוד

הקבלן יחזיק במשרדו לכל מערכת כרטיס תולדות ציוד עליו יצוין מספר המתקן, דגם  ופרטים מזהים. בכרטיס זה ירשום הקבלן כל פעולה שבוצעה במתקן כמו תיקון, החלפת חלק, שיפוץ, טיפול מונע תקופתי וכו', בתום תקופת ההסכם או לפי דרישת המזמין יעביר הקבלן למפקח את הכרטיסים.

20. הוראות אחזקה

א. 
כללי

האחזקה תתבצע בהתאם להוראות המפורטות בנספח ב'. הוראות לטיפול מונע הנן כלליות ונוגעות לדרישות העקרוניות לגבי אחזקת המתקן. הקבלן יבצע טיפולים  מיוחדים הנדרשים לכל המתקנים על פי הוראות היצרן ,אותן ידאג להשיג בעצמו ויקבל על כך את אישור המזמין מראש. טיפולים אלה  יבוצעו ללא קריאת שרות מקדימה.



ב. 
הקבלן מתחייב לבצע עבודות אחזקה מונעת יזומה, בהתאם למפורט במפרט זה,  בתאום עם רע''ן חשמל וקצין משק גושי. 

ג. 
כניסה ליחידה:

על הקבלן או נציגו להתייצב בפני קצין משק ולהודיע לו כי עומד להתבצע שרות או תיקון, במקרה של ביצוע שרות יש לברר עם הנ"ל באם ישנן תלונות כל שהן. לפני תחילת העבודה יתלו שלטים מתאימים "שלטי שרות" על המתקן. לפני שהקבלן עוזב את היחידה לאחר תיקון או טיפול, עליו להתייצב אצל קצין משק  ו/או חשמלאי היחידה ולהחתימו על דו"ח התיקון.

4.  
הקבלן יתקין שלט בצמוד למתקן ובו יצוינו הפרטים של הקבלן: כתובת, טלפון

של המשרד ומספר הטלפון של מכשיר האיתורית על מנת שניתן יהיה להשיג את הקבלן בכל מקרה דחוף.

ה. 
הקבלן ידאג לסלק את כל החומרים הבלויים לאחר החלפתם על חשבונו ולאחר 
אישור המזמין.

ו.
הקבלן ידאג לתלות שלט הוראות שימוש מתאים לסוג המתקן צמוד לדלת כניסה של המתקן.

21. אופני מדידה

א. 
כללי
1.
השירותים נשוא מכרז זה כוללים ביצוע אחזקה מונעת ותיקוני תקלות 
              במערכות. השירותים יבוצעו בהתאם להוראות המכרז ובמועדים 
               הנדרשים כמפורט בהוראות המכרז. 

2.
עלתה כמות קריאות השרות על 5 קריאות בשנה למתקן, יהיה המזמין

רשאי לקזז על כל קריאה
 נוספת מעל לכמות הקריאות 10% מדמי 




השרות החודשיים המשולמים לקבלן עבור אותו מתקן.


ב.
התמורה

· התמורה עבור אחזקה שנתית תיחשב ככוללת את השירותים דלקמן:
כל העבודות הדרושות לביצוע אחזקה מונעת ושוטפת לרבות, כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של הקבלן המתחייבות ממתן השירותים על ידו לרבות, תיקון תקלות אך למעט:

·  תיקון תקלות שנגרמו על ידי חבלה במזיד.

·  תיקון תקלות הנובעות מכוח עליון ( ברק, רעידת אדמה ).

·  תיקון הליקויים שהתגלו בעת הביקור הראשון.

·  שיפוץ כללי כגון: אוברול למנוע דיזל וליפוף גנראטור.
·  חלקי חלוף וחומרי עזר.
כל האמור לעיל,"טיפולים חריגים".

· עבור הטיפולים החריגים שפורטו לעיל  ישלם   המזמין בנפרד, עפ"י ניתוח מחיר שיוגש על ידי הקבלן לאישור המזמין, והמתבסס על מחיר השוק. ככלל, ישולמו מחירי החריגים עפ"י חשבוניות שיציג הקבלן, בתוספת רווח קבלני של 17%.

כל האמור לעיל  לא יחול במקרים בהם יוכח כי הקבלן התרשל, ועל הקבלן יהא לתקן התקלות על חשבונו .
· עבור חלקי חילוף או חומרי עזר ישלם המזמין עפ''י מחירון הספק ובהנחה הניתנת לשב''ס בכל מקרה. כל החלפה מהסוג הנ"ל תהיה רק לאחר קבלת אישור מהמזמין.
· לא תשולם לקבלן כל תמורה כספית בגין הוצאות אחרות, ישירות או עקיפות שיגרמו לו. ( נסיעות, המתנה בכניסה לבית הסוהר וביציאה ממנו ).




22. אופן הגשת ההצעה

1. ההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה לתיבת המכרזים בנציבות שב"ס ברמלה מחלקת רכישות. במעטפה זו ירוכזו כל המסמכים הדרושים עפ"י המכרז. על המעטפה יש לציין את מס' המכרז ונושא המכרז וללא פרטים מזהים של המציע. 
2. על המציע להגיש הצעת מחיר לכל הפרמטרים המרכיבים את הצעת המחיר כאמור בנספח ז' למפרט (טבלת הצעת המחיר )לרבות אחוז ההנחה לחלקי החילוף. הצעה שלא תוגש כאמור תיפסל על הסף. 
3. המחירים המוצעים יהיו בש"ח  וללא מע"מ.
23. אופן בחירת ההצעה הזוכה 
ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה תתקבל לאחר שקלול ההצעות על פי  השלבים כדלקמן:
1. בחינת עמידת ההצעה בתנאי הסף.
2. בחינת ההצעה הכלכלית עפ"י השקלול כדלקמן:
1. הצעת המחיר עבור אחזקת הגנראטורים (עפ"י הטבלה בנספח ז' למפרט) = 90%.

2. אחוז הנחה ממחירון ספק לחלקי חילוף = 10%
3. ההצעה הזולה ביותר תזכה לניקוד המקסימאלי וההצעות האחרות יזכו לניקוד ביחס ליניארי להצעה הזולה ביותר. לעניין אחוז ההנחה- תזכה ההצעה הכוללת את אחוז ההנחה הגבוה ביותר לניקוד המקסימאלי וההצעות האחרות יזכו לניקוד ביחס ליניארי להצעה הכוללת את הנחה הגבוה ביותר.
4. לאחר מכן ייערך סיכום של הניקוד שניתן לכל אחת מההצעות בכל אחד מהפרמטרים וההצעה שתזכה לניקוד הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה.
5. שב"ס רשאי לבחור במכרז זה  זוכה חלופי (ההצעה שדורגה במקום השני). ההתקשרות עם הזוכה החלופי תמומש במידה ומכל סיבה שהיא לא תמומש ההתקשרות עם הזוכה.
6. אין שב"ס מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת.
7. ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של שב"ס ו/או האפשרויות התקציביות, מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב .
נספח ב'

פעולות אחזקה מונעת של הקבלן עבור מערכות דיזל גנראטור
 ביחידות שב"ס

	מספר סד'
	אפיון העבודה

 ( יבוצע אחת ל- 6 חודשים )

	מערכת סיכה

	1
	בדיקת שמן ומילוי בהתאם לצורך

	2
	גירוז פיות גרוז ( עם קיימות )

	3
	בדיקת נזילות שמן ותיקון לפי הצורך

	מערכת קירור

	1
	בדיקת מצב נוזל קירור במצנן ומלוי בהתאם לצורך 

	2
	ניקוי פנים חיצוניים של המצנן

	3
	בדיקת צינורות מעבר הנוזל והחלפתם במידת הצורך

	4
	בדיקת נזילות נוזל הקירור ותיקון לפי הצורך

	5
	בדיקת חימום מוקדם

	מערכת פליטה

	1
	בדיקת צינורות פליטה וחיבורם ותיקון לפי הצורך

	2
	בדיקת משתיק קול ותיקון במידת הצורך

	מערכת חשמל

	1
	בדיקה כללית וכיול לפי הצורך

	2
	בדיקת מגעי מחליף הזנה אוטומטי, ניקויים והחלפתם במידת הצורך 

	3
	בדיקת לוח פיקוד ומערכת הגנה

	4
	הדוק חיבורי כבלים

	מנוע

	1
	בדיקה כללית

	2
	בדיקת כל הרכיבים של מערכת דלק כולל כיול ו/או תיקון לפי הצורך

	3
	חיזוק ברגים

	4
	בדיקת טורבו כולל מסבים

	5
	כוון שסתומים במידת הצורך

	6
	בדיקת אינדיקטור מסנן אויר והחלפת מסנן במידת הצורך

	7
	בדיקת רצועות המאוורר והידוק או החלפה במידת הצורך

	

	                                                                                               נספח ב' ( המשך )

	מספר סד'
	אפיון העבודה

 ( יבוצע אחת ל- 6 חודשים )

	גנראטור ( מחולל חשמל )

	1
	בדיקת בידוד לפופי הרוטור והסטטור

	2
	בדיקת מצב מסבים וגירוז

	3
	בדיקת המערכת לויסות מתח וכיול לפי הצורך

	4
	בדיקת פעולת הגנות והתרעות

	מצברים

	1
	ניקוי כללי והסרת קורוזיה

	2
	בדיקת שמישות המצברים כולל מלוי מים מזוקקים

	3
	החלפת המצברים במידת הצורך

	4
	בדיקת מערכת טעינה

	5
	הידוק ברגים

	חדרי גנראטור 

	1
	ניקוי כללי

	כללי

	1
	בנוסף לכל האמור יש לבצע בדיקות וטיפולים הנדרשים ע''י היצרן

	2
	בכל ביקור יבצע הקבלן ניסוי המערכת בעבודה בעומס, בדיקת תקינות המערכת ויציבות הזרם וכן ימלא את הטופס הניסוי המתאים

	מספר סד'
	אפיון העבודה – פעולות נוספות 

( יבוצע אחת ל-  12 חודשים )

	1
	החלפת שמן ומסנני שמן

	2
	החלפת מסנני אויר

	3
	החלפת מסנני דלק ושטיפת מערכת הדלק

	4
	החלפת נוזל קירור במידת הצורך


נספח ג'
רשימת מערכות דיזל גנראטור ביחידות שב"ס עבור תחזוקה שוטפת ומונעת

	מס' סד'
	המקום / היחידה
	הספק מערכת דיזל גנראטור
	היצרן
	הערות

	מחוז דרום

	1
	נפחא
	394 KVA
	מנוע – DETROIT DIESEL , גנראטור – KOHLER POWER SISTEM דגם – 350R .
	שנת יצור – 1995, בקר – BARBER COLMAN

	2
	רמון
	450 KVA
	
	

	3
	אשל
	910 KVA
	מנוע – CUMMINS דגם –KTA38-G3 , גנראטור – GENERATING SET  דגם – VDFJC .
	שנת יצור – 1997, בקר – GENCON – II

	4
	אשל
	455 KVA
	CATERPILLAR
	שנת ייצור 2005

	5
	שיקמה
	450 KVA
	מנוע – VOLVO, גנראטור - STAMFORD
	שנת יצור –1998, בקר- GENCON-II

	6
	קציעות
	450 KVA
	מנוע – PERKINS
	מתחם א', 2006

	7
	קציעות
	450 KVA
	מנוע – PERKINS
	מתחם ב', 2006

	8
	קציעות
	175 KVA
	מנוע – CUMMINS
	גוש 5

	9
	קציעות
	150 KVA
	מנוע – CUMMINS
	הנהלה כבן-25 שנה

	10
	קציעות
	75 KVA
	מנוע – DOITCH
	בית משפט

	10
	קציעות סהרונים ב'
	450 KVA
	מנוע – PERKINS
	שנת יצור 2005

	12
	עופר
	450 KVA
	מנוע – PERKINS
	שנת יצור 2005

	13
	בימ''ר י-ם
	315 KVA
	מנוע- VOLVO, גנראטור- LEROY SOMER
	שנת יצור-2003

	מחוז מרכז

	1
	נצ' רמלה
	175 KVA
	מנוע – CUMMINS , גנראטור – CUMMINS .
	שנת יצור – 1989, בקר – SOLCON SU-124

	2
	בית מורשת
	125 KVA
	מנוע – CATERPILLAR דגם 3304DI - , גנראטור – CATERPILLAR דגם – SR-4.
	כבן 20

	3
	איילון
	922 KVA
	מנוע – CUMMINS , גנראטור – DALE .
	שנת יצור–1994, בקר– GENCON

	4
	מב''ן
	330 KVA
	מנוע – PERKINS דגם 300TWG2 - , גנראטור – WILSON   דגם  P-330E–.
	שנת יצור- 2001

	5
	נווה-תרצה
	160 KVA
	מנוע – D/DB , גנראטור – A-V-K .
	כבן 20

	6
	גבוען
	150 KVA
	מנוע- IVECO , גנראטור MECCALTE
	שנת יצור-2003

	7
	בית ספר ניר
	315 KVA
	מנוע- VOLVO, גנראטור- LEROY SOMER
	שנת יצור-2003.

	8
	מעשיהו
	550 KVA
	מנוע – PERKINS, גנראטור – WILSON.
	שנת יצור 2004

	9
	הדרים
	1400 KVA
	מנוע – PERKINS, גנראטור – WILSON   דגם P1400E–.
	שנת יצור – 1996, בקר – GENCON

	10
	רימונים ב'
	350KVA
	
	שנת ייצור 2009 בשנת בדק

	11
	אשמורת
	150 KVA
	מנוע – MAN, גנראטור – A.Van Kaick AVK
	שנת יצור – 1969.

	12
	בימ''ר ת''א
	315 KVA
	מנוע – PERKINS
	שנת ייצור 98

	מחוז צפון

	1
	צלמון
	800 KVA
	מנוע – CATERPILLAR דגם E-368 - , גנראטור – CATERPILLAR דגם – DT-031.
	שנת יצור – 1994, בקר – DO1309-8Y

	2
	חרמון
	400 KVA
	מנוע – PERKINS דגם DDC400 - , גנראטור – DELCO REMY
	שנת יצור – 1997.

	3
	כרמל
	275 KVA
	מנוע – PERKINS  , גנראטור – WILSON
	שנת יצור – 2004.

	4
	קישון
	187 KVA
	מנוע-ROLLS ROYS, גנראטור-STAMFORD
	כבן - 40

	5
	מגידו
	350 KVA
	מנוע- DETROIT DIESEL, גנראטור WILMINGTON
	כבן - 30

	6
	מגידו
	176 KVA
	מנוע – AOTR דגם 46M38- , גנראטור – LEROI SOMER.
	שנת יצור – 1990.

	7
	שטה
	610 KVA
	מנוע-DAEWOO, גנראטור-STAMFORD
	שנת יצור 2003

	8.
	הכרמל
	176 KVA
	מנוע – AOTR דגם 46M38- , גנראטור – LEROI SOMER.
	שנת יצור – 1990.

	9.
	דמון
	156 KVA
	מנוע – ROLLS-ROYS, גנראטור - STAMFORD
	כבן 25

	10.
	דמון
	60 KVA
	מנוע – CUMMINS, גנראטור- STAMFORD
	כבן 10


נספח ד'

הזמנה לביצוע עבודת תיקון ביחידות שב"ס__________________

בגוש _____________מתאריך__________________

לפי חוזה / מכרז מספר____________________

	מס' סד'
	תאור העבודה הנדרשת
	כמות נדרשת
	מחיר ליחידה
	סה"כ בש"ח

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	סה"כ
	

	
	
	
	מע"מ 17%
	

	
	
	                  
	סה"כ כולל מע"מ
	


חתימת הקבלן:__________________
חתימת קצין משק /חשמלאי_______________

נספח ה'

דו"ח קבלת עבודה לאחר תיקון ביחידת שב"ס_________________

באזור גוש ___________________מתאריך_________________

לפי חוזה / מכרז מספר__________________

	מס' סד'
	תאור העבודה שנעשתה
	כמות בפועל
	כמות שהוזמנה
	הפרש

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.
הדוח ימולא ע"י הקבלן בנוכחות קצין משק / חשמלאי

2.
קצין משק והקבלן יחתמו על הדו"ח.

3.
קצין משק יעביר את החשבונית רק עם הדו"ח (במידה ולא יתקבל דו"ח, החשבונית לא


תאושר).

חתימת הקבלן:____________________      חתימת קצין משק/חשמלאי______________

נספח ו'

אני הח"מ___________________________

מספר ת. ז.___________________________

טכנאי מורשה נציג חברת__________________

מצהיר שביצעתי את כל העבודות הכרוכות בתחזוקה כמפורט בנספחים א' ו-ב'

במפרט הטכני המיוחד של החוזה שנחתם בין החברה לשירות בתי הסוהר.

                                                                                              __________________________

                                                                                                           חתימה   /   שם מלא

 נספח ז
הצעת מחיר למכרז מס'_________________

אחזקה מונעת ושוטפת עבור מערכות דיזל גנראטור – 90%
	מס' סד'
	ריכוז כמויות לפי מחוזות ויחידות
	כמות
	מחיר בש"ח  עבור גנראטור  לתחזוקה שוטפת לשנה
 (לא כולל חלפים)

לא כולל מע"מ
	סה"כ עלות 
לא כולל מע"מ

	מחוז דרום

	1.
	נפחא  394KVA
	1
	
	

	2.
	אשל  910KVA
	1
	
	

	3
	אשל  455KVA
	1
	
	

	4.
	רמון  450KVA
	1
	
	

	5.
	שקמה  450KVA
	1
	
	

	6
	עופר  455KVA
	1
	
	

	7
	קציעות 450 KVA
	3
	
	

	8.
	קציעות 175KVA
	1
	
	

	9.
	קציעות 150KVA
	1
	
	

	10.
	קציעות 75KVA
	1
	
	

	11.
	בימ''ר י-ם 315KVA
	1
	
	


	מחוז מרכז

	1.
	נצ' רמלה 175KVA
	1
	
	

	2.
	בית מורשת 125KVA
	1
	
	

	3.
	איילון922KVA
	1
	
	

	4.
	מב''ן330KVA
	1
	
	

	5.
	נווה-תרצה160KVA
	1
	
	

	6.
	מעשיהו550KVA
	1
	
	

	7.
	הדרים1400KVA
	1
	
	

	8.
	רמונים ב'350KVA
	1
	
	

	9.
	בימ''ר ת''א315KVA
	1
	
	

	10
	בי"ס ניר315KVA
	1
	
	

	11
	גבעון150KVA
	1
	
	

	12.
	אשמורת150KVA
	1
	
	


	מחוז צפון

	1.
	צלמון800KVA
	1
	
	

	2.
	חרמון400KVA
	1
	
	

	3
	מגידו176KVA
	1
	
	

	4
	מגידו350KVA
	1
	
	

	5
	קישון187KVA
	1
	
	

	6
	שטה610KVA
	1
	
	

	7
	כרמל275KVA
	1
	
	

	8.
	הכרמל176KVA
	1
	
	

	9.
	דמון 156 KVA
	1
	
	

	10
	דמון 60 KVA
	1
	
	

	סה''כ עלות
	35
	********
	


אחוז הנחה ממחירון ספק לחלקי חילוף   - משקל 10%

· על המציע להגיש הצעת מחיר לכל הפרמטרים המרכיבים את הצעת המחיר לעיל (טבלת הצעת המחיר ) לרבות אחוז ההנחה לחלקי החילוף. 
· הצעה שלא תוגש כאמור תיפסל על הסף. 
שם הקבלן _____________________________________

מספר עוסק מורשה_______________________________

מספר טלפון: ________________מספר פקס:___________

תאריך _____________________חתימה וחותמת הקבלן_____________________
נספח ז
תצהיר מנכ"ל
	גוש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	


אני הח"מ ___________________ , נושא ת.ז מס' ________________     מנכ"ל חב' ______________ , לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:
1. לחברתנו מוקד טלפוני לקבלת קריאות הפעיל  24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע 365 ימים בשנה. 
2. אני מצהיר כי החתימה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי – אמת.
_____________            ____________________            ______________
         תאריך                                                שם  המצהיר                                 חתימה וחותמת
א י ש ו ר עו"ד
אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________  הופיע/ה בפני במשרדי ברח' ________________ בישוב/עיר______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ________________/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.

  _________                         ________________________               _________________

      תאריך

        חותמת + מספר רשיון עריכת דין
    
      חתימת עוה"ד







__________%
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