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מטא"ר/אגף תמיכה לוגיסטית

מחלקת  הרכישות   והמכירות

    בעלי המלאכה 41,         72558

רמלה, טלפון:-     08-9124442

פקסימיליה          09-7697830

כתובתנו     www.police.gov.il 
הנדון: הודעה בדבר פרסום מכרז פומבי 51/2012
נושא: שירותי תחזוקה, אחריות והרחבות למערכות גילוי וכיבוי אש קיימות מסוג "טלפייר" עבור משטרת ישראל
1. כללי:
1.1 משטרת ישראל מבקשת לקבל הצעות למכרז שבנדון. 
1.2 כל המסמכים המצורפים למכרז זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.
1.3 את מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת תשלום של 500 ₪  (שלא יוחזר) אשר יש להפקיד בבנק הדואר, בחשבון 7- 025106  בציון מספר המכרז. 
1.4 טפסי המכרז ימסרו כנגד הצגת הקבלה במשטרת ישראל, מחלקת הרכישות והמכירות, אשר נמצאת ברח' בעלי מלאכה 41 א.ת. רמלה. מודגש בזאת כי הקבלה אינה ניתנת להעברה.
2. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:
2.1 תנאים מוקדמים להצעה עבור אזור אחד ( א' או  ב'): 
2.1.1 למציע מחזור כספי שנתי של לפחות 2.5 מיליון ₪ במהלך כל אחת מהשנים 2009, 2010 ו- 2011 הנובע ממתן שירותי התקנה ותחזוקה למערכות גילוי אש מסוג טלפייר.
2.1.2 המציע ביצע במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז, לפחות 5 פרוייקטים של התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש בהיקף כספי של לפחות 250,000 ₪ ( כולל מע"מ). 
2.1.3 למציע ניסיון קודם במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז, במתן שירותי תחזוקה למערכות גילוי אש מסוג "טלפייר" עם  לפחות גוף אחד שהינו "תאגיד ממשלתי" או "תאגיד מקומי" כהגדרתם בחוק חובת המכרזים ( התשנ"ב- 1992 ). 
2.1.4 המציע מעסיק, נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות שלושה טכנאים שעברו הדרכה להתקנת ותחזוקת מערכות "טלפייר" – מערכות קונבנציונליות ואנלוגיות GSA-1000 לסוגיהן ו- ADR-3000. 
2.2 תנאים מוקדמים להצעה עבור שני האזורים ( א' + ב' ): 
2.2.1 למציע מחזור כספי שנתי של לפחות 5 מיליון ₪ במהלך כל אחת מהשנים 2009, 2010 ו- 2011 הנובע ממתן שירותי התקנה ותחזוקה למערכות גילוי אש מסוג טלפייר.
2.2.2 המציע ביצע במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז, לפחות 8 פרוייקטים של התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש בהיקף כספי של לפחות 250,000 ₪ ( כולל מע"מ).  
2.2.3 למציע ניסיון קודם במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז, במתן שירותי תחזוקה למערכות גילוי אש מסוג "טלפייר" עם  לפחות גוף אחד שהינו "תאגיד ממשלתי" או "תאגיד מקומי" כהגדרתם בחוק חובת המכרזים ( התשנ"ב- 1992 ). 
2.2.4 המציע מעסיק, נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות חמישה טכנאים שעברו הדרכה להתקנת ותחזוקת מערכות "טלפייר" – מערכות קונבנציונליות ואנלוגיות GSA-1000 לסוגיהן ו- ADR-3000. 
2.3 תנאים מוקדמים נוספים:
2.3.1 במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, למציע היתר לסמן מצרך בתו תקן בתוקף ממכון התקנים לתחזוקת מערכות מתוצרת טלפייר ליחידות בקרה אזוריות מדגמי GSA, יחידות בקרה אנאלוגיות (כתובתיות) מדגם ADR3000 וכל סוגי הגלאים.

2.3.2 למציע אישור בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות ממכון התקנים הישראלי על עמידתו בדרישות תקן ISO 9001 ו/או 9002 ו/או 9003. 
2.3.3 צירוף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מאת בנק בישראל או ערבות מאת חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ( ביטוח ), התשמ"א- 1981/ המאושרת ע"י משרד האוצר לעניין זה, או המחאה בנקאית מטעם המציע לפקודת משטרת ישראל כבטוחה לקיום תנאי המכרז על סך 25,000 ₪, למציע עבור אחד האזורים ו- 50,000 למציע עבור שני האזורים, אשר תהא בתוקף החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד לתאריך 24.10.12. אי צירוף ערבות כנדרש תמנע דיון כלשהו  בהצעה.
3. תקופת התקשרות תהא ל- 24 חודשים  + אופציה לשנתיים נוספות.  

4. מועד אחרון להגשת הצעות הינו יום ג', 24.7.12 עד השעה 14:00.
5. הנחיות לאינטרנט:
5.1 ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של משטרת ישראל בכתובת הבאה תחת הקישור של שירותים וטפסים : http://www.police.gov.il/ אין בהורדת מסמכי המכרז מהאינטרנט כדי להחליף את חובת המציעים לרכוש את מסמכי המכרז ולקבלם כמפורט בסעיף 1 לעיל.
5.2 מכירת מסמכי המכרז תתבצע במחלקת הרכישות (כמפורט בדף הפתיחה למכרז) מול מסירת הקבלה על תשלום אגרת המכרז בבנק הדואר.
5.3 למען הסר ספק, הנוסח הקובע של מכרז זה כולל נספחיו  הינו הנוסח שיימסר למשתתפים במחלקת הרכישות ויש להגיש את המכרז רק על גבי מסמכי המכרז שנקנו כדין.
5.4  רצוי להקדים ולרכוש את מסמכי המכרז על מנת לקבל (ככל שיידרש) עדכונים למכרז  במועד.
משטרת ישראל אינה מתחייבת להעביר עדכונים למכרז לספקים אשר לא רכשו וקיבלו את המכרז במשרדנו !
         5.5 לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עורך המכרז- רפ"ק מאיר פולבר, בטלפון 08-9124326 או באמצעות הפקס שמספרו 08-9124727 או 09-7697828, בימים א'-  ה', בין השעות 8:00- 16:00 ( למעט ימי שישי, ערבי חג, חגים וימי חול המועד ). 
  
            בברכה,











שאול כהן, נצ"מ
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יוני 2012

       המידע הכלול במסמך זה לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש מלא או חלקי לכל מטרה שהיא   מלבד מענה על מכרז זה

רשימת המסמכים למכרז זה

	מסמך שאינו מצורף
	מסמך מצורף
	

	
	תנאי מכרז כלליים+ נספחים א'- יג'
	מסמך א'

	
	תנאים כלליים נוספים
	מסמך ב'

	
	מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים +נספחים א'-ב'
	מסמך ג

	
	ספריית מחירים
	מסמך ד'

	המפרט הכללי לעבודות בניין ומפרטים כלליים אחרים:
	
	

	תיאור
	מס'
	
	

	מוקדמות  
	00
	
	

	מתקני חשמל משנת 1997
	08
	
	

	מערכות גילוי וכיבוי אש
	34
	
	

	תקן ישראלי 1220 על כל חלקיו, תקן 1597 ותקנות רשות הכבאות
	
	

	חוק ותקנות בנושא חשמל
	
	


הערות
1. כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה הבינמשרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון וצה"ל.

     כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
2. המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז, ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לאיתור באתר   האינטרנט: www.online.mod.gov.il  / מידע לספק / מפרטי בינוי.

     הכניסה לאתר חופשית לכולם.

משטרת ישראל

את"ל- מחלקת הרכישות והמכירות
שירותי תחזוקה, אחריות והרחבות למערכות גילוי וכיבוי אש קיימות מסוג "טלפייר" עבור משטרת ישראל

מסמך א'
תנאי מכרז כלליים
מטא"ר/אגף תמיכה לוגיסטית

מחלקת  הרכישות   והמכירות

    בעלי המלאכה 41,         72558

רמלה, טלפון:-     08-9124326

פקסימיליה          08-9124727
כתובתינו    www.police.gov.il
הנדון: מכרז פומבי 51/2012
נושא: שירותי תחזוקה, אחריות והרחבות למערכות גילוי וכיבוי אש קיימות מסוג "טלפייר" עבור משטרת ישראל

1. כללי:
1.1. משטרת ישראל מבקשת לקבל הצעות למכרז שבנדון. 
1.2. כל המסמכים המצורפים למכרז זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.
2. תיאור תמציתי של השירות המבוקש:
2.1 משטרת ישראל מעוניינת ברכישת שירותי תכנון, תחזוקה והרחבה של מערכות טלפייר לגילוי וכיבוי אש המותקנות באתרי המשטרה ברחבי הארץ.

2.2 השירותים נדרשים בכל הארץ, עפ"י החלוקה המפורטת להלן:
      2.2.1 "אזור א"- האזור המסומן כאזור א' בנספח ב' למסמך ג'- האזור הצפוני לקו אופקי ממזרח למערב המשיק לגבולה הצפוני  של ראשון לציון.
      2.2.2 "אזור ב"- האזור המסומן כאזור ב' בנספח ב' למסמך ג'- האזור הדרומי לקו אופקי ממזרח למערב המשיק לגבולה הדרומי של חולון.

 למען הסר ספק, יובהר כי תל השומר, יפו, בית דגן, מסובים, תל אביב, חולון ובת ים שייכים לאזור א', ואילו רמלה, מודיעין, בית חורון וירושלים שייכים לאזור ב'.
2.3 השירותים יכללו תחזוקה שוטפת, תחזוקה מונעת, טיפול בתקלות, הרחבת מערכות קיימות, החלפת רכיבים, הכל בכפוף לצורכי המשטרה.

2.4 השירותים יינתנו בהתאם לדרישות המפורטות במפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז.

2.5 יודגש כי כל המערכות הקיימות תוחזקו באופן שוטף עד להוצאת מכרז זה. הזוכה יקבל לאחריותו את המערכות כפי שהן במצבן הנוכחי ( AS IS ).
 2.6 במידה שיהיה צורך בתיקונים מסוימים כדי להחזיר מערכת לשמישות, יבוצעו התיקונים כחלק מעלות   התחזוקה השנתית, ללא תמורה נוספת.
3. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:
3.1 תנאים מוקדמים להצעה עבור אזור אחד ( א' או  ב'): 
3.1.1 למציע מחזור כספי שנתי של לפחות 2.5 מיליון ₪ במהלך כל אחת מהשנים 2009, 2010 ו- 2011 הנובע ממתן שירותי התקנה ותחזוקה למערכות גילוי אש מסוג טלפייר.
3.1.2 המציע ביצע במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז, לפחות 5 פרוייקטים של התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש בהיקף כספי של לפחות 250,000 ₪ ( כולל מע"מ)  לכל פרוייקט, מהם לפחות 2 פרוייקטים אשר בוצעו עבור "תאגיד ממשלתי" או "תאגיד מקומי" כהגדרתם בחוק חובת המכרזים ( התשנ"ב- 1992 ). 
3.1.3 למציע ניסיון קודם במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז, במתן שירותי תחזוקה למערכות גילוי אש מסוג "טלפייר" עם  לפחות שלושה גופים שהינם "תאגיד ממשלתי" או "תאגיד מקומי" כהגדרתם בחוק חובת המכרזים ( התשנ"ב- 1992 ). 
3.1.4 המציע מעסיק, נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות שלושה טכנאים שעברו הדרכה להתקנת ותחזוקת מערכות "טלפייר" – מערכות קונבנציונליות ואנלוגיות GSA-1000 לסוגיהן ו- ADR-3000. 
3.2 תנאים מוקדמים להצעה עבור שני האזורים ( א' + ב' ): 
3.2.1 למציע מחזור כספי שנתי של לפחות 5 מיליון ₪ במהלך כל אחת מהשנים 2009, 2010 ו- 2011 הנובע ממתן שירותי התקנה ותחזוקה למערכות גילוי אש מסוג טלפייר.
3.2.2 המציע ביצע במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז, לפחות 8 פרוייקטים של התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש בהיקף כספי של לפחות 250,000 ₪ ( כולל מע"מ)  לכל פרוייקט, מהם לפחות 3 פרוייקטים אשר בוצעו עבור "תאגיד ממשלתי" או "תאגיד מקומי" כהגדרתם בחוק חובת המכרזים ( התשנ"ב- 1992 ). 
3.2.3 למציע ניסיון קודם במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז, במתן שירותי תחזוקה למערכות גילוי אש מסוג "טלפייר" עם  לפחות שלושה גופים שהינם "תאגיד ממשלתי" או "תאגיד מקומי" כהגדרתם בחוק חובת המכרזים ( התשנ"ב- 1992 ). 
3.2.4 המציע מעסיק, נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות חמישה טכנאים שעברו הדרכה להתקנת ותחזוקת מערכות "טלפייר" – מערכות קונבנציונליות ואנלוגיות GSA-1000 לסוגיהן ו- ADR-3000. 
3.3 תנאים מוקדמים נוספים:
2.3.1 במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, למציע היתר לסמן מצרך בתו תקן בתוקף ממכון התקנים לתחזוקת מערכות מתוצרת טלפייר ליחידות בקרה אזוריות מדגמי GSA, יחידות בקרה אנאלוגיות (כתובתיות) מדגם ADR3000 וכל סוגי הגלאים.

2.3.2 למציע אישור בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות ממכון התקנים הישראלי על עמידתו בדרישות תקן ISO 9001 ו/או 9002 ו/או 9003. 
2.3.3 צירוף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מאת בנק בישראל או ערבות מאת חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ( ביטוח ), התשמ"א- 1981/ המאושרת ע"י משרד האוצר לעניין זה, או המחאה בנקאית מטעם המציע לפקודת משטרת ישראל כבטוחה לקיום תנאי המכרז על סך 25,000 ₪, למציע עבור אחד האזורים ו- 50,000 למציע עבור שני האזורים, אשר תהא בתוקף החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד לתאריך 24.10.12. אי צירוף ערבות כנדרש תמנע דיון כלשהו  בהצעה.
4 תנאים נוספים לביצוע והתקשרות עפ"י המכרז 
4.1 קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976 והתיקונים לו, לרבות האישורים הבאים:
4.1.1 תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (נספח ה' להלן).
4.1.2 אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
4.1.3 המשטרה תהא רשאית להחליט כי הוצאת אישורים תקפים תתבצע על ידי הספקים באופן ממוחשב מאתר האינטרנט של רשות המיסים או באופן מקוון באמצעות מערכות המידע של רשות המיסים לגבי ספקים המחוברים למערכות אלה או על ידי עורך המכרז באופן ממוחשב מאתר האינטרנט.
4.2 במקרים שבהם קיים תקן ישראלי רשמי בנושא ההתקשרות – עמידה בדרישות התקן לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953.
5 המועד האחרון להגשת הצעות, יום ג', 24.7.12 שעה 14:00.
6 תקופת ההתקשרות: 
6.1 תקופת ההתקשרות תהא למשך 24 חודשים החל מקביעת זוכה ע"י ועדת המכרזים.
6.2 למשטרה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה נוספת או בחלקה ועד לשנתיים נוספות. מימוש ההתקשרות לרבות בתקופת האופציה יעשה בכפוף לאישור ועדת המכרזים ולמסירת הזמנה חתומה מטעם מורשה החתימה של המשטרה.

6.3 ההתקשרות תהא כפופה לתקופת ניסיון במהלך 9 החודשים הראשונים של מתן השירותים ("תקופת הניסיון"), בה ייבחנו השירותים אותם יספק הזוכה ושאר מילוי התחייבויותיו. מילוי התחייבויות הזוכה באופן מלא מהווה תנאי מתלה למימוש סופי של ההתקשרות. המשטרה שומרת לעצמה הזכות שלא לשכלל סופית את ההתקשרות עם הזוכה במהלך או בתום תקופת הניסיון ובמקרה זה תהא המשטרה רשאית להתקשר עם הזוכה הבא אחריו ("זוכה חליפי").
6.4 המשטרה רשאית בכל עת, משיקולים תקציביים או מבצעיים מיוחדים בתקופת ההתקשרות הראשונית ובתוך תקופת האופציה, מכל סיבה שהיא, להביא את ההתקשרות או חלק ממנה לידי סיום, וזאת לפני השלמת ביצועה ושלא מחמת הפרתה על ידי הזוכה, ע"י משלוח הודעת סיום לזוכה של לפחות 60 יום לפני מועד הביטול וללא מתן פיצוי כלשהו בגין כך, בכפוף לעקרונות הקבועים בסעיף זה. הזוכה יפעל מיד בהתאם להוראות הכלולות בהודעת הסיום.
7 אופן ביצוע ההתקשרות
7.1 הצעת המחיר עפ"י תנאי מכרז זה תהיה בתוקף למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. תוקף ההצעות המוגשות למכרז ניתן להארכה ב- 60 יום נוספים בהסכמת הצדדים. במקרה שכזה המציע יידרש להאריך את תוקף ערבותו בהתאם, אי הארכת הערבות עלולה להביא לפסילת ההצעה.
7.2 הזוכה מתחייב, אם יידרש לכך ע"י המשטרה, להתקשר עמה תוך 14 יום בהתקשרות שתנאיה יהיו כמפורט במכרז זה. לא קיים הזוכה התחייבותו כאמור לעיל, תהא המשטרה רשאית לדרוש סכום של 7,500 ש"ח כפיצויים קבועים ומוערכים מראש או את סכום הערבות שהוגשה על ידו למכרז כנדרש בסעיף 3.2.3 בתנאים המוקדמים, בנוסף לזכותה  לכל סעד נוסף על פי כל דין בגין הפרת התחייבותו. 
7.3 תנאי התקשרות ואספקת השירותים על ידי הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז, התנאים הכלליים, המפרטים הטכניים בין שמצורפים למכרז ובין אם לא, הבהרות/עדכונים שיפורסמו, ככל שיפורסמו במסגרת  המכרז ותנאי ההזמנה שתבוצע מכוחו. הצעת מציע תחשב כאילו ניתנה לאחר שעיין ובדק את תנאי המכרז וכל יתר מסמכי מכרז זה והסכים להם. 
8 היקף ההתקשרות
   8.1 לנוחיות המציעים, מצ"ב היקף ההתקשרות של המשטרה בחלוקה למחוזות המשטרתיים, בנושא המכרז בשנתיים האחרונות: 
        8.1.1 היקף ההוצאה השנתית בכל אחת משלוש השנים האחרונות עבור תחזוקה והרחבת מערכות גילוי וכיבוי אש הינה כמיליון ₪.
        8.1.2 כיום מופעלות באתרי המשטרה השונים כ- 70 מערכות טלפייר עפ"י המפורט להלן:            
                8.1.2.1 אזור א' 
                            ריכוז מערכות גילוי אש אנלוגיות 

	מערכת
	גלאים
	כיבויים
	ערך מתקן

	משלט צפון: חדר מטבחון: מערכת אנלוגית
	84 גלאים
	1 כיבוי 3 ק"ג
	51300

	מג"ב בית נטופה
	173 גלאים
	6 כיבויים עד 7 ק"ג
	108850

	מג"ב איבתן-מע' אנלוגית
	61 גלאים
	4 כיבויים עד 7 ק"ג 
	111450

	
	
	4 כיבויים מעל 20 ק"ג
	

	חולון: מע' טלפייר אנלוגית
	81 גלאים
	2 כיבויים 3 ק"ג
	53450

	כפר סבא: מע' ADR3000 אנלוגית
	176 גלאים
	 
	89200

	בת ים: מע' טלפייר אנלוגית
	247 גלאים
	כיבוי 6 ק"ג-הלון
	124650


                            ריכוז מערכות גילוי אש אזוריות 

	מערכת
	גלאים
	כיבויים
	ערך מתקן

	משלט צפון: בסיס ציוד: מע' דגם קוגר 4 אזורים
	11 גלאים
	 
	7950

	משלט צפון: מבנה תחבורה: מע'  טלפייר 8 אזורים 
	10 גלאים
	 
	7500

	משטרת בית שאן-3 מערכות אזוריות
	11 גלאים
	4 כיבויים עד 7 ק"ג
	21950

	תא קשר תובל
	2 גלאים
	1 כיבוי עד 7 ק"ג
	7400

	מגדל העמק: מע' טלפייר 16 אזורים
	89 גלאים
	3 כיבויים 3 ק"ג
	53550

	גולן קציר: מע' טלפייר 16 אזורים
	86 גלאים
	3 כיבויים 3 ק"ג
	52200

	נצרת- מוסקוביה: מע' טלפייר 2 אזורים
	2 גלאים
	 
	3900

	נצרת- מוסקוביה: מע' טלפייר 4 אזורים
	16 גלאים
	כיבוי 3 ק"ג
	13700

	עפולה: מע' טלפייר 8 אזורים
	21 גלאים
	 
	12450

	רמת הגולן- מסעדה: מע' טלפייר 2 אזורים
	10 גלאים
	 
	7500

	אום אל פחם: מע' SKY12
	49 גלאים
	2 כיבויים 3 ק"ג
	32050

	שפרעם- בית ספר לשוטרים (מוזיאון): מע' טלפייר 16 אזורים
	60 גלאים
	2 כיבויים 3 ק"ג
	37000

	שפרעם- בית ספר לשוטרים (מחסן מוצגים): מע' קוגר 4 אזורים
	4 גלאים
	 
	4800

	שפרעם- בית ספר לשוטרים (תחבורה): מע' טלפייר 2 אזורים
	11 גלאים
	 
	7950

	שפרעם- בית ספר לשוטרים (חדר גנרטור): מע' טלפייר 8 אזורים
	7 גלאים
	2 כיבויים 3 ק"ג
	13150

	שח"ם תל השומר
	11 גלאים
	1 כיבוי עד 20 ק"ג
	14950

	יפו-ממד"ה: מע' 1000/8 אזורית
	42 גלאים
	כיבוי 3 ק"ג
	25400

	מחשב מח"א בית דגן
	4 גלאים
	1 כיבוי מעל 20 ק"ג
	19800

	בית דגן-תרופות: מע' טלפייר אזורית 2 אז'
	8 גלאים
	 
	6600

	בית דגן-בונקר: מע' טלפייר אזורית 2 אז'
	2 גלאים
	 
	3900

	מסובים-ברק: מע' אזורית קוגר 4 אזורים
	13 גלאים
	כיבוי 3 ק"ג
	12350

	בית השוטר ת"א-חדר חשמל: מע' אזורית טלפייר 2 אז'
	2 גלאים
	כיבוי 6 ק"ג
	7400

	בית השוטר ת"א-קומת מרתף: מע' אזורית טלפייר 4 אז'
	20 גלאים
	 
	12000

	בית השוטר ת"א-ראשית: מע' אזורית טלפייר 16 אז'
	181 גלאים
	 
	84450


8.1.2.2 אזור ב' 

                            ריכוז מערכות גילוי אש אנלוגיות 

	מערכת
	גלאים
	כיבויים
	ערך מתקן

	מג"ב מכבים-מע' אנלוגית
	47 גלאים
	2 כיביים עד 7 ק"ג
	38150

	לוד: מע' טלפייר אנלוגית
	27 גלאים
	 
	22150

	צוחר
	98 גלאים
	1 כיבוי עד 7 ק"ג
	57600

	בית חורון
	20 גלאים
	1 כיבוי עד 7 ק"ג
	22500

	עטרות: מע' טלפייר אנלוגית
	20 גלאים
	כיבוי 18 ק"ג
	26000

	בר גיורא: מע' אנלוגית
	78 גלאים
	כיבוי 6 ק"ג
	48600

	מטה ארצי י-ם: מערכת ADR3000 אנלוגית
	92 גלאים
	1 כיבוי 3 ק"ג
	92700

	מטה ארצי י-ם: מערכת ADR3000 אנלוגית
	84 גלאים
	
	

	מטה ארצי י-ם: מערכת ADR4000 אנלוגית
	157 גלאים
	21 כיבויים 3 ק"ג
	154150

	מג"ב בית גוברין
	28 גלאים
	2 כיבויים עד 7 ק"ג
	29600

	ימ"מ איילון
	13 גלאים
	1 כיבוי מעל 20 ק"ג
	30850

	ירוחם: מע' אנלוגית
	28 גלאים
	4 כיבויים 3 ק"ג
	43600

	
	
	1 כיבויים 10 ק"ג
	

	אשדוד: מע' אנלוגית
	124 גלאים
	3 כיבויים 3 ק"ג
	91300

	
	
	1 כיבוי מעל 20 ק"ג
	

	ק. מלאכי: מע' אנלוגית
	110 גלאים
	1 כיבוי הלון 3 ק"ג
	63000

	מג"ב אילת
	47 גלאים
	2 כיבויים עד 7 ק"ג
	38150


ריכוז מערכות גילוי אש אזוריות

	מערכת
	גלאים
	כיבויים
	ערך מתקן

	אידרה-הכותל המערבי
	11 גלאים
	 
	7950

	פלוגה ג' י-ם סאלח אדין
	7 גלאים
	2 כיבויים עד 7 ק"ג
	13150

	בית חורון: מע' אזורית קוגר 8 אזורים
	10 גלאים
	 
	7500

	מטה ארצי י-ם-אבידות ומציאות: מע' אזורית טלפייר 16 אז'
	11 גלאים
	 
	7950

	מטה ארצי י-ם: מע' GSA/1000/8
	7 גלאים
	2 כיבויים 3 ק"ג
	13150

	דימונה: מע' אזורית GSA/8
	14 גלאים
	1 כיבוי הלון 3 ק"ג
	12800

	מצפה רמון: מע' אזורית טלפייר 2 אזורים
	13 גלאים
	 
	8850

	ערד: מע' אזורית טלפייר 8 אזורים
	13 גלאים
	1 כיבוי 3 ק"ג
	12350

	אשקלון: מע' אזורית טלפייר 8 אזורים
	27 גלאים
	2 כיבוי 3 ק"ג
	22150

	משטרת עיירות-מערכת אזורית
	70 גלאים
	2 כיבוי 3 ק"ג
	41500


8.2 במהלך ההתקשרות, במידה ומשטרת ישראל תחליט על התקנה של מערכות גילוי אש נוספות באותם מתקנים, אזי ערך המערכת הנוספת לצורך תחשיב עלויות התחזוקה השנתיות, יבוצע עפ"י המפורט בסעיף 8.2.1 להלן וערך המתקן ישתנה בהתאם.
      יובהר כי ערכי הפריטים המפורטים בסעיף 8.2.1 להלן הינם קבועים וישמשו לאורך כל ההתקשרות מכוח המכרז, לצורך חישוב ערך המתקנים ועלויות התחזוקה בלבד. 

      עלות התחזוקה השנתית תחושב עפ"י הצעת הזוכה בסעיף תחזוקה וכנגזר מערך המתקן הרלוונטי.
8.2.1 ערך מתקן יחושב כמפורט להלן:

	מס"ד
	פריט
	עלות ליחידה אחת בש"ח

	1
	גלאי
	450 ש"ח

	2
	רכזת אזורית
	3,000 ש"ח

	3
	רכזת כתובתית
	10,000 ש"ח

	4
	כיבוי גז ללוח חשמל
	3,500 ש"ח

	5
	כיבוי גדול לחדר ( עד 20 ק"ג )
	7,000 ש"ח

	6
	כיבוי גדול מאוד ( מ- 21 ק"ג ומעלה )
	15,000 ש"ח


                            יובהר כי ערך המתקן אינו עלות ההתקנה אלא אומדן שיחושב כאמור לעיל.
8.3 מובהר כי הסכומים המפורטים לעיל נמסרים לצורך מתן אינדיקציה בלבד ונועדו להקטנת חוסר הודאות של הספקים. מובהר כי כמות השירותים שיוזמנו בפועל יהיו בהתאם לצורכי המשטרה כפי שישתנו מעת לעת ויהיו בהתאם להזמנות רכש שיאושרו ע"י מורשי החתימה של המשטרה.
8.4 עוד מובהר כי המשקלות המצוינות בטופס ההצעה ובמסמכי המכרז והמפרט הינם לצורך שקלול ההצעות בלבד ואין בהם משום התחייבות של המשטרה להזמנת היקף כלשהו של שירותים, והתשלום יבוצע עפ"י הכמויות בפועל.
8.5 למשטרה שמורה הזכות להתקשר שלא דרך מכרז זה בנוגע לעבודות הכוללות בינוי תחנה חדשה או שיפוצים בתחנה קיימת.
8.6 המשרד לבט"פ, שרות בתי הסוהר וכב"א רשאים להתקשר עפ"י תוצאות מכרז זה וכל ותנאיו.

8.7 המשטרה, שב"ס, המשרד לבט"פ וכב"א יהיו רשאים להרחיב אספקת השירותים נשוא מכרז זה, הקשורים באופן ישיר ומשלימים את המכרז. המחיר עבור השירותים הנוספים יקבע עפ"י תנאי המכרז ו/או במו"מ בין הצדדים ובלבד שסה"כ התמורה הנוספת לא תעלה על 20% מערך ההתקשרות השנתית. 
      יובהר כי הרחבה לעניין סעיף זה אינה מתייחסת להרחבות מערכות קיימות אשר במהות השירות עפ"י המכרז.
8.8 ההתקשרות עפ"י מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של משטרת ישראל ו/או אפשרויותיה התקציביות. מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב.
9. הגשת הצעות במכרז
       9.1 המציע רשאי להגיש הצעתו לאזור א' או לאזור ב' או לשני האזורים.

      9.2 הצעה חלקית לאזור ( רק לאחד משני הסעיפים שבטופס ההצעה ) תיפסל ! 
9.3 על המציע למלא את טופס הצעת המחיר (להלן: "הצעות המחיר") לחתום עליה, ולהעבירה במעטפה סגורה, ללא פרטי הזיהוי של המציע, בצרוף כל יתר נספחי המכרז והאישורים הנדרשים עפ"י המכרז כשהם מלאים וחתומים, לתיבת המכרזים המתאימה במזכירות מחלקת הרכישות, מטא"ר רמלה, רח' בעלי המלאכה 41 רמלה. על המעטפה יש לרשום את נושא ומספר המכרז.  
       9.4 ההצעות לכל איזור יוגשו כמפורט להלן:

             9.4.1 בסעיף 1 במונחים של אחוז מערך מתקן- המחיר לשנת אחריות ושירות ( ערך המתקן כמפורט בסעיף 8.2 לעיל ).
             9.4.2 בסעיף 2 במונחים של שיעור  הנחה על ספריית המחירים ( מסמך ד' במכרז ) עבור תוספות, תיקונים והתקנות. 
9.5 לעניין סעיף 1 בטופס הצעת המחיר: תכולת התשלום עבור שירות (שהציע המציע באחוזים מערך המתקן) יכלול:

9.5.1 עלות השירות השנתי והבדיקות כמתחייב מהוראות מכון תקנים. 
9.5.2 עלויות תחזוקה ותיקונים.
9.5.3 תיקונים נדרשים כתוצאה מניזקי קורוזיה ורטיבות.
9.6 לעניין סעיף 2 בטופס הצעת המחיר -  יובהר כי המחירים בספריית המחירים ( מסמך ד' במכרז )  מגלמים את כל העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות באספקתו ובהתאם למפורט להלן: 
9.6.1 כלל החומרים (ובכלל זה מוצרים מוגמרים וחומרי עזר הנכללים בעבודה) והפחת שלהם.
9.6.2 השימוש במכשירים, כלים, פיגומים, סולמות וכדומה.
9.6.3 כל העבודות וחומרי העזר הדרושים לביצוע ההצעה, על פי כל דרישות המפרט והמפקח.
9.6.4 הובלות החומרים וכלי העבודה למקום העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת העובדים למקום העבודה וממנה.
9.6.5 אחסנת החומרים במקום העבודה, כלים מכונות, ציוד וכדומה ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו עד למסירתם הסופית.
9.6.6 מיסים, תנאים סוציאליים, הוצאות ביטוח וכל הוצאה אחרת בקשר לביצוע העבודה.
9.6.7 הוצאות אחרות מכל סוג שהוא אשר תנאי ההסכם בין הקבלן והמזמין יחייבו.
9.6.8 המחיר יכלול שנת שרות ואחריות , מיום קבלת המערכות ע"י המזמין, כולל שתי ביקורות שנתיות ותחזוקה מונעת בהתאם לתקנים והנחיות היצרנים.
9.6.9 כל עדכון תוכנה שיידרש יבוצע ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.
9.6.10 אישורי מכון התקנים להתקנה של מערכת חדשה/ שדרוג מערכת קיימת/ הרחבה כמפורט במסמך 1.8.4.8 במסמך ב'.
9.6.11 אישור "חשמלאי בודק" מוסמך כמפורט בסעיף 1.8.4.9 במסמך ב'.
 לא תשולם כל תמורה נוספת אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי המכרז.
9.7 את ההצעה יש להגיש בשני העתקים זהים, אין לשלוח את ההצעה בדואר/פקס אלא להניחה פיזית בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות.
9.8 המציע יצמיד על הצד החיצוני של המעטפה (או האריזה) מעטפה נוספת, סגורה היטב, ללא פרטי המציע על גבה, ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי איש קשר מטעמו (שם, מספר טלפון וכתובת) לשם החזרת ההצעה במקרה הצורך.
9.9 הסתייגויות: מודגש בזאת כי אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי, כמן כן אין לעשות כל שינוי בניסוח מסמכי המכרז שנמסרו על ידי המשטרה, אין לרשום  כל הסתייגות ביחס לדרישות במסמכי המפרט, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ו/או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת. הסתייגויות מעין אלה עלולות לגרום לפסילת ההצעה. מציע המעוניין להביע הסתייגות כלשהיא ו/או לבצע שינוי במסמכי המכרז יפנה בקשתו בכתב לנציג המשטרה כמפורט בסעיף 17.
9.10  סודות מסחריים וזכות עיון בהצעות
9.10.1 הצעת המציע תחשב כאילו ניתנה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי אם ייקבע כזוכה תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז.
9.10.2 רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי, יציין בדף נפרד את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו בדבר היות החלקים כאמור בגדר סוד מקצועי. ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. מחירי ההצעה בכל מקרה, לא ייחשבו כסוד מסחרי או סוד מקצועי.
9.10.3 מודגש כי מציע אשר ביקש כי עניין ו/או חלק בהצעתו יחשב סוד מסחרי או סוד מקצועי, יהיה מנוע מלעיין באותו העניין ו/או חלק בהצעה הרלוונטי המופיע בהצעת מציעים אחרים, וזאת ללא תלות בהחלטת ועדת המכרזים בבקשתו לחיסיון.
9.10.4 ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת מציע בטענה של סוד מסחרי או  סוד מקצועי, אם היא אינה מנומקת ו/או בשל סימון גורף בהצעה.
9.10.5 מכרז זה והמפרט המצ"ב הם קניינה הרוחני של המשטרה אשר מועבר לזוכה לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בהם שימוש שלא לצורך הגשת ההצעה.
10 מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה
10.1 נספח א' - התחייבויות והצהרות המציע. 
10.2 נספח ב'1 ו/או נספח ב'2 - טופס ההצעה.
10.3 נספח ג' – פירוט ניסיון המציע. 
10.4 נספח ד'- כתב ערבות ( מקור+ העתק ), כמצוין בסעיף "תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז"  בסעיף 3.2.3 עפ"י נוסח כתב הערבות.
      למען הסר ספק מובהר כדלקמן: 
      10.4.1 אי צירוף ערבות בנקאית מקורית כנדרש, תביא לפסילת ההצעה.
      10.4.2 לא תתקבלנה המחאות אישיות.
      10.4.3 ערבות חברת הביטוח תהא חתומה ע"י חברת הביטוח עצמה. לא תתקבלנה ערבויות חתומות ע"י הסוכנים.
      10.4.4 הערבויות תוחזרנה למציעים (למעט הזוכה במכרז) לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה.
      10.4.5 ערבות ההגשה אינה חייבת להיות צמודה.
      10.4.6 אם הוגשה ערבות צמודה- לא יהיה בכך בכדי לפסול את ההצעה.
      10.4.7 אין למשטרה התנגדות לכך שהצגת הדרישה למימוש הערבות תיעשה שלא באמצעות הפקסימיליה, אם דרש זאת הבנק הערב.

                  כל התנאים הקבועים לגבי הערבות הבנקאית למשל: צרוף ערבות מקור, משך התקופה, שם הנערב, הסכום הנערב, הצמדתו ( במידה ונדרש ), היותה בלתי מותנת וכיו"ב הינם תנאים מהותיים וסטייה מהם תביא לפסילה של ההצעה.

                                                                                                                                         
                  על פי פסיקה  חדשה של בית המשפט העליון דינה של ערבות מטיבה ( שבסכום גבוה מהנדרש או שתאריכי הערבות מרחיבים יותר מהנדרש על ידי עורך המכרז) היא פסילה. יש להקפיד על כך כדי שההצעה לא תיפסל".
10.5 אישורים ותצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, התשל"ו-1976) ביניהם :
10.5.1 אישור לצורך ניכוי מס מטעם אגף מס הכנסה תקף למועד הגשת ההצעה. 
10.5.2 נספח ה' – תצהיר לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין כנדרש   לפי החוק הנ"ל – ראה נוסח המופיע  בנספח. 
        10.6 להוכחת עמידת המציע בתנאים המוקדמים:

                10.6.1 הצעה לאזור אחד ( א' או ב' ):
                           10.6.1.1 נספח ו'1(א)- אישור רו"ח בדבר עמידת המציע בתנאים המוקדמים 3.1.1 ו- 3.1.2.
                           10.6.1.2 נספח ו'1(ב)- הצהרת המציע  בדבר עמידתו בתנאי המוקדם 3.1.3 ו- 3.1.4.
                           10.6.1.3 נספח ו'1(ג)- פרטי הטכנאים כנדרש בסעיף 3.1.4.
                           10.6.1.4 אישורי הכשרה לשלושה טכנאים מטעם היצרן "טלפייר" כנדרש בתנאי המוקדם 3.1.4.
                10.6.2 הצעה לשני האזורים ( א' + ב' ):
                           10.6.1.1 נספח ו'2(א)- אישור רו"ח בדבר עמידת המציע בתנאים המוקדמים 3.2.1 ו- 3.2.2. (
                           10.6.1.2 נספח ו'2(ב)- הצהרת המציע  בדבר עמידתו בתנאי המוקדם 3.2.3 ו- 3.2.4.                           10.6.1.3 נספח ו'2(ג)- פרטי הטכנאים כנדרש בסעיף 3.2.4.
                           10.6.1.4 אישורי הכשרה לחמישה טכנאים מטעם היצרן "טלפייר" כנדרש בתנאי המוקדם 3.2.4.
                10.6.3 אישורים נוספים ללא תלות במספר האזורים המוצעים:
                          10.6.3.1 אישור היתר בתוקף למציע לסמן מצרך בתו תקן בתוקף ממכון התקנים לתחזק מערכות מתוצרת טלפייר ליחידות בקרה אזוריות מדגמי GSA, יחידות בקרה אנאלוגיות (כתובתיות) מדגם ADR3000 וכל סוגי הגלאים, כנדרש בתנאי המוקדם 3.3.1.
                          10.6.3.2 אישור בתוקף על עמידת המציע בדרישות תקן ISO  9001 ו/או 9002 ו/או 9003  כנדרש בתנאי המוקדם 3.3.2.
         10.7 נספח ז' - טופס זיכוי חשבון בנק  המצ"ב, מלא וחתום ע"י הבנק או ע"י רו"ח.
         10.8 נספח ח'- תצהיר של המציע או מנהלו, מאומת על ידי עורך דין, כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז וכן כי אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.
   10.9 במידה והמציע הינו עסק בו המחזיקה בשליטה היא אישה, כאמור בסעיף 2.ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, וברצונו לקבל את ההעדפה לפי חוק זה -  יצרף המציע אישור רואה חשבון ותצהיר המחזיקה בשליטה כנדרש בחוק הנ"ל. 
   10.10 נספח ט' - תצהיר המציע כי אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים ו/ או חשש סביר לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים נשוא מכרז זה ובין עניינים אחרים שלו או תפקידים אחרים שהוא ממלא (בנוסח המופיע).
         10.11 למרות החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזים תהא רשאית לאפשר למציע להשלים את המצאתם, למעט נספח ב (טופס הצעת המחיר) וערבות ההגשה כנדרש בסעיף 3.2.3 לעיל, בפרק הזמן אשר ייקבע, וזאת, כל עוד עולה בבירור על פני האישורים ו/או המסמכים הנ"ל כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז. 
10.11 כל הנספחים אשר נוסחם מצ"ב יוגשו ללא כל שינוי ובהתאם לנוסח המצ"ב. 
11. בדיקות מקדימות 
המשטרה  שומרת לעצמה את הזכות:

11.1 לדרוש מהמציעים להגיש לה תוך 3 ימים ממועד בקשתה, אישורים שונים המעידים על כל מידע  כלכלי / טכני / כספי או אחר המאמת את דרישות המכרז, המפרט והצעת המציע. 
11.2 לפנות ללקוחות המציע לשם קבלת חוות דעת, ותהא רשאית שלא להתקשר עם מציע אשר חוות הדעת לגביו לא הניחה את דעתה.

11.3 לבדוק את יכולת המציע לעמוד בדרישות המכרז והמפרט לרבות ביקור במשרדי המציע,  על מנת לעמוד על טיב השירותים ואיכותם  בהתאמה לדרישות המשטרה. 
11.4 משטרת ישראל תהא רשאית לפסול הצעות  במקרה של חוסר שביעות רצון מאופן ביצוע התקשרות ו/או מרמת השירותים אותם סיפק בעבר המציע, וזאת מבלי לגרוע מזכות מ"י לסעד כלשהו כלפי הזוכה על פי הוראות מסמכי מכרז זה ו/או על פי הוראות כל דין.
11.5 המשטרה תהא רשאית שלא לקבל הצעתו של מציע אשר אינו עומד בדרישות המכרז והמפרט.
12. אופן קביעת זוכה וזוכה חליפי
      12.1  במכרז זה מתוכנן להיקבע  זוכה אחד לכל אזור.
               12.1.1 ההחלטה בדבר הזוכים תתקבל על ידי וועדת המכרזים של משטרת ישראל לאחר שקלול ההצעות. ככלל, הזוכה בכל אזור יהיה זה אשר עמד בתנאי הסף לאותו אזור ואשר הצעתו המשוקללת לאותו אזור היא המיטבית ( הנמוכה ביותר ) ובכפוף לאמור בסעיף 12.2 להלן.
               12.1.2 שקלול ההצעות יבוצע לכל אזור בנפרד באמצעות הנוסחא הבאה:

                                     % A- האחוז המוצע במס"ד 1 בהצעת המחיר ( עלות השרות באחוזים מערך המתקן )
                                     % B- שיעור ההנחה המוצע במס"ד 2 בהצעת המחיר ( אחוזי הנחה על ספריית המחירים )
                                      C- הצעה משוקללת


                  מובהר כי המשקלים והכמויות המצוינים במסמכי המכרז והמפרט הינם לצורך שקלול  ההצעות בלבד
                  ואין בהן משום התחייבות של המשטרה להזמנת היקף כלשהו של שירותים.
12.2 אין המשטרה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר, להזמין הצעה כלשהי או ממציע כלשהו.
     12.3 וועדת המכרזים של המשטרה תהא רשאית לקבוע  כזוכה חליפי למכרז זה בכל אזור את ההצעה המשוקללת הזולה/הנמוכה/הטובה ביותר לכל אזור לאחר הצעת הזוכה העומדת בתנאי המכרז. זכייתו של הזוכה החליפי תהא תקפה לכל תקופת ההתקשרות על פי המכרז.
     12.4 במקרה שההתקשרות עם הזוכה תופסק, שמורה למשטרה הזכות להתקשר עם הזוכה החליפי. הזוכה החליפי מתחייב להתקשר עם המשטרה במידה ויידרש לכך על פי תנאי מכרז זה וזאת במהלך תשעת החודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. התקשרות עם הזוכה החליפי לאחר חלוף מועד זה תיעשה בהסכמת הצדדים.
      12.5 ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהסתייגות של מציע מתנאי המכרז. החליטה הועדה לעשות כן, והצעת המציע מתאימה לתנאי המכרז, רשאית הוועדה לקבוע אותו כזוכה בתנאי שיסיר את הסתייגותו תוך הזמן שתקבע הוועדה, ויאשר את התחייבותו לעמוד בכל  תנאי המכרז.
12.6 למכרז זה צורף אומדן. מובהר בזאת כי לועדת המכרזים, לפי שיקול דעתה, שמורה הזכות לפסול הצעות הסוטות כלפי מעלה או כלפי מטה מהאומדן ובנסיבות מסוימות לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים אף לבטל את המכרז כולו או חלקו.
13. ערבות ביצוע
13.1 הזוכה יידרש להמציא למשטרת ישראל ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה ובלתי מותנית בסכום כולל של 5% מערך ההתקשרות, להבטחת התחייבויותיו של הזוכה עפ"י מכרז זה ולרבות כיסוי נזקי והוצאות המשטרה מכל סיבה שהיא בשל הפרת התחייבויותיו של הזוכה עפ"י מכרז זה ו/או הפיצויים שהמשטרה זכאית להם בגין הפרה כאמור. 
13.2 הערבות תהיה בתוקף עד 60 יום לאחר תום כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות האופציה עפ"י נוסח כתב הערבות המצ"ב כנספח ד' למכרז. יודגש כי קבלת ערבות ביצוע הכוללת את תקופת האופציה הינה לנוחות משטרת ישראל בלבד, ואין במתן ערבות לכל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת האופציה, כדי להוות התחייבות כלשהי מצד משטרת ישראל למימוש זכות האופציה, כולה או חלקה.
13.3 למשטרה שמורה הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להקטין את גובה ערבות הביצוע הנדרשת במהלך ההתקשרות בהתאם לרמת השירותים והמוצרים אותם מספק הזוכה.
13.4 המשטרה תהיה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, לפי שקול דעתה, ולאחר מתן התראה בכתב על כך לפחות 7 ימים מראש, בכל מקרה שלדעתה הפר הזוכה התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י מכרז זה. 
13.5 היה והערבות תחולט על ידי המשטרה וההתקשרות עפ"י מכרז זה לא תבוטל, ימציא הזוכה ערבות ביצוע חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה. כל סכום שיחולט יהפוך להיות קניינה של המשטרה.
13.6 מתן הערבות לעיל אינו פוטר את הזוכה ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי המשטרה  עפ"י מכרז זה. גבייתה ומימושה של הערבות כולה או חלקה לא תהווה מניעה מהמשטרה לתבוע מהזוכה כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים ואחרים על פי מכרז זה או על פי דין. 
14. ביטוח
      14.1 על המציע לרכוש ולקיים את כל הסדרי הביטוח המפורטים בנספח הביטוח המצ"ב  ( נספח י') עם קביעתו כזוכה ולאורך כל תקופת ההתקשרות כולל תקופות האופציה. על הזוכה להמציא תוך 10 ימים מבקשת המשטרה אישור על קיום הביטוחים הנדרשים בנוסח המפורט בנספח המצ"ב. 
      14.2 על האישור להיות ללא מחיקות ו/או הסתייגויות וללא כל שינוי מהתנאים הנדרשים. מומלץ למציעים לבדוק טרם הגשת הצעתם את העלויות הכרוכות בקיום הביטוחים כלשונם, לא יתקבלו כל הסתייגויות או בקשות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. מובהר כי למשטרה שמורה הזכות להפעיל הסנקציות המפורטות באמנת השירות שהוגדרה במכרז במקרה של איחור בהמצאת אישור קיום הביטוח כנדרש. 
15. אופן הגשת חשבוניות, תנאי תשלום והצמדה

     15.1 הזוכה יעביר למשטרת ישראל חשבונית מרכזת אחת בתחילת כל רבעון בגין השירותים שסיפק במהלך הרבעון הקודם. ע"ג החשבונית יש לציין מס' הזמנה, חודש השרות, תיאור השירות וכל פרט נוסף/אחר הרלוונטי לחישוב התמורה בחשבונית. 

           15.1.1 לכל התקנה ו/ או שירות יצרף הזוכה אישור ביצוע העבודה על ידי נציג המשטרה.

           15.1.2 לכל התקנת מערכת חדשה ו/או שדרוג מערכת קיימת ו/או הרחבה למערכת קיימת הזוכה יזמין ביקורת מכון התקנים וימציא אישור מכון התקנים כי המערכת שהותקנה עומדת בדרישות התקן ללא כל הערות.
           15.1.3 הזוכה יצרף לחשבונית כל אישורי התקינות ודו"חות הביקורת ( ראשונה ושנייה ) עפ"י הפורמט המצוי בתקן ודו"חות הטכנאי. על הדו"חות יהיה חתום נציג המשטרה הרלוונטי במתקן הרלוונטי. 
    15.2 התמורה תשולם לזוכה עפ"י תנאי מכרז זה בהתאם לשירותים שניתנו בפועל ובכפוף לאישור נציג משטרת ישראל.
    15.3 התשלום בגין השירותים אשר יסופקו למשטרת ישראל יהיה מיום קבלת החשבונית במשרדנו ובהתאם לאמור לעיל:
            15.3.1 חשבוניות שיוגשו למשרדים במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15) ישולמו בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב, כלומר ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה- 15 לחודש העוקב. 
            15.3.2 חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל שני ימים אלו) ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב.
             15.3.3 חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל שני ימים אלו) ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב. 
             15.3.4 במניין ימים אלה לא תילקח בחשבון התקופה שבה הומצאו למשטרה שירותים לקויים ו/או חשבונית שגויה ו/או הומצאו שלא עפ"י תנאי ההתקשרות.
     15.4 במקרה של איחור בתשלומים שנובע מאחריות מ"י בלבד, יהיה הזוכה החל מיום האיחור ה-30 שלאחר המועד האמור בסעיף 15.3 לעיל, רשאי לדרוש כפיצוי  מוסכם ובלעדי הפרשי תשלום שיחושבו בהתאם לריבית החשב הכללי עפ"י תעריף "ריבית צמודה" התקף למועד הדרישה. מעבר לכך לא יהיה  הזוכה זכאי לכל פיצוי שהוא, לרבות בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים שנגרמו עקב  איחור בתשלומי משטרת ישראל כאמור.
      15.5 תנאי הצמדה: המחירים הנקובים בהצעת המחיר יהיו צמודים למדד כמפורט בנספח ההצמדה, נספח יא', המצ"ב. ככול שבמועד אספקת השירות, הזוכה יהא זכאי להפרשי הצמדה עליו  הזוכה לא יהיה זכאי להפרשי ריבית או הצמדה כלשהם אם לא דרש את תשלומם תוך 6 חודשים ממועד הגשת החשבונית שבגינה יידרשו תשלומים אלה.
       15.6 במידה והזוכה יהיה זכאי לתשלומים כלשהם ממשטרת ישראל והוא טרם העביר ערבות בנקאית לביצוע כנדרש, משטרת ישראל תהא רשאית לעכב את התשלומים האמורים עד לגובה  ערבות הביצוע עד למועד העברתה.
16. תנאים כלליים

      16.1 אספקת השירותים: תבוצע ע"י הזוכה עפ"י כל תנאי המכרז והמפרט המצ"ב.
       הזוכה מתחייב לבצע העבודה לשביעות רצונה המלאה של המשטרה. 

      16.2 מרכיבי השירות והתיפעול:
               16.2.1 הזוכה יספק את השירותים בעצמו והוא יעמוד באופן אישי בקשר מול המשטרה ויהיה אחראי בלעדי על איכות השירותים שיגיש. הזוכה יהיה רשאי להעסיק אנשי מקצוע נוספים ומוסמכים מטעמו, ובלבד שכל מתכנן / איש מקצוע נוסף שיועסק קיבל את אישור המשטרה מראש. מתכנן נוסף (מלבד הזוכה במכרז) לא יועסק אלא אם כן התקבל אישור מראש מהמשטרה. הכל, בהתאם לסעיף 16.5 להלן. 
               16.2.2 הזוכה יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה ונציגיה. כמו כן, הזוכה מתחייב לבצע את הנחיות המשטרה כפי שינתנו מעת לעת, בכפוף להוראות מכרז זה.
      16.3 כוח אדם מקצועי:
                  16.3.1 הזוכה בכל קבוצה מתחייב לבצע את העבודה על כל השלבים והחלקים הכרוכים והקשורים בה, בצורה תקינה והעונה על כל הדרישות במפרט המצ"ב הרלוונטי לקבוצה, ולבצע את כל יתר ההתחייבויות המפורטות עפ"י מכרז זה על נספחיו על פי לוח הזמנים, ברמה מקצועית גבוהה, באמצעות כוח אדם מקצועי ותוך שימוש בציוד מעולה. 
                  16.3.2 למתן השירותים עפ"י המכרז, יעסיק הזוכה בכל אזור לפחות שלושה טכנאים עם הכשרות כנדרש בתנאים המוקדמים. תנאי זה, הוא תנאי לביצוע עפ"י מכרז זה.
        16.3.2.1 הזוכה בכל אזור יעביר את פרטי הטכנאים בהתאם לזכייתו ובנוסף תעודות ואישורים המעידים על עמידתם בתנאים המפורטים לעיל, בכלל זה קורות חיים, תעודות השכלה והסמכה רלוונטיות, פירוט הניסיון ופירוט אודות פרוייקטים בהם עסק. תנאי זה הינו תנאי לביצוע העבודה עפ"י מכרז זה.
                   לא יאושר לעבודה עם משטרת ישראל עפ"י מכרז זה, טכנאי אשר אינו עומד בדרישות הרלוונטיות לעיל. יובהר כי ההחלטה האם טכנאי עומד בדרישות המפורטות לעיל, הינה בשיקול דעתה של משטרת ישראל.
                  16.3.3 הזוכה מצהיר כי יש לו הכושר, הזכויות, היכולת, המיומנות, הידע המקצועי, הציוד, העזרים, כוח האדם המקצועי, האישורים הפורמאליים המעידים על הכשרתם והסמכתם והאמצעים הדרושים לביצוע עבודות השירות עפ"י מכרז זה.
                  16.3.4 למשטרת ישראל שמורה הזכות לדרוש מהזוכה החלפת טכנאי אשר אינו עומד בדרישות המשטרה לסיווג ביטחוני, לניסיון, לשירות ומכל סיבה אחרת הקשורה בהתאמתו למכרז. במקרה כאמור על הזוכה להעמיד לרשות משטרת ישראל טכנאי חלופי העומד בכל תנאי המכרז בהקדם האפשרי.
16.4 אי תחולת יחסי עובד מעביד
16.4.1 אין בכל האמור במכרז זה בכדי ליצור בין הזוכה ו/או מי מעובדיו לבין משטרת ישראל יחסי עובד-מעביד. כל העובדים שיעסיק הזוכה לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי מכרז זה יהיו וייחשבו כעובדי הזוכה בלבד.
16.4.2 כל ההוצאות הנובעות ממתן השירות, לרבות, רכישת ציוד, הובלה, ביטוח, תשלום לעובדיו (לרבות, שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים סוציאליים וכל מס או היטל או תשלום חובה אחר) יחולו על הזוכה בלבד, ישולמו על ידו ומשטרת ישראל  לא תהיה אחראית לתשלומים האמורים ואחרים בכל צורה שהיא.
16.4.3 התמורה שמשלמת המשטרה לזוכה, או כל סכום אחר נוסף שישולם לו, אינו מהווה משכורת ולא שכר עבודה, אלא תמורה עבור כל השירותים הניתנים כמתחייב עפ"י מכרז זה והמבוצעים ע"י הזוכה בהיותו עצמאי, בלתי תלוי, ותוך הדגשה שהיחסים שבין המשטרה לבין הזוכה ועובדיו אינם מהווים יחסים שבין עובד למעביד.
16.4.4 מוסכם ומוצהר בזאת, כי אין במכרז זה או בתניה מתניותיו כדי ליצור בין משטרת ישראל לבין הזוכה או מי מעובדיו כל יחסי שליחות ו/או שותפות  והזוכה מצהיר בזאת כי לא יציג עצמו בכל צורה שהיא כנציגה ו/או שליחה של משטרת ישראל  וכן לא יתחייב בשמה.
16.5 הסבת המכרז ופעילות קבלני משנה

16.5.1 הזוכה אינו רשאי להסב מכרז זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות וכל חיוב לפי המכרז אלא אם כן ניתנה הסכמת המשטרה לכך בכתב ומראש .
16.5.2 הפעלת קבלן משנה תיעשה רק לאחר קבלת אישור המשטרה בכתב בשלב הביצוע. בשלב הגשת ההצעות על המציע עצמו לעמוד בכל התנאים המוקדמים. מודגש כי הפעלת קבלן משנה בשלב הביצוע תהא בכפוף לעמידתו בכל דרישות המכרז והמפרט לרבות דרישות הדין הרלוונטיות למכרז, גם אם יחולו לאחר תחילת ההתקשרות עם הזוכה.
16.5.3 במקרה של הפעלת קבלני משנה באישור המשטרה כאמור לעיל, תהיה המשטרה רשאית לפנות בכל עניין הקשור לפעילות זו לזוכה ו/או לקבלן המשנה על פי בחירתה. בכל מקרה, הזוכה ישא באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה, לרבות לנושא איכות העבודה, לו"ז, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצוי באחריות הזוכה בקשר לעבודה על פי מכרז זה, זאת מבלי לגרוע מאחריותו של קבלן המשנה.
16.5.4 מובהר בזאת כי מיזוג הזוכה או רכישתו על ידי חברה אחרת, שתוצאתה תהיה הסבת חיובים ומטלות של הזוכה על פי מכרז זה לחברה הרוכשת או החברה הקולטת כהגדרתו בחוק החברות התשנ"ט - 1999, תחייב אישור מראש ובכתב של המשטרה, בהתאם לאמור לעיל, ותחשב כהסבת המכרז לכל דבר ועניין. אם לא תאשר המשטרה הסבת המכרז כאמור, תהיה המשמעות של המיזוג ו/או הרכישה כפירוק החברה והמשטרה תהיה רשאית לפעול בהתאם לאמור בסעיף 16.7.3 להלן.
16.6 אחריות לנזקים
16.6.1 הזוכה ישא באחריות המוטלת על אדם/על חברה לפי כל דין, לכל נזק ולרבות נזקי גוף שייגרם על ידו, או ע"י עובדיו, או ע"י מי שפועל מטעמו המצוי במקום הרלוונטי לביצוע המכרז או במתקני המשטרה או בסניפי הזוכה, לכל דבר ולכל אדם המצוי במקום הרלוונטי לביצוע המכרז או במתקני המשטרה או בסניפי הזוכה (בין אם הוא עובד במשטרה או בסניפי הזוכה ובין אם לאו).
16.6.2 הזוכה יהא אחראי לכל פגיעה שתהא בעבודת המשטרה, ובלבד - שהנזק ארע תוך כדי או עקב ביצוע השירותים נשוא מכרז זה או בקשר אליהם, בין באופן בלעדי ובין ביחד עם גורמים נוספים, בין מתוך זדון ובין מתוך רשלנות, בין בפעולה ובין במחדל ובין בכל דרך אחרת.
16.6.3 הזוכה מחויב לתקן, להשלים ולהטיב כל נזק או אובדן אם ייגרמו כאמור לעיל - במועד הקרוב ביותר לאחר שייגרמו.
16.6.4 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המשטרה לתקן את הנזק לאחר שהזוכה לא עשה כן בהקדם, ולחייבו בתשלום הוצאותיה.
16.6.5 הזוכה ישפה את המשטרה בגין כל תביעה של צד ג', כתוצאה מהפרת חובת האחריות כאמור, לרבות בשל הוצאות ונזקים בגין תביעה כאמור. חויבה המשטרה בתשלום בגין חיוב החל על הזוכה עפ"י מכרז זה, בין אם החיוב נובע מפגיעה של עובד שלו, או של צד שלישי, או מכל מקור אחר, כי אז תהא המשטרה זכאית לפיצוי מלא מאת הזוכה בגובה אותו סכום ובתוספת הוצאותיה המשפטיות ושכר טרחת עו"ד שיהיו לה בקשר לתביעה בגין האמור, והזוכה יחזיר לה סכומים אלה מיד עם הגשת דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו למשטרה כאמור. המשטרה מתחייבת להודיע לזוכה על כל מקרה שהיא נתבעת עפ"י סעיף זה.
16.6.6 הזוכה יפצה וישפה את המשטרה על כל תביעה שתוגש ע"י צד ג' נגדה או נגד כל אדם אחר הפועל בשמה או מטעמה של המשטרה, ושהמשטרה תחויב בה בגין כל נזק שהזוכה אחראי להם עפ"י הוראות מכרז זה, וזאת מיד עם דרישת המשטרה.
16.6.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הזוכה לדווח למשטרה מיד על כל נזק או אובדן שנגרמו במהלך ביצוע ההתקשרות נשוא מכרז על ידו או ע"י מי מעובדיו או מי מטעמו.
16.7 תרופות
16.7.1  הפרות
16.7.1.1 בכל מקרה בו הזוכה הפר ו/או לא קיים תנאי או הוראה כלשהם במכרז זה ו/או לא ביצע התחייבות כלשהי עפ"י מכרז זה, תהיה המשטרה רשאית לבטל לאלתר את ההתקשרות עמו ו/או להשהותה. במצב כאמור, רשאית המשטרה לבצע את השרות נשוא המכרז ו/או לקיימו בעצמה ו/או באמצעות אחרים, כל זאת על חשבון המפר, ולהשתמש במסמכים, בציוד, בחומרים ובאמצעים של הזוכה המפר לשם כך. 
16.7.1.2 הזוכה מתחייב לשאת באחריות ולפצות את המשטרה ו/או מי מטעמה לשביעות רצונה המלאה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן מכל סוג שהוא שייגרם למשטרה ו/או למי מטעמה, כתוצאה מביצוע השרות כולו או חלקו עפ"י מכרז זה ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויותיו ו/או כתוצאה ממחדל הקשור לביצוע השרות. 
16.7.1.3 המשטרה תהא רשאית לקזז את ערך הנזק/ האובדן מהתמורה המגיעה לזוכה בגין השירות וזאת מבלי לגרוע מזכות המשטרה ו/או מי מטעמה לסעד כלשהו כלפי הזוכה עפ"י הוראות מסמכי מכרז זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.
16.7.2  זכות קיזוז
16.7.2.1 משטרת ישראל תהיה רשאית בהודעה של 10 ימים מראש, לקזז כל סכום שיגיע לה על פי הסכם זה מכל סכום שעליה לשלם לזוכה בין על פי מכרז זה ובין מכוח כל עניין אחר, הכול עפ"י דין.
16.7.2.2 אף איחור בשימוש בזכויות המשטרה ו/או אי שימוש בהן לא ייחשבו כויתור ואף ויתור ו/או שינוי של אחד או יותר מהוראות  מכרז זה לא יהיו בתוקף, אלא אם נעשו בכתב  ובחתימת שני הצדדים. 
16.7.3  ביטול ההתקשרות נשוא המכרז
             16.7.3.1 בכל מקרה שהזוכה הפר או לא קיים התחייבות כלשהיא על פי מכרז זה ולא תוקנה ההפרה תוך 10 ימים מיום שהודע לו על כך בהתראה בכתב, תהיה משטרת ישראל רשאית לבטל את ההתקשרות נשוא המכרז מבלי לפגוע בזכותה לפיצוי בגין ההפרה ו/וא הנזקים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה ולכל תרופה אחרת העומדת  לרשותה על פי כל דין.
             16.7.3.2 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהיה משטרת ישראל רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא המכרז ו/או לבטלה ללא צורך בהודעה מוקדמת לזוכה בהתרחש כל אחד מהמקרים  הבאים:

16.7.3.2.1 אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הזוכה.
16.7.3.2.2  אם ימונה מפרק זמני או קבוע לזוכה.
16.7.3.2.3 אם הזוכה הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה העולה על 7 ימים.
16.7.3.2.4 אם הזוכה יסב את המכרז כולו או מקצתו לאחר, ללא אישור מוקדם של  משטרת ישראל, כמפורט בסעיף 16.5.4 לעיל.
16.7.3.2.5 במידה שיש בידי משטרת ישראל הוכחות שהזוכה או אדם אחר בשמו או מטעמו נתנו או הציעו לאדם כלשהוא שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהיא בקשר לניהול המכרז,  וביצוע ההתקשרות מכוחו.    
16.7.4  סיום ההתקשרות
                    הובאה ההתקשרות לידי גמר בנסיבות כלשהן, לפי דרישת משטרת ישראל או מכל סיבה אחרת, או שסיים הזוכה את התחייבויותיו בהתקשרות נשוא המכרז, ימסור הזוכה לנציג משטרת ישראל את המסמכים המקוריים ואת ההעתקים של כל המשובים, הדו"חות המסכמים, הממצאים וכל המסמכים האחרים אשר ברשותו, בקשר עם מכרז זה, בתוספת הצהרה בכתב, שלא נותרו ברשותו או ברשות אדם כלשהו מטעמו כל מסמך במקור או בהעתק.
               16.7.5 מבלי לפגוע ביתר הוראות המכרז ומבלי לגרוע מכל סעד העומד למשטרה בין מכח מכרז זה ובין מכח הוראות כל דין, במקרה שיוצא נגד החברה צו לפירוק ו/או לפירוק זמני ו/או צו למינוי כונס נכסים ו/או כונס נכסים זמני, כי אז תהא המשטרה רשאית לבטל את המכרז לאלתר וללא מתן הודעה מראש והיא תהיה רשאית לעכב ו/או לקזז כספים המגיעים לזוכה ולממש בטחונות ו/או ערבויות ולעכב כל נכס השייך לזוכה. בנוסף, תהיה המשטרה, בקרות אחד המקרים האמורים בסעיף זה, רשאית לקבל לידיה את התיעוד המקורי של החומרים, המערכת וכל מוצר אחר, ובכפוף לתנאי הסכם ההפקדה שייחתם לפיו. 

16.8 עבודה במתקנים פעילים של המשטרה:
              16.8.1 הזוכה מתחייב לא לגרום לכל הפרעה במהלך העבודה הסדיר במבני המשטרה בין במקומות עבודתה ובין בשטחים אחרים, לא הוא, לא עובדיו או כל מי שיפעל בשמו ומטעמו, או לחילופין, לתאם את ביצוע העבודות כך שההפרעה במהלך העבודה במבני המשטרה תהיה קטנה ככל האפשר, והכל תוך תיאום מראש עם נציגי המשטרה ובאישורם.
              16.8.2 הזוכה מתחייב לדאוג לכך שכל מי שיעבוד מטעמו במתקן משטרתי ימלא אחר נוהלי העבודה במקום ויקפיד על שמירת ההוראות בדבר בטחון, בטיחות ואבטחה הקיימים והנדרשים במתקן וכן כל הוראה אחרת בדבר סדרי עבודה כפי שנמסרו ו/או יימסרו לו ע"י נציג המשטרה. 
16.9 אישורים ביטחוניים:
             16.9.1 תנאי לביצוע העבודה עפ"י מכרז זה הוא קבלת אישורים ביטחוניים מגורמי המשטרה המוסמכים לכך ברמת סודיות הנדרשת ע"י מחלקת בטחון שדה. הזוכה מתחייב לדאוג לכך שכל מי שיועסק מטעמו בביצוע עבודה עפ"י מכרז זה יהיה מצויד באישור כאמור מראש בכתב. לשם קבלת אישור כאמור יעביר הזוכה למשטרת ישראל מראש רשימה שמית של עובדים ו/או הגופים שיהיו קשורים מטעמו בביצוע ההסכם כולל מספרי הזיהוי שלהם ויעדכן את הרשימה בכל עת שיחולו בה שינויים.

             16.9.2 הזוכה מתחייב להעביר את פרטי העובדים כאמור לעיל תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו במכרז זה, לרבות הסכמתם בכתב לעריכת בדיקת בטחון שדה ולעיון במרשם הפלילי. ההסכמה תינתן ע"ג טופס הצהרת ויתור סודיות, שדוגמא ממנו לעיון מצ"ב (נספח יב'). למען הסר ספק מודגש כי למשטרה הזכות למנוע מהזוכה העסקת עובד כלשהו.
16.10 סודיות ונאמנות:
                16.10.1 הזוכה, עובדיו ו/או שלוחיו מתחייבים להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים או מאפשרות של ניגוד עניינים, לשמור בסוד, לא להעביר, לא להודיע, לא למסור, ולא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליהם אגב ו/או בקשר ו/או מתוקף ו/או במהלך ביצוע השירות עפ"י מכרז זה, וזאת תוך כדי ביצוע השירות, לפני תחילתו ו/או לאחר ביצועו ואגב ביצוע השירות.
                16.10.2 ניגוד עניינים: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, עסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו למשטרה בהתאם להצעה זו (לענין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע/ליועץ). ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים.
                16.10.3 הזוכה מתחייב להחתים את עובדיו או שלוחיו על "הצהרת שמירת סודיות", לפיה יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם - כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר, או בתוקף, או במהלך ביצוע הוראות מכרז זה, וזאת - תוך תקופת  ביצועם, לפני  תחילתם, או  לאחר ביצועם וכן אגב ביצועם  (להלן: "ההצהרה"); (נספח יג').
                16.10.4 כל הפרה של כללי הבטחון (כולל העסקת אנשי מקצוע נוספים שלא אושרו על ידי המשטרה) מהווה עילה להפסקת התקשרות מידית של המשטרה מול הזוכה.  
                16.10.5 הזוכה, עובדיו או השלוח יצהירו כי ידוע להם כי אי-מילוי התחייבות עפ"י ההצהרה מהווה עבירה עפ"י סעיף 118 וסעיף 119 לחוק העונשין התשל"ז – 1977.
16.11 פיקוח, בקרה והבטחת איכות:
                16.11.1 בהתאם לאמור במפרט המצ"ב על כל תנאיו, נציג משטרת ישראל יפקח באופן שוטף על כל הכרוך במתן השירות עפ"י מכרז זה והמפרט המצ"ב, לרבות זמינות נותן השירות והיענותו לדרישות, עמידה בלוחות זמנים וכל דבר ועניין אחר הקשור למכרז ולמפרט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בסעיף זה יהיה נציג המשטרה רשאי לפעול כדלקמן:

                              16.11.1.1 להעיר לזוכה על הפגמים האמורים ולדרוש דיווח מלא המסביר את סיבת הליקוי ומתאר את התכנית לתיקונו.
                              16.11.1.2 לפסול אביזרים, חומרים, תוכנה וכל דבר אחר אשר הוגדר במפרט או באחד ממסמכי המכרז ואשר לדעת נציג המשטרה אינו תואם את ההגדרה.
                              16.11.1.3  לדרוש הפסקת ביצוע העבודה באופן מלא או חלקי עד לתיקון הליקויים והפגמים וביצוע כל ההתאמות הנדרשות על פי מכרז זה על כל נספחיו.
                16.11.2  נציגי המשטרה יהיו רשאים בכל עת ובכל שלב של ביצוע העבודה, בתיאום עם הזוכה, לבקר בכל מקום בו מתנהלות עבודות הכרוכות/קשורות בביצוע העבודה ו/או לפקח על ביצוע העבודה.
                16.11.3 הזוכה יבדוק את הערות נציג המשטרה ויפעל על פי הנחיותיו כאמור עד לתיקון מלא של כל הליקויים והפגמים.
                16.11.4 למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי פעולות אשר יהיה על הזוכה לבצע על פי סעיף זה לא ישחררו את הזוכה מהשלמת העבודה, על חשבונו, לפי לוח הזמנים המוגדר ולעמוד ביתר התחייבויותיו לפי מכרז זה.
                16.11.5 האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מזכויותיה של המשטרה לפי מכרז זה או לפי כל דין, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לטעון להפרת המכרז, לאי עמידה בלוח זמנים או לכל סעד אחר העומד לזכותה של המשטרה. 
                16.11.6 עוד מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בסעיף זה יהיה נציג המשטרה רשאי:
                              16.11.6.1 להנחות את נותן השירות על פי המפורט במכרז זה.
                              16.11.6.2 לאשר נושאים לביצוע ועמידה בלוחות זמנים.
                              16.11.6.3 לקבוע נהלי עבודה ולתת הוראות לצורך ביצוע הוראות המכרז, ובלבד שלא יהיה בנהלים כאמור כדי לסתור את המתחייב עפ"י מכרז זה.
                              16.11.6.4 לעקוב אחרי ביצוע פעולות והתחייבויות נותן השירות ולבחון התאמתן ועמידתן בדרישות מכרז זה.
                              16.11.6.5 לדרוש מנותן השירות ביצוע פעולות ומתן דו"חות הנדרשים לדעתו במסגרת ביצוע מכרז זה.

16.12 אי שימוש ע"י המשטרה בכל זכות מזכויותיה עפ"י מכרז זה, או עפ"י כל דין, לא יחשב בשום פנים ואופן כויתור מצד המשטרה, אלא אם כן נעשה בכתב. אפשר גם בסעיף 16.7.
16.13 אמנת שירות ( SLA  ):

  16.13.1 אמנת השירות מגדירה את רמת השירות שתתקבל מן הזוכה  וממי מטעמו במהלך כל תקופת ההתקשרות מכח מכרז זה ואת הפיצויים המוסכמים אשר ישלם בגין אי עמידה ברמת השירות המוסכמת.
  16.13.2 במידה שהזוכה לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת הוא ישלם פיצוי מוסכם על פי מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם ל"טבלת אמנת השירות והפיצויים המוסכמים" המפורטת להלן:

            

טבלת  אמנת השירות והפיצויים המוסכמים:
	מהות
	גודל הקנס

	אי הגשת מסמכים הנדרשים עפ"י המכרז, בכלל זה גם אישור ביטוחי.
	250 לכל יום איחור.

	העדר אמצעים כנדרש במפרט.
	300 ₪ למקרה.

	אי עמידה בלו"ז להתקנת מערכת גילוי אש ללא אישור מהמזמין .
	עד  1000 ₪ לכל יום איחור החל מהיום הרביעי

	אי עמידה בלו"ז למתן שרות 
	עד 500 ₪ לכל שעת איחור החל מהשעה השלישית .

	אי הגשת חשבונית/חשבונית הצמדה במועד
	2% מערך החשבונית, החל מהחודש השלישי לאיחור


  16.13.3  מבלי לגרוע מזכויות המשטרה לכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים לה על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין, משטרת ישראל תהא רשאית לקזז סכום הפיצויים המוסכמים והמפורטים לעיל מהתמורה המגיעה לזוכה בגין מתן שירותים למשטרה. האמור יתבצע בכפוף לדיווח מהגורמים המתאימים במשטרת ישראל ולאחר מתן התראה כתובה אחת מראש לזוכה.
 16.13.4 למען הסר ספק, מודגש בזאת, כי מנגנוני הפיצוי העומדים לרשות המשטרה בהתאם לסעיף האמור ועל פי כל דין בלתי תלויים זה בזה ויופעלו במקביל במקרה הצורך.
17. שאלות  והבהרות
      17.1 שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, המפרט ונספחיהם יש להפנות בכתב, אל עורך המכרז- רפ"ק מאיר פולבר, בטלפון 08-9124326 או באמצעות הפקס שמספרו 08-9124727 או 09-7697828, בימים א'-  ה', בין השעות 8:00- 16:00 ( למעט ימי שישי, ערבי חג, חגים וימי חול המועד ). 
17.2 אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' במסמכי המכרז ואל מול כל דין, תקנה צו וכו' , או שיהיה לו זוכה כלשהוא בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו בקשר עם המכרז וההתקשרות מכוחו, עליו להודיע על כך בכתב לעורך המכרז בסמוך ככל הניתן למועד פרסום המכרז.
17.3 הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

17.4 שאלות הבהרה ניתן להעביר עד לתאריך: 17.7.2012 בשעה 10:00. 
17.5 לא יתקבלו שאלות/ בקשות הבהרה לאחר מועד זה. 
17.6 התשובות לבקשות ההבהרה ישלחו באמצעות פקס לכלל המציעים ללא ציון שם הפונה.
18. למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי תנאי המכרז הקובעים הבלעדיים יהיו התנאים המפורטים בכתב ואין במתן מענה בע"פ כדי לשנות  ו/או להוסיף עליהם. 

שאול כהן, נצ"מ

ר' מחלקת הרכישות והמכירות

  יו"ר וועדת המכרזים
                  נספח א' למכרז
לכבוד:

משטרת ישראל

התחייבויות והצהרות המציע
1. אני מצהיר כי הנני מוסמכת/ך לחתום בשם המציע על ההצעה. 
2. הנני מצהיר כי קראתי את כל תנאי המכרז ומסמכיו והם מקובלים עלי ומהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי זאת.
3. הזוכה מצהיר כי כל העבודות אשר יבוצעו עפ"י ובמסגרת המכרז, יבוצעו על פי ההנחיות של המשרד לבטיחות וגהות הנוגעות לבטיחות בעבודה. כן מתחייב הזוכה כי השירותים הנדרשים במכרז זה ברורים לו, והוא מתחייב לבצעם במרב הקפדנות והיעילות במיומנות ובמקצועיות ולהעמיד לשם כך את כל כוח האדם והאמצעים הנדרשים באופן שהמתקנים והמערכות נשוא המכרז יתוחזקו בכל עת לשביעות רצונה המלאה של משטרת ישראל ו/או מי מטעמה. הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין והוראות הרשויות המוסמכות. 
4. הנני מאשר כי החברה עומדת בתנאים המקדמיים של המכרז לרבות התנאים הנוגעים לניסיון של החברה במתן השירותים הנדרשים על פי המכרז.
5. הנני מצהיר כי המחירים הכלולים בהצעתי הינם קבועים וסופיים.
6. אני מתחייב/ת כי כאשר משטרת ישראל תדרוש ממני תוך 14 יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות לחתום על הסכם/הזמנה (כאמור בסעיף 7.2 למכרז), עפ"י תנאי המכרז ועפ"י המפורט בהצעתי לעיל, אחתום עמה על הסכם/הזמנה כאמור.

7. ידוע לי כי הפרת התחייבותי האמורה תזכה את משטרת ישראל בפיצוי מוסכם, כמפורט בסעיף 7.2 למכרז ולגבות את הבטוחה שמסרתי להבטחת התחייבותי זו.

8. אני נותן בזה הסכמתי לגורם מוסמך במשטרה לעיין במלא המידע הרלוונטי מהמרשם הפלילי והמודיעיני ובכפוף לקבוע בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים. ידוע לי כי אי מתן הסכמה כנדרש לעיל פוסלת את הצעתי. 
פרטי המציע
	
	
	
	
	

	המציע
	
	מס' עוסק מורשה
	
	מס במקור

	
	
	
	
	

	כתובת
	
	מס' טלפון
	
	מס' פקס

	
	
	@
	
	

	שם איש הקשר/מנהל
	
	E MAIL
	
	מס' נייד


                נספח ב'1 למכרז
       הצעת מחיר למכרז 51/2012
הצעת מחיר לאזור א' 
	מס"ד
	משקל לשיקלול
	השירות
	אחוז (%) מערך מתקן, לכל המתקנים באזור א'

	1
	70%
	שרותי תחזוקה לשנה אחת 
	


	מס"ד
	משקל לשיקלול
	השירות
	אחוז (%) ההנחה המוצע יהיה מספריית המחירים ( מסמך ד' ).

	2
	30%
	התקנות חדשות, הרחבות ושינויים
	


הערות:

1. יש להגיש הצעה לסעיפים 1 ו- 2. הצעה חלקית לא תידון!

________
___________
______________ 




   תאריך
   
     שם המציע
 
      חותמת וחתימה 
  
 מס' עוסק מורשה 
                נספח ב'2 למכרז
       הצעת מחיר למכרז 51/2012
הצעת מחיר לאזור ב' 
	מס"ד
	משקל לשיקלול
	השירות
	אחוז מערך מתקן, לכל המתקנים באזור ב'

	1
	70%
	שרותי תחזוקה לשנה אחת 
	


	מס"ד
	משקל לשיקלול
	השירות
	אחוז ההנחה המוצע יהיה מספריית המחירים ( מסמך ד' ).

	2
	30%
	התקנות חדשות, הרחבות ושינויים
	


הערות:

1. יש להגיש הצעה לסעיפים 1 ו- 2. הצעה חלקית לא תידון!

________
___________
______________ 




   תאריך
   
     שם המציע
 
      חותמת וחתימה 
  
 מס' עוסק מורשה 
                  נספח ג' למכרז
פרוט ניסיון המציע ושביעות רצון

          המציע יפרט בטבלה שלהלן גופים/מוסדות/ חברות להם נתן שירותי התקנה ותחזוקה למערכות גילוי אש מסוג "טלפייר" במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז: 
	מס"ד

	שם הגוף/
מוסד/

חברה
	תקופת מתן השירות

(מתאריך עד תאריך)
	היקף העבודה
( ב-₪  כולל מע"מ )
	סוג וכמות המערכות 
	שם איש קשר (אצל הלקוח)
	טלפון לברורים

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	גופים שהינם "תאגיד ממשלתי" או "תאגיד מקומי"

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	


הערות: 
1. במידה ויימצא כי איש הקשר המצוין לעיל אינו הגורם המוסמך בארגון למתן חוות דעת, תהא המשטרה
      רשאית לפנות לגורם הרלוונטי.

2.  ניתן להוסיף גופים נוספים במסגרת פירוט הניסיון.
3. במידה ונספח זה ימולא ביותר מעמוד אחד, יש לוודא חתימה ואישור המציע על כל עמוד בנפרד.

___________


______________

          _________________

 תאריך                              שם המציע                                               חותמת וחתימה
נספח ד' - נוסח ערבות 
שם הבנק/חברת הביטוח ______________

מס' הטלפון ____________

מס' הפקס _____________

כתב ערבות 

לכבוד משטרת ישראל 

הנדון : ערבות מס' _______________________

לבקשת  (שם הספק)  

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של: ________ ₪, (במילים ________ ₪) צמוד ל_____________ מתאריך _____________________
     

        (תאריך תחילת תוקף הערבות)
אשר תדרשו מאת : __________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז מספר 51/2012 בנושא: שירותי תחזוקה, אחריות והרחבות למערכות גילוי וכיבוי אש קיימות מסוג "טלפייר" עבור משטרת ישראל

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________ עד תאריך _________________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חב' הביטוח שכתובתו:______________








                       
         שם הבנק / חב' הביטוח

מספר הבנק________________ מספר הסניף ______________________________

כתובת סניף הבנק / חב' הביטוח _________________________________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

___________________    ___________________      ______________________

            
תאריך


שם מלא 


חתימה וחותמת

הערה – הצמדה על פי נספח ההצמדה למכרז,  נדרשת בערבות ביצוע בלבד ולא בערבות המכרז
נספח ה' למכרז
תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

אני הח"מ ​​​​​______________ ת.ז. ​​​​____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן :
1. הנני נותן/נת תצהירי זה בשם _____________________ שהוא/היא הספק המבקש/ת להתקשר עם המשטרה (להלן "הספק"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם הספק. 
2. תצהירי זה ניתן לצורך ההתקשרות הנוכחית בין הספק לבין המשטרה בנוגע ל – (למילוי ולסימון על ידי X במשבצת הנכונה) 
 מכרז מס' ____/ _________     עסקה בלא מכרז בעניין ________________







        (להלן – "ההתקשרות הנוכחית")

3. בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה", "הורשע/ו", "עבירה/עבירות", "מועד התקשרות" משמעותם כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי עיינתי בהגדרות של מונחים אלה וכי אני מבין אותם.
4. אני מצהיר/ה כי -  (למילוי ולסימון על ידי X במשבצת הנכונה)
 עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית לא הורשעו הספק ו"בעל הזיקה" אליו ביותר משתי "עבירות".
 עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית הורשעו הספק ו"בעל הזיקה" אליו ביותר משתי "עבירות", אך במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

5. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
 ________________________








חתימת מורשה החתימה של הספק

א י ש ו ר

אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________  הופיע/ה בפני במשרדי ברח' ________________ בישוב/עיר______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ________________/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.

    _________             ________________________                                   _________________

    תאריך
               חותמת + מספר רשיון עריכת דין
                                        חתימת עוה"ד

נספח הגדרות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

"בעל זיקה" – כל אחד מאלה: 

. חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;

. אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: 
1. בעל השליטה בו;

2. חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;
3. מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
. אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק.
"הורשע", בעבירה – הורשע בפסק-דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון  התשס"ג (31 באוקטובר 2002);

"עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; 

"מועד התקשרות" – 

(1) לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז – המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;

(2) לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז – המועד שבו הוגשה לגוף הציבורי ההצעה ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה; ואם לא הוגשה ההצעה כאמור – מועד ההתקשרות בעסקה;

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.

להוכחת עמידת המציע בתנאים המוקדמים לאזור א' או אזור ב'

נספח ו'1(א) למכרז
הנידון: אישור פרטים לצורך מכרז מס' 51/2012 לתנאי הסף 3.1.1 ו- 3.1.2
כרואה החשבון של                                                                 ( להלן: המציע במכרז מס' 51/2012 )


הננו לאשר כי הוצגו בפני מסמכים המעידים כי:

3.1.1 למציע מחזור כספי שנתי של לפחות 2.5 מיליון ₪ במהלך כל אחת מהשנים 2009, 2010 ו- 2011 הנובע ממתן שירותי התקנה ותחזוקה למערכות גילוי אש מסוג טלפייר.

3.1.2 המציע ביצע במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז, לפחות 5 פרוייקטים של התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש בהיקף כספי של לפחות 250,000 ₪ ( כולל מע"מ)  לכל פרוייקט, מהם לפחות 2 פרוייקטים אשר בוצעו עבור "תאגיד ממשלתי" או "תאגיד מקומי" כהגדרתם בחוק חובת המכרזים       ( התשנ"ב- 1992 ). 

                        תאריך               


   חתימה

                                      חותמת
נספח ו'1(ב) למכרז
הנידון: הצהרת המציע על עמידה בתנאי הסף 3.1.3 ו- 3.1.4
אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם המציע ________ מצהיר בזאת כדלקמן:
3.1.3 למציע ניסיון קודם במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז, במתן שירותי תחזוקה למערכות גילוי אש מסוג "טלפייר" עם  לפחות שלושה גופים שהינם "תאגיד ממשלתי" או "תאגיד מקומי" כהגדרתם בחוק חובת המכרזים ( התשנ"ב- 1992 ). 
3.1.4 המציע מעסיק, נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות שלושה טכנאים שעברו הדרכה להתקנת ותחזוקת מערכות "טלפייר" – מערכות קונבנציונליות ואנלוגיות GSA-1000 לסוגיהן ו- ADR-3000. 

                               שם               


                          תפקיד
                                              תאריך               
               חתימה

                                      חותמת
נספח ו'1(ג) למכרז
להלן פרטי הטכנאים המועסקים על ידי והעונים לדרישות המכרז
	מס"ד
	שם הטכנאי
	הסמכה/הכשרה רלוונטית
	תאריך תחילת  העסקה אצל המציע
	וותק מקצועי 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


הערות:

1. המציע רשאי להדפיס נספח זה ביותר מהעתק אחד, ולפרט פרטים של טכנאים נוספים ככל שיהיה רלוונטי.
2. יש לצרף העתקי קורות חיים, תעודות השכלה והסמכה רלוונטית.

שם               


        תפקיד

תאריך               
               חתימה

                                      חותמת
להוכחת עמידת המציע בתנאים המוקדמים לשני האזורים

נספח ו'2(א) למכרז
הנידון: אישור פרטים לצורך מכרז מס' 51/2012 לתנאי הסף 3.2.1 ו- 3.2.2
כרואה החשבון של                                                                 ( להלן: המציע במכרז מס' 51/2012 )


הננו לאשר כי הוצגו בפני מסמכים המעידים כי:

3.2.1 למציע מחזור כספי שנתי של לפחות 5 מיליון ₪ במהלך כל אחת מהשנים 2009, 2010 ו- 2011 הנובע ממתן שירותי התקנה ותחזוקה למערכות גילוי אש מסוג טלפייר.

3.2.2 המציע ביצע במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז, לפחות 8 פרוייקטים של התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש בהיקף כספי של לפחות 250,000 ₪ ( כולל מע"מ)  לכל פרוייקט, מהם לפחות 3 פרוייקטים אשר בוצעו עבור "תאגיד ממשלתי" או "תאגיד מקומי" כהגדרתם בחוק חובת המכרזים      ( התשנ"ב- 1992 ). 

                        תאריך               


   חתימה

                                      חותמת
נספח ו'2(ב) למכרז
הנידון: הצהרת המציע על עמידה בתנאי הסף 3.2.3 ו- 3.2.4
אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם המציע ________ מצהיר בזאת כדלקמן:
3.2.3 למציע ניסיון קודם במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז, במתן שירותי תחזוקה למערכות גילוי אש מסוג "טלפייר" עם  לפחות שלושה גופים שהינם "תאגיד ממשלתי" או "תאגיד מקומי" כהגדרתם בחוק חובת המכרזים ( התשנ"ב- 1992 ). 
3.2.4 המציע מעסיק, נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות חמישה טכנאים שעברו הדרכה להתקנת ותחזוקת מערכות "טלפייר" – מערכות קונבנציונליות ואנלוגיות GSA-1000 לסוגיהן ו- ADR-3000. 

                               שם               


                          תפקיד
       
                
                                   תאריך               
               חתימה

                                      חותמת
נספח ו'2(ג) למכרז
להלן פרטי הטכנאים המועסקים על ידי והעונים לדרישות המכרז

	מס"ד
	שם הטכנאי
	הסמכה/ הכשרה רלוונטית
	תאריך תחילת  העסקה אצל המציע
	וותק מקצועי 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


הערות:

1. המציע רשאי להדפיס נספח זה ביותר מהעתק אחד, ולפרט פרטים של טכנאים נוספים ככל שיהיה רלוונטי.
2. יש לצרף העתקי קורות חיים, תעודות השכלה והסמכה רלוונטית.

שם               


        תפקיד

תאריך               
               חתימה

                                      חותמת
נספח ז' למכרז 
חשבות/מח' כספים/גזברות/ספקים

ירושלים - 91906_______________

הנדון:- תשלום למוטב באמצעות זיכוי חשבון בנק

1.
הרינו לבקשכם לבצע תשלומים, בגין טובין/שרותים שנספק/נבצע עבורכם, באמצעות זיכוי 
חשבוננו בבנק כדלהלן:-

	מס' עוסק מורשה/ת.ז./מלכ"ר
	
	שם הספק (העסק)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	סמל הבנק
	
	שם הבנק

	
	
	
	


	סמל הסניף
	
	שם הסניף

	
	
	
	
	


	מס' חשבון בבנק
	
	כתובת הבנק

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.
על כל שינוי בפרטים בסעיף 1 לעיל, נודיעכם בהקדם - בכתב בחתימת מורשה החתימה 

וחותמת העסק.

3.
מספר פקסימיליה אליה תוכלו להעביר פרוט התשלומים שהועברו לחשבוננו, במידה  

ויוחלף מספר הפקסימיליה נעדכן אתכם בהקדם.

	מס' פקסימליה
	קידומת
	
	מס' טלפון
	קידומת

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.
אם משטרת ישראל תעשה כל מה שאדם סביר צריך לעשות כדי לזכות את חשבוננו בבנק

על סמך הפרטים שנמסרו על ידינו, לא תהא לנו כל טענה וכל תביעה מסוג ומין כלשהו 

בגין אי תשלום.

5.
טופס זה אינו משמש המחאה זכות לקבלת אשראי ולא התחייבות לרכוש ציוד/שירותים

ו/או לבצע תשלום.

6.
תשלום של משטרת ישראל לפי הפרטים כפי שנמסרו על ידינו, לפי כתב זה יחשב כפירעון

מלא.

7.
לא תהא לנו כל תביעה כנגד משטרת ישראל בגין אי תשלום אם לא מסרנו פרטים מלאים

או מדויקים בדרך הקבועה בכתב זה.

_______________________                        ___________________________________

                תאריך



                   חתימת מורשה החתימה וחותמת העסק

מאשר אני כי הפרטים הנ"ל מתאימים לעסק/חברה

_______________________                        ___________________________________
                 תאריך
חתימת בנק/רו"ח
נספח ח' למכרז 
הנדון: תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות לצורך מכרז מס' 51/2012
אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

2. הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.
3. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
_____________________
המצהיר

אישור
אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
___________
              ______________________
        ___________



      תאריך 

חותמת ומספר רישיון עורך דין 
         חתימת עוה"ד
נספח ט'  למכרז

הנדון: תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

2. הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים בהתאם למכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא. 
3. ככל שתבחר הצעתו של המציע במכרז, מתחייב המציע להודיע למזמין באופן מיידי על כל סיבה שבגללה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל. 
4. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
_____________________

המצהיר

אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

______
              ______________________
        ___________

___________
              ______________________
        ___________



      תאריך 

חותמת ומספר רישיון עורך דין 
         חתימת עוה"ד

נספח י'  למכרז

הנדון: דרישות ביטוח  למכרז                  
הקבלן  מתחייב, לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל –משטרת ישראל ולהציג למשטרת ישראל את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן.

א.   ביטוח חבות המעבידים
     1.  הקבלן  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בל תחומי  מדינת ישראל 

          והשטחים המוחזקים;

    2. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000  דולר ארה"ב לעובד, למקרה  ולשנה; 

    3.  הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –משטרת ישראל היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה  

         ו/או מחלת מקצוע כלשהם כי היא נושאת בחבות מעביד כלשם כלפי מי מעובדי הקבלן.

ב.   ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
      1. הקבלן יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריותו כלפי צד שלישי  גוף 

          ורכוש בגין פעילותו; 

     2.  גבולות האחריות לא יפחתו מ – 1,000,000  דולר ארה"ב למקרה ולשנה

      3.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY);

      4.  כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהקבלן או כל איש שבשרותו פועלים או 

           פעלו בו, יבוטל;

     5.  רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;
      6.  הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משטרת ישראל  ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או 

           מחדלי הקבלן   וכל הפועלים מטעמו.
ג.   ביטוח חבות המוצר PRODUCTS  LIABILITY-     
     1.  הקבלן יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר, לגבי ציוד וחלקי חילוף אשר יסופקו על ידו במסגרת 

          שירותי תחזוקה התאמה, הרחבות,  שינויים וכן מערכות חדשות כולל  עבודות התקנה, טיפול 

          ושרות .

    2.  הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין - נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  למוצרים פגומים 

         - 1980.

     3.  גבולות  האחריות לתובע, מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו  מ – 500,000   דולר ארה"ב בגין  נזק לגוף 

          ולרכוש.    

     4.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS  LIABILITY 

     5. הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים. 

     6.   הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משטרת ישראל ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או 

           מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו.
ד.    כללי
       בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-

       1.  לשם המבוטח תתווסף מדינת ישראל –משטרת ישראל, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

       2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם

            ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משטרת ישראל.

     3.  המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – 

          משטרת ישראל  ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

    4.   הקבלן  לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות

           המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

    5.   ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה ופוליסה תחול בלעדית על הקבלן;

    6.    כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים

           ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה  במלוא הזכויות על

           פי פוליסות הביטוח.

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל, 

יומצאו למשטרת ישראל עד למועד חתימת ההסכם.     

הקבלן  מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל –משטרת ישראל  יחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל –משטרת ישראל בתוקף. הקבלן מתחייב להציג  את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור חתום על ידו על חידושן למשטרת ישראל לכל  המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל –משטרת ישראל  על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי חוזה זה.

        נספח ביטוחים

       לכבוד 

       מדינת ישראל – משטרת ישראל

לכבוד 

מדינת ישראל –משטרת ישראל

א.ג.נ., 

                              הנדון:  אישור עריכת ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________  (להלן "הקבלן") לתקופת 

הביטוח  מיום _________ עד יום ________________ בקשר לשירותי תחזוקה, אחריות והרחבות למערכות גילוי אש וכיבוי אש מסוג "טלפייר", עבור משטרת ישראל את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים. 

2. גבולות האחריות לא יפחתו מסך   5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
3. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –משטרת ישראל  היה ונטען לעניין  קרות תאונת 

    עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי ממועסקי  הקבלן.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל 

    תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

2.  גבולות האחריות שלא יפחתו מסך  של  1,000,000 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  

     (שנה). 

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

4.  כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהקבלן או כל איש שבשרותו  פועלים או 

     פעלו בו, יבוטל;

5.  רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;

6. הביטוח הורחב לשפות את מדינת ישראל – משטרת ישראל  ככל שייחשבו  אחראים למעשי ו/או 

    מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו. 

ביטוח חבות המוצר PRODUCTS  LIABILITY-     

 1.  ביטוח חבותו בביטוח חבות המוצר לגבי ציוד וחלקי חילוף אשר יסופקו על ידו במסגרת שירותי 

      תחזוקה התאמה , הרחבות, שינויים וכן מערכות חדשות כולל  עבודות התקנה, טיפול ושרות .

 2.  הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין - נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  למוצרים פגומים 

      - 1980.

3.  גבולות  האחריות לתובע, מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו  מ – 500,000   דולר ארה"ב בגין

     נזק לגוף ולרכוש.    

4.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS  LIABILITY 

5.  הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים. 

6.  הביטוח הורחב לשפות את מדינת ישראל – משטרת ישראל ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי 

     הקבלן וכל הפועלים מטעמו.
כללי

בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:   מדינת ישראל –משטרת ישראל בכפוף להרחבי 

     השיפוי כמפורט לעיל.

2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על 

     ידינו הודעה מוקדמת של  60  יום לפחות במכתב רשום לחשב משטרת ישראל, במטה הארצי 

     בירושלים.

3.  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל- משטרת ישראל

     ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

4.  הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות המוטלות 

     על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.                                              

6.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים  

     ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל,  והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא 

     הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

                                                                                       בכבוד רב,                                                               

                                                                    ___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

*                                                     *                                            *                                *

נספח יא' למכרז

נספח הצמדה למכרז 
המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז

1. הספק יהיה זכאי לתוספת, והמזמין יהיה זכאי להפחתה מהמחיר בסך של 100% משיעור השינוי באחוזים, בין המדד הבסיסי לבין המדד הקובע במועדים כאמור בסעיף קטן ו' להלן.  חישוב ההצמדה יהיה כדלקמן:-


א.
שם המדד:
מדד תשומות הבניה- 

  
  המתפרסם בירחון לסטטיסטיקה של מחירים מאת הלשכה  המרכזית
  לסטטיסטיקה.

  ב.
    המדד הבסיסי:
מדד יוני שנת 2012

ג.
המדד הקובע:  
המדד הידוע לאחרונה במועד שנקבע לאספקת השרות, או במועד אספקתו
                                                         בפועל, לפי  הנמוך ביותר, כפוף לאמור בסעיף קטן ו'.


ד.
המחיר הבסיסי:
המחירים שהוצעו במכרז.


ה.
חשוב ההצמדה יהיה כדלקמן:-

	מחיר הבסיס X 
	מדד קובע (בנק')

1 -  ----------------

מדד בסיס (בנק')



ו.
עדכון המחיר ייעשה, החל מתאריך 30.1.2014.

2. עם אספקת הטובין/השירות עפ"י תנאי ההזמנה, יגיש הספק חשבונית שתפרט בנפרד את המחיר הבסיסי ואת הפרשי ההצמדה עפ"י החישוב דלעיל. החשבונית הנ"ל תהיה סופית, מעבר להפרשי ההצמדה שפורטו לעיל לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת התייקרות או אחרת.

3. כפוף לחוק יציבות המחירים במצרכים ובשרותים (הוראות שעה) התשמ"ה 1985 וכל צו שהוצא על פיו או כל
    דבר חקיקה אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו וכל חיקוק נוסף המסדיר התקשרויות במשק.
4. על אף האמור בסעיף 1 ו' דלעיל, במידה ובמהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד, ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ממדד הבסיס, תעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את 4%, לבין המדד הקובע במועד(י) הגשת החשבון(ות).

     עדכון המחיר ייעשה החל מהחודש העוקב את חודש שינוי המדד (4%) ויחול עד לתאריך הנקוב  בסעיף 1 ו'.

5. בכל מקרה של שינוי במיסים העקיפים בתקופת המכרז, תעוקר השפעת השינוי ותחושב התוספת, או ההפחתה 
    הנובעים מהשינוי.
ניספח יב' למכרז 

הצהרת ויתור סודיות
אני הח"מ:

      שם משפחה


שם פרטי

קודם

       שם האב

______________
   _____________
  ______________
_____________

      שנת לידה

           ארץ לידה
    עיר רחוב / שכונה
       מס' בית

______________           _____________         ______________      _____________

       מספר ת.ז.

     מס' אישי בצה"ל

______________           _____________

אני נותן בזאת את הסכמתי לעריכת בדיקת בטחון שדה לגבי על ידי המשטרה וכנהוג על ידה לרבות העיון במרשם הפלילי.

ולראיה באתי על החתום:



חתימת המצהיר: __________________.



היום: _________ החודש _________ השנה__________.

ניספח יג' למכרז

הצהרה לשמירת סודיות וחובת נאמנות

אני החתום מטה, שם ______________________  ת.ז.  ______________  מצהיר ומתחייב בזה כלפי משטרת ישראל כדלקמן: 
שמירת סודיות:
1. לשמור בסוד ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשם כך, את כל המידע המסווג כאמור לעיל.

2. לא לעשות שום שימוש במידע שיגיע אלי ואל כל עובד מטעמי מכוח ההתקשרות עם המשטרה בקשר לשירותים נשוא המכרז (להלן 'ההתקשרות'), אלא לצורך ההתקשרות בלבד.
3. לוודא שהמידע בקשר להתקשרות יטופל כמידע מסווג, ולא יגיע לידי מי שאינו מוסמך לקבלו.

4. ידועות לי חובותיי ע"פ סעיפים 118 ו-119 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וכי גילוי המידע המסווג ו/או שימוש בו בניגוד להצהרות דלעיל מהווה עבירה לפי סעיפים אלה.
5. כן ידוע לי שהעברת מידע מסווג כאמור לעיל למאן דהוא, ללא אישור בכתב מאת אדם מוסמך מטעם משטרת ישראל היא אסורה.
6. אני מתחייב לשמור בקפדנות אחרי כל ההוראות בדבר שמירת סודיות ואחר כללי הביטחון שיונהגו בעתיד.
7. התחייבות זו כוחה יפה גם בתום מילוי תפקידי כאמור בכל הקשור לידיעות שהגיעו אלי עקב מילוי תפקידי בקשר להתקשרות.
חובת נאמנות:
1. ידוע לי, כי אני חב חובת נאמנות כלפי המשטרה בלבד בכל הקשור להתקשרות, ואפעל למען מימוש חובת נאמנות זאת בין במישרין ובין בעקיפין.
2. אני מצהיר כי אינני מצוי במצב של ניגוד אינטרסים  או אפשרות של ניגוד אינטרסים בין אינטרסים של משטרת ישראל בקשר להתקשרות, ובין אלה שלי או של גורם אחר כלשהו שאיננו המשטרה, ואני מתחייב שלא להימצא בעתיד במצב של ניגוד אינטרסים כאמור, לא במישרין ולא בעקיפין, ואם אקלע לכזה אפעל מייד להפסקתו ואודיע על כך מייד לנציגי המשטרה, ואפעל ככל שאלה ימצאו לנכון להורות לי.

שם פרטי:  
_____________.

שם משפחה:_____________.

ת.ז.:
_____________.

תאריך:
_____________.

חתימה: 
_____________.
משטרת ישראל

את"ל- מחלקת הרכישות והמכירות
שירותי תחזוקה, אחריות והרחבות למערכות גילוי וכיבוי אש מסוג "טלפייר" עבור משטרת ישראל

מסמך ב'
תנאים כלליים נוספים
1. פרק 00 - מוקדמות

1.1. הגדרות

1.1.1. "המזמין" –משטרת ישראל או נציגיה או נציגי המשטרה.

1.1.2. "מהנדס" או "מפקח" "יועץ" – מהנדס מטעם המזמין שתפקידו לפקח על ביצוע עבודות  הקבלן ועמידתו בתנאי החוזה.

1.1.3. "קבלן" או "חברה" או "ספק" – הזוכה במכרז זה.
1.2. הזוכה מצהיר שהינו מסוגל להעמיד מיידית ,עם קבלת הדרישה לכך, צוותי עבודה, לכל תקופת העבודה באתרים בהתאם לזכייתו . כמו כן הזוכה מתחייב שבמידה ויידרש יגדיל מיידית עם קבלת הדרישה לכך את כוח האדם לביצוע העבודות באתרים בצוותים נוספים בהתאם לנדרש .
1.3. מנהל שירות והתקנות: הזוכה מתחייב להעמיד מנהל שירות והתקנות מטעמו  אשר ילווה באופן צמוד את השירות וההתקנות .

1.4. קצב הזמנות

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי אין המזמין מתחייב לקצב אחיד של הזמנות עבודה או להיקף הזמנות כלשהוא, והדבר לא ישמש כעילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן.

1.5. עבודות במקביל

1.5.1. באפשרות המזמין להזמין ביצוע התקנות (במסגרת הרחבת מערכות) מהקבלן ב- 5 אתרים שונים בעת ובעונה אחת בכל ששת המחוזות של המשטרה/מג"ב/יחידות מטא"ר וזאת בנוסף למתן שירות לכל ייתר האתרים.

1.5.2. הקבלן חייב להיות מסוגל להפעיל מספר צוותים במקביל לצורך ביצוע עבודות המתוכננות וזאת ללא קשר לזכייתו במכרזים אחרים.

1.5.3. עובדי  יהיו מצוידים בכל כלי העבודה הנדרשים לצורך ביצוע העבודות.
1.6. תקופת הביצוע

1.6.1. על הקבלן להתחיל לבצע כל התקנת מערכת  במועד שייקבע על ידי המזמין. העבודה תמשך ברציפות עד לסיומה בפרק הזמן שיוקצה לה על ידי המזמין.

1.6.2. תקופת הביצוע תקבע לכל הזמנת עבודה בנפרד, בהתאם למפורט להלן:

תקופת הביצוע הנדרשת תחושב על ידי חלוקת ההיקף הכספי הכולל של העבודה, בהיקף הכספי המוערך עבור יום ביצוע אחד שהוא 8,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

לדוגמא: לעבודה בהיקף כספי של 40,000 (לא כולל מע"מ) תידרש תקופת ביצוע של 5 ימי עבודה.

1.7. על אף האמור בסעיף 1.6.2 לעיל רשאי המזמין לקבוע תקופת ביצוע ארוכה יותר במידה ובאתר יעבדו קבלנים נוספים ו\או מכל סיבה שעלולה לגרום לעיכוב בעבודה רציפה של הקבלן.
1.8. נוהלי עבודה

1.8.1. הקבלן יוזמן טלפונית על ידי המפקח לקבל לידיו את הזמנת העבודה, או שההזמנה תועבר לקבלן בפקס' בהתאם למסוכם עם המפקח. 

1.8.2. בהזמנה יפורטו הפרטים הבאים:

1.8.2.1. הגדרת מהות העבודה.
1.8.2.2. שם היחידה בה נדרש לבצע את העבודה.

1.8.2.3. מועד תחילת העבודה.

1.8.2.4. משך תקופת הביצוע.

1.8.2.5. פרוט שמות בעלי התפקידים ביחידה איתם מתואמת העבודה.
1.8.3. עבור כל עבודה יקבל הקבלן הוראת ביצוע מהמפקח וגודל התקציב שהוקצב לעבודה זו.
1.8.4. פעילות הקבלן לאחר קבלת הזמנת העבודה

1.8.4.1. על הקבלן ללמוד את תוכן ההזמנה על בוריה ולהתארגן בהתאם לביצוע העבודה, קרי -  עובדים, תיאומים, ציוד, חומרים וכד'.

1.8.4.2. לפני תחילת העבודה יגיש הקבלן תכניות מפורטות על סמך בהסתמך על סיור מקדים או הנחיות שנתנו לו.

1.8.4.3. לצורך הכנת התכניות יקבל הקבלן תכניות שטח ואדריכלות במידה וקיימות בארכיון המשטרה. במידה ולא קיימות התכניות הנ"ל הקבלן יכין תכניות אילו בעצמו הכול כלול במחירי היחידה.

1.8.4.4. תקופת ההתארגנות לביצוע העבודה מסיום הסיור באתר או רגע העברת ההזמנה לקבלן במידה ולא התקיים סיור באתר, תהיה 48 שעות ובמקרים דחופים 24 שעות לכל המאוחר. תקופת ההתארגנות תהיה בהתאם למפורט לעיל, אלא אם החליט המפקח אחרת בנסיבות ההזמנה.

1.8.4.5. הקבלן ייגש לביצוע העבודה רק לאחר אישור המפקח.

1.8.4.6. עבודת הקבלן תבוצע בפיקוח מקצועי צמוד של המפקח. אין בכך כדי לגרוע מאחריות הקבלן לכל מהלך ביצוע העבודות.
1.8.4.7. קבלת העבודה תיעשה על ידי המפקח  שיוודא ביצוע העבודה בהתאם לתכנון ועפ"י ההנחיות שנמסרו לקבלן.

1.8.4.8. בדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש: הקבלן יזמין על חשבונו בדיקת המערכות על ידי מכון התקנים הישראלי. המערכות תתקבלנה לאחר הצגת תעודה המאשרת את תקינות המערכת מבחינת מכון התקנים, ומאשרת את הנדרש ע"פ התקנים.

1.8.4.9. עבודות חשמל יבדקו על ידי "חשמלאי בודק" מוסמך שיאושר ע"י המזמין ואשר יוזמן על ידי הקבלן.
1.8.4.10. שכר הבודק ישולם על ידי הקבלן  והקבלן ימסור את דו"ח הבדיקה למפקח. 

1.8.4.11. במידה ותהיינה הערות לבודק או הסתייגויות על ביצוע העבודה, יהיה על הקבלן לתקנן על חשבונו לשביעות רצונו של המפקח, וזאת מבלי לחרוג מהזמן שהוקצה לעבודה, קרי - תקופת הביצוע.
2. הרחבות ושדרוגים של מתקנים קיימים: 
     ככלל עבודות במסגרת הרחבות ושדרוגים למתקנים קיימים יבוצעו עפ"י שעור ההנחה מספריית המחירים של ההצעה הזוכה. במקרה שהמזמין ידרוש באופן יוצא דופן לבצע עבודה כלשהיא שאינה כלולה בשירות השוטף, הזוכה יידרש להחתים נציג מוסמך של המזמין והמפקח מראש לפני ביצוע העבודה. אי החתמת נציגו המוסמך של המזמין  והמפקח על החריגה, תחשב כוויתור על תשלום עבור ביצוע העבודה החריגה. במידה והפריט אינו מופיע בספריית המחירים אז התמחור יהיה לפי מחירון דקל בהנחה של 10%. במידה והעבודה אינה מופיעה בשני המחירונים אזי המחיר יהיה לפי ניתוח עלויות מפורט הכולל חשבוניות וקבלות המצהירות על העלויות).  
3. ביקורת העבודה

3.1. הקבלן יעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הפועלים , הכלים והמכשירים הדרושים לבחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס לאתר ולכל מקום אחר אשר בו מתבצעת עבודה עבור הפרויקט.

3.2. המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה בפרויקט.   המפקח יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר – נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים וכל זה על חשבון הקבלן. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

3.3. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון , שינוי או פירוק של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או בהתאם להוראותיו. הקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך תקופה שתקבע על ידי המפקח.

3.4. המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללותה , או חלק ממנה,  אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, למפרט הטכני או להוראות המפקח. דרישה של המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש לקבלן עילה לבקשת הארכה של משך הביצוע ולא תשולם לקבלן תוספת כלשהי.

3.5. המפקח יהיה הקובע היחיד לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

3.6. הקבלן ייתן הודעה בכתב למפקח לפני שהוא עומד לסיים עבודה בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסויה את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנידונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזו, רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או להרוס חלק מהעבודה לצורך בדיקה, ולאחריה הקבלן יכסה/ יתקן החלק שנהרס וכל זאת על חשבון הקבלן .
4. מניעת הפרעות ותיאום עם גורמי המשטרה

4.1. בנוסף לאמור בסעיף ב' 28, 30 ובסעיף 0048 של המפרט הכללי לעבודות בנין, מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות מקסימלית בפעילות השגרתית והשוטפת המתנהלת בתחנה ויעשה כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות ו/או הפרעות מכל סוג שהוא, תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם המפקח ומפקדת התחנה. בנוסף, מתחייב הקבלן להימנע בביצוע העבודות  מגרימת מטרד ליחד ו'או לציבור לפי כל דין.
4.2. קיום הוראה זו לא תשמש כעילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן.
5. תאום עם גורמים אחרים

       בנוסף לאמור בסעיפים אחרים הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום ושיתוף מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות מפקדת התחנה אשר בו תבוצע העבודה.
6. עבודה בסמוך למבנה ו/או ציר תנועה

6.1. כל עבודה בסמוך למבנה ו/או ציר תנועה תתבצע תוך הימנעות מהפרעה לתנועה ולפעילות השגרתיות, ותוך תיאום מוקדם עם המפקח.

6.2. לקבלן לא תשולם תוספת עבור קשיי ביצוע שיגרמו עקב עבודות הכנה וארגון מיוחדים.
7. עבודות בשעות חריגות

7.1. במידה ובכדי להשלים את העבודה במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו על ידי מפקח יחידת הבינוי יידרש הקבלן לעבוד בשעות הלילה, בימי שישי, שבתות וכל זמן אחר שיידרש, לא תשולם לקבלן כל תוספת .
8. אחריות למבנים ומתקנים קיימים

8.1. הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים, ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה על ידו.

8.2. עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות הקבלן, על הקבלן להודיע למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו ולוודא כי אין כבלים או צנרת אחרת כגון כבלי טלפון, כבלי חשמל, צינורות מים וכד'.

8.3. הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המנהל מכל אחריות לנזק שייגרם על ידו לאותם מבנים ומתקנים קיימים, ומתחייב לתקנם על חשבונו, לשביעות רצון המפקח, ולשאת בכל ההוצאות הן הישירות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
9. מניעת הפרעות

9.1. הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצורכי התנועה הסדירה ובפעילות השוטפת בתחנה. במשך כל זמן העבודה, ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. כמו כן מתחייב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד שיש בהם כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי הרכב מכל הסוגים.

9.2. כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה לא תשולמנה בנפרד ותכללנה במחירי היחידה של חוזה זה. כמו כן לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין נזקים ו/או עיכובים שנגרמו עקב כל הנ"ל בסעיף זה.
10. ניקוי השטח בתום העבודה

10.1. הקבלן ינקה את שטח העבודה בסיום העבודה, ויסלק את הפסולת לאתר שפך מאושר. סילוק הפסולת יבוצע באחריות הקבלן ועל חשבונו.
11. נוהל לפירוקים והתקנתם (מסירת הפירוקים ליח' הבינוי)

רשימת אלמנטים שיפורקו וימסרו למחסני הבינוי של המחוזות.

11.1. רשימת האלמנטים שיפורקו ימסור הקבלן למפקח או  ליחידת הבינוי המחוזית בצורת טבלת פירוקים שתכלול: מס' סידורי, שם הפריט, יחידת מידה, כמות, תקינות החומר לשימוש חוזר.

11.2. כל הכמויות אשר תפורטנה בטבלת הפירוקים לגבי כל עבודה, תיבדקנה ותאושרנה במקום על ידי מפקח יחידת הבינוי.

11.3. החומרים לגביהם הוחלט ע"י המפקח כי אינם תקינים לשימוש חוזר, יפונו על חשבון הקבלן לאתר פסולת מאושר ע"י הרשויות.
12. אבטחה ושמירה

12.1. השמירה הן על העובדים והן על הציוד של הקבלן בשטח, והאבטחה האישית של הקבלן ועובדיו בהסעות ובהעברות השונות, היא על אחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו וכלולה במחירי השירות השנתי.

12.2. לא תוכרנה שום תביעות על נזקים שיגרמו לקבלן, לחומרים או לציוד עקב גניבות או פריצות.

12.3. סידורי האבטחה באזור העבודה עשויים להשתנות וכל מידע בנושא זה יימסר לקבלן על ידי מפקח יחידת הבינוי.
13. התארגנות

13.1. על הקבלן ועל חשבונו לבצע את כל ההתארגנות כמפורט להלן לפני מועד תחילת העבודה, כמצוין ב"צו התחלת העבודה":

13.2. על הקבלן לדאוג לעובדים במסגרת מכרז/חוזה זה לאישורי כניסה ליחידות המשטרה.

13.3. פסילת חלק מעובדי הקבלן עקב אי מתן אישור כניסה על ידי הגורמים המוסמכים מסיבה כלשהי, לא תהווה עילה מצד הקבלן לבקש דחיית מועד תחילת ביצוע העבודה, כמצוין ב"צו התחלת העבודה", או בקשה מצידו לדחות את מועדי סיום העבודות במסגרת ההזמנות השונות שתועברנה לו.

13.4. על הקבלן לקבל לפני תחילת העבודה מנציג יחידת הבינוי בכל אזור, אישור מראש ובכתב למיקום החומרים, הציוד ואופן התארגנותו בשטח.
14. לוח זמנים

14.1. הקבלן מתחייב להגיש לוח זמנים מפורט ממוחשב בשיטת GANT או בשיטה דומה , בהתאם לדרישות המפקח , תוך שבוע מיום קבלת צו התחלת העבודה.

14.2. לוח הזמנים יוגש לאישור המפקח ויקיף את כל תהליכי ושלבי הביצוע.

14.3. על הקבלן לנהל מעקב שוטף אחר לוח הזמנים, לעדכנו אחת לחודש, או במועדים אחרים בהתאם להוראות המפקח.

14.4. כל ההוצאות להכנת לוח הזמנים, עדכונו ומעקב אחריו, יחולו על הקבלן.

14.5.  אם בכל זמן שהוא, יהיה המפקח בדעה שקצב הביצוע של העבודה איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת העבודה על פי לוח הזמנים שנקבע, או השלמת כל חלק מהעבודות בזמן הקבוע, יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט באמצעים הדרושים , כולל תוספת של שעות עבודה, כוח אדם, חומרים , כלים וציוד,  בכדי להבטיח את השלמת העבודות, או כל חלק מהן וידווח על כך למפקח בכתב. הכל על חשבון הקבלן. 
15. הובלת ציוד ע"י הקבלן

15.1. הובלה של חומרים וציוד שנועדו להתקנה ע"י הקבלן יהיה על חשבון הקבלן. כנ"ל לגבי חומרים ומוצרים המפורקים על ידי הקבלן ויש להובילם ליחידת הבינוי האזורית.

16. מנהל העבודה (ראש צוות)

16.1. הקבלן יעסיק בכל אתר מנהל עבודה בעל הסמכה מתאימה לעבודות גילוי אש  המבוצעות באתר לאורך כל תקופת הביצוע. מנהל העבודה ינהל העבודה ויקבל הוראות המפקח.

16.2. המפקח או המזמין רשאי לדרוש החלפת מנהל עבודה במידה וימצא שהנ"ל אינו מתנהג כראוי, או שאינו מתאים לתפקידו. הקבלן ימנה במקומו מנהל עבודה אחר באישור המפקח.
17. יומן עבודה
17.1. יומן העבודה ינוהל ע"י הקבלן ובו יירשם כל יום:

17.1.1. מספר הפועלים המועסקים , מקצועם ותפקידם באתר נכון לאותו יום.

17.1.2. כל החומרים והסחורות שנתקבלו.

17.1.3. רשימה מפורטת של העבודות שנעשו ומיקומן במבנה.

17.1.4. כל אינפורמציה רלוונטית אחרת .

17.1.5.  הערות , בקשות ותביעות הקבלן עבור המפקח יכתבו בפרק מיוחד ובאופן בולט.

17.1.6. פרטי העבודה היומית שאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח או ב"כ. חשבונות בעד עבודות יומיות ייעשו רק על פי הרשום ביומן.

17.2. יומן העבודה ייחתם בכל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וכן חתימת  המפקח תהיה לפחות אחת לשבוע. 

17.3. יומן העבודה ינוהל ב- 2 עותקים. המקור והעתק נוסף הינם עבור המפקח.

17.4. היומן יועמד לרשות המפקח או ב"כ במשך כל תקופת העבודה.
18. קבלת עבודה

18.1. בסיום עבודת הקבלן, על הקבלן להודיע על כך למפקח/למזמין לצורך קביעת יום מסירת העבודה. 

18.2. הקבלן יזמין את מכון תקנים לביקורת וימציא למזמין דו"ח מכון התקנים המאשר שהמתקן עונה לכל דרישות התקן.

18.3. ביום קבלת העבודה, יערך פרוטוקול ובו יפורטו כל הליקויים והערות המפקח. המפקח רשאי שלא לקבל את העבודה אם לדעתו ישנם לקויים .

18.4. במידה והקבלן יידרש לבצע תיקונים או השלמות ,עליו  להשלים את העבודה על חשבונו תוך פרק זמן שיקבע  בפרוטוקול  בהתאם לדרישת המפקח.
19. תכניות עדות

19.1. על הקבלן להכין, על חשבונו, תכניות המראות את הביצוע בפועל כולל את העבודות הנסתרות כגון: מערכת קווי גילוי אש ואביזרי קצה ומתקנים אחרים , כפי שבוצעו בפועל, וכן יראה את כל התשתית שמחוץ למבנה וסמוך לו אשר הוא מתקין או מעביר.
19.2. כל התכניות הנ"ל יסופקו למפקח/למזמין  על גבי נייר 90 גרם (אוריגינל) ו- 1 העתקות של המקור הנ"ל ובנוסף על גבי תקליטור בגרסת "אוטוקאד" התואמת את גרסת ה "אוטוקאד" אשר בשימוש המזמין.
19.3. התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש בסיס לתביעות כספיות של הקבלן לשינויים בעבודות אשר לא אושרו על ידי המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל.

19.4. ביצוע האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה בספריית המחירים.

20. ציות להוראות בטחון שדה

20.1. הקבלן ועובדיו יהיו כפופים לתנאי בטחון שוטף של מ"י באתר. הקבלן ידווח למפקח על כל תקלה ביטחונית, אובדן מסמכים וכניסה בלתי מורשית לאתר העבודה. 

20.2. הנחיות להוראות בטחון

20.2.1. לפני תחילת העבודה, על הקבלן להעביר רשימה שמית כולל מספרי זהות של כל עובדיו שיעבדו בפרויקט זה. 

20.2.2. בכל מקרה של אובדן אישור יש להודיע מיידית למפקח.

20.2.3. בכל מקרה של הפרה כלשהי מהנחיות הביטחון הנ"ל, תופסק עבודת הקבלן באתר, והקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד המשטרה.
20.3. קשר טלפוני
20.3.1. הקבלן יעביר ליחידת הבינוי רשימת טלפונים של משרדו והטלפון הסלולארי שברשותו וברשות מנהלי העבודה מטעמו כך שניתן יהיה לאתרם בכל עת.

20.3.2. כל צוות עובדים המועסק על ידי הקבלן לצורך ביצוע עבודות במסגרת מכרז/חוזה זה באתר עבודה יהיה מצויד במכשיר טלפון סלולארי שיאפשר יצירת קשר בין צוות העובדים ונציגי יחידת הבינוי בכל עת.

20.3.3. עבור מכשירי הטלפון הסלולארי לא ישולם לקבלן.
משטרת ישראל

את"ל- מחלקת הרכישות והמכירות
שירותי תחזוקה, אחריות והרחבות למערכות גילוי וכיבוי אש מסוג "טלפייר" עבור משטרת ישראל

מסמך ג'
מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
פרק א': מבוא ותנאים כלליים

1. כללי:

1.1 משטרת ישראל מעוניינת בשירותי תחזוקה והתקנות של מערכות גילוי וכיבוי אש במשטרת ישראל.
1. מסמכים ישימים:
1.1. מכוני בדיקה ותקנים:

·   UL     UNDERWRITERS LABORATORIES     USA

·  FM      FACTORY MUTUAL  USA

· VDS   VERBAND DER SACHVERSICHERER   W.GERMANY

· AFNOR   ASSOCIATION FRANCAISE  DE NORMALISATION   FRANCE

· B.S. BITISH STANDARDS   GREAT BRITAIN

· F.O.C. FIRE OFFICES COMMITTEE    GREAT BRITAIN

· C.S.A
  CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION   CANADA

· ULC     UNDERWRITERS LABORATORIES  CANADA

1.2. תקנים:
·   NFPA.

· תקן ישראלי 1220 
· ISO 9001 ו/או 9002 ו/או 9003  תקן
2. דרישות כלליות:
2.1. נדרש כי כל הציוד יהיה  בעל תו תקן לפעולה משולבת כמערכת אחת בהתאם לת"י 1220.
2.2. כל הציוד הבסיסי לגילוי וכיבוי אש יהיה מאושר ע"י לפחות אחד ממכוני הבדיקה המוכרים מתוך הרשימה המפורטת בסעיף 2, וזאת בנוסף לאישור מכון התקנים הישראלי (מתי).
2.3. הציוד, החיווט וההתקנה למערכת גילוי וכיבוי אש יסופקו ע"פ הסטנדרטים הרלוונטיים המפורטים ב- NFPA ובתקן הישראלי 1220 על כל חלקיו.  בגמר כל התקנה תבוצע בדיקה ע"י נציגי מכון התקנים, ע"ח הקבלן, והקבלן יהיה אחראי לספק למזמין תעודת בדיקה המאשרת את ביצוע העבודה ברכיבים מאושרים ובהתאם לכל דרישות התקן. 
3. תנאי הביצוע והשרות:

3.1. בשלב התכנון של כ"א מהמערכות יהיה על הקבלן להגיש לאישור מוקדם של המזמין והמפקח:

3.1.1. עקרי התכנון המפורט (סכימת מלבנים).

3.1.2. רשימה סופית ומעודכנת של הציוד המסופק.

3.1.3. תוכנית התקנות. (תוכניות מפורטות, משורטטות בתוכנת אוטוקד)

3.1.4. פרוט החומרים בהם ישתמשו לעבודות ההתקנה.

3.1.5. מפרט בדיקות קבלה, כולל רשימת תיוג לבדיקות.
3.1.6. הקבלן ימסור תוכניות מפורטות לאישור המזמין ולוחות זמנים בתרשים גנט מפורט של שלבי ביצוע הפרויקטים, כולל תרשים מפורט של חיבורי כניסות ויציאות של כל מוצר, תרשים רכזת, פריסת כבלים וגלאים, סימונם  ומספורם.

3.2. בשלבי ההתקנה יהיה על הקבלן לקבל אישור מוקדם מהמזמין על מועדי ההתקנה.

3.3. עם סיום עבודות הקבלן יבוצעו ע"י נציג המזמין ובהשתתפות הקבלן בדיקות קבלה של המערכת. בבדיקות אלה תיבדק התאמת המערכת לדרישות המזמין.

בדיקות הקבלה יכללו הן ביקורת של ההתקנות והן בדיקת הביצועים.

הקבלן ידאג לכל הציוד והמכשירים הנדרשים לצורך הבדיקות הנ"ל, בתאום מוקדם עם נציג המזמין.

3.4. עם סיום עבודת הקבלן ולפני בדיקות הקבלה, יערוך הקבלן סדרת בדיקות וניסויים לבדיקת התאמת מרכיבי המערכות לדרישות וליעוד, וכן בדיקת פעולת כל המרכיבים.

בדיקות אלה יתועדו ע"י הקבלן ויוגשו למזמין במועד בדיקות הקבלה.

3.5. לצורך קבלת אישור "גמר התקנה" יהיה על הקבלן לספק 4 עותקים של ספרות טכנית בשפות העברית והאנגלית הכוללים את התיעוד הבא:

3.5.1. הוראות הפעלה מפורטות של המערכות.

3.5.2. "חוברת המערכת" אשר תכלול:
3.5.2.1. תאור טכני מפורט של המתקנים והציוד והסבר פעולתם.

3.5.2.2. מערכת תוכניות "עדות" (AS MADE) מעודכנות, הן ע"ג מידיה מגנטית והן בהעתקות.             
                 התוכניות ישורטטו בתוכנת "אוטוקד" גרסת חלונות.

3.5.2.3. פרוט לוחות חיבורים.

3.5.2.4. תרשימי זרימה עקרוניים.

3.5.2.5. BLOCK DIAGRAM.

3.5.2.6. תוכניות הרכבה של הציוד.

3.5.2.7. אפיונים ודיאגרמות עם ציון נקודות העבודה לכל מערכת ואביזר.

3.5.3. ספרי היצרנים המקוריים של הציוד המסופק לרבות ספרי MANUAL וספרי INSTALATION.
3.5.4. הוראות אחזקה לדרג א' .
3.5.5. מפרט לשרות/אחזקה מונעת, כולל רשימת חלפים מומלצים.

3.5.6. תעודות בדיקה כנדרש ע"פ החוק וע"פ דרישות המזמין.

3.5.7. תיעוד זה יוגש לאישור המפקח והקבלן יבצע תיקונים, שינויים ותוספות לפי דרישות המפקח.

3.6. לאחר אספקת התיעוד יהיה על הקבלן לקיים  קורס הדרכה אחת לשנה לאנשי התפעול  והאחזקה של המתקן ( מטעם משטרת ישראל ). קורסים אלה יקוימו אצל המזמין במועדים שיקבעו ע"י המזמין. במסגרת הקורסים יודרכו האנשים על תכונות המערכות ומרכיביהן, תפעול תקלות בסיסיות, החלפת יחידות פגומות ותפעול המערכות. הקורסים יהיו ברמה נאותה עם אביזרי הדרכה נאותים, ובהשתתפות הצוות ההנדסי שתכנן והתקין את המערכות. ההדרכה אינה פוטרת הקבלן מתחזוקה שוטפת של המערכות.

3.7. בסיום בדיקות הקבלה ולאחר קבלת התיעוד המתאים יקבל הקבלן אישור בכתב על "גמר התקנה".

3.8. אישור "גמר התקנה" יהווה אישור להגשת החשבון השנתי הראשון. ההתקנה תיבדק ע"י המפקח. במידה וידרשו תיקונים השלמות התאמות הקבלן ישלים כל הנדרש בהתאם למפרט הנ"ל.

3.9. הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו מלאי מתאים של חלקי חילוף, יחידות רזרביות, חומרי התקנה ואמצעים אחרים הדרושים לו על מנת לטפל מיידית בכל תקלה שעלולה לקרות במערכות אשר יסופקו על ידו, וזאת למשך עשר שנים לפחות לאחר "גמר ההתקנה". 
3.10. הקבלן לא יהיה רשאי למסור, להסב, להמחות או להעביר לאדם אחר כל זכות מזכויותיו או חובה מחובותיו על פי ההסכם עם המזמין. מסירת חלק מביצוע ההצעה לאחר, טעונה אישור מוקדם בכתב מאת המזמין.

3.11. הקבלן מתחייב לא למסור או להעביר לכל אדם כל מידע, תוכנית, מרשם או נתון לגבי המערכות או סידורי הביטחון אצל המזמין, מידע על מקומות ההתקנה או כל מידע אחר שבא לידיעתו תוך מהלך ביצוע העבודה. חובת הסודיות חלה על כל מציע, שהציע הצעה ועל מי שקיבל מסמך זה אך לא הציע הצעה. מציע אשר הצעתו לא נתקבלה או מי שלא הגיש הצעה חייב להחזיר למזמין מסמך זה וכל מידע אחר בכתב שנמסר לו, אם יימסר לו.

3.12. בהגשת הצעתו מאשר הקבלן שכל החומרים, הציוד, מכונות, מכשירים, כלי עבודה וכל דבר אחר אשר יהיה עליו לספק לשם ביצוע עבודתו, נמצאים ברשותו או באפשרותו להשיגם, בין אם הציוד מקומי ובין אם עליו להביאו מחו"ל, הוא יהיה אחראי למילוי מדויק של כל התקנות והמנהגים הממשלתיים בקשר להשגת החומרים ושימושם.

3.13. כל ציוד ואביזרים אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות, טעון אישור נציגי המזמין, המפקח והאדריכל לפני תחילת העבודה. הציוד אשר לא יאושר על ידם יסולק מהמבנה מיד לאחר הוראות המזמין.

3.14. הקבלן מתחייב להעסיק לכל עבודה על חשבונו מנהל עבודה מיוחד, מומחה לעבודות הנ"ל, באישור המפקח, שימצא באופן קבוע במקום העבודה, יפקח על העבודה ויקבל הוראות מאת המפקח ונציג המזמין. ההוראות שתינתנה על ידי המפקח למנהל העבודה של הקבלן תחשבנה כאלו ניתנו לקבלן. הקבלן לא יחליף את מנהל העבודה בלי אישור המפקח. 

3.15. במקרה ואחרי מינויו ימצא המזמין או המפקח כי מנהל העבודה אינו מתאים לתפקידו אזי יפעל   הקבלן למינוי אחר במקומו באישור המזמין ו/או המפקח.

3.16. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומנוסים, במספר הדרוש, לשם קידום העבודה בקצב הדרוש, כן מתחייב הקבלן כי יועסקו על ידו בכל אתר לרבות בתקופת האחריות, רק עובדים אשר יהיו להם אישורי כניסה מטעם המזמין. לא יועסקו בני מיעוטים תושבי הרשות הפלסטינאית, עובדים זרים, ובמתקנים מסווגים עובדים אשר אין להם סיווג מתאים.

3.17. על הקבלן לסלק מהאתר לאלתר, לפי דרישות המזמין או המפקח, כל אדם אשר לדעת מי מהם אינו מתאים לתפקיד.

3.18. כל החומרים, האביזרים והמערכות אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו מכל הבחינות לדרישות מכון התקנים הישראלי, חברת החשמל, משרד התקשורת, בזק, משטרת ישראל ומכבי אש, ולדוגמאות אשר נבדקו ונמצאו כשירות לתפקידם על ידי המפקח והאדריכל.

3.19. הקבלן מתחייב לקבל את אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים והמוצרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב החומרים והמוצרים, אולם אישור מקור המוצרים והחומרים לא ישמש אישור לטיב החומרים והמוצרים המובאים מאותו מקור. הרשות בידי המפקח לפסול משלוח חומרים ומוצרים ממקור מאושר אם אין המוצרים והחומרים מתאימים לצרכי ביצוע העבודה.

3.20. הקבלן ינהל בכל אתר יומן עבודה מסודר שבו ירשמו כל מה שנעשה מידי יום ביומו, מספר הפועלים המועסקים, החומרים והמוצרים שמשתמשים בהם בכל סוג וסוג של עבודה. היומן יעמוד לרשות המזמין ולבדיקתו בכל עת שיחפוץ בכך וללא כל תאום או הודעה מראש.

3.21. הקבלן ינהל בכל אתר יומן ותוכניות. התכניות וספר המתקן ימסרו למזמין מיד לאחר החתימה. התכניות ימסרו בנייר ובקבצי אוטוקאד בגרסה שתתאים לגרסת המזמין.

3.22. הקבלן יבצע את העבודות תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאה של כל הגורמים הנוגעים בדבר, ימנע מהפרעות לעבודה של קבלנים ו/או מבצעים אחרים העלולים לבצע בעת ובעונה אחת עבודות שונות באתר או בסביבתו וכן ישתתף בישיבות ופגישות תאום בכל זמן שיידרש לכך. 
מודגש בזאת כי האתרים פעילים ושוקקים עובדים, מתאמנים ומבקרים ולפיכך יידרש תאום יומיומי של שעות העבודה ואזורי העבודה עם מפקדי המתקן והאחזקה.

3.23. הקבלן יצהיר כי הוא מודע להנחיות ונוהלי הביטחון והבטיחות הנהוגים אצל המזמין, יתדרך את עובדיו בהתאם וידאג להקפיד על מילואן.

3.24. הקבלן המציע רשאי ואף מוזמן להציע שיטות אחרות מאלו המופיעות במסמך זה ובתנאיו במידה והן תמלאנה בדייקנות את כל הנחיות NFPA, מכון התקנים ומשטרת ישראל והדרישות המפורטות במסמכים אלה. במקרה זה יספק הקבלן המציע תאור טכני מלא של שיטתו, פרוספקטים, קטלוגים ופרוט האביזרים.

3.25. הקבלן יגיש למזמין רשימת חלקי חילוף וציוד רזרבי מומלץ לרכישה על ידו על מנת לאפשר פעולתן התקינה והשוטפת של כל אחת מהמערכות.

3.26. התכנון והביצוע יתאימו:

3.26.1. להנחיות NFPA כפי שהן מפורטות ב- 2001, 101, 72, 70 NFPA וכל חלק אחר המוזכר   בפרקים הנ"ל או מתייחס למערכות הנ"ל.

3.26.2. תקנים ישראליים 1220,  על כל חלקיהם וכן כל תקן ישראלי רלוונטי אחר בין שהוא מתייחס במישרין למערכות ובין שהוא כולל הנחיות כלליות הנוגעות למערכות ו/או למבנה.

3.26.3. תקנות וחוק החשמל.

3.26.4. המפרט הכללי למתקני חשמל בהוצאת הוועדה הבין משרדית מספר 08/1985.

3.26.5. מפרטים והנחיות הנוגעים לחוק רישוי עסקים בהוצאות משטרת ישראל – מטא"ר.

3.27. בהרכב הכבלים הראשיים יש לכלול יתרה של 20% בנוסף לכמות הנדרשת לתפעול המערכת.

3.28. בצנרת תת קרקעית יש להשאיר חוטי משיכה מניילון בקוטר 8 מ"מ, בנוסף לכבלים המושחלים בהם.

3.29. יש לקבוע שיטת מספור לכל הרכיבים, אביזרים, מערכות, לוחות חיבורים, וכו'. שיטת המספור תאושר לכל מתקן בנפרד, ע"י המפקח לפני הרישום.
3.30. המערכות תכלולנה הגנה בפני ברקים ותופעות מעבר חשמליות אשר עשויות להיות להן השפעה כלשהי על הציוד. כושר העמידה הנדרש הוא ל KA 100.  הקבלן יפרט בתכניות שאכן המערכות והמיגון המוצעת עומדת בכך .

3.31. הקבלן יבצע ויפרט בהצעתו את כושר העמידה של המערכות כנגד הפרעות EMI/RFI וכן גרימת הפרעות אפשריות למערכות אחרות ובמיוחד לציוד ולמערכות הקשר והמחשבים הפועלות באתרים ע"י מערכות המסופקות על ידו. במידה ויתברר בשלב הביצוע או אחריו שמרכיב כלשהו מתוך המערכות הנ"ל מפריע למערכות אחרות יידרש הקבלן לתקן ו/או לשנות או להחליף ציוד ללא כל תוספת מחיר. 

3.32.  התקנה ושילוט:

3.32.1. המערכות על אביזריהן השונים תותקנה בהתאם להנחיות UL, NFPA, תקנים ישראליים, חב' חשמל, מכבי אש, משטרת ישראל ולהנחיות המפקח.

3.32.2. המערכות על אביזריהן השונים תותקנה בהתאם לסטנדרטיים גבוהים, המקובלים בהתקנת מערכות ביטחון, בטיחות, בקרה ותקשורת.

3.32.3. התקנת כל האביזרים לתקרה, לקירות ולעמודים תיעשה באמצעות אביזרי פלסטיק מוקשה או מתכת מצופים להגנה בפני קורוזיה, עם קיבוע מתאים, תוך לקיחה בחשבון של רזרבות חוזק אף מעבר לנדרש. 
3.32.4.  אלמנטים מעץ, פלסטיק, אלומיניום, ברזל או נירוסטה אשר ידרשו ע"י נציגי המזמין או באי כוחו לצורך התקנת האביזרים השונים יהיו כלולים במחיר הכללי ולא תשולם עבורם כל תוספת שהיא.

3.32.5. כל האביזרים יותקנו במקומות מוגנים ורחוקים ככל האפשר ממעברים ומקומות המועדים לפגיעה כתוצאה ממעבר עגלות, ציוד, לקוחות, עובדים, או כתוצאה מביצוע עבודות תחזוקה בציוד ומערכות אחרות.

3.32.6. כל הציוד והאביזרים, הפקדים ואביזרי ההפעלה השונים ישולטו באופן בולט.

במקומות בהם לא ניתן לחרוט ישירות על הפנלים, ייעשה השילוט בחריטה על גבי פנלים נפרדים עשויים אלומיניום בעובי 0.5 מ"מ, או פלסטיק רב שכבתי (סנדוויץ) עם צביעה באופן בולט, ע"פ בחירת המזמין. קיבוע השלטים יבוצע בעזרת מסגרת פלסטיק או מתכת. 
3.32.7. כל הציוד והמכשירים השונים ישולטו כאמור לעיל, תוך ציון שם כל מכשיר ומספרו הסידורי במערכת.

3.32.8. לא יתקבל שילוט שיעשה באמצעות מדבקות, כיתוב, בלטרסט או באמצעות מכונת הטבעה  על סרטי פלסטיק (DYMO).

3.33. התחברות למערכות קיימות, ניתוק מערכות קיימות, שינוי בתשתיות או כל עבודה אחרת הקשורה למערכות או נקודות קצה קיימות:
3.33.1. כל העבודות הנ"ל יבוצעו ע"י הקבלן ובאחריותו. על הקבלן לוודא, לתאם וללמוד את המערכת, כך שהחיבור יהיה תקין, לא תפגע או תיפגם פעולת המערכת או נקודת הקצה.
במידה והמערכת מתוחזקת באופן שוטף ע"י קבלן אחזקה כשלהוא, תבוצע העבודה באמצעות קבלן האחזקה, על חשבון הקבלן.
3.33.2. חיבורים למערכות שבוצעו ע"י אחרים: לעיתים יש מצבים בהם קיימות מערכות נוספות של גילוי אש של ספקים אחרים ויש לחברם למערכת גילוי האש שיתקין הספק הזוכה. במקרים אלו הקבלן יבצע החיבורים וההתאמות הנדרשות ללא תשלום נוסף.
3.33.3. מודגש במיוחד נושא זה בהקשר למערכות חשמל, גילוי וכיבוי אש ובקרת המבנה המקושרות למערכות שונות פעילות במבנה. כל התחברות למערכות תעשה באופן מקצועי, ובאחריות הקבלן יהיה לתאם ולבדוק את כל הנתונים הטכניים הקיימים, ולערוך את כל הבדיקות הנדרשות גם אם אין בידי מפקדי המתקן או האחזקה של המתקן נתונים נדרשים.
3.33.4. כל עבודת חשמל שתידרש תבוצע באמצעות חשמלאי בעל רישיון מתאים. בתום העבודה                                                           תבוצע  בדיקת בודק מוסמך כהגדרתו בחוק החשמל  אשר מאשרת שהעבודה בוצעה באופן תקין והתאם לחוק.

3.34. בעצם הגשת ההצעה מקבל על עצמו המציע את כל התנאים הנקובים לעיל.
4.
שירות תחזוקה ואחריות תכולה ותנאים
       4.1 החברה תבצע ביקורות וטיפול מונע במערכת פעמיים בשנה, במרווח של 6 חודשים בין ביקורת לביקורת.הביקורת והטיפול יבוצעו ע"פ הנחיות יצרן הציוד בהתאם לנדרש בתקן, תוך תאום מוקדם עם המזמין.
      4.2 הביקורות יכללו טיפול מלא של תחזוקה מונעת בכל מרכיבי המערכת, כולל בדיקת סידורי ההתקנה, החלפת חלקים וגלאים, תיקון, מדידה, כיול, ניקוי, ניסוי, לרבות הכבלים והצנרת המקשרים בין הגלאים והאביזרים ללוחות הבקרה. ולרכזות.
      4.3 התשלום עבור שירות יכלול בתוכו עלות השירות השנתי והבדיקות כמתחייב מהוראות מכון תקנים.  עלויות תחזוקה, תיקונים והתאמות לשיפוצים .
      4.4 על הקבלן לספק להתקין ולתחזק מערכת גילוי אש תקינה ועומדת בכל דרישות מכון תקנים באופן שוטף. הקבלן ייקח בחשבון את כל העלויות הישירות והעקיפות ולא תתקבלנה כל דרישות לתשלום נוסף מעבר למחיר שנקבע.
      4.5 כל הנחיה או שינוי בדרישות מכון התקנים יבוצעו ע"י הקבלן ללא תוספת במחיר. 
      4.6 כל המערכות יבוצעו בצורה שלא תפגע באסטטיקה של המתקן ובתיאום עם נציגי המזמין.
      4.7 בכל מחלוקת באשר לצורת ביצוע המערכת כגון: מיקום מעבר תשתיות, מיקום הרכזת,  תחת הטיח או על הטיח וכו' ההחלטה הסופית תהיה של המזמין.
      4.8 הביקורת והטיפולים יבוצעו במהימנות גבוהה, ע"י טכנאים מוסמכים, המכירים היטב את המתקן ומרכיבי המערכת, תוך שימוש בכלים ובמכשירים מתאימים, הכל ע"פ הוראות יצרן המערכת.
     4.9 במקרה של גלאי יוניזציה במסגרת השירות הקבלן ידאג  לניקוי ובדיקת גלאים לגילוי אש  במעבדה בעלת אישור משרד הבריאות והועדה לאנרגיה אטומית לניקוי ובדיקת גלאים לגילוי אש. הניקוי יעשה מינימום אחת לחמש שנים ובמידת הצורך יעשה לכל גלאי שנדרש עבורו ניקוי.
   4.10 עקב ניוד כוח אדם מידי פעם יהיה על הקבלן לעדכן את אנשי הקשר בחייגן הנ"ל כלול בשירות.

4.11 הקבלן יוציא אישור תקינות לרשות הכבאות ודו"ח בדיקה מפורט כנדרש בתקן 1220 חלק 11 לכל אתר ויעבירו לידי המזמין. פורמט הדו"ח יהיה לשביעות רצון המזמין ובמידת הצורך יבצע הקבלן שינויים בפורמט הדו"ח בהתאם לדרישת המזמין.
4.12 לאחר סיום ביקורת שוטפת תודבק על ידי הקבלן מדבקה על הרכזת בציון תאריך הבדיקה ושם הטכנאי אשר ביצע אותה ופרטי התקשרות עם הקבלן.
4.13 מזמין יודיע לחברה מיד על כל שריפה, פגם, קלקול או תקלה אשר תתגלה במערכת.
4.14 זמני תגובה לתקלה: 
        4.14.1 החברה מתחייבת  שטכנאים יגיעו למקום ההתקנה לצורך התיקונים תוך 4 שעות עבודה ממועד קבלת הודעת המזמין(בכל שעה משעות היממה לרבות שבתות וחגים) לתקלת מערכת קריטית (משביתה) ותוך 24 שעות לתקלת מערכת לא קריטית (לא משביתה) אשר אינה  פוגמת בפעולת הגילוי או מסכנת את העובדים והלקוחות.   
         4.14.2  על החברה לסיים את תיקון המערכת בתוך 8 שעות נוספות לכל היותר ( וזאת בכל מקרה תקלה המשתקת או פוגמת בפעולת המערכת או חלקים ממנה או מסכנת את עובדי ולקוחות המזמין)  ותוך 24 שעות לתקלת מערכת לא קריטית (לא משביתה) אשר אינה  פוגמת בפעולת הגילוי או מסכנת את העובדים והלקוחות.
        4.14.3 
ההיענות לקריאה של המזמין תהיה ע"פ המפורט לעיל, כאשר מועד מסירת הודעה טלפונית למשרדי המזמין או מועד גילוי תקלה  ע"י הטכנאי – נציג החברה, יחשבו כמועד קבלת הקריאה.
4.15 במקרה של תקלה המחייבת הוצאת פריט והעברתו למעבדה יתקין הספק פריט חליפי תואם.
4.16 במקרה של שריפה המחייב עבודות התקנה מחדש יאושר לו"ז ארוך יותר בהתאם לגודל המתקן.
4.17 במידה והספק לא יעמוד בדרישות זמן התגובה לקבלת שרות ישלם הספק למזמין קנס כאמור בטבלת הקנסות. 

4.18 החברה מתחייבת לתקן כל תקלה במערכת, תוך שימוש בחומרים מקוריים חדשים, אשר יסופקו  ע"י החברה ועל חשבונה.
4.19 כהיענות לקריאה יחשב מועד הגעת טכנאי מטעם החברה כשהוא מצויד בציוד, מכשירים, סולם וחלקים רגילים הנדרשים לצורך החזרת מערכת מהסוג הנ"ל לתקינות וכשירות מלאים.
4.20 אחריות החברה תחול בכל מקרה של תקלה במערכת או במרכיב ממרכיביה ותהיה אחריות מורחבת על כל חלקי המערכת.  
4.21 אחריות החברה כוללת החלפת חלקים פגומים בחדשים ללא כל תמורה נוספת בכל מקרה תקלה שהוא, כולל החלפת מצברים וכולל מילוי גז FM-200  במיכלי כיבוי (או הלון במיכלי שהיה בהן גז הלון). רק במידה ויוכיח הקבלן שהמיכלים  התרוקנו בעקבות אירוע שריפת אמת המילוי יהיה  ע"ח המזמין בהתאם לספריית המחירים הרצ"ב (לאחר הנחת הקבלן). מודגש כי  חובת ההוכחה לסיבת הפריקה על הקבלן. 
4.22 באם במהלך 6 חודשים (בין שני מועדי ביקורת שגרתית וטיפול מונע) יתגלו פגמים, תקלות או תפקוד בלתי אמין של המערכת אשר יצריכו הזמנת טכנאי שלוש פעמים לתיקון התקלות, יבוצע טיפול מונע מלא כולל לגבי תקינותו המלאה ופעילותו התקינה וזאת בתוך 24 שעות לכל היותר ממועד הביקור השלישי של הטכנאי.
4.23 אחת לשנה תקיים החברה ללא כל תשלום נוסף הדרכה לעובדי המזמין וצוות המתקן לגבי השימוש במערכת. ההדרכה תתקיים לאחר תאום מראש, במתקני המזמין ותלווה באמצעים הולמים כמו שקפים, שרטוטים והנחיות בכתב.
4.24 החברה תנהל יומן תחזוקה של המערכת, אשר ימצא בחדר הבקרה או בידי מנהל האחזקה ובו תרשמנה כל הפעולות, התיקונים והטיפולים אשר יבוצעו במערכות וכן ירשמו מקצועם של המתחזקים שמותיהם שעת הגעה ושעת עזיבה של המתקן. החברה תדאג לשמירת הטופס, ניקיונו ומילויו במדויק ע"י שולחיה. הרישום יערך ע"י נציג הקבלן ויאושר בחתימה ע"י נציג המזמין תוך ציון שם מלא עם תאור תפקיד וטלפון. דוגמת טופס יומן תחזוקה יוצג למזמין לאישור. החברה תעביר אחת לשלושה חודשים בצורה מרוכזת העתק מכל יומני העבודה לידי נציג המזמין.
4.25 על כל פעולה במערכות, בין תיקון, טיפול או אחזקה מונעת, יימסר דו"ח מפורט בכתב למזמין. הדו"ח יכלול את כל פרטי העבודה שבוצעה, החלקים בהם נעשה שימוש ועבודות אשר נשארו להשלמה.

        הדו"ח יוגש למזמין ב- 3 עותקים לפחות, אחד יישאר בידי המזמין במתקן ,עותק נוסף יוחזר לקבלן כשהוא חתום ע"י נציג המזמין ואילו העותק השלישי יישלח לכתובת: מטא"ר רמלה, מדור תחזוקה ורכש לידי - קצין חשמל.
5. כללי:
5.1 על הקבלן לספק להתקין ולתחזק מערכת גילוי אש תקינה ועומדת בכל דרישות מכון תקנים באופן שוטף. הקבלן ייקח בחשבון את כל העלויות הישירות והעקיפות ולא תתקבלנה כל דרישות לתשלום נוסף מעבר למחיר שנקבע.
5.2 כל הנחיה או שינוי בדרישות מכון התקנים יבוצעו ע"י הקבלן ללא תוספת במחיר. 
5.3 כל המערכות יבוצעו בצורה שלא תפגע באסטטיקה של המתקן ובתיאום עם נציגי המזמין.
5.4 בכל מחלוקת באשר לצורת ביצוע המערכת כגון: מיקום מעבר תשתיות, מיקום הרכזת,  תחת הטיח או על הטיח וכו' ההחלטה הסופית תהיה של המזמין.
6. הנחיות בטיחות:
הקבלן מתחייב לפעול לפי כללי הבטיחות והדרישות המפורטים להלן: 

6.1 סידורים לפני תחילת העבודה:

6.1.1 אחרי חתימה על הסכם ביצוע עבודה בתחנה על הקבלן לפנות לממונה על הבטיחות. ממונה הבטיחות ימסור לקבלן הנחיות בטיחות לעובדים והשוהים בתחנה.
6.1.2 לאחר החתימה על טופס ההתחייבות לעבודה בהתאם להנחיות הבטיחות יהיה רשאי הקבלן להתחיל את עבודתו בתחנה.
6.1.3 מטעם התחנה ימונו מפקח עבודה ועוזר למפקח אשר ישמשו כאנשי הקשר מול הקבלן.
6.2 הגבלות ביחס לעובדים ורכבים:

6.2.1 כל עובד מטעם הקבלן חייב לשאת אתו תעודה מזהה  ואישור ביטחוני מקב"ט    המשטרה לפני כניסתו לתחנה.
6.2.2 עובדי הקבלן יהיו מגיל 18 ומעלה.
6.2.3 קבלנים ועובדיהם יורשו לעבוד בתחנה רק בבגדי עבודה ונעלי עבודה תקניים.
6.2.4 הקבלנים יעבדו בשעות העבודה המקובלות בתחנה: ימים א-ה משעה 07.00 עד 17.30.
6.2.5 עבודה מחוץ לשעות המקובלות תורשה באישור מנהל התחנה.
6.3 כללי התנהגות בתחנה:

6.3.1 העובדים לא יסתובבו בשטח התחנה, אלא באזור העבודה בלבד.

6.3.2 אין להשתמש בציוד השייך לתחנה .
6.3.3 העישון בשטח התחנה אסור פרט למקומות המיועדים לכך.
6.3.4 הציוד לכיבוי אש אשר מצוי בתחנה מיועד למקרה שריפה בלבד ואין להשתמש בו למטרות אחרות, במידה ונעשה שימוש במטף יש לדווח על כך למנהל המשמרת.
6.4 עבודות החייבות אישור מיוחד:

6.4.1 כל עבודה שהיא מצב חריג ובמיוחד עבודה שיש בה סיכוני אש (ריתוך, השחזה וכו')  חייבת באישור אחראי הבטיחות בתחנה.

6.4.2 בעבודות הכרוכות בהפעלה של מנוף או מלגזה, על מפעיל הציוד לשאת ברישיון בר תוקף להפעלתו.
6.4.3 כל כלי רכב אשר יופעל על ידי הקבלן לרבות מנוף או מלגזה חייב ברישיון רכב ובביטוח חובה בר תוקף.
6.4.4 כל עבודה בה קיים סיכון לנפילה מגובה העולה על 2 מטר תבוצע על ידי עובדים שהוסמכו לעבודה בגובה – אישור הסמכתם יוצג לנו לפני התחלת העבודה.
6.5 כללי בטיחות

6.5.1 פיגומים וסולמות יהיו במצב תקין למניעת נפילה או החלקה של העובדים המשתמשים בהם. בפיגומים יש לקבוע את משטח העבודה אל השלד וחייבים במעקה בטיחות סביב משטח העבודה.

6.5.2 מנופים וציוד הרמה יורשו לעבוד רק אם עברו בדיקת בודק מוסמך, הקבלן יציג את תסקירי הבדיקה האחרונה.
6.5.3 עבודות החשמל או כל עבודה הקשורה לרשת החשמל, תבוצע ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים רק באישורו ובנוכחותו של החשמלאי של התחנה. הקבלן יזמין על חשבונו בדיקת בודק מוסמך ויבצע כל אשר יידרש למעבר מוצלח של הבדיקה. 
6.5.4 הציוד החשמלי שיופעל יהיה במצב תקין לחלוטין ובעל בידוד כפול.
6.5.5 כבלי החשמל המאריכים יותקנו/יונחו באופן שלא יפריעו לתנועת כלי רכב ו/או הולכי רגל .
6.5.6 תאורה מטלטלת תופעל במתח נמוך (24 וולט).
6.5.7 ציוד גז לריתוך וחיתוך יהיה מצויד בבולמי להבות ויוסע על גבי עגלה מתאימה כשהוא קשור אליה בשרשרת למניעת נפילה.
6.5.8 הציוד והכלים שבשימוש הקבלן יהיו תקינים ושמישים ומפעיליהם מורשים בהפעלתם.
6.6 הקבלן יחתום על טופס נספח הבטיחות.
 פרק ב': מפרט טכני למערכות גילוי וכיבוי אש
1. כללי: 

1.1. המערכות תהיינה מבוססות על גילוי מוקדם של עשן בחלקים מוגנים של המבנים ומתן התראה קולית וחזותית.

1.2. ההתראה תתקבל בלוח בקרה אשר יותקן במבנה המשל"ט, או במבנה או חדר אחר קרוב ואשר בו יסומן האזור והמיקום ממנו הופעלה ההתראה.

1.3. המערכת תקבל ההתראה בלוח משנה מקביל אשר יותקן בעמדת המשל"ט, היומן ו/או השער.

1.4.  במצב אזעקה תפעיל המערכת באופן אוטומטי חייגן טלפון אוטומטי בעל הודעה מוקלטת.
לחייגן האוטומטי יהיה ערוץ בדיקה עם לחצן להפעלתו.

1.5. בלוחות חשמל (מעל A100) יותקנו מערכות כיבוי אוטומטיות בגז 200 – FM בלבד.

הפעלת הכיבוי תעשה מלוח הבקרה או מלוח כיבוי מקומי, לאחר גילוי עשן ע"י שני גלאים לפחות       (CROSS-ZONNING). 

בזמן הפעלת הכיבוי יבוצע ניתוק החשמל בלוח החשמל המזין  ע"י מגע פיקוד יבש, מותאם למיתוג מתח V220, או בהעברת V24 ממערכת גילוי האש למשך פרק זמן של 10 שניות וזאת לצורך הפעלת ממסר ניתוק המתח ללוח החשמל, המותקן במתג ההזנה הראשי בלוח (T.C). חיבורי החיווט בלוח החשמל,   מערכת גילוי האש, באמצעות חשמלאי בעל רישיון מתאים ע"פ חוק החשמל.

1.6. מערכות הכיבוי יפעילו בעת פעולתן חיווי קולי וחזותי בלוח הגילוי ובלוח המשנה.

2. מרכיבי המערכות:

2.1. לוח בקרה (לגילוי וכיבוי).

2.2. לוח משנה.

2.3. גלאים, לחצנים, מנורות סימון.

2.4. צופרים ונצנצים.

2.5. חייגן טלפון אוטומטי.

2.6. מערכות כיבוי אוטומטיות.
3. מערכת הגילוי:

3.1. לוח הבקרה יהיה מסוג אנלוגי או "אינטראקטיבי" "ממוען" ויאפשר גם חיבור גלאים קונוונציונלים (COLLECTIVE), על פי התכנון המפורט.

3.2. לוח הבקרה, מיועד לחיבור גלאים, מסוגים שונים, צופרים, מחזיקי דלתות אוטומטיים ואזורי כיבוי.

3.3. לוח הבקרה יכלול מקום בחומרה ובתוכנה להרחבתו ב- 20% נוספים לפחות.

3.4. לוח הבקרה יוזן מרשת החשמל 230 וולט (כולל חיבור לגנרטור ו/או UPS) וכן ממצברי חירום נטענים  (ניקל – קדמיום/ניקל – פרום) בקיבול המספיק להזנת המערכת על כל מרכיביה במשך 72 שעות ללא רשת החשמל.

3.5. לוח הבקרה לריכוז ההתרעות יהיה מטיפוס מודולארי, הכולל יחידות "נתקעות" (PLUG-IN) המאפשר הרחבות, שינויים ושרות מהיר.

3.6. כל קווי הכניסה והיציאה יהיו מוגנים כנגד נתק וקצר בין המוליכים וקצר לאדמה של אחד המוליכים.

3.7. נדרשות מערכות אשר החיווט מבוצע ע"פ "CLASS A" בחוג סגור. בדרך זו נתק או קצר בקו הגלאים ימנע לכל היותר פעולתם של שני הגלאים הסמוכים למקום הקצר ושאר הגלאים במעגל יישארו אקטיביים.

3.8. תהיה אפשרות לקבלת מגע (OUTPUT) להפעלת אמצעים כלשהם מכל אזור בנפרד, מקבוצת אזורים, או בכל קומבינציה אחת שתידרש, כפוף לסעיף ארגון אזעקה לעיל. הלוח יכלול לפחות 24 מגעים כנ"ל.

3.9. תהיה אפשרות חיבור לאזור (באזורים קונוונציונליים) מגלאי אחד ועד 25, ע"פ הצרכים הגיאוגרפיים בשטח.

3.10. מספר אזורי התוכנה בלוח הבקרה יהיה לפחות כמספר יחידות הכתובת מחולק ב- 4.

3.11. תהיה אפשרות לבצע בכל אחד מהאזורים כל אחת מהאפשרויות הבאות (כל השינויים יבוצעו בתוכנה):

3.11.1. שינוי מצב – יום ולילה.
3.11.2. חיבור צולב (CROSS – ZONNING).

3.11.3. מצב TEST – לבדיקת גלאים, בלא אזעקות והפעלות חיצוניות.

3.12. תהיה אפשרות לבטל כל אזור בצורה סלקטיבית (לאחר הקשת קוד גישה). אזור מבוטל יגרום להופעת חיווי מתאים בלוח הבקרה.

3.13. לוח הבקרה יכלול מעגלי צופרים מוגנים, המאפשרים חיבור הצופרים לכל קומה או אזור בנפרד, כך שגילוי אש בקומה או אזור כלשהו תגרום להפעלת הצפירה רק באותה קומה או אזור, הפעלת התראה כוללת לאחר זמן השהיה ו/או בכל קומבינציה של קומות וקווי צופרים כפי שיידרש ע"י המזמין או באי כוחו.

3.14. השתקת הצופרים תבוצע מלחצן השתקת צופרים בלוח הבקרה או בלוח משנה ולא תגרום להפסקת פעולתו של הנצנץ המותקן על הצופר. ביטול פעולת הנצנץ יהיה באיפוס המערכת בלבד.

3.15.  המערכת תאפשר קבלת אותות התרעה מהאמצעים הבאים:

3.15.1. גלאי עשן יוניזציה (כולל אנלוגיים) גלאי עשן פוטואלקטריים (כולל אנלוגיים או אינטראקטיביים),  גלאי חום (כולל אנלוגיים או אינטראקטיביים), גלאי גז (מסוגים שונים), גלאי להבה.

3.15.2. גלאי קרן אינפרא אדום.
3.15.3. לחצנים ידניים.

3.15.4. מגעי זרימה במערכות ספרינקלרים.

3.15.5. מערכות כיבוי אוטומטיות בגז או אבקה.

3.15.6. התרעות ממגעים יבשים כגון מפסקי גבול במערכות כיבוי אש עצמאיות.

3.15.7. גלאי הצפת מים או נוזלים אחרים.

4. אמצעי גילוי:

4.1. עיקר השימוש יהיה בגלאי עשן מטיפוס פוטואלקטריים אנלוגיים או אינטראקטיביים, המגיבים לנוכחות עשן באוויר. הגלאים יותקנו במקומות ע"פ המפורט בתכנון המפורט, בד"כ במקומות הגבוהים בחלל.

4.2. בלוחות החשמל ובחללי תקרה תותבת יעשה שימוש משולב בגלאי עשן אנלוגיים פוטואלקטריים משולבים עם גלאי חם, או לחילופין בגלאי עשן אינטראקטיביים כנ"ל, באופן שכל תחילת שריפה,  הן במרכיבים האנאורגאניים (חומרים סינטטיים ועשויים PVC ) והן במרכיבים האורגנים תתגלה מיד.

4.3. כל גלאי יכלול מנורת סימון, אשר דולקת או מהבהבת לאחר שהגלאי הופעל.

4.4. במקומות סגורים כמו לוחות חשמל או חללי תקרות תותבות, אשר הנורית אשר על הגלאי אינה נראית בשטח הפתוח, תותקן מנורת סימון מקבילה , לציון פעולת הגלאי.

4.5. מעגלי הגלאים יאפשרו חיבור משולב של כל סוגי הגלאים וכן לחיצים ידניים.

4.6. הגלאים יהיו מוגנים בפני אזעקות שווא כתוצאה מ"רעשים חשמליים", כמו השראות אלקטרומגנטיות, תדרי RF וכד'.

4.7. הגלאים יהיו ברי החלפה ושימוש בבסיסים זהים.

4.8. באולמות וחללים גבוהים יעשה שימוש בגלאי עשן מטיפוס קרן אינפרא אדום.

4.9. ליד היציאות יותקנו לחיצים ידניים, בעלי הפעלה כפולה,  המיועדים להפעלה לאחר שנתגלתה שריפה ע"י עובד או מבקר במקום.

4.10. הלחיצים יחוברו ללוח הבקרה ויפעילו את כל האמצעים.
5. אמצעי התראה:

5.1. כל אמצעי ההתראה יפעלו ע"פ משטרי פעולה אשר יפורטו בהמשך.

5.2. אמצעי התראה יכללו:

5.2.1. צופרי אזעקה בכל שטחי המבנה.
5.2.2. שלטי "אש" [STROBE] ע"ג הצופרים בכל שטחי המבנה. 

5.2.3. קריאה לכוחות סיוע (שומרים, מכבי אש, ממוני בטיחות וכו').

5.2.4. יחידות התראה משניות.

5.3. ארגון אזעקה:

5.3.1. להלן מצבי האזעקה וההתניות  להפעלתם:

5.3.1.1. הפסקת מיזוג אוויר – גילוי משני אביזרים או יותר באזור.
5.3.1.2. 
הפסקת חשמל מקומית או כללית – גילוי אש משני אביזרים או "אימות" מגלאים המותקנים בלוח החשמל.

5.3.1.3. סגירת דלתות הפרדת אש – גילוי אש משני אביזרים או יותר באזור.

5.3.1.4. סגירת מדפי אש בתעלות מ"א (דמפרים)- גילוי אש משני גלאים או יותר באזור.

5.3.1.5. הפעלת מערכות כיבוי אש – גילוי משני גלאים בלוח החשמל או ביצוע "אימות" אזעקה לגלאים בלוח החשמל.

5.3.1.6. פתיחת חלונות פליטת עשן – גילוי אש משני אביזרים או יותר באזור כלשהו במבנה.

5.3.1.7. 
הפעלת צופרים  באזור המזעיק ובאזור לוחות הבקרה ולוחות המשנה – בכל אזעקת אש.

5.3.1.8. הפעלת שלטים מהבהבים בכל המבנה באזעקת אש, עד ביצוע "איפוס מערכת" (RESET).

5.3.1.9. הפעלה כללית של צופרים – בכל הבניין, לאחר פרק  זמן של 3 דקות, במידה ולא בוצעה פעולת "השתקת צופר" בלוח הבקרה או אחד מלוחות  המשנה (משך הזמן ניתן לשינוי).

5.3.1.10. קריאת מעלית והעברתה לפיקוד כבאים – גילוי  אש משני אביזרים באזור כלשהו במבנה, למעט לחצני אש.
5.3.2. בשלב התכנון המפורט הקבלן יציג תוכנית מפורטת לארגון האזעקה, כולל בדיקה מפורטת איזה מהפעולות יבוצעו גם ע"י לחצני אש.
6. אמצעי כיבוי:

6.1. במקומות שיוגדרו לכך תותקנה מערכות כיבוי אוטומטיות בגז 200 FM, או כל גז אחר שיאושר לשימוש.

6.2. בד"כ יופעלו אמצעי הכיבוי אוטומטית לאחר פעולה משולבת של שני גלאים או ע"י אמצעי הפעלה ידניים.
6.3. לחצן הפעלה של כיבוי יותקן במקום מתאים  כך שלא יופעל ע"י מגע מיקרי (לדוגמא גובה התקנה 1.80ס"מ ומעלה). הלחצן יהיה מסוג המצריך פעולה כפולה (double action). הלחצן יופעל רק לאחר הרמת מכסה פלסטי שבירת זכוכית ומשיכת מנוף.  במידה והכיבוי יופעל בעקבות לחיצה מקרית על הלחצן, באחריות הקבלן מילוי הגז על חשבונו והעתקת הלחצן למקום מתאים אשר יעמוד בדרישות.

7. דרישות טכניות מלוח בקרה:

7.1. הלוח יהיה מודולארי, עם יחידות נשלפות, לכל יחידה פנל הכולל את הבקרים הדרושים.

7.2. לוח הבקרה יהיה מסוג "ממוען", מותאם לגלאים אנלוגיים וכן לגלאים קונוונציונליים, ע"פ התכנון המפורט. בלוח ממוען תהיה לכל גלאי כתובת. תהיה אפשרות ויכולת להגדיר כל גלאי באופן עצמאי ככתובת או קבוצת גלאים בכתובת משותפת. תהיה אפשרות לשילוב בין מספר גלאים כלשהם באזור משותף (בלי קשר למיקומם בלולאה) וכן חיבור קבוצות גלאים באזורים קונוונציונליים (COLECETIVE). כל גלאי ניתן יהיה לשייך בקבוצה לוגית אחת או יותר. לחילופין יוצע לוח בקרה מסוג "אינטראקטיבי".

7.3. תהיה אפשרות בלוח הבקרה להגדיר את רמת הרגישות של כל גלאי וגלאי בשלוש רמות רגישות לפחות "גבוהה" "בינונית"  ו"נמוכה".

7.4. הלוח יהיה בנוי בארון פלדה, חמרן או פלסטיק מוקשה המיועד להרכבה בתליה על הקיר, חזית הלוח עשויה זכוכית או פלסטיק אקרילי שקוף דרכו ניתן לראות את התצוגות של הלוח. 

7.5. לארון יהיו פתחים מתאימים לכניסת צינורות/כבלים, עם מכסים מתפרקים.

7.6. הזנות ללוח: רשת החשמל AC- V230 – 220, 50 הרץ וכן מצברי חרום V-DC 24 נטענים, אשר אינם דורשים טיפול. ("ניקל קדמיום" או "ניקל פרום").

המצברים יהיו מספיקים להזנת הלוח ושאר מרכיבי המערכת משך 72 שעות בהעדר רשת החשמל.

למען הסר ספק מצברים שאינם תקינים יוחלפו על חשבון הקבלן והנ"ל כלול בשירות. 

7.7. לוח הבקרה יכלול:

7.7.1. נוריות ופקדים לציון מצב הלוח וביצוע פעולות במערכת (לדוגמא: נוריות אזעקה, תקלה, פקדי הפעלה, איפוס וכו'). 
7.7.2. תצוגת L.C.D אלפא נומרית ובעברית בעלת 200 תווים לפחות.
7.7.3. יחידות בקרת כיבוי אוטומטי כולל נורית הפעלה ונורית תקלה לכל יחידה, קוצב זמן השהייה, יציאה לאזעקה מוקדמת לפני הפעלת הכיבוי, יציאת אזעקה בהפעלת הכיבוי, 
יציאת מתח בזרם גבוה להפעלת הנפץ או סולונואיד לשחרור הגז מהמיכל, יציאת תקלה כללית.
7.7.4. יחידות הפעלה: שעוני זמן, יחידות השהייה, מטריצה לחיבור אזורים וכו'.
7.7.5. מדפסת אירועים ייעודית [מיועדת לחיבור והפעלה משולבת במערכת גילוי אש].

7.8. הלוח ייתן חיוויים כדלקמן:

7.8.1. אזעקה – ויזואלי.
7.8.2. תקלה – ויזואלית ואקוסטית.

7.8.3. כוח חרום בפעולה – ויזואלית ואקוסטית.

7.8.4. חוסר מתח רשת – ויזואלית ואקוסטית.

7.8.5. תקלה במצברים – ויזואלית ואקוסטית.

7.8.6. טעינה בפעולה – ויזואלית.

7.8.7. בדיקה – ויזואלית.

7.9. פעולות אשר יבוצעו ע"י  הלוח במצב אזעקה:

7.9.1. הפעלת צופרי אזעקה (קומתית ובאזור לוח הבקרה).
7.9.2. הפעלת שלטים מהבהבים (נצנצים) בכל שטחי המבנה.
7.9.3. הפעלת מערכות כיבוי אוטומטיות, כולל ניתוק לוח החשמל (מותאם למיתוג מתח AC V220) בהתניית אזורים.

7.9.4. הפעלת חייגן טלפון אוטומטי (כ- 5 מחזורי חיוג ובכל אזעקה גם במידה והמערכת במצב אזעקה מוקדמת).

7.9.5. הפעלת חיווי מקביל על קיום מצב אזעקה בלוחות המשנה.

7.9.6. מניעת הפעלה אוטומטית של גנרטור – בהתניית אזורים.

7.9.7. הפעלת הצופרים בכל המבנה (במידה ולא בוצעה פעולת "ACK" בלוח הבקרה תוך פרק זמן של 3 דקות).

7.9.8. הפסקת מ"א (מגע פיקוד V24) או מגע יבש מותאם למיתוג AC V220.

7.9.9. פתיחת פתחים להוצאת עשן.

7.9.10. סגירת דלתות אש ועשן.

7.10. לוח הבקרה יבקר את עצמו ואת כל מרכיבי המערכת האחרים כמו גלאים, לחיצים, צופרים, והחיווט. בכל מקרה תקלה באחד המרכיבים תתקבל על כך התראה.

7.11. לוח הבקרה יזהה ויאפשר המצבים הבאים:

7.11.1. מערכת בפעולה – ויזואלית.
7.11.2. השתקת צופרים/זמזמים – סימון ויזואלי לאחר ביצוע הפעולה.
7.11.3. הפסקת פעולת הנצנצים (לאחר ביצוע איפוס המערכת).

הערה: מצב זה הינו זמני. אזעקה או תקלה נוספת יחדשו פעולת הצופרים/זמזמים.
7.12. מצב אזעקה: כאשר אחד הגלאים יזהה תופעה מוגדרת עבורו כאזעקה (לדוגמא: חדירת עשן לגלאי העשן) יתקבלו האינדיקציות הבאות:

7.12.1.  
מנורת סימון של הגלאי תהבהב.

7.12.2.  
מנורת סימון מקבילה תהבהב.

7.12.3. 
מנורת אזור בלוח הבקרה ובלוח המשנה תדלקנה.

7.12.4. 
מנורת אזעקה כללית בלוח הבקרה ובלוח המשנה תדלקנה.

7.12.5. 
תצוגה אלפא נומרית תציג את מיקום הגלאי המזעיק.

7.12.6. 
תתקבל אזעקה אור קולית ויופעלו/יופסקו מערכות נוספות ע"פ המפורט להלן.

7.13. לוח הבקרה יכלול  מגעים יבשים (A3 כ"א) מסוג N.O ו- N.C בנוסף לנדרש ע"פ דרישת המזמין. תהיה אפשרות בחירה לכ"א מהמגעים הנ"ל באם יופסק ביחד עם השתקת הצופרים או שיופסק רק לאחר ביצוע "שחרור" (RESET).

7.14. תהיה אפשרות לקבלת מגע (OUTPUT) להפעלת אמצעים כלשהם מכל אזור בנפרד, מקבוצת אזורים, או בכל קומבינציה אחרת שתידרש. 

7.15. מנורת אזעקה כללית, צופר אזעקה מקומי – יופעלו מיד עם הפעלת האזעקה.

7.16. הפעלת כבוי אוטומטי וניתוק לוח החשמל – תבוצע לאחר קבלת אזעקה משני אזורים או שני גלאים ("קרוס זוננינג"). למערכת הכבוי תהיה אפשרות ביטול פעולה מקומית (ABORT – STATION).

7.17. לוח הבקרה יאפשר הפקת דוחות לצורך קבלת מידע לגבי רגישות כל גלאי וגלאי וכן רמת הלכלוך שלו.

7.18. הלוח ישמור 200 אירועים אחרונים או יותר, כולל תאריך ושעה מדויקים לכל אירוע ואירוע.

7.19. הלוח יאפשר 3 רמות גישה לפחות שיאפשרו או ימנעו ביצוע פעולות בלוח הבקרה בהתאם לדרישות המזמין.

7.20. המצברים יהיו אטומים ולא יפלטו גז בזמן טעינה או פריקה. משך זמן הטעינה המכסימלי לא יעלה על 10 שעות.

7.21. למצברים יהי סידור בדיקה קבוע ותתקבל התרעה על תקלה במצברים בזמן שרשת החשמל אינה מחוברת. ההתרעה תתקבל מיד כאשר מתח המצברים ירד מתחת ל- V20.
ניתוק אוטומטי של לוח הבקרה מהמצברים יעשה עם  הגיעם ל- V19 בקרוב, על מנת למנוע נזק אפשרי למצברים כתוצאה מפריקתם המוחלטת. הניתוק יבוצע רק לאחר שהתראה על כך הופעלה.

7.22. לוח הבקרה יאפשר זיהוי נתק או קצר בקו הגלאים ובקווי ההפעלה השונים, (קווי כניסה ויציאה) הן קצר  בין המוליכים והן קצר לאדמה של אחד המוליכים.

מיקום הנתק או הקצר יזוהה וידווח ע"י לוח הבקרה. במקרה של נתק או קצר בקו גלאים ימשיכו הגלאים בקו להיות פעילים.(ע"י חיווט קווי הגלאים ב- LOOP סגור – CLASS A, וכן ע"י שימוש בבסיסי גלאים הכוללים יחידת "הפרדה").

7.23. לוח הבקרה יבקר את עצמו ואת כל מרכיבי המערכת בשיטת "בדיקת זרם" באופן קבוע.

כל שינוי מהמצב הנורמאלי כגון – נתק או קצר בקווי הגלאים או הפעלות, גלאי מזוהם, נפילת מתח הרשת, ירידת מתח המצברים, שליפת גלאי מבסיסו, שריפת נתיך ראשי או משני בלוח הבקרה, נטרול אזור או גלאי, או תקלה במעגלים האלקטרוניים, תלווה בדיווח מתאים, ויזואלי ואקוסטי.

7.24. לוח הבקרה יאפשר ביצוע בדיקות גלאים בכל אחד מהאזורים, בשיטת "סרט הנע".

לצורך כך יהיה בלוח הבקרה מצב TEST אשר בו יבצע הלוח RESET באופן עצמאי מספר שניות לאחר הפעלת כל גלאי. במצב זה ינותקו באופן אוטומטי ע"י לוח הבקרה כל ההפעלות וההתניות לרבות הפעלת צופרים, שלטים מהבהבים, חייגן אוטומטי, מערכות כיבוי אוטומטיות, הפסקת מ"א, סגירת דלתות, מדפי אש וכו'. בלוח הבקרה ובלוח המשנה תתקבל אינדיקציה על היות  הלוח במצב זה. בזמן  הבדיקה באזור כלשהו יהיו כל יתר האזורים במצב עבודה רגיל.

7.25. לוח הבקרה יכלול סידור אוטומטי שאינו מאפשר השארתו במצב TEST למשך יותר מפרק זמן נתון. לדוגמא: 4 שעות.

7.26. לוח הבקרה יכלול סידורים לשינוי מצב המערכת מיום ללילה ולהפך.

הסידור, יהיה אוטומטי על ידי שעון זמן בעל תוכניות שבועית וכן בהעברה ידנית (מפסק עוקף).

הלוח יאפשר שינוי הגדרת ארגון האזעקה לפונקציות חשובות בין מצב יום למצב לילה, לדוגמא: אורך זמן ההשהיה בין קבוצות הזמן וכן הפעלה מיידית במצב לילה ומושהות במצב יום.
7.27. לוח הבקרה יכלול סידור [לחצן] בדיקת נוריות ותצוגה.

7.28. אל לוח הבקרה ניתן יהיה לחבר לוחות  משנה (3 לפחות), בהם כאלה אשר יכללו את כל האינפורמציה ובהם כאלה אשר יכללו רק אינפורמציה מוגבלת.

7.29. לוח הבקרה יכלול סידורים לאספקת זרמי ומתחי הגלאים לעשן, חום, להבה וגז, בכמות כמו שהוגדרה וכן לאספקת זרמי ומתחי מחזיקי דלתות אלקטרומגנטיים, מתחים להפעלת יחידות גילוי  בשיטת קרן אינפרא אדום ויחידות הפעלה למפסקי מתח ראשיים (T.C).

7.30. ספק הכוח בלוח הבקרה יכלול הגנות נגד עליות פתאומיות במתח הרשת לרבות כתוצאה מברקים.

7.31. כל חוסר בנתיך או באחד המתחים בספק הכוח יפעיל מצב תקלה מיידי בלוח הבקרה.

7.32. רמות גישה וסיסמאות:  למפעיל תתאפשר גישה בלפחות 3 רמות.  ניתן יהיה להעביר פונקציות הפעלה ידניות לשלוש רמות הגישה. הסיסמא תתבסס על קוד זיהוי  וקוד אישי.

ניתן יהיה לקבוע לפחות 20 סיסמאות מתואמות בלוח הבקרה.

7.33. זיכרון אירועים (קובץ היסטוריה):  יחידת הבקרה תספק את הפונקציות העיקריות הבאות:
7.33.1. שמירת הנתונים של לפחות 1000 האירועים האחרונים במערכת.

7.33.2. לפי דרישת המפעיל יוצג כל אירוע בכל אזור מתוך 1000 האירועים האחרונים.
7.33.3. ניתן יהיה להציג אירועים שקרו בעבר ע"י יחידת ההפעלה דרך החתכים הבאים:

         - האזעקה האחרונה כולל שינויים בהפעלה ובסטטוס שקרו באירוע זה.

         - כל האזעקות בסדר כרונולוגי או בחתך זמן.

         - כל אזעקות הניסיון   ׁ(TEST).

         - כל האזעקות מתאריך מסויים.

         -  כל התקלות בסדר כרונולוגי, או בחתך זמן.

         - כל הפקודות של הוצאת אלמנט, ניתוק, חבור ופעולה רגילה - בסדר כרונולוגי או בחתך זמן.

         - כל פונקציות הבקרה.
7.33.4. כדי לשמר את מהלך האירועים, לא ניתן יהיה לשנות את המידע השמור בקובץ  זיכרון האירועים  (היסטוריה) מיחידת ההפעלה של לוח הבקרה.
7.34. יחידת הבקרה תכלול מתאם למחשב- PC, המשמש ככלי עזר לאחזקה, באמצעותו ניתן לטעון את התוכנה וכן לעבד נתוני עבר כדלקמן:

        - העברת כל האירועים.

        - לאחסן את רמות הסיכון שנקבעו ע"י אביזרי הגילוי שגרמו לאזעקה.

         - להעביר ולשמור את הקודים של תקלות הגלאים.

         - למחוק את מאגר האירועים. 

7.35. יחידת הבקרה תכלול שעון זמן אמיתי.  ביחידת ההפעלה ניתן יהיה להציג את הזמן האמיתי במקרה הצורך.  ההחלפה משעון קיץ לחורף וחזרה תבוצע באופן אוטומטי.

7.36. הפעלה וניתוק של אביזרי המערכת: ניתן יהיה להפעיל ולהפסיק את האביזרים המוגדרים במערכת באמצעות לוח הבקרה:

           - כל גלאי (חום, עשן וכו').

           - כל אמצעי בקרה והפעלה.

           - חיווי אזעקה ותקלה המועברים למכבי האש.

           - אביזרי אזעקה שונים.

           - מדפסת.

           - יחידות הפעלה.

7.37. אביזר לא תקין:  לא ניתן יהיה להחזיר לפעולה אביזרים אם היחידה אינה במצב תקין. במקרה כזה תציין יחידת הבקרה  על יחידת ההפעלה הודעה של "לא תקין" לאביזרים מתאימים.

7.38. בסמוך ללוח הבקרה יתקין הקבלן מעמד לתיק תוכניות ממתכת הכולל כיסוי פלסטי שקוף לתיק המערכת ולהוראות ההפעלה.

7.39. כל הסימונים והכתובות הכלליות על לוח הבקרה יהיו מודפסים על גבי היחידות עצמן, בעברית, בצורה ברורה ומוגנת.

ההדפסה תעשה באופן שלא ימחק או ידהה עם הזמן.

7.40. ביטול ההתראה הקולית בלוח הבקרה תגרום לביטול ההתראה הקולית גם בכל לוחות המשנה המותקנים. 

7.41. מתח פעולה: 230 וולט – חילופין 15% - עד 10% +, Hz52 – 48.

7.42. תחום טמפרטורות: (בפעולה מלאה) C O50 – C O0.

7.43. לחות יחסית: מקסימום 95%.

7.44. אין דרישות אלה באות להפחית מהדרישות הרלוונטיות כמפורט ב- N.F.P.A, או תקן הישראלי 1220.


8. לוח  משנה: 
8.1. לוח משנה יכלול את הנוריות והתצוגה האלפא נומרית בעברית כפי שהן בלוח הראשי.

8.2. ביטול התראה הקולית בלוח המשנה תגרום ביטול ההתראה הקולית בלוח הראשי.

8.3. הלוח יותקן בארון או מסגרת פלדה, או חמרן מסוג מוגן כנגד חבלה (VANDEL PROOF) המיועד להרכבה על הקיר, או שקוע בתוכו ע"פ בחירת המזמין. חזית הלוח  עשויה לוח אלומיניום  עם חלון זכוכית או פלסטיק אקרילי שקוף דרכו ניתן לראות את התצוגה של הלוח ופתח לאפשרות לחיצה על לחצן "גלילה" או "דפדוף".
8.4. לוח משנה יכלול לחצן לבדיקת נוריות והתצוגה.

8.5. כל הסימונים והכתובות הכלליות על גבי לוח המשנה יהיו מודפסים על גבי היחידות עצמן, בעברית, בצורה ברורה ומוגנת.

8.6. ביצוע הפעולות בלוח המשנה למעט פעולת "גלילה" או "דפדוף" יהיו רק לאחר פתיחת  מנעול דלת הארון. לא ניתן יהיה לבצע "איפוס מערכת" מלוח המשנה.
8.7. בסמוך ללוח המשנה יתקין הקבלן הוראות הפעלה מוגנות בכיסוי פרספקס מקובע לקיר בברגים.

9. מדפסת:

9.1. המדפסת תהיה ייעודית, מיוצרת ע"י או עבור יצרן המערכת ומותאמת לפעולה משולבת.

9.2. תפקיד המדפסת להדפיס בעברית את כל שינויי המצב  הקורים במערכת ובהם: 

9.2.1. מצב אזעקה – מלווה במספר האזור ומספר הגלאי (עדיפות לתיאור מילולי של האזור).
9.2.2. מצב תקלה – מלווה במספר האזור  או ה- LOOP ומיקום מדויק  (בין גלאים מס' …..)
9.2.3. שינוי מצב "נעול" – משוחרר, ושינוי מצב יום/לילה.

9.2.4. מצב "טסט" – מלווה במספרי האזורים.

9.2.5. אזור מבוטל – מלווה במספרי האזורים.

9.2.6. גלאי מבוטל – מלווה במספר האזור והגלאי.

9.2.7. תקלה בלוח הבקרה – מלווה בפרוט התקלה.

9.2.8. רמת הרגישות של כל גלאי וגלאי כולל רמת הזיהום שלו.

9.3. חזרה למצב תקין של כל אחד מהמצבים המפורטים לעיל תודפס בציון אינפורמציה מזהה.

9.4. כל הדפסה תלווה בתאריך ובשעה.

9.5. כל שעה שלמה תהיה הדפסה רוטינית של התאריך והשעה.
9.6. במידה והמדפסת תנותק מקו התקשורת או מקו המתח או בעת תקלה כשלהי כמו חוסר מתח, חוסר נייר, סרט לא תקין וכו' תתקבל התראת "תקלה במדפסת" בלוח הבקרה הראשי. המידע הנאגר בזמן התקלה במדפסת יודפס עם חידוש הקשר או תיקון התקלה במדפסת.

9.7. למדפסת יהיה לחצן ביקורת להוצאת הדפסה ניסיונית הכוללת את כל הסימנים האפשריים.

9.8. במידה והמדפסת אינה מחוברת כחלק אינטגראלי מלוח הבקרה, יספק הקבלן על חשבונו מדף להתקנת המדפסת וכן מגשי נייר הן לנייר הנכנס והן לנייר המודפס היוצא מהמדפסת.                                      הקבלן יידרש לקבל אישור מוקדם לסידורים המוצעים על ידו.

9.9. מגש הזנת הנייר יכלול כ- 1000 דפים לשימוש המזמין, אשר יסופקו במעמד הקבלה הסופית.

10. גלאים – דרישות כלליות:

10.1. בסיס הגלאים יהיה אוניברסאלי ויתאים לגלאים שונים, בהם גלאי  עשן יוניזציה, גלאי עשן פוטואלקטרי, גלאי חום ועוד.

10.2. הגלאים יהיו ברי החלפה ושימוש בבסיסים זהים.

10.3. הגלאים לא  יינזקו בחיבור מתח הקו בקוטביות הפוכה.

10.4. הבסיס האוניברסאלי יורכב לתקרה או לקופסת הגבהה (במידה ותידרש) ע"י שני ברגים, אשר יהדקו אותו לתקרה ויאפשרו שליפת והחזרת הגלאי ע"י מתקן שליפה או בלעדיו, בדיקת הגלאי וכו' מבלי לגרום להתרופפותו או הזזתו של הבסיס. 

10.5. תהיה אפשרות לבדוק את פעולת הגלאים ע"י מתקן בדיקה וכן להסיר או להתקין אותם בבסיסם ע"י מתקן המאפשר לבצע  את הפעולה עד לגובה 6 מ' ללא שימוש בסולם.

10.6. חיבורי החוטים ייעשו ע"י מחבר אשר יתאים לחיבור מוליכים בחתך 0.8-1.5 ממ"ר.

חיבורי החוטים יהיו מכוסים בצידם האחורי ע"מ למנוע קצרים העשויים להיגרם כתוצאה מאבק או רטיבות מקריים.

10.7. הבסיסים יכללו זוג מגעים אשר ייסגר ע"י הגלאי ויגרום לאזעקת תקלה כאשר הגלאי לא יהיה בתוך הבסיס.

10.8. תהיה בתוך כל בסיס יחידת " דחף" להזנת נורית סימון מקבילה. (עד 3 נוריות במקביל לפחות).

10.9. תהיה אפשרות להתקין סורג הגנה לגלאי למניעת אפשרות פירוקו או הוצאתו מהבסיס.

10.10. תחום עבודה בטמפרטורות OC80 + עד OC  10-.

10.11. לחות יחסית עד 95%.

10.12. לא תהיה על  הגלאי השפעה של אבק.

10.13. מתח פעולה VDC24 נומינלי (30% - עד  +10%).
11. גלאי עשן פוטואלקטרי:

11.1. הגלאי יפעל על עקרון הרפלקסיה של אור, המופעלת על פוטו  טרנזיסטור או רזיסטור בתוך לבירינט, בתחום אינפרא אדום.

11.2. הגלאי יגיב לנוכחות עשן שחור, לבן ו/או אפור בחלל המוגן.

11.3. מקור האור הפנימי בגלאי יתכוון אוטומטית ע"מ לוסת אפקטים אפשריים של לכלוך או אבק בתא המדידה.

11.4. צריכת זרם ברגיעה: מקסימום 120 מיקרו -  אמפר.

11.5. צריכת זרם באזעקה: מקסימום 100 מילי – אמפר.

12. גלאי עשן פוטואלקטרי אנלוגי:

12.1. הגלאי יהיה זהה בתכונותיו ובעקרון פעולתו למתואר בסעיף הקודם לעיל, אך יהיה מסוג אנלוגי או אינטראקטיבי.

12.2. ניתן יהיה לתכנת את רמת הרגישות של הגלאי ל- 3 רמות שונות לפחות ("גבוהה", "בינונית", "נמוכה").

12.3. תהיה אפשרות לקבל "מידע" מכל גלאי על רמת הזיהום הנוכחית שלו.

12.4. גלאי אינטראקטיבי  יכלול מעבד פנימי אשר מוטען בתוכנה  ובהתאם להגדרת סוג המקום בו מותקן הגלאי מתבצע ניתוח של התנאים  בהשוואה ל"אוירה" הרגילה במקום הנ"ל , ובהתאם לכך משוגר ללוח הבקרה המידע על האירוע וחומרתו.

13. גלאי  עלית טמפרטורה, טמפרטורה קבועה (גלאי חום):

13.1. בגלאי זה יעשה שימוש במקומות בהם לא ניתן להשתמש בגלאי עשן עקב בעיות של הפעלות שווא, ומאידך במקרה שריפה צפויה עלית טמפרטורה מהירה.

13.2. הגלאי יגלה טמפרטורה גבוהה מעל OC70 / OC55 (לפי הצורך הספציפי) במקרים בהם העלייה איטית.

13.3. הגלאי יהיה מוגן נגד הפעלות שווא, ע"י שני טרמיסטורים אשר רק תגובת שניהם יחד תפעיל אזעקה.

13.4. הגלאי יהיה מיעד לשימוש רב פעמי ולא ישאר במצב אזעקה לאחר איפוס המערכת.

13.5. הגלאי יגיב בעליית טמפרטורה של לפחות OC8.3 בתוך דקה (בהתאם לתקן הישראלי).

13.6. תחום עבודה בטמפרטורה OC55 + עד OC10 -, או OC+70 עד OC10 -.

13.7. צריכת זרם ברגיעה: מקסימום 150 מיקרו – אמפר.

13.8. צריכת זרם באזעקה: מקסימום 100 מילי – אמפר.

13.9. בתוך מנדף במטבחים יותקן גלאי חום מיוחד העומד בטמפרטורות של OC300 ויותר. לגלאי זה תהיה אפשרות בחירה של תחום הרגישות והתגובה.
הערה: לא יתקבלו גלאים חד פעמיים הפועלים על עקרון דו מתכת.
14. גלאי גז:

14.1. הגלאי יפעל על עקרון של חמצון משטח המצופה בחומר חצי מוליך ומחומם בטמפרטורה קבועה.

14.2. חמצון המשטח כתוצאה ממגע עם גז ישנה את תכונות ההולכה החשמליות של המשטח, וכתוצאה מכך לתופעת התראה או אזעקה ברכזת.

14.3. יותקנו גלאים המותאמים לגזים דליקים בהם נעשה שימוש במבנה, בעיקר במעבדות ובמטבחים.

14.4. מטרת הגלאים לגלות דליפה במיכלי האחסון או בציוד המשתמשים.
15. גלאי עשן וחום מטיפוס קרן אינפרא אדום:

15.1. הגלאי מיועד לחללים גבוהים וישרים באורך גדול (עד 100 מ')

15.2. הגלאי מורכב ממשדר קרן אור בלתי נראית ומקלט הקולט אותה.

הפרעה בקליטת הקרן הנגרמת ע"י עשן תגרום לתגובת אזעקה.

15.3. המקלט יכלול מערך של ממסרים ונוריות בקרה לעשן, חום ותקלה.

15.4. המשדר והמקלט יותקנו אל הקיר או התקרה ע"י זרועות יציבות אשר ינמיכו את הקרן מהתקרה במרחק הנדרש ע"פ הנחיות היצרן.

15.5. הגלאי יכלול את החיזוקים והזרועות הנדרשים.
15.6. מתח פעולה VDC 22-30.

15.7. צריכת זרם ברגיעה עד MA100.

15.8. אזעקת עשן – ניתן לשינוי, בהסתרה של 80% - 50% מהקרן ע"י עשן.

15.9. השהיות:
· עד 6 שניות לאזעקת עשן,

· עד 15 שניות לאזעקת חום,

· עד 1.5 שניות לתקלה.
15.10. לחות יחסית: עד 95%.

16. גלאי עשן לתעלות מיזוג אויר:

16.1. היחידה מיועדת להתקנה בתעלות אויר צח או אויר חוזר לצורך גילוי במקרה שעשן מעורב באוויר הזורם בתעלה.

16.2. היחידה תהיה מבוססת על גלאי עשן סטנדרטיים בהם נעשה שימוש בכל יתר חלק המבנה.

16.3. היחידה תהיה מיועדת לסנן את חלקיקי העשן מתוך האוויר הזורם בתעלה במהירויות גבוהות והחדרתו אל הגלאי לצורך קבלת אזעקה במידה וכמות החלקיקים מחייבת זאת.

16.4. התקנת היחידה לתוך התעלה תהיה קלה ככל הניתן ולא תחייב את פרוק התעלה או החלקים ממנה אלא תעשה בתוך תעלות קיימות ופעילות.

16.5. חיזוק היחידה לא יעשה אל התעלה עצמה אלא אל חלקי הקונסטרוקציה של המבנה.

16.6. התקנת היחידה וחיזוקה אל התעלה לא תגרע מפעולת מערכת מיזוג האוויר.

16.7. הקבלן ידאג  לתאם את ההתקנה עם הקבלן המבצע התקנה או שרות למערכת מיזוג אויר בבנין.

17. גלאי הצפת מים/סולר:

17.1. הגלאי מיועד לגלות הצפת מים/סולר או עלית מפלס המים/הסולר מעל רמה מותרת במקומות המועדים לכך (מקלטים, תחתית פיר מעלית, חדר גנרטור וכו')

17.2. פעולת הגלאי תשולב עם פעולת המערכת לגילוי אש.

17.3. הקבלן יבצע  את כל התאומים וההתאמות הנדרשים לצורך חיבור הגלאים  למערכת גילוי אש.

17.4. בכל מקרה יחוברו גלאים אלה באזורים נפרדים מגלאים לאש, ותהיה למזמין אפשרות בחירה באם ארגון האזעקה יפעל באופן שונה מאזעקת אש במקרה אזעקת הצפה.

17.5. עקרון הפעולה של הגלאי יהיה מבוסס על רגישות למגע עם נוזל, בלא שיהיה צורך לאחר מכן להחליף חלקים כלשהם בגלאי.

18. לחיצים ידניים:

18.1. ליד היציאות ובמעברים יותקנו לחיצים ידניים המיועדים להפעלה לאחר שנתגלתה שריפה ע"י עובד או מבקר במקום. 

18.2. הלחיצים יחוברו ללוח הבקרה ותצוגתם בלוח הבקרה יהיה כמפורט לגבי הגלאים, כולל כתובת ומיקום הלחיץ, אך עם אפשרות הפרדה, לפי בחירת המזמין, לארגון אזעקה שונה.

18.3. הלחיצים יהיו בעלי כיסוי זכוכית או פלסטיק שביר, אשר שבירתו גורמת להפעלת האזעקה וזאת למניעת הפעלות שווא. הזכוכית תהיה מחוזקת בתוך מכסה הלחיץ, למניעת נפילתה פנימה או החוצה.

18.4. תהיה בכל לחיץ נורית המציינת כי הלחיץ הופעל.

18.5. לחות יחסית עד 95%

18.6. ניתן יהיה לחבר את הלחיץ למעגל משותף עם כל סוגי הגלאים.

18.7. תהיה אפשרות להתקין את הלחיצים על הטיח או שקועים בתוכו. לצורך השקעת הלחיצים תהיה קופסה מתאימה אשר תושקע בקירות ולאחר מכן יותקנו הלחיצים בתוך קופסאות אלה.

18.8. תהיה אפשרות בדיקת הלחיץ ללא שבירת כיסוי הזכוכית או פתיחתו. הבדיקה תעשה דרך פתח מיוחד בקופסת הלחיץ, באמצעות מברג או מפתח פלסטי מיוחד לכך.

18.9. תהיה אפשרות לבצע פעולת שחרור בלחיץ ע"י כלי מיוחד או מברג בפתח מיוחד בבסיס הלחיץ וזאת גם ללא הכנסת כיסוי זכוכית חדש.
18.10. הלחיץ יהיה צבוע בצבע אדום ויכיל שילוט או סימון מוסכם וברור להבהרת ייעודו ואופן השימוש בו.  השילוט יותאם לבחירת המזמין או האדריכל ויוכן בתאום איתם.
18.11. במקומות חשופים לגשם, רטיבות או לחות יהיו הלחיצים מטיפוס "מוגן מים".
18.12. לחיצים ידניים המיועדים להפעלת מערכות כיבוי אוטומטיות יהיו שונים הן בצבע והן בצורת הפעלתם מלחיצים המיועדים להפעלת התראה. הלחיצים יהיו בעלי סידור הפעלה כפולה – לחיצה ומשיכה, לצורך הפעלת הכיבוי האוטומטי.

18.13. הלחיץ יכלול כיסוי פלסטי שקוף "נוסף", מותקן על ציר או כיסוי הגנה אחר וזאת למניעת שבירת הזכוכית בזדון או בשוגג ע"י מבקרים.
19. נורית סימון:

19.1. תפעל במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי או על גביו במקרה שהגלאי מותקן בתוך חדר סגור, ארון, חלל תקרה כפולה, לוח חשמל וכו', המנורה תותקן במעבר על מנת לאפשר זיהוי מהיר של הגלאי המזעיק.

19.2. הנורית תהבהב/תדלק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת מופעל.

19.3. הנורית תופעל בזרם נמוך, ללא מקור מתח חיצוני ותכלול עדשה מגדילה אשר תאפשר להבחין בהארתה בזוית רחבה וממרחק.

19.4. הנורית תהיה מסוג סטנדרטי וניתנת להחלפה במקרה הצורך. במידה ויעשה שימוש בנורית LED יותקנו שתי יחידות במקביל, להבטחת הפעולה, העוצמה והזווית בה ניתן לצפות בנוריות.

19.5. הנורית תאפשר חיבור במקביל של גלאי אחד, שניים או יותר.

19.6. הנורית תהיה בצורה ובצבע מתאים ותכלול סימון אשר יאפשר זיהוי המקום והבהרת היעוד.

19.7. במקומות החשופים לגשם, רטיבות או לחות יותקנו נוריות המזוודות במבנה "מוגן מים".

המבנה יהיה סטנדרטי המיועד למטרה זו.

20. צופר אור קולי:

20.1. הצופרים יהיו אלקטרוניים מותאמים למתח נמוך ולצריכת זרם מינימלית.

20.2. הצופרים יכללו יחידת "דחף", רמקול שופר וכן אוסצילטור ספציפי לכל צופר.

20.3. עוצמת הצופרים תהיה ע"פ ההגדרה הספציפית בתכנון המפורט.

20.4. הפסקת פעולת הצופרים ע"י לחיצה על מתג ל"השתקת צופרים" בלוח הבקרה.

20.5. הצופר יהיה מצויד במנורה מהבהבת [STROBE], הכוללת שילוט מוטבע של המילה "אש" או "FIRE". תדירות הבהוב כ- 3 בשניה.
20.6. הפסקת פעולת המנורה המהבהבת ע"י לחיצה על מתג המרכזייה לאיפוס המערכת.

20.7. מתח פעולה: 18-36 וולט (מתח ישר)

20.8. צריכת זרם: 0.09 אמפר מקסימום (לצופר בעוצמה של db100)

21. מערכת כיבוי אוטומטית בגז:

21.1. הכיבוי האוטומטי יהיה בגז 200FM או כל גז אחר שיאושר לשימוש ע"י הרשויות. לא יותר שימוש באירוסולים!

21.2. בין יתר האישורים יהיה הציוד מאושר ע"י UL ויהיה מותאם לסטנדרטים המפורטים ב- NFPA: 12 A/B 12, B 13, 72, 2001 ו/או הנחיות חדשות שיפורסמו מעת לעת.

21.3. המערכת תכלול מכלי גז בקיבול ע"פ הנפח הדרוש, בתוספת 25%, שסתום מופעל חשמלית עם פיקוד מלוח הבקרה וצינורות מנחושת או פלדה סקדיול 40 מגולוון, עם נחירי פיזור גז.

21.4. למיכל הכיבוי יהיה מגע עזר ["פרסוסטט"] להפעלת חיווי תקלה בלוח הבקרה במידה והלחץ במיכל ירד מתחת ללחץ הדרוש לפעולתו התקינה.

21.5. החיווי על הפעלת הכיבוי ישאר דלוק עד לדריכת השסתום מחדש לאחר מילוי בגז.

21.6. למניעת הפעלות שווא של המערכת תהיה ההפעלה רק לאחר פעולת גילוי של שני גלאים לפחות, המחוברים לאזורים שונים ב- CROSS ZONNING או במקרים מיוחדים בהם לא ניתן להתקין שני גלאים לפחות, תבוצע הפעלת הכיבוי לאחר "אימות" (VERIFICATION).

21.7. המערכת תאפשר חיבור מפסק מקומי לאפשרות ביטול פעולתה למרות הפעלת הפיקוד ממערכת הגילוי (ABORT-STATION). לחיצה על המפסק הנ"ל תפסיק את פעולת קוצב הזמן בלוח הבקרה, עזיבתו או הפעלת הלחצן החיצוני תחדש את פעולת הכיבוי.

21.8. המערכת תכלול סידור מקומי (מכני) להפעלת הכיבוי בשעת הצורך שלא ע"י לוח הבקרה.

21.9. על גבי מיכלי הגז יותקן שעון לחץ אשר יציג באופן קבוע את לחץ הגז במיכל. ע"ג שעון הלחץ יוצג באמצעות צבעים מתאימים תחום לחץ התקין. כן תהיה מודבקת כל המיכל בצורה בולטת מדבקת זיהוי הגז, משקלו, משקל המיכל והלחץ הנדרש.

21.10. חישובי תכנון המערכת לרבות צנרת ונחירים יוצגו למזמין לאישור וימצאו ברשות הקבלן ע"פ 
 כל דרישה של המזמין.  בכל מקרה החישוב יתבסס על ריכוז חומר כיבוי בהתאם למוגדר ב- NFPA לגז הכיבוי הנ"ל.  החישובים יבוצעו באמצעות תוכנה בעלת תו תקן UL, מותאמת לציוד.

21.11. חישובי הצנרת והנחירים יתבססו על שחרור הגז בחלל המוגן תוך פרק זמן שאינו עולה על 10 שניות לכל היותר. הנחירים יפוזרו בחלל הלוחות והחדרים בצורה הומוגנית.

21.12. יחידת פיקוד לכיבוי אוטומטי:

21.12.1. היחידה תותקן בצמוד או במשולב בלוח ההתרעות הראשי, או בכניסה לחדר בו מותקנת מערכת הכיבוי, ע"פ תאום עם המזמין. 
21.12.2. יחידת הפיקוד לכיבוי תהיה מתוצרת אותו יצרן של מערכת הגילוי ומותאמת לפעולה הן עם מערכת הגילוי והן עם ציוד הכיבוי.
21.12.3. היחידה תהיה מטיפוס מודולארי. לכל יחידת כיבוי יהיה כרטיס או כרטיסים ספציפיים.

21.12.4. היחידה תכלול תצוגה למצב תקין, תקלה וכן מצב "כיבוי הופעל". כן תכלול היחידה מתג או מנעול – מפתח [ע"פ בחירת המזמין], לביטול פעולת הכיבוי.

21.12.5. הפקודות לפעולת הכיבוי יתקבלו ממערכת ההתרעות ע"פ ארגון האזעקה כמפורט לעיל.

21.12.6. היחידה תבקר את קווי הפיקוד עד למיכלי הכיבוי, ותציין מצב תקלה בכל מקרה נתק או קצר בקווים הנ"ל.

הערה: פיקוד ההפעלה לסולואוניד מיכל הכיבוי ולניתוק החשמל בלוח יופסקו לאחר פרק זמן של כ- 10 שניות וזאת ע"מ שלא לגרום נזק לסולואוניד ע"י הפעלה ממושכת ולאפשר חידוש החשמל ללוח ע"י הרמת מתג ה- T.C.
21.13. אין דרישות אלה באות להפחית מהדרישות המפורטות בפרק הרלוונטי ב- NFPA או בדרישות UL/FM.

22. חייגן טלפון אוטומטי:
22.1. חייגן הטלפון האוטומטי יהיה דיגיטאלי, בעל אפשרות חיוג ל- 6 מספרי מנויים וסידור למסירת הודעה מוקלטת (צרובה). כל מספר טלפון עד 10 ספרות.
22.2. חייגן הטלפון יחובר בכניסת קווי הבזק באופן שהוא לא יהיה תלוי בפעולת מרכזית הטלפון או המכשירים עצמם. החייגן יכלול סידור "גניבת קו" למקרה שיעשה שימוש בקו פעיל.

22.3. חייגן הטלפון יחייג לגורמים הבאים:

22.3.1. מכבי האש – קו מבצעי.
22.3.2. מכבי אש – קו מנהלי.
22.3.3. מספרי טלפון של הגורמים האחראיים לבטיחות וכיבוי אש באתר.

22.4. פעולת החייגן האוטומטי על פי  משטר העבודה של המערכות כמתואר לעיל.

22.5. החייגן יותאם לפעולה עם מרכזית טלפונים אלקטרונית. החייגן יהיה בעל אפשרות חיוג ספרת קוד, המתנה  לקבלת קו חוץ וחיוג המספר. (במידה ולא ניתן לחיבור לפני המרכזייה).

22.6. הפקודה לפעולת החייגן תינתן מרכזת התרעות, ע"פ ארגון האזעקה, כמתואר לעיל.

22.7. החייגן יהיה מסוג המאושר לפעולה על קווי הטלפון ע"י רשויות התקשורת בישראל.

22.8. החייגן יכלול סידור להפסקה אוטומטית של פעולתו לאחר קבלת מספר מוגדר של "תשובות" (הרמת שפופרת בצד השני תחשב כתשובה), מודגש בזאת כי לאחר סיום סבבי החיוג, במידה ומתקבלת אזעקת אש נוספת, ישוב החייגן ויבצע סבב חיוגים חדש. 

22.9. ניתוק החייגן מקו הטלפון או מלוח גילוי האש תגרום לחיווי "תקלת חייגן" בלוח.

22.10. על מכסה החייגן יצמיד הקבלן שלט ובו נוסח ההודעה ומספרי מנוי הטלפון אליו הוא מחייג.

23. ערוץ בדיקה לחייגן:

23.1. לצורך בדיקה יום יומית של תקינות חייגן הטלפון האוטומטי, קו הטלפון ונכונות ההודעה המוקלטת (צרובה) יכלול חייגן הטלפון האוטומטי ערוץ שני.

23.2. באזור לוח הבקרה יותקן לחצן רגעי. לחיצה על לחצן זה תגרום להפעלת חייגן הטלפון האוטומטי לשלושה מחזורי חיוג.

23.3. מספר הטלפון של המנוי אליו יחייג חייגן הטלפון יהיה מספר הטלפון לאימות המצוין בהודעה המוקלטת (צרובה).

23.4. בהרמת השפופרת בטלפון לאימות תשמע הודעת החייגן האוטומטי.
23.5. מודגש בזאת כי מנויי הטלפון אליו יחייג חייגן הטלפון האוטומטי במקרה של הפעלת הערוץ השני לא יהיו זהים למנויי הטלפון אליהם יחייג בזמן אזעקת אש.
24. יחידות הפעלה:

24.1. היחידה מיועדת לשמש כיחידת תיאום להפעלת ציוד  חיצוני כגון אלקטרו מגנטים לסגירת דלתות אש, מאווררים, פתחי-עשן, מסכי עשן וכו'.

24.2. יחידת ההפעלה תמוקם יחד עם האביזרים הממוענים האחרים על  קו הגלאים.

24.3. מגעי היחידה יוכלו להפעיל אמצעים במתח  A4 / VAC 220.

24.4. היחידה תכלול כניסת בקרה מבוקרת, ותשדר חזרה ללוח הבקרה, אישור על ביצוע הפעולה.

24.5. ניתן יהיה לתכנת את משטר העבודה של היחידה ע"פ ארגון האזעקות, בכל קומבינציה של גלאים או אזורים שתידרש. לא תהיה מגבלה לכמות היחידות שניתן לחבר ובמספר קומבינציות ההפעלה.
24.6. ניתן יהיה לנטרל את פעולת היחידה מלוח הבקרה ע"י קוד. 
24.7. היחידה תהיה מצוידת בלחצן הבנוי בתוכה כך שבעת מתן שרות ניתן יהיה להפעיל סימולציה של ההפעלה בלא שבוצעה הפעולה בשטח. נורית LED פנימית תציין פעולה תקינה של הרכיב. הגישה ללחצן ולנורית ה-  LED רק בעת פתיחת מארז היחידה.
25. חיווט:

25.1. החיווט יועבר ע"י הקבלן בתוך צינורות ותעלות אשר יוכנו על ידו בתוואי ע"פ התכנון המפורט שיאושר ע"י המזמין. החיווט יעשה בכבלי אלקטרוניקה (שזורים) בעלי מעטה כפול בחתך כנדרש בתקן ישראלי 1220 חלק 3. (1.5 ממ"ר לפחות להפעלת  מערכות כיבוי אוטומטיות, 2.5 ממ"ר לפחות בקווי הזנה ראשיים למחזיקי דלתות אלקטרומגנטיים).

25.2. המעטה החיצוני יהיה עשוי P.V.C. עמיד בטמפרטורות  (OC+185) – OC) 20 -)
25.3. בידוד הכבלים יהיה בצבע אדום על מנת לאפשר הבחנה בין כבלים למערכות אחרות. בכל מקרה יעשה שימוש בכבלים בעלי צבע ומעטה זהה למטרות ושימושים זהים.

25.4. חיבורי הכבלים יעשו אך ורק בתוך אלמנטים כגון גלאים ולחיצים, בתוך לוח הבקרה או בלוחות חיבורים מסודרים בארונות או קופסאות חיבורים.

25.5. בלוחות החיבורים יעשה שימוש במחברים מטיפוס מהדקי "לשונית" המאפשרים הן חיבור בהלחמה והן חיזוק בהדקי ברגים, כנדרש ב- ת.י 1220/3.

25.6. הכבלים יהיו בעלי מספר מוליכים כנדרש, בין הקומות או בין בנינים יועברו כבלים בעלי מספר מוליכים גדול מהנדרש וישמשו כרזרבה לעתיד.
25.7. בתעלות משותפות עם כבלים למטרות אחרות יעשה שימוש בכבלים העומדים במתח פריצה כנדרש בחוק. בכל מקרה יועבר החיווט רק בתעלות בעלות מחיצות הפרדה העומדות בדרישות התקן הישראלי.

25.8. כל אחד מהכבלים יסומנו באמצעות "דגלונים" עם כיתוב בעט בלתי מחיק, הן בלוח הבקרה והן בכל תיבת סעף, קופסת חיבורים אזורית, פיר קומתי וכד'. 
26. צנרת:
26.1. בכל מתקן יחליט המזמין האם הצנרת תותקן מתחת לטיח או ע"ג הטיח. הקבלן יבצע הצנרת בהתאם להחלטת המזמין. בנושא זה הקבלן יגיש למזמין שאילתא בכתב ויקבל אישור המזמין בכתב.
26.2. הקבלן יבצע את התשתית באמצעות צנרת ותעלות חסינות אש, בתוואי כפי שיותאם עם המזמין.

26.3. התשתית תכלול צנרת ותעלות PVC אשר יהיו עשויות מחומרים בלתי דליקים (כבה מעצמו).

26.4. יעשה שימוש במבנה בצינורות ותעלות מהסוגים הבאים: 

26.4.1. צינורות מריכף, בצבע אדום בתוך חללי תקרות ביניים, במידה שאינה פחותה מקוטר 16 מ"מ.
26.4.2. צינורות מרירון – בהתקנה גלויה, במידה שאינה פחותה מ- 16 מ"מ.

26.4.3. תעלות PVC במידה שאינה פחותה מ- 15X30 מ"מ, בהתקנה גלויה.

26.5. יש להתקין שרוול לצינור או תעלה בכל מקום בו הם עוברים קיר, קורה, או תפר התפשטות.

26.6. כיפופים והסתעפויות יבוצעו באמצעות אביזרים מקוריים מותאמים לכך ואשר מחירם נכלל במחיר הכללי.

26.7. גמר כל הצינורות יהיה בקופסאות מעבר.

26.8. במידה והתשתיות יבוצעו בתעלות PVC ו/או צנרת מרירון ללא צבע מיוחד לגילוי אש, ידאג הקבלן לסמן את התעלות והצנרת במדבקות אדומות "מערכת גילוי אש" לאורך התעלה או הצינור ובמרחקים של כ- 2 מ'.

26.9. מכסי קופסאות החיבורים יחוזקו בחבק פלסטיק אל בסיס הקופסא ויסומנו במדבקות "מערכת גילוי אש".

26.10. במידה וידרשו חפירות או כבלים אוויריים, תבוצע העבודה על פי הסטנדרטים הנהוגים בבזק, ועל פי הנחיות המפרט המיוחד. לא תתבצע העברת כבל אווירי בחתך פחות מ – 6 מ"מ.

27. כיבויים במנדפים:

27.1. במידה ויש במתקן המשטרתי מערכת כיבוי אש במנדפים, יש לחברה למערכת גילוי אש, כך שתדווח לרכזת הגילוי הראשית של המבנה.
27.2. במידה ואין מערכת כיבוי אש במנדפים ויש צורך במערכת כזו,אזי, הקבלן יתקין  מערכת אוטומטית באבקה לכיבוי אש במנדפים מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. המערכת תבצע כיבוי במנדף, תנתק אספקת הגז והחשמל, תחובר ותדווח לרכזת הגילוי הראשית של המבנה.
אביקם שקד

נספח א'
טופס התחיבות לעבודה בבטיחות

למילוי על ידי הקבלן או בא כוחו

למפקח יחידת הבינוי ולנציג התחנה הזכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי  התאמה מהוראות הבטיחות ו/או מהוראות המפקח ו/או מהוראות נציג התחנה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד המשטרה בגין הפסקת עבודה כאמור.

הקבלן מתחייב לעמוד בכל הדרישות הבטיחות ללא תוספת במחיר.
 (1)  הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך ע"י המפקח על העבודה במשרד התמ"ת שיהיה אחראי לצוות עובדיו. תפקידו של מנהל העבודה  יהיה לשמש כנאמן בטיחות ולטפל בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבלן, או עובדי כל קבלן משנה מטעמו,  באתר העבודה (להלן: "מנהל עבודה"). הקבלן ומנהל העבודה ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוק  ים ובתקנות הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל כגון: חוק ארגון הפיקוח על העבודה 1954; פקודת הבטיחות בעבודה 1970; תקנות הבניה; תקנות העגורנאים מפעילי מכונות הרמה אחרות התשנ"ג 1992; תקנות ציוד מגן אישי; תקנות עבודה בגובה התשס"ז 2007  ; תקנות עבודה על גגות שבירים; תקנות עבודה במקום מוקף; תקנות עבודה ברעש ועוד.
(2)   מנהל העבודה יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא את ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות. בנוסף יהיה מנהל העבודה  אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבלן.
(3)  הקבלן יהיה אחראי לספק  את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע העבודה, או כפי שנדרש עפ"י כל חוק. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן - אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן, ביגוד, נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן,ריתמות וכל ציוד אחר הדרוש ו/או שיומלץ ע"י מנהל העבודה  לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה.
(4)  הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושו, כולל: מדחסים, מיכלים, קולטים, דודי קיטור, מתקני הרמה, ציוד ואביזריו, עגורנים, סולמות, פיגומים, תמיכות,  דיפון חפירות, הארקת מבנים, בדיקת רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.
(5)  הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר הכשרה "ע י גוף מוסמך כמגיש עזרה ראשונה באתר העבודה, ויציב רכב במהלך יום עבודה באתר בו הוא עובד, שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום   .

(6)  לא יתיר ולא יאפשר קבלן כל עבודה בגובה לעובדיו, אלא אם יפעלו עפ"י הדרישות בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה, התשס"ז 2007). העובדים בגובה יהיו מצוידים באמצעי בטיחות המבטיחים כי במקרה נפילה, לא יפול עובד לעומק העולה על 2  מטרים מנקודת העיגון. אמצעי הבטיחות יהיו רתמות בטיחות שלמות אשר תיקשרנה אל נקודת העיגון באמצעות אמצעי קשירה מתאימים   . 

(7)  הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, כולל הצבת ציוד מגן-אזהרה עפ"י כל דין, כגון: מחסומים, זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרש ו/או יומלץ ע י " מנהל העבודה של הקבלן.
(8)  נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, עגורנים  ,מלגזות או כל ציוד אחר ייעשו עפ"י חוקי התעבורה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כח אדם נלווה, כגון: מאותתים לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם.
(9)  הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייבים באתר העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון. כמו כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה בכלל, ובקרבת חומרים דליקים או מסוכנים בפרט.
הנני מאשר כי קיבלתי, קראתי והבנתי את הנחיות בטיחות וההתנהגות לקבלן והנני מתחייב לפעול לפיהן.

שם הקבלן: ________________________________ כתובת:___________________________

טלפון: __________________________________ שם מנהל העבודה:_____________________

תאריך: ___________________________ חתימה: ______________________________
נספח ב' למסמך ג'
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משטרת ישראל





את"ל- מחלקת הרכישות והמכירות





מכרז פומבי 51/2012





שירותי תחזוקה, אחריות והרחבות למערכות גילוי וכיבוי אש קיימות מסוג "טלפייר" עבור משטרת ישראל








 מסמך זה הינו רכוש משטרת ישראל


  כל הזכויות שמורות למשטרת ישראל
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