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עמ' 4 מתוך 7
                        -<<בלמ"ס>>-

‏3 ינואר 2012
‏כ"א טבת תשע"ג
הנדון :<<>> מענה לשאלות הבהרה – מכרז 9/12
 במסגרת הליך קבלת שאלות והבהרות התקבלו השאלות והבקשות הבאות:
	מס'
	פרק
	סעיף
	פירוט
	שאלה\הבהרה\הערה
	תשובת המשרד

	1.
	פרק 3 – הצעת המציע 

טבלה מס – 1

טבלת מחירים - ראשי
	04.01.07
	זהה לסעיף 04.01.06 אך עבור גודל מסך של 15 אינטש
	מתייחס לסעיף 04.01.06 שאינו קיים
	סעיף 04.01.06 נשמט בטעות והינו: אספקה והתקנה של מסך LCD בגודל של 10 אינטש שולחני או על הקיר.

מחיר מירבי: 750 

מצ"ב כתב כמויות מתוקן

	
	
	04.01.08
	זהה לסעיף 04.01.06 אך עבור גודל מסך של 17 אינטש
	
	

	
	
	04.01.09
	זהה לסעיף 04.01.06 אך עבור גודל מסך של 19 אינטש
	
	

	2.
	פרק 3 – הצעת המציע 

טבלה מס – 1

טבלת מחירים - ראשי
	04.01.12
	אספקה חווט והתקנה של מערכת הקלטה וידיאו דיגיטאלית , עבור 8 מצלמות הכוללת מחשב תעשייתי  זיכרון של 1 טרה בייט , ups  למשך שעתיים פעולת הקלטה תקינה ללא הזנת מתח רשת , קצב הקלטה 25 EPS  איכות 2 CIF  - קומפלט
	שני הסעיפים זהים בתכולתם אך מחיריהם שונים
	סעיף 04.01.16 מבוטל 
וסעיף 04.01.12 נשאר בעינו

מצ"ב כתב כמויות מתוקן

	
	
	04.01.16
	זהה לסעיף 04.01.12 אך עבור 8 מצלמות 
	
	

	3.
	פרק 3 – הצעת המציע 

טבלה מס' – 1

טבלת מחירים -ראשי
	04.01.27
	אספקה של כרטיס זיכרון מסוג : micro SD לגבי מצלמה mobotix
	מה נפח הכרטיס הנדרש ?
	גודל כרטיס SD הינו 32 GB 
מצ"ב כתב כמויות מתוקן


	4.
	פרק 3 – הצעת המציע 
טבלה מס' – 1

טבלת מחירים - ראשי
	04.01.39
	אספקה והתקנה של יח' דוחס + פורס עבור חיבור מצלמות אנלוגיות למערכת הקלטה דיגיטלית -NVR
	למה נדרש לספק גם דוחס וגם פורס .האם הכוונה לדוחס בלבד שיתחבר למערכת NVR ?

	לאחר בחינת הסעיף בשנית הוחלט, כי לא נדרש פורס אלא

אספקה והתקנה של יח' דוחס בלבד עבור חיבור מצלמות אנלוגיות למערכת הקלטה דיגיטלית –NVR 
מצ"ב כתב כמויות מתוקן

	5.
	פרק 3 – הצעת המציע 

טבלה מס' – 1

טבלת מחירים - ראשי
	05.01.01
	אספקה חווט והתקנה של ערוץ VMD חיצוני כדוגמת ערוץ מערכת .
I.O.IMAGE או BOSCH  או NICE  או ש"ע ,  כולל חלק יחסי בתוכנית שו"ב , בצוע הגדרות , הכנת מפת אתר וסימון המצלמה עליה (חלק יחסי ) חומרה וגיבוי מצברים לזמן מזערי של 8 שעות ללא הזנת מתח רשת , זווד חיצוני IP65  ערוץ עבור כל אפליקציה מהמתוארת להלן ריצה , השארת חפץ חשוד ,השלכת חפצים – קומפלט

	מחיר יח' מרבי בשיעור של 2,800 ₪ נמוך מדי .
	המחיר נשאר בעינו

	6.
	פרק 3 – הצעת המציע 

טבלה מס' – 1

טבלת מחירים - ראשי
	06.01.24
	אספקה והתקנה של תעלת פח להתקנת חוץ במידות של עד 10X20 
	מחיר יח' מרבי בשיעור של 25 ₪ נמוך מדי .
	לאחר בחינה מחודשת הוחלט לשנות את מחיר היח' המרבי ל 35 ₪ למטר 
מצ"ב כתב כמויות מתוקן

	7.
	פרק 3 – הצעת המציע 

טבלה מס' – 2 

טבלת מחירים משני
	02.01.29
	אספקה חווט והתקנה של קורא ביומטרי טביעת אצבע לתנאי פנים או חוץ מסוג : STAND ALONE עבור 100 מבוקרים לפחות , יכולת צבירת 1000 תנועות באמצעות מחשב נישא , כולל ספק כוח – קומפלט 
	לא ברור מה ההבדל בין שני הסעיפים ?
	 סעיף  02.01.31      מבוטל . 
 וסעיף 02.01.29 יישאר בעינו.      

מצ"ב כתב כמויות מתוקן 

	
	
	02.01.31
	אספקה חווט והתקנה של קורא ביומטרי טביעת אצבע לתנאי פנים או חוץ מסוג : STAND ALONE עבור 100 מבוקרים לפחות , אמולציית וויגגד , ספק כוח , יכולת הפקת דו"ח באמצעות מחשב נישא כרטיס הוספה וגריעה – קומפלט 
	לא ברור מה ההבדל בין שני הסעיפים ??
	

	8.
	פרק 3 – הצעת המציע 
טבלה מס- 2

טבלת מחירים משני 
	02.01.33
	אספקה חווט והתקנה של כרטיס אינטרלוק
	לא ברור למה הכוונה בכרטיס – האם הכוונה לבקר ? אם כן מחיר יח מרבי בשיעור 300 ₪ נמוך מדי
	אין מדובר בבקר אלא בכרטיס בלבד .
המחיר יישאר בעינו.

מצ"ב כתב כמויות מתוקן

	9.
	פרק 3 – הצעת המציע 

טבלה מס- 2

טבלת מחירים משני
	02.01.35
	אספקה חווט והתקנה של קרוסלה גבוהה במבנה 120 מעלות לתנאי חוץ מלאים כולל משכך הידראולי , זרועות מבלב"מ , גוף צבוע ומגלוון , גג עם תאורה- קומפלט 
	מחיר יח' מרבי בשיעור 30,000 ₪ נמוך מדי
	המחיר יישאר בעינו.
מצ"ב כתב כמויות מתוקן

	10.
	פרק 3 – הצעת המציע 

טבלה מס- 2

טבלת מחירים משני
	03.01.13
	זהה לסעיף 03.01.11 אך כיח' שולחנית 
	הסעיף אליו יש הפניה מתייחס ליחידת וידאו חיצונית , לא ברור למה הכוונה ביח' שולחנית. 
	סעיף 03.01.11 מבוטל ובנוסף סעיף 04.01.06 מבוטל 
סעיף 03.01.13 יישאר בעינו.

מצ"ב כתב כמויות מתוקן


	11.
	פרק 3 – הצעת המציע 

טבלה מס- 2

טבלת מחירים משני
	04.01.25
	אספקה חווט והתקנה של זרקור IR לתנאי חות לטווח של 60 מטר 
	מחיר יח' מרבי בשיעור של 2,500 ₪ נמוך מדי 
	לאחר בחינה מחודשת הוחלט לתקן את מחיר היחידה המרבי ל 3500 ₪. 
מצ"ב כתב כמויות מתוקן

	12.
	פרק 3 – הצעת המציע 

טבלה מס- 2

טבלת מחירים משני
	04.01.28
	אספקה חווט והתקנה של זרקור IR  לתנאי חוץ לטווח של 200 מטר 
	מחיר יח' מרבי בשיעור של 4,000 ₪  נמוך מדי .
	לאחר בחינה מחודשת הוחלט לתקן את מחיר היחידה המרבי ל 5000 ₪. 
מצ"ב כתב כמויות מתוקן

	13. הבהרת המשרד: מצורף מסמך מתוקן של טבלאות מחירים וטבלת שירותי תחזוקה למסמך ההבהרות, אשר מחליף את הטבלאות שפורסמו במכרז מלכתחילה, זאת תחת פרק 3- למסמכי המכרז - הצעת המחיר. 
על המציעים להגיש את הצעתם בהתייחס למסמך הטבלאות המתוקן, וכן לצרף את המסמך המתוקן ביחד עם מסמך ההבהרות למסמכי ההצעה. 
יובהר כי במקרה שמציע לא יצרף להצעתו את מסמך הטבלאות המתוקן, המשרד יתייחס להצעת המחיר שלו כחלה ביחס למסמך הטבלאות המתוקן.

	14.
	פרק 3 – הצעת המציע 

טבלה מס' -1 

טבלת המחירים – ראשי 
	01.01.21
	אספקה חווט והתקנה של גלאי מיקרוגל אקטיבי חיצוני לטווח של 200 מטר 
	הפריט זהה בשתי הטבלאות אך המחיר המרבי שונה .

בראשון 2,500 ₪ ובשני 4,000 ₪ .
	 סעיף 01.01.21 מבוטל וסעיף 01.01.22 יישאר בעינו 
מצ"ב כתב כמויות מתוקן

	
	פרק 3 – הצעת המציע 

טבלה מס' - 2 

טבלת המחירים – משני
	01.01.22
	אספקה חווט והתקנה של גלאי מיקרוגל אקטיבי חיצוני לטווח של 200 מטר

	
	

	15. שאלה: אנו מבקשים לקבל דחייה במועד ההגשה כיוון שאין באפשרותנו דיי זמן על מנת לתת מענה תמחירי למכרז. 
תשובת המשרד: מועד ההגשה יישאר בעינו. 

	16. שאלה: בסעיף 21 בפרק 4 למסמכי המכרז אין התאמה בין סכום הערבות במספרים לסכום הערבות במילים.

תשובה: סכום הערבות הקובע בסעיף 21 הינו 81,000 ₪, לפיכך סכום הערבות במילים יתוקן בהתאם, וייכתב שמונים ואחת אלף שקלים. 

	17. שאלה: בנספח ח'- תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, מופיע בפסקה שמתחיל ב': " אני נציג חברת _____" (להלן "היועץ").

תשובה: המילה "יועץ" תוחלף במילה "החברה". 


יובהר כי מסמך הבהרות זה ונספח הטבלאות המצ"ב מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז 9/12 לאספקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה.






בברכה,
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