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מדינת ישראל


משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ועדת המכרזים המשרדית
דרך המכבים, ראשון-לציון ת.ד 30 בית דגן, מיקוד 50200            
      טל'  03-9485405/7  פקס:  03-9485849
***********************************************************

	מכרז מס'   33/2014


אחזקת מתקני מיזוג אויר מרכזי, חימום, אוורור
ביחידות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומנהל המחקר החקלאי 
מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל
כל הזכויות שמורות למדינת ישראל (C)

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז מרכזי 
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טבלת ריכוז תאריכים
	התאריך (ים)
	הפעילות

	23/10/2014
	מועד פרסום מכרז מס' 33/2014

	23/10/2014
	חוברת המכרז תינתן החל מיום 

	3/11/2014
	מועד כנס מציעים -  ביום ב' בשעה 10:00

	 עד                5/11/2014
	שאלות הבהרה בכתב בלבד ניתן להעביר למחלקת המכרזים

	12/11/2014
	מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה

	23/11/2014
	מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים (עד השעה 12:00)

	23/1/2015 – 23/11/2014
	תוקף ההצעה והערבות בגין ההצעה החל מיום ועד ליום 


הבהרה: 
מסמכי המכרז מתפרסמים גם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שכתובתו:       http://www.mr.gov.il/purchasing

חובה על מציע המוריד את המסמכים מאתר האינטרנט להודיע לאיש הקשר המפורט בסעיף 12 א' על כוונתו להתמודד במכרז וזאת עד ליום המצוין בסעיף 12 ב'.
מציע שלא יעדכן את פרטיו כאמור לא יקבל הודעות ועדכונים ועלול להיפסל בשל אי עמידה בתנאים נוספים והבהרות נוספות שהמשרד יפרסם  מעת לעת.

אחריות לעדכון כאמור חלה על המציע בלבד.

	2.
	הגדרות
	
	
	הצעה - תשובת המציע שהוגשה לעורך המכרז כמענה למכרז. 

	
	
	
	
	הסכם/הסכם התקשרות - הסכם ההתקשרות לאספקת שירותים המצורף כנספח 7 למכרז זה.   

	
	
	
	
	ועדת מכרזים - ועדת מכרזים מרכזית לטובין ושירותים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

	
	
	
	
	זוכה- מציע אשר עמד בדרישות שלב ב' וועדת המכרזים הכריזה עליו כזוכה ובעקבות כך הוכלל ברשימת הזוכים.

	
	
	
	
	מכרז - מכרז 33/2014 לאחזקת מתקני מיזוג אויר מרכזי, חימום, אוורור ביחידות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומנהל המחקר החקלאי.

	
	
	
	
	מציע - ספק המעוניין להשתתף בהליך מכרז זה.

	
	
	
	
	עורך המכרז - משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

	
	
	
	
	שירותים - כלל השירותים המבוקשים כמפורט במכרז.

	
	
	
	
	תקופת ההתקשרות למתן השירות - תקופה בת 12 חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות / ההזמנה ע"י חשבת המשרד וכל תקופת הארכה נוספת עליה יחליט עורך המכרז.

	
	
	
	
	חברה מפרת חוק - חברה או חברת חוץ שהפרה חובה לשלם אגרה או תשלומים אחרים שהיא חייבת בתשלומם לפי סעיף 44(6) בחוק החברות, התשנ"ט-1999, או שהפרה חובה להגיש דוח לפי הוראות סעיפים 141 או 348 בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ואשר רשם החברות רשם אותה במרשם החברות כחברה מפרת חוק לפי סעיף 362א' לחוק החברות.

	
	
	
	
	

	3.
	כללי
	
	
	משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן- "עורך המכרז") מעוניין לבחור בספק זוכה לקבלת שירותים עבור אחזקת מתקני מיזוג אויר מרכזי, חימום, אוורור ביחידות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומנהל המחקר החקלאי

	
	
	
	
	

	4.
	תקופת ההתקשרות
	
	תקופת ההתקשרות תהא למשך 12 חודשים ממועד החתימה על ההסכם ההתקשרות ע"י חשבת המשרד. 

	
	
	
	
	כמו כן, שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות להאריך משך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות כפי שימצא המשרד לנכון (להלן " תקופת ההתקשרות הנוספת") בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על 3 שנים מיום חתימת ההסכם המקורי וזאת בהודעה מוקדמת של 30 יום מראש לפני תום מועד תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות הנוספת

	
	
	
	
	

	5.
	תנאים מוקדמים
	
	תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף), התחייבויות ואישורים שיש להגיש עם הגשת ההצעה.

	
	
	
	
	כלליים:

	
	
	א
	
	המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות / ארגון ללא כוונת רווח (עמותה, חברה לתועלת הציבור או הקדש)  ו/או עוסק מורשה. במידה ומדובר בתאגיד או ארגון כאמור  יש להמציא העתק תעודת רישום כדין בישראל במרשם הרלבנטי, תקפה לפי הוראות הדין הנוגעות לעניין וכן אישור "ניהול תקין" בתוקף שהנפיק הרשם הרלבנטי. 

יובהר, כי לא רשאים לחבור מספר גורמים לשם הגשת הצעה, למעט שותפות רשומה כדין.  

	
	
	
	
	

	
	
	ב
	
	המציע  ככל שהנו "חברה" (פרטית או ציבורית) או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, עומד נכון להגשת הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:  

	
	
	
	1
	אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה . 

	
	
	
	2
	חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק" או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. 
[כאמור בפרק ההגדרות למכרז זה,  לחברה "מפרת חוק" תחשב כל חברה פרטית, ציבורית או חברת חוץ אשר לא מילאה אחת או יותר מהחובות הבאות: א) לא הגישה דוח שנתי ככל שהחובה להגשתו מוטלת על החברה , ב) לא שילמה חובות אגרות שנתיות לגבי אחת או יותר משבע השנים שקדמו לשנה הנוכחית.

	
	
	
	
	להוכחת תנאי זה על המציע לצרף את המסכמים הבאים: 

	
	
	
	A
	הצהרה חתומה בפני עו"ד בהתאם לנוסח נספח 1 למכרז זה  על פיו הוא ממלא אחר תנאי הסעיף הנ"ל [תצהיר העדר חובות לרשם החברות כתנאי להשתתפות במכרז ]. 

	
	
	
	B
	נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".

	
	
	
	
	

	
	
	ג
	
	ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 כדלקמן:

	
	
	
	1
	אישור פקיד שומה, רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בצירוף אישור ניכוי מס במקור הכל בהתאם ובכפוף לאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים

	
	
	
	2
	אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן- חוק עובדים זרים) וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן- חוק שכר מינימום) חתום על ידי מורשה/י החתימה ומאושר על ידי עורך דין בהתאם לנספחים 2-3, לפיו המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור – חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

	
	
	
	3
	אישור מרו"ח או מעו"ד בנוסח המובא בנספח 4 המאשר את כל הפרטים, הדרישות והמידע אודות המציע, לרבות שמות וזהות מורשי החתימה מטעמו, תאריך ההתארגנות, סוג התאגיד, מספר מזהה, כנדרש במכרז.

	
	
	
	4
	במידה ומתקיים האמור בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב 1982 לפיו במציע , המחזיקה בשליטה היא אישה וכי לא התקיים אף אחד מהתנאים המפורטים בסעיף הנ"ל, יש להגיש אישור רו"ח על כך.

	
	
	
	
	

	
	
	ד
	
	המציע יצרף להצעתו הצהרה בהתאם לנספח 5 לפיה אין למיטב ידיעתו בהגשת הצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלו או של עובדיו המעורבים בהצעה או בביצועה. 

	
	
	
	
	

	
	
	ה
	
	המציע יצרף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות של כל מידע שיימסר לו או שייוודע לו לשם ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז, לפיה אינו רשאי לפרסם המידע, להעבירו או להביאו לידיעת כל אדם במשך תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה וכן לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור. כמו כן יצרף המציע התחייבות, כי אם יבחר כזוכה רשום ידאג לכך שגם עובדיו וכל אדם מטעמו המספקים שירותים נשואי המכרז יקיימו הוראות סעיף זה, וכי יחתימם על הצהרת סודיות.  נוסח מחייב של הצהרת הסודיות – ראה נספח 6.

	
	
	
	
	

	
	
	ו
	
	המציע יחתום על הסכם התקשרות, המצורף כנספח 7 בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד בכל עמוד של ההסכם ובחתימה מלאה ובחותמת התאגיד בסוף טיוטת ההסכם. השלמת חתימות הצדדים על ההסכם תעשה לאחר החלטת ועדת המכרזים כי המציע נבחר לזוכה רשום.  (בכפוף לסעיף 14 א' 2 ב' – הערות עורך המכרז להסכם).

	
	
	
	
	

	
	
	ז
	
	המציע יצרף להצעתו אישור על תשלום בסך 350 ₪ בגין דמי השתתפות במכרז שבוצע בבנק הדואר לפקודת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בגין מכרז 33/2014.  הסכום הנ"ל לא יוחזר.

	
	
	
	
	

	
	
	ח
	
	זכויות קניין:

	
	
	
	
	המציע יצרף להצעתו הצהרה בהתאם לנספח 5

	
	
	
	1
	כי הוא בעל זכויות הקניין, וכי אין בהצעתו משום הפרת זכויות פטנטים, זכויות יוצרים וזכויות אחרות הגלומות בהצעתו (להלן ביחד - "זכויות הקניין"), וכי לא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגישה ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז;
במקרים בהם זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי צד ג', יפורט הדבר בהצהרה הנ"ל, תוך ציון מקור זכותו של המציע להציע הצעתו לעורך המכרז ותוך צירוף אישור של צד ג' שהוא בעל הזכויות כאמור, המתיר ומאשר למציע להציע את הצעתו על כל מרכיביה.

	
	
	
	2
	כי הוא בעל זכויות הקניין בנכס וכי הוא נקי מכל שיעבוד ו/או עיקול ו/או חוב ו/או זכויות צד ג' כלשהן וכי לא קיימת מניעה משפטית כלשהי להגיש ולהתקשר עם עורך המכרז כמפורט במכרז.

	
	
	
	3
	כי הוא מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז/המזמין בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדם או נגד כל אחד מהם, כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של המזמינים בעקבות רכישת השירותים המבוקשים במכרז.  

	
	
	
	
	

	
	
	י
	
	ערבות מציע (מגיש ההצעה)

	
	
	
	1
	השתתפות במכרז מותנית בצירוף ערבות אוטונומית ובלתי מותנית לתשלום בסך 28,500 ₪ (במילים: עשרים ושמונה אלף וחמש מאות שקלים חדשים) לפקודת משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

	
	
	
	2
	תוקף הערבות מפורט בטבלת התאריכים..  עורך המכרז יהיה רשאי לחלט את הערבות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, במקרה שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז ו/או לא יפעל בתום לב במהלך הליכי המכרז. 

	
	
	
	3
	הערבות תהיה ערבות בנקאית, או ערבות של חב' ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תשמ"א – 1981 (חתומה ע"י חב' הביטוח לא ע"י סוכן הביטוח).

נוסח מחייב של הערבות – נספח 8.

	
	
	
	
	

	
	
	יא
	
	השתתפות בפגש מציעים מהווה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז. 

	
	
	
	
	

	6
	דרישות סף ייחודיות
	
	
	דרישות מהמציע 

	
	
	א
	
	על המציע להיות רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 170ב'.

	
	
	
	
	

	
	
	ב
	
	על המציע לצרף פרוט עבודות זהות במהות ובהיקף לעבודה הנדרשת במכרז זה אשר בוצעו במהלך 3 השנים האחרונות (2012-2014), לרבות פרטי אנשי קשר אצל הלקוח בלפחות 3 מקומות שונים.

	
	
	
	
	

	
	
	ג
	
	המציע יגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד כי הינו בעל וותק של לפחות 3 שנים בתחום אחזקת מערכות מיזוג אוויר מרכזי, חימום, אוורור.

	
	
	ד
	
	המציע יגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד הינו בעל מוקד שרות.

	
	
	
	
	

	
	
	ה
	
	המציע יגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד כי הינו בעל אישור לתקן  9001ISO .

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	מסמכים שיש לצרף להצעה בנוגע  לעובדים המיועדים לספק את השירות מטעם המציע

	
	
	
	
	

	
	
	ו
	
	המציע יגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד כי כל  העובדים אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות הקשורות למכרז זה יהיו בעלי הכשרה מתאימה לאחזקת מתקני מיזוג אויר מרכזי ובעלי ניסיון של- 3 שנים לפחות ובעלי הסמכת "חשמלאי מוסמך" לפחות.

	
	
	
	
	

	
	
	ז
	
	המציע יגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד כי יעסיק צוות תורנים (טכנאי בכיר וטכנאי זוטר) בהתאם למפורט בסעיף 7.4.6.

	
	
	
	
	

	
	
	ח
	
	המציע יגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד כי יחזיק מהנדס מיזוג לרשות המשרד.

	
	
	
	
	

	
	
	ט
	
	המציע יגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד כי הינו מחזיק בית מלאכה.

	
	
	
	
	יודגש כי כל האישורים והמסמכים יהיו תקפים נכון למועד הגשת ההצעה למכרז.
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7.1.  כללי
7.1.1. במסגרת מכרז זה, הקבלן נדרש לתחזק את כל מתקני מיזוג אוויר, החימום, האוורור שבמבני משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומינהל המחקר החקלאי.
7.1.2. מרבית המערכות נמצאות בתוך הקריה החקלאית שבראשון לציון. לשם כך, הקבלן יעסיק בשטח הקריה שני עובדים קבועים לפחות. 
7.2. סוג שירות
7.2.1. הקבלן יידרש לספק את כל סוגי השירות הדרושים לטובת אחזקה נאותה של כל המערכות, לרבות:
7.2.1.1. אחזקת שבר (תקלות)
7.2.1.2. אחזקה מתוכננת (טיפול מונע)
7.2.1.3. ביקורת תקופתית (הכנה לקיץ/חורף)
7.2.1.4. תורנות.
7.2.1.5. שיפוצים/re-engineering, לפי הצורך.
7.2.2. באופן כללי, יתחזק הקבלן את כל הציוד והאביזרים שבמתקני מיזוג האויר, החימום והאוורור בשלמותם, לרבות מדחסי קירור, מצנני מים, מעבי מים, מגדלי קירור, מעבי אויר, יחידות עיבוי, דוודי חימום מים, מיכלי התפשטות, מיכלי מים, מרככי מים, מערכות טיוב מים, משאבות מים, מחליפי חום, מיכלי דלק, ארובות, יחידות מיזוג אויר, יחידות מפוח - נחשון, מצנני אויר, יחידות מפוח -  מסננים, מסנני אויר, מפוחים, מרטיבים, גופי UV, לוחות חשמל, לוחיות הפעלה, קווי ואביזרי חשמל ופיקוד, צנרת מים אביזריה ובידודה, צנרת גז קירור אביזריה ובידודה, תעלות אויר (מפח מגולוון, פח שחור, PVC) אביזריהם ובידודם, צנרת דלק ואביזריה, מכשירי המדידה חיבורים גמישים, בולמי רעידות, חיזוקים, תלויות, חיבורים, איטומים וכו'. למעט:
7.2.2.1. קווי הזנת חשמל ראשיים.
7.2.2.2. קווי ניקוז ראשיים.
7.2.2.3. מזגני חלון ומפוצלים.
7.2.2.4. מערכות בקרה.
7.3. תיאור המתקנים
7.3.1. ככלל, יתוחזקו כל מתקני מיזוג האויר המרכזי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומנהל המחקר החקלאי.
7.3.2. להלן פירוט עיקרי המערכות:
7.3.2.1. הקריה החקלאית - הנהלה
7.3.2.1.1. בניין המיניסטריון (525 טון קירור)
7.3.2.2. הקריה החקלאית - שו"ט
7.3.2.2.1. בניין מעבדות ראשי (240 טון קירור)
7.3.2.2.2. חדר אקלים לעופות (5 טון קירור)
7.3.2.2.3. רפת פו"ט (17.5 טון קירור)
7.3.2.2.4. בניין פו"ט חדש (148 טון קירור)
7.3.2.2.5. בניין הנהלת שו"ט (135 טון קירור)
7.3.2.2.6. רפת 6 / חדר בידוד (7.7 טון קירור)
7.3.2.2.7. פוסטמורטם לעופות חדש (14.8 טון קירור)
7.3.2.3. הקריה החקלאית - מנהל המחקר החקלאי
7.3.2.3.1. בניין בנק הגנים (130 טון קירור)
7.3.2.3.2. בניין המכון לטכנולוגיה ואחסון (118 טון קירור)
7.3.2.3.3. בניין מעבדה לניטור מים (11.5 טון קירור)
7.3.2.3.4. בניין אודיטוריום (29 + 8 + 15 טון קירור)
7.3.2.3.5. לול מבוקר (20 טון קירור)
7.3.2.4. עכו - מכון וטרינרי (19.2 טון קירור)
7.3.2.5. גינוסר (40 טון קירור)
7.3.2.6. דור (45 טון קירור)
7.3.2.7. ניר דוד (6.6 טון קירור)
7.3.2.8. גילת  (26 + 26 טון קירור)
7.3.2.9. גלבוע (160 טון קירור)
7.3.3. לקבלת פירוט הציוד המותקן בכל מערכת - ראה נספח 13 בסוף החוברת.
7.4. עובדים
7.4.1. כל העובדים שיועסקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו בעלי מקצוע מיומנים.

7.4.2. לעבודות שנדרש רישוי יועסקו רק בעלי רשיון מתאים.

7.4.3. העבודות ייעשו ע"י צוות שבראשו טכנאי מיזוג בכיר בעל 3 שנות ניסיון לפחות בעבודות מהסוג המבוצע.

7.4.4. עבודות החשמל תיעשינה רק ע"י חשמלאים בעלי רישוי "חשמלאי מוסמך" לפחות.

7.4.5. השירות למתקנים אשר נמצאים מחוץ לקריה החקלאית יינתן ע"י הקבלן באמצעות צוותים/עובדים אשר הינם בנוסף לעובדים או ע"י קבלני משנה מקומיים שיאושרו ע"י המשרד.
7.4.6. תורנות קבועה בשטח
7.4.6.1. הקבלן יעמיד לרשות המשרד שני עובדים שיהיו זמינים  לפי הפירוט שלהלן
7.4.6.1.1. טכנאי מיזוג אויר בכיר
7.4.6.1.1.1. בעל 3 שנות ניסיון באחזקת מתקני מיזוג אויר מרכזיים.
7.4.6.1.1.2. בעל תעודת רישוי חשמל "חשמלאי מוסמך".
7.4.6.1.1.3. בעל יכולת לאתר כל תקלה במתקנים ולתקן אותה.
7.4.6.1.1.4. בעל יכולת קריאה והבנת תוכניות חשמל ופיקוד של מערכות מיזוג  
          אויר.
7.4.6.1.1.5. בעל יכולת שימוש והפעלת מערכות בקרה.
7.4.6.1.1.6. בעל רישיון נהיגה לרכב עובדים.
7.4.6.1.2. עובד מיזוג אויר עוזר
7.4.6.1.2.1. בעל 3 שנות ניסיון באחזקת מתקני מיזוג אויר מרכזיים.
.
7.4.6.2. בכל מקרה של החלפת עובד באופן זמני (מילואים, מחלה, חופשה,..) או באופן קבוע, יעבדו  
            העובד ומחליפו במשך 7 ימי עבודה לפחות לצורך העברת התפקיד בצורה מסודרת. 
7.4.6.3. כל מחליף טעון אישור מוקדם של נציג המשרד.
7.4.7. נציג הקבלן
7.4.7.1. הקבלן יקבע נציג לכל נושא הקשור במכרז/הסכם זה.
7.4.8. מהנדס מיזוג 
7.4.8.1. הקבלן יחזיק מהנדס מיזוג, בעל ידע רחב במערכות מיזוג מרכזי, חימום, אוורור. 
7.5. חליפה לוגיסטית 
7.5.1. מוקד ותקשורת

7.5.1.1. הקבלן מתחייב לקיים מוקד מאויש (לא משיבון וכד') לקבלת הודעות טלפוניות:

7.5.1.1.1. בימים א'-ה': בשעות 08.00 עד 16.00.
7.5.1.1.2. בימי ו' וערבי חג: בשעות 08.00 עד 13.00.
7.5.1.2. המוקד יהיה מסוגל להעביר הודעות אלחוטיות לעובדי הקבלן. לצורך זה, הקבלן יצייד את  
            עובדיו במכשירים סלולריים ויחייבם לשאת אותם בכל שעות העבודה.

7.5.1.3. לצורך מסירת הודעות טלפוניות לעבודות דחופות ימסור הקבלן למפקח את מספר הטלפון  
            שבביתו וכן בבית טכנאי מיזוג בכיר שלו ואת מספרי הטלפונים הסלולריים שלהם.

7.5.1.4. הקבלן וטכנאי בכיר שלו יהיו זמינים לקריאה בכל שעות היממה.

7.5.1.5. בכל מקרה של שינוי במס' הטלפון או תקלה בהם או בטכנאי הבכיר, ידווח הקבלן מיד למפקח 
            וימסור לו את מספרי הטלפון החלופיים.
7.5.2. בית מלאכה
7.5.2.1. הקבלן מתחייב כי יהיה ברשותו בית מלאכה 

7.5.2.2. בבית המלאכה יהיו כל כלי העבודה והמכשירים לביצוע כל העבודות שבהסכם.

7.5.2.3. הקבלן יחזיק בבית המלאכה כל חומר וחלק הדרושים כדי לעמוד במועדי ביצוע העבודות   
            הנדרשים.

7.5.2.4. הקבלן יהיה מוכן בכל עת להציג את בית המלאכה ותכולתו לבדיקת המפקח ולהשלים כל  
            ציוד, מכשיר, כלי עבודה, חומר, חלק וציוד שיידרשו ע"י המפקח.
7.5.3. רכב
7.5.3.1. ברשות הקבלן יהיו כלי רכב בסוג ומספר הדרושים להסעת העובדים והובלת הציוד, החומרים   
            וכלי העבודה אל ומאת המתקנים.
7.5.3.2. הקבלן יצייד את עובדים ברכב אחד עם תא אחורי להובלת משאות במשקל של לפחות200ק"ג.
7.5.3.3. אותו הרכב ישמש את עובדים לצרכי תנועה והובלת ציוד בשטח הקריה החקלאית בלבד.
7.5.4. טלפונים סלולריים
7.5.4.1. הקבלן יצייד את שני העובדים במכשיר טלפון סלולרי.
7.5.4.2. הטלפונים יהיו ללא הגבלות להתקשרויות בארץ ויצוידו בדיבורית לרכב.
7.5.4.3. העובדים יחויבו לשאת את הטלפונים בכל עת התורנות.
7.5.5. כלי עבודה ומכשירים
7.5.5.1. הקבלן יספק על חשבונו את כל כלי העבודה, מכשירי הבדיקה, אביזרים.
7.5.5.2. כל אלו יהיו רכושו של הקבלן.
7.5.5.3. כל כלי העבודה ומכשירי הבדיקה יהיו תקינים ויענו על דרישות הבטיחות הקיימות.
7.5.5.4. להלן רשימת כלי עבודה ומכשירים אשר הקבלן חייב להחזיק ברשותו לביצוע ההסכם:
7.5.5.4.1. מכשיר בדיקה בעל 2 קטבים למתח עד 400 וולט.
7.5.5.4.2. 2 מערכות שילוט אזהרה לחשמל.
7.5.5.4.3. מד מתח, זרם והתנגדות נייד.
7.5.5.4.4. מכשיר לבדיקת התנגדות ההארקה ורציפות ההארקה.
7.5.5.4.5. סולמות עץ בגבהים שונים.
7.5.5.4.6. פנס נטען.
7.5.5.4.7. סט שעוני לחץ גז ושמן.
7.5.5.4.8. מגלה נזילות גז קרר.
7.5.5.4.9. מד חום אלקטרוני דיגיטלי נייד.
7.5.5.4.10. משאבת ואקום למערכת גז קרר.
7.5.5.4.11. מד ספיקות אויר אלקטרוני נייד.
7.5.5.4.12. מכשיר בכרך וערכה לבדיקת נצילות שריפה בדוודים.
7.5.5.4.13. שואב אבק תעשייתי.
7.5.5.4.14. מברשות צבע במידות שונות.
7.5.5.4.15. מתקני הרמה שונים.
7.5.5.4.16. אינדוקטור להתאמת צירים.
7.5.5.4.17. סט ריתוך אוטוגני נייד.
7.5.5.4.18. רתכת חשמלית.
7.5.5.4.19. כלי עבודה חשמליים כגון מקדחה, משחזת, דיסק, וכו'.
7.5.5.4.20. ארגזי כלים מושלמים עם כל כלי העבודה הדרושים.
7.5.5.4.21. וכן, כל מכשיר נוסף אשר דרוש לביצוע ההסכם
7.5.5.5. הקבלן יהיה מוכן בכל עת להציג את כל כלי העבודה והמכשירים לבדיקת נציג המשרד.
7.6. חלקים וחומרים
7.6.1. הקבלן יספק את כל החלקים והחומרים הדרושים לביצוע העבודות.

7.6.2. כל החלקים והחומרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו:

7.6.2.1. חדשים ובלתי משומשים.

7.6.2.2. עומדים בתקנים ישראליים אם ישנם כאלה.

7.6.2.3. מקוריים או זהים למקוריים מבחינת מידות, יצרן ודגם.
7.6.3. בכל מקרה שאין באפשרות הקבלן להשיג את החלקים ו/או החומרים הדרושים במסגרת מועדי הביצוע הנדרשים או בגין סיבה כלשהי, יגיש הקבלן לאישור המפקח חלקים שווי ערך המוצעים על ידו.

7.6.4. כל עבודות ההתאמה במקרה של שימוש בציוד שווה ערך יבוצעו ע"י הקבלן ללא תוספת במחיר.
7.6.5. הקבלן יספק על חשבונו את כל חומרי העזר אשר יידרשו במהלך ביצוע העבודה, ויחזיק מהם מלאי מספיק כדי למנוע עיכוב כלשהו. בין השאר, יכללו חומרים אלו:
7.6.5.1. כל חומרי השטיפה, סיכה, שימון, הדבקה וניקוי, שמנים לסיכה, חומרים לשטיפה, גריז, 
                           ווזלין וכו'.
7.6.5.2. ברגים, אומים, דסקיות, טבעות קפיץ ונעלי כבל מכל הסוגים.
7.6.5.3. סמרטוטים, בד שמיר, נייר זכוכית, וכו'.
7.6.5.4. צמר פשתן, טפלון, וכו'.
7.6.5.5. תמיסת סבון לבדיקת קשיות המים.
7.6.5.6. טבליות לבדיקת חומציות השמן במדחסי קירור.
7.6.5.7. גז קרר ושמן למדחסי קירור, מסננים מייבשים למערכות קירור.
7.6.6. על הקבלן להודיע במידי לגורם האחראי במשרד אם יבחין בפגם או תקלה הדורשת תיקון או שיפור.
7.6.7. במקרים שבהם הקבלן נדרש לספק ציוד בהתאם לפרק 2 בכתב הכמויות ואשר אושר לו מראש ובכתב לרכשו, יגיש הקבלן,  טרם ביצוע העבודה הצעת מחיר מפורטת כמפורט להלן:
7.6.7.1. עבור פריט אשר מחירו עד 3,000 ₪ - רשאי הקבלן לרכוש את הפריט לפי הצעה יחידה שימציא  
                           למשרד.
7.6.7.2. עבור פריט אשר מחירו בין 3,000 ₪ ל- 5,000 ₪ - יידרש הקבלן להציג 2 הצעות מחיר משני 
                           ספקים שונים 
7.6.7.3. עבור פריט אשר מחירו גבוה מ- 5,000 ₪ - יידרש הקבלן להציג 3 הצעות מחיר משלושה   
                           ספקים שונים (כאשר כל המחירים הנקובים לעיל כוללים מע"מ).
7.7. נוהלי עבודה ורישומים
7.7.1. דו"ח שרות
7.7.1.1. דו"ח שרות הינו טופס רישום בו ימלא הקבלן את הפרטים של המתקן שבו בוצעה העבודה   
                         (יצרן, דגם, מס' סידורי, מיקום), פירוט העבודה שביצע, שמות העובדים, מועדי הגעתם   
                        ועזיבתם את המתקן וחומרים שהשקיע בכל עבודה שתבוצע על ידו במסגרת הסכם זה.

7.7.1.2. הטופס ימולא ע"י עובדי הקבלן בגמר העבודה והם ידאגו כי המפקח או מי שהוסמך על ידו,  
                       יבדוק את העבודה, יאשרה ויטביע את החותמת שלו ויחתום ע"ג הטופס.

7.7.1.3. הקבלן ישאיר עותק אחד של הטופס לאחראי במקום ועותק שני יצורף על ידו לחשבון.

7.7.1.4. לא יתקבל כל חשבון עבור ביצוע עבודה שלא מצורף אליו דו"ח שרות הממולא וחתום כנ"ל.

7.7.1.5. הספקת הטפסים תהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
7.7.2. הזמנת עבודה
7.7.2.1. עבודת אחזקה
7.7.2.1.1. קריאה לעבודת אחזקה תיעשה בטלפון, בפקסימיליה או בכתב ע"י המפקח או מי שהוסמך על ידו, תוך ציון אם הקריאה היא רגילה או דחופה, אם לא צוין אחרת תחשב כרגילה.

7.7.2.1.2. הקבלן ייענה לכל קריאה כנ"ל ויבדוק את המיתקן. 

7.7.2.1.3. הקבלן יבצע את העבודה, ללא תלות בערכה, רק לאחר קבלת אישור המפקח או מי שהוסמך על ידו.
7.7.2.2. שינוי במתקן או שיפוץ
7.7.2.2.1. כל שינוי במתקן, כולל החלפת סוג הגז, או שיפוץ יבוצע רק לאחר קבלת הזמנה בכתב של המפקח.

7.7.3. אמצעי זהירות וניקיון
7.7.3.1. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למנוע פגיעה ברכוש משרד החקלאות ובפעילות  
                       הסדירה המתנהלת במבנים.

7.7.3.2. הקבלן ינקה את הלכלוך שנגרם בעבודתו, מיד עם סיום העבודה ויסלקו מחוץ לשטחי משרד  
                      החקלאות.

7.7.3.3. בעבודות בהן יש אפשרות לנזילת מים, ינקוט הקבלן בכל האמצעים למנוע הרטבה ובכלל זה  
                       פריסת ברזנט/ניילון להגנה, איסוף מים בדלי וכדומה.

7.7.3.4. על הקבלן לוודא כי אין כבלי חשמל, כבלי טלפון, צנרת מים, גז, ביוב ניקוז וכדומה במקומות  
                       שהוא עומד לבצע את העבודה. הקבלן ישתמש במכשירים לגילוי הנ"ל כאשר אינם גלויים לעין.

7.7.3.5. בכל מקרה של נזק שנגרם ע"י הקבלן או עובד מטעמו, הנזק יתוקן והמקום יוחזר למצבו   
                        הקודם. התיקון ייעשה ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו, זאת מבלי לפגוע בזכות משרד החקלאות  
                       לתבוע פיצוי עבור הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו לו.
7.7.4. הפרעות והפסקות  

7.7.4.1. עם גילוי הפרעה למהלך החופשי של עבודת הקבלן, על הקבלן להודיע למפקח או למי  שהוסמך  
                       על ידו, לקבלת הוראה על אופן הטיפול בהפרעה.

7.7.4.2. בכל מיקרה שהקבלן ייאלץ להפסיק פעולת מיתקן עליו לקבל אישור מראש מהמפקח או ממי  
                       שהוסמך על ידו.
7.7.5. חדר אחזקה
7.7.5.1. הקבלן יקבל לשימושו חדר אחזקה בקריה החקלאית. החדר ישמש את הקבלן לביצוע הסכם  
                       זה בלבד.
7.7.5.2. הקבלן יספק על חשבונו, במידת הצורך, את כל הריהוט והציוד שיידרשו כגון ארונות, שולחן,  
                       כיסאות, ארון עזרה ראשונה, וכו'.
7.7.5.3. בחדר יאחסן הקבלן את כלי העבודה והחלקים.
7.7.5.4. בחדר יהיה טלפון והקבלן יחויב בתשלום עבור פעימות המונה.
7.7.5.5. הקבלן יהיה אחראי לשמור על הסדר והניקיון בחדר. עם תום ההסכם או לפי כל דרישה של   
                       נציג המשרד, הקבלן יחזיר את החדר כשהוא פנוי, נקי וללא פגיעות, שבר או חוסר.
7.7.6. מאפייני עבודה מיוחדים במכון הווטרינרי
7.7.6.1. מעבדות 3P שבבניין מעבדות ראשי
7.7.6.1.1. בבניין שתי קבוצות של מעבדות 3P. 
7.7.6.1.2. במעבדות מבוצעים ניסויים בווירוסים זיהומיים המסוכנים לאדם. 
7.7.6.1.3. על עובדי הקבלן לקבל הנחיות בטיחות מהאחראי של כל מעבדה, בכל כניסה ופעילות שלהם במעבדה ובמתקניה!!

7.7.6.2. רפת פו"ט
7.7.6.2.1. ברפת יש נגיפים המסוכנים לחיות.
7.7.6.2.2. על עובדי הקבלן למנוע העברת נגיפים אל מחוץ למבנה.

7.7.6.2.3. בכל מיקרה של כניסה למבנה, על עובדי הקבלן להתקלח במקלחת שבמבנה.
7.7.7. שריפת מדחס קירור הרמטי או סמי-הרמטי
7.7.7.1. בכל מקרה של שריפת מנוע של מדחס קירור הרמטי או סמי-הרמטי, לאחר שטיפת הצנרת 
                       והתקנת מדחס תקין, יתקין הקבלן בית מסנן עם מסננים בקו היניקה של המדחס ויבודדו.
7.7.7.2. לאחר 14 ימים של עבודת המדחס, יסלק את אבני הסינון מהמסנן.
7.7.7.3. כל העבודה והחומרים בגין הנ"ל יהיו על חשבון הקבלן.
7.7.8. בדיקת מתקנים בהשתתפות הקבלן
7.7.8.1. 
הקבלן יתלווה למפקח או למי שהוסמך על ידו, בהתאם להזמנת המפקח כפי שיוחלט ע"י  
                           המפקח ובכלל זה לצורך:

7.7.8.1.1. בדיקת קבלה של עבודות שבוצעו ע"י הקבלן.

7.7.8.1.2. בדיקת מתקנים לצורך הגדרת שינויים ושיפוצים שייעשו.

7.7.8.1.3. בדיקת מתקנים שבהם יש ליקוי אחרי ביצוע עבודה ע"י הקבלן.

7.7.8.2. 
בכל הבדיקות יצטרף הקבלן או טכנאי מיזוג בכיר שלו עם כלי עבודה ומכשירים הנחוצים  
                           לבדיקה.
7.8. הנחיות מקצועיות
7.8.1. העבודה תבוצע בהתאם להנחיות המקצועיות הבאות, למפרטים הכלליים ולכללי המקצוע הנכונים ובכפוף לתנאי ההסכם.
7.8.2. ביקורות בחדר מכונות
7.8.2.1. למעקב על תנאי פעולתם ומצבם יבוצעו בתדירות ובמועדים שייקבעו ע"י נציג המשרד.
7.8.2.2. בכל מקרה, התדירות לא תפחת מפעם בשבוע.
7.8.2.3. הביצוע ילווה במילוי דו"ח שירות, עם פירוט הבדיקות וממצאיה.
7.8.3. ביקורת יומית במעבדות P3 בשירותים הווטרינריים
7.8.3.1. הקבלן יבצע ביקורת יומית בכל החדרים השייכים למעבדות P3.
7.8.3.2. במסגרת הביקורת, יבדוק את תקינות תת לחץ לפי קריאת מכשיר המגניהליק המותקן בכל   
                       חדר.
7.8.3.3. אם תת הלחץ הוא פחות מהנדרש, יש להתייחס לכך כתקלה המחייבת "תיקון דחוף". על  
                        הקבלן לתקן את התקלה (כגון מסנן אויר סתום, מפוח לא תקין, חוסם איטום, וכו') מיד עם  
                       גילויה.
7.8.3.4. הביקורות היומיות ילוו במילוי טופס טיפולים במעבדות P3.
7.8.3.5. הערה: במעבדות P3, מבוצעים ניסויים בווירוסים זיהומיים המסוכנים לאדם. על עובדי   
                        הקבלן לקבל הנחיות בטיחות מהאחראי על המעבדה, בכל כניסה ופעילות שלהם במעבדות   
                       ומתניהן.
7.8.4. ביקורת שבועית במבנה פו"ט
7.8.4.1. הקבלן יבצע ביקורת שבועית במבנה פו"ט לבדיקה כללית ולמעקב אחר הלחץ באיזורים ומצב  
                       המסננים ליעילות גבוהה.
7.8.4.2. הביקורות ילוו במילוי טופס טיפולים במבנה פו"ט.
7.8.5. טיפולים חודשיים שוטפים
7.8.5.1. המסומנים בלוח ובטפסי הטיפול המונע "ח".
7.8.5.2. יבוצעו בתדירות של אחת לחודש, לפי לוח זימון פעולות, ויכללו:
7.8.5.2.1. בדיקה כללית של המתקן.
7.8.5.2.2. ניקוי/החלפת מסנני אויר מטיפוס אמרגלס בעל צפיפות משתנה.
7.8.5.2.3. בדיקת מסננים מוקדמים ומסננים ליעילות גבוהה. החלפה רק לאחר החלטת המפקח.
7.8.5.2.4. וכל שאר הפעולות המופיעות בטפסי הטיפול המונע בתדירות "ח".
7.8.5.2.5. הביצוע ילווה במילוי דו"ח שירות עם פירוט הטיפול שבוצע.
7.8.6. טיפולים תלת-חודשיים 
7.8.6.1. המסומנים בלוח ובטפסי הטיפול המונע "ת".
7.8.6.2. יבוצעו בתדירות של אחת לשלושה חודשים, לפי לוח זימון פעולות, ויכללו:
7.8.6.2.1. גרוז.
7.8.6.2.2. השלמת שמן.
7.8.6.2.3. בדיקת מיסבים.
7.8.6.2.4. בדיקת רצועות.
7.8.6.2.5. בדיקת גלגלי רצועות.
7.8.6.2.6. בדיקת מצמדים.
7.8.6.2.7. וכל שאר הפעולות המופיעות בטפסי הטיפול המונע בתדירות "ת".
7.8.6.2.8. הביצוע ילווה במילוי דו"ח שירות עם פירוט הטיפול שבוצע.
7.8.7. צילומי אינפרא-רד
7.8.7.1. המסומנים בלוח ובטפסי הטיפול המונע "א".
7.8.7.2. יבוצעו לפי לוח זימון פעולות, במרוכז בחודש יולי לכל לוחות החשמל כשהציוד המוזן מהלוח  
                       מופעל, ויכללו:
7.8.7.2.1. בדיקת חום הלוח, הכבלים, המחברים, המפסקים וכל האביזרים באמצעות ציוד מתאים ע"י חברה המתמחה בנושא.
7.8.7.2.2. צירוף דו"ח הבדיקה עם הצילומים וההסברים.
7.8.8. פירוט תתי-המערכות המבוקרות 
7.8.8.1.  מדחס קירור. 
7.8.8.2.  מצנן מים. 
7.8.8.3.  מעבה מים.
7.8.8.4.  מגדל קירור.
7.8.8.5.  מעבה אויר. 
7.8.8.6.  יחידת מיזוג אויר.
7.8.8.7.  יחידת מפוח נחשון. 
7.8.8.8.  מפוח אויר.
7.8.8.9.  משאבת מים. 
7.8.8.10.  מיכל התפשטות מים. 
7.8.8.11.  מרכך מים אוטומטי.
7.8.8.12.  מטייב מים פוליפוספטי.
7.8.8.13.  מערכת הזנת כימיקלים.
7.8.8.14.  צנרת מים ואביזריה. 
7.8.8.15.  לוח חשמל. 
7.8.8.16.  דוד חימום מים.
7.8.8.17.  מיכל דלק.
7.8.8.18.  מחליף חום.
7.8.8.19.  מרטיב קיטור.
7.8.8.20.  יחידת פליטה/אויר צח/חיטוי. 
7.8.9. אופן ביצוע הטיפולים
7.8.9.1.  פירוט תדירות הטיפולים הנדרשים עבור כל מערכת / תת-מערכת - ראה נספח 14.
7.8.9.2.  פירוט הפעולות הנדרשות עבור כל טיפול במערכת / תת-מערכת - ראה נספח 15.
7.8.9.3.  הטיפולים יבוצעו במועדים המפורטים בנספח 14, תוך מילוי טפסי טיפול המפורטים בנספח 15.
7.9. אחריות
7.9.1. הקבלן יהיה אחראי לעבודה שביצע למשך 12 חודשים מיום ביצוע העבודה וקבלתה ע"י המפקח.

7.9.2. באם בתקופת האחריות יימצא ליקוי בעבודה שביצע או בגינה, יתקן הקבלן את הליקוי, כולל הספקת חלקים וחומרים שיידרשו על חשבונו.

7.9.3. כל החלקים והחומרים יהיו חדשים ובלתי משומשים.

7.10. מחירים
7.10.1. סעיף "שרות אחזקה לשנה" שבכתב הכמויות כולל:
7.10.1.1. כל העבודה הדרושה לביצוע הביקורות, האחזקה השוטפת, המונעת ותיקוני התקלות, בצורה 
                           מושלמת כנדרש בהסכם.
7.10.1.2. תורנות קבועה בשטח משרד החקלאות בראשל"צ כנדרש וכל כח אדם שיידרש לתגבור   
                           העובדים.
7.10.1.3. כל העבודה הדרושה להחזרה לתקינות. מודגש כי מחיר שירות האחזקה כמופיע בכתב    
                           הכמויות כולל תיקון כל ליקוי, אף אם התהווה לפני תחילת ההסכם.
7.10.1.4. כל עבודה בשעות נוספות וחריגות במקרה של "תיקון דחוף".
7.10.1.5. כל העבודה לתיקונים זמניים, עד לתיקון סופי.
7.10.1.6. כל עבודות התאמה שתידרשנה, ובמידה ותידרשנה במקרה של החלפת ציוד, חלקים  
                           וחומרים  "שווה ערך" מאושרים או נדרשים ע"י נציג המשרד.
7.10.1.7. כל העבודות שיידרשו לשיפוצים למיניהם (פרט לחומרים שעבורם מגיע תשלום).
7.10.1.8. כל עבודות חוץ אשר תעשנה ע"י גורמי חוץ, כגון ליפופי מנועים, שיפוצי מדחסים, ציוד  
                           פיקוד, משאבות, דוודים, מבערים וכו' (פרט לחומרים שעבורם מגיע תשלום).
7.10.1.9. כל עבודות שינויים ותוספות שיבוצעו ע"י העובדים הקבועים.
7.10.1.10.  תשלום לבודק באינפרא-אדום ללוחות חשמל כנדרש.
7.10.1.11.  הספקת הטפסים לטיפולים שונים.
7.10.1.12.  הספקת חומרי עזר.
7.10.1.13.  הוצאות הנהלת עבודה, השתתפות בישיבות וסיורים, קיום מוקד, ביצוע רישומים.
7.10.1.14.  הספקה והפעלת רכב לעובדים.
7.10.1.15.  הספקה והפעלת טלפונים סלולריים ודיבורית לרכב לעובדים.
7.10.1.16. הספקה והפעלת שעון נוכחות והספקת כרטיסי נוכחות.
7.10.1.17. שינויי צנרת בגין החלפת מדחס קירור או בגין התקנת בית מסנן עם מסננים ביניקת מדחס   
                            שנשרף.
7.10.1.18.  רווח קבלן.
7.10.2.  סעיף "שרות אחזקה לשנה" שבכתב הכמויות אינו כולל:
7.10.2.1. הספקת כל הציוד, חלקי ציוד, אביזרים וחומרים שיידרשו אשר ישולמו בנפרד, בכפוף  
                           למפורט בסעיף 7.6.
7.10.3. שעות עבודה בתשלום. 
7.10.3.1. השקעת ש"ע בתשלום מיועדת לעבודות שאינן מופיעות במחירון העבודות  וטעונה אישור  
                             מוקדם ובכתב של נציג המשרד. מחיר ש"ע בתשלום כמופיע במחירון העבודות כולל את כל  
                           ההוצאות לרבות:

7.10.3.1.1. שכר העבודה.

7.10.3.1.2. שימוש בכלי רכב שיסופקו ע"י הקבלן להובלת העובדים, כלי העבודה, מכשירים, חלקים וכו'.

7.10.3.1.3. שימוש בכלי עבודה, מכשירים, מתקני הרמה, פיגומים וכו' יסופקו ע"י הקבלן.

7.10.3.1.4. כל הוצאות הביטוחים, מיסים סוציאליים וכו'.

7.10.3.1.5. הוצאות הנהלת עבודה.

7.10.3.1.6. הוצאות מנהלה כגון תשלום עבור מזון לעובדים.

7.10.3.1.7. רווח הקבלן.

7.10.3.1.8. כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של הקבלן. כל הוצאותיו מאיזה סוג שהוא, ורווח הקבלן כשאלה מועמסים על זמן עבודה ממשי המדוד כמוגדר בפרק אופני מדידה.
7.10.4. עבודות שלא מופיעות במחירון העבודות ישולמו לפי ניתוח מחירים המאושר ע"י המפקח.
7.10.4.1. עבודות אלו יבוצעו רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב של המפקח.
7.10.4.2. חומרים וחלקים ישולמו לפי חשבונית רכישתם בתוספת "רווח קבלני", אשר שיעורו ייקבע 
                           ע"י המציע, במסגרת הצעת מחיר אשר הגיש. ראה הסבר מפורט בסעיף 7.6.6.
7.10.4.3. מחיר החשבונית לא יעלה על מחירי השוק וטעון אישור המפקח.

7.11. הנחיות למילוי הצעת המחיר
7.11.1. בסוף כל פרק, מופיעות 2 שורות של סיכום עלות הפרק: לפני ואחרי מתן הנחה.
7.11.2. כתב הכמויות המוגש ע"י המשרד למציעים הינו עם 0% הנחה לכל פרק / 0% רווח קבלני.
7.11.3. עבור כל פרק, נדרש:
7.11.3.1. להציע "אחוז הנחה" ו/או "אחוז רווח קבלני".
7.11.3.2. להציב את הערך במשבצות המיועדת לכך (D31, D24, D36)
7.11.3.3. לרשום את % ההנחה ו- % רווח קבלני בטבלה שברצ"ב.
7.11.3.4. לרשום את הערך המתקבל בטבלה שברצ"ב.
	ספ'
	פרק
	     עלות

לפני הנחה
	  אחוז 

 הנחה
	     עלות

לאחר הנחה

	
	תת-פרק
	                    תיאור
	
	
	

	1.
	1
	שירות אחזקה לשנה
	503,200
	
	

	2.
	2.1
	קריאת שירות
	90,000
	
	

	3.
	2.2
	חומרים ועבודות נוספות
	360,000
	
	

	סה"כ עלות, לפני מע"מ
	953,200
	
	

	סה"כ עלות, כולל מע"מ
	1,124,776
	
	


7.12. הצעת מחיר


             תאריך





    שם חתימה וחותמת הקבלן
	8
	מידע כללי
	
	1
	מקום השירות - כל יחידות משרד החקלאות ופיתוח הכפר; לרבות יחידות של מנהל המחקר החקלאי

	
	
	
	2
	טיב השירות - אחזקת מתקני קירור.

	
	
	
	3
	מועד השירות - כל ימות השנה, בכל שעות היום. 

	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	לא רלוונטי

	10
	
	
	
	לא רלוונטי

	11
	
	
	
	לא רלוונטי

	
	
	
	
	

	12
	מנהלה 
	א
	
	איש הקשר ונוהל העברת שאלות ובירורים 

	
	
	
	
	שאלות מקבלי מסמכי המכרז תוגשנה אל מחלקת המכרזים בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו : tenders@moag.gov.il או באמצעות פקס:  03-9485849.

	
	
	
	
	מועד אחרון להגשת שאלות מציעים מפורט בטבלת ריכוז תאריכים (בעמוד 4).

	
	
	
	
	האחריות להעברת השאלות חלה על השואל. שאלות מסמכי המכרז תוגשנה במבנה הבא:
פירוט השאלה
הסעיף
מכרז מס'


	
	
	
	
	תשובות עורך המכרז לשאלות שתתקבלנה, ישלחו לפונים לפי הפרטים שנמסרו במעמד קבלת מסמכי המכרז ו/או בהתאם להודעה שנמסרה על ידו כנדרש בעמוד 4 במסמך זה. כמו כן יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שכתובתו:   www.mr.gov.il/purchasing

	
	
	
	
	מובהר בזאת כי האחריות להשארת פרטי הפונה חלה על הפונה/המציע בלבד.

	
	
	
	
	

	
	
	ב
	
	קבלת מסמכי המכרז

	
	
	
	1
	יש לפנות אל מחלקת המכרזים באגף רכש נכסים ולוגיסטיקה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר דרך המכבים ראשל"צ (כביש בית דגן), בימים א' - ה' בין השעות 8:30 – 15:30, לצורך קבלת מסמכי המכרז, כולל המדיה המגנטית (CD) לעניין כתב הכמויות.

	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	מקבל מסמכי המכרז ימסור במעמד קבלת המסמכים את שמו, כתובתו, שם התאגיד, שם איש הקשר מטעם המציע, מס' הטלפון וטלפון נייד, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני, וזאת לצורך יצירת קשר ומשלוח הודעות ותשובות לשאלות הבהרה. באם הפונה  לא קיבל את מסמכי המכרז אלא ראה אותם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי בלבד ומעוניין להשתתף במכרז חלה עליו אחריות לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני  המצוין בסעיף 12 א ולהעביר את  פרטיו  המפורטים לעיל וזאת לשם קבלת הודעות ותשובות לשאלות ההבהרה המיועדות לכלל המציעים. 

	
	
	ג
	
	פגש מציעים -

	
	
	
	
	ההשתתפות בכנס המציעים מהווה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז, על המציע  להחתים  את עורך הסיור על הטופס המצורף.

עורך הסיור: מר אילן סבג טל'  050-6241116 
מקום המפגש: משרד החקלאות הקריה החקלאית בניין ההנהלה חדר 104 
בתאריך 3/11/2014   יום ב'       בשעה 10:00

	
	
	
	
	

	
	
	ד
	
	אופן הגשת ההצעות ומסירתן

	
	
	
	
	ההצעה תוגש כתשובה לכל סעיפי המכרז במקור (רצוי לצרף העתק), בו כל עמוד ייחתם  בחותמת הרשמית של המציע ובחתימת המורשים לחתום מטעם המציע.
על המציע להגיש הצעתו בהתאם לנדרש.

	
	
	
	
	את ההצעות יש לשים ביחד עם נספחי המכרז  ומסמכים  נוספים  בהתאם לנדרש, במעטפה חתומה  בתיבת  המכרזים שבמחלקת  המכרזים  במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה דרך המכבים ראשל"צ (כביש בית-דגן) בניין מרכזי קומה 1 במסדרון מול חדר 108,  וזאת לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים.

	
	
	
	
	על המעטפה יירשם  מכרז 2014 /33 בלבד.

	
	
	
	
	למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד הנ"ל לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

	
	
	
	
	

	
	
	ה
	
	תוקף ההצעה

	
	
	
	
	תוקף ההצעה מופיע בטבלת התאריכים. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו במהלך תקופה זו. הצעת המציע תעמוד בתוקפה עד 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

	
	
	
	
	במידה ולא יבחר המציע כזוכה, אך יקבע כזוכה שני, הצעתו תעמוד בתוקפה 60 ימים נוספים לאחר החלטת ועדת המכרזים של המשרד, וזאת למקרה בו הזוכה שהוכרז כספק זוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו או יפסל. בנסיבות מעין אלה, תעמוד לוועדת המכרזים האפשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על הזוכה השני כזוכה במכרז. יובהר, כי ועדת המכרזים אינה מחויבת לעשות כן.

כל הכללים והתנאים שבמכרז זה, יחייבו את הזוכה השני כמו גם תנאי החוזה.

	
	
	
	
	

	13
	שלבי המכרז, בדיקת ההצעות, הערכתן ובחירת הזוכה במכרז
	א
	
	יערך בשני שלבים:
שלב א – ועדת פתיחת מעטפות - (ההצעה) – בחינת דרישות (תנאי) הסף 

בדיקת חלק המנהלה; תיבדקנה עמידתן של ההצעות בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) כמפורט לעיל והגשתם של כל ההתחייבויות והאישורים שעל המציע להגיש יחד עם הגשת ההצעה כמפורט לעיל. 

* מציע אשר ועדת המכרזים מצאה כי הצעתו אינה עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב א', ייפסל בהחלטת הוועדה ותישלח לו הודעה על כך.

*מציע אשר ועדת המכרזים מצאה כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב א', תיבדק הצעתו בשלב ב' בהתאם לדרישות המפורטות להלן.

	
	
	
	
	

	
	
	ב
	
	שלב ב'  - בחינת  וועדת מכרזים 

	
	
	
	1
	הכרזה על הזוכה, לאחר שנבחנה עמידתו בכל דרישות הסף, תתבצע בהתאם לבחינת  מרכיב עלות. 

	
	
	
	
	

	14
	התחייבויות ואישורים שידרשו מזוכה
	א
	1
	כללי
הצהרה של זוכה רשום בגין זכייה 

נוסח הצהרת זוכה בגין זכייה ראה נספח 10

	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	הסכם התקשרות

	
	
	
	
	א.    הזוכה מתחייב לחתום על הסכם ההתקשרות, המצורף כנספח 7 להלן, תוך 7 ימים ממועד קבלת ההסכם לחתימה. 

חתימת עורך המכרז על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהזוכה. היה והזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל, או לא יחתום על הסכם ההתקשרות כנדרש, שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות לבטל את זכייתו ו/או לבחור במציע הבא אחריו המתאים.

ב.   לתשומת לב המציע, כי הסכם ההתקשרות המצורף למכרז זה מהווה דוגמא בלבד וכי המשרד שומר על זכותו לבצע בהסכם שינויי תוכן ועריכה כל עוד אינם סותרים את מהות ההתקשרות ע"פ תנאי מכרז זה.          

	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	ערבות ביצוע
ערבות אוטונומית ובלתי מותנית בגין זכייה במכרז (ערבות ביצוע)

	
	
	
	
	זוכה רשום ימציא ערבות אוטונומית ובלתי מותנית בגובה  57,000 ₪ (חמישים ושבעה אלף שקלים חדשים) לפקודת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בתוקף למשך 14 חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות.

למען הסר ספק, יובהר בזאת, כי במידה שיחליט עורך המכרז להאריך את תקופת ההתקשרות, יוארך תוקף הערבות בהתאם, עד ל-60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות הנוספת.

עורך המכרז רשאי לחלט את הערבות במקרה שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להצעתו, לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות.  (ערבות זו תחליף את ערבות המציע המפורטת לעיל.  הערבות תהיה ערבות בנקאית, או ערבות של חב' ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981.

נוסח מחייב של הערבות – ראה נספח 11

	
	
	
	
	

	
	
	ב
	
	מקצועי – נשוא מכרז 

התחייבות לעניין שירות ותמיכה :           

	
	
	
	
	זוכה יתחייב לספק שירות (אחזקה, רכש, פירוק, התקנה) לכל יחידות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בכל ימות השנה ובלוחות הזמנים אשר נקבעו במפרט הטכני.

	
	
	
	
	

	15
	זכויות עורך המכרז
	א
	
	בקשת הבהרה

	
	
	
	
	עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות או להסיר אי בהירות  על הצעתם. כל זאת בכפוף לחוק חובת המכרזים התשנ"ב 1992 ולתקנות מכוחו.

	
	
	
	
	

	
	
	ב
	
	ביטול / דחייה של המכרז
עורך המכרז רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש או לדחות את המועד האחרון של המכרז. באם יבוטל המכרז לפני בחירת זוכה, הודעה על ביטול המכרז תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז.  ו/או פרסום פומבי.
במקרה של ביטול או פרסום מכרז חדש, כאמור לא יהיה חייב עורך המכרז לפצות את המציעים או כל משתתף אחר במכרז, בכל צורה שהיא.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ג
	
	פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב
עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ו/או מינהל המחקר החקלאי ו/או גורם ממשלתי אחר, כספק או נותן שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הטובין או השרות הנדרש או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. במקרה מעין זה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל-פה, לפי שיקול דעתו של עורך המכרז לפני החלטתו הסופית בעניין.

עורך המכרז רואה בהגשת הצעה על ידי מציע, הסכמה לתנאי זה.

	
	
	
	
	

	
	
	ד
	
	שלמות ההצעה
עורך המכרז רשאי לפסול ההצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, אשר לדעת עורך המכרז מונע הערכת ההצעה כראוי או בשל היותו תנאי סף.

ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעות שלא צורפו להן  כל האישורים ו/או פרטים ככל שהם ברי השלמה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

	
	
	
	
	

	
	
	ה
	
	בחינת הגינות
היה ותתרשם ועדת המכרזים כי בהצעתו של המציע גלומים תכסיסנות/ תחבולה (לדוגמא: הצעת מחיר בה נקב המציע הייתה נמוכה באופן משמעותי ממחיר השוק המקובל), תהא רשאית הועדה לדחות את ההצעה על הסף.

מבלי לגרוע מהאמור, תהא רשאית הועדה לזמן את המציע למתן הסבר הנמקה להצעה שהוגשה כאמור.

	
	
	
	
	

	
	
	ז
	
	אומדן
עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות להימנע מלדון בהצעה הסוטה מהגבול העליון של האומדן הכספי והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

	
	
	
	
	

	
	
	ח
	
	כללי

	
	
	
	1
	עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. 

	
	
	
	2
	עורך המכרז לא ישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת המכרז ו/או הגשתו ו/או אי זכייתו ו/או ביטולו.

	
	
	
	3
	המזמין שומר לעצמו את הזכות, במקרה של היעדר תקציב להקטין את תכולת ההתקשרות או לבטלה כלל. במקרה כזה, לא תהא למציעים, לרבות הזוכים כל טענה כלפי המזמין והם לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהוא בגין ביטול ההתקשרות או צמצום הקפה.

	
	
	
	
	

	
	
	ט
	
	בחירת זוכה שני 
במידה ויחליט עורך המכרז להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז בשל אי שביעות רצון מתפקודו רשאי המשרד על פי שיקול דעתו ובהסכמתו של הזוכה השני, להתקשר  עם הזוכה השני מבין המציעים. במידה ויחליט המשרד לעשות כן, כל הכללים והתנאים שבמכרז זה, יחייבו את הזוכה השני כמו גם תנאי החוזה.

	
	
	
	
	

	16
	הגשת הצעה
	א
	
	הגשת הצעה למכרז זה, פירושה כי המציע מצהיר כי הוא עומד בתנאי המכרז, הבין את מהותו, הסכים לכל תנאיו בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות ולפיכך יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו על המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

	
	
	
	
	

	
	
	ב
	
	הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכל ללא הסתייגות או תוספת.

	17
	בעלות על המכרז ועל ההצעה
	א
	
	בעלות על המכרז והשימוש בו
המכרז הינו קניינו הרוחני של עורך המכרז אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.

	
	
	
	
	

	
	
	ב
	
	בעלות על ההצעה והשימוש בה
מסמך התשובה (ההצעה) הינו רכושו של המציע. לעורך המכרז תהא האפשרות להשתמש בהצעה  ובמידע שבה לכל צורך הקשור בפעילותו.

	
	
	
	
	

	
	
	ג
	
	צד שלישי
עורך המכרז מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת היועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת המציע אלא לצרכי מכרז זה.

בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה. 

המציע בעצם הגשתו למכרז מודע לכך כי הצעתו עלולה להיות פתוחה לעיונם של בעלי עניין עם תום הליך המכרז.

המציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. מציע שציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו מסכים לכך שחלקים אלה אף בהצעותיהם של מציעים אחרים עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלהם ובמקרה שיבקש לעיין בהצעותיהם הוא לא יורשה לעיין בחלקים אלה.  

מובהר בזאת על אף האמור לעיל, כי לועדת המכרזים נתונה ההחלטה הסופית בדבר סודיות המסמכים.

יובהר כי מציע יהיה רשאי בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על תוצאות החלטתה הסופית של ועדת המכרזים לעיין בהצעת הזוכה במכרז, למעט בחלקים אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של הזוכה. 

	
	
	
	
	

	18
	מחירים
	
	
	בכל מקום בו מצוין מחיר הכוונה למחיר בשקלים חדשים - כולל מע"מ.

מחירי השירותים יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירותים המבוקשים לרבות מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח, כוח האדם, וכל שאר ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים המבוקשים בהתאם למפורט בחוברת מכרז זו.

	
	
	
	
	

	19
	הצמדה
	א
	
	

	
	
	
	
	כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי:

1.1. הגדרות בנושא הצמדה
1.1.1. תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעות במכרז - DD/MM/YYYY , 
1.1.2. תאריך התחלת הצמדה – המועד שממנו והלאה מחושבת ההצמדה (ככלל, 18 חודש מתאריך הבסיס, למעט האמור בסעיף 1.4.3 ) – DD/MM/YYYY.

1.1.3. מדד התחלתי – המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה, מדד חודש:                . 
1.1.4. המדד הקובע – המדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע ההצמדה. 
1.1.5. הצמדה שלילית – הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב המדדים הקובע ירד אל מתחת לשיעור המדד ההתחלתי.

1.1.6. מדד המחירים לצרכן – כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה. 
1.2. עקרונות ביצוע הצמדה 

1.2.1. המחירים יוצמדו לשינויים ב​מדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד"). 

1.2.2. סכום ההצמדה שיחושב יתווסף (או יופחת, אם חלה ירידה במדד הרלוונטי) לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.
1.2.3. ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית.
1.3. ביצוע ההצמדה יהיה במועד קבלת החשבונית במשרד 
1.4. מנגנון ביצוע הצמדה
1.4.1. ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום 18 חודשים מתאריך הבסיס, למעט במקרה המפורט בסעיף 1.4.3. המדד הידוע ביום זה ייקבע כמדד ההתחלתי.
1.4.2. ההצמדה תתבצע מדי ​6 חודשים, כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחלוף ​24 חודשים מתאריך תחילת הצמדה, ובכל 6 חודשים לאחר מכן.
1.4.3. על אף האמור בסעיף 1.4.1, אם במועד מסוים (להלן: "יום השינוי") במהלך 18 החודשים הראשונים מתאריך הבסיס, יחול שינוי במדד – כך שיהיה גבוה בשיעור של4%  ויותר מהמדד הידוע בתאריך הבסיס, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, באופן הבא:
1.4.3.1. המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי.
1.4.3.2. ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדות, כאמור בסעיף 1.4.2 לעיל. 

	20
	סמכות השיפוט
	
	
	סמכות השיפוט בכל הקשור לתובענות בנושאים ובעניינים הנוגעים למכרז תהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו.

	
	
	
	
	

	21
	שפת ההצעה
	
	
	ההצעה תוגש בשפה העברית, מלבד ספרות עזר המוגשת עם ההצעה, שניתנת להגשה בשפה האנגלית, בצירוף תרגום לשפה העברית. בכל מקרה בו קיים שוני בין הכתוב בשפה האנגלית לבין הכתוב בשפה העברית – הכתוב בשפה העברית הוא המחייב.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ביצוע השירותים המבוקשים

	22
	הגשת חשבונות
	א
	
	בתום אספקת השירות / הטובין יגיש הזוכה  חשבונית מס בשקלים חדשים (כולל מע"מ) לאישור המזמין, בצירוף דו"ח המפרט את הפעולות השונות שבוצעו. המזמין יוכל לדרוש שמידע ופרטים נוספים ישולבו בחשבונית. 

	
	
	
	
	

	
	
	ב
	
	במידה וביצע הזוכה הוצאות אותן תמחר במסגרת הצעתו, ויש בידיו הודעה שניתנה מראש ובכתב חתומה על ידי המזמין המאשרת הוצאות אלו, יצרף אותן לחשבונית ויציין אותם בדו"ח הפעילות תוך הפרדת החזרי ההוצאות מהעלות שבסעיף לעיל. 

	
	
	
	
	

	
	
	ג
	
	התשלום יבוצע אך ורק בסיום אספקת הטובין / השירותים ולאחר שהגורם המקצועי המוסמך במשרד המזמין אישר בכתב כי הזוכה בפועל סיים את התחייבויותיו באספקת הטובין / השירותים בהתאם לדרישת המזמין, וההוצאות עליהן דיווח אכן אושרו ונעשו. במידה שהגורם המקצועי המוסמך לא יאשר את סיום אספקת הטובין / השירותים או יאשר כי היא בוצעה באופן חלקי בלבד, יתבצע התשלום בהתאם לקביעתו של הגורם המקצועי המוסמך. 

	
	
	
	
	

	
	
	ד
	
	נציג המזמין יבדוק ויאשר את חשבוניות המס. תאריך התשלום ייקבע בהתאם למועד שבו התקבל החשבון החודשי אצל המשרד המזמין, להלן – "מועד הגשת החשבונית למשרד", עפ"י המפתח הבא:

	
	
	
	1
	חשבוניות שיוגשו למשרדים במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בתחילת "מועד התשלום הממשלתי" של החודש העוקב, כלומר ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה- 15 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 30-45 ימים ממועד הגשת החשבונית למשרד.                                                          

	
	
	
	2
	חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל שני ימים אלו): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 30 ימים בדיוק ממועד הגשת החשבונית למשרד.  

	
	
	
	3
	חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל שני ימים אלו): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על כ- 24-29 ימי אשראי ביצוע התשלום לאחר שנבדק ואושר על ידי הגורם המוסמך יהיה בדרך של זיכוי חשבון הבנק של הזוכה בפועל על ידי חשבות המשרד. 

	
	
	
	
	

	23
	זכויות יוצרים
	
	
	זכויות היוצרים על מצגות, מסמכים, שיטות עבודה וכל חומר אחר שבנה הזוכה בעבור המזמין במהלך עבודתו או אחריה, יהיו בבעלות בלעדית של המשרד, אשר יוכל לעשות בהם כל שימוש שירצה בעתיד – בין אם לצרכיו ובין אם לצורך פרסום חיצוני. המציע מוותר בזאת על כל תביעה עתידית ביחס לשימוש במידע ובידע שגיבש בעבור המזמין.  

	
	
	
	
	

	24
	תנאים והפרות יסודיות להפסקת ההתקשרות
	א
	
	עורך המכרז רשאי לבטל את ההודעה בדבר הזכייה של הזוכה במידה שלא חתם על הסכם ההתקשרות או לא העמיד ערבות ביצוע כנדרש לפי המועדים המפורטים במכרז.

	
	
	
	
	

	
	
	ב
	
	המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במידה שאינו מספק את השירותים המבוקשים במכרז, במהלך תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות הנוספת.

	
	
	
	
	

	
	
	ג
	
	המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במידה שזה החליף את אחד או יותר מאנשי הצוות או השותף שהוצעו על ידו, וזאת ללא הסכמה מראש ובכתב של המזמין.

	
	
	ד
	
	המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה  בהודעה של 30 יום  מראש ללא הסבר, תוך תשלום יחסי של העלויות בעבור כלל הטובין / השירותים אשר המשרד נמצא בתהליך השגתן, וזאת כפי שהוסכמו בין הצדדים עם תחילת ההתקשרות.

	
	
	
	
	

	
	
	ה
	
	מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה עורך המכרז רשאי לבטל את זכייתו של  הזוכה בהתראה בכתב של 7 ימים מראש, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

	
	
	
	1
	אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הזוכה; ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הזוכה להודיע מידית לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור.

	
	
	
	2
	אם ימונה מפרק זמני או קבוע לזוכה; ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הזוכה להודיע מידית לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור.

	
	
	
	3
	אם יינתן צו הקפאת הליכים לזוכה; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע מידית לעורך המכרז בדבר מתן צו כאמור. 

	
	
	
	4
	אם הזוכה הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע מידית לעורך המכרז בדבר הפסקה כאמור.

	
	
	
	5
	אם הזוכה הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע מידית לעורך המכרז בדבר הסבה כאמור.

	
	
	
	6
	אם הזוכה הסתלק מביצוע ההסכם.

	
	
	
	7
	כשיש בידי עורך המכרז הוכחות, להנחת דעתו, שהזוכה או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, מתנה או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם.

	
	
	
	8
	הורשע הזוכה בפסק דין חלוט בעבירות הקשורות או שעינינו מתן השירות כאמור במכרז זה, שומר המשרד לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה באופן מידי.

	
	
	
	
	

	25
	התקשרות המשרד עם הזוכה
	א
	
	כללי

	
	
	
	
	בכדי לעגן את העבודה המפורטת אשר הגיש הזוכה  ובהתאם לה נבחר על ידי המשרד, רשאי המשרד להעביר לספק  נספח ובו יפורטו לוחות הזמנים והעלויות לכל שלב ושלב ו/או כל פרט אחר הרלוונטי באופן ספציפי להתקשרות עם הספק. במידה שיועבר נספח זה מחויב הזוכה בפועל בחתימה עליו והחזרתו חתום. יובהר כי, התקשרות הזוכה  עם המשרד כפופה לכללים שנקבעו במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות עליו חתם הזוכה מול עורך המכרז. 

	
	
	ב
	
	ביטוח 

	
	
	
	
	הספק מתחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד החקלאות ופיתוח הכפר ולהציג למשרד, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים  כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

	
	
	
	1
	ביטוח חבות המעבידים

	
	
	
	
	א. הספק יבטח  את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל  תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים; 

ב. גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח            
    (שנה);
ג. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה  

    ויחשב כמעבידם;

ד. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר,    
    היה ונטען לעניין קרות תאונת  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  
    כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.       

	
	
	
	2
	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

	
	
	
	
	א.  הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד   
     שלישי  גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;         

ב.  גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה); 

ג.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability;

ד. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,            
    קבלני משנה ועובדיהם;     
ה. כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו  
     פועלים או פעלו בו- יבוטל;
ו. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;
ז. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החקלאות ופיתוח הכפר           
   ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

	
	
	
	3
	ביטוח חבות המוצר -  PRODUCTS LIABILITY

	
	
	
	
	א. הספק יבטח את חבותו וחבות היצרן בביטוח חבות המוצר בגין אחזקת מתקני מיזוג אויר 

     מרכזי, חימום, אוורור ביחידות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומנהל המחקר החקלאי   
     כולל שירות, טיפולים, תיקון תקלות, חלקי חילוף ואחריות בהתאם למכרז וחוזה עם   
     מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;     
ב. הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  
     למוצרים פגומים-1980;

ג. גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין 

   נזק לגוף ולרכוש;
ד. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת -  CROSS LIABILITY;
ה. הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים;  
ו. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החקלאות ופיתוח הכפר כלל שייחשבו  
   אחראים למעשי ו/או  מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו. 

	
	
	
	4
	ביטוח רכוש

	
	
	
	
	הספק יבטח בביטוח אש מורחב בערכי כינון את הציוד, וכל כלי העבודה המופעלים על ידו ומטעמו לביצוע העבודות לאחזקת מתקני מיזוג אויר מרכזי, חימום, אוורור ביחידות משרד 
החקלאות ופיתוח הכפר

	
	
	
	5
	כללי

	
	
	
	
	בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

א. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד החקלאות פיתוח 
    הכפר, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל;                                   

ב. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא,  
     אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החקלאות   
     ופיתוח הכפר;

ג. המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל   
    משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם    
    לנזק מתוך כוונת זדון;       

ד. הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  
     החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

ה.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;                                   

ו. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר 

   קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני   
   המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;   

ז. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל  לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט",   
    בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.                                                   
העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הספק למשרד החקלאות ופיתוח הכפר עד למועד חתימת החוזה. 

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר,  וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר בתוקף.
הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות  מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן  למשרד החקלאות ופיתוח הכפר לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח. 

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין  ועל  פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי  חוזה זה.   

	
	
	ג
	
	אחריות על נותני שירותים

	
	
	
	
	לזוכה תהיה אחריות כוללת למתן השירותים המבוקשים, כולל אחריות על נותני השירותים מטעמו.

	
	
	
	
	


26.





מכרז מס'  33/2014
  טופס ההצעה המסכם- למילוי ע"י המציע
אני הח"מ, שם הגוף המשפטי______________________________ ח.פ. ________________

כתובת__________________________________________________________________

מיקוד________________ טלפון_________________________ פקס _________________

מאשר בזאת שקראתי והבינותי את מפרט המכרז ובהתאם לכך הנני מגיש את הצעתי.
	1.
	המחיר המוצע על ידי לאספקת שירות כמפורט במפרט המכרז הינו __________________  ₪ לפי הפירוט:

1. שירות אחזקה לשנה: __________

2.1 קריאת שירות: _________

2.2 חומרים ועבודות נוספות: __________

סה"כ: _____________
המחירים כוללים מע"מ
	

	2.
	
	

	3.
	רצ"ב שובר תשלום ע"ס 350 ש"ח ששולם בבנק הדואר .
	

	4.
	רצ"ב אישור רואה חשבון / פקיד שומה על ניהול ספרי חשבונות ואישור פטור מניכוי במקור.
	

	5.
	רצ"ב אישור בר תוקף על דיווח למע"מ כדין. מספר עוסק מורשה______________.
	

	6.
	רצ"ב ערבות מציע בסך 27,500 ש"ח (ערבות בנקאית או ערבות של חב' ביטוח).
	


	7.
	רצ"ב הצהרה כי המציע ייתן אחריות כוללת לציוד המוצע של שנה מיום אספקת הציוד. (סעיף 6א')
	

	8.
	אישור בר תוקף מרשם הקבלנים על היותו רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 170ב' או 172ב', לרבות עבודות ממשלתיות (כוכבית). (סעיף 6א')
	

	9.
	רצ"ב פרוט עבודות זהות במהות ובהיקף לעבודה הנדרשת במכרז זה אשר בוצעו במהלך 3 השנים האחרונות (2011,2012ו-2013), לרבות פרטי אנשי קשר אצל הלקוח בלפחות 3 מקומות שונים. (סעיף 6ב')
	


	.

				

	
	
	

	10.
	רצ"ב תצהיר כי המציע בעל וותק של לפחות 3שנים בתחום מתקני קירור. (סעיף 6 ג')
	

	11.
	רצ"ב תצהיר כי המציע בעל מוקד שרות עם מזכירה וטלפון. (סעיף 6 ד')
	

	12.
	רצ"ב אישור כי המציע בעל תקן ISO (סעיף 6 ה')
	

	13.
	רצ"ה תצהיר כי כל העובדים אשר יועסקו ע"י הקבלן יהיו בעלי הכשרה מתאימה וניסיון של 3 שנים לפחות. (סעיף 6 ו')
	


         
_____________




                 _________________


            תאריך





                        חתימה וחותמת
רשימת נספחים למכרז מס'   33/2014
חובה לצרף את כל הנספחים המצ"ב חתומים ככל הנדרש.
	נספח 1 -  תצהיר העדר חובות לרשם החברות כתנאי להשתתפות במכרז
	

	נספח  2 - תצהיר העדר הרשעות בגין חוק  עובדים זרים וחוק שכר מינימום
	

	נספח  3 - טופס הצהרה של מציע לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים, שכר מינימום
                 וקיום חוקי העבודה
	

	נספח  4 -  ישור רו"ח/ עו"ד על פרטים אודות  המציע
	

	נספח  5- ניגוד אינטרסים + זכויות הקניין
	

	נספח  6 - הצהרת סודיות
	

	נספח  7 - נוסח הסכם התקשרות מול עורך המכרז
	

	נספח 8  - כתב ערבות מספק מציע (דוגמא)
	

	נספח 9 - לא רלוונטי
	

	נספח  10 - טופס הצהרה של ספק זוכה בגין זכייה
	

	נספח  11 - נוסח כתב ערבות ביצוע  (דוגמא בלבד)
	

	נספח 12 - מפרט תנאי הסף לאישור וחתימת המציע  (לשימוש המציע)
נספח 12.1 - אישור קיום ביטוחים
	

	טופס פגש מציעים
	

	
	


נספח  1 

תצהיר העדר חובות לרשם החברות כתנאי להשתתפות במכרז
	אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

	

	הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע [ להלן – "המציע"] המבקש להתקשר עם עורך המכרז. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

	

	זהות המציע 

	

	המציע הינו תאגיד הרשום בישראל מסוג [סמן X במשבצת המתאימה]: 



	□
	חברה פרטית ח.פ ___________________

	
	

	□
	חברה ציבורית  שמספרה ברשם החברות ___________.

	
	

	□
	חברת חוץ, שמספרה ברשם החברות  _____________ 

	
	

	 הריני מצהיר בזאת כדלקמן: 

	   

	□
	אין כלפי / כלפי חברתנו  חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתי / הצעתנו במסגרת מכרז זה

	  □
	חברתנו  אינה חברה "מפרת חוק" או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. לעניין זה  לחברה "מפרת חוק" תחשב כל חברה פרטית, ציבורית או חברת חוץ אשר לא מילאה אחת או יותר מהחובות הבאות: א.  לא הגישה דוח שנתי ככל שהחובה להגשתו מוטלת על החברה , ב) לא שילמה חובות אגרות שנתיות לגבי אחת או יותר משבע השנים שקדמו לשנה הנוכחית]


	תאריך
	שם
	חתימה וחותמת

	
	
	

	---------------------------------------------------------------------------------------------------

	אישור עורך דין

	

	אני הח"מ ________________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה 

בפני במשרדי אשר ברח' _________________  בישוב /בעיר_________________ 

מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ המוכר/ת 

לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

	


נספח 2
תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
	אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

	

	הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע [ להלן – "המציע"] המבקש להתקשר עם עורך המכרז. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

	

	בתצהירי זה, משמעותו של המונח בעל זיקה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976 [ להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים"] . אני מאשר /ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

	

	המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

	

	(סמן X במשבצת המתאימה)

	

	□
	המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עברות לפי חוק עובדים זרים וחוק        שכר מינימום עד למועד האחרון להגשת ההצעות [ להלן – "מועד הגשה" ] מטעם המציע במרכז.

	
	

	□
	המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

	
	

	□
	המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים חוק שכר המינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

	
	

	זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

	

	

	_______________
	______________________
	_____________________

	תאריך
	שם
	חתימה וחותמת

	
	
	

	---------------------------------------------------------------------------------------------------

	אישור עורך דין

	

	אני הח"מ ________________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה 

בפני במשרדי אשר ברח' _________________  בישוב /בעיר_________________ 

מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ המוכר/ת 

לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

	

	

	

	_______________
	______________________
	_____________________ 


	תאריך
	מספר רשיון
	חתימה וחותמת

	


נספח 3
טופס הצהרה של מציע לעמידה בדרישות
תשלומים סוציאליים, שכר מינימום וקיום חוקי העבודה
	אנו הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרנו כי עלי לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בזה כדלקמן:

	

	

	

	הננו ______________________________ מצהירים בזה כי במידה ותוכרז חברתנו כזוכה במכרז, אנו מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו, במהלך כל תקופת ההתקשרות.

	

	

	

	

	

	_________________________________
	_____________________

	שם מלא של מורשה/י החתימה
	חתימה וחותמת

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	---------------------------------------------------------------------------------------------------

	

	אישור עורך דין

	

	

	

	אני הח"מ ________________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה 

בפני במשרדי אשר ברח' _________________  בישוב /בעיר_____________________ 

מר / גב' _____________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ 

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

	

	

	

	

	

	_______________
	______________________
	_____________________

	תאריך
	מספר רשיון
	חתימה וחותמת

	

	


נספח 4
אישור רו"ח / עו"ד על פרטים אודות המציע
לכבוד
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הנדון:  מכרז מס' __________33/2014________________________________

	אני ____________________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי מציע במכרז:

	

	              רו"ח / עו"ד (שם מלא)

	

	1.
	שם המציע כפי שהוא רשום במרשם:
	___________________________________

	
	
	

	2.
	סוג התארגנות:
	___________________________________

	
	
	

	3.
	תאריך רישום:
	___________________________________

	
	
	

	4.
	מספר מזהה:
	___________________________________

	
	
	

	5.
	מספר חשבון בנק:
	___________________________________

	
	
	

	6.
	איש הקשר מטעם המציע -
	___________________________________

	
	
	

	
	שם:
	___________________________________

	
	
	

	
	כתובת:
	___________________________________

	
	
	

	
	טלפון:
	___________________________________

	
	
	

	
	פקס:
	___________________________________

	
	
	

	
	דוא"ל:
	___________________________________

	
	
	

	7.
	פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת, אם ישנן:

	
	

	
	

	
	____________________
	__________________
	__________________

	
	שם
	ת.ז.
	דוגמת חתימה

	
	

	
	

	
	____________________
	__________________
	__________________

	
	שם
	ת.ז.
	דוגמת חתימה

	

	הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד / לחוד (יש להקיף בעיגול)

	

	בכבוד רב,

	

	

	_______________
	______________________
	_____________________

	שם רו"ח / עו"ד
	כתובת
	טלפון

	

	

	_______________
	______________________
	_____________________

	תאריך
	מספר רשיון
	חתימה וחותמת


נספח 5

זכויות הקניין וניגוד אינטרסים
	אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

	

	הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך המכרז [ להלן – "המציע"]. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

	

	

	המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

	

	1.
	(סמן X במשבצת המתאימה)

	

	□
	המציע הוא בעל זכויות הקניין ואין בהצעתו משום הפרת זכויות פטנטים, זכויות יוצרים וזכויות אחרות הגלומות בהצעתו [ להלן ביחד " זכויות הקניין"] ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז.

	
	

	□
	זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי ____________________

והמציע מורשה לפעול מטעמו למכור ולתחזק את מוצריו.

	
	

	2.
	הנכס נשוא ההצעה נקי מכל שיעבוד ו/או עיקול ו/או חוב ו/או זכויות צד ג' כלשהן וכי לא קיימת מניעה משפטית כלשהי להגיש ולהתקשר עם עורך המכרז כמפורט במכרז.

	3.
	המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדו כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות הרכישה או השימוש במוצרים הכלולים בהצעתו.


	
	

	4.
	למיטב ידיעתי אין בהגשת ההצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלי או של עובדי החברה המעורבים בהצעה ובביצועה.

	
	

	זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

	

	---------------------------------------------------------------------------------------------------

	

	אישור עורך דין

	

	אני הח"מ ________________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה 

בפני במשרדי אשר ברח' _________________  בישוב /בעיר_________________ 

מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ המוכר/ת 

לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

	

	

	

	_______________
	______________________
	_____________________

	תאריך
	מספר רישיון
	חתימה וחותמת

	

	


נספח 6

התחייבות לשמירת סודיות
	

	

	שנערכה ונחתמה ב- __________________ ביום_________בחודש_______ שנה________

	על ידי:

	

	שם: _______________________________________

	

	ת.ז. _______________________________________ 

	

	מרח' ______________________________________

	

	הואיל
	והממשלה באמצעות משרד החקלאות ופיתוח הכפר מתכוונת לרכישת 

_____________________________________   במכרז________33/2014________

	

	והואיל
	והנני מועסק בקשר לאספקת הטובין כמפורט במכרז:

	
	

	והואיל
	 והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן.

	
	

	
	לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

	
	

	1.
	הגדרות:

	
	

	
	בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

	
	

	
	"מידע"
	כל מידע (Information) ידע ( Know How) ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון,  מודל, חוות דעת,  מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב  הקשור באספקת הטובין נשוא מכרז זה בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

	
	
	

	
	"סודות מקצועיים" 
	כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת הטובין נשוא מכרז זה, בין אם נתקבל במהלך אספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי מדינת ישראל  ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

	
	

	2.
	שמירת סודיות

	
	

	
	הנני מתחייב  לשמור  את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת  הטובין נשואי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

	
	

	
	ידוע לי כי אי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

	
	

	
	ידוע לי כי העברת מידע ו/או סודות מקצועיים כאמור, למאן דהו, ללא אישור בכתב מאת מינהל הרכש הממשלתי, עלול להסב למינהל הרכש הממשלתי ולמשרדי הממשלה נזקים כלכליים משמעותיים ביותר.

	
	

	ולראיה באו על החתום:

	

	_______________________________________________________


נספח 7 - הסכם 
בין 
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי מנכ"ל משרד החקלאות וחשב משרד החקלאות (להלן – "המזמין")


מצד אחד,
ובין 
הזוכה (להלן - "הספק")


מצד שני;
הואיל 
והמזמין מעוניין בהעסקת חברה לביצוע אחזקת מתקני מיזוג אויר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ומינהל המחקר החקלאי, כפי שמפורט במפרט המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן – "הנספח");

והואיל 
והספק זכה במכרז 33/2014 בהתאם להצעתו לבצע את  השרות המבוקש ע"י המזמין מיום


 ....מצ"ב כנספח א';

והואיל 
והמזמין קיבל את הצעת הספק למסור לו את השרות (מצ"ב כנספח ב'), והספק מקבל על עצמו את השרות, הכל בהתאם לתנאי הסכם זה.

 
אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
1. 
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. 
א.     המזמין מתחייב למסור לספק והספק מתחייב לבצע את השרות בהתאם להוראות הסכם זה, בהתאם להוראות נספח א', ובהתאם להוראות והנחיות שתינתנה על פי הסכם זה על ידי מנהל אגף נב"מ של משרד החקלאות, או מי שיוסמך על ידו לעניין זה (להלן – "המנהל"), ביעילות, בשלמות וברמה מקצועית גבוהה.

    ב.   
הסכם זה בתוקף מיום חתימתו על ידי חשבת המשרד ועד ליום 31.3.2016. 

ג.   
לממשלה זכות ברירה להאריך את החוזה בתקופות נוספות , ובלבד שהתקופה המצטברת עם תקופת ההתקשרות המקורית לא תעלה על 3 שנים ובאותם תנאים, ובלבד שתודיע הממשלה על כוונתה זו לספק עד 30 יום לפני תום תקופת החוזה.

ד.  
על אף האמור בסעיפים קטנים א' ו-ב' לסעיף זה, רשאי המזמין לבטל הסכם זה בכל עת ע"י מתן הודעה בדואר רשום לספק לפחות 30 יום מראש ומבלי שביטול כאמור יהווה עילה לדרישה, טענה או תביעה כל שהן של הספק כלפי המזמין, לרבות בגלל מגבלות תקציביות.

3.  א.  הספק מתחייב לספק את השרות באמצעות עובד מיומן מטעמו (להלן בהסכם ובנספח ייקרא גם "המפעיל"/"אחראי התפעול"/"העובד במקום") על פי הנחיות המנהל ולעניין העבודות בקריה החקלאית גם בהתאם לאופן ולמועדים הקבועים בנספח. 

ב.  ניתן לסווג את העבודות הנדרשות במספר קטגוריות:


אחזקה שוטפת: נוכחות קבועה של טכנאים באתר/מתקן.

אחזקת שבר: תיקונים.

להלן מהות העבודה הנדרשת:

איתור ותיקון תקלות במערכות קירור.

תחזוקה מונעת במערכות קירור.
4. 
א.   בתמורה עבור ביצוע כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ועבור קבלת זכויותיו של המזמין על פי הסכם זה, ישלם המזמין לספק בהתאם להצעת המחיר שלו המצ"ב כנספח ב' להסכם זה
סך התמורה לפי הסכם זה לא תעלה על ___________ ₪. יובהר כי אין בסכום זה משום התחייבות לרכש מינימאלי או מקסימאלי כלשהו.


התמורה עפ"י הסכם זה מתוקצבת בתקנה תקציבית מס' - ______________.


התמורה תוצמד כאמור במסמכי המכרז.

ג.
התמורה האמורה בסעיף קטן א' תשולם לספק על פי חשבונית מס מפורטת בצרוף דו"ח מפורט המתאר את מהות העבודה והזמן בו בוצעה שיגישם למנהל בתום כל חודש וזאת על פי מועדי התשלום הממשלתי כקבוע בהוראת תכ"ם 1.4.3 - במידה שזאת תאושר על ידי המנהל, ואולם כל אחד  מתשלומים אלה לא ישולם אלא אם הספק ביצע עד למועד התשלום, כל המוטל עליו על פי הוראות הסכם זה וההוראות וההנחיות על פיו, והמנהל אישר זאת בכתב.

ד. 
השתמשה הממשלה בזכות הנתונה לה מכוח סעיף 2ד' דלעיל לא תהיה חייבת על אף כל האמור אחרת בהסכם זה - לשלם אלא עבור אותו חלק מהשירות שבוצע על פי הסכם זה לפני ביטולו כאמור.

6. 
      אחריות / נזיקין
      א. 
הספק יהיה אחראי לכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, לגוף או לרכוש שלו ו/או של עובדיו ו/או של המזמין ו/או של עובדיו של המזמין ו/או של צד ג' כלשהוא - כתוצאה מכל מעשה או מחדל של הספק בבצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או כתוצאה מאי-פעילותם התקינה של המערכות האלקטרומכניות, אלא אם אי-פעילותם התקינה נובעת מסיבה שלא בשליטת הספק.

ב. 
הספק יפצה את המזמין עבור כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו ו/או שישא בהם ואשר האחריות לגביהם חלה על הספק.

7.   
ביטוח
הספק מתחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד החקלאות ופיתוח הכפר ולהציג למשרד, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים  כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

7.1.  ביטוח חבות המעבידים
     א. הספק יבטח  את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל  תחומי מדינת ישראל והשטחים    
              המוחזקים; 

     ב.  גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
     ג. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;

     ד. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, היה  ונטען לעניין קרות   
             תאונת  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני  
             משנה ועובדיהם שבשירותו.       

     7.2.  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
     א.  הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי  גוף ורכוש, בכל תחומי  
           מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;         

     ב.  גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה); 

     ג.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability;

    ד.  הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם;     
    ה. כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו- יבוטל;
    ו. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;
   ז. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החקלאות ופיתוח הכפר ככל שייחשבו אחראים  
       למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
     7.3 .  ביטוח חבות המוצר -  PRODUCTS LIABILITY 

    א. הספק יבטח את חבותו וחבות היצרן בביטוח חבות המוצר בגין אחזקת מתקני מיזוג אויר מרכזי, חימום, אוורור  
         ביחידות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומנהל המחקר החקלאי כולל שירות, טיפולים, תיקון תקלות, חלקי חילוף  
         ואחריות בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;     
   ב. הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980;

    ג. גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין נזק לגוף ולרכוש;
    ד. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת -  CROSS LIABILITY;
    ה. הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים;  
    ו. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החקלאות ופיתוח הכפר כלל שייחשבו אחראים למעשי ו/או  מחדלי   
       הספק וכל הפועלים מטעמו.

7.4. ביטוח רכוש 
    הספק יבטח בביטוח אש מורחב בערכי כינון את הציוד, וכל כלי העבודה המופעלים על ידו ומטעמו לביצוע העבודות   
    לאחזקת מתקני מיזוג אויר מרכזי, חימום, אוורור ביחידות משרד החקלאות ופיתוח הכפר .

7.5.  כללי
    בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

    א.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד החקלאות פיתוח הכפר, בכפוף להרחבי השיפוי   
          לעיל;                                   

     ב. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה  
          מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

     ג.  המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח  
          הכפר ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון;       

    ד. הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על  
         המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

   ה.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;                                   

   ו. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל  
      כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;   

   ז. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל  לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים  
       כמפורט לעיל.                                                   
העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הספק למשרד החקלאות ופיתוח הכפר עד למועד חתימת החוזה. 

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר בתוקף. 
הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות  מאושרות וחתומות ע"י המבטח או  אישור בחתימת מבטחו על חידושן  למשרד החקלאות ופיתוח הכפר לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח. 

 אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין  ועל  פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי  חוזה זה.   

למען מנוע ספקות מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים במפורש כי המזמין, הבאים מכוחו ו/או המועסקים על ידו לא יהיו חייבים לשאת בכל תשלום, הוצאה, דמי נזק ו/או פיצויים מכל סוג או סיבה שהם שייגרמו לספק ו/או שישולמו על ידיו תוך ו/או בעקבות ביצוע הסכם זה ו/או הוצאות שתינתנה על פיו ו/או בקשר לכך ואשר לא נאמר במפורש בהסכם זה כי על המזמין לשאת בהם.

8.          כל התשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר כל התשלומים לקבלת זכויות סוציאליות יחולו על הספק וישולמו על ידו בהתאם.

9.
לא יראו את הספק כסוכן, כשליח או נציג המדינה, אלא אם נעשה כזה במיוחד לצורך ענין פלוני, על ידי המנהל.
10.
א.
כדי למנוע ספקות מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות שניתנה על פי הסכם זה למזמין ו/או למנהל, לפקח, להנחות או להורות את הספק, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ותכליות הסכם זה בכל שלביו במלואן, ולא תהיינה לספק או לכל עובד מטעמו כל זכויות של עובד מדינה או של עובד המועסק על ידי המנהל ולא יהיה זכאי לכל פיצויים ו/או הטבות בקשר עם ביצוע הסכם זה, או הוראה שתינתן על פיו, ו/או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה ו/או הפסקת השירות מכל סיבות שהן, ואין כל זכות פיקוח, הנחייה או הוראה כנ"ל יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה למוכר של שירותים במידה שהמדובר הוא באחריות ו/או בחובות המזמין, הבאים מכוחה ו/או המועסקים על ידה כלפי הספק ו/או כל צד שלישי אחר. 

11.  
המזמין רשאי לקזז כל סכום או תשלום המגיע לו מאת הספק על פי הוראות הסכם זה, כנגד כל סכום או תשלום המגיע לספק מאת המזמין.
12. א. 
הסכמת המזמין לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

ב. 
לא השתמש המזמין בזכויות הנתונות לו לפי הסכם זה במקרה מסוים אין לראות בכך ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות המזמין לפי הסכם זה.

13.  
למען מנוע ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי לא ישררו כל יחסי עובד - מעביד בין הספק לבין המזמין ו/או בין המזמין לבין כל מי מעובדי ו/או מנציגי הספק ללא יוצא מהכלל.

14.
א. 
להבטחת ביצוע התחייבויותיו של הספק לפי ההסכם מוסר הספק למזמין עם חתימת ההסכם ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן על סך 57,000 ש"ח (להלן- הערבות), והערבות תהא בתוקף 60 יום לאחר תום תקופת ההסכם.

ב.
בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו עפ"י ההסכם ותוספת זו יהא המזמין זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה.

ג. 
אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק.
15.  
מוסכם על הצדדים, כי לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא הסמכות המקומית לדון  בכל עניין הנובע מהסכם זה.

16.  

מוסכם על הצדדים כי יום חתימת ההסכם יחול ביום חתימת חשבת משרד החקלאות על ההסכם.

17.     כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו בדואר לפי הכתובת אשר בכותרת להסכם זה יראו אותה כנתקבלה 48 שעות לאחר מועד שיגורה.

ולראיה באו הצדדים על החתום
 בשם המזמין 
בשם הספק
________________                                                    

חתימת מנכ"ל                                                                       ________________

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
________________

חתימת חשב משרד החקלאות
ביום _____ בחודש _____ בשנת 2015
_______________

אישור היועץ המשפטי

_______________

אישור מנהל תחום תקציבים




נספח 8
נוסח כתב ערבות מספק המציע
שם הבנק / חברת הביטוח: ___________________________

מס' טלפון: ______________________________________

מס' הפקס: ______________________________________

כתב ערבות
לכבוד
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הנדון:  ערבות מס' ________________________
	אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____________________ 

(במילים _________________________________) אשר תדרשו 

מאת:______________________________ [ להלן  - "החייב" ] בקשר עם המכרז.

	

	אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 7 ימים מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

	

	ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך ______________________.

	

	דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חב' הביטוח שכתובתו:

	

	

	

	______________________________________________________

	שם הבנק/ חב' הביטוח

	

	

	

	________________________________
	_________________________________

	מס' הבנק ומס' הסניף
	כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח

	
	

	
	

	
	

	
	

	ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

	

	


	

	________________
	__________________
	__________________

	תאריך
	שם מלא
	חתימה וחותמת

	


נספח 9
אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי
לכבוד

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הנדון: שיעור מחיר המרכיב הישראלי -  עבור מכרז פומבי מספר _______33/2014________

                               המוגש על ידי חברת _____________________________________ בע"מ
לבקשת _____________________ בע"מ (להלן - "המציע") וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת המציע מיום _____________ עבור מכרז _______________ כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי (כהגדרת מונח זה בתקנות חוק חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה – 1995)) ממחיר ההצעה במכרז, המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות הדירקטוריון וההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו (*).

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, (בעיקרן ביקורת במסמכי החברה לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה). אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, ההצהרה הנ"ל, המצורפת בזאת, משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בה.

            
                                                   בכבוד רב,

__________________                   


_______________________  

              תאריך                                                                                              רואי חשבון

· למען הסר ספק, לאישור זה יש לצרף הצהרת המציע בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי.

נספח 10
טופס התחייבות של ספק זוכה בגין זכייה
	אנו ___________________________ מתחייבים בזה כי;
1.
קראנו בעיון רב את מכרז זה על כל נספחיו, הבנו את כל סעיפיו ותנאיו ו/או קיבלנו הבהרות לגבי כל נושא זה שבספק;
2.
אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ומתחייבים למלא את כל דרישות המכרז כמפורט במכרז זה, אשר מספרו 33/2014 בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון עורך המכרז, ובמועדים אשר יקבעו על ידו, והכל בכפוף להוראות המכרז, ההצעה הסכם ההתקשרות והנספחים.
3.
לא נמחה (נעביר) לזולת את זכויותינו או חובותינו לפי תנאי המכרז, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב מראש של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
4. 
מוגשת בזה הערבות בסך של 15,000₪ (במילים חמישה עשר אלף שקלים חדשים ) לפקודת משרד החקלאות ופיתוח הכפר להבטחת כל התחייבותנו בגין זכייתנו במכרז.
5.
אנו מתחייבים להאריך את תוקף הערבות כל אימת שוועדת המכרזים תחליט לממש אופציה להארכת תוקפו של המכרז.
בכבוד רב,
__________________________________
__________________
שם מלא של מורשה /י חתימה
חתימה וחותמת



נספח 11
נוסח כתב ערבות ביצוע
שם הבנק / חברת הביטוח: ___________________________
מס' טלפון: ______________________________________

מס' הפקס: ______________________________________

לכבוד
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הנדון:  ערבות ביצוע  מס' ________________________
	אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____________________ 

(במילים _________________________________) שיוצמדו למדד  המחירים לצרכן 

מתאריך ____________________ אשר תדרשו מאת 

__________________________________________________________ [ להלן  - "החייב" ] 

בקשר עם המכרז מס'_______________.

	

	אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 7 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בלי שיהיה עליכם לנמק את דרישתכם או לבססה, מבלי שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום כאמור מאת החייב ומבלי שנטען כל טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם.

	

	ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך ___________  אלא אם כן תוארך עפ"י בקשת החייב או על פי דרישתכם קודם לכן.

	

	אם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות, הרי יתרת הערבות (ההפרש בין הערבות ודרישתכם), תישאר כערבות לכם עד מועד פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל, ובהתאם לתנאים לעיל.

	

	ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים, אינה ניתנת להעברה או להסבה.

	

	דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חב' הביטוח שכתובתו:

	

	

	_____________________      ___________________          _____________________

	שם הבנק/ חב' הביטוח
	מס' הבנק ומס' הסניף
	כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח

	


	_______________
	_________________________________
	___________________

	תאריך
	שם מלא
	חתימה וחותמת


נספח 12
נספח מפרט תנאי הסף לאישור ב- (V) ע"י המציע
(בהתאם לנדרש במפרט המכרז)

הערה: על המציע לבחון אילו דרישות רלוונטיות למכרז זה ולסמן ב –(V) רק את התחומים הרלוונטיים – לשימוש המציע .   



תנאי סף כלליים





  אישור ב- (V)

	1.

תצהיר העדר הרשאות   
	□

	





	

	2.

תצהיר עמידה בדרישות תשלום      

	□

	3.

אישור רו"ח /עו"ד
	□

	 

(פרטי המציע)
	

	4.

כתב ערבות מספק מציע   
	□

	5.

תצהיר ניגוד עניינים   
	□

	
	

	6.

הצהרת סודיות    

	□

	
	

	7.

חתימה על טיוטת ההסכם




	□

	8.

הצהרת זכויות קניין
	□

	9.

כתב ערבות ביצוע




	□

	10.

התחייבות ספק זוכה
	□

	11.

אישור עוסק מורשה
	□

	12.

אישור ניכוי מס במקור
	□


	13. 

נסח מרשם החברות 
	□

	14. 

תצהיר לעניין  על העדר חובות לרשם 

                            חברות
	□


	תנאי סף כללים אחרים:
	□


	1. 
	□


	2. 
	□


	3. 
	□



_____________                                                                           _____________________

     שם המציע






              חתימה
תנאי סף ייחודיים
	דרישות סף ייחודיות
	א
	על המציע להיות רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 170ב'.

	
	
	

	
	ב
	על המציע לצרף פרוט עבודות זהות במהות ובהיקף לעבודה הנדרשת במכרז זה אשר בוצעו במהלך 3 השנים האחרונות (2012-2014), לרבות פרטי אנשי קשר אצל הלקוח בלפחות 3 מקומות שונים.

	
	
	

	
	ג
	המציע יגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד כי הינו בעל וותק של לפחות 3 שנים בתחום אחזקת מערכות מיזוג אוויר מרכזי, חימום, אוורור.

	
	
	

	
	ד
	המציע יגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד הינו בעל מוקד שרות.

	
	
	

	
	ה
	המציע יגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד כי הינו בעל אישור לתקן  9001ISO .

	
	
	

	
	ו
	המציע יגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד כי כל  העובדים אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות הקשורות למכרז זה יהיו בעלי הכשרה מתאימה לאחזקת מתקני מיזוג אויר מרכזי ובעלי ניסיון של- 3 שנים לפחות ובעלי הסמכת "חשמלאי מוסמך" לפחות.

	
	
	

	
	ז
	המציע יגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד כי יעסיק צוות תורנים (טכנאי בכיר וטכנאי זוטר) בהתאם למפורט בסעיף 7.4.6.

	
	
	

	
	ח
	המציע יגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד כי יחזיק מהנדס מיזוג לרשות המשרד.

	
	
	

	
	ט
	המציע יגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד כי הינו מחזיק בית מלאכה.

	
	
	האישורים והמסמכים יהיו תקפים נכון למועד הגשת ההצעה למכרז.


__________________                                                                     _______________

       שם המציע                                                                                        
  חתימה
נספח 12.1 - נספח ביטוח - אישור קיום ביטוחים
לכבוד 

מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ______________________________(להלן "הספק") 

לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לאחזקת מתקני מיזוג אויר מרכזי, חימום, אוורור ביחידות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומנהל המחקר 

החקלאי, על פי מכרז וחוזה עם  מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, את הביטוחים   
המפורטים להלן:                                                     

ביטוח חבות המעבידים
1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.    
2. גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח  (שנה).
3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.
4. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר היה  ונטען לעניין  
    קרות תאונת  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק,  
    קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.       
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי  
    מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה); 

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability.
4. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם. 

5. כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו- מבוטל.  
6. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.      

7. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החקלאות ופיתוח הכפר ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.                                             

ביטוח חבות המוצר – PRODUCTS LIABILITY
1. ביטוח חבותו של הספק והיצרן בביטוח חבות המוצר בגין אחזקת מתקני מיזוג אויר מרכזי, חימום, אוורור ביחידות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומנהל המחקר החקלאי כולל שירות, טיפולים, תיקון תקלות, חלקי חילוף ואחריות בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר.      

2. הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980. 
3. גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין נזק לגוף ולרכוש.
4. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת -  CROSS LIABILITY.
5. הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.
6. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החקלאות ופיתוח הכפר כלל שייחשבו אחראים למעשי ו/או  מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח רכוש 

 ביטוח אש מורחב בערכי כינון את הציוד, וכל כלי העבודה המופעלים על ידו ומטעמו לביצוע העבודות לאחזקת מתקני מיזוג אויר מרכזי, חימום, אוורור ביחידות משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
כללי
בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד החלקאות ופיתוח הכפר, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.     

2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החקלאות ופיתוח הכפר . 

3. אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.      

4.  הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל  החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

7. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל  לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט",  בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.                                                   

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

                                                                                       בכבוד רב,

                                                                    ___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח
טופס פגש מציעים
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
המחלקה למכרזים
אישור השתתפות בפגש מציעים / סיור קבלנים
הנני מאשר/ת כי מטעם:_______________________________________________________

                                                                                 שם החברה
השתתף/ה  בפגש/סיור  מר/גב': _________________________________________________

בנושא:___________________________________________________________________

מכרז מס: ______________33/2014____________

שהתקיים בתאריך:_______________     בשעה: _______________

                                                                                         בברכה,

                                                                                        ______________________

                                                                                           שם מלא של עורך הסיור
                                                                                        ______________________

                                                                                                      חתימה
נספח 13: פירוט ציוד המותקן בכל מערכת
1. הקריה החקלאית - בניין המיניסטריון
תפוקת קירור כוללת - 525 טון קירור בערך  + 75 טון קירור גבוי בערך. 

שנת התקנה - 1998 ע"י חרות.

1. יחידת קירור מים 1 לתפוקה 150 טון קירור, מותקנת על הגג, תוצרת TRANE דגם -185RTAA הכוללת:
-
2 מדחסי קירור. מדחס 1 לתפוקה 81.5 טון קירור ומדחס 2 לתפוקה 68.5 טון קירור.

-
מצנן מים.

-
מעבה אויר.

-
לוח חשמל.

2. יחידת קירור מים 2 - לתפוקה 150 טון קירור, כנ"ל.

3. יחידת קירור מים 3 - לתפוקה 150 טון קירור, כנ"ל.

4. יחידת קירור מים 4 - לתפוקה 75 טון קירור מותקנת על הגג, תוצרת TRANE דגם -90RTAA הכוללת:

-
2 מדחסי קירור, מדחס 1 לתפוקה - 42 טון קירור ומדחס 2 לתפוקה 33.3 טון קירור.

-
מצנן מים.

-
מעבה אויר.

-
לוח חשמל.

5. יחידת קירור מים 5 - לתפוקה 75 טון קירור, כנ"ל.

משמשת לגיבוי למערכות חשובות בבניין הראשי כגון - מחשב ולשכת השר, למקרה של הפסקה/תקלה בטמפ. המים במערכת הראשית. 

6. משאבת מים קרים 1 - מחזור פנימי של יח' קירור מים 1.

אנכית, תוצרת המניע דגם 100-250 TSRV לספיקה GPM450 בעומד FT 40 עם מנוע 10 כ"ס 1450 סל"ד.

7. משאבת מים קרים 2 - מחזור פנימי של יח' קירור מים 2. כנ"ל.

8. משאבת מים קרים 3 - מחזור פנימי של יח' קירור מים 3. כנ"ל.

9. משאבת מים קרים 4 - רזרבות למשאבות 3,2,1, כנ"ל.

10. משאבות מים קרים 6,5 - מחזור פנימי של יח' קירור מים 4, אחת מהן רזרבית. כ"א אנכית תוצרת המניע דגם 8024 ZMV לספיקה GPM225 בעומד FT40. עם מנוע 5.5 כ"ס 1450 סל"ד.

11. משאבות מים קרים 8,7 - מחזור פנימי של יח' קירור מים 5, אחת מהן רזרבית. כ"א אנכית, תוצרת המניע דגם 6532 SRV לספיקה GPM 225 בעומד FT 105 עם מנוע 12.5 כ"ס 1450 סל"ד.
12. משאבות מים קרים 10,9 - הספקה לבניין הנהלת מנהל המחקר, אחת מהן רזרבית. כ"א אנכית תוצרת המניע דגם 6532 SRV לספיקה GPM 250 בעומד FT 90, עם מנוע 12.5 כ"ס 1450 סל"ד.

13. משאבות מים קרים 12,11 - הספקה לבניין שוהם אחת מהן רזרבית. כ"א אנכית תוצרת המניע דגם 8032 SRV לספיקה GPM 360 בעומד FT 90 עם מנוע 15 כ"ס 1450 סל"ד.


14. משאבות מים קרים 14,13 - הספקה לבניין המרכזי, אחת מהן רזרבית כ"א אנכית תוצרת המניע דגם 315 - 125 TSRV לספיקה GPM 920 בעומד FT 90 עם מנוע 40 כ"ס 1450 סל"ד.

15. מיכל התפשטות מערכת ראשית - סגור עם דיאפרגמה נפח התפשטות 500 ליטר.

16. מיכל התפשטות מערכת גיבוי מק 5 - סוגר עם דיאפרגמה נפח התפשטות 200 ליטר.

17. יחידה י.א.צ. 1 - למיזוג אויר צח בנין ראשי אגף צפוני, מותקנת על הגג. ספיקת אויר CFM5,500, נחשון מים קרים לתפוקה HR/BTU 350,000, גופי חימום חשמליים 4 דרגות X 9 קו"ט, מנוע 3 כ"ס 1420 סל"ד, 6 מסנני דוראלסט "2X "20X "20.

18. יחידה י.א.צ.2 - למיזוג אויר צח בנין ראשי אגף צפוני, מותקנת על הגג. ספיקת אויר       CFM 3,000, נחשון מים קרים לתפוקה HR/BTU 200,000, גופי חימום חשמליים 3 דרגות X 6 קו"ט, מנוע 2 כ"ס 1420 סל"ד, 4 מסנני דורלאסט "2X "24X "16.

19. יחידה י.א.צ. 3 - למיזוג אויר צח בנין ראשי אגף דרומי מותקנת על הגג. ספיקת אויר CFM 7,800, נחשון מים קרים לתפוקה HR/BTU 500,000, גופי חימום חשמליים 5 דרגות X 9 קו"ט, מנוע 5.5 כ"ס 1450 סל"ד, 6 מסנני דורלאסט "2X "24X "24.

20. יחידה י.א.צ. 4 - למיזוג אויר צח למחשב במרתף בנין ראשי. ספיקת אויר CFM1,350, נחשון מים קרים לתפוקה HR/BTU 100,000, גופי חימום חשמליים 3 דרגות X 3 קו"ט, מנוע ¾ כ"ס 1420 סל"ד, 2 מסנני דורלאסט "2X "20X "16.

21. יחידה מא-1 - למיזוג בנק במרתף בנין ראשי. ספיקת אויר CFM 2,800, נחשון מים קרים לתפוקה HR/BTU 100,000 גופי חימום חשמליים 3 דרגות X 5 קו"ט, מנוע 2 כ"ס 1420 סל"ד, 3 מסנני דורלאסט "2X "20X "20.

22. יחידה מא-2 למיזוג אולם כינוסים במרתף בנין ראשי. ספיקת אויר CFM 3,600, נחשון מים קרים לתפוקה HR/BTU 125,000, גופי חימום חשמליים 3 דרגות X 6 קו"ט, מנוע 2 כ"ס 1420 סל"ד, 6 מסנני דורלאסט "2X "20X "16.

23. יחידה מא-3 למיזוג חדר אוכל במרתף בנין ראשי. ספיקת אויר CFM 5,700, נחשון מים קרים לתפוקה HR/BTU 2,000,000, מנוע 3 כ"ס 1450 סל"ד, 8 מסנני דורלאסט "2X "20X "16. גופי חימום חשמליים בתעלת ההספקה.

24. יחידות מא - 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 למיזוג חדר מחשב - כ"א תוצרת "הירוס" דגם TC8T עם מנוע 7.5 כ"ס, נחשון מים קרים וגופי חימום חשמליים 10 קו"ט.

25. יחידה מא - 5.1 ויחידה מא - 5.2  2 יחידת למיזוג חדר UPS במרתף בנין ראשי, אחת גיבוי לשניה. כ"א - ספיקת אויר CFM 1,800 עם נחשון מים קרים לתפוקה HR/BTU 50,000, מנוע 1 כ"ס 1420 סל"ד, 2 מסנני דורלאסט "2X "16X "24.
26. יחידה מא - 6 למיזוג מחסן נייר במרתף בנין ראשי - ספיקת אויר CFM 1,200, נחשון מים קרים לתפוקה HR/BTU 50,000, גופי חימום חשמליים דרגה אחת 3 קו"ט, מנוע ½ כ"ס 1420 סל"ד, 2 מסנני דורלאסט "2X "20X "16.

27. יחידה י.א.צ. 5 - למיזוג אויר צח לבנין הנהלת מינהל המחקר מותקנת על הגג. ספיקת אויר CFM 3,600, סוללת מים קרים לתפוקה HR/BTU 250,000, גופי חימם חשמליים 3 דרגות X 6 קו"ט, מנוע 2 כ"ס 1420 סל"ד, 4 מסנני דורלאסט "2X "24X "16.

28. יחידה י.א.צ 6 - למיזוג אויר צח לבנין ש.ה.מ. מותקנת על הגג. ספיקת אויר CFM 6,000, נחשון מים קרים לתפוקה HR/BTU 400,000, גופי חימום חשמליים 4 דרגות X 9 קו"ט, מנוע 3 כ"ס 1420 סל"ד, 8 מסנני דורלאסט "2X "20X "16.

29. יחידה מא - 7 למיזוג חדר ישיבות על גג בנין ש.ה.מ. מותקנת על הגג. ספיקת אויר CFM 2,400 נחשון מים קרים לתפוקה HR/BTU 75,000, גופי חימום חשמליים 3 דרגות X 3 קו"ט, מנוע 1.5 כ"ס 1430 סל"ד, 2 מסנני דורלאסט "2X "24X "24.

30. יחידות מפוח נחשון נסתרות בנגרות או בתקרה, תוצרת "פרג" עם נחשון מים קרים וגופי חימום חשמליים.

	סימון
	3 FC
	4 FC
	6 FC
	10 FC
	12 FC

	דגם
	VB (רובם), HB
	MFCI (מיני)

	ספיקת אויר  CFM]]
	440
	610
	860
	1,200
	2,000

	שורות עומק נחשון
	4
	4
	4
	5
	5

	תפוקת קירור HR]/BTU]
	12,180
	14,800
	22,150
	35,650
	41,850

	גופי חימום KW]]
	2
	2
	2
	4
	8




מס' היחידות בקרוב:

	בנין ראשי
	17
	246
	97
	15
	1

	מנהל המחקר 
	-
	80
	30
	3
	-

	ש.ה.מ.
	-
	78
	52
	6
	-

	סה"כ
	17
	404
	179
	24
	1


31. מפוחים צנטריפוגליים
	סימון
	לשימוש
	מיקום
	דגם
	ספיקת אויר
	מנוע

	
	
	
	
	CFM
	כ"ס
	סל"ד

	מפ 1
	אוורור שירותים בנין ראשי A
	גג
	AS22-11
	4,050
	3
	1450

	מפ 2
	אוורור שירותים בנין ראשי B
	גג
	AS22-11
	2,800
	2
	1450

	מפ 3
	אוורור מטבחונים בנין ראשי A
	גג
	AS10-6
	600
	¾
	1450

	מפ 4
	אוורור מטבחונים בנין ראשי B
	גג
	AS10-6
	750
	¾
	1450

	מפ 5
	אוורור מטבח בנין ראשי A
	גג
	
	
	3
	

	מפ 6

	אוורור טרנספורמטורים  בנין ראשי B
	מרתף B
	קוטר 50 ס"מ
	4,500
	
	

	מפ 7
	אוורור אשפה בנין ראשי A
	גג
	AS22-11
	3,000
	2
	1450

	מפ 8
	שחרור עשן/הכנסת אויר צח מחסן מרכזי בנין ראשי A
	מרתף A
	צינורי
	5,500
	1.5
	

	מפ 9
	אוורור שירותים  בנין מינהל המחקר
	גג
	AS18-8
	2,100
	2
	1450

	מפ 10
	אוורור שירותים  בנין ש.ה.מ.
	גג
	AS22-11
	3,800
	3
	1450

	מפ 11
	אוורור מטבחונים בנין ש.ה.מ
	גג
	AS10-6
	750
	¾
	1450

	מפ 12
	אוורור חדרי עישון בנין מינהל המחקר
	גג
	
	
	
	

	מפ 13
	אוורור חדרי עישון בנין ראשי A
	גג
	AS10-6
	1,000
	1
	1420

	מפ 14
	אוורור חדרי עישון בנין ראשי B
	גג
	AS10-6
	1,200
	1.5
	1420

	מפ 15
	אוורור חדרי עישון בנין ש.ה.מ.
	גג
	AS10-6
	1,500
	1
	1420


32. מאווררי ונטאקסיה
	סימון
	לשימוש
	מיקום
	קוטר

	מפ 21
	יניקה מעבדות צילום בנין ראשי
	
	

	מפ 22
	מטבחון קומת קרקע בנין ראשי
	
	

	מפ 23
	אוורור חדר מצברים בנין ראשי
	
	

	מפ 24
	אוורור חדר עישון קומת קרקע A
	קרקע A
	"9


33. לוחות חשמל ופיקוד
לח-1 - לוח בנין ראשי על גג בנין ראשי, לצרכנים:

-
מערכת קירור מים כולל משאבות מים קרים והזנה ללוחות מקררי המים.

-
יחידות אויר צח - י.א.צ. 1,  י.א.צ. 2,  י.א.צ. 3


-
מפוחים - מפ 1, מפ 2, מפ 3, מפ 4, מפ 5, מפ 7, מפ 13, מפ 14, מפ 21, מפ 22, מפ 23, מפ 24.

לח-2 - לוח חדר מחשב בנין ראשי - בחדר מחשב במרתף בנין ראשי A לצרכנים:

-
4 יחידות מיזוג "הירוס"

-
2 יחידות ל UPS - מא - 5.1, מא - 5.2

-
יחידת אויר צח למחשב י.א.צ. 4

לח-3 - לוח מטבח בנין ראשי במרתף בנין ראשי A לצרכנים:

-
יחידת מיזוג חדר אוכל מא - 3

-
מפוח מחסן מרכזי מפ - 8

לח-4 - לוח אולם כינוסים בנין ראשי - במרתף בנין ראשי ליחידת מיזוג אולם כינוסים מא-2

לח-5 - לוח לבנק בנין ראשי - במרתף בנין ראשי ליחידת מיזוג בנק מא-5

לח-6 - לוח בנין מנהל המחקר - על גג בנין מנהל המחקר לצרכנים:

-
יחידת אויר צח י.א.צ. 5

-
מפוחים - מפ 9, מפ 12

לח-7 - לוח בנין ש.ה.מ. - על גג בנין ש.ה.מ. לצרכנים:

-
יחידת מיזוג חדר ישיבות מא-7

-
יחידת אויר צח י.א.צ. 6

-
מפוחים מפ 10, מפ 11, מפ 15

הוראות הפעלה למתקן מרכזי לקירור מים על הגג - (לפי ספר המיתקן שהוכן ע"י חרות)

· כדי להבין תיאור פעולת המתקן יש לקרוא את התיאור ביחד עם סכמת מים מעודכנת של המתקן.
· המתקן המרכזי מוזן מלוח בלתי חיוני על הגג מספק מים קרים למיזוג אויר ל-3 בנינים.
· משאבות מס' 9, 10 מספקות מים לבניין נציבות המים. 
· משאבות מס' 11, 12 מספקות מים לבניין שוהם. 
· משאבות מס' 13, 14 מספקות מים לבניין המרכזי. 
· לכל בנין 2 משאבות אספקה אחת בפעולה והשנייה רזרבית. 
· המשאבות מתחלפות באופן אוטומטי כל חודש, כאשר יש תקלה באחת המשאבות מופעלת המשאבה השנייה.
· לכל משאבה יש ווסת מהירות, המהירות משתנה כדי לשמור על הפרש לחץ קבוע בין האספקה והחזרה מהבניין. 
· כאשר ההפרש עולה תקטן מהירות המשאבה כדי לשמור על ההפרש הרצוי, ההפרש המתוכנן הוא כ-2 אטמוספרות.
· ההפרש ניתן לשנוי דרך מערכת הבקרה המרכזית.
· כאשר משאבה או משאבות מים לבניינים מופעלות מופעל המתקן לקירור מים. 
· במתקן 4 יחידות קירור 3 יחידות גדולות ואחת קטנה.
· יחידה מס' 1 פועלת עם משאבה 1, יחידה מס' 2 פועלת עם משאבה מס' 2, יחידה מס' 3 פועלת עם משאבה מס' 3, משאבה מס' 4 משמשת כמשאבה רזרבית למשאבות 3,2,1.
· ההפעלה של המשאבה הרזרבית ידנית, כדי להפעיל את המשאבה הרזרבית במקום אחת המשאבות. יש לפתוח ולסגור ברזי מים מתאימים ביד, ולהעביר את מפסק הפקוד של המשאבה אשר נמצא בלוח החשמל הראשי על הגג למצב הרצוי (במקום מש' 1 או במקום מש' 2 או במקום מש' 3). יחידת קירור מס' 4 פועלת ביחד עם משאבה מס' 5 או משאבה מס' 6. משאבה אחת פועלת והשניה רזרבית. המשאבות מתחלפות פעם בחודש או כאשר יש תקלה באחת המשאבות.
· יחידת קירור תורנית ביחד עם המשאבה מופעלת מיד אחרי שהמשאבה או משאבות לבניינים מופעלות לפי טמפרטורת המים החוזרים המשותפים מ-3 הבניינים. יחידה שניה מופעלת ב- 12.3 מעלות צלזיוס ומופסקת ב- 9.0 מעלות צלזיוס. היחידה השלישית מופעלת ב-12.6 מעלות צלזיוס ומופסקת ב-10 מעלות צלזיוס, היחידה הרביעית מופעלת ב- 12.8 מעלות צלזיוס ומופסקת ב- 10.5 מעלות צלזיוס.
· טמפרטורת הכניסה והיציאה של כל יחידה ניתנת לשנוי במערכת הבקרה המרכזית. סדר הפעלת היחידות ניתן לשנוי במערכת הבקרה המרכזית. תקלה באחת היחידות כגון חוסר זרימה או משאבות לא פועלות, תפעיל את היחידה הבאה בתור.
· השהיות - לאחר כל הפעלה של יחידה תהיה השהיה של 10 דקות לפני שהיחידה הבאה בתור תוכל לפעול. לאחר כל הפסקה של יחידה תהיה השהיה של 10 דקות לפני שהיחידה הבאה בתור תפסיק לפעול. כל יחידה אשר הופעלה תעבוד לפחות 10 דקות לפני שתוכל להפסיק.
· זמני ההשהיות ניתנים לשנוי במערכת הבקרה המרכזית.
· מתקן לגבוי - יחידת קירור קטנה מס' 5 ביחד עם משאבות מס' 7 או 8 משמשת לאספקת מים קרים לבנין המרכזי למערכות חשובות כגון: מזגני מחשב ולשכת השר.
· המתקן מוזן מלוח חיוני. המתקן מופעל כאשר המתקן המרכזי אינו פועל. משאבות מס' 8,7 מתחלפות פעם בחודש או כאשר יש תקלה באחת המשאבות. מתקן הגיבוי מופעל בלילה כאשר המתקן המרכזי אינו פועל, או ביום כאשר:
(1) טמפרטורת המים המסופקת לבניין המרכזי מעל ל-15 מעלות צלזיוס.

(ב)
כאשר הפרש הלחץ בין אספקה וחזרה מהבניין המרכזי מעל 2.5 אטמוספרות או מתחת ל- 1.2 אטמוספרות או כאשר משאבות המים לבניין המרכזי מס' 13 או 14 אינן פועלות.

· כאשר מתקן הגבוי מופעל כתוצאה מתקלה במתקן המרכזי יש צורך באשור ממערכת הבקרה כדי להחזיר את הפעולה למצב הרגיל.
· כאשר יש דרישה להפעלת מתקן הגבוי נסגרים תחילה 2 ברזי מים ממונעים באספקה ובחזרה למתקן המרכזי ובמקביל נפתחים 2 ברזי מים ממונעים באספקה ובחזרה ליחידת הגבוי, כאשר 2 הברזים למתקן המרכזי סגורים ו-2 הברזים למתקן הגבוי פתוחים מתאפשרת הפעלת יחידת הגבוי.
· בלילה כאשר יחידת הגבוי פועלת ויש תקלה ביחידה כגון חוסר זרימה או משאבות 7 או 8 אינן פועלות, תופעל המערכת המרכזית כדי לספק מים קרים לחדרי המחשב. הפעלת המערכת המרכזית תתאפשר רק לאחר ש-2 הברזים הממונעים למתקן הגבוי יסגרו ו-2 הברזים הממונעים למתקן המרכזי יפתחו. 
· כאשר המתקן המרכזי הופעל כתוצאה מתקלה במתקן הגבוי יש צורך באשור ממערכת הבקרה כדי להחזיר את הפעולה למצב הרגיל. החלפת המתקנים בזמן התקלה נעשית לאחר השהיה של כ-2 דקות.
· כל הפרמטרים כגון: השהיות, טמפרטורות, לחצים, סדר הפעלה, זמני החלפה וכו' ניתנים לשנוי במערכת הבקרה.

· הפרמטרים הרשומים בהוראות הינם בגדר המלצה בלבד.
· הפרמטרים הנ"ל ישונו במשך הזמן כדי להגיע לפעולה הטובה והחסכונית ביותר של המערכת.
2. מכון וולקני - בנק הגנים

       תפוקת קירור כוללת - 130 טון קירור בערך. 

       שנת התקנה- 2006 ע"י גרין מבנים כפר-סבא בע"מ וקו-מהנדסים בע"מ.
א. 
2 יחידות לקירור מים  בחדר המכונות בקומת-הגג מתוצרת "קלימה וונטה" איטליה דגם HT/ 1002  WRA  לתפוקה של 65 טון קירור כ"א. כל יחידה כוללת בין השאר:
-
2 מדחסי-קירור מתוצרת DWM גרמניה, 2 דרגות פריקה.

-  
מקרר-מים מטיפוס תרמיל וצינורות. 2 מעגלי קירור נפרדים. 

- 
מעבה-אוויר מוגדל עם מנועים מוגדלים. המעבה כולו מנחושת עם ציפוי בדיל.

- 
תא-מפוחים נפרד מתא המדחסים. המפוחים מטיפוס צנטריפוגלי. הנעת רצועות. סידור בקרת לחץ ראש ע"י 2 מהירויות.

- 
לוח חשמל ופיקוד.

- 
מדי-לחץ.

- 
מעטה עשוי מחמרן-ימי ומוגן מגשם.

ב. 
2 משאבות מים קרים  אחת לכל יחידה לקירור-מים, מטיפוס צנטריפוגלי, אנכית, "מונובלוק". 

מתוצרת "המניע" דגם  80330 - TSRV  לספיקה של 47.3 מק"ש כנגד עומד של 24.4 מ', עם מנוע 10 כ"ס. 1,450 סבל"ד (ספיקה של 208 גלון לדקה כנגד עומד של 80 רגל).

ג. 
2 מיכלי התפשטות סגורים,  עם דיאפרגמה ניתנת לפירוק. כ"א בנפח 100 ליטר. אחד לכל מעגל. מתוצרת MAXIVAREM דגם  LS, ע"י אורן ירושלים.

ד. 
יחידה לטיפול באוויר-חיצוני לקומות הבניין, מוצבת בחדר המכונות בקומת הגג. ספיקה של    CFM8,000. עם נחשון מים קרים ונחשון חימום חשמלי. עם מסננים מוקדמים, כלליים ועיקריים. מנוע בהספק 10 כ"ס. מתוצרת "אביגל", מטיפוס אופקי, הנעת רצועות. תפוקת קירור 42 טון-קירור, תפוקת חימום 60 קוו"ט.

ה. 
מפוח פליטה משרותים קומתיים.  מוצב על הגג. מטיפוס צנטריפוגלי, הנעת-רצועות לספיקה של CFM 1,950. מתוצרת "שבח" דגם 8 - 15 AS . מנוע בהספק 1.5 כ"ס, תלת-פאזי.
ו. 
מפוח פליטה מחדר-שטיפה בקומה ב'. מוצב על הגג. מטיפוס צנטריפוגלי, הנעת-רצועות לספיקה של CFM 1,600 . מתוצרת "שבח" דגם 8 - 15 AS. מנוע בהספק 1.0 כ"ס, תלת-פאזי.

ז. 
מפוח-פליטה משרותי-נכים בקומה א'. מותקן בתקרה. מטיפוס "קו", צנטריפוגלי, הנעה-ישירה, לספיקה של CFM 150. מתוצרת SYSTEMAIR דגם  XL 150 K. מנוע בהספק 110 וואט, חד-פאזי.

ח. 
2 מפוחי-פליטה מחדרי-שנאים בקומת הגג. מותקנים בקירות. מטיפוס צירי, הנעה-ישירה, לספיקה של CFM 5,290 / 7,560 דו-מהירותי. הספק KW 0.65 / 1.05 . קוטר המאיץ 560 מ"מ.  מתוצרת SYSTEMAIR דגם DV 560 AW, המנוע תלת-פאזי.

ט. 
2 יחידות לטיפול באוויר לאולם הסמינרים בקומה א'. מטיפוס אנכי, מוצבות בחדרונים בצידי הבמה. ספיקה CFM 2,000. עם נחשון מים-קרים ונחשון חימום-חשמלי. עם מסננים, הנעה ישירה. תפוקת -קירור 5 טון-קירור, תפוקת-חימום 6 קוו"ט. מתוצרת "פרג" דגם     20 - MFCI. המנוע חד-פאזי.

י. 
44 יחידות מפוח נחשון בגדלים שונים, לקירור וחימום חדרים ב- 3 קומות הבניין, בגדלים     CFM 1,000 - 400. נחשון מים-קרים בעל 4 שורות עומק ונחשון-חימום חשמלי מתוצרת "פרג".שסתומי-פיקוד  תלת-דרכיים. הפירוט כדלקמן:

- 
1 יחידה אופקית עם מעטה 


400 - FC.

- 
4 יחידות אופקיות ללא מעטה


400 - FC.

- 
21 יחידות אנכיות ללא מעטה


400 - FC.

- 
6 יחידות אנכיות ללא מעטה


600 - FC.

- 
16 יחידות אנכיות ללא מעטה


800 - FC.

- 
6 יחידות אנכיות ללא מעטה


1,000 - FC.

יא. לוח-חשמל ופיקוד-ראשי למיזוג-אוויר 6- EP בחדר המכונות על הגג. מתוצרת מרדכי אדטו.

יב. לוח פיקוד-מרחוק ראשי וריכוז תקלות למיזוג-אוויר וקירור 7 - EP בחדר 203 בקומה א'. 

מתוצרת מרדכי אדטו. הלוח כולל שדות נפרדים למיזוג-אוויר וקירור. הפעלות מרחוק למיזוג-אוויר בלבד (מתקן לקירור-מים, יחידה לטיפול באוויר חיצוני ומפוח פליטה משירותים).

יג. 
2 לוחות חשמל ופיקוד ליחידות לטיפול באוויר לאולם הסמינרים 8 - EP, בקומה א'. מוצבים  בחדרונים בצדי הבמה. מתוצרת מרדכי אדטו.

יד.
10 מפוחי-פליטה צנטריפוגליים פלסטיים למעבדות וחדר-חושך מוצבים על הגג.

מפוחי-פליטה ממנדפים במעבדות ומחדר-חושך. כניסה-אחת, הנעה-ישירה. המאיץ פוליפרופילן, הבית מ- C.V.P. בסיס מפלדה, מחבר-גמיש ומדף וויסות-כמויות ביניקה, מנוע תלת-פאזי. מתוצרת ק. רמנט פלסטיק בע"מ, קרית אתא. הפירוט כדלקמן:

- 
חדר 113, חדר-חושך ללא מנדף, קומת קרקע.

דגם 280/280 FRL.

- 
חדר 114, מעבדה כימית, קומת-קרקע. 


דגם 315/315 FRL.

- 
חדר 115, מעבדה ביולוגית, קומת-קרקע.

דגם 315/315 FRL.

- 
חדר 209, מעבדה, קומה א'.



דגם 315/315 FRL.

- 
חדר 211, מעבדה, קומה א'.



דגם 315/315 FRL.

- 
חדר 212, מעבדה, קומה א'.



דגם 315/315 FRL.

- 
חדר 309, מעבדה, קומה ב'.



דגם 315/315 FRL.

- 
חדר 310, מעבדה, קומה ב'.



דגם 315/315 FRL.

- 
חדר 311, מעבדה, קומה ב'.



דגם 315/315 FRL.

- 
חדר 312, מעבדה, קומה ב'



דגם 315/315 FRL.
 
הערה: הספקי-מנועים לחדר חושך 0.5 כ"ס, 1 יחידה. למעבדות 0.75 כ"ס, 9 יחידות.
3. מכון וולקני - המכון לטכנולוגיה ואחסון


הספק קירור כולל - 118 טון קירור בערך. 


שנת התקנה - 1985 ע"י חרות.

1. 2 יחידות קירור מים בחדר המכונות הראשי שבקומת הקרקע, כ"א תוצרת TRANE דגם CG-WA  - R 208 לתפוקה 59 טון קירור וכוללת -

-
2 מדחסי קירור כ"א תוצרת TRANE  דגם ZHBT-S-400-CRHR לתפוקה 29.5 טון קירור.

-
מקרר מים.

-
מעבה מים.

-
2 לוחות חשמל ושעוני גז, אחד לכל מדחס.

2. מגדל קירור על גג הבנין, תוצרת CCT דגם /155CTX עם מנוע 10 כ"ס.

3. דוד מים חמים מתוצרת חרות דגם גולקאלור Q 250 R לתפוקה 250,000 קקל"ש. עם נחשון מים חמים לצריכה.

4. 3 משאבות מים קרים (אחת רזרבית) צנטריפוגליות אופקיות, כ"א מתוצרת המאיץ דגם 50-312 - AC לספיקה 32 מ"ק/שעה כנגד עומד 26 מ' עם מנוע 10 כ"ס.

5. 3 משאבות מי עיבוי (אחת רזרבית) צנטריפוגליות אופקיות, כ"א תוצרת המאיץ דגם 65-263 - AC לספיקה 41 מ"ק/שעה כנגד עומד 17 מ' עם מנוע 7.5 כ"ס.

6. 2 משאבות מים חמים (אחת רזרבית) צנטריפוגליות אנכיות, כ"א תוצרת המאיץ דגם 50-313 - CMV לספיקה 14.8 מ"ק/שעה כנגד עומד 26 מ' עם מנוע 7.5 כ"ס.

7. 2 מיכלי התפשטות, אחד למים  קרים ואחד למים חמים על הגג על גבי קונסטרוקציה, מטיפוס פתוח מאסבסט.

8. מיכל דלק תת קרקעי - בנפח 5,000 ליטר, כולל צנרת דלק.

9. מפוח אוורור חדר מכונות - מטיפוס צירי, מותקן בתעלה, לספיקה CFM 7,5000 עם מנוע 2 כ"ס, מופעל ע"י טרמוסטט.

10. לוח חשמל ראשי, בחדר המכונות.

11. מרכך מים אוטומטי - תוצרת חרות אלסיד בעל 2 עמודות זאוליט ומיכל תמלחת.

12. מיכל טיוב מים פוליפוספטי, בטור למרכך האוטומטי, מתוצרת חרות.

13. יחידת מיזוג מא1- למיקלט - במקלט, תוצרת פרג לספיקת אויר CFM 2,000 עם מנוע 1.5 כ"ס, נחשון מים קרים ונחשון מים חמים.

14. יחידת אויר  צח לקומות, בחדר מכונות בקומת הקרקע, לספיקה CFM 7,200 עם נחשון מים קרים ונחשון מים חמים.

15. לוח חשמל ליחידת מיזוג מא-1 - במיקלט.

16. לוח חשמל ליחידת אויר צח - בחדר היחידה.

17. 60 יחידות מפוח-נחשון, תוצרת פרג, למיזוג החדרים בשלוש קומות הבנין, ללא מעטה, בגדלים CFM 1,200 - CFM 400.
18. 26 מפוחי אוורור מנדפים כימיים בבניין המכון לטכנולוגיה ואיחסון
רוב המפוחים מ-PVC מתוצרת פלסטקו דגם CMV לספיקת אויר CFM1,200 או שו"ע, ליניקה ממנדף כימי. 
19. מפוח יניקה מתכתי מתוצרת איטליה דגם T134.

4. מכון וולקני - מעבדה לניטור מים
א.
יח. מיזוג אוויר למעבדה נקיה 1B

תפוקת קירור 11.5 טון קירור בערך. 


שנת התקנה 1996 ע"י חב. "יציב" בע"מ.


יחידת מיזוג אוויר הנמצאת בחדר מכונות של הבניין המעבדה כוללת:
-
2 מדחסי קירור סמי הרמטיים תוצרת DWN COPELAND דגם 750-DMRH, תפוקת קירור 5.75 טון קירור כ"א.

-
2 מפוחי מעבה 900 סבל"ד, ספיקת אוויר כוללת 6400 רמל"ד.

-
מפוח יט"א, ספיקת אוויר 2200 רמל"ד, הספק מנוע 4,5 כ"ס.

-
נחשון חימום חשמלי, הספק כולל 20,0 קוו"ט.

- 
לוח חשמל מושלם כולל פיקוד אלקטרוני תוצרת "לנדיס אנדגיר".

ב.
יחידת אוויר חיצוני המיועדת להחדרה אוויר חיצוני מסונן ספיקת מפוח 2200 רמל"ד, הספק מנוע 4,5 כ"ס.

ג.
7 יחידות מסנן HEPA בתקרת המעבדה.


יעילות 99,99% לחלקיקים בגודל 0,3 מיקרון. מידות המסנן 60X60 ס"מ להספקה של 340 רמל"ד בלחץ סטטי התחלתי של "½ מים ולחץ סופי של "2 מים.

ד.
4 מפוחי יניקה ממנדפים כימיים במעבדה לניטור מים

רוב המפוחים מ-PVC מתוצרת פלסטקו דגם CMV לספיקת אויר CFM1,200 או שו"ע ליניקה ממנדף כימי. 


ראה רשימת המנדפים בפרק 15.09. 

5. מכון וולקני - בנין אודיטוריום
         5.1  אולם גדול


תפוקת קירור כוללת - 29 טון קירור בערך. 


שנת התקנה - 1980 ע"י און.

1. יחידת מיזוג אויר עצמאית מא-2 למיזוג האודיטוריום בחדר המכונות שבמרתף והכוללת:-

-
2 מדחסי קירור סמיהרמטיים כ"א תוצרת קופלנד דגם 2500 - 1RH4 לתפוקה  14.5 טון קירור.

-
2 מפוחים צנטריפוגליים "5/8 - 14 לספיקת אויר כוללת - CFM 7,500 מונעים ע"י מנוע 5.5 כ"ס.

-
נחשון התפשטות ישירה בעל 2 מעגלי גז.

-
גופי חימום חשמליים בהספק כולל 60 קו"ט ב-2 דרגות.

-
לוח חשמל.

2. מעבה אויר מע-2 על הגג כולל:-

-
2 מפוחים ציריים בקוטר "48 כ"א לספיקת אויר CFM 13,500 מונע ע"י מנוע 2.5 כ"ס.

-
נחשון עיבוי בעל שני מעגלי גז.



3. לוחית הפעלה מרחוק - באולם, ליד תריס אויר חוזר.

         5.2 אולם קטן


תפוקת קירור כוללת - 8 טון קירור בערך.


שנת התקנה - 1980 ע"י און.

1. יחידת מיזוג אויר מא-1 בחדר מכונות במיקלט לספיקת אויר CFM 2,000.

2. לוח חשמל - בחדר המכונות של היחידה.

3. יחידת עיבוי י.ע. 1 בחדר מכונות נפרד במקלט, הכוללת:
-
מדחס קירור.

-
מעבה אויר.

4. מפוח אב"כ מפ-1
     בחדר המכונות של היחידה, צנטריפוגלי.

5. 3 מסנני אב"ב (לא בשרות הקבלן).

         5.3 אולם הריס


הספק קירור - 15 טון קירור בערך.


שנת התקנה - 1975.

1. יחידה עצמאית לחלוטין על הגג (גישה באמצעות סולם פלדה המותקן בצד הבנין).

      תוצרת CARRIER דגם 099 DA 50.

     היחידה עצמאית לחלוטין וכוללת: 

-
מדחס קירור.

-
מאייד.

-
מעבה אויר.

-
לוח חשמל.

2. לוחית הפעלה מרחוק באולם.

6. מכון וולקני - לול מבוקר

2 יחידות קירור.

תפוקת קירור של כל יחידה - 20 טון קירור בערך. סה"כ 40 טון קירור
א.
4 יחידות אויר צח, כ"א עם סוללת התפשטות ישירה, גופי חימום חשמליים 6 קו"ט והרטבה לשמירת לחות. 

ב.
4 יחידות עיבוי בתפוקה של 5 טון קירור כל אחת. 

ג.
לוח חשמל אחד לכל 4 היחידות.

ד.
כל המתקן מבוקר במחשב. 

7. מכון וולקני - מתקני אוורור למבנים ללא מתקני מיזוג אויר

150 מפוחי יניקה ממנדפים כימיים במבנים ללא מתקני מיזוג אויר (8 ברחובות והשאר בקריה החקלאית בראשון לציון).
רוב המפוחים מ-PVC מתוצרת פלסטקו דגם CMV או שווה ערך ליניקה ממנדף כימי.
8. שירותים וטרינריים - בנין מעבדות ראשי ובנין פרמינגר

תפוקת קירור כוללת - 240 טון קירור בערך.


הותקן בשלושה שלבים:-

-
שלב א' - בשנת 1987 ע"י אלקטרה-יחידת קירור 1 - CH (60 טון קירור). בנין פרמינגר, גוש A קומה תחתונה ומחלקת עופות בבנין הראשי.

-
שלב ב' - בשנת 1991 ע"י אקלים 2000 - יחידת קירור 2 - CH (60 טון קירור), השלמות בבנין ראשי.

-
שלב ג' - בשנת 1992/3 ע"י אקלים 2000 - יחידת קירור 3 - CH (60 טון קירור), גושים B (חלקי), C, D קומה עליונה וגוש B קומה תחתונה (חלקי - מעבדה לביקורת איכות) בבנין הראשי.                                   

-
שלב ד' - בשנת 1994 ע"י אקלים 2000 - יחידת קירור 4 - CH (60 טון קירור).
-
הפיכת יחידות קירור 1-CH, 4-CH לעיבוי אויר במקום עיבוי מים.

       8.1 מבנה חדר מכונות ראשי
1. 4 יחידות קירור מים 1 - CH, עם מעבה אויר,  2 - CH, עם מעבה מים, 3 - CH, עם מעבה מים, 4 – CH, עם מעבה אויר, בחדר המכונות הראשי. כל יחידה תוצרת TRANE דגם 208 - ECG לתפוקה 60 טון קירור וכוללת:
-
2 מדחסי קירור, כ"א 30 טון קירור.

-
מצנן מים.

-
מעבה מים (מוגדל) – ליחידות 2-CH, 3-CH.

-
לוח חשמל.

2. 2 מגדלי קירור 2 - CT, ליחידה 2-CH, 3 - CT, ליחידה 3-CH על גג חדר המכונות, כ"א במבנה מתכתי תוצרת EVAPCO דגם 80 - CTX.

3. 2 מעבי אויר 1 – ליחידה 1-CH, 4 - ליחידה 4-CH.
4. 10 משאבות מים קרים / מי עיבוי כדלקמן:

-
משאבה 1P - מים קרים יחידת קירור 1.

-
משאבה 2P - רזרבית מים קרים/ יחידת קירור 1.

-
משאבה 4P - מים קרים יחידת קירור 2.

-
משאבה 5P - רזרבית מים קרים/מי עיבוי יחידת קירור 2.

-
משאבה 6P - מי עיבוי יחידת קירור 2.

-
משאבה 7P - מים קרים יחידת קירור 3.

-
משאבה 8P - מי עיבוי יחידת קירור 3.

-
משאבה 9P - מים קרים יחידת קירור 4.

-
משאבה 11P - (לא מחוברת) מים קרים רזרבית.

-
משאבה 12P - (לא מחוברת) מי עיבוי רזרבית.

כל המשאבות צנטריפוגליות אנכיות. 

משאבות מים קרים תוצרת המאיץ דגם 262.50 / 65AC לספיקה GPM145 עם מנוע 10 כ"ס.

משאבות מי עבוי תוצרת המאיץ דגם 311.50 / 65 - AC לספיקה GPM 180 עם מנוע 15 כ"ס.

משאבות רזרביות - כמו משאבות העיבוי.

5. 4 מיכלי התפשטות סגורים, אחד לכל מערכת, בחדר המכונות, כ"א עם אויר דחוס תוצרת אורן בנפח 100 ליטר.

6. מרכך מים להספקת מים מרוככים למערכת מי העיבוי ולדוד הקיטור, בחדר המכונות הראשי. תוצרת המרכך דגם 503 - AS, כולל:
-
מיכל תמלחת מאסבסט.

-
2 עמודות, אחת פעילה ואחת רזרבית, לתפוקה 32.50 מ"ק בין הרענונים, ספיקה שעתית - 3 מ"ק/שעה.

-
לוח בקרה לריענון אוטומטי מופעל ע"י מונה מים.

7. מערכת טיוב מים 1 למניעת קורוזיה ושיקוע אבנית
למערכת מי העיבוי, בחדר המכונות הראשי, תוצרת המרכך.

דגם משאבת המינון - כמטק 100.

הפעלה ע"י קוצב זמן בלוח הפיקוד.

הכימיקלים להוספה - אקווארקס 247.

8. מערכת טיוב מים 2 למניעת אצות במגדלי הקירור
  למערכת מי העיבוי, בחדר המכונות הראשי.

  כימיקלים להוספה - אקוארקס 2100.

9. מערכת טיוב מים 3 למערכת הסגורה של המים הקרים. בחדר המכונות הראשי.

  כימיקלים להוספה - אקווארקס 320.

10. ברזי בקרה להפרש לחץ קבוע - אחד בכל מערכת מים קרים.

11. ברז שמירת טמפרטורת מי עיבוי קבועה - אחד לכל מעבה מים.

12. מפוחי אוורור חדר המכונות על גג חדר המכונות, כ"א תוצרת מטלפרס דגם 531 - BB - PENN עם מנוע ¾ כ"ס, מופעלים ע"י טרמוסטט.

13. לוח חשמל ראשי בחדר המכונות למערכת מיזוג האויר הראשית.

          8.2 חדר ההסקה 

1. דוד חימום מים 1, תוצרת DIETRICH לתפוקה 300,000 קקל"ש, ישן משופץ.

2. דוד חימום מים 2, תוצרת DIETRICH לתפוקה 650,000 קקל"ש.

3. 5 משאבות מים חמים תוצרת WILO
1M (11) - להספקת מים חמים - תוצרת וילו דגם 50-180 UPC, 7.5 קו"ט.

2M (12) -     -  "  -


-  "  -

3M (13) -     -  "  -


-  "  -

הערה: שתי משאבות מהשלוש פועלות עם דוד 2 ומשאבה אחת עם דוד 1.

4M (8) - סחרור פנימי דוד 1 (הקטן), תוצרת וילו דגם 100 / 40P.

5M (7) - סחרור פנימי דוד 2 (הגדול), תוצרת וילו דגם 160 / 40P.

4. מיכל התפשטות סגור למים חמים, בנפח 1,000 ליטר.

5. לוח חשמל ראשי למערכת מים חמים.
         8.3 שירותים וטרינריים - בנין פרמינגר (חד קמתי)

1. יחידת אויר צח מטופל לחדרים, בחדרון עם כניסה מחוץ לבניין.

היחידה כוללת:
· מפוח לספיקת אויר CFM 1,500.
· סוללת מים קרים.
· סוללת מים חמים.

2. תא בלוח חשמל ליחידת אויר צח, בפרוזדור, משולב בלוח חשמל המיועד ליחידה ולחדרי הקירור.

3. 11 יחידות מפוח-נחשון בחדרים.

4. 4 מפוחי יניקה ממנדפים כימיים בבניין פרמינגר על הגג, רוב המפוחים מ-PVC תוצרת פלסטקו דגם CMV לספיקת אויר CFM 1,200 או שו"ע, ליניקה ממנדפים כימיים. ראה רשימת המנדפים בפרק 15.09.  
5. מפוח גג על הגג לאוורור מחסן.

6. מפוח אוורור מחסן כימיקלים (חדר 14) בחלל התקרה הכפולה בפרוזדור, עם מנוע מוגן התפוצצות.

      8.4 שירותים וטרינריים - בנין ראשי - גושים D, C, B, A  2 קומות, מחלקת עופות - קומה אחת.

1. 6 יחידות אויר צח לא מטופל - כל יחידה בחדר מכונות של היחידה ומספקת אויר צח מסונן לאזור של הבניין.

יחידה 1
-
קומה תחתונה

גוש A
יחידה 2
-
- " -


גוש C
יחידה 3
-
- " -


גוש D
יחידה 4
-
קומה עליונה (א')
גוש A
יחידה 5
-
- " -


גוש C
יחידה 6
-
- " -


גוש D
כל יחידה לספיקת אויר CFM 4,000 וכוללת:
-
מפוח צנטריפוגלי המונע ע"י מנוע 2 מהירויות 2.5 כ"ס/ 0.75 כ"ס, 1420 סל"ד / 960 סל"ד.

-
מסנני אויר.

2. 6 לוחות חשמל ליחידות אויר צח - לוח לכל יחידה, מותקן ליד היחידה.

3. 151 יחידות מפוח נחשון בחדרים לפי הפרוט:

קומה תחתונה (קרקע) - 76 יחידות מפוח-נחשון.


קומה עליונה (א) - 78 יחידות מפוח-נחשון.


כל יחידה עם נחשון מים קרים ונחשון מים חמים.

4. מערכת מעבדה 3P בחטיבה לוירולוגיה, בקומה עליונה (א') גוש A.


הערה: - במעבדה מבוצעים ניסויים בווירוסים זיהומיים המסוכנים לאדם. על עובדי הקבלן לקבל הנחיות בטיחות מהאחראי על המעבדה, בכל כניסה ופעילות שלהם במעבדה ובמתקניה!!

     המערכת כוללת:

1. 5 יחידות פליטה המוציאות אויר מהחדרים לחוץ לאחר סינונו.


יחידה 1 - בחדר 358 (חדר חיות)


יחידה 2 - בחדר 355


יחידה 3 - בחדר 356


יחידה 4 - בחדר 357


יחידה 5 - בחדר הלבשה/שירותים

כל יחידה כוללת:

- מפוח צנטריפוגלי חד פזי למהירות משתנה.

- מסנן מוקדם דגם FARR 30X30 במידות "2X "12X "12.

- מסנן ליעילות גבוהה בסניקה תוצרת BASSAIRE דגם 3S.

- מדף ויסות בסניקה.

יניקה רגילה של כל יחידה CFM 400, אך ניתנת לשינוי ע"י משנה מהירות המפוח לשמירת תת-לחץ בחדר.

2. יחידת אויר צח (יחידה 6) במלתחה להספקת אויר צח מסונן לחלל יחידת המפוח - נחשון של כל חדר.

CFM 80 לכל חדר, סה"כ CFM 400.

היחידה כוללת:
-
מפוח צנטריפוגלי.

-
מסנן מוקדם דגם FARR.

-
מסנן ליעילות גבוהה.

3. לוח חשמל בפרוזדור המעבדה.

5. מערכת מעבדה 3P במחלקה לבקטריולוגיה, בקומה עליונה (א') גוש D.

      הערה: - במעבדה מבוצעים ניסויים בווירוסים זיהומיים המסוכנים לאדם. על עובדי הקבלן לקבל הנחיות בטיחות מהאחראי על המעבדה, בכל פעילות שלהם במעבדה ובמתקניה!!


המערכת כוללת:

1.
6 יחידות פליטה המוציאות אויר מהחדרים לחוץ לאחר סינונו, בחדרים: 303, 305 (חדר חיות), 306, 307, 312, מלתחה/שרותים

כל יחידה כוללת:
-
מפוח צנטריפוגלי חד פזי למהירות משתנה.

-
מסנן מוקדם ביניקה דגם FARR 30X30 במידות "2X "12X "12.

-
מסנן ליעילות גבוהה בסניקה במידות "12X "12X "12.

-
מדף ויסות בסניקה.

יניקה רגילה של כל יחידה - CFM 400, אך ניתנת לשינוי ע"י משנה מהירות המפוח לשמירת תת-לחץ בחדר.

2.
יחידת אויר צח בחדר הלבשה, להספקת אויר צח מסונן לחלל יחידת המפוח - נחשון של כל חדר.

CFM 80 לכל חדר, סה"כ CFM 480.

היחידה כוללת:
-
מפוח צנטריפוגלי.

-
מסנן מוקדם ביניקה דגם FARR 30X30 במידות "2X "12X "12.

-
מסנן ליעילות גבוהה בסניקה HC ULTRAFLOW, B12, 12H במידות "12X "12X "12.

-
מדף ויסות בסניקה.

3.
לוח חשמל - בפרוזדור המעבדה.

ו. מערכת מעבדה סטרילית בחטיבה לפתולוגיה, חדר 210 בגוש D קומה תחתונה (קרקע)

המערכת כוללת:
1.יחידות מפוח מסנן להספקת אויר לחדר, מותקנות בחלל התקרה הכפולה.

כל יחידה כוללת:
-
מפוח צנטריפוגלי לספיקת אויר CFM 530.

-
מסנן מוקדם.

-
מסנן ליעילות גבוהה.

2.מפוח פליטה צנטריפוגלי להוצאת אויר מהחדר, עם תריס אל-חוזר בחלון.

3. תריס ממונע לכניסת אויר (צח) מחדר 209 לחלל התיקרה.

4.תריס ממונע לאויר חוזר מהחדר לחלל התיקרה הכפולה.

5.לוח חשמל
ז.43 מפוחי יניקה ממנדפים כימיים בבנין מעבדות ראשי, רובם בחלל הגג שמעל לקומה העליונה ובודדים על הקיר של קומת הקרקע.

                    רוב המפוחים מ- PVC תוצרת פלסטקו דגם CMV לספיקת אויר CFM 1,200 או שו"ע, ליניקה ממנדפים כימיים. ראה רשימת המנדפים בפרק 15.09.  
ח.מפוחי אוורור מתכתיים
	מס'

סד'
	יעוד
	מיקום
	נתונים

	1
	אוורור פח אשפה

גוש D קומה עליונה
	בחלל התקרה שבין חדרים 308 ו- 315 גוש D קומה עליונה
	ספיקת אויר-CFM 300

	2
	אוורור מחסן 

סולבנטים, חדר 406 בגוש B קומה עליונה
	בתעלה בתקרת חדר 406
	צירי לספיקה - CFM 300 מנוע מוגן התפוצצות

	3
	אוורור שרותי גברים גוש B קומה עליונה
	בחלל הגג
	ספיקת אויר - CFM 300

	4
	אוורור שרותי נשים  

גוש B קומה עליונה
	בחלל הגג
	ספיקת אויר - CFM 300

	5
	אוורור שירותים

גוש B קומה תחתונה
	
	צנטריפוגלי


9. שירותים וטרינריים - חדר אקלים לעופות המחלקה לביוכימיה (לול 40)
תפוקת קירור כוללת - 5 טון קירור בערך.

שנת התקנה - 1990 ע"י קו מהנדסים.

1. יחידת מיזוג עצמאית במרפסת ליד חדר האקלים, כוללת -

-
2 מדחסי קירור כ"א תוצרת COPELAND דגם EWL- 403 DNHB לתפוקה 2.5 טון קירור, עם ויסות לחץ יניקה בשיטת "מעקף גז חם".

-
מפוח ממזג צנטריפוגלי לספיקת אויר CFM 1,600.

-
נחשון התפשטות ישירה עם 2 מעגלי גז קירור.

-
מעבה אויר עם 4 מפוחים ציריים, כ"א בהנע ישיר ע"י מנוע 0.37 קו"ט 910 סל"ד.


ויסות לחץ הדחיסה לכל מדחס ע"י הפסקת מפוח אחד.

-
גופי חימום חשמליים בהספק כולל 19.2 קו"ט ב- 4 דרגות בסידור בינארי.


- מסנני אויר דגם "דורה לסט" רחיץ.

2. מרטיב קיטור - ליד יחידת המיזוג תוצרת DEFENSOR דגם SL DEVAPOR לספיקה 12 ק"ג קיטור/שעה.

3. מפוח פליטה בחוץ על קיר המבנה, צנטריפוגלי לספיקת אויר CFM 300.

4. לוח חשמל ראשי במרפסת ליד היחידה.

5. לוחית התראה בכניסה לחדר האקלים הכוללת -

-
נורה ופעמון תקלה כללית.

-
נורה וצופר מצוקה.

10. שירותים וטרינריים - רפת פו"ט
הערה: ברפת יש נגיפים המסוכנים לחיות. על עובדי הקבלן למנוע העברת הנגיפים אל מחוץ למבנה. בכל 

מיקרה של כניסה לתוך המבנה על עובדי הקבלן ביציאתם להתקלח במקלחת שבמבנה.

תפוקת קירור כוללת - 17.5 טון קירור בערך.

שנת התקנה - 1983 ע"י מרום קור.

1. יחידת מיזוג אויר למבנה, בחדר המכונות, הכוללת -

-
מפוח " A " (של היחידה) לספיקת אויר CFM 5,690 כנגד לחץ סטטי "4.7, מונע ע"י מנוע 7.5 כ"ס 2,800 סל"ד.

-
נחשון קירור התפשטות ישירה בעל 2 מעגלי גז קירור.

-
נחשון חימום חשמלי בהספק כולל 25 קו"ט, 4 דרגות (3 קו"ט, 3 קו"ט, 6 קו"ט, 13 קו"ט) בסידור בינרי.

-
4 גופים UV לחיטוי 2 מכל צד, תוצרת COMPANY ULTRAVIOLET AMERICAN, 3 גופים דגם 36-4D, גוף אחד דגם 36-3D.

-
6 מסנני אויר מוקדמים דגם 30X30 במידות "2X "20X "24.

-
6 מסננים ליעילות גבוהות תוצרת AAF דגם ASTROCELL RIG2456A במידות "11X "24X "24, בית המסננים מתוצרת חרושת.

-
דמפר ממונע ביניקת המפוח לוויסות ספיקת אויר קבועה.

2. בתעלת אויר צח ליחידה -

-
מסנן אויר דגם 30X30.

-
דמפר אל חוזר.

-
גופי UV דגם 10-4D, מופעלים כשמפוח היחידה מופסק.

3. 2 מדחסי קירור בחדר המכונות, כ"א לתפוקה 8.75 טון קירור, תוצרת COPELAND דגם 1000 - RC9D.

4. מעבה אויר על הגג, כולל -

-
2 מפוחים ציריים כ"א לספיקת אויר CFM 2,100 מונע ע"י מנוע 1.5 כ"ס.

-
פרסוסטטי לחץ ראש פוקדים על מפוח אחד.

5. מפוח "B" ליניקה מהמבנה על הגג.

-
המפוח צנטריפוגלי תוצרת שבח דגם 560 - 50 VR לספיקה CFM 3,300 / CFM 1,650, מונע ע"י 2 מנועים.
-
מנוע מהירות נמוכה - 3 כ"ס, 1,500 סל"ד - לפעולה רגילה ליניקה מהרפת.

-
מנוע מהירות גבוהה - 5.5 כ"ס, 3,000 סל"ד - לפעולת חרום ליניקה מהרפת וגם מהמעבדה.

-
מסנן אויר מוקדם בתיקרת הרפת.

-
2 מסננים ליעילות גבוהה בתעלת היניקה על הגג תוצרת AAF דגם ASTROCELL. לכל מסנן פרסוסטט לאינדיקציה על סתימתו.

-
מדפים ממונעים ביניקת המפוח לויסות תת-לחץ "0.15 ברפת.

-
2 גופי UV לחיטוי בתעלת היניקה בין המסננים, כ"א תוצרת


COMPANY ULTRAVIOLET AMERICAN דגם 36-2D.

6. מפוח "C" ליניקה מהמעבדה, על הגג

-
המפוח צנטריפוגלי תוצרת שבח דגם 50-560VR לספיקה - CFM 3,300 / CFM 1,650, מונע ע"י 2 מנועים:

-
מנוע מהירות נמוכה - 3 כ"ס, 1,500 סל"ד - לפעולה רגילה ליניקה מהמעבדה.

-
מנוע מהירות גבוהה - 5.5 כ"ס, 3,000 סל"ד - לפעולת חרום ליניקה מהמעבדה וגם מהרפת.

-
מסנני אויר מוקדמים במחסן.

-
2 מסננים מוחלטים בתעלת היניקה על הגג תוצרת AAF דגם ASTROCELL. לכל מסנן פרסוסטט לאינדיקציה על סתימתו.

-
מדפים ממונעים ביניקת המפוח לוויסות תת-לחץ "0.15 במעבדה.

-
2 גופי UV לחיטוי בתעלת היניקה בין המסננים, כ"א תוצרת


COMPANY ULTRAVIOLET AMERICAN דגם 36-2D.

7. מפוח "D" להספקת אויר צח למעבדה, על הגג

-
המפוח צנטריפוגלי מונע ע"י מנוע 1 כ"ס.

-
מסנני אויר ליעילות בינונית בתעלת הספקת האויר על הגג.

-
גופי חימום חשמליים בהספק כולל 5.1 קו"ט בשתי דרגות - 1.7 קו"ט, 3.4 קו"ט.
8. מפוח מנדף כימי רפת פו"ט
9. לוח חשמל מיזוג אויר ראשי בחדר מכונות מיזוג אויר, למערכת הרפת.

10. לוח חשמל אזור 2 במעבדה לידי חדר האוכל למערכת המעבדה.

11. שירותים וטרינריים - מבנה פו"ט חדש

תפוקת קירור כללית - 148 טון קירור בערך.

שנת התקנה - 1999 ע"י קו מהנדסים.
1. 2 יחידות קירור מים 1 - CWM, 2 - CWM, כ"א לתפוקה 74 טון קירור, מותקנת על הגג, תוצרת CARRIER דגם 085GH30 כוללת:

-
3 מדחסי קירור בדגמים 6275 - E06, 299F - E06, 275F - E06.

-
מצנן מים.

-
מעבה אויר עם 6 מפוחים.

-
לוח חשמל.

2. 2 משאבות מים קרים 1 - CWP, 2 - CWP כ"א ליחידת קירור מים בהתאמה ומותקנת לידה, כ"א אנכית תוצרת המאיץ דגם 315 - 65AC לספיקה 44.5 מ"ק / שעה בעומד 32 מ' עם מנוע 12.5 כ"ס 1475 סל"ד.

3. מיכל התפשטות סגור - למערכת המים הקרים.

4. מטייב מים פוליפוספטי - למערכת המים הקרים.

5. יחידה 1 - AC לאזורים 2,1

ספיקת אויר 6,800 מ"ק/שעה, נחשון מים קרים לתפוקה 83,500 קק"ל / שעה, גופי חימום חשמליים ביחידה 50 קו"ט, גופי חימום לחימום נוסף בתעלות לחדרים 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.5. מסנני אויר ב- 3 דרגות קדמיים - אמרגלס, ראשוניים 30/30 FARR, עיקריים 759 TROX 95% 2 מסננים 30X60X60 ס"מ, מנוע 5.5 כ"ס 1450/1000 סל"ד.

6. יחידה 2 - AC לאזורים 3, 4

ספיקת אויר 5,800 מ"ק / שעה, נחשון מים קרים לתפוקה 71,500 קק"ל / שעה, גופי חימום חשמליים ביחידה 40 קו"ט, גופי חימום לחימום בנוסף בתעלה לחדר 4.2, מסנני אויר ב-3 דרגות קדמיים - אמרגלס, ראשוניים30/30- FARR, עיקריים- 771  TROX 99.99%, 2 מסננים 30X60X60 ס"מ + 2 מסננים 30X60X30 ס"מ, מנוע 5.5 כ"ס 1000 / 1450 סל"ד ומנוע רזרבי.

7. יחידה 3 - AC לאזורים 5,6,7,8

ספיקת איר 18,150 מ"ק / שעה, נחשון מים קרים לתפוקה 225,000 קק"ל/שעה, גופי חימום חשמליים ביחידה 105 קו"ט, גופי חימום לחימום נוסף בתעלות לחדרים 5.2, 6.4, 6.8, 7.2, 7.4, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, מסנני אויר ב3- דרגות קדמיים - אמרגלס, ראשוניים - 30/30 FARR, עיקריים - 759 TROX 95% 6 מסננים 30X60X60 ס"מ, מנוע 12.5 כ"ס 1500/1000 סל"ד ומנוע רזרבי.

8. יחידה 4 - AC לאזור 9

ספיקת אויר 10,100 מ"ק / שעה, נחשון מים קרים לתפוקה 125,000 קק"ל / שעה, גופי חימום חשמליים 80 קו"ט, מסנני אויר ב-3 דרגות קדמיים - אמרגלס, ראשוניים 30/30 FARR, עיקריים 759 TROX 95%  4 מסננים 30X60X60 ס"מ, מנוע 7.5 כ"ס 1450/1000 סל"ד ומנוע רזרבי.

9. יחידה 10 - AC לאזור 16 קומת מרתף

ספיקת אויר 12,500 מ"ק / שעה, נחשון מים קרים לתפוקה 120,000 קק"ל / שעה, גופי חימום חשמליים 80 קו"ט, מסנני אויר ב-3 דרגות קדמיים - ארמגלס, ראשוניים - 30/30 FARR, עיקריים- 759 TROX 95%  6 מסננים 30X60X60 ס"מ, מנוע 10 כ"ס 1450/1000 סל"ד.

10. יחידה לחדר 10.3 בקומת קרקע

תוצרת אלקטרה דגם 600 - AW ספיקת אויר CFM600 עם נחשון מים קרים לתפוקה HR/BTO 18,300.

11. 3 יחידות מפוח - נחשון

מתוצרת "אלקטרה" דגם 600 FCR אנכיות עם נחשון מים קרים 3 שורות עומק וגוף חימום חשמלי 2.5 קו"ט. מותקנות ב:
-
ממ"ד 15.1 חדר בקרה במרתף

-
חדר 1.2 משרד ובקרה בקומת קרקע

-
חדר 1.4 משרד (חדר ישיבות) בקומת קרקע

12. 3 יחידות פליטת אויר

לפליטת אויר מאזורים 1,2,3 כל יחידה כוללת מפוח פליטה, ומסנני אויר 30/30 FARR.

	סימון היחידה
	פליטהמאזור
	סימון המפוח
	דגם המפוח
	ספיקת אויר

מ"ק/שעה
	מנוע

	
	
	
	
	
	כ"ס
	סל"ד

	1 - FH
	1
	1 - XF
	315 RDZ
	2,400
	1
	1500/1000

	2 - FH
	2
	2 - XF
	355N80 VZ
	4,400
	1.5
	1500/1000

	3 - FH
	3
	3 - XF
	355RDZ
	3,050
	1.5
	1500/1000


13. מפוחי פליטה

לפליטה מאזורים, צנטריפוגליים.

	סימון היחידה
	פליטה מאזור
	דגם המפוח
	ספיקת אויר

מ"ק/שעה
	מנוע

	
	
	
	
	כ"ס
	סל"ד

	4.1 - XF
	4
	LD71R400
	2,750
	1.5
	1450/950

	4.2 - XF
	4 רזרבי
	- " -
	- " -
	- " -
	- " -

	5.1 - XF
	5,6,7,8
	N80VR
	18,150
	10
	1450/950

	5.2 - XF
	5,6,7,8

רזרבי
	- " -
	- " -
	- " -
	- " -

	6.1 - XF
	9
	N80VR
	10,100
	7.5
	1450/960

	6.2 - XF
	9 רזרבי
	- " -
	- " -
	- " -
	- " -

	12.1 - XF
	10
	R71LD
	12,500
	10
	1500/1000

	12.2 - XF
	10 רזרבי
	- " -
	- " -
	- " -
	- " -

	13 - XF
	15.1-15.9
	RSZ
	1,800
	0.5
	

	14 - XF
	15.5, 15.2, 15.10, 15.7, 15.14, 15.11, 15.18
	N80VR
	2,700
	0.75
	1430

	17 - XF
	ממנדף C..S.B
בחדר 7.5
	250 RSZ
	600
	0.5
	

	18 - XF
	ממנדף C..S.B
בחדר 7.1
	250 RSZ
	2,000
	1.5
	


14. מפוח יניקה ממנדף כימי בבניין פו"ט חדש 
15. מפוחים ציריים
	סימון
	שימוש
	דגם המפוח
	ספיקת אויר
מ"ק/שעה
	מנוע

	
	
	
	
	כ"ס
	סל"ד

	15 - XF
	אוורור קומה טכנית
	MULTIWING 600 - A
	7,000
	0.5
	900

	16 - XF
	אוורור קומה טכנית
	MULTIWING 600 - A
	7,000
	0.5
	900

	19 - XF
	הספקה ל -

15.9, 15.1
	400 - C
	1,800
	0.5
	1400

	20 - XF
	הספקה למעבר מרכזי
	400 - C
	1,800
	0.5
	1400


16. יחידות חיטוי (SAS)


היחידות מיועדות לחיטוי תאי מעבר ע"י פליטת והספקת אויר תוך פתיחה וסגירה של ברזים.

     כל יחידה כוללת תא עם מפוח צירי ומסנן HEPA.

	
	סימון
	תא בין איזורים
	מפוח צירי
	ספיקת אויר

מ"ק/שעה

	1
	(10) SAS
	4.6 - 2.2
	24 - XF
	10

	2
	(11) SAS
	6.11 - 5.2
	22 - XF
	2

	3
	(a11) SAS
	6.10 - 2.4
	23 - XF
	10

	4
	11 SAS
	9.12 - 6.12
	21 - XF
	2


17. תאי סינון של אויר ניפלט
המסננים הם מתוצרת  TROX
	ביניקה של

מפוח
	מסננים מוקדמים (PHF)

TROX דגם 93M - 757F
	מסננים עיקריים F..H
TROX דגם 03M - 771F

	
	
	

	4.2 / 4.1 XF
	1
	1

	5.2 / 5.1 XF
	7
	7

	6.2 / 6.1 XF
	4
	4+4

	12.2 / 12.1 XF
	6
	6+6

	17 XF
	-
	1

	18 XF
	-
	1


18.   לוחות חשמל
לוח חשמל 1 - ACP - לוח הקומה הטכנית המשרת את כל הציוד שבקומה.

לוח חשמל 2 - AC - על הגג למשאבות מים קרים והזנת יח' קירור המים.

לוח 1 - CWM - של יח' קירור המים 1 - CWM
לוח 2 - CWM - של יח' קירור המים 2 - CWM
12. שירותים וטרינריים - בנין מנהלה

תפוקת קירור כוללת (לשני האגפים) - 135 טון קירור בערך. 
שנת התקנה – האגף החדש – 2003, שיפוץ ותוספת קומה ב' האגף הישן – 2004 – ע"י חרות. 

12.1 האגף החדש
א.
3 יחידות קירור מים על הגג, מיועדות לספק מים קרים לשני אגפי הבנין, כ"א תוצרת CLIMAVENETA דגם - 0702 LN - HT/WRAT לתפוקה 45 טון קירור וכוללת:

-
2 מדחסי קירור סמי הרמטיים, גז קירור 22R, עם פריקה והתנעה WINDING .PART.

-
מצנן מים עם 2 מעגלי גז, לקירור GPM137 מים לטמפ. C°7.

-
מעבה אויר עם פיקוד רציף לסיבובי המפוחים.

-
2 משאבות מים קרים דגם 160/30- 40CN, מאיץ מס' 6, כ"א לספיקה 31 מ"ק/שעה בעומד 25.5 מ'.

-
לוח חשמל ופיקוד.

-
לוח קבלים נוסף צמוד ליחידה.

ב.
מיכל התפשטות על הגג, דגם סגור בנפח 100 ליטר.

ג.
יט"א 1-AC למיזוג אויר צח לקומות א' וב' של שני אגפי הבנין, על הגג, ספיקת אויר CFM 5,000 עם נחשון מים קרים לתפוקה HR/BTU 320,000 (מתוכנן לתפוקה HR/BTU 500,000). ספיקת מים GPM 80, גופי חימום חשמליים 3 דרגות X 25 קו"ט, מנוע 4 כ"ס 1450 סל"ד, מסנני אויר אמרגלס.

ד.
יט"א למיזוג ספריה קומת קרקע אגף חדש, בקומת קרקע, ספיקת אויר CFM 7,100, עם נחשון מים קרים לתפוקה HR/BTU 180,000 ספיקת מים GPM 45, גופי חימום חשמליים 5 דרגות X 3.4 קו"ט, מנוע 2.2 קו"ט, מסנני אויר אמרגלס.
ה.
29 יחידות מפוח נחשון תוצרת "פרג" עם נחשון מים קרים וגופי חימום חשמליים עם טרמוסטט בטחון ומגען.

	סימון
	30
	35

	דגם
	15 - WFC
	22 - WFC

	ספיקת אויר CFM
	584
	682

	תפוקת קירור HR/BTU
	17,000
	25,000

	גופי חימום חשמליים KW
	2
	2


מס' היחידות המותקנות:

	קומת קרקע
	
	3

	בקומה א'
	11
	4

	בקומה ב'
	9
	2

	
	
	

	סה"כ
	20
	9 יח'


ו. מפוח 1F לאוורור שרותים האגף החדש, על הגג, צנטריפוגלי, תוצרת שבח, ספיקת אויר CFM 1,650 עם מנוע 1.5 כ"ס.

ז.
מפוח 3F לאוורור מטבחונים, על הגג, צנטריפוגלי, תוצרת אוריס, ספיקת אויר CFM 600 עם מנוע 0.25 כ"ס.

ח.
מפוח 4F ליניקה מפינת ישיבה, על הגג, צנטריפוגלי תוצרת שבח, ספיקת אויר CFM 900, עם מנוע 0.75 כ"ס.
ט.
לוח חשמל ופיקוד ראשי - בחדר על הגג, ל-3 יחידות קירור מים, יחידת אויר צח


 1-AC ומפוחים 4F, 3F, 1F.

י.
לוח חשמל ופיקוד ספריה שלב א' - בקומת קרקע ל- יט"א 1.

יא.
2 לוחות הפעלה מרחוק בפרוזדור קומה א' עם מפסקים ונורות סימון לכל הציוד.

12.1 האגף הישן 

האגף מוזן במים קרים ואויר צח ממוזג מהאגף החדש.


א.
יט"א למיזוג ספריה קומת קרקע, בקומת קרקע, ספיקת אויר CFM 5,000, עם נחשון מים קרים לתפוקה HR/BTU 144,000 ספיקת מים GPM 36, גופי חימום חשמליים 3 דרגות X 5 קו"ט, מנוע 1.5 קו"ט, מסנני אויר אמרגלס.

ב.
35 יחידות מפוח נחשון - כמו אגף חדש.  


מס' היחידות המותקנות.

	סימון
	30
	35

	דגם
	15 - WFC
	22 - WFC

	בקומת קרקע
	
	4

	בקומה א'
	9
	5

	בקומה ב'
	10
	7

	סה"כ
	19
	16


ג. מפוח 2F לאוורור שרותים - בקומה ב', צנטריפוגלי, תוצרת שבח, ספיקת אויר CFM 1,500 מנוע 0.75 כ"ס.

ד.
לוח חשמל ופיקוד - בקומת קרקע ליט"א 2 ולמפוח 2F.

13. שירותים וטרינריים - רפת 6 - חדר בידוד לעופות


תפוקת קירור כוללת - 7.7 טון קירור בערך. 


שנת התקנה - 2002 ע"י און.

א.
יחידה לקירור מים בחצר, תוצרת אלקטרה דם CO27CVJ הכוללת:

-
מדחס תוצרת COPELAND דגם SCROLL 125ZR.
-
מצנן מים - לקירור GPM 19.8 לטמפרטורה F°44.

-
מעבה אויר - לספיקה CFM 6,300 עם מנוע 1 כ"ס 920 סל"ד.

-
משאבת מים - לספיקה GPM 19.8 בעומד BAR 1.6 עם מנוע KW0.7.

-
מיכל התפשטות 18-ER.

-
מיכל אגירה בקו אספקת מים בנפח 175 ליטר.

-
לוח חשמל ופיקוד.

ב. יחידה לטיפול באויר צח בחצר, תוצרת און הכוללת:

-
מפוח לספיקת אויר CFM 1,400 בלחץ סטטי "4 עם מנוע 2 כ"ס 2,850 סל"ד.

-
סוללת מים קרים לתפוקת קירור HR/BTU 97,500, ספיקת מים GPM 19.5,          10 שורות עומק.

-
גופי חימום חשמליים בהספק כולל KW 16 בדרגות - KW1+KW8+KW4+KW2+KW1, מוגנים ע"י מגן טמפ. גבוהה ומפסק זרימה.

-
מסנן אויר מוקדם 1 - דגם 30X30 FARR במידות 100X600X600 מ"מ, טווח הפרשי לחץ "1-"0.2. 

-
מסנן אויר מוקדם 2 - כנ"ל.

-
מסנן אויר עיקרי 3 - דגם 95%  200 S/N FARR במידות 750X592X592 מ"מ, טווח הפרשי לחץ "1-"0.2.

-
דמפר ידני לויסות כמויות אויר לשמירת תת לחץ בתאים "0.08 = 2 מ"מ.

ג. יחידה לפליטת אויר מסונן בחצר, תוצרת און, הכוללת:

-
מפוח לספיקת אויר CFM 2,200 בלחץ סטטי "4 עם מנוע 3 כ"ס 2,850 סל"ד.

-
מסנן אויר מוקדם 1 דגם 30/30 FARR במידות 100X600X600 מ"מ טווח הפרשי לחץ "1-"0.2.

-
מסנן אויר מוקדם 2 - כנ"ל.

-
מסנן אויר עיקרי 3 - דגם 99.99% ZETAIR HEPA במידות 305X610X610 מ"מ, טווח הפרשי לחץ "3-"1.
-
דמפר לויסות כמויות אויר לשמירת תת לחץ בתאים "0.08 = 2 מ"מ.

ד. לוח חשמל מיזוג אויר בכניסה, מוזן משדה חיוני ושדה בלתי חיוני. 

    שדה חיוני להזנת:
-
מנוע ופיקוד יט"א אויר צח (למעט גופי חימום חשמליים).

-
מנוע ופיקוד יחידה לפליטת אויר.

-
פיקוד חיוני הכולל: זרימת אויר והתראות לסתימת כל דרגת סינון אויר של יט"א אויר צח ויחידה לפליטת אויר, הפסקת היחידות ממערכת גילוי אש וכו'.

  שדה בלתי חיוני להזנת -

-
יחידת קירור מים

-
גופי חימום חשמליים של יט"א אויר צח.

-
קבל

-
פיקוד בלתי חיוני הכולל: פיקוד טמפרטורה וכו'.

בתאים הממוזגים נשמרים:

-
טמפרטורה C°24 ( C°2 ע"י בקר אוניברסלי תוצרת DTAFF & LANDIS דגם 


62RWX POLYGYR.

-
תת לחץ "0.16 = 4 מ"מ ויסות ידני ע"י דמפרים, עם התראה על נפילת תת לחץ   "0.08 = 2 מ"מ.

ה. לוחית הפעלה מרחוק עם מפסק "הפעל-הפסק", מפסק "קירור-חימום" ונורות סימון.

ו. פעמון התראה מעל דלת הכניסה, לתקלה כללית.

14. שירותים וטרינריים - פוסטמורטם לעופות חדש
תפוקת קירור כוללת - 14.8 טון קירור בערך. 

שנת התקנה – 2008 ע"י יציב. 

א. יחידת עיבוי בחצר הכוללת:

-
2 מדחסי קירור תוצרת BITZER דגם S40-CC4, קרר 22-R, עם פריקה 0-50%-100%, כ"א לתפוקה 7.4 טון קירור. 


-
מעבה אויר עם 4 מפוחים "זיל אבג" 55POLES IP 6-VIL600S מונעים כ"א ישירות עם מנוע תלת     
   פאזי. 

ב. יחידת אספקת אויר חיצוני הכוללת: 

-
סוללת קירור DX שני מעגלי גז כ"א 7.4 טון קירור. 


-
מפוח "שבח" דגם 450PLFB לספיקת אויר CFM 2,300 עם הנע ישיר ע"י מנוע 7.5 כ"ס 3,000 סל"ד. 


-
גופי חימום חשמליים 30 קו"ט. 


-
מסנן אויר דרגה 1 – 30X30 FARR.


-
מסנן אויר דרגה 2 – 95% SPASCIANI – ERISFIL.


-
מסנן אויר דרגה 3 – 95% SPASCIANI – ERISFIL – בפליטת האויר. 

-
משתיק קול בפליטת האויר. 

ג. יחידת סינון ופליטת אויר הכוללת: 



-
מפוח "שבח" 400PLFB לספיקת אויר CFM 2,100 עם הנע ישיר ע"י מנוע 7.5 כ"ס 3,000 סל"ד. 


-
מסנן אויר דרגה 1 – "BIBO" 95% SPASCIANI.


-
מסנן אויר דרגה 2 - "BIBO" SPASCIANI.


-
מסנן אויר דרגה 3 – פחם 5 מגרות. 


-
מסנן אויר דרגה 4 – 30X30 FARR. 


-
משתיק קול. 

ד. לוח חשמל בחדר מכונות. 

-
כולל גם מערכת בקרת לחצים לשמירת תת לחץ בחדר .P.M ובחדר איחסון דגמים ועל לחץ בחדר 
   הלבשת עובדים ובמעבדה. 


-
2 משני מהירות מותקנים מחוץ ללוח, אחד ליחידת אספקת אויר צח ואחד ליחידת סינון ופליטת   
    אויר. 

ה. מפוח מנדף כימי PM עופות ראה רשימת המנדפים בפרק 15.09. 
15. שירותים וטרינריים - מתקני אוורור ללא מתקני מיזוג אויר
15.1 רפת 8


         הותקנה ב- 1996 ע"י יציב.
א.2 יח' מפוח-מסנן, מפ-1 ומפ-2, בחצר, לאספקת אויר מסונן לרפת, לשמירת על-לחץ 3 מ"מ מים. כ"א כוללת:

-
מפוח לספיקת אויר CFM 8,000 - 6,000 עם מנוע 2 כ"ס, 1.400 סל"ד.

-
מסנני אויר "2 לשטיפה.

-
פרסוסטט דיפרנציאלי תוצרת PENN להתראת "מסנן סתום".

-
תריסי רפפה נגד גשם ביניקת האויר.

-
תריס ויסות ידני ותריס רפפה בכל תעלת הספקה.

-
מפסק בטחון ליד כל יחידה.

ב.2 מפוחים מפ-3 ומפ-4, לפליטת אויר מהרפת, מותקנים בתיקרה. כ"א כולל:

-
מפוח לספיקת אויר CFM 4,500 עם מנוע 1.5 כ"ס.

-
תריס אל-חוזר ורשת חרקים בפליטת האויר.

-
מפסק ויסות לחץ להפסקת המפוח כשהלחץ בחדר יורד מתחת ל-1 מ"מ מים.

-
מפסק בטחון ליד כל מפוח.

ג.
2 תריסים ממונעים .O.N בתיקרה בהפסקת חשמל או תקלה במערכת האוורור נפתחים אוטומטית לאפשר פליטת האויר דרכם.

ד.לוח חשמל ופיקוד במשרד למערכת האוורור.

15.2 רפת 19

הותקנה ב-1997 ע"י יציב.

א.4 יח' מפוח-מסנן מפ-1, מפ-2, מפ-3, מפ-4 על קיר הרפת, להכנסת אויר חיצוני לרפת. כ"א כולל:

-
מפוח צירי לספיקת אויר CFM 880 עם הנע ישיר ע"י מנוע 0.33 כ"ס 1400 סל"ד.

-
מסנני אויר.

-
מפסק בטחון ע"י היחידה.

ב.לוח חשמל - להזנת המפוחים, בלוח טרמוסטט להפעלת המפוחים המכוון ל-C°24 עם מפסק "אוטו-ידני".

15.3 רפת 24 - כמו רפת 19.

15.4 רפת 25 - כמו רפת 19.

15.5 לול 32
הותקנה ב-1997 ע"י יציב.

א.2 יחידות מפוח-מסנן מפ-1, מפ-2 על קיר הלול, להכנסת אויר חיצוני ללול, כמו היחידות של רפת 19.

ב.לוח חשמל להזנת המפוחים כדוגמת הלוח של רפת 19.

15.6 לול 73

א.4 מפוחי אוורור.

15.7 בית חיות
א. יחידת מפוח מסנן בחדר מכונות, להכנסת אויר מסונן לבית החיות. תוצרת PETRA וכוללת:

-
מפוח עם מנוע 1.1 קו"ט.

-
מסנני אויר.

-
מפסק בטחון ליד היחידה.

ב. מפוח לאוורור חלל הגג - צירי.

15.8 בנין פתולוגיה – מפוח אוורור מנדף כימי. ראה רשימת המנדפים בפרק 15.09. 

16. שירותים וטרינריים - מכון וטרינרי עכו

תפוקת קירור כוללת – 19.2 טון קירור בערך. 


שנת התקנה – 2007 ע"י אמגד. 

1. 2 יחידות קירור מים כ"א דגם CO34CVJ המחוברות במקביל. 

      כ"א לתפוקה 9.6 טון קירור וכוללת: 


- מדחס תוצרת COPELAND סוג SCROLL דגם 16ZR לתפוקה 9.6 טון קירור, קרר 22R. 


- תא מעבה עם מפוח תוצרת ZIEL ABEGG לספיקת אויר CFM 7,500 עם מנוע 1.2 כ"ס. 


- מצנן מים דגם COAXIAL38EC מעגל גז אחד. 


- משאבת מים תוצרת FORAS דגם T150SE לספיקת מים GPM28.8 כנגד עומד 24 מ' עם מנוע 1.9  
                      קו"ט. 


- מיכל אגירה – 175 ליטר. 


- מיכל התפשטות 24ER.


- לוח חשמל הכולל מאוורר. 


ב. יחידת אויר צח למיזוג הפרוזדורים תוצרת אוריס

     דגם 506EW לספיקת אויר CFM2,000 ותפוקת קירור 7.3 טון קירור וכוללת: 


     - 2 מפוחים תוצרת שבח דגם 9X9DD עם מנוע 1/3 כ"ס לכל מפוח ל-3 מהירויות. 


     - סוללת מים קרים לספיקת מים GPM 23.5. 


     - גופי חימום חשמליים בהספק כללי 12 קו"ט בשלוש דרגות. 


     - לוח חשמל. 


ג. 12 יחידות מפוח-נחשון תוצרת אוריס. 

    בכל יחידה סוללת מים קרים וגוף חימום חשמלי. 


    היחידות הן לספיקת אויר CFM400 או CFM600. 

יחידות CFM400 הם כ"א לתפוקת קירור HR/BTU 14,810, וספיקת מים קרים GPM3 וגופי חימום 1.5 קו"ט. יחידות CFM600 הם כ"א לתפוקת קירור BTU/HR 25,020, ספיקת מים קרים GPM 5.4 וגופי חימום 2.5 קו"ט. 

ד.
לוחית הפעלה מרחוק ליחידות קירור המים וליחידת האויר הצח. 

17. אגף להגנת הצומח - בנין ראשי

שנת התקנה - 1983 ע"י אלקטרה.

1. שתי יחידות אויר צח י.א. ס.1, י.א. ס.2 
על גג הבניין, להספקת אויר צח בלתי ממוזג ליחידות המפות נחשון.

כל יחידה עם מפוח צנטריפוגלי ½13 לספיקת אויר צח CFM 2,250 מונע ע"י מנוע 0.75 כ"ס 

1400 סל"ד ומסנני אויר.

2. 2 לוחות חשמל - ליחידות אויר צח י.א. ס.1, י.א. ס.2. 

3. מפוחי אוורור מתכתיים

על הגג הצפוני (הגבוה) אגף C (המזרחי)
	מס'

סד'
	מספור
	יצרן ודגם
	מנוע
	שימוש
	מיקום

	1
	
	אי.טי.סי.

סרביסס (100)

-160RN
	
	יניקה
	- " -

	2
	
	צנטריפוגלי בתא 
עם מדפים אל 
חוזרים בפליטה
	
	פליטה מחדר 134
	- " -

	3
	
	צנטריפוגלי
	
	יניקה
	- " -

	4
	
	מפוח גג
	
	
	- " -

	
	
	
	
	
	



על הגג הדרומי (הנמוך) אגף D (המערבי)


	מס'
	מספור
	יצרן ודגם
	מנוע
	שימוש
	מיקום

	5
	מ"א 1-1
	שגיא

מפח "¼ - 12
	½ כ"ס
	יניקה מחדר 156
	

	6
	מ"א 1-2
	- " -
	- " -
	דחיסה לחדר 156
	



 
על הגג הדרומי (הנמוך) אגף F (המזרחי)
	
מס'
	מספור
	יצרן ודגם
	מנוע
	שימוש
	מיקום

	7
	
	שגיא

מפח "¼ - 12
	½ כ"ס
	יניקה
	


4. 24 מפוחי יניקה ממנדפים כימיים בבנין ראשי
רוב המפוחים מ-PVC מתוצרת פלסטקו דגם CMV לספיקת אויר CFM1,200 או שו"ע, ליניקה ממנדף כימי. 
5. מערכת אוורור וחימום חדרי חרקים
שנת התקנה - 1987 ע"י אלקטרה.

    המערכת מותקנת בבנין הראשי באגף F (דרום מזרחי), בקומה העליונה.

1. יחידת אויר צח י.ט.א. 1 על גג אגף F  (הנמוך בדרום-מזרח) להספקת אויר צח מחומם לחדרי החרקים, תוצרת איגל תעשיות, כוללת:
-
מפוח ניקוטרה דגם 12-12 AT לספיקת אויר CFM 2060 או CFM 700 עם מנוע 1 כ"ס.

-
מדף ויסות ידני בעל 2 מצבים לויסות כמות האויר.

-
גופי חימום חשמליים בהספק כולל 24 קו"ט ב-8 דרגות של 3 קו"ט כ"א.

· מסנני אויר.

2. מפוח הוצאת אויר - על גג אגף F ליניקה מחדרי חרקים ושמירה על תת לחץ "0.1.


תוצרת ניקוטרה דגם 15-8 AS לספיקת אויר CFM 2200 או CFM 800 עם מנוע  ¾ כ"ס.


מדף ויסות ידני ביניקה בעל 2 מצבים לויסות כמות האויר.

3. לוח חשמל של המערכת בכניסה למעבדת החרקים.

18. מיתקן גינוסר - בקיבוץ גינוסר בחוף כינרת

תפוקת קירור כוללת – 40 טון קירור בערך. 



א.
2 מדחסים סמי הרמטיים דגם 3000 COPLAND (30 כ"ס). 




לכל מדחס שתי דרגות: 2/3, 3/3 ומפריד טיפות בקו היניקה. 



ב.
מצנן/מחמם מים מסוג תרמיל וצינורות עם 2 מעגלי גז. 



ג.
מעבה אויר עם 6 מפוחים ציריים, כ"א עם מנוע 5 כ"ס, עם משנה מהירות לכל מנוע לשמירת  
    לחץ ראש. 



ד.
לוח חשמל.



ה.
 משאבת מים חיצונית ליחידה לספיקת מים 24,218 ליטר/שעה המזרימה מים קרים/חמים  
    לבריכות דגים לשמירת הטמפרטורה בבריכות. 



ו.
בקר ממוחשב מסוג DDC. 

19. מיתקן דור - בחוף דור


תפוקת קירור כוללת – 45 טון קירור בערך. 



א.
4 מדחסים דגם סקרול כ"א 15 כ"ס לתפוקה 11.25 טון קירור. 



ב.
מצנן/מחמם מים מסוג תרמיל וצינורות עם 2 מעגלי גז בכל מעגל 2 מדחסים, לכל מעגל 2 דרגות  
        קירור/חימום סה"כ 4 דרגות. הקרר – C407F.
 



ג. מעבה אויר עם 3 מפוחים ציריים, כ"א עם מנוע 0.4 קו"ט. 



ד. לוח חשמל. 



ה. משאבת מים חיצונית ליחידה לספיקת מים 25,800 ליטר/שעה המזרימה מים קרים/חמים  
       לבריכות דגים לשמירת הטמפרטורה בבריכות. 



ו. בקר ממוחשב 485-.R.S: 485AER. 


20. ניר דוד - בקיבוץ ניר דוד


תפוקת קירור כוללת – 6.6 טון קירור בערך. 



במיתקן יש 2 מערכות: 



20.1 מערכת 1 - הותקנה ב-2004 ע"י א.א. (אבישי אוזרוביץ) שרות ותיקונים הכוללת: 




א. מדחס אחד לתפוקה 3.8 טון קירור. 




ב. מצנן/מחמם מים תוצרת וקס. 




ג. מעבה אויר. 




ד. לוח חשמל. 



ה. 20 מיכלי אגירה "פלסאון" עם מחליפי חום מנירוסטה וברזים חשמליים. 



ו. משאבת מים המזרימה מים קרים/חמים למיכלים לשמירת הטמפרטורה. 



ז. מערכת בקרה ממוחשבת. 



20.2 מערכת 2 - הותקנה ב-2009 לקירור בלבד, הכוללת: 



א. מדחס לתפוקה 2.8 טון קירור בערך. 



ב. מעבה אויר. 



ג. 
לוח חשמל. 



ד. ספירלה נחושת בבריכת הדגים לשמירת הטמפרטורה בבריכה (לקירור בלבד). 



ה. מערכת בקרה ממוחשבת. 
21. מתקנים בחווה נסיונית גילת - ע"י באר שבע


תפוקת קירור כוללת – 26 טון קירור בערך + 26 טון קירור גיבוי בערך. 
1. שתי יחידות קירור מים כ"א בתפוקה 26 טון קירור. יחידה אחת פעילה והשנייה רזרבית.
2. מדחס אחד לכל יחידה דגם סקרול, בעל 4 דרגות. 
3.  לכל יחידה 3 מפוחי מעבה המונעים בהנעה ישירה ע"י מנוע 0.7 קו"ט.
4. מיכל אגירת מים אינטגרלי בכל יחידה. 
5. משאבה לכל יחידה עם מנוע בהספק 3 קו"ט. 
6.  יחידת אויר צח CFM1,500 (אקלים 2000) עם מנוע בהספק 0.75 כ"ס. 
7. יחידת טיפול באויר CFM6,000 (אקלים 2000) עם מנוע בהספק 4 כ"ס.
8. 2 מפוחי יניקת עשן ציריים כ"א עם מנוע 1 כ"ס. 
9. 52 יחידות מפוח נחשון למיזוג החדרים בהספקים בהתאם לגודל החדר CFM300/ CFM400. עם גוף חימום בהספק KW1/KW2, בהתאם. 

נספח 14: תדירות הטיפולים - בחתך מערכת / תת-מערכת
	הנהלה
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס מס'
	מערכות/ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	כל המערכות בבנין הראשי: טיפולים יומיים (י), שבועיים (ש), חודשיים (ח), ותלת חודשיים (ת), לפי טפסי הטיפולים.

	
	כל המערכות בבנין הנהלת מנהל המחקר:
-"-

	
	כל המערכות בבנין ש.ה.מ.:
-"-

	
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	1
	מדחס 1 מק 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2 מק 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 1 מק 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2 מק 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 1 מק 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2 מק 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 1 מק 4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2 מק 4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 1 מק 5
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2 מק 5
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים מק 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים מק 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים מק 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים מק 4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	מצנן מים מק 5
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה אויר 
מק-1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה אויר 
מק-2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה אויר 
מק-3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה אויר 
מק-4

	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	הנהלה
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס מס'
	מערכות/ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	5
	מעבה אויר 
מק-5
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 5
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	משאבת מים קרים 6
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 7
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 8
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 9
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 10
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 11
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	הנהלה
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס מס'
	מערכות/ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	12
	משאבת מים קרים 12
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 13
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 14
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	מיכל התפשטות מערכת ראשית
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	מיכל התפשטות מערכת גיבוי 
מק 5
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	הנהלה
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	6
	יחידת מיזוג י.א.צ. 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג י.א.צ. 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג י.א.צ. 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג י.א.צ. 4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג מא-1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג מא-2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג מא-3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג

מא- 4.1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג

מא- 4.2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג 

מא- 4.3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג 

מא- 4.4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג 

מא- 5.1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג 

מא- 5.2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג מא-6
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג 

י.א.צ. 5
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג 

י.א.צ.  6
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג מא-7
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	


	הנהלה
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	7
	376 יחידות מפוח נחשון בבנין ראשי
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	7
	113 יחידות מפוח נחשון בבנין הנהלת מינהל המחקר
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	7
	136 יחידות מפוח נחשון בבנין ש.ה.מ.
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	הנהלה
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	8
	מפוח מפ-1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מפ-2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מפ-3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מפ-4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מפ-5
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מפ- 6.1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מפ- 6.2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מפ- 6.3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מפ- 6.4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מפ-7
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מפ-8
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מפ-9
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מפ-10
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מפ-11
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מפ-12
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	מפוח מפ-13
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מפ-14
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מפ-15
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מאוורר מפ-21
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מאוורר מפ-22
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מאוורר מפ-23
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מאוורר מפ-24
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	צנרת מים ואביזריה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	הנהלה
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	19
	לוח חשמל לח-1
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל לח-2
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל לח-3
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל לח-4
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל לח-5
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל לח-6
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל לח-7
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל מק-1
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	
	
	

	19 
	לוח חשמל מק-2
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל מק-3
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	
	
	

	19 
	לוח חשמל מק-4
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל מק-5
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	מכון וולקני
	לוח זימון פעילות                                                                                              
לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור 

	בנק הגנים
	

	מקרא: מ-מונע          ח-שוטף            ת-תלת חודשי               א-צילום אינפרא אדום

	טופס מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	 
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	1
	מדחס-קירור 1.1
	 
	 
	מ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	מדחס קירור 1.2
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	מדחס קירור 2.1
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	מדחס קירור 2.2
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	מקרר מים 1 (כולל יחידה לקירור מים למעט מדחסים)
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	מקרר מים 2 (כולל יחידה לקירור מים למעט מדחסים)
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	משאבת מים קרים 1
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	משאבת מים קרים 2
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	מיכל התפשטות 1
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	מיכל התפשטות 2
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	יחידה לטיפול באויר חיצוני
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	מ
	 
	 

	8
	מפוח פליטה משרותים קומתיים
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	מ
	 
	 

	8
	מפוח פליטה מחדר שטיפה
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	מ
	 
	 

	8
	מפוח פליטה משרותי נכים
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	מ
	 
	 


	מכון וולקני
	לוח זימון פעילות                                                                                              
לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	בנק הגנים
	

	מקרא: מ-מונע          ח-שוטף            ת-תלת חודשי               א-צילום אינפרא אדום

	טופס מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	8
	מפוח פליטה מחדרי שנאים 1
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	מ
	 
	 

	8
	מפוח פליטה מחדרי שנאים 2
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	מ
	 
	 

	6
	יחידה לטיפול באויר לאולם סמינרים 1
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	מ
	 
	 

	6
	יחידה לטיפול באויר לאולם סמינרים 2
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	מ
	 
	 

	7
	44 יחידות מפוח נחשון
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	מ
	 
	 

	19
	לוח חשמל ופיקוד ראשי למיזוג אויר
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	א
	 
	 
	מ
	 
	 

	19
	לוח פיקוד מרחוק וריכוז תקלות
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	א
	 
	 
	מ
	 
	 

	19
	לוח חשמל ופיקוד אולם סמינרים 1
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	א
	 
	 
	מ
	 
	 

	19
	לוח חשמל ופיקוד אולם סמינרים 2
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	א
	 
	 
	מ
	 
	 

	8
	10 מפוחי פליטה פלסטיים ממנדפים ומחדר חושך
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	מ
	 
	 

	18
	צנרת מים קרים ואביזריה
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	צנרת מי רשת ואביזריה
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	צנרת ניקוז
	 
	 
	מ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	מכון וולקני
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	המכון לטכנולוגיה ואחסון
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	1
	מדחס קרור 1.1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס קרור 1.2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס קרור 2.1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס קרור 2.2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	מעבה מים 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	מעבה מים 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	מגדל קרור
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	דוד חימום מים
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	24
	מיכל דלק תת קרקעי וצנרת דלק
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	12
	משאבת מים קרים 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	מכון וולקני
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	המכון לטכנולוגיה ואחסון
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	12
	משאבת מים קרים 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מי עיבוי 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מי עיבוי 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מי עיבוי 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים חמים 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	12
	משאבת מים חמים 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	14
	מיכל התפשטות מים קרים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	מיכל התפשטות מים חמים
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח אוורור חדר מכונות
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל ראשי
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	15
	מרכך מים אוטומטי
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	מיכל טיוב מים פוליפוספטי
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	


	מכון וולקני
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	המכון לטכנולוגיה ואחסון
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	6
	יחידת מיזוג מקלט
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל יחידת מיזוג מקלט
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת אויר צח
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל יחידת אויר צח
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	7
	60 יחידות מפוח-נחשון
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	26 מפוחי מנדפים 

כימיים המכון 

לטכנולוגיה ואחסון
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	צנרת מים קרים 

ואביזריה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	צנרת מים חמים 

ואביזריה
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	18
	צנרת מי עיבוי 

ואביזריה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	צנרת מים רכים 

ואביזריה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	מכון וולקני
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	מעבדה לניטור מים
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	6
	יח. מיזוג אוויר 
עצמאית

למעבדה נקיה 1B
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	1
	מדחס 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל 
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	5
	מעבה אוויר
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	יחידת אוויר חיצוני
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	4 מפוחי מנדפים 

כימיים מעבדה 

לניטור מים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7 מסנני HEPA
	בדיקה דו-חודשית של כושר סינון בהתאם למד לחץ הפרשי. בהפרש לחץ יותר מ-"2 מ"ק יש להחליף את המסננים.


	מכון וולקני
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	אודיטוריום
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	
	אודטוריום-אולם גדול
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	יחידת מיזוג 

 עצמאית מא-2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל 
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	5
	מעבה אויר מע-2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	לוחית הפעלה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	אודיטוריום-אולם קטן
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה אויר 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	יחידת מיזוג מא-1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח אב"כ מפ-1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	אודיטוריום-אולם הריס
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	יחידת מיזוג 

עצמאית לחלוטין
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	5
	מעבה אויר
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוחית הפעלה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	מכון וולקני
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	לול מבוקר
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	6
	יחידת אויר צח 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת אויר צח 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת אויר צח 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת אויר צח 4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	45
	מרטיב 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	45
	מרטיב 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	45
	מרטיב 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	45
	מרטיב 4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	5
	מעבה 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה 4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	בנין מעבדות ראשי ופרמינגר
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	47
	מעבדות 3P בבנין 

מעבדות ראשי
	
	
	
	ביקורת 
	יומית
	
	
	
	
	
	
	

	
	כל המערכות/ציודים לפי טפסי 

הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	
	חדר מכונות
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 1 יח' 1 - CH
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2 יח' 1 - CH
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 1 יח' 2 - CH
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2 יח' 2 - CH
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 1 יח' 3 - CH
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2 יח' 3 - CH
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 1 יח' 4 - CH
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2 יח' 4 - CH
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים 4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה אויר 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	מעבה מים 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	מעבה מים 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה אויר 4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	מגדל קרור 2 - CT
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	מגדל קרור 3 - CT
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים 1P
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים 2P
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים 4P
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	בנין מעבדות ראשי ופרמינגר
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	12
	משאבת מים 5P
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים 6P
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים 7P
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים 8P
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים 9P
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	מיכל התפשטות מים קרים 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	מיכל התפשטות מים קרים 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	מיכל התפשטות מים קרים 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	מיכל התפשטות מים קרים 4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	מרכך מים אוטומטי
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	מערכת טיוב מים 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	מערכת טיוב מים 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	מערכת טיוב מים 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	בנין מעבדות ראשי ופרמינגר
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	8
	מפוח אוורור חדר מכונות
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל ראשי
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	23
	דוד חימום מים 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	23
	דוד חימום מים 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	24
	מיכל דלק תת קרקעי וצנרת דלק
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	12
	משאבת מים חמים 1M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	12
	משאבת מים חמים 2M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	12
	משאבת מים חמים 3M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	12
	משאבת סחרור דוד 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	12
	משאבת סחרור דוד 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	14
	מיכל התפשטות סגור מים חמים
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל דוודים
	
	
	
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	18
	צנרת מים קרים ואביזריה

חדר מכונות
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	צנרת מים חמים ואביזריה 

חדר מכונות
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	18
	צנרת מי עיבוי ואביזריה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	צנרת מים רכים ואביזריה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	בנין פרמינגר
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	יחידת אויר צח
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	בנין מעבדות ראשי ופרמינגר
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	19
	תא לוח חשמל יח' אויר צח
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	7
	11 יחידות מפוח-נחשון
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	4 מפוחי מנדפים כימיים בנין פרמינגר
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח גג למחסן
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מחסן כימיקלים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	צנרת מים קרים ואביזריה 

בנין פרמינגר
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	צנרת מים חמים ואביזריה

בנין פרמינגר
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	בנין מעבדות ראשי ופרמינגר
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	בנין מעבדות ראשי
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	יח' אויר צח 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יח' אויר צח 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יח' אויר צח 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יח' אויר צח 4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יח' אויר צח 5
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יח' אויר צח 6
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל יח' 1
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל יח' 2
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל יח' 3
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל יח' 4
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל יח' 5
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל יח' 6
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	בנין מעבדות ראשי ופרמינגר
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	7
	154 יחידות מפוח-נחשון
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת יניקה מחדר 355
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת יניקה מחדר 356
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת יניקה מחדר 357
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת יניקה מחדר 358
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת יניקה משרותים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת אויר צח למעבדה 3P
בחטיבה לוירולוגיה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל למעבדה 3P בחטיבה לוירולוגיה
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת יניקה מחדר 303
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת יניקה מחדר 305
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת יניקה מחדר 306
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת יניקה מחדר 307
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת יניקה מחדר 312
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת יניקה משרותים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	בנין מעבדות ראשי ופרמינגר
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	46
	יחידת אויר צח למעבדה 3P
מחלקה לבקטריולוגיה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל מעבדה 3P מחלקה

לבקטריולוגיה
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת יניקה 1 ממעבדה סטרילית 210
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת יניקה 2 ממעבדה סטרילית 210
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח פליטה ממעבדה סטירילית 210
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל מעבדה 
סטרילית 210
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	8
	43 מפוחי מנדפים 

כימיים בנין מעבדות ראשי
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח אוורור פח אשפה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח אוורור סולבנטים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח אוורור שרותי גברים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח אוורור שרותי נשים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח אוורור שרותים גוש B
קומה תחתונה

	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	בנין מעבדות ראשי ופרמינגר
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	18
	צנרת מים קרים ואביזריה

בנין מעבדות ראשי
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	צנרת מים חמים ואביזריה

בנין מעבדות ראשי
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	חדר אקלים לעופות
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי 

הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	1
	מדחס 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	2
	מדחס 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג אויר
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	5
	מעבה אויר 
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	45
	מרטיב קיטור
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח פליטה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל ראשי
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוחית התראה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	רפת פו"ט
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי 

הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	1
	מדחס 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	יחידת מיזוג אויר
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	5
	מעבה אויר
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח B ליניקה מהמבנה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח C ליניקה מהמעבדה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח D להספקת אויר צח למעבדה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח מנדף כימי רפת פו"ט
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל ראשי
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל במעבדה
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	מבנה פו"ט חדש
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	48
	טיפול שבועי
	שבועי

	
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי 

הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	1
	מדחס 1, 1 - CWM
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2, 1 - CWM
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 3, 1 - CWM
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 1, 2 - CWM
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2, 2 - CWM
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 3, 2 - CWM
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים

1 - CWM
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים

2 - CWM
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה אויר

1 - CWM
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה אויר

2 - CWM
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 1 - CWP
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 2 - CWP
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	מיכל התפשטות מים קרים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	מבנה פו"ט חדש
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	16
	מטייב מים פוליפוססטי
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	יחידת מיזוג

1 - AC
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג

2 - AC
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג 

3 - AC
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג 

4 - AC
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג

10 - AC
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	7
	יחידת מיזוג לחדר 10.3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	7
	3 יחידות מפוח נחשון
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	צנרת מים קרים 

ואביזריה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	מבנה פו"ט חדש
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	46
	יחידת פליטה

1 - FH
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת פליטה 

2 - FH
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת פליטה 

3 - FH
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת חיטוי

1  SAS
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת חיטוי

2 SAS
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת חיטוי

3 SAS
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת חיטוי

4 SAS
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח 4.1 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח 4.2 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח 5.1 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח 5.2 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח 6.1 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח 6.2 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח 12.1 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח 12.2- XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח 13 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח 14 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח 17- XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח 18 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח ציר 15 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח צירי 16 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח צירי 19 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח צירי 20 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	מבנה פו"ט חדש
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	8
	מפוח צירי יח' חיטוי 21 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח צירי יח' חיטוי 22 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח צירי יח' חיטוי 23 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח צירי יח' חיטוי 24 - XF
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח מנדף כימי מבנה פו"ט חדש
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל 1 - ACP 

לקומה הטכנית
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל 2 - ACP
ליח' קרור מים
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח יח' קרור מים 1 - CWM
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח יח' קרור מים 2 - CWM
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	בנין מנהלה
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	1
	מדחס 1 מק 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2 מק 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 1 מק 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2 מק 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 1 מק 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס 2 מק 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים מק 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים מק 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים מק 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה אויר מק 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה אויר מק 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה אויר מק 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 1

מק 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 2

מק 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 1

מק 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 2

מק 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 1

מק 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים 2

מק 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	מיכל התפשטות
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	יט"א 1-AC
לאויר צח
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יט"א 1 לספריה

אגף חדש
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	בנין מנהלה
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	6
	יט"א 2 לספריה

אגף ישן
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	7
	29 יחידות מפוח

נחשון אגף חדש
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	7
	35 יחידות מפוח

נחשון אגף ישן
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח 1F
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח 2F
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח 3F
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח 4F
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	צנרת מים ואביזריה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל ראשי
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל מק 1
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	
	
	

	19
	לוח קבלים מק 1
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל מק 2
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	
	
	

	19
	לוח קבלים מק 2
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל מק 3
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	
	
	

	19
	לוח קבלים מק 3
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל יט"א 1
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל יט"א 2

ומפוח 2F
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	2 לוחות הפעלה 

מרחוק
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	רפת 6 חדר בידוד לעופות
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	1
	מדחס
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה אויר
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבת מים קרים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	מיכל התפשטות
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	מיכל אגירה מים 

קרים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	יט"א אויר צח
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת פליטת אויר

מסונן
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	18
	צנרת מים ואביזריה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוחית הפעלה מרחוק
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	פוסטמורטם לעופות
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס קרור 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס קרור 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה אויר
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	יחידת אויר צח
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יחידת סינון 

ופליטת אויר
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	אוורור במבנים ללא מתקני 

מ"א
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	
	רפת 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	יח' מפוח מסנן מפ-1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יח' מפוח מסנן מפ-2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח מפ-3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח מפ-4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	
	2 תריסים ממונעים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	רפת 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	יח' מפוח מסנן מפ-1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יח' מפוח מסנן מפ-2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח מפ-3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח מפ-4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	רפת 24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	יח' מפוח מסנן מפ-1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יח' מפוח מסנן מפ-2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח מפ-3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח מפ-4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	רפת 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	יח' מפוח מסנן מפ-1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יח' מפוח מסנן מפ-2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח מפ-3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח מפ-4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	אוורור במבנים ללא מתקני 

מ"א
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	לול 32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	יח' מפוח מסנן מפ-1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	46
	יח' מפוח מסנן מפ-2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	לול 73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח 4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	בית חיות
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	יח' מפוח מסנן
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח אוורור חלל הגג
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	בנין פתולוגיה
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	מפוח אוורור 

מנדף כימי
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שרותים וטרינריים
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	מכון וטרינרי עכו
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	1
	מדחס קרור 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס קרור 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה אויר 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה אויר 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	מצנן מים 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל 1
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל 2
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	
	
	

	12
	משאבה מים

קרים 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	משאבה מים

קרים 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	יחידת אויר צח
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל יח' אויר 

צח
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	7
	12 יחידות מפוח 

נחשון
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	לוחית הפעלה
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	
	
	

	18
	צנרת מים ואביזריה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	מיכל אגירה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	מיכל התפשטות
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	האגף להגנת הצומח 
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	בנין ראשי
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	כל המערכות/ציודים לפי טפסי 

הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	6
	יחידת אויר צח

י.א.ס. 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת אויר צח י.א.ס. 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל יחידה י.א.ס. 1
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל יחידה י.א.ס. 2
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	8
	24 מפוחי מנדפים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	האגף להגנת 

הצומח
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	יחידת אויר צח י.ט.א. 1

לחדר חרקים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח הוצאת אויר מחדר חרקים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל חדר חרקים
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	


	אגף מדגה
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	גינוסר
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	1
	מדחס קירור 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	1
	מדחס קירור 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	2
	מצנן/מחמם מים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	12
	משאבת מים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	14
	מיכל התפשטות
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	5
	מעבה אויר
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	18
	צנרת מים ואביזריה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	


	אגף מדגה
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	דור
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	1
	מדחס קירור 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	1
	מדחס קירור 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	1
	מדחס קירור 3
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	1
	מדחס קירור 4
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	2
	מצנן מים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	12
	משאבת מים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	14
	מיכל התפשטות
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	5
	מעבה אויר
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	18
	צנרת מים ואביזריה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	


	אגף מדגה
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	ניר דוד
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	
	מערכת 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס קרור
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	2
	מצנן/מחמם מים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	5
	מעבה אויר
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	14
	20 מיכלי אגירה

עם מחליפי חום
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	14
	מיכל התפשטות
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	12
	משאבת מים
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	18
	צנרת מים ואביזריה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	מערכת 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	מדחס קרור
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	מעבה אויר
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	לוח חשמל
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	חווה נסיונית גילת
	לוח זימון פעולות

לאחזקת מתקני מיזוג אויר חימום ואוורור

	
	

	מקרא: מ - מונע               ח - שוטף                ת - תלת חודשי                                     א - צילום אינפרא אדום

	טופס

מס'
	מערכת / ציוד
	ינו
	פבר
	מרץ
	אפר
	מאי
	יונ
	יול
	אוג
	ספט
	אוק
	נוב
	דצמ

	
	לכל המערכות/ציודים לפי טפסי הטיפולים
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת

	1
	מדחס 1.1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	1
	מדחס 1.2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	1
	מדחס 2.1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	1
	מדחס 2.2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	2
	מצנן מים 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	2
	מצנן מים 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	12
	משאבת מים 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	12
	משאבת מים 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	14
	מיכל התפשטות
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	5
	מעבה אויר 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	5
	מעבה אויר 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת אויר צח
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	6
	יחידת מיזוג אויר
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	7
	52 יחידות מפוחי נחשון
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	19
	לוח חשמל
	
	
	מ
	
	
	
	א
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח יניקת עשן 1
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	8
	מפוח יניקת עשן 2
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	מ
	
	

	18
	צנרת מים ואביזריה
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


נספח 15: פירוט הפעולות הנדרשות עבור כל טיפול במערכת / תת-מערכת
	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 1 - מדחס קרור                                    דף 1 מתוך 2                                         

	מ
	ת
	ב
	מדחס קרור מס.
	ב
	ת
	ה

	ס
	ד
	מ
	
	ו
	ו
	ע

	פ
	י
	צ
	משרת את – 
	צ
	ק
	ר

	ר
	ר
	ב
	
	ע
	ן
	ה

	
	ו

ת
	
	באתר – 
	
	
	מס

	1
	ש
	ס
	בדיקת גובה שמן באגן המדחס בהדממה
	
	
	1

	2
	ש
	פ
	בדיקת גובה שמן באגן בפעולת המדחס
	
	
	1

	3
	ש
	פ
	בדיקת רעשים ורעידות חריגים בהפעלה ובפעולה
	
	
	1

	4
	ש
	פ
	בדוק ורשום לחץ יניקה…….… PSI, דחיסה…..….. PSI, שמן…..…….PSI
	
	
	1

	5
	ש
	פ
	בדיקת בועות וצבע של עינית הגז
	
	
	1

	6
	ת
	ס
	גרוז המנוע (במקרה של מדחס פתוח)
	
	
	2

	7
	מ
	ס
	בדיקה חזותית של המדחס, הבסיס והקפיצים
	
	
	

	8
	מ
	ס
	בדיקת צנרת הגז, אביזריה, החיזוקים, הבידוד, סימני שמן
	
	
	

	9
	מ
	ס
	בדוק נזילות שמן סביב המדחס
	
	
	

	10
	מ
	ס
	בדוק נזילות גז ליד ראשי המדחס, חבורים וציר בעזרת מגלה נזילות
	
	
	

	11
	מ
	ס
	בדיקת פעולת מחמם אגן שמן במגע יד או מדידת זרם - A …………..
	
	
	

	12
	מ
	פ
	הנח יד על ראשי המדחס ובדוק הפרש טמפ'.

במידה ואחד מהראשים קר יחסית יש לבצע בדיקה מעמיקה.
	
	
	

	13
	מ
	ס
	בדיקת ציריות מדחס מנוע (אליינינג)


	
	
	

	14
	מ
	ס
	בדיקת טיב השמן ע"י אינדיקטור לחומציות והחלפה לפי הצורך


	
	
	

	15
	מ
	פ
	בדוק ורשום שעות פעולת המדחס……………. שעות


	
	
	

	16
	מ
	פ
	בדיקת כיול ואיפוס שעוני לחץ יניקה, דחיסה, שמן


	
	
	

	הערות: 1.  יבוצע תוך מילוי טופס בדיקה שבועית בתקופת פעולת המדחס,

                   ובטיפולים המונעים.

             2.  יבוצע תוך מילוי טופס טיפול סיכה הנע תלת חודשי ובטיפולים המונעים.
	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 1 - מדחס קרור                                    דף 2 מתוך 2                                         

	מ
	ת
	ב
	מדחס קרור מס.
	ב
	ת
	ה

	ס
	ד
	מ
	
	ו
	ו
	ע

	פ
	י
	צ
	משרת את – 
	צ
	ק
	ר

	ר
	ר
	ב
	
	ע
	ן
	ה

	
	ו

ת
	
	באתר – 
	
	
	מס

	17
	מ
	פ
	לחץ פריקת דרגות PSI … PSI …  PSI …
	
	
	

	18
	מ
	פ
	מגן לחץ שמן מפסיק בהפרש לחץ PSI … כעבור … שניות
	
	
	

	19
	מ
	פ
	בדיקת פעולת שאיבת הגז בהפסקת היחידה (PUMP DOWN)
	
	
	

	20
	מ
	פ
	מגן לחץ יניקה מכוון PSI …  מפסיק ב- PSI …
	
	
	

	21
	מ
	פ
	מגן לחץ דחיסה מכוון ל- PSI …  מפסיק ב- PSI …
	
	
	

	22
	מ
	פ
	בדיקת מהירות השוואת הלחצים בהפסקת המדחס
	
	
	

	23
	מ
	פ
	בדיקת יכולת המדחס לייצור ואקום (לשניות)
	
	
	

	24
	מ
	ס
	נקוי כללי, הסרת חלודה, תקוני צבע למדחס, מנוע וקונסטרוקציה
	
	
	

	25
	מ
	ס
	בדוק הארקת המנוע והקונסטרוקציה, הידוק החיבורים החשמליים
	
	
	

	26
	מ
	פ
	רשום זרמי נומינלי A …  עבודה A …  A …  A …  כוון OL  A …
	
	
	

	27
	מ
	פ
	בדיקת שילוט המדחס
	
	
	

	הערות: 1.  יבוצע תוך מילוי טופס בדיקה שבועית בתקופת פעולת המדחס,

                   ובטיפולים המונעים.

             2.  יבוצע תוך מילוי טופס טיפול סיכה הנע תלת חודשי ובטיפולים המונעים.
	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 2 - מצנן מים 

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	מצנן מים מס.

משרת את – 

באתר – 


	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה

מס

	1
	ש
	פ
	טמפ' מים בכניסה למצנן C ………..…  ביציאה C ………….
	
	
	1

	2
	ש
	פ
	לחץ מים בכניסה למצנן ………..…  אטמ' ביציאה אטמ' ……………
	
	
	1

	3
	מ
	פ
	בדיקת הבידוד ועטיפת הבידוד
	
	
	

	4
	מ
	פ
	בדיקת נזילות מים
	
	
	

	5
	מ
	ס
	בדיקת פתיחה וסגירה מלאים של ברזי המים
	
	
	

	6
	מ
	ס
	שטיפת צד המים
	
	
	

	7
	מ
	פ
	בדיקת שילוט המצנן
	
	
	

	8
	מ
	ס
	הסרת חלודה ותיקוני צבע לקונסטרוקציה
	
	
	

	9
	מ
	פ
	בדוק כיול ואיפוס מדי לחץ המים וברזי השחרור ומדי חום
	
	
	

	10
	מ
	פ
	בדוק פעולת מגן קפיאה, מכוון C ………………  מפסיק ב- C ……………….
	
	
	

	11
	מ
	ס
	בדוק נוכחות גז במים עם מגלה הנזילות מברז ניקוז המים כשהמצנן ריק
	
	
	

	הערות: 1.  יבוצע תוך מילוי טופס בדיקה שבועית בתקופת פעולת המצנן  ובטיפולים המונעים.


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 3 - מעבה מים                                                                             

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	מעבה מים מס.

משרת את – 

באתר – 


	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה

מס

	1
	ש
	פ
	טמפ' מים בכניסה למעבה C …………… ביציאה C ………….

טמפ' עיבוי הגז C …………….
	
	
	1

	2
	ש
	פ
	לחץ מים בכניסה למעבה …………..… אטמ',  ביציאה ……………. אטמ'
	
	
	1

	3
	מ
	ס
	בדיקה חזותית, נזילות מים
	
	
	

	4
	מ
	פ
	פתיחה וסגירה מלאים של ברזי היד בהתחברות למעבה. בדיקת אטימה בסגירה
	
	
	

	5
	מ
	פ
	בדיקת פעולת ברז אוטומטי לשמירת טמפ' עיבוי (אם קיים)
	
	
	

	6
	מ
	ס
	בצע ניקוי כימי ומכני פנימי ופתח מכסים לבדיקת המפקח
	
	
	

	7
	מ
	ס
	תיקוני צבע כלליים
	
	
	

	8
	מ
	פ
	בדיקת שסתום בטחון
	
	
	

	9
	מ
	ס
	בדיקת תקינות שעוני הלחץ וכיולם
	
	
	

	10
	מ
	פ
	בדיקת שילוט המעבה
	
	
	

	הערות: 1.  יבוצע תוך מילוי טופס בדיקה שבועית בתקופת  פעולת המצנן ובטיפולים המונעים.


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 4 - מגדל קרור                                    דף 1 מתוך 2                                         

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	מגדל קרור מס.

משרת את – 

באתר – 


	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה

מס

	1
	ש
	פ
	בדוק יציאת מי הקזה בכמות הנדרשת ידנית - 0.5% מהמחזור, אוטומטית (באם קיימת) - שמירה על מוליכות 2,500
	
	
	1

	2
	ת
	ס
	בדיקת מצב רצועות, יש …………….. רצועות רזרביות בגודל ………………
	
	
	2

	3
	ת
	פ
	הקשב לרעשים מיוחדים, בצירי המפוחים ובמיסבים
	
	
	2

	4
	ת
	ס
	גרוז מיסבים בעלי פיטמות לגרוז של המנוע(ים) והמפוח(ים)
	
	
	2

	5
	ת
	ס
	שימון צירי דמפרים לויסות אויר (באם קיים)
	
	
	2

	6
	מ
	ס
	בדוק איטום המגדל מדליפות מים ואויר, תקן במרק גמיש
	
	
	

	7
	מ
	פ
	בדוק איטום החיבור הגמיש מברזנט לתעלות (באם קיים)
	
	
	

	8
	מ
	ס
	ריקון המים ושטיפת המגדל והבריכה בלחץ
	
	
	

	9
	מ
	פ
	בדיקת זרימת מים מכל הדיזות (באם קיימים) וניקוי או החלפה
	
	
	

	10
	מ
	ס
	בדוק מילוי המגדל, החלף חלקי מילוי שבורים
	
	
	

	11
	מ
	ס
	פרק עוצרי טיפות ובדוק מצבם, תקן וצבע
	
	
	

	12
	מ
	ס
	בדוק התקנה בקו ישר של גלגלי הרצועות וחיזוקם לציר
	
	
	2

	13
	מ
	ס
	בדיקת המצמד (אם קיים)
	
	
	2

	14
	מ
	פ
	בדיקת מצב המפוחים, כנפיים, חיזוק לציר, איזון
	
	
	2

	15
	מ
	ס
	הידוק ברגים של המנוע, המיסבים
	
	
	2

	16
	מ
	ס
	נקה מסנן המים בכניסה לצנור היניקה
	
	
	

	17
	מ
	פ
	פתיחה וסגירה של ברזי המים
	
	
	

	18
	מ
	פ
	בדיקת מפלס המים המגדל, כוון המצופים לפי הצורך
	
	
	

	19
	מ
	פ
	בדוק מערכת ההקזה האוטומטית (אם קיימת) - כיול המכשיר, פעולת ההקזה
	
	
	

	20
	מ
	פ
	בדיקת כוון להבי הדמפרים לויסות אויר למצב פתוח-סגור
	
	
	

	הערות: 1.  יבוצע תוך מילוי טופס בדיקה שבועית בתקופת  הקרור, ובטיפולים המונעים.        


2.  יבוצע תוך מילוי טופס טיפול סיכה הנע תלת חודשי ובטיפולים המונעים.


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 4 - מגדל קרור                                    דף 2 מתוך 2                                         

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	מגדל קרור מס.

משרת את – 
באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה

מס

	21
	מ
	ס
	נקה מחלודה את המגדל, הרשתות בפליטה, הקונסטרוקציה והצנרת לידו וצבע ביסודיות בצבע יסוד מטיב מעולה, בשתי שכבות ואח"כ בצבע מגן
	
	
	

	22
	מ
	ס
	מריחת הציר בלכה ביטומנית
	
	
	

	23
	מ
	פ
	בדיקת שילוט המגדל
	
	
	

	24
	מ
	ס
	הידוק כל חיבורי החשמל של המנוע והמיכשור, בדיקת הארקת המנוע וגוף המגדל
	
	
	

	25
	מ
	פ
	בדוק כוון הסיבוב של המנוע והמנוע הרזרבי (אם קיים)
	
	
	

	26
	מ
	פ
	זרם נומינלי מנוע A …  בעבודה  A ……….  A ……….  A ………. כוון OL A ……….
	
	
	

	הערות: 1.  יבוצע תוך מילוי טופס בדיקה שבועית בתקופת  הקרור, ובטיפולים המונעים.        


2.   יבוצע תוך מילוי טופס טיפול סיכה הנע תלת חודשי ובטיפולים המונעים.


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 5 - מעבה אויר 

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	מעבה אויר מס.

משרת את – 
באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	1
	ת
	ס
	מצב ומתח הרצועות, יש רצועות רזרביות…………… בגודל………………..
	
	
	1

	2
	ת
	פ
	בדיקת רעשים ורעידות חריגים
	
	
	1

	3
	ת
	ס
	בדיקת מיסבי המנוע
	
	
	1

	4
	ת
	ס
	בדיקת מיסבי המפוח
	
	
	1

	5
	ת
	ס
	גרוז מיסבים, במיסבים חצויים - שטיפה והחלפה גריז
	
	
	1

	6
	ת
	ס
	שימון מיסבי הדמפרים לשמירת לחץ ראש (באם קיים)
	
	
	1

	7
	מ
	פ
	בדיקת איטום הפנלים, בדיקת ברגי סגירת הפנלים וברגי החיזוק
	
	
	

	8
	מ
	ס
	ניקוי חיצוני לסוללה לפי הצורך, הניקוי בלחץ מים עם חומר ממיס שומנים
	
	
	

	9
	מ
	ס
	בדיקת צלעות סוללת העיבוי וסרוקן
	
	
	

	10
	מ
	ס
	ניקוי המעבה, כנפי המפוחים, פתחי אוורור המנוע
	
	
	

	11
	ת
	ס
	בדיקת התקנה בקו ישר של גלגלי הרצועות וחזוקם לציר
	
	
	1

	12
	ת
	ס
	בדיקת חזוקי הברגים של המנוע, המיסבים, רשתות
	
	
	1

	13
	מ
	ס
	בדיקת כוון כל להבי הדמפרים למצב פתוח - סגור (באם קיים)
	
	
	

	14
	מ
	פ
	בדיקת פעולת מערכת שמירת לחץ ראש (מדפים, הפסקת מפוחים, הצפה, שינוי מהירות)
	
	
	

	15
	מ
	ס
	מריחת הציר בלכה ביטומנית להגנה
	
	
	

	16
	מ
	ס
	הסרת חלודה ותיקוני צבע
	
	
	

	17
	מ
	פ
	בדיקת שילוט המעבה
	
	
	

	18
	מ
	פ
	בדיקת כוון הסיבוב של המנוע
	
	
	

	19
	מ
	ס
	בדיקת חבורי החשמל של המנוע, בדיקת הארקת המנוע וגוף המעבה
	
	
	

	20
	מ
	פ
	זרם נומינלי של המנועים A …… A …….. A ………. כוון OL A ………………..
	
	
	

	הערות: 1.  יבוצע תוך מילוי טופס טיפול סיכה הנע תלת חודשי ובטיפולים המונעים.


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 6 - יחידת מיזוג אויר                               דף 1 מתוך 2                                         

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	יחידת מיזוג אויר מס.

משרת את – 
באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	1
	ח
	ס
	ניקוי/החלפת מילוי של מסנני אויר ראשוניים, איטום מעברי אויר העוקף את המסננים
	
	
	1

	2
	ח
	ס
	בדוק מסננים ליעילות גבוהה מוקדמים, עקריים (באם יש), דווח לממונה האחזקה, החלף באם יוחלט ע"י ממונה האחזקה
	
	
	1

	3
	ח
	פ
	בדיקה חזותית של היחידה, רעש, רעידות, נזילות, הזעה
	
	
	1

	4
	ת
	ס
	בדיקת מצב ומתח רצועות, יש ….. רצועות רזרבית בגודל ………
	
	
	2

	5
	ת
	ס
	גרוז מיסבים בעלי פטמות גרוז של המנוע והמפוחים
	
	
	2

	6
	ת
	ס
	שימון צירי ברזים, מודוטרולים, דמפרים לכל אזור
	
	
	2

	7
	מ
	פ
	בדיקת איטום הפנלים, סגרי הפנלים, ברגי חיזוק הפנלים, סרטי האטימה
	
	
	

	8
	מ
	ס
	בדיקת שלמות ואיטום חיבורים גמישים לתעלות
	
	
	

	9
	מ
	ס
	ניקוי סוללות ביחידה ובתעלות מצידן החיצוני באמצעות מים וחומר ממיס שומנים
	
	
	

	10
	מ
	ס
	בדיקת צלעות סוללת העיבוי וסרוקן
	
	
	

	11
	מ
	ס
	ניקוי היחידה בשלמותה, כנפי המפוחים, פתחי אוורור המנוע(ים) וכו'
	
	
	

	12
	מ
	ס
	ניקוי בריכת הניקוז וצנור הניקוז, תקון ציפוי הזפת, ריקון הסיפון מלכלוך
	
	
	

	13
	מ
	ס
	ניקוי פנימי של הסוללות ביחידה ובתעלות ע"י חומר כימי
	
	
	3

	14
	מ
	ס
	פתיחה וסגירה מלאים של ברזי המים
	
	
	

	15
	מ
	פ
	ניקוי מסנני המים
	
	
	

	16
	מ
	ס
	בדיקת בידוד היחידה והפנלים כולל חסימת אדים
	
	
	

	17
	מ
	ס
	בדיקת התקנה בקו ישר של גלגלי הרצועות וחיזוקם לציר
	
	
	2

	18
	מ
	ס
	בדיקת מצב המפוח, כנפיים, חיזוק לציר
	
	
	2

	הערות:  1.  יבוצע תוך מילוי טופס טיפול שוטף-חודשי.        

              2.  יבוצע תוך מילוי טופס טיפול סיכה הנע תלת חודשי ובטיפולים המונעים.

              3.  יבוצע אחת לשנתיים, הפעם הראשונה בשנת השרות הראשונה.


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 6 - יחידת מיזוג אויר                               דף 2 מתוך 2                                         

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	יחידת מיזוג אויר מס.

משרת את – 
באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	19
	מ
	ס
	בדיקת המצמד (אם קיים)
	
	
	2

	20
	מ
	ס
	הידוק ברגים של המנוע, המיסבים, מגיני רצועות
	
	
	2

	21
	מ
	ס
	בדיקת כוון כל להבי הדמפרים למצב פתוח-סגור
	
	
	

	22
	מ
	פ
	בדוק פעולת כל הטרמוסטטים/פנלי טמפרטורה והפעלתם את מערכת הקרור/ חימום ובהתאם למקרה-מעבי אויר ומדחסים, ברזים חשמליים, מדפים אוטומטיים, גופי חימום וכו'
	
	
	

	23
	מ
	פ
	בדיקת מנורות UV (באם קיימות)
	
	
	

	24
	מ
	פ
	בדוק פעולת מפסקי דגל
	
	
	

	25
	מ
	פ
	בדוק פעולת טרמוסטטים להגנה מאש
	
	
	

	26
	מ
	פ
	בדוק חיגור למערכת גילוי אש
	
	
	

	27
	מ
	פ
	בדיקת פעולת ההרטבה (באם קיימת)
	
	
	

	28
	מ
	ס
	מריחת הציר בלכה ביטומנית
	
	
	

	29
	מ
	ס
	הסרת חלודה ותיקוני צבע
	
	
	

	30
	מ
	ס
	בדיקת שילוט היחידה, אזורים, מדפים
	
	
	

	31
	מ
	פ
	בדיקת כוון הסיבוב של המנוע
	
	
	

	32
	מ
	ס
	הידוק כבל חשמל של המנוע והמיכשור החשמלי, בדיקת הארקת המנוע וגוף היחידה
	
	
	

	33
	מ
	פ
	רשום זרם פעולת גופי חימום: A …….. A ……….. A ………… A ………….

A ………. A ………… A ……………
	
	
	

	34
	מ
	פ
	זרם נומינלי מנוע A …… מדוד A ……… A ………. A ………. כוון OL A ……………
	
	
	

	הערות:  1.  יבוצע תוך מילוי טופס טיפול שוטף-חודשי.        

              2.   יבוצע תוך מילוי טופס סיכה הנע תלת חודשי ובטיפולים המונעים.

              3.   יבוצע אחת לשנתיים, הפעם הראשונה בשנת השרות הראשונה.


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 7 -יחידת מפוח נחשון 

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	יחידת מפוח נחשון מס.

משרת את – 
באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	1
	ת
	ס
	ניקוי או החלפת מילוי של מסנן האויר
	
	
	

	2
	מ
	פ
	בדוק שלמות ואיטום החיבורים הגמישים מברזנט
	
	
	

	3
	מ
	ס
	בדוק והדק ברגי איגון, וברגי חיזוק היחידה
	
	
	

	4
	מ
	ס
	ניקוי סוללות חיצוני במים וחומר ממיס שומנים
	
	
	

	5
	מ
	ס
	ניקוי מאבק של היחידה בשלמותה, כנפי המפוחים, פתחי אוורור המנועים וכו'
	
	
	

	6
	מ
	ס
	ניקוי הבריכה ומגש הניקוז
	
	
	

	7
	מ
	ס
	ניקוי הארון שבו מותקנת היחידה מלכלוך ואבק
	
	
	

	8
	מ
	ס
	בדוק ניקוז מים חופשי, חיזוק קצות צנור הניקוז הגמיש ושיפוע רציף ללא "בטן" או כיפופים
	
	
	

	9
	מ
	ס
	ניקוי פנימי של הסוללות
	
	
	1

	10
	מ
	ס
	פתיחת וסגירה מלאים של ברזי היחידה
	
	
	

	11
	מ
	ס
	ניקוי מסנן מים לפני הברז החשמלי (באם קיים)
	
	
	

	12
	מ
	ס
	שחרור אויר
	
	
	

	13
	מ
	פ
	בדוק גוף היחידה ואיטום ובידוד מגש הניקוז, תקן בזפת קר לפי הצורך
	
	
	

	14
	מ
	פ
	בדוק רעשים ורעידות
	
	
	

	15
	מ
	פ
	בדיקת הפסקה והפעלה בכל המהירויות ע"י המפסק
	
	
	

	16
	מ
	פ
	בדיקת פעולת הטרמוסטטים והברזים החשמליים, בדיקת הפיכת קיץ/חורף OVER  CHANGE  (באם קיימת)
	
	
	

	17
	מ
	פ
	בדיקת פעולת גופי החימום החשמליים (באם קיים)
	
	
	

	18
	מ
	ס
	בדוק טמפ' אויר ביציאה מהיח' בדרישת קרור/חימום מכסימלית רשום ºC ……..

באם בקיץ מעל ºC 15  ובחורף פחות מ- ºC 38 בדוק סיבה
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	הערות:  1.  יבוצע אחת ל-2 שנים, הפעם הראשונה בשנת השרות הראשונה.

              2.  ליחידות במעבדות 3P בשרותים וטרינריים - ראה הערות בטיחות בטופס 47.


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 8 - מפוח אויר                                                                             

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	מפוח אויר מס.

משרת את – 
באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	1
	ת
	פ
	בדוק רעשים ורעידות חריגים
	
	
	1

	2
	ת
	פ
	הפעל המפוח והקשב לרעשים בזמן ההתנעה
	
	
	1

	3
	ת
	ס
	מצב ומתח הרצועות, יש … רצועות רזרביות בגודל …………….
	
	
	1

	4
	ת
	ס
	גרז מיסבי המפוח והמנוע לפי הצורך
	
	
	1

	5
	ת
	ס
	נענע כנפי המפוח ובדוק חיזוק לציר
	
	
	1

	6
	מ
	ס
	בדוק שלמות ואיטום חיבורים גמישים לתעלות
	
	
	1

	7
	מ
	ס
	בדוק שלמות הרשת בפליטת המפוח, סלק ניירות שנתקעו ברשת
	
	
	

	8
	מ
	ס
	נקה באופן יסודי את מכלול המפוח
	
	
	

	9
	מ
	ס
	הדק ברגי החיזוק של המנוע, המפוח
	
	
	1

	10
	מ
	ס
	בדיקת התקנה בקו ישר של גלגלי הרצועות וחיזוקם לציר
	
	
	1

	11
	מ
	ס
	מרח הציר בלכה ביטומנית
	
	
	

	12
	מ
	פ
	הסרת חלודה ותיקוני צבע למפוח ולקונסטרוקציה
	
	
	

	13
	מ
	פ
	בדוק שילוט המפוח
	
	
	

	14
	מ
	פ
	בדיקת כוון סיבוב המנוע
	
	
	

	15
	מ
	פ
	פעולת מדף המשקל (באם קיים)
	
	
	

	16
	מ
	ס
	הדק כל חיבורי החשמל במנוע. בדיקת הארקת המנוע וגוף המפוח
	
	
	

	17
	מ
	פ
	זרם נומינלי מנוע A …… מדוד A …… A ……. A ……. כוון OL A ………….
	
	
	

	18
	מ
	ס
	הידוק כל החיבורים החשמליים ובדיקת הארקה
	
	
	

	19
	מ
	ס
	בדיקת איטום מפסק זרם
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	הערות: 1.  יבוצע תוך מילוי טופס  סיכה הנע תלת חודשי ובטיפולים המונעים.


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                              טופס טיפולים 12 - משאבת מים צנטריפוגלית 

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	משאבת מים צנטריפוגלית מס.

משרת את –
באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	1
	ת
	פ
	בדוק רעידות ורעשים חריגים, בדוק נזילות מים
	
	
	1

	2
	ת
	פ
	בדוק במגע יד חום יתר במיסבים, בדוק גובה שמן באגן
	
	
	1

	3
	ת
	ס
	גרז מיסבי המשאבה והמנוע
	
	
	1

	4
	ת
	פ
	הפעל משאבה רזרבית לנסיון
	
	
	1

	5
	מ
	פ
	בדוק כיול שעוני לחץ ואיפוסם
	
	
	

	6
	מ
	פ
	קרא ורשום לחצי מים יניקה - ………. אטמ', סניקה ………….. אטמ'
	
	
	

	7
	מ
	ס
	נקה ויבש כל סביבת המשאבה, ודא שאין דליפת מים
	
	
	

	8
	מ
	ס
	בדיקת יישור צירי מנוע משאבה
	
	
	1

	9
	מ
	פ
	בדוק פעולת ברזי סגירה ואל חוזר
	
	
	

	10
	מ
	ס
	נקה מסנן מים
	
	
	

	11
	מ
	פ
	בדוק פעולת מגן זרימה, פרסוסטט  זרימה
	
	
	

	12
	מ
	ס
	הסרת חלודה ותיקוני צבע
	
	
	

	13
	מ
	פ
	בדוק שילוט המשאבה
	
	
	

	14
	מ
	ס
	ניקוי פתחי האוורור של המנוע, ובדיקת מפוח האוורור
	
	
	

	15
	מ
	ס
	הידוק כל חיבורי החשמל של המנוע, בדיקת הארקת המנוע
	
	
	

	16
	מ
	פ
	בדיקת כוון הסיבוב של המנוע
	
	
	

	17
	מ
	פ
	זרם נומינלי מנוע A …….. מדוד A ……… A ………..A… …………….

כוון OL A …………..
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	הערות: 1.  יבוצע תוך מילוי טופס סיכה הנע תלת חודשי ובטיפולים המונעים.


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 14 - מיכל התפשטות/מים 

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	מיכל התפשטות/מים מס.

משרת את – 
באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	1
	מ
	פ
	בדיקה חזותית, נזילות וחבורים
	
	
	

	2
	מ
	פ
	הורקת המים וניקוי המיכל (במיכל פתוח)
	
	
	

	3
	מ
	פ
	הורקת המים מהמיכל ועריכת בדיקת לחץ גז לפי הוראות היצרן (במיכל סגור)
	
	
	

	4
	מ
	פ
	בדיקת שלמות ונקיון מד גבה מים (באם קיים)
	
	
	

	5
	מ
	פ
	בדיקת תקינות שעוני הלחץ וכיולם
	
	
	

	6
	מ
	פ
	בדיקת פעולת ברזי סגירה ואל חוזר
	
	
	

	7
	מ
	פ
	בדיקת פעולת המצוף ושמון פרקיו (במיכל פתוח)
	
	
	

	8
	מ
	פ
	בדיקת מפלס המים ולחץ אויר או חנקן מעל הממברנה (במיכל סגור)
	
	
	

	9
	מ
	פ
	בדוק מערכת שמירת לחץ הגז וודא שאין דליפות בצנרת (במיכל סגור)
	
	
	

	10
	מ
	פ
	בדוק פעולת אביזרי בטיחות ושסתומי בטחון
	
	
	

	11
	מ
	פ
	בדיקת התראות גובה מים (באם קיים)
	
	
	

	12
	מ
	פ
	הסרת חלודה ותיקוני צבע
	
	
	

	13
	מ
	פ
	בדיקת שילוט המיכל
	
	
	

	הערות: 


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 15 - מרכך מים אוטומטי                                         

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	מרכך מים אוטומטי מס.

משרת את – 
באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	1
	ש
	
	בדיקת קשיות המים בעזרת תמיסת סבון
	
	
	1

	2
	ש
	פ
	בדיקת גובה המלח במיכל התמלחת, הוספת מלח, לפי הצורך.

רשום כמות המלח שהכנסת ……………….. ק"ג
	
	
	1

	3
	ש
	פ
	רשום קריאת מונה המים ……………………. מ"ק
	
	
	1

	4
	ש
	פ
	רשום צריכת מלח סגולית חודשית …………………….. ק"ג/מ"ק.

טפל במקרה של צריכה סגולית חריגה
	
	
	1

	5
	ש
	פ
	בדיקת כמות מים רכים (מ"ק) לעומת צריכת מלח (ק"ג) במשך השנה מתוך טפסי הטיפול במים והשוואה לנתוני המערכת. טפול במערכת לפי תוצאות הבדיקה
	
	
	

	6
	מ
	פ
	בדיקה חזותית של המתקן לנזילות
	
	
	

	7
	מ
	פ
	פתיחה וסגירה של כל הברזים הידניים
	
	
	

	8
	מ
	ס
	רוקן מיכלי התמלחת, נקה המיכלים ואבני הסינון
	
	
	

	9
	מ
	ס
	פתיחת המיכלים ובדיקת כמות וטיב השרף. במידה וחסר שרף יש לרוקן את השרף, לבדוק את הנחירים ולהחליף פגומים. לשטוף את הבזלת, לתקן פגיעות בצבע פנימי, להחזיר מחדש את הבזלת ולהשלים את כמות השרף.
	
	
	

	10
	מ
	פ
	ויסות כמויות הזרימה למניעת סחיפת השרף
	
	
	

	11
	מ
	פ
	בדוק מצב ופעולת לוח חשמל ומערכת בקרה, תקן כנדרש
	
	
	

	12
	מ
	פ
	בדיקת פעולת המערכת האוטומטית, בדיקת הזמנים של השלבים השונים בפעולת המערכת
	
	
	

	13
	מ
	פ
	בדיקת העברת מי מלח מבריכה מרכזית למאגר יומי, טפול במשאבת התמלחת
	
	
	

	14
	מ
	פ
	רשום כמות מים רכים בין רענונים ……………… מ"ק 
	
	
	

	15
	מ
	פ
	הסרת חלודה ותיקוני צבע
	
	
	

	הערות: 1.  יבוצע תוך מילוי טופס בדיקה שבועית בתקופת  הקרור, ובטיפולים המונעים.        


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 16 - מטייב מים פוליפוספטי                                         

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	מרכך מים אוטומטי מס.

משרת את –

באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	1
	מ
	פ
	בדיקה חזותית - נזילות
	
	
	

	2
	מ
	פ
	פתיחה וסגירה של ברזי היד של המטייב
	
	
	

	3
	מ
	ס
	הסרת חלודה ותיקוני צבע
	
	
	

	4
	מ
	ס
	פתיחת וריקון המטייב, שטיפת החומר והוספת חומר עד ¾ הגובה, בדוק מסנן המים ותקן או החלף במידת הצורך. השאר את המטייב פתוח לבדיקת המפקח
	
	
	

	הערות:        


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 17 - מערכת הזנת כימיקלים                                         

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	מערכת הזנת כימיקלים מס.

משרת את – 
באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	1
	ש
	פ
	בדוק גבה הכימיקלים במיכל, הוסף כימיקלים במידת הצורך, רשום כמות הכימיקלים שהכנסת ….. ליטר. במקרה של חוסר צריכה - בדוק פעולת המינון
	
	
	1

	2
	ש
	פ
	רשום קריאת מונה המים …………. מ"ק
	
	
	1

	3
	ח
	פ
	בצע בדיקת מעבדתית ע"י ספק הכימיקלים כוון משאבת המינון עפ"י תוצאות הבדיקה. צרף דו"ח הבדיקה לטופס בדיקה שבועית
	
	
	2

	4
	מ
	פ
	השווה בין כמויות המים שנצרכו במערכת (מ"ק), לבין כמות הכימיקלים שנצרכה (ליטר) במשך השנה מתוך טפסי הטיפול במים והשוואה לנתוני המערכת. טיפול במערכת לפי תוצאות הבדיקה
	
	
	

	5
	מ
	פ
	בדיקה חזותית לנזילות ומפגעים
	
	
	

	6
	מ
	ס
	נקה המיכל ממשקעים ומלא מחדש
	
	
	

	7
	מ
	ס
	הסרת חלודה ותיקוני צבע
	
	
	

	הערות:  1.  יבוצע תוך מילוי טופס בדיקה שבועית ובטיפולים המונעים.        

              2.  יבוצע תוך מילוי טופס טיפול שוטף חודשי ובטיפולים המונעים.


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 18 - צנרת מים ואביזריה                                         

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	צנרת מים ואביזריה של מערכת מים -

משרת את – 

________________________________________________________

באתר – 


	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	1
	ש
	פ
	בדיקת נזילות מים מחיבורים ואביזרים
	
	
	1

	2
	מ
	פ
	פתיחה וסגירה של כל הברזים, בדיקת אטימות וסבוב חופשי של הציר.

תיקון נזילות בציר הברז לפי הצורך. במידה והברז אינו אוטם, יש לפרקו לנקות בחומצה ולהחליף אביזרים ואטמים
	
	
	

	3
	מ
	ס
	בדוק פעולת ברזי שחרור אויר נקה שסתומים, שחרר אויר ידנית
	
	
	

	4
	מ
	ס
	פתח ונקה כל מסנני המים ע"י הוצאת רשת הסינון, החלף רשתות קרועות
	
	
	

	5
	מ
	ס
	בדוק ברזי ניקוז מים וברזי מנומטרים, נקה אבנית ומשקעים וודא תנועה חופשית של הידית
	
	
	

	6
	מ
	ס
	פתח אל חוזרים, נקה תושבות וודא שלמות קפיצים או קלפטות, וודא אטימות למים
	
	
	

	7
	מ
	פ
	בדוק פעולת אביזרים אוטומטיים ומפסקי זרימה בצנרת המים.

תקן אביזרים שאינם מגיבים כנדרש             
	
	
	

	8
	מ
	פ
	בדוק כל תמיכות וחזוקי צנרת המים
	
	
	

	9
	מ
	פ
	בדוק מצב הצבע על הצנרת ואביזריה, קלף צבע רופף, נקה חלודה. צבע ותקן כל המקומות הלקויים
	
	
	

	10
	מ
	פ
	בצע תקוני בידוד בכל מקום בו הבידוד פגוע או מקולף
	
	
	

	11
	מ
	פ
	תקן והדבק מחדש כל שילוטי הצנרת הרפויים, השלם שילוט חסר
	
	
	

	12
	מ
	פ
	שלט שילוט פונקציונלי של הברזים בצנרת וסמן כיווני זרימה
	
	
	

	הערות: 1.  יבוצע תוך מילוי טופס טיפול שוטף חודשי ובטיפולים המונעים.


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 19 - לוח חשמל                             דף 1 מתוך 2                                    

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	לוח חשמל מס.

משרת את –
________________________________________________________

באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	1
	ח
	פ
	בדיקת פעולת כל נורות הסימון והאזעקה
	
	
	1

	2
	ח
	פ
	הקשב לרעשים חריגים
	
	
	1

	3
	מ
	ס
	בדיקת איטום חדירת הכבלים ללוח
	
	
	

	4
	מ
	פ
	בדיקת כיול ואיפוס מכשירי מדידה
	
	
	

	5
	מ
	פ
	בדוק פעולת מפסקים, מתגים ולחצנים
	
	
	

	6
	מ
	ס
	חיזוק תפסים לראשי כבלים נכנסים ויוצאים
	
	
	

	7
	מ
	ס
	בדוק נתיכים שלמים ומתאימים/בסיסי מבטיחים שלמים
	
	
	

	8
	מ
	ס
	בדוק מגעי המפסק הראשי ומפסיקים נקיים שלמים ודא שאין פיח
	
	
	

	9
	מ
	ס
	הידוק ברגי מגעים, חיבורים ומהדקים בכל הלוח
	
	
	

	10
	מ
	ס
	בדיקת ממסרים, ממסרי זמן ויחידות פיקוד
	
	
	

	11
	מ
	ס
	בדוק פעולת מנגנוני המפסקים הראשיים
	
	
	

	12
	מ
	ס
	הפעלה של כל מעגלי הפיקוד ובדיקת פעולה נכונה של כל הפונקציות
	
	
	

	13
	מ
	פ
	בדוק פעולת קבלים ואוטומט שמירת כופל הספק (אם קיים)
	
	
	

	14
	מ
	פ
	בדוק פעולת מפסק מחליף לפעולת חרום (גנרטור) (אם קיים)
	
	
	

	15
	מ
	פ
	בדוק חום הלוח, כבלים, מחברים ומפסקים באמצעות ציוד מתאים (אינפרה אדום) ע"י חברה המתמחה בנושא. צרף הדו"ח עם הצילומים וההסברים.
	
	
	2

	16
	מ
	ס
	ניקוי חיצוני, תיקוני צבע ושימון הדלתות.
	
	
	

	17
	מ
	ס
	נקה מגעים באמצעות חומר מתאים
	
	
	

	הערות:   1.  יבוצע תוך מילוי טופס טיפול שוטף חודשי ובטיפולים המונעים.        

               2. יבוצע במרוכז בחודש יולי ללוחות החשמל כנדרש בלוח זימון פעולות.


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 19 - לוח חשמל                         דף 2 מתוך 2                                         

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	לוח חשמל מס.

משרת את – 
באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	18
	מ
	ס
	נקה באופן סופי בשואב אבק תעשייתי
	
	
	

	19
	מ
	ס
	ריסוס נקודות המגע החשמליות בלקטרסול
	
	
	

	20
	מ
	פ
	בדוק שלמות תוכניות הלוח
	
	
	

	21
	מ
	פ
	חזק והשלם שילוט בלוח. החיזוק ע"י ברגים או מסמרות (לא בהדבקה)
	
	
	

	22
	מ
	פ
	רשום זרם ומתח בכל פזה. A ………. A ………, A …….. V ………. V ………….

V.……………… זרם נומינלי מפסק ראשי A ……………………….. 

הגנה ראשית A ………………..
	
	
	

	23
	מ
	פ
	בדוק איזון הפזות, ושפר לפי הצורך
	
	
	

	24
	מ
	פ
	סמן בכל אמפרמטר זרם נומינלי בפס אדום וזרם עבודה בפס כחול
	
	
	

	25
	מ
	פ
	בדוק ורשום התנגדות הארקת הלוח, הגוף והדלתות ……………….. אוהם
	
	
	

	הערות:


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 23 - דוד חימום מים                                         

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	דו חימום מים מס.

משרת את – 
באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	1
	ש
	פ
	בדיקה חזותית, נזילות מים, נזילות דלק, צבע להבה, צבע עשן
	
	
	1

	2
	ש
	פ
	טמפ' מים בכניסה ºC ………………… ובאספקה  ºC ……………….
	
	
	1

	3
	מ
	פ
	רמת פיח לפי מספר בכרך - ………………………. (כוון מכסימום 2)
	
	
	

	4
	מ
	פ
	טמפ' גזי השריפה ºC ………………………. (כוון ºC 220 - ºC 190)
	
	
	

	5
	מ
	פ
	תכולת 02C בגזי השריפה % ………………(כוון 12% - 11%)
	
	
	

	6
	מ
	פ
	יעילות השריפה לפי הנתונים הנ"ל % ……………………. (רצוי לפחות 85%)
	
	
	

	7
	מ
	ס
	בדיקת הבידוד ועטיפת הבידוד
	
	
	

	8
	מ
	ס
	נקה פנים הארובה, צנורות האש ותאי האש מפיח
	
	
	

	9
	מ
	ס
	נקה צד המים, נקה אבנית בחומצה במידת הצורך
	
	
	

	10
	מ
	ס
	תיקוני צבע לדוד ולארובה
	
	
	

	11
	מ
	פ
	בדוק פעולה וכיול טרמוסטט הויסות
	
	
	

	12
	מ
	ס
	נקה, כוון ובדוק פעולת אלקטרודות ההצתה
	
	
	

	13
	מ
	ס
	נקה ובדוק פעולת התא הפוטואלקטרי
	
	
	

	14
	מ
	ס
	נקה הדיזה לפיזור הדלק
	
	
	

	15
	מ
	ס
	נקה מסנני הדלק
	
	
	

	16
	מ
	פ
	בדוק פעולת המבער בכל השלבים
	
	
	

	17
	מ
	פ
	בדוק פעולת פרסוסטט בטחון וטרמוסטט בטחון
	
	
	

	18
	מ
	פ
	בדוק פתיחה וסגירה מלאים של כל ברזי המים
	
	
	

	19
	מ
	פ
	בדוק פעולת ברז ערוב מים חמים (באם קיים)
	
	
	

	20
	מ
	פ
	בדוק קיום ותאריך תוקף מטף כיבוי אוטומטי למבער (לא באחזקת הקבלן)
	
	
	

	הערות: 1.  יבוצע תוך מילוי טופס בדיקה שבועית בתקופת  החימום, ובטיפולים המונעים.        


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 24 - מיכל דלק וצנרת דלק                                         

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	מיכל דלק  מס.

משרת את – 
באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	1
	ש
	פ
	בדוק כמות דלק במיכל % …………..,  ………………….. מ"ק
	
	
	1

	2
	מ
	ס
	שאב עם משאבה, נקז מים ופסולת מתחתית המיכל
	
	
	

	3
	מ
	פ
	בדוק הארקת המיכל וחזק ברגי חיבור
	
	
	

	4
	מ
	פ
	בדוק מכסה פתח השרות
	
	
	

	5
	מ
	פ
	ניקוי שוחת המילוי ואטימה מחדירת מים
	
	
	

	6
	מ
	ס
	תיקוני צבע למכסים ולצנרת
	
	
	

	7
	מ
	פ
	בדיקה חזותית לנזילות דלק
	
	
	

	8
	מ
	פ
	נקה וייבש מיכל הגלישה של מיכל דלק יומי (באם קיים)
	
	
	

	9
	מ
	פ
	בדיקת כל צנרת הדלק ואביזריה, חיזוקים, נזילות דלק
	
	
	

	הערות: 1.  יבוצע תוך מילוי טופס בדיקה שבועית בתקופת  החימום, ובטיפולים המונעים.        


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 41 - מחליף חום                                         

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	מחליף חום  מס.

משרת את – 
באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	1
	מ
	פ
	בדיקת הבידוד ועטיפת הבידוד
	
	
	

	2
	מ
	פ
	בדיקת נזילת מים
	
	
	

	3
	מ
	פ
	בדיקת פתיחה וסגירה של ברזי המים
	
	
	

	4
	מ
	ס
	שטיפה פנימית
	
	
	

	5
	מ
	ס
	הסרת חלודה ותיקוני צבע
	
	
	

	6
	מ
	פ
	טמפ. מים מעגל ראשוני בכניסה ºC ………….. ביציאה ºC ………………….
	
	
	

	7
	מ
	פ
	טמפ. מים מעגל משני בכניסה ºC ………….. ביציאה ºC ………………….
	
	
	

	8
	מ
	פ
	בדיקת פעולת ברזי הפיקוד
	
	
	

	הערות:        


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 45 - מרטיב קיטור                                         

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	מרטיב קיטור  מס.

משרת את – 
באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	1
	מ
	פ
	בדיקה חזותית, נזילות
	
	
	

	2
	מ
	ס
	ניקוז המיכל וניקויו
	
	
	

	3
	מ
	ס
	ניקוי מסנן המים ע"י הוצאת רשת הסינון
	
	
	

	4
	מ
	ס
	בדיקת כל ברזי היד
	
	
	

	5
	מ
	פ
	בדיקת פעולת מערכת מילוי המים למיכל
	
	
	

	6
	מ
	פ
	בדיקת פעולת הניקוז
	
	
	

	7
	מ
	ס
	הסרת חלודה ותיקוני צבע
	
	
	

	8
	מ
	פ
	ייזום דרישה להרטבה ובדיקת מערכת הפיקוד
	
	
	

	9
	מ
	פ
	פעולת המאוורר (באם קיים)
	
	
	

	10
	מ
	פ
	צריכת זרם גופי חימום חשמליים A ……………….. נומינלי A ……………….
	
	
	

	הערות:        


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 46 - יחידת פליטה/אויר צח/חיטוי                                         

	מ

ס

פ

ר
	ת

ד

י

ר

ו

ת
	ב

מ

צ

ב
	יחידת פליטה/אויר צח/חיטוי מס.

משרת את – 
באתר – 
	ב

ו

צ

ע
	ת

ו

ק

ן
	ה

ע

ר

ה



	1
	מ
	פ
	בדוק רעשים ורעידות חריגים
	
	
	

	2
	מ
	פ
	בדוק שלמות ואיטום חיבורי תעלות
	
	
	

	3
	מ
	פ
	בדוק פעולת ויסות מהירות המפוח כפונקציה של תת הלחץ בחדר
	
	
	

	4
	מ
	פ
	בדוק תת הלחץ בחדר
	
	
	

	5
	ח
	ס
	נקה/החלף מסנן אויר ראשוני
	
	
	

	6
	ח
	ס
	בדוק מסננים ליעילות גבוהה באם קיימים דווח לממונה האחזקה. החלף באם יוחלט ע"י ממונה האחזקה
	
	
	

	7
	מ
	פ
	בדוק שילוט היחידה
	
	
	

	8
	מ
	פ
	זרם נומינלי מפוח A ………… עבודה A …………. A …………… A ………….

כוון OL A ……………………….
	
	
	

	הערות:        

ליחידות במעבדות 3P בשרותים וטרינריים - ראה הערות בטיחות בטופס 47.


	תאריך:

שם המבצע:

אישור המפקח:




ש-שבועי, ח-שוטף חודשי, ת-שוטף תלת חודשי, מ-מונע חצי שנתי/שנתי לפי לוח זימון פעולות.

מצב הציוד בעת הביצוע: ס-סטטי, פ-פעולה.

	משרד החקלאות                                                טופס טיפולים 47 – ביקורת יומית למעבדות 3P בבנין מעבדות 

                                                                                                            ראשי בשרותים וטרינריים                                         

	הערה: במעבדות 3P מבוצעים ניסויים בוירוסים זיהומיים המסוכנים לאדם.

על עובדי הקבלן לקבל הנחיות בטיחות מהאחראי על המעבדה בכל כניסה ופעילות שלהם במעבדות ובמתקניהם.



	1. ביקורת יומית - בדיקת לחץ בכל חדר ותיקונים במידת הצורך.



	חדר
	חטיבה לוירולוגיה
	מחלקה לבקטריולוגיה

	
	358

חיות
	355
	356
	357
	הלבשה

שרותים
	303
	305

חיות
	306
	307
	308
	מלתחה

	תת לחץ מתוכנן אינץ
	0.2
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.2
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15

	תאריך
	מבצע
	תת לחץ מדוד אינץ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	הערות:        













 
דף 1 מתוך 2

	משרד החקלאות    טופס טיפולים 48 - טיפול שבועי למבנה פו"ט חדש בשרותים וטרינריים   תאריך………………..                                         

	הערה: במבנה פו"ט יש נגיפים המסוכנים לחיות. בכל כניסה לאיזור המעבדות על עובדי הקבלן להיתקלם בצאתם במקלחת שביציאה.



	1. כללי
       סיור בכל המערכת לאיתור ממצאים חריגים.

       הערות:

_________________________________________________________________________________

2. טמפ. הספקת מים קרים                                                                                ºC ……………………..

_________________________________________________________________________________

3. בדיקת לחץ באיזורים רגישים ותיקון במידת הצורך



	האיזור
	לחץ
	האיזור
	לחץ

	
	מתוכנן
	מדוד
	
	מתוכנן
	מדוד

	2.3 שטיפת כלים
	+25
	
	8.2 מעבדת חיות I
	-75
	

	3.1 תרביות רקמה
	+75
	
	8.3 חדר חיות I
	-75
	

	3.2 ייצור מצעים
	+75
	
	8.5 חדר חיות II
	-75
	

	4.3 אינאקטיבציה משנית
	-25
	
	9.1 מסדרון מזוהם
	-50
	

	5.4 ייצור תרכיב
	-50
	
	9.5 אולם פוסטמורטום
	-75
	

	6.5 תא הפרדה ציוד
	-50
	
	9.13 AL מעבר לרפת ישנה
	-50
	

	6.10 מסדרון מעבדות
	-25
	
	16.1 מרתף צנורות
	-25
	

	7.1 מעבדה ביומולקולרית
	-50
	
	9.10, 16.4 AL אנכי
	-25
	

	7.2 מעבדה
	-50
	
	16.6 חדר פומיגציה
	-25
	

	7.5 מעבדת מחקר
	-50
	
	
	
	

	7.8 חדר סטרילזציה
	-50
	
	
	
	

	הערות: 














דף 2 מתוך 2

	משרד החקלאות     טופס טיפולים 48 - טיפול שבועי למבנה פו"ט חדש בשרותים וטרינריים  תאריך………………..                                         

	4. בדיקת מסננים ליעילות גבוהה - בדוק מפל הלחץ ובאם נדרשת החלפה דווח לממונה האחזקה והחלף לפי הוראתו. החלפת המסננים לפי ההוראות המצורפות.

(רשום: מפל לחץ מדוד ומצב -V- נקי, X - נדרשת החלפה)



	מסנן
	מפל

לחץ
	מצב
	מסנן
	מפל

לחץ
	מצב
	מסנן
	מפל

לחץ
	מצב
	מסנן
	מפל

לחץ
	מצב

	יחידה 1 - AC
	מפוח 4 - XF
	מפוח 6 - XF
	מפוח 12 - XF

	PHF
	
	
	1PHF
	
	
	PHF1
	
	
	1PHF
	
	

	יחידה 2 - AC
	2PHF
	
	
	2PHF
	
	
	2PHF
	
	

	PHF
	
	
	מפוח 5 - XF
	3PHF
	
	
	3PHF
	
	

	HEPA
	
	
	1PHF
	
	
	4PHF
	
	
	4PHF
	
	

	יחידה 3 - AC
	2PHF
	
	
	1HEPA
	
	
	5PHF
	
	

	PHF
	
	
	3PHF
	
	
	2HEPA
	
	
	6PHF
	
	

	יחידה 4 - AC
	4PHF
	
	
	3HEPA
	
	
	1HEPA
	
	

	PHF
	
	
	5PHF
	
	
	4HEPA
	
	
	2HEPA
	
	

	יחידה 10 - AC
	6PHF
	
	
	5HEPA
	
	
	3HEPA
	
	

	PHF
	
	
	7PHF
	
	
	6HEPA
	
	
	4HEPA
	
	

	יח' חיטוי 1SAS
	1HEPA
	
	
	7HEPA
	
	
	5HEPA
	
	

	HEPA
	2HEPA
	
	
	8HEPA
	
	
	6HEPA
	
	

	יח' חיטוי 2SAS
	3HEPA
	
	
	מפוח 17 -  XF
	7HEPA
	
	

	HEPA
	
	
	4HEPA
	
	
	HEPA
	
	
	8HEPA
	
	

	יח' חיטוי 3SAS
	5HEPA
	
	
	מפוח 18 - XF
	9HEPA
	
	

	HEPA
	
	
	6HEPA
	
	
	HEPA
	
	
	10HEPA
	
	

	יח' חיטוי 4SAS
	7HEPA
	
	
	
	
	
	11HEPA
	
	

	HEPA
	
	
	
	
	
	
	
	
	12HEPA
	
	

	הערות:


לתשומת לב המציע:


יש להגיש טופס ההצעה המסכם (טופס זה) במעטפה נפרדת ועליה יש לרשום:


"מכרז 33/2014"








דוגמא











למלא


במידה וקיים











דוגמא


בלבד
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