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מכרז

טיפול במים
מספר 03/2015
פברואר ‏2015
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כל המפרטים הכללים הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, המשרד לתשתיות לאומיות – מ.ע.צ. ומשרד הבינוי והשיכון.

כל המסמכים והנספחים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

טבלת ריכוז תאריכים
	הפעילות
	התאריך

	מועד פרסום המכרז
	5.2.15

	חוברת המכרז תימכר החל מיום
(בימים א-ה בין השעות 08:00  ועד השעה 15:00)
	5.2.15

	תאריך סיור קבלנים
	16.2.15 בשעה 10:00

	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
	19.2.15 בשעה 17:00

	מועד אחרון למענה של המזמין לשאלות הבהרה של המציעים
	26.2.15

	מועד אחרון לרכישת חוברות המכרז
	3.3.15

	מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים
	8.3.15 בשעה 12:00

	תוקף ההצעה והערבות בגין ההצעה החל מיום ועד ליום
	8.3.15-8.5.15


הצהרת הקבלן

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר בקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

הערה

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משהב"ט, רחוב הארבעה 24, הקריה, תל-אביב.
שם הקבלן : __________________            חתימת הקבלן : _______________
מסמך א'

לכבוד

______________________

______________________

______________________

א.ג.נ.,

מכרז מספר  - ______________
כתב  הזמנה

1. הנני מזמין בזה את כב' (להלן ה"מציע") להגיש הצעת מחירים לביצוע העבודה דלהלן: 
טיפול במערכות מים ואספקת כימיקלים (להלן - "הפרוייקט").
העבודה תושלם עפ"י המפורט במסמך ג1 – סעיף 6.

2. פרטים בנושאים תנאי התשלום, תקופת משך ההתקשרות עם הקבלן, ערבות ביצוע מפורטים להלן במסמך ג1- סעיף 7.

3. הסבר וסיור קבלנים:
1. שאלות הבהרה ופרטים נוספים ניתן לפנות בכתב למרכזת ועדת מכרזים גב' אסא רחלי באמצעות מייל  admoffice@wolfson.health.gov.il עד ליום 19.02.15 בשעה: 17:00 . על המציעים החובה לוודא קבלה בטל' מס' 03-5028326. 
 המזמין לא יתחשב בפרטים/מידע שנמסרו ע"י גורם אחר.
2. סיור קבלנים יערך בתאריך 16.02.15 בשעה 10:00   .מקום מפגש: רחבת הכניסה לביה"ח – מול המודיעין
ההשתתפות הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.
3. כל הודעה של המזמין ובכללה דו"ח מסיור הקבלנים, במידה ותשלח תהיה בכתב. הודעה כאמור תצורף על ידי הקבלן להצעה, כשהיא חתומה בחתימתו לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.
4. בדיקת אתר העבודה לפני הגשת ההצעה:
 לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבדוק את אתר העבודה, את התכניות, הפרטים 
והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודה, לרבות העבודות שבוצעו בשלב 
הקודם. למען הסר ספק יובהר כי יראו את הצעת הקבלן לכל דבר ועניין כמביאה 
בחשבון את כל המפורט לעיל.
5. תנאים מקדמיים/ סף  להשתתפות במכרז:

על המציע:
1. להגיש תצהיר מאושר ע"י רו"ח/נוטריון, שהינו בעליה של חברה הקיימת למעלה מ-5 שנים, בתחום הטיפול במערכות מים ואספקת כימיקלים. החברה תהייה בעלת ניסיון מוכח בעבודה דומה לנשוא המכרז, בבתי חולים בארץ, או בבתי מלון המכילים למעלה מ- 50 חדרים לפחות ב-3 השנים האחרונות. החברה מעסיקה לפחות בשלוש 
השנים האחרונות, לפחות 2 מהנדסים/כימאים בתחום המים כשכירים ומעסיקה לפחות 3 טכנאי שירות,  המצוידים ברכבים, המסוגלים להגיע לביה"ח, בהתראה של עד 4 שעות.
2. להגיש מכתבי המלצה מגופים גדולים או זהים בגודלם לביה"ח וולפסון, שטופלו ע"י החברה, ב – 3  השנים האחרונות. גופים עם כמות מערכות, במורכבות טכנולוגית וכמויות של צריכות מים .(למעלה מ – 200,000 מ"ק לשנה).

3. להשתתף  בסיור הקבלנים  במועד שנקבע בלבד.
4. להגיש המחאה בנקאית או ערבות בנקאית/ חב' ביטוח אוטונומית/בלתי מותנית לא צמודה לטובת  המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון בסכום המהווה 5% מסכום התמורה, שנקב בה המציע בהצעתו בצירוף מס ערך מוסף בשיעור הקבוע בחוק. תוקף ההמחאה/הערבות יהיה מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד תאריך 08.05.15 הערבות צריכה להיות של המציע (לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו), 
ובנוסח המצורף בנספח א' בעמ' 44 .המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות או לפרוע את ההמחאה הבנקאית, אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יקיים אותה ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול  דעתו של המזמין.
5. להיות בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומים חובת מס) תשנ"ו – 1976. 
6. לרכוש את מסמכי המכרז מהמזמין. הרכישה תתבצע באמצעות משרד המנהל האדמיניסטרטיבי. עלות מסמכי המכרז 300 ₪. כפי שיפורט להלן.
7. להתחייב לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.
8. להתחייב לשלם לעובדיו, כל הסכומים המגיעים להם כדין, לרבות זכויות סוציאליות ושכר מינימום .
9. להתחייב כי לצורך ההתקשרות נשוא המכרז יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות.
10. לעמוד בכל תנאי הסף האחרים, שפורסמו בעיתון ובאינטרנט.
התנאים הינם מצטברים, הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים תדחה על הסף.
6. רכישת חוברת המכרז
את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי המזמין, במשרדי הנהלה אדמיניסטרטיבית, החל מתאריך 05.02.15 (כולל) . ככלל, חוברות המכרז יימכרו בימים א-ה בין השעות 08:00  ועד השעה 15:00  תמורת תשלום סך של 300 ש"ח, שלא יוחזרו בכל מקרה, לכל חוברת מכרז.  חוברות המכרז תימכרנה עד לתאריך 03.03.15 (כולל).
ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם. נוסח המכרז מופיע גם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת:  www.mr.gov.il
7. תוקף ערבות והצעה


1. מציע שיקבל הודעה על זכייתו במכרז תוך 90 יום מיום הגשת הצעתו חייב להאריך את תוקף ערבות המכרז עד למועד חתימת החוזה על ידו ובמועד החתימה האמור יהיה עליו להמיר את ערבות המכרז בערבות ביצוע עפ"י דרישת החוזה, כמתואר במסמך ג1 – סעיף 7. האריך המציע את תוקף הערבות משמעות הדבר תהא כי  האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן יראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז והמזמין יהא רשאי  להגיש הערבות לחילוט.
2. עד למועד החלטת וועדת המכרזים בדבר הקבלן הזוכה, במידה ויידרש למזמין זמן נוסף מעבר ל 90 יום מיום הגשת ההצעות כדי להשלים את בדיקת ההצעות ולקבל החלטה סופית בעניין, רשאי המזמין לדרוש כי המציעים יאריכו את תוקף הצעותיהם ואת תוקף ערבות המכרז. אם המזמין יעשה כן, יאריך המציע את תוקף הערבות ומשמעות הדבר תהא כי האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן, ייראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז. במקרה זה תוחזר הערבות למציע.

8. עידוד נשים בעסקים
מציע העונה לדרישות התיקון לחוק חובת מכרזים (מס' 15), התשס"ג – 2002 (להלן – תיקון החוק), לעניין עידוד נשים בעסקים יגיש אישור ותצהיר, בהתאם לתיקון לחוק, לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

9. הגשת הצעה:

1. על הקבלן להחזיר את כל מסמכי המכרז לרבות "כתב ההזמנה" ו"הצעת הקבלן"  במקור ולחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז.
2. קבלן, אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות יחשב הדבר כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את הקבלן כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת, או שהצעתו תפסל,  לפי בחירת המזמין.
3. המחירים יהיו נקובים בשקלים ללא מס ערך מוסף.
4. את ההצעות בחוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת, נושאת ציון מכרז מס' 03/2015 במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) עד ליום 08.03.15 בשעה 12:00  (להלן – "המועד הקובע") בתיבת המכרזים מס 1, שבמשרדי המזמין, בבניין האשפוז קומת מרתף. אין לציין את שם השולח על המעטפה.

5. למען  הסר  ספק יובהר כי כל חסר , שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, וכן הגשת צילומי המסמכים או מסמכים שאינם המקור, לא יהיו ברי תוקף כלפי המזמין, ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.
6. במידה ולקבלן הסתייגויות בעניין המכרז – עליו להעלותן בפני המזמין לא יאוחר מתום 7 ימי עבודה מיום סיור הקבלנים קבלן שלא יעשה כן יראוהו כמסכים לתנאי המכרז במלואם.
7. הקבלן יצרף להצעתו:

1) המחאה בנקאית או ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 4 ד' לכתב הזמנה זה ובנוסח המצורף בנספח לכתב הזמנה זה.

2) תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.

3) אישור מס הכנסה בדבר ניהול ספרים.

4) רשימת עבודות, אסמכתאות בכתב, ביחס לביצוען של העבודות, רשימת ממליצים והמלצות.

5) מסמכים אחרים/ נוספים הנזכרים במכרז זה.

10. שמירת זכויות:

1. מובהר בזה במפורש, כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, וההכרעה נתונה לשיקול דעתו ולהחלטתו הבלעדית של  המזמין. למזמין תעמוד הזכות לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים גם לאחר הגשת ההצעות, על פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג.

2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' דלעיל, מובהר בזה כי המזמין קבע לעצמו אמדן בדבר עלותה המשוערת של העבודה והמזמין שומר לעצמו את הזכות, שלא לקבל אף אחת מההצעות.

3. המזמין, רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספות על פי שיקול דעתו, אשר ישלחו למציעים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הקבלן יצרף למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו, לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.

4. המזמין יהיה רשאי לדחות הצעה בשל חוסר שביעות רצון מהתקשרויות   קודמות עם המציע, חוסר אמינות או היעדר כישורים מתאימים.
5. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם מציעים שימצאו מתאימים, עם כולם ביחד או עם כל אחד לחוד.

6. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור מספר זוכים למכרז זה, ולבצע התקשרות עמם. 

11. הגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים

1. החשבונות יוכנו  ויופקו ע"י חברת תוכנה ושרותי מחשב עבור המזמין ועל חשבון הקבלן.
2. על הקבלן להמציא  כמויות נמדדות ע"ג דפי מדידות שיסופקו לו וזאת  לחלקי העבודות שבוצעו במהלך החודש.
3. הכמויות המאושרות  יועברו ע"י המזמין לחברה בתחילת כל חודש לצורך הפקתן עפ"י תנאי החוזה.

4. הקבלן יחויב עבור הפקת חשבון עפ"י ההוצאות בפועל . עלות הפקת החשבון תקוזז מהסכום המגיע לקבלן מידי חודש. 

5. הקבלן מתחייב בזאת לפעול על פי הנחיות אלו ללא תביעות נוספות מצידו.

12. חתימת ההצעה:

1. המציע יחתום את שמו המלא בסוף כל אחד ממסמכי המכרז וכן על כל אחד מהעמודים המהווים את מסמכי המכרז.

2. חתימתו של המציע  במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב.

3. במידה והמציע הוא תאגיד תחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו. להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב – נספח ב'.
4. על המציע לחתום על גבי ההצהרה המצורפת כנספח  ג'  למסמך א'  בנוגע לאחריות לבטיחות בעבודה.

13. כללי

1. ההצעה  תיחשב כעומדת בתוקפה על כל  פרטיה במשך תקופה של 90 יום מהיום הקובע.
2. על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת, הנחוצה לביצוע כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי החוזה על כל נספחיו.

3. סכום אגרת רכישת המכרז לא יושב/יוחזר למציע.

4. אין בית החולים מתחייב לרכישת כמות מסוימת של עבודות/פריטים מכתב הכמויות, המצ"ב.

5.  אין בית החולים מתחייב להצעה הזולה ביותר.

6. אין בית החולים מתחייב לתדירות ההזמנות מהספק.

7.  אין  בית החולים מתחייב לרכישת כל סוגי העבודות/פריטים מאותו ספק.

8. כל העבודות שידרשו לביצוע ושהן לא במסגרת המכרז, במסגרת האישור, ייקבעו המחירים מראש ויהיו עפ"י המחירים שמופיעים ב"מאגר המאוחד" ואם לא יופיעו, אז לפי מחירון "דקל". למחירים יינתנו 10% הנחה.
ביצוע העבודות כאמור יעשה לאחר קבלת אישורו של המזמין, לפני תחילת העבודה ו/או אספקת הציוד/חומרים. למען הסר ספק, אישור המזמין מותנה בקבלת הזמנת עבודה בחתימת מורשי החתימה של בית החולים לפני ביצוע העבודה. עבודות שיבוצעו לפני קבלת הזמנת עבודה החתומה ע"י מורשי בית החולים, לא תשולם.
מסמך ג'-1

תנאים כללים מיוחדים
מסמך ג'-1 – תנאים כללים מיוחדים

1. תחום המפרט

1. המפרט המיוחד מתייחס לאספקת והתקנת רכיבים הכוללים: משאבות מינון, צנרת, לוחות חשמל, בקרים, אמצעי מדידה, דו"חות מעבדה וכימיקלים לצורך אחזקה וניטור מערכות המים  השונות בביה"ח ע"ש א. וולפסון, כמתואר במפרט המיוחד (מסמך ג'2) ובכתב הכמויות (מסמך ד').

2. העבודות תתבצענה עפ"י מפרט מיוחד זה ועפ"י המפרט הכללי. הפרקים הרלוונטיים : 

פרק 00 – מוקדמות.

פרק 07 – מתקני תברואה.

פרק 08 – מתקני חשמל. 

פרק 15 – מיזוג אויר.

פרק 16 – מתקני הסקה וקיטור.

פרק 19 – מסגרות חרש.

פרק 57 – קווי מים תיעול וביוב.

וכן לפי התקנים הישראליים הרלוונטיים ובהעדר תקנים ישראלים לפי תקן "DIN" הרלוונטיים, או לפי התקנים הקיימים בארץ הייצור של המוצר וכן לפי הוראת כל דין.

3. המפרטים מהווים בסיס לכל הדרישות הטכניות לגבי המתקנים שעל הקבלן לספק    להתקין ולהפעיל. הקבלן מתחייב לעמוד בכל הדרישות הטכניות הכלולות במפרטים וכן בכל הדרישות המשתמעות או נובעות מתנאי כלשהו הכלול בהם.
2. היקף העבודה וטיבה

1. העבודה המהווה את המכרז הזה, כוללת את הציוד, החומרים, המוצרים, חומרי העזר וכל מכלול הדברים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה, כמתואר במפרטים, לרבות פיגומים וסולמות, צבע וצביעה, חומרי אטימה וריתוך או הלחמה ועבודות מנוף.

2. העבודה על כל חלקיה ומרכיביה, תבוצע באופן מקצועי, תוך הקפדה על איכות מעולה. הפרטים עשויים להשתנות לפי התנאים הקיימים באתר, דרישות המזמין ובהתאם לסוגי הציוד אשר יוצע ע"י הקבלן.

3. עם קבלת צו תחילת העבודה, יבצע הקבלן את כל הבדיקות המוזכרות במפרט המיוחד (מסמך ג'2) ומיד אח"כ יספק ויתקין את כל הציוד והחומרים הכימיים המוזכרים במפרט המיוחד.

4. לאחר סיום עבודות ההתקנה והניטור הראשוני, יספק הקבלן בדיקות וכימיקלים, עפ"י הצורך והתדירות המוזכרים במפרט או נובעים מדרישות התפעול של המתקנים השונים בביה"ח.

3. אחריות אספקת החומרים ע"י הקבלן
1. על הקבלן לדאוג לאספקה שוטפת של כל הכימיקלים הנדרשים.

2. באחריות הקבלן למנוע מצב של חוסר באחד מהכימיקלים המוזכרים במפרט.

3. במידה ולא יסופקו הכימיקלים בזמן, ירכוש ביה"ח כימיקלים, שווה ערך, מספק  אחר, ע"ח הקבלן הזוכה, כמפורט בפרק 7.

4. בדיקת מפרט וכתב הכמויות, בדיקת האתר ובקיאות בדרישות, תיאום, בטיחות וביטוח

1. על הקבלן לבקר את המפרט וכתב הכמויות ולהודיע על כל אי התאמה או סתירות בפרטים ו/או במידות. לא הודיע הקבלן על אי התאמות או סתירות בפרטים ו/או במידות כאמור לעיל, לא תשולמנה תוספות בגין שינויים שיהיה צורך לבצעם.

2. כמו כן, על הקבלן להסב את תשומת לב המפקח על כל אי התאמה בין דרישות המפרט המיוחד לכתב הכמויות, במידה ויתגלו כאלו עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה.

3. הקבלן יגיש לאישור המפקח תכניות עבודה מפורטות, לפני תחילת העבודה, לרבות פרטי ייצור, פרטי תמיכה ותליה ואיזומטריות של הצנרת. האחריות למידות תהיינה של הקבלן.

4. על הקבלן לקחת בחשבון עבודה בבית חולים פעיל. כל הפסקה באספקת חשמל, מים מטופלים, מים, מי הסקה וקיטור, מי עיבוי ודלק לסוגיו, תתואם מראש עם המפקח ולדאוג לאספקת מים סדירה ושוטפת במהלך ביצוע כל העבודות הנדרשות במכרז. 

5. בחתימתו על ההסכם, מצהיר הקבלן כי הוא מכיר את תנאי העבודה באתר וכן את כל הדרישות כפי שבאות לידי ביטוי בתוכניות, לרבות מערכת הבקרה וחיבורה לאחת מתוכנות ה- M5-HMI או 000I NET-2 הקיימות בביה"ח וכי הוא בקיא בתקנים ובמפרטים כאמור לעיל.

6. הקבלן ועובדיו, הן במישרין והן בעקיפין, יפעלו עפ"י כל כללי הבטיחות בעבודה.

5. חומרים ומוצרים

1. הקבלן יספק את כל החומרים בטיב המתאים לדרישות במפרט הטכני, לא יאושר כל שינוי בטיב עקב מחסור של חומרים ומוצרים בשוק.

2. על הקבלן להמציא למפקח קטלוגים ואישורי תקינה של החומרים והמוצרים לאישור מוקדם וכן דוגמאות עפ"י דרישתו.

3. ציוד ומוצרים שלא אושרו ע"י המפקח, יפורקו ויסולקו מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.

6. תקופת הביצוע

1. על הקבלן לסיים את התקנת כל הרכיבים והחלקים, לא יאוחר מתום 21 ימי עבודה, מהמועד שנקבע בצו תחילת העבודה.
2.  הכימיקלים במנות שיתואמו מול ביה"ח, יסופקו לא יאוחר מתום 3 ימי עבודה מהמועד שנקבע בצו תחילת העבודה.
3. הבדיקות והניטורים שכמותם תתואם מול ביה"ח, יבוצעו לא יאוחר מתום 2 ימי עבודה מהמועד שנקבע בצו תחילת העבודה.
7. תנאי תשלום, תקופת משך ההתקשרות עם הקבלן, ערבות ביצוע

1. ההתקשרות עם הקבלן הזוכה, תהיה למשך שנה (להלן "תקופת החוזה"), כאשר הכמויות המופיעות בכתב הכמויות, הן הערכות בלבד וביה"ח אינו מתחייב על היקף הצריכה השנתית.
2. לא הופיע ולא ביצע הספק את העבודות/התיקונים ו/או אספקת הכימיקלים בהתאם לאמור במפרט, יישא בקנס כספי של 300 ש"ח, על כל אי הופעה או אי ביצוע העבודות או אי אספקת הכימיקלים כנ"ל. בנוסף, שמורה למזמין הזכות להעביר העבודה/התיקון/ אי אספקת הכימיקלים, לספק אחר ולחייב את הקבלן במלוא תמורת העבודה/התיקון ו/או עלות הכימיקלים ששולמה לספק אחר, בתוספת של 15%. 

מובהר בזאת שהאמור בסעיף זה, בא להוסיף ולא לגרוע מהתחייבויות הספק כפי שרשומות במפרט. 

3. הקבלן יגיש לביה"ח חשבונית בתום כל חודש בגין העבודה שבוצעה בחודש העוקב.
4. תנאי התשלום לקבלן, יהיו לפי שוטף+60 מיום אישור התשלום ע"י המנהל מזמין העבודה ועפ"י החשבונית שיגיש הספק.
5. החוזה יתחדש מעצמו למשך "תקופת החוזה" ולא יותר מסך כולל של 3  (שלוש) תקופות הארכה. 
6. המזמין יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות בתום תקופת החוזה, בהודעה מוקדמת של 60 יום. הודעה על אי חידוש תקופת החוזה תשלח בדואר רשום.
7. המזמין יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות במהלך תקופת החוזה, ללא מתן כל הסברים, בהודעה מוקדמת של 90 יום. הודעה על אי חידוש תקופת החוזה תשלח בדואר רשום.
8. במהלך כל תקופת החוזה, הספק יפקיד ערבות בנקאית לביצוע, בגובה 5% מערך התשלום השנתי.  
9. התעריפים יעודכנו ותתווסף הצמדה למדד המחירים (שלילית או חיובית), החל מתום החודש ה- 18 למועד האחרון להגשת ההצעות. המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה, מדד חודש דצמבר 14 ייקבע כמדד ההתחלתי.
על אף  האמור לעיל, אם במהלך ה- 18 חודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד המחירים לצרכן ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע במכרז, תעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בין מדד שהיה  ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד  הקובע במועד הגשת החשבון. מדד הבסיס הינו מדד חודש דצמבר 14 והכל בהתאם לנהלי החשכ"ל כפי שישתנו מעת לעת (מצ"ב נוהל חשכ"ל המסומן כנספח ח').

מסמך ג'-2

מפרט מיוחד 
ואופני מדידה מיוחדים

מסמך ג'-2 – מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
על הקבלן לטפל בכל מערכת המים של ביה"ח, לבצע ניטור תקופתי, להצביע על ליקויים ולטפל בהם, להציב טכנאי מנוסה (לפחות 5 שנות ניסיון בתחום) בעל רישיון דוגם מים, בעל השכלה מקצועית טכנית בתחום המים והטיפול במים, אשר ישהה בחדר המכונות, ישוחח עם הטכנאים, יבדוק את המערכות, לפחות פעמיים בשבוע, 4 שעות בכל פעם (לא כולל נסיעות) – עלות הטכנאי והנסיעות כלולים במחירי המכרז, לדאוג  לתקינות המערכות, לספק משאבות מינון וכימיקלים לטיפול במים, עפ"י הפירוט הבא :

1. מאגר המים
תיאור:

לביה"ח מאגר מים בנפח של 700 מ"ק

מטרה:

ניטור איכות המים במאגר והתראה על חריגת איכות המים מהתקן.

שיטה:

על החברה לבצע :

ביקורת תקופתית – אחת לחודש – בדיקת תקינות מערכות ההכלרה וכיולם.

ביצוע בדיקה מיקרוביאלית מלאה, הכוללת גם בדיקת פסאודומונס אארוגינוזה , עפ"י ההגדרות בתקנות בריאות העם, לרבות הגדרת הדוגם, צורת הדגימה, המעבדה המוסמכת לביצוע הבדיקה וקבלת תשובות תוך 48 שעות. 

2. מערכת R.O בחדר המכונות
תיאור:
לביה"ח 2 מערכות R.O :

2.1. מערכת שמי ההזנה שלה, הם מים קשים, בעלת כושר ייצור של 5 מ"ק/שעה.

2.2. מערכת שמי ההזנה שלה, הם מים מטופלים ממערכת א' והספקה 3 מ"ק/שעה. 

מטרה :

שמירה על תקינות המערכות וצנרת ההולכה, תוך ניטור איכות המים והתראה ותיקון חריגות מהתקן.

שיטה :

בשתי המערכות, על החברה לבצע :

· דיגום ביולוגי – אחת לחודש – ממי הרכז ומי המוצר של המערכת.

· טיפול במסננים – אחת לשבועיים.

· אספקת כל הכימיקלים הנדרשים למערכת, לרבות שינוי PH, אנטיסקאלנט, חומצה, בסיס, מניעת קורוזיה.

· אספקת התוספים הנדרשים למיכלי האגירה, לרבות התקנת משאבות מינון ע"ח הקבלן, בהתאם לצורך, למניעת קורוזיה בצנרת המתכת. (התוספים יהיו מאושרים, ע"י משרד הבריאות, לשימושם הייעודי של המים, לרבות שימוש במכונת שטיפת כלי אוכל, שטיפת כלי ניתוח, חימום דפנות כפולות של סירי בישול, חיטוי באמצעות קיטור וכו'.)

· החלפת גופי הסננים והבזלת.

· בדיקת תקינות משאבות המינון וכיולם במידת הצורך.

· בדיקת תקינות מנורת ה – U.V והחלפתה במידת הצורך.
· בדיקת תקינות משאבות הסחרור של מיכלי האגירה.

· ניטור פילטר הפחם ובדיקת תקינותו ויעילותו. 

· החלפה, באופן יזום, של פילטר הפחם – אחת לחצי שנה. פילטר הפחם יתאים לספיקת המערכת ויאפשר את הורדת רמת הכלור הכללי   ( TOTAL Clׁ) במערכת, לפחות מ – PPM 0.05, אחרי כל אחד מהמסננים.    
· בדיקת איכות הממברנות  BW 30 4040 או שו"ע מאושר – אחת לחודש ושינוי יחס  ההשבה בהתאם.

· החלפת הממברנות עפ"י הצורך : שינוי ביחס ההשבה, הוראות יצרן, שינוי משטר עבודת המתקן. ההחלפה תתבצע בדרך הבאה :

1. חיטוי הממברנות החדשות, באמצעות מי חמצן בריכוז המומלץ ע"י היצרן (PPM 150-100)

2. שטיפת הממברנות לאחר החיטוי.
3. החלפת סדר הממברנות במתקן, כך שממברנות שהיו בקצה תהליך ה – R.O. עוברות לקידמת התהליך והממברנות החדשות יותקנו במקומן.

4. וידוי שאין חומר חיטוי שיורי.

5. ביצוע בדיקה ביולוגית, לזיהוי זיהומים.

6. פינוי הממברנות הישנות, למקום פינוי מאושר.

· עריכת רישום אחר יחס ההשבה – אחת לשבועיים.

3. מערכת אספקת מים מטופלים
3.1 משאבות R.O.

תיאור:

המערכת מורכבת מ – 2 משאבות תוצרת EBARA דגם EVM 4/8, בעלות משנה תדר לשמירת לחץ קבוע בקו של 5 אטמ', בהספק של 5 מ"ק/שעה כל אחת.

מטרה :

ניטור המתקן ושמירת תקינותו.

שיטה :

על החברה לבצע :

בדיקת תקינות המשאבות ואיתור נזילות.

כיול לחץ המערכת פעם בחודש.

3.2 מערכת ההולכה
מטרה:

ניטור איכות המים במערכת ההולכה והתראה על חריגת איכות המים מהתקן.

שיטה :

על החברה לבצע :

· אספקת כימיקלים לשמירת ערך הגבה 8 – 7.5 PH, למניעת התפתחות קורוזיה בצנרת המתכת המוליכה את המים המטופלים.

· בדיקות כימיות וביולוגיות, לנק' הדיגום הבאות :

1. בכניסה למכונת שטיפת כלים במטבח.
2. בכניסה למכונת השטיפה באספקה סטרילית.

   הדיגום יתבצע פעם בחודש, עפ"י הדרישות בתקנות בריאות העם הרלוונטיות לסוגי המים (מי שתיה).

הפרמטרים המנוטרים יהיו עפ"י הפירוט הבא :

בדיקות ביולוגיות :

תדירות הבדיקה :

א. אחת לחודש לפחות.

ב. אחרי החלפת כל אחד מרכיבי המערכת.

ג. במקרה של שינוי משמעותי במערכת המים.
היקף הבדיקה :

הבדיקה תכלול הרשום בטבלה : 

	תיאור הבדיקה


	יחידת מידה
	תחום מותר



	ספירה כללית


	ב – 1 מ"ל


	מקס' 1000

	קוליפורמים


	ב – 100 מ"ל


	מקס' 3

	קוליפורמים צואתי


	ב – 100 מ"ל
	0

	סטאפטוקוקוס צואתי


	ב – 100 מ"ל
	לא נדרש בתקן

	פסאודומונס אארוגינוזה


	ב – 100 מ"ל
	מקס' 2


בדיקות כימיות :

תדירות הבדיקה :

א. אחת ל – 6 חודשים.

ב. לאחר החלפת פילטר או מרכיב אחר במערכת אוסמוזה הפוכה.

פירוט הבדיקה :

הבדיקה הכימית תכלול את כל הרכיבים המפורטים בטבלה :

	mEq/L
	mg/L
	Chemical

	0.1
	2
	Calcium

	0.3
	4
	Magnesium

	0.2
	8
	Potassium

	3.0
	70
	Sodium

	
	0.006
	Antimony

	
	0.005
	Arsenic

	
	0.10
	Barium

	
	0.0004
	Beryllium

	
	0.001
	Cadmium

	
	0.014
	Chromium

	
	0.005
	Lead

	
	0.0002
	Mercury

	
	0.09
	Selenium

	
	0.005
	Silver

	
	0.01
	Aluminum

	
	0.10
	Chloramines

	
	0.50
	Chloride

	
	0.10
	Copper

	
	0.20
	Fluoride

	
	2.0
	Nitrate (as N)

	
	100
	Sulfate

	
	0.002
	Thallium

	
	0.10
	Zinc


על הקבלן להתריע על כל חריגה של פרמטר כלשהו מהערך הרצוי ולהציע דרך לתיקון וחזרה 

לערכים נורמליים.
4.   מגדלי קירור     

תיאור :

לביה"ח, 3 מגדלי קירור, בעלי דרגות תפוקה משתנות לכל אחת :

א. מגדל העשוי בטון, בהספק קירור כללי של 2700 טון קירור.

ב. מגדל העשוי פלב"מ, בהספק קירור כללי של 450 טון קירור.

ג. מגדל העשוי P.V.C, בהספק קירור כללי של 350 טון קירור. 

מגדלים מסעיפים ב' ו – ג', מסוגלים לגבות זה את זה ולעבוד במשותף.

המגדל מסעיף א', מחולק ל – 4 תאים.

המגדלים הנ"ל, משרתים את חדר המכונות המורכב מ – 4 מכונות קירור :

א. מכונת קירור צנטריפוגלית, בהספק 650 טון.

ב. מכונת קירור צנטריפוגלית, בהספק 1000 טון.

ג. מכונת קירור צנטריפוגלית, בהספק 350 טון.

ד. מכונת קירור בורגית, בהספק 350 טון.

 4.1 טיפול במי העיבוי
מטרה :

שמירה על איכות מי העיבוי והתוספת, למניעת פגיעה במגדלי הקירור או במעבי המכונות וקבלת ביצועי החלפת חום מכסימליים וניקוז (BLOW DOWN) מינימלי.

שיטה :

על החברה לבצע :

· ניטור תקופתי – אחת לשבועיים, לאיכות המים של מגדלי הקירור, לרבות : קשיות, מוליכות, רמת PH, אצות, חיידקים, עומס ביולוגי.

	מומלץ
	Chemical Parameter

	3000 - 3500


	Conductivity

	<8.8
	PH  

	Max. 600
	Ca- Hardness

	Max. 900
	Total Hardness

	
	P-Alk

	Max. 500
	M-Alk

	Max. 800
	Chloride

	12 ppm – 6 
	CWC-2100

	Max. 1.0
	Total Iron

	Max. 2.5
	אינדקס לנג'לייה

	Max. 3.0
	התרכזות לפי כלורידים

	Max. 3.0
	התרכזות לפי קשיות

	
	קריאות מונה מים


· 9 בדיקות, לזיהוי לגיונלה, בתדירות שתקבע ע"י ביה"ח.

· ניקוי כימי לכל המכונות, לפני תחילת העונה (במאי). 

· אספקת הכימיקלים הנדרשים לתפעול מגדלי הקירור, למניעת היווצרות אצות ולמניעת   הצטברות אבנית במעבי המכונות. לרבות כיול ותחזוקת מע' משאבות המינון.

הכימיקלים שיסופקו במסגרת הסכם זה, ישמרו על צנרת ההולכה מתכת/נחושת וימנעו הצטברות אבנית במתזים של המגדל והצטברות אבנית ואצות בבריכת המגדל. 

על הקבלן להמציא מבחן שיאמת את הדרישות הנ"ל ויאושש את איכות הכימיקלים שבשימוש.

על הקבלן להמציא רשימה של חדרי מכונות דומים, המוזנים במים קשים והמטופלים בצורה אותה הוא מציע. לרבות, שמות אנשי האחזקה האחראיים לחדרי המכונות הנ"ל.

ניקוי המכונה יבוצע באמצעות חומרים כימיים לא הרסניים, יעודיים לניקוי מכונות מעבי קירור 

כדוגמת חומר SX5 או ש"ע מאושר ע"י ביה"ח.

התשלום עבור הכימיקלים, ישולם לקבלן כפונקציה של כמות מי התוספת למגדלי הקירור. (בקיץ, כמות מי התוספת היא 180 – 150 מ"ק ליממה). 

4.2 בקרי מוליכות
תיאור :

בביה"ח מותקן בקר מוליכות על מגדל הקירור העשוי פלב"מ.

מטרה :

שמירה על ריכוז המלחים במגדל הקירור, בניקוז (BLOW DOWN) מינימלי.

שיטה :

על הקבלן להתקין 2 בקרי מוליכות נוספים זהים או ש"ע מאושר לבקר הקיים, על 2 מגדלי הקירור האחרים. לחברם למערכת הבקרה של ביה"ח, לפיקוד הברזים פניאומטיים/חשמליים ולכיילם – אחת לשבועיים.

4.3 משאבות המינון
תיאור :

לביה"ח, משאבות מינון המוזנות ממיכלים הנמצאים בקרבתם ומזריקות את מינון הכימיקלים הנדרש, לתוך מי התוספת.

מטרה :

שמירה על ריכוז כימיקלים קבוע, במגדלי הקירור.

שיטה :

על הקבלן לבדוק את משאבות מינון הזרמת הכימיקלים למגדלים – אחת לשבועיים, לכיילן, לבדוק את תקינותן, לתקנם או להחליפם, במידת הצורך, בתיאום עם ביה"ח.

5. דוודי קיטור
תיאור :

בביה"ח 3 דוודי קיטור : 2 דוודים בהספק של 2.5 טון קיטור לשעה, כל אחד. הדוד השלישי בהספק של 4.0 טון קיטור לשעה.

הדוודים בעלי מבערים דואליים ומוזנים בסולר.

הקיטור בביה"ח, משמש לחימום במכבסת ביה"ח, מכשירי עיקור, מכונות שטיפת כלים במטבח, סירי בישול, חימום מים סניטרי, חימום מים למיזוג אויר.

מטרה :

שמירה על איכות מי העיבוי והתוספת, למניעת פגיעה בדוודי הקיטור, צנרת ההולכה, צרכני הקיטור וקבלת ניצולת בעירה מכסימלית. 

שיטה :

5.1 טיפול במי התוספת

· אספקת משאבת מינון שתחדיר את הכימיקלים הנדרשים, למיכל הזנת המים לדיארטור.

· אספקת כימיקלים הנדרשים לפעולה תקינה של דוודי הקיטור : סילוק חמצן מומס, מניעת הצטברות אבנית וקורוזיה בדוודי הקיטור ובמערכת ההולכה.

· התשלום עבור הכימיקלים, ישולם לקבלן כפונקציה של מי התוספת לדוודים  (כמות מי תוספת  10 – 8 מ"ק ליממה ).

· ביצוע ניטור תקופתי – אחת לשבועיים – לקביעת איכות המים של דוודי הקיטור. לרבות, קשיות, רמת הגבה PH, מוליכות, כלל אלקליות, כלורידים, נחושת, ברזל כללי.

· הכימיקלים שיסופקו במסגרת הסכם זה, יהיו יעודיים למים נטולי מינרלים (מי אוסמוזה), ישמרו על הצנרת ההולכה ודוד הקיטור ויקבלו אישור של משרד הבריאות לשימושם היעודי של המים בסירי הבישול, מכונת שטיפת הכלים והאוטוקלבים.

5.2 משאבות מינון

תיאור :

למערכת הזנת הדוודים, תותקן משאבת מינון שתחובר חשמלית למשאבות מילוי מי התוספת לדוודים. המשאבות ידאגו להחדרת כמות מדודה ומדוייקת של כימיקלים לתוך מיכל הדיארטור.

הקבלן, יתקין על חשבונו, משאבת מינון נוספת ושתי המשאבות יגבו זו מול זו. משטר עבודת המשאבות, יהיה בצורת FIFO, תוך כניסת המשאבה השניה במידת הצורך (עפ"י ספיקה).

מטרה :

שמירה על תקינות משאבות המינון.

שיטה :

על הקבלן לבדוק את משאבות מינון הזרמת הכימיקלים למגדלים – אחת לשבועיים, לכיילן, לבדוק את תקינותן, לתקנם או להחליפם, במידת הצורך, בתיאום עם ביה"ח.

5.3 נקודות קצה

תיאור :

ביה"ח מנהל מערכת מעקב אחר איכות הקיטור המסופק לצרכנים.

מטרה :

ניטור איכות הקיטור בצרכנים האופיניים, תוך שמירה על צנרת ההולכה, הצרכנים ואיכות הקיטור.

שיטה :

על הקבלן, לבצע פעם בחודש, בדיקות כימיות לנקודות הדיגום הבאות :

א. במוצא הקיטור, ממעטפת אוטוקלב מס' 01/09   שבאספקה סטרילית.

ב. במוצא הקיטור, ממעטפת אוטוקלב מס'  01/07  שבחדר ניתוח.

ג. במוצא הקיטור, מסיר בישול מס'  10..02/01  שבמטבח.

הפרמטרים המנוטרים יהיו עפ"י הפירוט הבא :

בדיקות כימיות :

הבדיקה הכימית תכלול את כל הרכיבים המפורטים בטבלה :
	מומלץ
	Chemical Parameter


	3000 – 3500


	Conductivity

	<8.8
	PH  

	Max. 600
	Ca- Hardness

	Max. 900
	Total Hardness

	
	P-Alk

	Max. 500
	M-Alk

	Max. 800
	Chloride

	12 ppm – 6 
	CWC-2100

	Max. 1.0
	Total Iron

	Max. 2.5
	אינדקס לנג'לייה

	Max. 3.0
	התרכזות לפי כלורידים

	Max. 3.0
	התרכזות לפי קשיות

	
	קריאות מונה מים


על הקבלן להתריע על כל חריגה של פרמטר כלשהו מהערך הרצוי ולהציע דרך לתיקון וחזרה 

לערכים נורמליים.
6. מערכת סגורה מים חמים/קרים – מיזוג אויר 

תיאור :
בביה"ח מספר קילומטרים של צינורות הולכה, למי מיזוג אויר, בקטרים שונים. מערכת המים החמים, מופרדת ממערכת המים הקרים ולכל אחת ממערכות אלו, מחובר מיכל התפשטות, המותקן על גג בנין האשפוז המרכזי (גובה של כ – 40 מטר מעל פני הקרקע).

מטרה :

שמירה על צנרת ההולכה וזיהוי נזילות במערכת, ע"י ניטור מי התוספת למערכת.

שיטה :

על החברה לבצע את הפעולות הבאות :

א. לספק כימיקלים יעודיים, למניעת הצטברות אבנית והתפתחות קורוזיה וזיהומים ביולוגיים במים.

ב. ניטור תקופתי – אחת לחודש, לאיכות המים הקרים והחמים הזורמים בצנרת. לרבות : קשיות, מוליכות, רמת PH, אצות, חיידקים, עומס ביולוגי.
	מומלץ
	Chemical Parameter


	3000 – 3500


	Conductivity

	<8.8
	PH  

	Max. 600
	Ca- Hardness

	Max. 900
	Total Hardness

	
	P-Alk

	Max. 500
	M-Alk

	Max. 800
	Chloride

	12 ppm – 6 
	CWC-2100

	Max. 1.0
	Total Iron

	Max. 2.5
	אינדקס לנג'לייה

	Max. 3.0
	התרכזות לפי כלורידים

	Max. 3.0
	התרכזות לפי קשיות

	
	קריאות מונה מים


על הקבלן להתריע על כל חריגה של פרמטר כלשהו מהערך הרצוי ולהציע דרך לתיקון וחזרה לערכים נורמליים.

התשלום עבור הכימיקלים, ישולם לקבלן כפונקציה של כמות מי התוספת למיכלי ההתפשטות. (כמות מי התוספת היא כ – 400 מ"ק לשנה).
7. מערכת מחליפי חום מים חמים
תיאור :

לביה"ח מערכת מים חמים, ב – 3 תחומי לחצים שונים : 2, 4, 6 אטמ'. המים הנ"ל מסוחררים ע"י משאבות סחרור ומחוממים במערכת הבנויה מ – 3 זוגות של דוודי מים (זוג לכל דרגת לחץ), בנפח של 6000 מ"ק כל דוד. הדוודים הנ"ל מחממים את המים שבהם, באמצעות מערכת נחשון קיטור ושומרים על טמפרטורה קבועה של C 42.
מטרה :

שמירה על מערכות חימום המים של ביה"ח, מניעת זיהומים תוך שימוש בכימיקלים יעודיים, המאושרים ע"י משרד הבריאות.

שיטה :

על החברה לבצע את הפעולות הבאות :

·  לספק כימיקלים יעודיים, המאושרים ע"י משרד הבריאות לשימוש במי שתיה, למניעת הצטברות אבנית והתפתחות קורוזיה וזיהומים ביולוגיים במים.

התשלום עבור הכימיקלים, ישולם לקבלן כפונקציה של כמות מי התוספת לדוודי המים. (כמות מי התוספת היא  400 מ"ק לחודש, בתחום הלחץ הגבוה, 850 מ"ק לחודש, בתחום הלחץ הבינוני. 150 מ"ק לחודש, בתחום הלחץ הנמוך.)   

· ניטור ביולוגי של המים :
·  אחת ל – 3 חודשים – לזיהוי פסאודומונס אארוגינוזה, לגיונלה,  קוליפורמים. 

· אחת לשנה – ניטור של מיקרובקטריה. 
8. מערכת המים הכללית

תיאור :
בביה"ח מספר קילומטרים של צינורות הולכה למי מיזוג אויר, מים סניטריים, מי דיאליזה ומים מטופלים R.O. 

מטרה :

שמירה על צנרת ההולכה וזיהוי נזילות במערכת.

שיטה :

על החברה לבצע את הפעולות הבאות :

א. פירוק הצנרת הקיימת שנדרש להחליפה.

ב. התקנת צנרת חדשה.

ג. ביצוע התחברויות.

ד. התקנת מז"חים בקטרים שונים.

ה. בדיקה תקופתית של המז"חים.

9. כללי

1. החלפת מיכלי אגירה
2. אספקה והתקנת בקרים

כל העבודות שידרשו לביצוע, עבור כל אחד מסעיפי המפרט האמורים במסמך ג'2 שלעיל, ושהן לא במסגרת המכרז, במסגרת האישור, ייקבעו המחירים מראש ויהיו עפ"י המחירים שמופיעים ב"מאגר המאוחד" ואם לא יופיעו, אז לפי מחירון "דקל". למחירים יינתנו 10% הנחה.
מסמך ד'
כתב כמויות

	טיפול במים ואספקת כימיקלים- כתב כמויות
פרק 1: מאגר המים

	
	
	
	
	
	

	מס' סידורי
	תיאור
	יח' מדידה
	כמות משוערת
	מחיר ליח'
	סה"כ

	
	
	
	
	
	

	1. . מאגר המים

	1.0.1
	בדיקה מיקרוביאלית שלמה + פסאודומונס אארוגינוזה
	יח'
	48
	 
	 

	1.0.2
	ביקורת וכיול מכשירי מדידת הכלור, הרציפים. (כלור כללי, כלור חופשי)
	יח'
	36
	 
	 

	1.03
	חיטוי וניקוי מאגר המים
	יח'
	1
	 
	 

	1.04
	ביצוע דיגום דחוף בלתי מתוכנן
	יח'
	5
	 
	 

	1.05
	אספקת אלקטרודות כלור חופשי
	יח'
	1
	 
	 

	1.06
	אספקת אלקטרודות כלור כללי
	יח'
	1
	 
	 

	1.07
	אספקת קופסה המכילה 100 קפסולות, לבדיקת כלור חופשי
	יח'
	6
	 
	 

	1.08
	אספקת קופסה המכילה 100 קפסולות, לבדיקת כלור כללי
	יח'
	6
	 
	 

	1.09
	אספקה והתקנת בקר כלור כללי תוצרת חברת טרייטל ו/או JASCO ו/או חפר PPM 0 - 2 
	יח'
	1
	 
	 

	1.10
	אספקה והתקנת בקר כלור חופשי תוצרת חברת טרייטל ו/או JASCO ו/או חפר PPM 0 - 2 
	יח'
	1
	 
	 

	1.11
	אספקה והתקנת מד גובה אולטרא סוני 3, 5, 10 תוצרת חברת VEGA גרמניה, או שו"ע מאושר.
	יח'
	2
	 
	 

	1.12
	אספקה והתקנת משדר לחץ
	יח'
	4
	 
	 

	סה"כ פרק 1 - מאגר המים
	 

	מע"מ 18%
	 

	סה"כ לפרק 1 - מאגר המים כולל מע"מ
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	


	פרק 2: מערכת R.O בחדר המכונות

	
	
	
	
	
	

	מס' סידורי
	תיאור
	יח' מדידה
	כמות משוערת
	מחיר ליח'
	סה"כ

	
	
	
	
	
	

	2.1. מערכת R.O כללית בהספק של 5 מ"ק/שעה (מי הזנה קשים)

	2.1.1
	בדיקה כימית כללית תקופתית, למי המוצר בשני מיכלי האגירה בנפח של 5 מ"ק כל אחד, עפ"י הפרמטרים המופיעים בנספח 2 - פרק 1.
	יח'
	10
	 
	 

	2.1.2
	בדיקה בקטריולוגית למי המוצר, עפ"י הפרמטרים המופיעים בנספח 2 - פרק 3.
	יח'
	48
	 
	 

	2.1.3
	אספקה והתקנת ממברנות  BW30 4040 , ל - R.O , כמתואר במפרט. 
	יח'
	12
	 
	 

	2.1.4
	אספקת כימיקלים (*) לשמירת הפרמטרים הכימיים הנדרשים, לרבות : חומצת HCl – 33%, אנטיסקאלנט - Permatreat 191, חומצת מלח עבור CIP. כמתואר במפרט
	מ"ק
	10,000
	 
	 

	2.1.5
	כלור חיטוי – NaOCl למי שתייה, במיכלים של 12 ליטר
	ליטר
	1000
	 
	 

	2.1.6
	בזלת בגודל 1.8 -  1.2 מ"מ
	ק"ג
	300
	 
	 

	2.1.7
	ביצוע כל הבדיקות והניטורים המופיעים במפרט. לרבות : מסנן מוקדם, משאבות מינון, ממברנות R.O., מנורות UV, משאבות סחרור, פילטר פחם פעיל. הנתונים יסופקו לביה"ח, באמצעות E-MAIL או טבלה, בסוף כל חודש. החלפת הרכיבים תתבצע, עפ"י ההגדרות המופיעות במכרז.
	קומפ'
	6
	 
	 

	2.1.8
	החלפת מסנני μ 1  (B.B.) כל חודש או atm ΔP>0.5
	יח'
	12
	 
	 

	2.1.9
	החלפת מסנני μ5 כל 3 חודש או atm ΔP>0.5
	יח'
	12
	 
	 

	2.1.10
	אספקה והחלפת 300 ק"ג פחם פעיל (סילוק הישן למקום מאושר והתקנת החדש במקומו), באופן יזום. מועד החלפת הפילטר יתואם מול ביה"ח. תדירות ההחלפה – כל 6 חודשים או עפ"י הפרמטרים המופיעים במפרט מקור הפחם – קוקוס.
	קומפ'
	1
	 
	 

	2.1.11
	אספקה והתקנת  מנורת U.V דגם S-23
	יח'
	3
	 
	 

	2.1.12
	אספקה והתקנת  מנורת U.V דגם 5-T
	יח'
	3
	 
	 

	2.1.13
	אספקה והתקנת  מנורת U.V דגם         UB-S50C   
	יח'
	3
	
	

	2.1.14
	אספקה והתקנת  מנורת U.V דגם AQUADA  NLR1880  
	יח'
	3
	
	

	2.1.15
	אספקה והתקנת  מנורת U.V דגם s2400c
	יח'
	3
	
	

	2.1.16
	אספקה והתקנת  מנורת U.V דגם UB-S37C
	יח'
	3
	
	

	2.1.17
	אספקה והתקנת אלקטרודת PH
	יח'
	1
	
	

	2.1.18
	אספקה והתקנת אלקטרודת כלור כללי
	יח'
	1
	
	

	2.1.19
	בדיקת תקינות משאבות המינון, כיולם ובדיקת נזילות
	יח'
	4
	
	

	2.1.20
	אספקה והתקנת משאבות מינון עם פולסים mA 4 - 20, וחיבורם למע' הבקרה של ביה"ח.
	יח'
	3
	
	

	2.1.21
	בדיקת בקרי כלור, בקרי PH ובקרי מוליכות, וכיולם. 
	יח'
	24
	
	

	2.1.22
	אספקה והתקנת מד גובה מים וחיבורו למערכת הבקרה של ביה"ח.
	יח'
	1
	
	

	2.1.23
	אספקה והתקנת ברזי דיגום תיקניים מנירוסטה 316
	יח'
	5
	
	

	2.1.24
	אספקת בקרי כלור חופשי תוצרת חברת טרייטל
	יח'
	2
	
	

	2.1.25
	אספקת בקרי כלור כללי תוצרת חברת טרייטל
	יח'
	2
	
	

	2.1.26
	אספקה והתקנת בקר PH
	יח'
	1
	
	

	2.1.27
	אספקה והתקנת בקר מוליכות
	יח'
	3
	
	

	2.1.28
	אספקה והתקנת בקר CSI או TAC - חומרה ותוכנה
	יח' 
	1
	
	

	2.1.29
	אספקה והתקנת דיאפרגמה למשאבת מינון  EZ / EWF - 10
	יח' 
	4
	
	

	2.1.30
	אספקה והתקנת אביזר הזרקה 6 מ"מ PVC
	יח' 
	4
	
	

	2.1.31
	אספקה והתקנת ממברנה לאלקטרודת כלור כללי
	יח' 
	4
	
	

	2.1.32
	אספקה והתקנת ממברנה לאלקטרודת כלור חופשי
	יח' 
	4
	
	

	2.1.33
	אספקה והתקנת בקבוק אלקטרוליט לכלור חופשי
	יח'
	4
	
	

	סה"כ פרק 2.1 - מערכת R.O כללית בהספק 5 מ"ק/שעה
	 

	מע"מ 18%
	 

	סה"כ לפרק 2.1 - מערכת R.O כללית בהספק 5 מ"ק/שעה כולל מע"מ
	 

	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	
	
	
	

	מס' סידורי
	תיאור
	יח' מדידה
	כמות משוערת
	מחיר ליח'
	סה"כ

	
	
	
	
	
	

	2.2 מערכת R.O. יעודית בהספק של 3 מ"ק/שעה (מי הזנה מטופלים) לרבות מערכת ההולכה

	2.2.1
	בדיקה כימית כללית תקופתית, למי הההזנה, במיכל האגירה בנפח של 2 מ"ק ובמי המוצר בזוג המיכלים בנפח 1.5 מ"ק כל אחד, עפ"י הפרמטרים המופיעים בנספח 2 - פרק 1.
	יח'
	8
	 
	 

	2.2.2
	בדיקה בקטריולוגית ממי המוצר, עפ"י הפרמטרים המופיעים בנספח 2 - פרק 3.
	יח'
	60
	 
	 

	2.2.3
	בדיקה לאנדוטוקסינים למי המוצר, עפ"י הפרמטרים המופיעים בנספח 2 - פרק 4.
	יח'
	24
	 
	 

	2.2.4
	אספקה והתקנת ממברנות   ל – R.O.  BW30 4040 כמתואר במפרט
	יח'
	6
	 
	 

	2.2.5
	ביצוע כל הבדיקות והניטורים המופיעים במפרט. לרבות : מסנן מוקדם, משאבות מינון, ממברנות R.O., מנורות UV, משאבות סחרור, פילטר פחם פעיל. הנתונים יסופקו לביה"ח, באמצעות E-MAIL או טבלה, בסוף כל חודש. החלפת הרכיבים תתבצע, עפ"י ההגדרות המופיעות במפרט.
	קומפ'
	6
	 
	 

	2.2.6
	החלפת מסנני μ25 כל 3 חודשים או atm ΔP>0.5
	יח'
	6
	
	

	2.2.7
	החלפת מסנני μ5 קוטר "2.5 באורך "20. כל   3 חודשים או atm ΔP>0.5
	יח'
	3
	
	

	2.2.8
	אספקה והחלפת 100 ק"ג פחם פעיל (סילוק הישן למקום מאושר והתקנת החדש במקומו), באופן יזום. מועד החלפת הפילטר יתואם מול ביה"ח. תדירות ההחלפה – כל 6 חודשים או עפ"י הפרמטרים המופיעים במפרט. מקור הפחם – קוקוס.
	קומפ'
	2
	
	

	2.2.9
	בדיקה וכיול מערכת כלור מתוצרת POLYMETRON ע"י  הספק המורשה בלבד, וקבלת תעודות תקינות וכיול
	יח'
	6
	
	

	2.2.10
	בדיקת וכיול מערכת כלור מתוצרת HEFER דגם CL-3000CC 
	יח'
	6
	
	

	2.2.11
	אספקה והתקנת מכשיר לשטיפה נגדית למסנן פחם דגם סייסטה V132A
	יח'
	2
	
	

	2.2.12
	אספקה והתקנת מנורת UV מדגם
	יח'
	2
	
	

	2.2.13
	אספקה והתקנת מד גובה מים וחיבורו למערכת הבקרה של ביה"ח.
	יח'
	1
	
	

	2.2.14
	אספקה והתקנת ברזי דיגום תיקניים מנירוסטה 316
	יח'
	5
	
	

	2.2.15
	אספקת בקרי כלור חופשי תוצרת חברת טרייטל
	יח'
	1
	
	

	2.2.16
	אספקת בקרי כלור כללי תוצרת חברת טרייטל
	יח'
	1
	
	

	סה"כ פרק 2.2 - מערכת R.O כללית בהספק 3 מ"ק/שעה
	 

	מע"מ 18%
	 

	סה"כ פרק 2.2 - מערכת R.O כללית בהספק 3 מ"ק/שעה כולל מע"מ
	 

	
	
	פרק 3: מערכת אספקת מים מטופלים

	
	
	
	

	מס' סידורי
	תיאור
	יח' מדידה
	כמות משוערת
	מחיר ליח'
	סה"כ

	
	
	
	
	
	

	3.1 משאבות R.O.

	3.1.1
	בדיקת תקינות המשאבות, איתור ותיקון נזילות*.
	קומפ'
	12
	 
	 

	3.1.2
	כיול לחץ המערכת
	קומפ'
	6
	 
	 

	3.1.3
	אספקה והתקנת בקר SAIA (כדוגמת הקיים) - חומרה ותוכנה
	קומפ'
	1
	 
	 

	*
	תקלות מורכבות יותר, יתוקנו ע"י הקבלן, במחיר הנמוך ב - 30% ממחיר התיקון בחברה מוכרת, תוך פרק זמן של 7 ימים קלנדריים.
	 
	 
	 
	 

	3.2 מערכת ההולכה 

	3.2.1
	בדיקת תקינות משאבות המינון, כיולם ובדיקת  נזילות*
	קומפ'
	12
	
	

	3.2.2
	בדיקת תקינות בקר הכלור וכיולו.
	קומפ'
	12
	
	

	3.2.3
	אספקת תכשיר להעלאת ה – PH והרחבת משקעים למניעת התפתחות קורוזיה בצנרת והצרכנים.
	מ"ק (מים מטופלים)
	10,000
	
	

	3.2.4
	בדיקה כימית כללית תקופתית,  עפ"י הפרמטרים המופיעים בנספח 2- פרק 1.
	יח'
	24
	
	

	3.2.5
	בדיקה בקטריולוגית, עפ"י הפרמטרים המופיעים בנספח 2- פרק 3.
	יח'
	36
	
	

	3.2.6
	חיטוי מע' אספקת המים לדיאליזה, עפ"י הדרישות המופיעות בחוזר מינהל רפואה 15/2008 "טיפול במים לשימוש בהמודיאליזה" מתאריך 30.04.08, וטיוטת חוזר מנכ"ל משנת 2013 . 
	קומפ'
	1
	
	

	2.2.16
	אספקת בקרי כלור כללי תוצרת חברת טרייטל
	יח'
	1
	
	

	סה"כ פרק 3 - מערכת אספקת מים מטופלים
	 

	מע"מ 18%
	 

	סה"כ פרק 3 - מערכת אספקת מים מטופלים כולל מע"מ
	 


פרק 4: מגדלי קירור

	מס' סידורי
	תיאור
	יח' מדידה
	כמות משוערת
	מחיר ליח'
	סה"כ

	
	
	
	
	
	

	4.1 טיפול במי העיבוי.

	4.1.1
	בדיקת כל הפרמטרים המופיעים בטבלה בפרק 4 – מגדלי קירור,לרבות : בדיקת קשיות, מוליכות, רמת PH אצות, חיידקים, עומס ביולוגי
	יח'
	50
	 
	 

	4.1.2
	ביצוע בדיקת ספירה כללית
	יח'
	4
	 
	 

	4.1.3
	בדיקה לזיהוי ליגיונלה
	יח'
	6
	 
	 

	4.1.4
	ניקוי כימי למעבי מכונות הקירור, באמצעות חומר שיאושר ע"י ביה"ח. מועד ביצוע העבודה, יתואם עם ביה"ח.
	יח'       
	4
	 
	 

	4.15
	* אספקת כימיקלים למניעת הצטברות אבנית במעבי מכונות הקירור ובמגדלי הקירור
	מ"ק (מי תוספת)
	20,000
	 
	 

	4.16
	* אספקת כימיקלים למניעת היווצרות אצות במעבי מכונות הקירור ובמגדלי הקירור
	מ"ק(מי תוספת)
	20,000
	 
	 

	*התשלום יבוצע כפונקציה של מי התוספת למגדל

	4.2 בקרי מוליכות.

	4.2.1
	החלפת בקר מוליכות, תוצרת COSTER דגם LCD
	יח'
	1
	
	

	4.2.2
	כיול כל בקרי המוליכות בביה"ח. (סה"כ 3 בקרים)
	יח'
	42
	
	

	4.3 משאבות מינון.

	4.3.1
	כיול משאבות המינון, בדיקתם ותיקונם/החלפתם, במחיר הנמוך ב - 20% ממחיר השוק של המשאבה
	יח'
	36
	 
	

	סה"כ פרק 4 - מגדלי קירור
	 

	מע"מ 18%
	 

	סה"כ פרק 4 - מגדלי קירור כולל מע"מ
	 


פרק 5: דוודי קיטור
	מס' סידורי
	תיאור
	יח' מדידה
	כמות משוערת
	מחיר ליח'
	סה"כ

	
	
	
	
	
	

	5.1 טיפול במי התוספת

	5.1.1
	אספקת כימיקלים כמתואר במפרט, לסילוק החמצן המומס במי דוודי הקיטור.
	מ"ק (מי תוספת)
	2400
	 
	 

	5.1.2
	בדיקת כל הפרמטרים המופיעים בטבלה בפרק 5 – דוודי קיטור, לרבות : בדיקת קשיות, מוליכות, רמת PH כלל אלקליות, כלורידים, נחושת ברזל כללי
	יח'
	36
	 
	 

	5.2 משאבות מינון
	
	
	

	5.2.1
	אספקת משאבת מינון תוצרת JESCO דגם DX8 או שו"ע מאושר להחדרת הכימיקלים למיכל הזנת המים לדיארטור, כמתואר במפרט
	יח'
	2
	
	

	5.2.2
	כיול משאבות המינון, בדיקתם ותיקונם/החלפתם, במחיר הנמוך ב – 5% ממחיר השוק של המשאבה (סה"כ 2 משאבות).
	יח'
	24
	
	

	5.3 נקודת קצה

	5.3.1
	ביצוע בדיקות לאיכות הקיטור בנק' המתוארות  במפרט. 
	יח'
	24
	 
	

	סה"כ פרק 5 - דוודי קיטור
	 

	מע"מ 18%
	 

	סה"כ פרק 5 - דוודי קיטור כולל מע"מ
	 


פרק 6: מערכת סגורה מים חמים/קרים – מיזוג אויר
	מס' סידורי
	תיאור
	יח' מדידה
	כמות משוערת
	מחיר ליח'
	סה"כ

	
	
	
	
	
	

	6. מערכת סגורה מים חמים/קרים – מיזוג אויר

	6.0.1
	החלפה ( במידת הצורך ) של מד מים בקוטר "1 תוצרת חב' "ארד-דליה" או שו"ע מאושר, כולל חיבור למערכת הבקרה של ביה"ח והצגת הקריאה על תמונה יעודית בכל 3 תחנות הבקרה, במחיר הנמוך ב – 5% ממחיר השוק של מד המים.
	קומפ'
	1
	 
	 

	6.0.2
	החלפה ( במידת הצורך ) של משאבת מינון יעודית לכל אחד ממיכלי ההתפשטות, חיבורם אל מיכל ההתפשטות, מיכל ההזנה, מערכת החשמל והאתראה, במחיר הנמוך ב – 5% ממחיר השוק של המשאבה.
	קומפ'
	1
	 
	 

	6.0.3
	החלפה ( במידת הצורך ) של מיכלי הזנה למשאבות המינון. המיכלים יהיו עשויים פלב"מ, בנפח הגדול מ-500 ליטר והקטן מ-1500 ליטר, יכילו מכסה הרמטי הכולל מנעול וברז בתחתית המיכל לצורך ניקוי וריקון ובסיס יעודי, במחיר הנמוך   ב – 5% ממחיר השוק של הציוד.
	קומפ'
	1
	 
	 

	6.0.4
	* אספקת כימיקלים יעודיים למניעת היווצרות אבנית.
	מ"ק (מי תוספת)
	400
	 
	 

	6.0.5
	 אספקת כימיקלים יעודיים למניעת התפתחות קורוזיה.
	מ"ק (מי תוספת)
	400
	 
	 

	6.0.6
	 אספקת כימיקלים יעודיים למניעת  התפתחות זיהומים ביולוגיים במים.
	מ"ק (מי תוספת)
	400
	 
	 

	6.0.7
	ביצוע בדיקות כימיות, כמתואר בטבלה בפרק 6 – מערכת סגורה מים חמים/קרים – מיזוג אויר
	יח'
	12
	 
	 

	סה"כ פרק 6 - מערכת סגורה מים חמים/קרים-מיזוג אוויר
	 

	מע"מ 18%
	 

	סה"כ פרק 6 - מערכת סגורה מים חמים/קרים-מיזוג אוויר כולל מע"מ
	 

	התשלום יבוצע כפונקציה של מי התוספת למיכלי ההתפשטות* 


פרק 7: מערכת מחליפי חום מים חמים
	מס' סידורי
	תיאור
	יח' מדידה
	כמות משוערת
	מחיר ליח'
	סה"כ

	
	
	
	
	
	

	7. מערכת מחליפי חום מים חמים

	7.1
	החלפה (במידת הצורך) של  מד מים בקוטר "3 תוצרת חב' "ארד-דליה" או שו"ע מאושר, כולל חיבור למערכת הבקרה של ביה"ח והצגת הקריאה על תמונה יעודית בכל 3 תחנות הבקרה, במחיר הנמוך    ב – 5% ממחיר השוק של מד המים.
	קומפ'
	1
	 
	 

	7.2
	החלפה ( במידת הצורך ) של משאבת מינון יעודית לכל אחד ממיכלי ההתפשטות, חיבורם אל מיכל ההתפשטות, מיכל ההזנה, מערכת החשמל והאתראה, במחיר הנמוך ב – 5% ממחיר השוק של המשאבה.
	קומפ'
	1
	 
	 

	7.3
	החלפה ( במידת הצורך ) של מיכלי הזנה למשאבות המינון. המיכלים יהיו עשויים מחומר פלסטי, בנפח הגדול מ-500 ליטר והקטן מ-1500 ליטר, יכילו מכסה הרמטי הכולל מנעול וברז בתחתית המיכל לצורך ניקוי וריקון ובסיס יעוד, במחיר הנמוך ב – 5% ממחיר השוק של הציוד.
	קומפ'
	1
	 
	 

	7.4
	* אספקת כימיקלים יעודיים, המאושרים ע"י משרד הבריאות לשימוש במי שתיה,  למניעת היווצרות אבנית.
	מ"ק (מי הזנה)
	17,000
	 
	 

	7.5
	* אספקת כימיקלים יעודיים, המאושרים ע"י משרד הבריאות לשימוש במי שתיה, למניעת התפתחות קורוזיה.
	מ"ק (מי הזנה)
	17,000
	 
	 

	7.6
	* אספקת כימיקלים יעודיים, המאושרים ע"י משרד הבריאות לשימוש במי שתיה, למניעת התפתחות זיהומים ביולוגיים במים.
	מ"ק (מי הזנה)
	17,000
	 
	 

	7.7
	ביצוע בדיקת ספירה כללית במערכת מחליפי החום
	יח' 
	24
	 
	 

	7.8
	ביצוע בדיקת ספירה כללית במחלקות האשפוז
	יח'
	24
	
	

	7.9
	ביצוע בדיקות בקטריולוגיות, לזיהוי ריכוז פסאודומונס אארוגינוזה + קוליפורמים.
	יח'
	4
	
	

	7.10
	ביצוע בדיקות בקטריולוגיות, לזיהוי ריכוז ליגיונלה, במערכת מחליפי החום.
	יח'
	4
	
	

	7.11
	ביצוע בדיקות בקטריולוגיות, לזיהוי ריכוז ליגיונלה, במחלקות האשפוז.
	יח'
	8
	
	

	7.12
	ביצוע בדיקה מיקרובקטריה
	יח'
	1
	
	

	7.13
	ביצוע חיטוי וניקוי מיכלי מים חמים, בכלור
	יח' 
	6
	
	

	7.14
	אספקה והתקנת רגשי טמפרטורה, כולל צגים, וחיבורם למערכת הבקרה של ביה"ח.
	יח' 
	6
	
	

	סה"כ פרק 7 - מערכת מחליפי חום מים חמים
	
	יח' 
	6

	מע"מ 18%
	 

	סה"כ פרק 7 - מערכת מחליפי חום מים חמים כולל מע"מ
	 

	התשלום יבוצע כפונקציה של מי ההזנה לדוודי המים* 


פרק 8: מערכת מים כללית
	מס' סידורי
	תיאור
	יח' מדידה
	כמות משוערת
	מחיר ליח'
	סה"כ

	
	
	
	
	
	

	8. מערכת מים כללית

	8.1
	אספקה והתקנת צינור מגולוון, בקוטר  "1/2 עד 50 מ"א
	מ"א
	6
	 
	 

	8.2
	אספקה והתקנת צינור מגולוון, בקוטר  "1/2 מעל 50 מ"א
	מ"א
	6
	 
	 

	8.3
	תוספת להחלפת קטע צינור מגולוון קיים, בקוטר "1/2 , באורכים שונים, עד 3 מטר, כולל חיתוך הצנרת, ביצוע התחברויות לרבות ספחים נדרשים וסילוק הפסולת לאתר פינוי מאושר.
	קומפ'
	6
	 
	 

	8.4
	אספקה והתקנת צינור מגולוון, בקוטר  "3/4 עד 50 מ"א
	מ"א
	6
	 
	 

	8.5
	אספקה והתקנת צינור מגולוון, בקוטר  "3/4 מעל 50 מ"א
	מ"א
	6
	 
	 

	8.6
	תוספת להחלפת קטע צינור מגולוון קיים, בקוטר "3/4 , באורכים שונים, עד 3 מטר, כולל חיתוך הצנרת, ביצוע התחברויות לרבות ספחים נדרשים וסילוק הפסולת לאתר פינוי מאושר.
	קומפ'
	6
	 
	 

	8.7
	אספקה והתקנת צינור מגולוון, בקוטר  "1 עד 50 מ"א
	מ"א
	6
	 
	 

	8.8
	אספקה והתקנת צינור מגולוון, בקוטר  "1 מעל 50 מ"א
	מ"א
	6
	
	

	8.9
	תוספת להחלפת קטע צינור מגולוון קיים, בקוטר "1 , באורכים שונים, עד 3 מטר, כולל חיתוך הצנרת, ביצוע התחברויות לרבות ספחים נדרשים וסילוק הפסולת לאתר פינוי מאושר.
	קומפ'
	6
	
	

	8.10
	אספקה והתקנת צינור מגולוון,             בקוטר "1/4 1 עד 50 מ"א
	מ"א
	6
	
	

	8.11
	אספקה והתקנת צינור מגולוון,             בקוטר "1/4 1 מעל 50 מ"א
	מ"א
	6
	
	

	8.12
	תוספת להחלפת קטע צינור מגולוון קיים, בקוטר "1/4 1 , באורכים שונים, עד 3 מטר, כולל חיתוך הצנרת, ביצוע התחברויות לרבות ספחים נדרשים וסילוק הפסולת לאתר פינוי מאושר.
	קומפ'
	6
	
	

	8.13
	אספקה והתקנת צינור מגולוון, בקוטר "1/2 1 עד 50 מ"א
	מ"א
	6
	
	

	8.14
	אספקה והתקנת צינור מגולוון, בקוטר "1/2 1 מעל 50 מ"א
	מ"א
	6
	
	

	8.15
	תוספת להחלפת קטע צינור מגולוון קיים, בקוטר "1/2 1 , באורכים שונים, עד 3 מטר, כולל חיתוך הצנרת, ביצוע התחברויות לרבות ספחים נדרשים וסילוק הפסולת לאתר פינוי מאושר.
	קומפ'
	6
	
	

	8.16
	אספקה והתקנת צינור מגולוון, בקוטר  "2 עד 50 מ"א
	מ"א
	6
	
	

	8.17
	אספקה והתקנת צינור מגולוון, בקוטר  "2 מעל 50 מ"א
	מ"א
	6
	
	

	8.18
	תוספת להחלפת קטע צינור מגולוון קיים, בקוטר "2 , באורכים שונים, עד 3 מטר, כולל חיתוך הצנרת, ביצוע התחברויות לרבות ספחים נדרשים וסילוק הפסולת לאתר פינוי מאושר.
	קומפ'
	6
	
	

	8.19
	אספקה והתקנת ברז כדורי, מנירוסטה, תוצרת חב' "הבונים", בקוטר " 1/2
	יח'
	12
	
	

	8.20
	אספקה והתקנת ברז כדורי, מנירוסטה, תוצרת חב' "הבונים", בקוטר " 3/4
	יח'
	12
	
	

	8.21
	אספקה והתקנת ברז כדורי, מנירוסטה, תוצרת חב' "הבונים", בקוטר  "1
	יח'
	12
	
	

	8.22
	אספקה והתקנת ברז כדורי, מנירוסטה, תוצרת חב' "הבונים", בקוטר " 1/4 1
	יח'
	10
	
	

	8.23
	אספקה והתקנת ברז כדורי, מנירוסטה, תוצרת חב' "הבונים", בקוטר " 1/2 1
	יח'
	6
	
	

	8.24
	אספקה והתקנת ברז כדורי, מנירוסטה, תוצרת חב' "הבונים", בקוטר " 2
	יח'
	6
	
	

	8.25
	אספקה והתקנת ברז כדורי, תוצרת חב' "שגיב", או שו"ע מאושר, בקוטר " 1/2
	יח'
	12
	
	

	8.26
	אספקה והתקנת ברז כדורי, תוצרת חב' "שגיב", או שו"ע מאושר, בקוטר " 3/4
	יח'
	12
	
	

	8.27
	אספקה והתקנת ברז כדורי, תוצרת חב' "שגיב", או שו"ע מאושר, בקוטר "1
	יח'
	12
	 
	 

	8.28
	אספקה והתקנת ברז כדורי, תוצרת חב' "שגיב", או שו"ע מאושר, בקוטר " 1/4 1
	יח'
	10
	 
	 

	8.29
	אספקה והתקנת ברז כדורי, תוצרת חב' "שגיב", או שו"ע מאושר, בקוטר " 1/2 1
	יח'
	6
	 
	 

	8.30
	אספקה והתקנת ברז כדורי, תוצרת חב' "שגיב", או שו"ע מאושר, בקוטר "2
	יח'
	6
	 
	 

	8.31
	אספקה והתקנת ברז כדורי, מ - PVC, בקוטר 25 מ"מ
	יח'
	6
	 
	 

	8.32
	אספקה והתקנת ברז כדורי, מ - PVC, בקוטר 32 מ"מ
	יח'
	6
	 
	 

	8.33
	אספקה והתקנת ברז כדורי, מ - PVC, בקוטר 40 מ"מ
	יח'
	6
	 
	 

	8.34
	אספקה והתקנת ברז כדורי, מ - PVC, בקוטר 50 מ"מ
	יח'
	6
	 
	 

	8.35
	אספקה והתקנת מז"ח בקוטר "1
	יח'
	1
	 
	 

	8.36
	תיקון מז"ח בקוטר "1
	יח'
	2
	 
	 

	8.37
	אספקה והתקנת מז"ח בקוטר " 1/4 1 
	יח'
	1
	
	

	8.38
	תיקון מז"ח בקוטר " 1/4 1 
	יח'
	1
	
	

	8.39
	אספקה והתקנת מז"ח בקוטר " 1/2 1 
	יח'
	1
	
	

	8.40
	תיקון מז"ח בקוטר " 1/2 1 
	יח'
	1
	
	

	8.41
	אספקה והתקנת מז"ח בקוטר "2
	יח'
	1
	
	

	8.42
	תיקון מז"ח בקוטר "2
	יח'
	2
	
	

	8.43
	אספקה והתקנת מז"ח בקוטר "4
	יח'
	1
	
	

	8.44
	תיקון מז"ח בקוטר "4
	יח'
	2
	
	

	8.45
	אספקה והתקנת מז"ח בקוטר "8
	יח'
	1
	
	

	8.46
	תיקון מז"ח בקוטר "8
	יח'
	1
	
	

	8.47
	ביצוע בדיקות תקופתיות למז"חים, ע"י בודק מוסמך.
	יח'
	16
	
	

	8.48
	ביצוע תיקוני צנרת ומיכלים, ע"י רתך מקצועי
	ש"ע
	12
	
	

	סה"כ פרק 8 - מערכת מים כללית
	
	יח' 
	6

	מע"מ 18%
	 

	סה"כ פרק 8 - מערכת מים כללית כולל מע"מ
	 


פרק 9: כללי

	מס' סידורי
	תיאור
	יח' מדידה
	כמות משוערת
	מחיר ליח'
	סה"כ

	
	
	
	
	
	

	9. כללי

	9.1
	פירוק מיכל אגירה קיים ואספקה והתקנת  מיכל אגירה עשוי מפוליפרופילן (P.P), בקומת צנרת, יעודי לדיאליזה, בנפח 1500 ליטר, לרבות כניסות אופקיות ומשיקות למיכל, להחזרת מים ומיקום להתקנת נשמים ומנורות UV, לרבות ביצוע ליטוש, עיבוד שבבים ומניעת חיספוס ופינות חדות למניעת זיהומים הכולל אטם טפלון במכסה המיכל העליון.  

תחתית המיכל תהיה קונית, בתוך מעטפת צילינדרית, המאפשרת ניקוז מלא.
העומד בכל הדרישות המופיעות בחוזר מינהל רפואה 15/2008 "טיפול במים לשימוש בהמודיאליזה" מתאריך 30.04.08.  
לרבות מד גובה אולטרא סוני ומסנן HEPA על פתחי האיוורור.
המיכל יחובר לכל המערכות הקיימות, ולצנרת המים, לרבות חיבור למדי הגובה, מדי הטמפרטורה, למע' הבקרה, מע' החשמל והאינסטלציה. כולל ביצוע חיטוי וניקוי, וביצוע בדיקות מים ביולוגיות, עד לקבלת מים נקיים.
	יח'
	1
	 
	 

	9.2
	אספקה והתקנת  מיכל אגירה עשוי מפוליפרופילן (P.P), בקומת צנרת, יעודי לדיאליזה, בנפח 1500 ליטר, לרבות כניסות אופקיות ומשיקות למיכל, להחזרת מים ומיקום להתקנת נשמים ומנורות UV, לרבות ביצוע ליטוש, עיבוד שבבים ומניעת חיספוס ופינות חדות למניעת זיהומים הכולל אטם טפלון במכסה המיכל העליון.
תחתית המיכל תהיה קונית, בתוך מעטפת צילינדרית, המאפשרת ניקוז מלא.
העומד בכל הדרישות המופיעות בחוזר מינהל רפואה 15/2008 "טיפול במים לשימוש בהמודיאליזה" מתאריך 30.04.08.  
לרבות מד גובה אולטרא סוני ומסנן HEPA על פתחי האיוורור.
המיכל יחובר לכל המערכות הקיימות, ולצנרת המים, לרבות חיבור למדי הגובה, מדי הטמפרטורה, למע' הבקרה, מע' החשמל והאינסטלציה. כולל ביצוע חיטוי וניקוי, וביצוע בדיקות מים ביולוגיות, עד לקבלת מים נקיים.
לרבות מד גובה אולטרא סוני ומסנן HEPA על פתחי האיוורור.
המערכת תחובר למערכת הקיימת, כולל ביצוע חיטוי וניקוי, וביצוע בדיקות מים ביולוגיות, עד לקבלת מים נקיים.
	יח'
	1
	 
	 

	9.3
	אספקה והתקנת בקר SAIA  - חומרה ותוכנה
	קומפ'
	1
	 
	 

	סה"כ פרק 9 - כללי
	
	יח' 
	6

	מע"מ 18%
	 

	סה"כ פרק 9 - כללי כולל מע"מ
	 


	טיפול במים ואספקת כימיקלים - טבלת סיכום עלויות

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	מס' פרק
	תיאור
	עלות

	
	
	

	1
	מאגר המים
	

	2.1
	 מערכת R.O כללית בהספק 5 מ"ק/שעה
	

	2.2
	 מערכת R.O כללית בהספק 3 מ"ק/שעה
	

	3
	מערכת אספקת מים מטופלים
	

	4
	מגדלי קירור
	

	5
	 דוודי קיטור
	

	6
	מערכת סגורה מים חמים/קרים-מיזוג אוויר
	

	7
	 מערכת מחליפי חום מים חמים
	

	8
	מערכת מים כללית
	

	9
	כללי
	

	סה"כ ללא מע"מ
	 

	מע"מ 18%
	 
	 
	 
	 

	סה"כ כולל מע"מ
	 


נספחים
נ ס פ ח  א'

שם הבנק/חברת הביטוח _______________

מס. טלפון _________________

מס פקס _________________

נוסח כתב ערבות

לכבוד

ביה"ח ע"ש א. וולפסון

הנדון:  ערבות מספר ____________
אנו ערבים בזה  כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

________________  

(במילים:






________________)

שיוצמד למדד*) _____________________________  מתאריך _______________
אשר תדרשו מאת : ______________________________________ (להלן ה"חייב")

בקשר עם  מכרז __________________________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך חמישה עשר יום  מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך ____________ עד תאריך _________________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות  לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו:  __________
______
______       ___________________       



__
 שם הבנק/חב' הביטוח

מס. הבנק ומס. הסניף

כתובת הסניף/חב' הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  תאריך


      שם מלא     

            חתימה וחותמת

*) ערבות צמודה למדד הינה אך ורך ערבות הביצוע אותה יגיש הספק שיזכה במכרז. ערבות ההשתתפות במכרז אינה צמודה למדד.
נספח  ב'

אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ __________________ עו"ד/רו"ח מרחוב ____________ מס' _____

עיר ___________________ מאשר בזאת כי היום __________________ חתמו 
בפני ה"ה  ת.ז. _________________________ וה"ה _____________________

ת.ז. ______________________ על מסמכי מכרז מספר ___________________.

_____________________


   _________________________


תאריך






    עו"ד/רו"ח

אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד

אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח מרחוב _____________מס' _______

עיר______________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף חתימותיהם

של ה"ה ______________________ ת.ז. _________________ ו- ___________

שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר __________________ זה בפני, 

מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין.
______________________


       

__________________


תאריך







עו"ד/רו"ח

נ ס פ ח  ג'

נוהל קבלת תדריך בטיחות – קבלן חיצוני

כללי

עבודות תשתית בביה"ח מבוצעות הן ע"י עובדי ביה"ח והן באמצעות קבלני חוץ.

העבודות חייבות להתבצע במקצועיות, תוך שמירה על כל כללי הבטיחות והגהות של העובדים ולשמור על איכות הסביבה.

מטרה

מטרת נוהל זה, להגדיר את אופן ביצוע הדרכת בטיחות לקבלן החוץ והאחראי לביצועה, תוך מתן של כל המידע הבטיחותי הנדרש לקבלן החיצוני, העובד בשטח ביה"ח.

שיטה

1. כל קבלן, בטרם יחל בעבודתו, יקבל הדרכת בטיחות ע"י ממונה הבטיחות של ביה"ח.
2. ביצוע ההדרכה יתועד, ויירשמו נושאי ההדרכה ושמות המשתתפים בהדרכה.
3. בתום ההדרכה, יחתום הקבלן על טופס תדריך הבטיחות, המצ"ב, ויאשר שהבינו. 
4. באחריות הקבלן לוודא שכל העובדים מטעמו, שעובדים באתר ביה"ח,  יעברו את ההדרכה.
5. בתום ההדרכה, יעביר הקבלן את שמות העובדים שלו, שעברו את ההדרכה, ויחתימם על טופס תדריך הבטיחות הנ"ל.
6. במידה ויצורף עובד נוסף לצוות העובדים, באחריות הקבלן לוודא שיעבור אף הוא הדרכת בטיחות, בטרם יחל בעבודתו. 
7. רק עובדים שעברו את הדרכת הבטיחות, רשאים לעבוד באתר ביה"ח. עובד שלא עבר את הדרכת הבטיחות, אינו רשאי לעבוד באתר ביה"ח, והוא יידרש לעזוב, לאלתר את ביה"ח.
טופס הצהרה לקבלת הדרכת בטיחות – קבלן חיצוני

בטרם יחל קבלן בעבודתו בשטח ביה"ח, עליו להצהיר כי הוא וכל עובדיו, מתחייבים לעבוד עפ"י ההוראות הבאות : 

1. יש לעבוד לפי כללי הבטיחות הנהוגים במדינת ישראל, וכפי שהם מופיעים בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) 1970.
2. אין להתחיל בעבודה ללא קבלת הוראות בטיחות מממונה הבטיחות ו/או המפקח.
3. תכנון מערכות זמניות, שיטות שינוע, דרכי גישה, מעברים, כניסות,, שטחי אחסון, כל    הדרוש לצורכי ביצוע העבודה, תתקבל הסכמת המפקח/ממונה הבטיחות. ביצוע העבודות לא יפריע לתפעול השוטף של ביה"ח.
4. על הקבלן להעביר לידי מפקח העבודה, את כל מספרי הטלפון של המעורבים בעבודה.
5. על הקבלן להבטיח שכלי העבודה שבשימוש יהיו במצב תקין ובטיחותי.
6. אין לבצע קידוחים כלשהם, ניתוקים, חיבורים, חפירות ללא קבלת אישור בכתב מטעם מהנדס/מנהל אחזקה של ביה"ח וממונה הבטיחות. חובת נוכחות מפקח צמוד בזמן הפעולות הנ"ל ואיש אחזקה בכיר ומוסמך.
7. יש לקבל ולתעד  קבלת הדרכה בנושא בטיחות בעבודה עם אש גלויה, קבלת הסבר על משמעות גווני הצנרת בביה"ח.
8. לפני התחלת העבודה יש לגדר את שטח העבודה, לדאוג לתאורה מתאימה, להציב שילוט אזהרה, לבצע קירוי מעברים והצבת ציוד לכיבוי אש.
9. יש לקבל אישורו של המפקח לקביעת המקום לריכוז הפסולת וקביעת מקום למחסנים. באחריות הקבלן לנקוט בכל האמצעים לשמירת הציוד שבמחסניו.
10. יש לקבל מהמפקח את נקודות ההתחברות לאספקת מים וחשמל לאתר הבנייה (לצורכי בנייה).
11. אין להתחבר ו/או לחתוך צנרת מכל סוג  מבלי לקבל על כך אישור מוקדם מהמפקח.
12. אין לבצע עבודות ריתוך חשמלי ו/או גזי מבלי לקבל על כך אישור ממונה בטיחות ו/או המפקח. יש להכין אמצעי בטיחות סביבתיים נאותים.
13. אין לבצע עבודות השחזה ו/או חיתוך באש להבה מבלי לנקוט בכל האמצעים כמצויים בסעיף 8.

14. אין להשתמש בשקע חשמלי ו/או שקע גזי מבלי לקבל על כך אישורו של המפקח.
15. אין לבצע חיבור ו/או ניתוק חשמל מבלי לקבל על כך אישור ממהנדס החשמל של בית החולים.
16. טרם התחלת העבודה עליך לחתום אצל ממונה הבטיחות כי קראת והבנת את תוכן מסמך זה.
17. הקבלן מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע נזק ו/או נזקים כלשהם לאדם ו/או רכוש באתר העבודה ובסביבתו, בשעות העבודה ואחריהן, הכל תוך התחשבות באופי המקום והתנאים בו ולקיים את הוראות הבטיחות והגיהות בעבודה הנדרשות על פי דין. (גידור השטח, תאורה, שילוט אזהרה, קירוי מעברים, ציוד כיבוי אש)
18. הקבלן מחוייב לעשות ולדאוג שעובדיו ו/או כל הבאים מכוחו, ידעו ויכירו את הוראות   וכללי הבטיחות הנדרשים וייקימו אותם ובכלל זאת, חל האמור לעיל על שימוש בציוד מגן ולבוש בטיחותי.
19.  הקבלן אחראי, עפ"י דין, לשלומם וביטחונם של כל הנמצאים באתר העבודה לרבות עובדיו ו/או הבאים מכוחו ועליו תחול חובת הפיצוי בגין כל נזק שהוא אחראי לו עפ"י דין, שנגרם על ידו ו/או מי מעובדיו ו/או הבאים מכוחו במהלך ותוך כדי ביצוע העבודה.
20. הקבלן אחראי, עפ"י דין, על שלמות אתר העבודה והציוד שבו. נזקים ישירים ו/או עקיפים שנגרמו ע"י הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או כל הבאים מכוחו, אשר הקבלן אחראי להם (לנזקים כאמור) עפ"י דין, יתוקנו ע"י הקבלן ו/או על חשבונו.
21. הקבלן ימלא את כל חובותיו כמפורט בסעיף זה על חשבונו וללא תשלום נוסף.
הצהרת בטיחות של הקבלן

אני החתום מטה, קבלן המועסק בשטח ביה"ח ע"ש א. וולפסון, מחברת __________________
מצהיר בזה, כי הובאו לידיעתי הוראות ונוהלי הבטיחות הנהוגים בבית החולים וכי נהירים לי הסיכונים האפשריים בשטחי ומתקני ביה"ח.

הריני מתחייב להקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות, סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים בביה"ח ולנהוג בהתאם להוראות. כמו כן, אני מתחייב להדריך ולהביא לידיעת עובדיי שיעבדו בביה"ח, את כל הסיכונים ונוהלי הבטיחות הנהוגים במקום, ולהחתימם על טופס נלווה.

ידועים לי הצעדים המשמעתיים העלולים להינקט נגדי עקב הפרת הוראות ונוהלי בטיחות. 

ולראייה באתי על החתום :

תאריך: ________      שם הקבלן : __________    חתימת הקבלן : ____________
מס' תעודת זיהוי : ___________

שם החברה המעסיקה : _______________

כתובת מגורים : ___________________________

כתובת החברה : _____________

שם העובד : _____________   חתימה : ___________ 

שם העובד : _____________   חתימה : ___________       

שם העובד : _____________   חתימה : ___________   

שם העובד : _____________   חתימה : ___________                                       
שם העובד : _____________   חתימה : ___________

אישור מנהל הפרוייקט / מזמין העבודה או ממונה הבטיחות

הנ"ל קיבל בנוכחותי עותק הנחיות בטיחות והסבר על חובותיו והסיכונים האפשריים. 

השם: _______________   חתימה : _____________    תפקיד: ______________                     

נספח ד'

אישור המציע
אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים להתחייבויותיי אם אזכה במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.

הערות , השגות או שאלות שהיו לי ( אם היו כאלה) הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי וקיבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.

אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לתוכניות המכרז והעובדה שאינני מחויב להשיבן במסגרת הצעתי לא תגרע ממחויבותי כאמור במידה ואזכה במכרז.








     חתימה וחותמת הקבלן

נספח ה'

       תאריך: 
________________







      שם המציע: 
________________







      להלן "הקבלן"

לכבוד

ביה"ח ע"ש א. וולפסון

הלוחמים 62

חולון

ג.א.נ.,

הנדון: הצעת  הקבלן
אני הח"מ קבלן רשום, ובעל אישור לביצוע עבודות עבור משרדי ממשלה( בעל "כוכבית" ) מאשר בזאת קבלת כתב ההזמנה לביצוע 


   (להלן - "הפרוייקט"), מיום ______ בצירוף כל מסמכי המכרז, ומתכבד להגיש הצעתי  כלהלן לאישורכם:

1.
אני מצהיר, מאשר ומתחייב  בזה כלהלן:

א.
הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים  שלא צורפו למכרז במהדורתם המעודכנת האחרונה, והבנתי אותם היטב.

ב.
סיירתי באתר הבניה, קיבלתי את ההסברים הדרושים לביצוע העבודה, למדתי את התנאים הנדרשים לביצוע העבודה, ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

ג.
בדקתי היטב את תנאי השטח, אתר הבניה והסביבה, לרבות דרכי גישה ואני  מתחייב לנקוט בכל האמצעים שלא לפגוע בסביבה.

ד.
בדקתי ושקלתי את התנאים הכלליים, תנאי החוזה, התוכניות והמפרטים, היקף העבודות  ורשימת הכמויות .

ה.
ידוע לי  כי מדובר בעבודה הכוללת, אך לא מוגבלת, לעבודות ואספקת כימיקלים לטיפול במים .

 

ו.
בנוסף על האמור לעיל ובלי  לגרוע מכלליותו, הריני להצהיר, כי בכתב הכמויות מילאתי את מחירי היחידה לצידו של כל פריט ופריט, חישבתי את מחירי כל הפריטים וחישבתי את סך כל מחיר הפרויקט, הכל כמופיע במסמך האמור.

הנני מצהיר ומתחייב כי במידה ולא רשמתי מחיר יחידה לצידו של פריט כלשהו, יראו את מחירו של הפריט הנדון, ככלול במחירם של הפריטים האחרים, כפי שמופיע בכתב הזמנה, או שהצעתי תיפסל על ידכם.

עוד הנני מצהיר ומתחייב כי אם תתגלה אי התאמה בין סה"כ המחיר, הרשום לצידו של הפריט לבין הסכום המתקבל ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של פריט זה, יתוקן סה”כ המחיר הרשום לצידו של הפריט בהתאם לסכום  ההכפלה, כאמור לעיל.

7. יש לי הידע , הניסיון, היכולת המקצועית והאחרת וכן האפשרות הפיננסית לבצע את העבודות עפ"י מסמכי המכרז, באיכות גבוהה.
8. אני ער לעובדה, כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר, הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמנים הנקוב על אף כל קושי קיים ו/או שיווצר בהשגת כח אדם מיומן וכח אדם בכלל. ולסיים את ביצוע הפרוייקט במועד, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור כלשהם  בגין העדר אפשרות העסקת פועלים משטחי רצועת עזה, יהודה ושומרון או פועלים זרים.
9. 
אני מודע לתנאים הבאים ומסכים להם:

1. באחריות המציע להעביר לקב"ט המוסד  שבועיים לפני תחילת העבודות את רשימת העובדים שיועסקו, תוך פירוט:

1. שם מלא.

2. מספר ת.ז.

3. מקום מגורים.
2. הקב"ט יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחום המוסד ו/או לדרוש הוצאה מהעבודה של העובד, שהתחיל לעבוד, מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו ומבלי שהמציע יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו עקב צעד זה.
3. פועלים מאזור חבל עזה ומיש"ע יורשו להיכנס לתחום המוסד, לאחר שיציגו את האישורים הבאים:

1. רישיון עבודה

2. אישור כניסה לישראל

4. לא תותר הלנת עובדים, תושבי יש"ע  ואזח"ע, בתחומי המוסדות.

5. הסגר ו/או הקושי בהשגת פועלים לא יהווה סיבה לסיום העבודה באיחור ו/או לאי קיום התחייבויותי ככתבן וכלשונן ו/או לכל תביעה מכל מין או  סוג.
2. אני מאשר, כי הנני מודע היטב לצורך להמציא כיסוי ביטוחי בהתאם לנספח ו' המצורף וכן ערבות (בהתאם לאמור בסעיף 8 לתנאי חוזה מדף 3210), עם חתימת החוזה, במידה וייחתם. הערבות הנ"ל וכל ערבות אחרת שאדרש להמציא במהלך ביצוע העבודה תכלול גם את רכיב המע"מ ותהיה של המציע בלבד.
לאחר ששקלתי את כל האמור בסעיף 1 לעיל, אני מציע לבצע את כל העבודות עפ"י מסמכי המכרז בהיקף  המוצע ברשימת הכמויות במחירים המפורטים על ידינו וסיכומם הכולל הוא ________________________ ש"ח כולל  מ.ע.מ (במילים: ________________________________ש"ח כולל מ.ע.מ)   (להלן - "התמורה").


כללה הצעתי הנחה כללית שצינה באחוזים, תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה, ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי. 



כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה בסכום בלבד, תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי.


התמורה תהיה כפופה להגדלה או צמצום על פי מדידה של חלקי העבודה, שיבוצעו בפועל ו/או על פי  הוראות המזמין. הכללים להצמדת ההתקשרות יהיו כמפורט בנספח ח'.

3.
אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי מסמכי המכרז.

4.
אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעתי ברשימת הכמויות כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין  וסוג, הכרוכות בביצוע העבודה, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי החוזה ו/או נספחיו.

5.
הצעתי כוללת הסכמה לצמצום או הגדלת היקף העבודות, שינויים או תוספות, עבודה בשלבים, בחלקים ובקטעים שונים באתר הבניה - לרבות הפסקות עבודה יזומות בתנאים ובנסיבות כפי שיתחייבו, בהתאם להוראות המנהל והמפקח כאמור 
בחוזה.

6.
ידוע לי כי אין המזמין חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר וכן המזמין רשאי  לקבל חלק של ההצעה ו/או לא לקבל אף הצעה בכלל, כמו כן המזמין רשאי להרחיב ולצמצם היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו /או מנהליות.

7.
במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין, אני מתחייב בזה לחתום על החוזה ולהשיבו למזמין לא יאוחר מתום חמישה ימים ממועד קבלתו או לחילופין במועד, שייקבע ע"י המזמין , להמציא את כל הערבויות, הבטחונות/האישורים לפי הדרישה.

8.
אני מתחייב להתחיל בביצוע עבודות אספקת והתקנת הציוד, לא יאוחר מתום     14  יום ממועד צו התחלת עבודה, ולסיים את כל העבודה  לפי תנאי החוזה.


אני מתחייב לשלם, במקרה שלא אשלים את ביצוע העבודה בתוך התקופה הנ"ל סך של     _300_ש"ח  (במילים:  שלש מאות  שקלים  חדשים) כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל יום  של איחור. הסכום יישא הפרשי הצמדה. 

9.
אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי, וכן אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה וזהות החותמים כנדרש בכתב ההזמנה.

10.
תוקפה של הצעתי זו הוא עד 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

11.
כתובתי  למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא:
כתובת : ________________________________ טלפון (עבודה) _______________
לפנות למר/גב' _______________________
פקסימיליה __________________
נציגי/תי המוסמך/ת לצורך דיון/פניה בעניין הצעה זו היא/הוא מר/גב' _____________. 
12.     חתימת הקבלן על טופס ההצעה

___________________________                      _________________________

         תאריך




     חתימה וחותמת הקבלן


נ ס פ ח  ו'

אישור על כיסוי ביטוחי

לכבוד

ביה"ח ע"ש א. וולפסון

נכבדי,

הנדון: חוזה ביניכם לבין




            בקשר לפרויקט



הננו מאשרים כי החל מיום 

   ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, בהתאם לאמור בסעיף 19 לחוזה שבנדון, כלהלן:

1.
ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך על מנת להגן על המבוטח, ו/או על ממשלת ישראל באמצעות משרד הבריאות ו/או על הבאים מכוחם מפני אובדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה. ביטוח העבודות הקבלניות כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלן:

א.  
פרק ( 1)-  נזק רכוש


אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביצוע, אם לעבודות הפרויקט ואם לציוד מתקנים.

ב.   
פרק ( 2) - אחריות כלפי צד שלישי


אחריות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע, בגבול אחריות  של  1,000,000 $ לתובע למקרה ולתקופה.         הפוליסה כפופה לסעיף " אחריות צולבת" 

2.
אחריות מעבידים


חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, בגבול אחריות של 5,000,000 $ לפחות לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח.

 3.
שם המבוטח בביטוחים לעיל הורחב לכלול גם את מדינת ישראל/ביה"ח ע"ש א. וולפסון וכן יכללו העדר זכות לשיבוב תביעה כלפיהם.
הביטוחים הנ"ל, לא יצומצמו ו/או יבוטלו, אלא אם תשלח לכם הודעה על כך בדואר רשום, לפחות 90 יום מראש.





בכבוד  רב,

__________________________


__________________________
שם ותפקיד החותם 


              
 חתימה וחותמת המבטח

נספח ח'
	שם ההוראה: כללי הצמדה

	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
	מספר הוראה: 7.17.2

	פרק משני: הצמדה
	מהדורה: 04


מילות מפתח:

	כללי הצמדה, מועד, מדד, תנאי הצמדה


1. כללי
1.1. תעריפי התקשרויות לרכישת טובין, שירותים ועבודות, למעט עבודות בתחום התשתיות או הבנייה [ראה הוראת תכ"ם, "כללים להצמדות במכרזי הממשלה בתחומי התשתיות והבנייה", מס' 7.17.4] יוצמדו לשינויים במדד הרלוונטי, בהתאם למפורט בהוראה זו.
1.2. עדכון התעריפים שיבוצע יהיה חיובי או שלילי, בהתאם לשינוי שיחול במדד הרלוונטי.
2. מטרת המסמך
2.1. להנחות משרדים אודות הכללים להצמדת תעריפי התקשרויות.
3. הגדרות 
3.1. הצמדה – הסדר הנעשה בהתקשרות ונועד להתאים ערך נכס, שירות או מחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או על פרסומים רשמיים אחרים המאושרים על ידי החשב הכללי. ההצמדה מתבצעת בהתאם לשינויים החלים במשתנה אליו מוצמדת ההתקשרות, כגון: מדד המחירים לצרכן, מדד תשומה או סל תשומות רלוונטי, שער החליפין, שיעור תוספת היוקר או תוספת אחרת המשולמת לכלל השכירים במשק, והכל בכפיפות להנחיות החשב הכללי. ההצמדה מבוצעת בהתאם לתדירות הנקבעת במסמכי המכרז.
3.2. הצמדה למטבע חוץ – הצמדה שבה ערך הטובין המוצמד משתנה על פי שינויי שער החליפין של מטבע חוץ, אשר נבחר על ידי עורך המכרז, לפי קביעת בנק ישראל בפרסומיו היומיים.
3.3. הצמדה שלילית – הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב המדדים הקובע ירד אל מתחת לשיעור המדד ההתחלתי.
3.4. מדד התחלתי – המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה.
3.5. מדד קובע – המדד האחרון הידוע ביום ביצוע ההצמדה, בהתאם להוראה זו .
3.6. מערכת (בהוראה זו) – מערכת מרכב"ה.
3.7. תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעות במכרז או יום החתימה על חוזה ההתקשרות, כפי שיוגדר על ידי ועדת המכרזים.
3.8. תאריך התחלת הצמדה –  המועד שממנו והלאה מחושבת ההצמדה, בהתאם לאמור בהוראה זו (ככלל, 18 חודשים מתאריך הבסיס, למעט האמור בסעיף ‎4.2.3).
3.9. להגדרות נוספות ראה הוראת תכ"ם, "הגדרת מושגים הצמדה", מס' 7.17.1.
4. הנחיות לביצוע 
4.1. עקרונות ביצוע הצמדה 
4.1.1. התעריפים יוצמדו לשינויים במדד הרלוונטי בכל מקרה שבו תקופת ההתקשרות) כולל אופציות הארכה שנקבעו) הינה לפחות 18 חודשים.
4.1.2. אחת לתקופה, בהתאם לתדירות שיקבע המשרד (חודש, רבעון וכו'), תבוצע הצמדה על ידי המערכת. סכום ההצמדה שיחושב יתווסף (או יופחת, אם חלה ירידה במדד הקובע ביחס למדד שהיה ידוע במועד ההצמדה האחרון) לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.
4.1.3. סכום ההצמדה שיחושב (כאמור בסעיף ‎4.1.2) יקבע לפי היום בו הופקה החשבונית על ידי הספק או לפי המועד שבו נתקבלו הטובין (בהתאם לנקבע במסמכי ההתקשרות).
4.1.4. ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית.
4.2. מנגנון ביצוע הצמדה
4.2.1. ככלל, ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום 18 חודשים מתאריך הבסיס [למעט במקרה המפורט בסעיף ‎4.2.3]. המדד הידוע ביום זה ייקבע כמדד ההתחלתי.
4.2.2. חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה – בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדות שנקבעה במסמכי המכרז. לדוגמא, במקרה שבו נקבע במסמכי המכרז כי ההצמדה תתבצע מידי רבעון, אזי ההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף 3 חודשים מתום תקופת 18 החודשים, כלומר 21 חודשים מתאריך הבסיס.
4.2.3. על אף האמור בסעיף ‎4.2.1, אם במועד מסוים (להלן: "יום השינוי") במהלך 18 החודשים הראשונים מתאריך הבסיס, יחול שינוי במדד הרלוונטי – כך שיהיה גבוה בשיעור של4%  ויותר מהמדד הידוע בתאריך הבסיס, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, באופן הבא:
4.2.3.1. המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי.
4.2.3.2. ביצוע ההצמדה ייעשה בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדה שנקבעה במסמכי המכרז [ראה סעיף ‎4.2.2], החל מיום השינוי. 
4.2.3.2.1. לדוגמא: במקרה שבו בחלוף 8 חודשים מתאריך הבסיס, עלה המדד הרלוונטי בשיעור של 4% ויותר, ופרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדה הוא רבעון – אזי תבוצע ההצמדה הראשונה בחודש ה- 11, ומידי כל 3 חודשים לאחר מכן.
4.3. אופן חישוב ההצמדה
4.3.1. ראשית, ייקבע המדד ההתחלתי [בהתאם לאמור בסעיף ‎4.2.1], אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע ההצמדות. 
4.3.2. לצורך חישוב ההצמדה, יחושב ראשית מקדם השינוי במדד – על ידי חלוקה בין המדד הקובע, לבין המדד ההתחלתי.
4.3.3. חישוב ההצמדה יבוצע על ידי מכפלה של מקדם השינוי במדד בתעריפי ההתקשרות המקוריים [ראה דוגמא לביצוע  הצמדה בנספח א – דוגמא כללית לביצוע הצמדה].
4.4. ניסוח תנאי הצמדה
4.4.1. תנאי הצמדה הם חלק בלתי נפרד מתנאי חוזה ההתקשרות עם ספק/נותן שירותים/מבצע עבודה, ושינויים בתנאים אלו דינם כדין שינויים מכל סוג אחר בחוזה ההתקשרות.
4.4.2. ועדת המכרזים תקבע את תנאי הצמדה ותכלול במסמכי המכרז ובחוזה ההתקשרות סעיף בנושא הצמדה [ראה נספח ב – תבנית לניסוח סעיף הצמדה במסמכי מכרז], אשר יפרט את התנאים שקבעה, לרבות הפרמטרים הבאים:
4.4.2.1. תאריך הבסיס [ראה סעיף ‎3.7].
4.4.2.2. תאריך התחלת ההצמדה [ראה סעיף ‎3.8].
4.4.2.3. המדד או הרכב המדדים הנבחר [ראה נספח ג – רשימת סלי הצמדה במרכב"ה].
4.4.2.3.1. סוג המדד שעל פיו תבוצע ההתאמה ייקבע בהתאם למאפייני ההתקשרות ומרכיביה.  
4.4.2.3.2. במקרה שבו לא צוין בחוזה ההתקשרות סוג המדד שעל פיו תבוצע ההתאמה, תבוצע ההתאמה לפי מדד המחירים לצרכן.
4.4.2.3.3. במקרה שבו נבחר יותר ממדד אחד, יש לפעול בהתאם לסעיף ‎4.7.
4.4.2.4. תדירות ההצמדה.
4.4.2.5. סוג תאריך הצמדה (קבלת טובין/הגשת חשבונית).
4.4.2.6. הפרסום המוסמך אליו יתייחסו כפרסום קובע לגבי כל מדד או לגבי שערי החליפין, ככל שקיימים.
4.4.3. תנאי ההצמדה שיצוינו בחוזה ההתקשרות יהיו זהים לתנאים שיפורטו ויפורסמו במסמכי המכרז.

4.4.4. ועדת המכרזים תימנע מביצוע שינויים בתנאי הצמדה שנקבעו במסמכי המכרז. במקרים שבהם ייווצרו תנאים חריגים אשר לדעת הוועדה מחייבים שינוי בדיעבד בתנאי ההצמדה, ניתן יהיה לממשם לאחר בדיקה ואישור מוקדם בכתב של חשב המשרד והיועץ המשפטי של המשרד, ובהסכמת הצדדים להתקשרות. 
4.5. ביצוע הצמדה במערכת מרכב"ה
4.5.1. עורך ההתקשרות יזין למערכת את הפרמטרים המפורטים בסעיף ‎4.4.2.
4.5.2. ראה דוגמא להזנת תנאי הצמדה במערכת מרכב"ה בנספח ד – דוגמא להזנת הצמדה במרכב"ה.
4.5.3. חישוב ההצמדה יבוצע על ידי המערכת, בהתאם לפרמטרים שהוזנו.
4.6. ביצוע הצמדה בהתקשרויות המשך או בעת מימוש זכות ברירה
4.6.1. בהתקשרות לתקופה קצרה מ-18 חודשים שבה נקבעה בחוזה ההתקשרות זכות ברירה להארכה לתקופה נוספת בהסתמך על תקנה 3ג לתח"ם, או אשר הוחלט להאריכה בהסתמך על תקנה 3(4) לתח"ם – אם משך ההתקשרות המצטבר יעלה על 18 חודשים, ניתן יהיה לבצע הצמדה, בהתאם להנחיות המפורטות בהוראה זו.
4.7. הצמדה להרכב מדדים 
4.7.1. במקרה שבו אופן ההצמדה שנבחר כולל מספר מרכיבים, יש לפעול בהתאם להלן:
4.7.1.1. ועדת המכרזים תערוך ניתוח של הרכב התשומות הרלוונטיות להתקשרות ואת שיעורו היחסי של כל מרכיב, לצורך קביעת הרכב המדדים.
4.7.1.2. בחוזה ההתקשרות יצוינו 2 עד 3 מדדים לרוב. במקרים שבהם קיימים יותר, יאוחדו המדדים לקבוצות בעלות מאפיינים קרובים.
4.7.1.3. בחוזה ההתקשרות יצוין לגבי כל מדד שיעור ההתאמה המוסכם.
4.7.1.4. ועדת המכרזים תגדיר עבור כל מרכיב האם אופן ומועדי עדכונו יהיו בהתאם למנגנון ההצמדה המפורט בסעיף ‎4.1.4‎4.2, או בהתאם למקרים המפורטים בסעיף ‎4.8.
4.7.1.4.1. במקרה שבו שיטת ביצוע ההצמדה אינה זהה עבור כלל המרכיבים, תבוצע ההצמדה במערכת מרכב"ה באופן נפרד לכל מרכיב [ראה דוגמא בנספח ה – דוגמא להזנת  הצמדה מפוצלת במרכב"ה].
4.8. הצמדות מיוחדות
4.8.1. הצמדה לטובין/שירותים בפיקוח
4.8.1.1. תעריפי טובין/שירותים בפיקוח יעודכנו במועדים  ובשיעורים  שתקבע הרשות המוסמכת לכך, לפי העניין. קביעתה זו תבוא לידי ביטוי בהסכם ההתקשרות.
4.8.1.2. חשב המשרד יציין בהסכם ההתקשרות חלופה להתאמת עלות ההתקשרות – לכל מקרה ש"הרשות המוסמכת" תחדל, מכל סיבה שהיא, לקבוע שיעורי שינוי – בכפוף להוראות תכ"ם, "התקשרויות ורכישות", פרק 7.
4.8.2. התאמה למטבע חוץ
4.8.2.1. התקשרות לרכישת טובין לתקופה ממושכת, באספקה ישירה מחוץ לארץ, כאשר התשלום מבוצע באמצעות בנק ישראל או על ידי נציגות ישראל בחוץ לארץ, ניתן יהיה  להתאים למטבע זר, בהתאם למועדי התשלום המפורטים בחוזה ההתקשרות.

4.8.2.2. התקשרות לביצוע עסקה הנקובה במטבע זר, שתאושר על ידי החשב הכללי, ניתן יהיה להתאים לשינויים בשער המטבע הרלוונטי. התשלום, בהתאם לתעריפי ההתקשרות הנקובים במטבע זר, יותאם לשינויים שהתרחשו בשער החליפין ממועד ההזמנה ועד מועד הגשת החשבון/ות וישולם בשקלים חדשים. ההתאמה תחול על תשלומים שטרם בוצעו ואין לבצע עדכון רטרואקטיבי.
4.8.3. הנחיות לגבי התאמת התקשרות ברכישת שירותים עתירי שכר ראה בהוראת תכ"ם, "כללי התאמה בהתקשרויות שונות", מס' 7.17.3.
5. מסמכים ישימים
5.1. הוראות תכ"ם, "התקשרויות ורכישות", פרק 7.
5.2. הוראת תכ"ם, "הגדרת מושגים הצמדה", מס' 7.17.1.
5.3. הוראת תכ"ם, "כללי התאמה בהתקשרויות שונות", מס' 7.17.3.
6. נספחים
6.1. נספח א – דוגמא כללית לביצוע הצמדה
נספח א – [דוגמא כללית לביצוע הצמדה]
(מתוך נספח ח' שבמכרז)
תנאי ההצמדה במכרז:

1. המדד שנבחר – מדד המחירים לצרכן.
2. תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז: 20.10.2009.
3. מדד התחלתי – המדד הידוע ביום 20.4.2011, כלומר מדד מרץ 2011: 102.5.
4. פרק הזמן שנקבע במסמכי המכרז לביצוע ההצמדה – כל 3 חודשים. 
5. ביצוע ההצמדה יהיה בהתאם למועד הוצאת החשבונית.
6. מדד קובע – המדד האחרון הידוע במועד ביצוע ההצמדה, קרי בדוגמא זו המדד הידוע בתאריך 20.07.2011 – מדד יוני 2011 – 103.7.
דוגמא א' – חישוב הצמדה בתום ה- 18 חודש:

1. בהתאם לתנאי ההצמדה העדכון הראשון הינו בתאריך 20.7.2011 (18+3=21 חודשים) .
2. מדד התחלתי, כאמור, הינו 102.5.
3. המדד הקובע – המדד הידוע בתאריך 20.7.11, הינו 103.7.
4. מקדם השינוי במדד: [image: image2.png]103.7.
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 , כלומר עלייה של 1.17%.
5. כלומר, מוצר שעלה 178 ₪ מחירו יעלה ל- 180.08 ₪ (הכפלנו ב- 1.0117).
דוגמא ב' – שינוי במדד של מעל 4% במהלך ה- 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות:

1. בתאריך 15.1.2011 המדד עלה מעל  4% (יום השינוי).
2. בעקבות עליית המדד כאמור, נקבע מדד התחלתי חדש.
2.1. מדד התחלתי – המדד הידוע במועד שבו עבר המדד את 4% ומשמש בסיס להשוואה בינו ובין המדד הקובע – המדד הידוע ביום 15.1.2011, מדד דצמבר 2010 – לדוגמא, 103.
3. בהתאם לתנאי ההצמדה העדכון הראשון הינו בתאריך 15.4.2011 (3 חודשים מהמועד שבו עבר המדד את (4%.
3.1. מדד התחלתי מעודכן, כאמור, הינו 103.
3.2. המדד הקובע - המדד הידוע בתאריך 15.4.11, הינו 105.
3.3. מקדם השינוי במדד: [image: image4.png]2 =10194



 , כלומר עלייה של 1.94%.
4. כלומר, מוצר שעלה 178 ₪ מחירו יעלה ל- 181.45 ₪ (הכפלנו ב- 1.0194).
5. לאחר העדכון הראשון יתבצע עדכון מדי רבעון, קרי העדכון השני יתבצע ביום 15.7.2011 וכך הלאה מדי כל רבעון. 
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