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                                                                                                      23       פברואר    2010
                                                                                                     סימוכין    6- I    6406
לכבוד:
 מהנדס ראשי- אינג' אריק כתר
בי"ח פסיכיאטרי ב"ש

הנדון: בי"ח פסיכיאטרי ב"ש – ציוד לבקרת מערכות
1. בבי"ח הפסיכיאטרי בב"ש קיימת מערכת בקרת מבנה למערכות חשמל , תאורה ומיזוג אויר,
      המערכת כוללת :
· בקרי DDC תוצרת חב'  TAC מקומיים הפרוסים בלוחות החשמל במחלקות השונות וכן  בחדרי ציוד מיזוג אוויר.
· הבקרים מחוברים בניהם בתקשורת   485-RS   בלולאה סגורה .
· השליטה והבקרה על המערכת מבוצעת מחדר האחזקה באמצעות תוכנת שליטה  HMI  ייעודית  תוצרת חב' אפקון.
· המערכת המתוארת להלן הינה מערכת סגורה ולא ניתן להוסיף בקרים מדגמים  אחרים.

2. בימים אלו נדרשת הרחבה של מע' הבקרה בעבודות  של תוספת בנייה ושדרוג מערכות , 
      חובה כי הבקרים החדשים שיבוצעו יהיו עפ"י המערכת הקיימת תוצרת חב' TAC מהסיבות הבאות:
             א.   אחידות המערכת במתחם
    - במקרה של תקלה באחד  מהבקרים לא נדרשים חלקי חילוף של מספר חברות שונות.
ב. במידה ויבוצעו בקרים מסוג שונה יהיה צורך לבצע מחשב שליטה ובקרה נוסף. ריבוי תוכנות  HMI יפגע בשליטה ובאחזקה של המתחם וכן יוסיף עלויות מיותרות של תוכנות , מחשבים וכן תוספות בינוי.
3. אי לכך אני ממליץ להשתמש בציוד זהה לקיים בכל שטח בי"ח הפסיכיאטרי. 
 בכבוד רב

                                                                                                                                     אינג' י. אהרוני
    הנדסת חשמל בע"מ 
