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     מדינת ישראל / האוצר                                                                            


‏15/06/2010
‏ג'/תמוז/תש"ע
אל: מר איציק כרמלי –מנהל משאבים חומרים נ. מ.ה.
מאת איציק יקותיאל –ראש גל תשתיות תקשורת ש.ע.מ. 
הנדון : תשתיות תקשורת באפיון החש"כל
עברתי על האפיון של החש"כל פרק תשתיות תקשורת להל"ן  הערותיי לאפיון .
1. סוג הכבל היה ג'יגה – ליין  סיאמי HFFR    למהירות עבודה     MHZ 1000 CAT 7   2X4X2X23AWG  ,או סוג כבל חדיש אחר  שיהיה בתחום תשתיות תקשורת .
2. יש להוסיף ללוח הניתוב – בעל 24 מבואות .
3. יש להוסיף למפרט ששע"מ מבקש 4 שקעי RJ-45 כסטנדרט בכל תחנת עבודה עבור המחשבים , ללא קשר לנקודות של הטלפוניה .
4. יש להוסיף כמות שקעי חשמל בכל תחנת עבודה, כיום יש 4 שקעים בכל תחנת עבודה , כך שבכל תחנת עבודה היו מינימום 6 שקעי חשמל .
5. יש הוסיף למפרט אספקת מגשרי נחושת + אופטי+ טלפונים,מגשרים אלו ישמשו  לחיבור משתמשי קצה + חיבור ציוד בארונות תקשורת , כמות ככבילה לפי כמות עמדות עבודה ( עובדים) .
אם יש לך שאלה או אי הבנה אשמח לעמוד לרשותך .
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