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	המפרט הכללי לעבודות הבנין:

פרקים:
	

	
	
	מס'
שם
השנה
00
מוקדמות
2007
01

עבודות עפר

1993

02
עבודות בטון יצוק באתר
1998
04

עבודות בניה

1995

05
עבודות איטום
2004
07
מתקני תברואה
1990
11
עבודות צביעה
2005
12
עבודות אלומיניום
2003
19
מסגרות חרש
2000
34
מערכות גילוי וכיבוי אש*
עריכה מחודשת
40

עבודות פתוח
1993
57

קווי מים,ביוב ותיעול
1990
תקן ישראלי 1596
מהדורה

אחרונה
תקן           אמריקאי

ANSI/NFPA 13
מהדורה

אחרונה
תקן ישראלי מס' 1928

מהדורה

אחרונה
תקן           אמריקאי

ANSI/NFPA 25
מהדורה 

אחרונה
תקן           אמריקאי

ANSI/NFPA 231
מהדורה

אחרונה

חוק שירותי כבאות  המעודכן על כל תיקוניו.
תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון

(הספר הצהוב)
1996

	

	מסמך ג'1
	תנאים כלליים מיוחדים
	
	

	מסמך ג'2 
	מפרט מיוחד 
	
	

	מסמך ד'
	כתב כמויות
	
	


תקנים וחוקים

כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרטים, חוקים ותקנות הבאים, במהדורתם התקפה האחרונה. 

א.
מפרט מיוחד זה.

ב.
מפרט כללי לביצוע מתקני חשמל (מפרט  2010 - 08) בהוצאת הוועדה הבין משרדית המיוחדת.

ג.
חוק החשמל התשי"ד- 1954 ותקנותיו.
ד.
התקנים הבינלאומיים, כמו IEC ו- DIN. 

ה.
הוראות וחוקי העבודה והבטיחות של הרשויות המוסמכות.
על הקבלן לראות את המפרטים הכללים כמפרט 08-2010 מורחב וכחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המזמין לבין הקבלן.

כל המסמכים יחד מהווים מערכת אחת המשלימה זה את זה.

כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרטים הכלליים. דרישות המפרטים הכלליים הן דרישות מינימום לביצוע עבודות במבנה והדרישות של המפרט המיוחד נוספות לדרישות המפרטים הכלליים.

במידה של סתירה בין הוראות המפרטים, הדרישות המחמירות ביותר מתוך המסמכים השונים, יהיו אלה שיחייבו את הקבלן על פי החלטת המפקח ולקבלן ישולם ע"פ מחירי סעיפי כתבי הכמויות הרלוונטים ללא תוספת מחיר. 
 כל המפרטים הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מחודשת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרדי הבינוי  והשיכון.

הצהרת הקבלן.

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והיינה חלק בלתי נפרד ממנו.

שם הקבלן: _________________________      חתימת הקבלן:_______________________        
מסמך א'
שרות בתי הסוהר
א.ג.נ.,

מכרז פומבי מס' – 108/2011 
התקנת מערכת אוטומטית לגילוי עשן, כיבוי אש בלוחות חשמל אוטומטית ,אספקה והתקנה גופי תאורת חרום לרבות תחזוקה בבית מעצר תל-אביב

1. כללי 
1. שרות בתי הסוהר (להלן: "הממשלה" או "המזמין") מזמין בזה את כב' להגיש הצעת מחיר לביצוע העבודות הכוללות גילוי עשן,כיבוי אש בלוחות חשמל אוטומטית ,אספקה והתקנה גופי תאורת חרום לרבות תחזוקת מערכות הנ"ל והתקנת מערכות לשאיבת עשן (והכול להלן:"המערכות"). 
2. לקבלן מובהר ומודגש מראש  כי אין אפשרות לבצע העבודה בו זמנית בכל שטח בית הסוהר, עקב אכלוס האגפים ולכן העבודה תבוצע בשלבים, בהתאם לקצב פינוי האגפים יל ידי שב''ס.
3. את מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת תשלום של 1,000  ₪  (שלא יוחזר) אשר יש להפקיד בבנק הדואר מספר חשבון  024782-2  בציון מספר מכרז.טפסי המכרז ימסרו כנגד הצגת הקבלה בשב"ס, מחלקת רכישות ענף מכרזים , מפגש הרחובות תל חי ושדרות ירושלים (על יד  תיכון רמלוד) רמלה.
2. הנחיות לאינטרנט:
1. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת הבאה: http://www.mr.gov.il/
2. למען הסר ספק, הנוסח הקובע הינו הנוסח שיימסר למשתתפים במחלקת הרכישות (כולל שינויים או עדכונים שעשויים לחול ושיימסרו למי שרכש את מסמכי המכרז) יש להגיש את המכרז רק על גבי מסמכי המכרז שנקנו כדין.
3. רצוי להקדים ולרכוש את מסמכי המכרז על מנת לקבל (ככל שיידרש) עדכונים למכרז במועד. 

3. משך ביצוע העבודה הינו למשך 30 ימים קלנדאירים מיום קבלת צו התחלת עבודה עבור כל אגף/מתחם (צו התחלת עבודה יינתן עבור כל אגף ו/או אגפים /מתחם ו/או מתחמים שיפונו ע"י ידי שב"ס במועדים שונים). על המציע להגיש עם הצעתו לוח זמנים עקרוני (בפורמט "גנט") המפרט פעילויות עיקריות.

4. הממשלה אינה אחראית לכל פירושים או הסברים שינתנו בע"פ, למעט אם ניתנו ע"י גורם מוסמך במסגרת סיור קבלנים הנזכר לעיל, או כתשובות בכתב לכל המשתתפים בעקבות סיור הקבלנים כנ"ל. הממשלה מצהירה בזאת שכל מסמך מכל סוג שהוא (בין אם הוא מילולי או משורטט), שנמסר לעיון המציע שלא במסגרת המסמכים המצורפים להזמנה זאת, במידה ונמסר הינו – בטל. 
5. כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות שייעשו במסמכי המכרז, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.
6. על המציע לרשום בדיו בכתב הכמויות את מחירי היחידה לעומת כל סעיף וסעיף, לחשב את סה"כ של כל סעיף, לסכמם ולהעביר את הסך הכל למסמך 2 – הצעת המציע – סעיף 20. 
7. על המציע לחתום בדיו ו/או בחותמתו על כל דף ודף של כל המסמכים והתוכניות הנמסרים לידו ולהעבירם במעטפה סגורה היטב, ללא פרטי הזיהוי של המציע על גבי המעטפה, לכתובת הממשלה הרשומה להלן  לתיבת מכרזים מס' - 18.
8. על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז ומספר התיבה. אין לשלוח ההצעה בדואר.
9. המועד האחרון לקבלת הצעות הוא: 23/05/2011 שעה : 12:00.
10. כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך קבלת הצעתו ו/או מסמכים שיסופקו, אם יסופקו למשתתפים כהשלמה, הם רכושה הבלעדי של הממשלה, הם מושאלים למציע ועליו להחזירם לממשלה לא יאוחר מהמועד הנזכר בסעיף 7 לעיל, בין אם יגיש ובין אם לא יגיש את הצעתו. אין המציע רשאי להעתיקם ו/או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, לבד מהגשת ההצעה לממשלה. 
11. הצעת כב' תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה, במשך תקופה של 120 יום מהמועד הנקוב בסעיף 9 לעיל. תוך תקופה זו תהא הממשלה רשאית לדרוש מהמציע להתקשר עימה בחוזה המצ"ב, בהתאם להצעת המציע, והמציע מתחייב להתקשר עם הממשלה בחוזה כנ"ל ולמסור לממשלה את החוזה החתום בצירוף פוליסת הביטוח והערבות הנדרשת עפ"י החוזה. לא קיים המציע את התחייבותו תהא הממשלה רשאית לגבות את הבטוחה שצורפה להצעה, כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש, בנוסף לכל סעד אחר לו היא זכאית עפ"י כל דין.
12. הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להכניס בכל עת שינויים במסמכי החוזה ורק החוזה הסופי, כפי שיחתם ע"י הממשלה, יחייב אותה בכל הקשור בנושא הצעה זאת.
13. ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים המפורטים להלן בסעיף זה. בהתאם לתנאים אלה 

על המציע לצרף להצעתו:
1. כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976. אישור תקף מפקיד שומה או מנהל המכס והמע"מ לרבות מעובד הכפוף להם שמינו או מרו"ח או מיועץ מס והמעיד שהמציע:

1) מנהל את פנקס החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או שהוא פטור מלנהלם.

2) נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות  שמוטל עליהן מע"מ.
2. ערבות בנקאית בלתי מותנית לפקודת שב"ס ע"ש המציע / המחאה בנקאית לפקודת שרות בתי הסוהר ע"ס  25,000 ₪, כבטוחה לקיום התחייבות המציע עפ"י תנאי המכרז (לרבות מסמך זה). תוקף הערבות יהיה עד תאריך 25/09/2011
· ניתן לקבל ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק, ובלבד שנחתמה ע"י החברה עצמה ולא ע"י הסוכן שלה. 
· אי דיוק באחד מפרטי הערבות עלול לפסול את ההצעה. באם לא תתקבל ההצעה תוחזר הערבות מיידית למציע. 

3. אישור מרו"ח על זכויות החתימה בחברה (אם המציע הינו תאגיד).
4. אישור רו"ח/עו"ד  בדבר היות המציע (במידה והינו תאגיד) חברה פעילה שאינה מצויה בתהליכי כינוס נכסים. 
5. עמידה בכל תנאי הסף המפורטים כדלהלן:
1 המציע  רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 160(*) עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בהיקף כספי המתאים להצעתו והינו קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות בסיווג זה. להוכחת תנאי זה המציע יצרף להצעתו אישור כנדרש.
2 המציע ביצע בחמש השנים האחרונות, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, לפחות שלושה פרויקטים שביצע בעצמו, בהם סיפק והתקין מערכות גילוי אש ועשן , כאשר כל פרויקט כלל שטח כיסוי של 1,000 מ"ר לפחות. עמידה בתנאי זה תוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו''ד, דוגמת תצהיר בנספח א' למסמך א' להלן.
3 השתתפות בסיור קבלנים חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.
14. אמות המידה שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה מפורטות במסמך 2 למסמכי המכרז.
15. ההצעה תוגש ע"י לא יותר ממציע אחד. הצעה משותפת תיפסל.
16. מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בתל- אביב.
17. לא צורפה הערבות הנזכרת בסעיף 13 לעיל, או שהערבות שצורפה אינה תואמת את הנדרש תיפסל ההצעה על הסף. לא צורף איזה מהמסמכים האחרים הנזכרים בסעיף 13 לעיל או שהמסמך שצורף אינו תואם את הנדרש, רשאית ועדת המכרזים של הממשלה לפי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר למציע להשלים את החסר, או לפסול ההצעה.
18. אין הממשלה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי. כמו כן, אין הממשלה מתחייבת להזמין ביצוע כל העבודות ממציע אחד והממשלה תהיה רשאית לפצל ביצוע העבודות בין מספר מציעים לפי שיקול דעתה הבלעדי. הממשלה תהיה רשאית להזמין ביצוע חלק מהעבודות בלבד. ההכרעה בעניינים אלה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הממשלה, והמציע לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין מימוש זכותה זו של הממשלה. החליטה הממשלה להזמין רק חלק מהעבודה, יתייחס החוזה שייחתם עם המציע/ים, הזוכה/י
19. לעבודה המוזמנת בלבד וכבסיס להוראות החוזה הנוגעות להפסקת העבודה ו/או שינויים ו/או כל הוראה אחרת שבחוזה, ישמש חלקה של העבודה שהוזמן בפועל מהקבלן, מבלי שתקום עקב כך לקבלן, זכות לקבלת פיצוי כלשהו מהממשלה או לשינוי במחירי היחידה שבהצעתו.
20. הממשלה תהא רשאית לקבוע זוכה חלופי במכרז למקרה בו תופסק ההתקשרות עם הזוכה במכרז מכל סיבה שהיא.
21. המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל יהיו רשאים להצטרף למכרז במהלך ניהולו ומימושו של ההסכם
22. כתובת הממשלה: שירות בתי הסוהר, בנין נציבות שב"ס (ליד  בית סוהר מעשיהו), רמלה.
23. הסתייגות מתנאי המכרז או מחוזה ההתקשרות, יש לפנות בכתב לרמ"ח רכישות באמצעות פקס: 08-9194084 לא  יאוחר מיום 11/05/2011 שעה 12:00.
שרות בתי הסוהר
לכבוד:

שרות בתי הסוהר

מכרז פומבי מס' – 108/2011
התקנת מערכת אוטומטית לגילוי עשן,כיבוי אש בלוחות חשמל אוטומטית,אספקה והתקנה גופי תאורת חרום לרבות תחזוקה בבית מעצר תל-אביב

א.ג.נ.,
1. לאחר שביקרתי באתר הפרויקט ובדקתי את האתר וסביבותיו, את כמויותיהם וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, בחנתי את דרכי הגישה לאתר, את השטח המיועד לעבודה ולאחסנת החומרים, את העבודות המתבצעות כיום באתר ע"י קבלנים אחרים, את מקום צינורות המים, קווי החשמל, הטלפון, הביוב, התיעול וכיוצ"ב, המבנים הקיימים וכל המתקנים והסידורים האחרים.
2. לאחר שניתנה לי האפשרות להשיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים, הסיכונים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתי ושוכנעתי שלא אוכל לבוא בטענות כלשהן בקשר לאי ידיעת תנאים אלה.
3. לאחר שעיינתי ובדקתי את התוכניות, המפרטים, הדוגמאות של המוצרים, אם היו כאלה, את כתב הכמויות, את נוסח החוזה וכל המסמכים האחרים שפורטו במכרז ושמהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
4. לאחר שקיבלתי מהממשלה את כל הדוחות והסקרים שנעשו מטעמה לצורך העבודה, אם היו כאלה, ולאחר שהובהר לי כי בדיקות וסקרים אלה הם בבחינת מידע כללי בלבד ולא יפטרו אותי מהחובה המוטלת עלי, לבצע בעצמי בדיקות וסקרים ומוסכם עלי בזאת שהממשלה משוחררת מכל חובות או אחריות לנכונות הדוחות והסקרים שנמסרו לי.
5. לאחר שקראתי ובדקתי את פירוט המועדים לביצוע והשלמת העבודות, שנקבעו ע"י הממשלה.
6. לאחר שהובא לידיעתי כי במידה והצעתי תתקבל ע"י הממשלה, אדרש להמציא במעמד חתימתי על החוזה, וכתנאי לחתימתה של הממשלה על החוזה, ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך 5% מערך ההתקשרות כולל מע"מ,שתעמוד בתוקפה עד לתחילת תקופת הבדק, וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיי עפ"י החוזה.
7. הנני מצהיר בזאת כי מיום חתימתי על הצעה זאת והגשתה לממשלה, מחייבת אותי הצעתי, לרבות כל האמור במסמכים הנספחים לה, והיא עומדת בתוקפה, על כל פרטיה, במשך תקופה של 120 ימים מהתאריך האחרון למסירתה, שנקבע במכרז, והכל בכפוף לאמור במסמך 1. 
8. אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב:
1. לחתום על החוזה בתאריך שאדרש לעשות זאת על ידי הממשלה, ולמסור לממשלה את החוזה החתום יחד עם פוליסות הביטוח והערבות הנזכרת בחוזה.
2. להתחיל בביצוע העבודות בהתאם לחוזה שייחתם ובהתאם לצו התחלת העבודה שיוצא לי ע"י הממשלה באמצעות המנהל.
9. הנני מאשר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים שנמסרו לידי לצורך קבלת ההצעה, הם רכושה של הממשלה ועלי להחזירם לממשלה, בין אם הגשתי ובין אם לא הגשתי את הצעתי, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
10. הנני מצהיר בזאת כי נמצאים ברשותי המפרט והתוכניות הנמצאים בתיק המכרז, וכי אני מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם לדרישות המפרטים ויתר המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז/ חוזה זה.
11. המחירים הנקובים בהצעתי הינם בשקלים חדשים וכוללים מיסי יבוא והיטלי יבוא על פריטים וחלפים, אך אינם כוללים מס ערך מוסף, המזמין ישלם את מס ערך המוסף בשיעור שנקבע בחוק במועד התשלום.
12. א.
 כבטחון לקיום הצעתי על כל פרטיה ותנאיה, הנני מצרף ערבות  

בנקאית/המחאה בנקאית ערוכה לפקודתכם. הממשלה תהא זכאית לחלט את הערובה, באם אחזור בי מהצעתי מסיבה כלשהי ו/או אמנע מלהתקשר עם הממשלה בחוזה על סמך הצעתי ובהתאם לתנאי המכרז.

ב.
אם הצעתי לא תתקבל, תחזירו לי את הערבות הבנקאית.
3. אם הצעתי תתקבל, תוחזר לי הערבות הבנקאית כנגד ערבות כנדרש בחוזה. ברור לי, כי הממשלה לא תתקשר בחוזה עמי ולא תשלם חשבון כלשהו ללא קבלת ערבות וביטוח כנדרש בחוזה, וכי אי תשלום במועד מהסיבה האמורה,  לא יזכה אותי בתשלום ריבית פיגורים ו/או הפרשי הצמדה.
13. ידוע לי כי אם הצעתי כוללת הנחה כללית, תחושב ההנחה מההצעה הכוללת. 
14. הנני מאשר כי המחירים הכלולים  בהצעתי הינם קבועים וסופיים, לא ישתנו מכל  סיבה שהיא והם כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודות, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז/ חוזה ולביצוע כל התחייבויותיי לפיהם, ואני מתחייב כי לא אציג שום תביעה או טענה בשל אי  הבנה, או אי ידיעה שהיא על תנאי המכרז/ החוזה או כל אחד מהמסמכים הקשורים למכרז/לחוזה או של מסמכי ההצעה. 
15. הנני ממציא בזאת את כל הנדרש עפ"י סעיף 13 במסמך 1 למכרז.
16. ידוע לי כי הערבות לקיום ההצעה תהיה בסך 25,000  ₪ . 


 ערבות לביצוע תהיה בסך 5% מסך ההצעה כולל מע"מ.
17. הנני מצהיר בזאת שחברתי מסווגת ברשם הקבלנים בסיווג 160* קבוצת סיווג לפי היקף ההצעה עם סימון כוכבית (קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות), בסיווג הנ"ל.

18. הנני מצהיר בזה כי ידוע לי שהעבודה במתחם תחייב שלביות בביצוע העבודה בכדי לאפשר המשך פעילות של בית הסוהר. השלביות תיגזר הן מדרישות תפעוליות להמשך פעילות תקינה של מתקנים או תשתיות והן מדרישות ביטחוניות אשר יחייבו הערכות בטחון נאותה לאבטחת המתקן בכל שלב ושלב.
19. ידוע לי שכל יתר מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.
20. הנני מצהיר שיש לי הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לבצע את העבודות על פי המסמכים וכן הציוד והפועלים המקצועיים הדרושים לבצע העבודות ברמה הגבוהה ביותר.
21. ידוע לי שהתכניות שצורפו להצעה אינן תוכניות סופיות לביצוע ותוך מהלך הביצוע יועברו תיקונים, שינויים והשלמות, באורים ופרוט נוסף לתוכניות באופן הדרגתי בהתאם לצורך ובהתאם לדרישות הדין ותקן הרשויות השונות.
22. ידוע לי שחתימתי על הצעתי ועל המסמכים המצורפים שנמסרו לידי במסגר ההזמנה להציע הצעות, אינה מהווה חתימה על החוזה, אלא חתימה המאפשרת את קריאת המסמכים, בדיקתם ומתן ההצעה ללא כל סייג. 
23. ידוע לי שהחוזה עליו אחתום, באם הצעתי תתקבל, יקבל תוקף אך ורק לאחר חתימת הממשלה.
24. ידוע לי כי באתר עשויים לפעול בנוסף לקבלן הנ"ל, קבלנים אחרים המבצעים עבודות עבור המזמין וכי אצטרך לתאם עבודותיי עימהם. עם זאת מאחר ולא יינתן להם כל שירותים מטעמי, הנני מצהיר כי ידוע לי שלא אקבל כל תמורה שהיא בגין עבודתם באתר. 

25. עוד הנני מצהיר כי הצעתי מוגשת, מבלי שהיה ו/או יש כל הסכם או קשר אחר עם האחרים המגישים הצעות מחיר לביצוע העבודות שבנדון.
26. ידוע לי והנני מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל תובענה הקשורה למכרז זה הינה לבתי המשפט בתל אביב. 
27. ידוע לי שהתוכניות שצורפו למסמכי המכרז הינן תוכניות מנחות ועליי יהיה להכין בעצמי ועל חשבוני את כל עבודות התכנון והשלמות התכנון (האדריכלות, הקונסטרוקציה, המערכות השונות והפיתוח) וכן כל תכנות אחר שיידרש לצורך ביצוע עבודה (בהתאם לתוכניות המנחות ולמפרט המיוחד) לאישור המפקח, האדריכל, הקונסטרוקטור והיועצים השונים ורק לאחר קבלת אישורן אוכל להכין תוכניות ביצוע ולא תהיה לי כל תביעה בגין כך.  
28. אופן הגשת ההצעה וקביעת ההצעה הזוכה
1. ההצעה הכלכלית מורכבת מ- 2 חלקים כדלקמן:

חלק א' – כתב כמויות – משקל חלק זה הוא -  65% 


חלק ב' – עלות תחזוקה שנתי למערכת – משקל חלק זה הוא 35%
2. המציע חייב להתייחס בהצעתו לכל חלקי הצעת המחיר ולכל הסעיפים המרכיבים את כתב הכמויות הצעה שלא תהיה בה התייחסות לכל הסעיפים המרכיבים את כתב הכמויות לא תידון ותיפסל על הסף.
3. עלות התחזוקה השנתי לא יעלה על 5% מסיכום כתב הכמויות לאחר הנחה (אם נתנה כזאת). הצעה שעלות התחזוקה השנתי יעלה על 5% מסיכום כתב הכמויות לא תידון ותיפסל על הסף.
4. חישוב ציון ההצעה הכלכלית יתבצע כדלקמן: ההצעה הזולה ביותר בכל פרמטר תקבל את הציון המקסימאלי וציון ההצעות הבאות יחושב באופן יחסי להצעה הזולה ביותר עפ"י הנוסחא הבאה:

 (ההצעה הנמוכה ביותר/ההצעה הנבחנת)X משקל הפרמטר הנבחן


לדוגמה 

	
	מציע א'
	מציע ב'

	סיכום כתב הכמויות - משקל 65%
	1,200,000 ₪
	1,500,000 ₪

	ציון משוכלל
	65%
	52%

	עלות  תחזוקה שנתית ב % - משקל35%
	3%
	2%

	עלות  תחזוקה שנתית לאחר חישוב 
	36,000 ₪
	30,000 ₪

	ציון משוכלל
	29%
	35%

	סה"כ ציון משוכלל
	94%
	87%


5. ההצעה שתזכה לניקוד הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה.
6. המזמין רשאי , לפי שיקול דעתו, לתקן כל טעות חשבונאית שתכתב בהצעה. (כאשר בפונקציה בה מחיר מוכל בכמות והסכום הכולל מתוקן בהתאם).
7. כמו כן ובכפוף לכל דין, הצוות המקצועי רשאי לפנות במישרין למציעים ולדרוש מהם הבהרות או תיקונים, או כל מידע נוסף בכתב או בע"פ.
8. שב"ס רשאי לבחור במכרז זה  זוכה חלופי (ההצעה עם הציון המשוקלל  שדורג במקום השני). ההתקשרות עם הזוכה החלופי תמומש במידה ומכל סיבה שהיא לא תמומש ההתקשרות עם הזוכה.
9. הזוכה החלופי מתחייב להתקשר עם שב"ס במידה ויידרש לכך על פי תנאי המכרז וזאת במהלך ששת החודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. ההתקשרות עם הזוכה החליפי לאחר חלוף 6 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות תעשה בהסכמת הצדדים. 
10. אין שב"ס מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.
11. ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של שב"ס ו/או האפשרויות התקציביות, מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי-מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב.
29. לאחר כל אלה, הנני מתחייב לבצע את כל התחייבויותיי על פי מסמכי מכרז זה 
1. התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש בבית מעצר תל-אביב  
בסכום של _______________ ₪ לא כולל מע"מ, המהווה סיכום  כתב הכמויות לאחר הנחה (אם נתנה כזאת). במילים (__________________________________ש"ח) לא כולל מע"מ, 
2. עלות תחזוקה שנתית עבור המערכת ב- %
אחוז של %_____, במילים (_________%),המהווה אחוז מסיכום  הסעיפים הרלוונטיים כפי שצוין בכתב הכמויות לאחר הנחה (אם נתנה כזאת).
ה צ ה ר ת   ה מ צ י ע
1. הנני מצהיר כי המחירים הכלולים בהצעתי הינם קבועים וסופיים.
2. הנני מצהיר כי קראתי את כל תנאי המכרז ומסמכיו והם מקובלים עלי ומהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי זאת.
3. הנני מצהיר כי אם שב"ס ידרוש ממני תוך 120 יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז לחתום על הסכם/הזמנה, עפ"י המפורט בהצעתי לעיל, אחתום עימו על הסכם/הזמנה כאמור.
4. הנני מתחייב לספק את ההזמנה הראשונית של שב"ס במועד שצויין במסמכי המכרז ו/או שצויין על גבי ההזמנה.
5. ידוע לי כי אם אפר התחייבויותיי האמורות במסמכי המכרז, שב"ס יהיה רשאי לכל סעד אחר עפ"י הדין. 
6. ידוע לי והנני מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל תובענה הקשורה למכרז זה הינה לבתי המשפט בתל- אביב.
פרטי המציע
	
	
	
	
	

	המציע
	
	מס' עוסק מורשה
	
	מס במקור

	
	
	
	
	

	כתובת
	
	מס' טלפון
	
	מס' פקס

	
	
	@
	
	

	שם איש הקשר
	
	E MAIL
	
	מס' נייד


פרטי הבנק
	
	
	
	
	
	
	

	שם הבנק
	
	מספר סניף
	
	מספר חשבון
	
	כתובתו


	
	
	/               /

	חתימה וחותמת המציע
	
	תאריך


אישור רו"ח / עו"ד
הריני מצהיר בזאת כי הפרטים המופיעים לעיל הינם פרטיו הנכונים של המציע  __________________

אשר אני משמש כרואה החשבון / עו"ד שלו וכי החתימה הינה חתימתו של מורשה החתימה מטעם המציע. 
ולראיה באתי על החתום
	
	
	
	
	
	
	

	תאריך
	
	שם
	
	ת.ז
	
	חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח


נספח הצמדה למכרז פומבי מספר – 108/2011
1. במקרה שבמהלך ההתקשרות יעלה המדד הפרויקטאלי (מדד תשומות הבנייה)  בשיעור של 4% או יותר לעומת מדד הבסיס (מדד בסיס הינו המדד הפרויקטאלי הידוע במועד האחרון להגשת הצעות), יעודכן הסכום לתשלום במקדם העדכון. 

2. לעניין זה "מקדם העדכון" – שיעור  השינוי של המדד הפרויקטאלי במועד התשלום לעומת מדד הבסיס , בניכוי 4% . לדוגמה : אם  במועד כלשהו עלה המדד הפרויקטאלי ב11% , אזי מקדם העדכון יהיה 7% (11% בניכוי 4%) כך שהסכום הנומינלי לתשלום יוכפל ב .1.07 .
3. חישובי ההצמדות ייעשו רק על יתרת הסכום שטרם שולמה בהתאם לחוזה ולא תתבצע התאמה רטרואקטיבית.
נספח א' 
תצהיר מנכ"ל
	גוש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	


אני הח"מ ___________________ , נושא ת.ז מס' ________________     לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני משמש כמנכ"ל חב' ______________ ,
2. חברתנו ביצעה בחמש השנים האחרונות, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, לפחות שלושה פרויקטים שביצענו בעצמנו, בהם סיפקנו והתקנו מערכות גילוי אש ועשן , כאשר כל פרויקט כלל שטח כיסוי של 1,000 מ"ר לפחות. 
3. אני מצהיר כי החתימה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי – אמת.
_____________            ____________________            ______________

         תאריך                                                שם  המצהיר                                 חתימה וחותמת

א י ש ו ר עו"ד

אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________  הופיע/ה בפני במשרדי ברח' ________________ בישוב/עיר______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ________________/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.

     _________                 ________________________               _________________

תאריך

        חותמת + מספר רישיון עריכת דין
    
      חתימת עוה"ד

הסכם
שנערך ונחתם ביום ________ לחודש _________ שנת 2011

בין

שירות בתי הסוהר בשם מדינת ישראל,
המיוצג ע"י רמ"ט שב"ס וחשבות שירות בתי הסוהר
שכתובתו:ת.ד. 81 רמלה.

(להלן: "שב"ס")

לבין

______________________

ח.פ__________ המיוצגת ע"י

מר _____________ המצהיר כי הינו

רשאי להתחייב ולחתום בשמה על הסכם זה

שכתובתה: ________________________

(להלן: "הקבלן")

הואיל:
ושב"ס מעוניין באספקה ובהתקנה של  מערכת גילוי עשן, כיבוי אש אוטומטי בלוחות  חשמל ,אספקה והתקנת גופי תאורת חירום (והכול:"להלן:"המערכות") בבימ"רת"א,לרבות  הפעלה, ,תיעוד,הדרכה , אחריות   ותחזוקה מונעת ושוטפת למערכות  עפ"י דרישת שב"ס, הכול כמפורט במפרט הטכני -   נספח א' ( והכול להלן: "השירותים").
והואיל: והקבלן מצהיר כי הוא בעל הכשרה חוקית ומקצועית, בעל ניסיון וידע  ובעל צוות עבודה מתאים לצורך מתן השירותים וביצוע  כל הנדרש תוך עמידה בדרישות ובלו"ז כמפורט במפרט שצורף לחוזה  (המפרט מצ"ב כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו).

והואיל: והקבלן מעוניין לקבל על עצמו כקבלן עצמאי , את מתן השירותים הנדרשים.

והואיל: ושב"ס מעוניין לרכוש את השירותים מהקבלן על פי תנאי הסכם זה.

והואיל: ונתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי הוראת כל דין.

והואיל: וההוצאה הכספית לביצוע של הסכם זה, מבחינת שב"ס, וההרשאה להתחייב הכרוכה בהסכם זה, מתוקצבת עפ"י סעיף הקצבה מספר _________ לחוק התקציב השנתי.

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר  בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא והנספחים: 
המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2. שירותי הקבלן:
2.1 הקבלן יספק ויתקין את המערכות לרבות, כל הציוד הנדרש ויבצע את כל העבודות הנדרשות והנובעות מכך.
2.2 הקבלן יספק את השירותים בהתאם לדרישות נספח א' ,בהתאם להצעתו המצ"ב כנספח ב' להסכם זה , בהתאם לתנאי הסכם זה  ובהתאם לתקנים הישימים. 
2.3  כן מתחייב הקבלן לספק תיעוד למערכות כנדרש בנספח א', הדרכה וליווי להטמעת המערכות, שרותי תחזוקה מונעת  ותיקוני תקלות, לתקופה של 12 חודשים ממועד קבלת המערכות לשביעות רצון שב"ס, בהתאם לפירוט בנספח א' להסכם. כן מתחייב הקבלן לספק לשב"ס , לאחר תקופת האחריות, באם שב"ס יהא מעוניין בכך, שירותי תחזוקה שוטפת ומונעת לתקופה של שנה ועד לחמש שנים נוספות בהתאם לתנאים ולהוראות בנספח א',  ולתמורה המופיעה בהצעתו , המצ"ב כנספח ב' להסכם זה.

2.4 הקבלן מתחייב לספק את השירותים בצורה הטובה, היעילה וברמה המקצועית הגבוהה ביותר ובהתאם להוראות נספח א' ולתנאי הסכם זה. הספק מתחייב לבצע את השירותים באמצעות נותני שירות מקצועיים,מיומנים וטובים, שיהיו בעלי כישורים כנדרש בהוראות נספח א', המצוידים במיטב הידע הקיים בתחום.

2.5 הקבלן מתחייב , במידה ואינו יצרן המערכות, כי ברשותו הסכמי התמיכה מתאימים, עם יצרני המערכות  וכי, הסכמים אלה יישארו בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם.

2.6 הקבלן מתחייב לעמוד באופן מדויק בכל דרישות החוק, חוקי העזר, תקנות, צווים, כללים,הוראות וכל דרישה אחרת אשר נקבעו או יקבעו ע"י רשות מוסמכת, והעשויים להיות רלבנטיים לביצוע השירותים. הקבלן מתחייב לקבל מהגורם  המוסמך כל היתר ו/או רישיון ו/או אישור ו/או הסמכה הנדרשים לה או לעבודה על פי דין או עפ"י הוראות הסכם זה.
3. מועדי הביצוע

3.1 הקבלן מתחייב כי המועד לאספקת והתקנת המערכות כמפורט בנספח א' לשביעות רצון שב"ס  לא  יעלה על __________ מיום מתן צו התחלת עבודה. תקופת הביצוע בכל אגף/ מכלול לא תעלה על -22 יום.
3.2 "אספקה"- אספקת המערכות, התקנת המערכות בשלמותן,  לרבות אספקת תוכניות, קטלוגים,  הכנת וביצוע תשתיות,בדיקות קבלה, הרצה, הפעלה, הדרכה ותיעוד   על כל הכרוך בכך, בהתאם להוראות נספח א'.
3.3 בכל מקרה של שינוי בלוח הזמנים על הקבלן להודיע בכתב ומראש לשב"ס על סיבת העיכוב והמועד הנדחה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי, המערכות  יתקבלו לשב"ס  רק לאחר נבדקו ע"י נציגי שב"ס המוסמכים לשביעות רצונם.
3.4 אם לא ישלים הקבלן אספקת המערכות במועד,כקבוע בסעיף 3.1   לעיל, ישלם   הקבלן לשב"ס קנס בסך 0.1%  מסכום התמורה לכל יום פיגור כפיצויים מוסכמים. פיגור של למעלה מ- 10 ימים ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם ושב"ס יהא רשאי לבטל ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לקבלת פיצוי.
3.5 שב"ס יהא רשאי לנכות את סכומי הקנסות האמורים בסעיף 3.3 לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עניין שהוא, וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים, אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים מתן השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה.
3.6 במקרה שלא יעמוד הקבלן בהתחיבויותיו כאמור לעיל, רשאי שב"ס להזמין ולבצע את העבודה באמצעות קבלן אחר ולחייב את הקבלן בכל העלויות הכרוחות בכך.

4. אישורים:

4.1 הקבלן יגיש לשב"ס בד בבד עם אספקת המערכות את כל האישורים והרשיונות   הנדרשים עפ"י כל דין ועפ"י הדרישות שבמפרט.
4.2 תיעוד ושילוט:
4.2.1 עם מסירת המערכות לידי המזמין יגיש הקבלן את כל המסמכים הנדרשים לרבות תאור המערכות, הוראות ההפעלה, הוראות התחזוקה, תיק פרוספקטים, ספר המערכות, תוכנית וכיוצ"ב והכל, כמפורט במפרט,נספח א'.
4.3 בעלות וזכויות יוצרים: 

4.3 הקבלן מצהיר כי יסופקו בהתאם להסכם זה רק מוצרים חדשים, נקיים מכל שיעבוד עיקול או זכות כלשהי לצד שלישי, וכי בעת התקנת והטמעת כל מוצר, יהא הקבלן בעל כל הזכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) באותו מוצר, או שהיו בידיו כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות האמורות כדי לאפשר לו לספק לשב"ס את המרכיב כך ששב"ס יהיה רשאי להשתמש בו ללא הפרעה, ללא הגבלת זמן וללא כל התחייבות (לרבות כספית). 

טרם חתימת ההסכם ובכל מקרה בו תועלה טענה כלשהי בעניין הזה, יספק הקבלן לשב"ס את כל האישורים הנדרשים כדי להוכיח את הבעלות או את הקניית זכות השימוש לשב"ס לגבי כל מוצר כאמור (לרבות כל רישיונות התוכנה הנדרשים).

4.4 הקבלן מצהיר כי יגרום לכך כי לשב"ס יהיו זכויות שימוש בלתי מותנות ובלתי מוגבלות בזמן בכל מוצר, תוכנה, רכיב תוכנה או חלק שיסופק, וכן במערכות כמכלול.

4.3.2 כן מצהיר הקבלן כי אין ולא יהיה בשימוש כל מרכיב שיספק משום פגיעה בזכויות כלשהן (לרבות זכויות קניין רוחני) של צד שלישי כלשהו, וכי ככל שידוע לו  ולאחר מיטב בדיקתו  לא הוגשו תביעות ואין איום בהגשת תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.
4.3.3 הקבלן מתחייב כי אם רכיב כלשהו מפר זכות בניגוד לאמור לעיל, יסיר אותו מיד ויסכם עם שב"ס על שימוש ברכיב חוקי אחר או ישיג רישיון שימוש חוקי ברכיב על פי תנאי הסכם זה וכפי שסוכם בן הצדדים, הכול על חשבון הקבלן בלבד, והכול כדי לאפשר המשך שימוש במערכות ללא הפרעה לשב"ס (ובלי לפגוע בשירותים, ברמתם, איכותם או זמינותם).
4.3.4 אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר המוענק לשב"ס על פי הסכם זה או על פי דין באשר לשימוש ברכיבים, לרבות הזכות לפיצויים עקב הפרת הסכם זה או שיפוי בהתאם להוראות הסכם זה. כמו כן אם עומדות לשב"ס זכויות או טענות דומות, נוספות או אחרות כלפי גורם אחר, תהיה לשב"ס הזכות לטעון טענותיו ולהגיש תביעות כנגד כל גוף, ביחד או לחוד, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלי לפגוע בכל זכויותיו וטענותיו כלפי הספק.
5. אחריות                                                                        
4.5  הקבלן יהא אחראי למתן אחריות, שירות אחזקה, טיפול מונע ותיקונים למערכות על חשבונו לתקופה של 12 חודשים ממועד קבלתן, לשביעות רצון שב"ס (להלן: "תקופת האחריות"). לשב"ס האופציה להתקשר עם הקבלן לצורך מתן שירותי תחזוקה מונעת ושוטפת, לאחר תקופת האחריות, לתקופות של שנה, למשך -5 שנים נוספות, באותם תנאים, כבתקופת האחריות, ובתמורה כמפורט בנספח ב'.

4.6 במסגרת אחריותו יחזיק הקבלן ח"ח וחומרי גלם וכל חומר שיתבלה או יתקלקל   ו/או ינזק יוחלף מייד ע"י הקבלן.
4.7 במסגרת אחריותו יספק הקבלן על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש,ח"ח, חומרי הגלם, חומרי עזר וכיוצ"ב, שבאמצעותם יבצע את כל העבודות הנדרשות בהתאם למפרט. 
4.8 במסגרת תקופת האחריות יבצע הקבלן פעמיים בשנה בדיקות תקופתיות למערכות, בהפרש של חצי שנה בין בדיקה לבדיקה בהתאם להוראות נספח א'.

4.9 במהלך תקופת האחריות יעמיד הקבלן לרשות שב"ס מוקד טלפוני פעיל בכל יום במהלך שעות העבודה וכן מוקד לטיפול בתקלות- 24 שעות ביממה. 

4.10 סיוע טלפוני  ובאמצעות דוא"ל  יינתן ללא כל תמורה נוספת.
4.11 זמני תגובה: 
4.11.1 היענות לקריאה ותיקון הציוד  – הגעה לאתר ותיקון  התקלה בתוך פרק זמן  שלא יעלה    על- 6 שעות ממועד ההודעה, במשך כל שעות היממה וכל ימות השנה.
4.11.2 הקבלן מתחייב לטפל בכל תקלה ברציפות ע"י אנשי מקצוע מומחים ומיומנים עד הגעת המערכות לעבודה אופרטיבית מלאה.
4.11.3 הקבלן מתחייב להחליף כל חלק אשר נמצא פגום ו/או לקוי ו/או בלתי תקין ו/או בלתי מתאים בחלק חדש, באם תוקן אותו חלק 3 פעמים ושב והתקלקל.
4.11.4 תקופת האחריות שיתן הקבלן על החלפת החלקים תהא שנה מיום ההחלפה.
4.11.5 איחר הקבלן בהיענות לקריאת שירות ו/או לא ביצע התיקון במועד/ לשביעות רצון שב"ס , יהא המזמין רשאי לחייב את הקבלן בקנס בסכום קבוע וסופי של  500 ש''ח עבור כל שעת איחור ו/או איחור  בביצוע התיקון כנדרש. פיגור של למעלה 2 ימים במתן השירותים, ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם ושב"ס יהא רשאי  לבטל ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לקבלת פיצוי. שב"ס יהא רשאי לקזז  סכומים אלה מכל סכום שיגיע לקבלן ובכל עת.
6. תקופת ההסכם 
6.1 תוקף הסכם זה הינו מיום חתימתו ועד להשלמת התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין (להלן: "תקופת ההתקשרות").
6.2 בתום תקופת האחריות יהא שב"ס רשאי  להאריך תוקף ההסכם לצורך תחזוקה שוטפת ומונעת בתקופות נוספות של שנה ועד 5 שנים בסה"כ (להלן: "תקופת הארכה").

6.3   הוראות הסכם זה יחולו גם על תקופות הארכה.

6.4 למרות האמור לעיל רשאי שב"ס להביא הסכם זה לידי סיום מוקדם בהודעה בכתב שתימסר לקבלן 30 יום מראש,בגין הסיום המוקדם לא יהיה הקבלן זכאי לקבלת פיצוי כלשהוא למעט,התשלומים בגין הביצוע בפועל עד למועד הסיום המוקדם.

7. חומרי גלם ושירות:

7.1 הקבלן מתחייב להבטיח אספקה מיידית של חומרי גלם/חילוף למערכת במחיר הוגן לתקופה שלא תפחת מ – 5 שנים מתום תקופת האחריות.
7.2 הקבלן מתחייב למתן שירות תיקונים ותחזוקה שוטפת בהתאם לפירוט בנספח א' בתמורה כמפורט בהצעת המחיר של הקבלן לרבות לאחר הנחה (באם ניתנה), לתקופה שלא תפחת מ -5  שנים מתום תקופת האחריות וזאת, במידה ושב"ס יהא מעוניין בכך. 
7.3 הקבלן יספק חומר הדרכה והוראות הפעלה ותחזוקה למערכת ויתדרך את נציגי שב"ס בהפעלת ותחזוקת המערכת  באופן מלא.

8. ביטוח:       

8.1 הקבלן לבדו ישא בכל אובדן ו/או נזק לאדם, בע"ח ורכושו, לרבות עובדי  שב"ס  ורכושו, מחמת כל פעולה , רשלנות , מקרה אסון או כל גורם אחר הקשור  בביצוע החוזה / הזמנה על ידיו ו/או ע"י עובדיו כתוצאה מפעולותיו או ממחדליו.

8.2 הקבלן מתחייב לפצות ולפטור את שב"ס על חשבונו מכל תביעה או דרישה שתוגש נגדו  בקשר עם כל נזק שנגרם לכל אדם, בע"ח ורכוש, כולל שב"ס, עובדיו, רכושו עקב ביצוע  החוזה. 
8.3 הקבלן ישלם לשב"ס כל סכום שיידרש , כאמור לעיל, וזאת בתוך – 7 ימים  מקבלת הדרישה. לא ישולם הסכום במועד האמור, ישלם הקבלן לשב"ס בנוסף לסכום זה ריבית והפרשי הצמדה מיום קרות הנזק. הקבלן לבדו יהא אחראי ויישא בכל נזק שייגרם לו,  לעובדיו ,לשליחיו ולעובדי שב"ס ולרכושו ולכל אדם ורכוש עקב טעינת הטובין, הובלתם פריקתם והתקנתם. 

8.4 הקבלן יבטח את עובדיו , את המכונות והמערכת בהם ישתמש בחוזה וכן את המערכת , חומרים והאביזרים שהוא יעביר, כולל הובלה , טעינה ופריקה.
8.5 הקבלן יערוך ביטוחים לעבודות לרבות הציוד והחומרים וכן יערוך ביטוחים מפני נזק או אובדן תוך כדי  ביצוע העבודות לגוף ו/או לרכוש של כל אדם, על חשבונו, לטובתו ולטובת המזמין יחדיו  בהתאם לפירוט כדלקמן:

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות:
תהא בהתאם לפוליסות  המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכלול ביטוח כל סיכונים לרכוש וביטוח חבות כלפי צד ג' ושתיכללנה בה גם ההוראות כדלקמן :  

1) ביטוח רכוש יכלול – ביטוח לכל סיכון לרכוש שיגרם ל"מערכת" כהגדרתן בחוזה זה באתר העבודה מכל סיבה שהיא.
2) סכום ביטוח הרכוש הכולל לא יפחת מסך כל הסכומים כדלקמן:
1. סכום החוזה כולל מע"מ.

2. ערכם של חומרים או ציוד שימסרו ללא תשלום ע"י הממשלה  לקבלן, בנוסף לסכום החוזה.

3. הסכומים האמורים בס"ק (א) ו- (ב) יהיו צמודים ל- $ ארה"ב בהתאם לשער היציג הידוע במועד חתימת החוזה.

3) פרק ביטוח אחריות צד ג' – יכלול סעיף אחריות צולבת כך שכל אחד מן המבוטחים ייחשב כצד שלישי כלפי המבוטח האחר.

4) אנשים שיעבדו מטעם הקבלן ואשר עבורם אין הקבלן חייב בתשלומי ביטוח לאומי, ייחשבו כצד ג' לצורך פוליסה זו.

5) גבולות האחריות כלפי צד שלישי יהיו לפחות : 500,000 $ ארה"ב – למקרה אחד.
6) ייקבע בפוליסה כי המבוטחים יהיו זכאים גם לכל ההוצאות הסבירות שהוציאו או התחייבו בהם למניעת הנזק או להקטנתו, בין אם הנזק נמנע ובין אם לא, הכל בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח  התשמ"א – 1981.
7) הפוליסה תכסה גם אובדן או נזק שנובעים מתאונות שתיגרמנה בגלל חומרים או עבודה לקויים או תכנון לקוי.
8) הפוליסה תכסה גם סיכוני גניבה ופריצה, כאשר עבודות החוזה מתבצעות בתוך בתי סוהר קיימים או בתוך מתקן אחר של הממשלה, הכיסוי לסיכוני גניבה ופריצה יהיה בתוקף לגניבה ופריצה שאירעו בתוך המתקנים או בתי הסוהר כאמור, גם כאשר המבוטח – הממשלה אינו מעסיק שומרים בשכר או חברת שמירה.
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים 
תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכסה כל נזק גוף או מוות שארע תוך כדי ועקב ביצוע עבודה לצורך מילוי התחייבויות הקבלן עפ"י החוזה לפי שעובד אצלו או מטעמו ולכל מי שמקבל ממנו שכר. בפוליסה יכללו גם ההוראות והתנאים כדלקמן :

1) גבולות האחריות יהיו ללא מגבלת סכום.
2) הביטוח יכסה גם קבלנים, קבלני משנה, עובדיהם וכל מי שעובד מטעמם.

3) האחריות על פי הפוליסה תכלול אחריות מעביד / מעסיק כלפי עובד / מועסק עפ"י פקודת הנזיקין ( נוסח – חדש ), פקודת הבטיחות בעבודה וכל חיקוק, כלל או צו מכוחה, וחוק אחריות למוצרים פגומים.
בכל הפוליסות הנ"ל

1) יקבעו כמבוטחים : הקבלן, הממשלה, מדינת ישראל כל קבלני המשנה, מנהלי הפרוייקט והמתכננים של המבנים.
2) תקופת הביטוח תהיה  מיום התחלת ביצוע העבודות כקבוע בצו התחלת העבודה ועד לתום תקופת האחריות.
3) בכל אחת מן הפוליסות יקבע שהפוליסה לא ניתנת לביטול אלא אם כן נמסרה על-כך לממשלה הודעה מוקדמת – 30 יום מראש לפחות.  סעיף קטן זה יחול רק במקרים ובנסיבות שחוק חוזה הביטוח תשמ"א – 1981 מתיר ביטול הפוליסה.
4) בכל אחת מן הפוליסות יקבע כי חברת הביטוח מוותרת על זכותה להגיש תביעה נגד הממשלה בגין סכומים  ששילמה לפי הסכם זה.
5) בכל אחת מן הפוליסות ייקבע כי חברת הביטוח תהיה אחראית כלפי המבוטחים בגין חובתם בשל מקרה ביטוח על פי פקודת הנזיקין ( נוסח חדש ) חוק אחריות למוצרים פגומים ופקודת הבטיחות  בעבודה, לרבות תקנות כללים וצווים שהוצאו מכוחה.
בנוסף להתחייבות הקבלן בדבר המצאת פוליסות הביטוח  , ימציא הקבלן לממשלה, לא יאוחר ממועד חתימתו על החוזה, הצהרה בה הוא מתחייב בין השאר:

1) להגדיל את סכום הביטוח במקרה של שינויים בהיקף החוזה.
2) להאריך את תקופת הביטוח עד לתום תקופת הבדיקה במקרה של המשך ביצוע העבודה מעבר לתקופה הנקובה בפוליסות.
3) להודיע מיד על נזק כלשהו, אם יקרה בזמן ביצוע העבודה, הן  לממשלה הן לחברת הביטוח.  

9. עובדים:
9.1 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מיומנים ומקצועיים במספר הדרוש לצורך מתן     השירותים  ולספק על חשבונו את ההשגחה עליהם, אמצעי תחבורה בשבילם  וכל דבר הכרוך בכך.
9.2 הקבלן מתחייב לדאוג כי עובדיו או מי שימצא בתחום בית הסוהר מטעמו יעזוב  את המקום מיד עם סיום מתן השירות.
9.3 שב"ס יהיה רשאי להורות לקבלן, וזאת ללא נימוק, לחדול מלהעסיק עובד  כל   שהוא במתן השירות ולהרחיק כל אדם כאמור מב/ס מיד עם דרישתו הראשונה של שב"ס ולא לשוב ולהעסיקו במתן השירות בין במישרין ובין בעקיפין.
9.4 הרחקת עובד הקבלן כאמור בסעיף 9.3 לעיל לא תפגע בביצוע הסכם זה והקבלן יציב לאלתר עובד חליפי לביצוע העבודה.
9.5 שב"ס לא יהיה חייב בפיצוי כלשהוא לקבלן ו/או למי מעובדיו בשל נזקים  שנגרמו או שייגרמו למי מהם בשל דרישת שב"ס כאמור בסעיף 9.3 לעיל.
9.6 אי קיום חובות הקבלן זכויות עובדים לפי חוקי העבודה,  צווי ההרחבה   וההסכמים    הקיבוציים הרלוונטיים לענף והסכם ההתקשרות יהווה הפרה יסודית של ההתקשרות.
10. התמורה:

10.1 בכפוף לאספקת המערכות והתקנתן ומתן השירותים, בהתאם להוראות הסכם זה לשביעות רצון שב"ס, ישלם שב"ס לקבלן את הסכומים המפורטים בהצעת הקבלן המצ"ב כנספח ב' להסכם זה, בהתאם למתן השירותים בפועל.
10.2 התמורה תשולם כנגד הצגת חשבוניות מס, לאחר אישור החשבונית ע"י שב"ס ולאחר עמידה בלוח הזמנים כמפורט בהסכם זה.
10.3 הסכומים בגין שרותי התחזוקה לאחר תקופת האחריות , מפורטים בנספח ב' להסכם זה,  ובאם ימומשו תקופות התחזוקה יועברו התשלומים לאחר הצגת חשבוניות, בהתאם לביצוע בפועל ועמידה בלו"ז כמפורט בנספח א'.
10.4 60 – 45 יום לאחר אישור החשבון ע"י שב"ס ישלם שב"ס לקבלן את התשלומים בהודעת זיכוי לבנקים.
10.5 בכל מקרה בו מתן השרות ו/או טיבו לא יתאימו להסכם זה ו/או להוראות שב"ס יתקן הקבלן את הטעון תיקון על חשבונו בלבד, בהתאם להוראות שב"ס.
10.6 הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה כי, התמורה המפורטת בסעיף 10.1 לעיל, היא מלאה וסופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל,לרבות עבור רשיונות,מיסים,התקנה,הדרכה וכל עלות נוספת הכרוכה במתן השרותים..
10.7 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא תינתן הצמדה ו/או תוספת כלשהי בגין התייקרות אלא בהתאם להוראות החשכ"ל בנושא זה.
10.8 למרות האמור לעיל, % 10 מסה''כ  התמורה בגין אספקת השירותים  נשוא מכרז זה,לא ישולמו לקבלן, (להלן:"הסכום שלא שולם") אלא לאחר תום תקופת האחריות ,כפי שיובהר להלן: בתום שנת האחריות הראשונה ישולם לקבלן מחצית  מהסכום שלא שולם ועם סיום שנת האחריות השנייה תשולם לקבלן יתרת הסכום שלא שולם.  המזמין יהא רשאי לעכב תשלום הסכום שלא שולם, במידה והקבלן לא ביצע את כל התחייבויותיו בתקופת האחריות לשביעות רצון שב"ס וזאת, עד להשלמת כל התחייבויות הקבלן.

11. העדר יחסי עובד ומעביד
11.1 מוסכם ומוצהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין בהסכם זה או בתניה מתניותיו כדי ליצור בין  הקבלן ו/או מי מעובדיו לבין שב"ס יחסי עובד-מעביד וכי כל העובדים שיעסיק הקבלן לצורך ביצוע  התחייבויותיו לפי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד.
11.2 כל ההוצאות הנובעות ממתן שירות, לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, רכישת חומרי גלם, הובלה, ביטוח, תשלום לעובדי הקבלן (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים סוציאליים וכל מס או היטל או תשלום חובה אחר) יחולו על הקבלן בלבד, ישולמו על ידו ושב"ס לא יהיה אחראי לתשלום בכל צורה שהיא.
11.3 מוסכם ומוצהר בזאת למען הסר ספק,  כי אין בהסכם זה או בתניה מתניותיו כדי ליצור בין שב"ס לבין הקבלן או מי מעובדיו כל יחסי שליחות ו/או שותפות והקבלן מצהיר בזאת כי לא יציג עצמו בכל צורה שהיא כנציגו  ו/או שליחו של שב"ס וכן לא יתחייב בשמו.
11.4 הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם, כדרוש ע"פ כל  דין.
11.5 הצדדים מצהירים כי בין שב"ס ובין הקבלן ו/או עובדיו ו/או נציגיו ו/או     ספקיו ו/או קבלני משנה ועובדיהם אשר מועסקים על ידי הספק לפי חוזה זה, לא נקשרו ולא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד, ולא יחולו על היחסים בין שב"ס לביניהם הוראות כל דין החל על יחסי עובד ומעביד.
מוסכם בזה בין הצדדים כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי בביצוע השירות על פי החוזה ואין לראות בכל זכות שניתנה על פי החוזה לשב"ס ו/או למי מטעמו לפקח, להדריך או להורות הוראות לקבלן  או לכל אחד מהמועסקים על ידיו בביצוע השירות, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן. לא תהיינה לקבלן ולכל עובד המועסק על ידו ו/או על ידי מי מטעמו כל זכויות של עובד השב"ס והם לא יהיו זכאים מהשב"ס לכל תשלום ו/או זכויות כלשהן שעל פי כל דין ונוהג מגיעים לעובד ממעביד, ולרבות לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות אחרות בקשר עם קיום ו/או ביטול ו/או סיום החוזה ו/או העסקתו בביצוע השירותים.
11.6 הקבלן מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת על מעביד על פי כל דין או על פי הוראות כל הסכם קיבוצי בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצא באלה.
11.7 למען הזהירות בלבד, מוסכם בזאת בין הצדדים כי במידה וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכל זמן שהוא לרבות אחר תום תקופת החוזה ו/או הארכותיו, ככל שתהיינה, כי נותן שרות (לרבות עובדי הקבלן) יחשב עובד של השב"ס, דבר אשר יגרום לשב"ס הוצאות כספיות, לרבות שכ"ט עו"ד וכיוצא באלה - יהא השב"ס זכאי לשיפוי בגין הוצאות אלה (גם באמצעות חילוט הערבות או קיזוז מהתמורה לקבלן).
           חובת השיפוי כפופה להודעת שב"ס לקבלן  על תביעה בסמוך לאחר שהודע לו על כך, מתן אפשרות לקבלן להשתתף בניהול ההגנה, והימנעות מפשרה באופן שמטיל על הקבלן חבות, בלא הסכמתו.
           מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הוצאות משמען גם כל סכום כספי שיהיה על  השב"ס  כמעביד להעמיד לזכותו של מי שיחשב עובד, לרבות לגמלאות, לפיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו.
           היה ולקראת תום תקופת הערבות הבנקאית הנזכרת בסעיף 16 להלן, יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר למעמדו של נותן שרות מטעם הקבלן וטרם נתקבל פסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת בדבר, מתחייב הקבלן להאריך את הערבות הבנקאית הנ"ל, לסכום התביעה ולתקופות עד לסיום ההליך המשפטי.
11.8 בכל פניה, מו"מ, הסכם ומגע כלשהו בין הקבלן לבין כל אדם או גוף אחר,   הקשורה, בין במישרין ובין בעקיפין לביצוע הסכם זה, מתחייב הקבלן להצהיר באופן מפורש לאותו אדם או גוף כי הוא ו/או מי מטעמו אינם עובדים ו/או שלוחים ו/או פועלים מטעם שב"ס וכי הוא בלבד אחראי לכל תלונה ו/או טענה בקשר לשירותים ולכל נזק מכל מין וסוג הקשורים להם.

12. אחריות לנזקים,שיפוי ובטוחים:
12.1 הקבלן בלבד ישא בכל אחריות, בין אזרחית ובין פלילית, בגין עוולה או עבירה כלשהי שתעשה ו/או נזק כלשהו שייגרם, לרכוש ו/או לאדם (או בעל חיים), לרבות לשב"ס, עובדיו, מורשיו, עוברי אורח, קבלני המשנה ומי מטעמם (ולרכוש כל אלה), כתוצאה ו/או במהלך ביצוע עבודה כלשהי לפי הסכם זה ו/או כל הכרוך בה, בין שהנזק נגרם עקב מעשה ובין עקב מחדל, ולרבות כאשר הנזק נגרם בשל הקבלן, עובדיו, שלוחיו, קבלני המשנה שלו, שלוחיהם או המועסקים על ידם.
12.2 בכפוף לאמור בסעיף 12.1 לעיל, מתחייב הקבלן לשפות את שב"ס בגין כל הוצאה, תשלום או פיצוי שיגרמו לשב"ס עקב תביעה ו/או הליך בהם יהיה מעורב שב"ס בכל הקשור לביצוע השירותים והשלכותיהם לאחר גמר ביצועם, ולרבות בכל המצוי באחריות הקבלן על פי האמור בסעיף 12.1 לעיל. הקבלן ישלם כל סכום כאמור למזמין, בצירוף הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד ומומחים, תוך 14 יום מיום קבלת דרישת שב"ס לכך.
         במידה ותוגש תביעה כנגד השב"ס בכל הקשור לביצוע השירותים והשלכותיהם לאחר גמר ביצועם, יודיע על כך השב"ס לקבלן בסמוך לאחר שהודע לו על כך, יאפשר לו להשתתף בניהול ההגנה, ולא יתפשר באופן שמטיל על הקבלן חבות, בלא הסכמת הקבלן. חובת השיפוי של הקבלן הינה בכפוף לקיום תנאי זה.

12.3 שב"ס יהא רשאי לגבות מהקבלן סכומים שיגיעו לו בהתאם לאמור לעיל, לרבות שכ"ט והוצאות, בכל דרך שתראה לו והעומדת לזכותו על פי דין ו/או על פי הסכם זה, לרבות קיזוז הסכומים מן התשלומים המגיעים לקבלן, ולרבות חילוט הערבות הבנקאית מטעם הקבלן (ראה סעיף 16  להלן) או תפיסת ציוד של הקבלן ו/או מכירתו.
12.4 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו אצל מבטח מורשה כדין, למשך כל תקופת קיום ההסכם, ביטוחים בהיקף המתאים להיקף הפרויקט ולפי המפורט בסעיף 8  .
12.5 מוסכם בזאת כי על הקבלן בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית  והמוחלטת על פי דין בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או  הפסד שיקרו או שייגרמו לשב"ס ו/או למי מעובדיו של שב"ס ו/או לצד ג' כלשהוא על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו תוך כדי ביצוע  או אי ביצוע התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה והקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים למניעת אובדן או נזק כאמור.
12.6 הקבלן מתחייב בזה לתקן בהקדם האפשרי ועל חשבונו בלבד כל פגם ו/או נזק ו/או ליקוי שייגרמו בבית הסוהר ו/או בסביבותיו כתוצאה מביצוע  ו/או מאי ביצוע התחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה, בהתאם להוראות שב"ס ולשביעות רצון שב"ס ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שייגרמו כתוצאה מהפגם ו/או הנזק ו/או הליקוי כאמור.

12.7 הקבלן מתחייב בזאת לבצע התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, תוך   נקיטת    כל האמצעים הדרושים למניעת כל נזק למתקנים ולמבנים בבית הסוהר וללא הפרעה למהלך העבודה והפעילות התקינה בבית הסוהר.

12.8 הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה לפי הוראת שב"ס, לכל קבלן אחר המועסק ע"י שב"ס וכן לעובדיו, הן במקום ביצוע העבודה והן בסביבותיו וכן ישתף ויתאם פעולה אתם.

12.9 הקבלן מתחייב למלא ולשמור אחר הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלות עקב מתן השרות לפי הסכם זה וכן על הוראות כל דין ונוהג החלות על מתן השרות וביצועו.

12.10 בכל מקרה בו לא יבצע הקבלן את חובתו המוטלת עליו לפי סעיף 12.6 לעיל, בתוך 10  
ימים, יהיה שב"ס רשאי לבצעה ו/או לשלמה ולחייב את הקבלן בכל העלויות בדרך של קיזוז ו/או מימוש ערבות ו/או בכל דרך אחרת.

12.11 הבאת הסכם זה לידי סיום לא יהיה בה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה.

13. ציוד וחומרים

13.1 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל המערכות, המתקנים והדברים האחרים  הדרושים למתן השירותים בצורה יעילה.
13.2 הקבלן ישתמש לצורך מתן השירות בחומרים מן המין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרט נספח א'.
13.3 הקבלן מתחייב שלא להשתמש לצורך מתן השירות, אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשירים לתפקידם על ידי שב"ס.
14. הדרכה
שבוע לפני מסירת המערכות לשב"ס, יתדרך הקבלן את נציגי שב"ס בשימוש בטיפול
במערכת (בהתאם להוראות נספח א') כחלק מהתחייבויות הקבלן וללא   תמורה נוספת כלשהיא. 

15. שמירת סודיות:
15.1 הקבלן מתחייב לשמור בסוד כל מסמך, ידיעה, תוכנית, שרטוט, תוכנה, הוראת עבודה, נוהל ביצוע, נושא מחקר ופיתוח, שיטה, תהליך, מחיר, תחשיב, סוד מסחרי או עסקי או אחר של המזמין, מידע הנוגע למזמין   ולהסכם, תנאי התקשרות עם ספקים, מידע הקשור במישרין או בעקיפין ברכושו של שב"ס, נהליו, ענייניו, ספקיו, והאנשים או הגופים הקשורים בשב"ס או הבאים עימו במגע, לרבות סוהרים ואסירים, וזאת בין שהגיעו אליה כתוצאה ממתן שירותים לשב"ס, ובין שהגיעו לידיעתו בכל אופן אחר שהוא, וכן כל מידע או נתון אחר אשר יגיעו לידיעתו בכתב או בעל– פה או באמצעי דיגיטאלי או בכל אמצעי אחר, במהלך או תוך כדי ביצוע הסכם זה או בקשר עמו, או שנוצרו במסגרת הסכם זה עבור שב"ס, במישרין או בעקיפין (להלן: "המידע"). הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שהמידע, כהגדרתו לעיל, הנו מסווג ויש לשמור אותו בסודיות.
עם זאת, כמידע סודי לא יחשב: מידע המצוי בידיעת הכלל כדין, מידע שהגיע לקבלן ע"י צד ג' שלא תוך הפרת חובת סודיות, מידע אשר גילויו נדרש על ידי רשות מוסמכת והמועבר לאותה רשות בלבד, ומידע שפותח על ידי הקבלן באופן עצמאי קודם למועד ההתקשרות ושלא תוך הפרת סודיות.
15.2 הקבלן מתחייב כי יביא סעיף 15 זה לידיעת נותני השרות אשר יועסקו  בביצוע החוזה או בקשר עמו, וכי אלה ישמרו את המידע בסוד. הקבלן מתחייב כי הוא, כל אחד מקבלני המשנה שלו, וכל אחד מנותני השרות האמורים, יחתמו טרם תחילת העסקתם על טופס הצהרת סודיות בנוסח המקובל אצל השב"ס, וכן יעמדו בכל הוראות הביטחון של שב"ס.
15.3 הקבלן מתחייב לפעול על פי הנחיות שב"ס בכל הקשור לשמירת סודיות, ובכלל זה להסדרת אבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד נתונים. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו, וכי הוא יעשה ותפעל כמתחייב מחוק זה ומכל דין אחר הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שימצא ברשותו.
15.4 טיפול ממוכן במידע השייך לשב"ס, מחוץ לאתרי ומחשבי השב"ס, אם יהיה בכך צורך (ובאישור השב"ס), יעשה על פי הכללים המתייחסים למידע מסווג, והמידע ישמר רק במחשבים המוגנים על ידי מערכת בקרת גישה ועל פי הנחיות השב"ס.
15.5 הקבלן מתחייב לא למסור לשום אדם כל פרט הקשור בחוזה או בביצוע   החוזה ללא   אישור שב"ס.
15.6 הוראות סעיף זה, ובפרט ההתחייבויות לשמירת סודיות, חלות ללא  הגבלת זמן, אף לאחר תום תקופת החוזה.

15.7 הקבלן יחתים כל אחד מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל אחד האמור להיכנס מטעמו לבית הסוהר לביצוע הסכם זה על כתב התחייבות לשמירה על סודיות כל ידיעה שתגיע אליו אגב ביצוע הסכם זה.

15.8 כתבי ההתחייבות החתומים יועברו ע"י הקבלן לחטיבת הבטחון בשב"ס במצורף לבקשת הקבלן  למתן היתרי כניסה לבית הסוהר לאנשים האמורים להיכנס מטעמו לבית הסוהר לצורך ביצוע הסכם זה.
15.9 אדם שלא ניתן לו היתר כניסה אחראי הקבלן להרחיקו מבית הסוהר.
16. ערבות הקבלן

16.1 להבטחת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן מוסר הקבלן לשב"ס מיד עם חתימת הסכם זה ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של ________ ש"ח (להלן: "ערבות הביצוע"). 
16.2 הערבות תישאר בתוקפה עד שבועיים לאחר תום תקופת האחריות.
16.3 שב"ס יהיה זכאי לממש את הערבות כולה או חלקה בכל מקרה בו לא יעמוד הקבלן  בהתחייבויותיו וזאת בהודעה של 14 יום מראש. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע
 בזכותו של שב"ס לכל סעד ותרופה נוספים שיעמדו לזכותו בגין הפרת תנאי הסכם זה ע"י הקבלן.
16.4 חולטה הערבות או חלקה, כאמור לעיל, יהיה על הקבלן להפקיד ערבות נוספת עד גבול הערבות המוסכמת כך שבכל עת עד תום תקופת אחריות הקבלן על פי הסכם זה, תהא בידי שב"ס ערבות בגובה הסכום האמור.
17. הסבת ההסכם:

מוסכם בזאת כי אין הקבלן רשאי להסב לאחר כלשהו או לקבלני משנה את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה כולן או מקצתן בדרך של מיזוג או בכל דרך אחרת, אלא אם כן קיבל את אישור שב"ס לכך מראש ובכתב.
18. ביטול ההסכם:
18.1 בכל מקרה שהקבלן הפר או לא קיים התחייבות כלשהי על פי הסכם זה ולא תוקנה ההפרה בתוך 10 ימים מיום שהודע לו על כך בהתראה בכתב, יהיה שב"ס רשאי לבטל את ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לפיצוי בגין ההפרה וכל תרופה אחרת שתעמוד לזכותו.
18.2 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוסכם בזה כי שב"ס יהא רשאי להודיע      לקבלן בהודעה מוקדמת של 30  יום על ביטול ההסכם וזאת מכל סיבה שהיא, ומבלי ששב"ס יהא חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור.פעל שב"ס מכוח זכותו זו כאמור ,יהא הקבלן זכאי לקבל את התמורה הכספית המגיעה לו עד להפסקת ההתקשרות על פי סעיף זה.מוסכם ומוצהר כי למעט התמורה הנזכרת בסעיף זה לא תהא לקבלן כל  תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי שב"ס בקשר עם הפסקת פעולתו על פי הסכם  זה.

18.3 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה  שב"ס רשאי להפסיק את ההתקשרות ו/ או לבטל את ההסכם ללא  צורך בהודעה מוקדמת לקבלן  בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים :
1) אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו / או לרכוש הקבלן.
2) אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע  לקבלן.
3) אם הקבלן הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 7 ימים.
4) אם הקבלן יסב את ההסכם, כולו או מקצתו לאחר ללא האישור מוקדם של  שב"ס.
5) כשיש בידי שב"ס הוכחות להנחת דעתו של היועץ המשפטי של שב"ס ,שהקבלן  או      אדם  אחר בשמו או מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לניהול החוזה, חתימת הסכם זה או ביצועו.

19. קיזוז:
19.1 שב"ס יהיה רשאי לקזז כל סכום שיגיע לו על פי הסכם זה מכל סכום שעליו לשלם לקבלן בין על פי הסכם זה ובין מכוח כל עניין אחר.
19.2 שום איחור בשימוש בזכויות ו/או אי שימוש בהן לא יחשבו כויתור ושום ויתור ו/או שינוי של כל אחד או יותר מהוראות הסכם זה לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו בכתב  ובחתימת שני הצדדים.

20. תרופות   
על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)  התשל"א – 1971.
21. ביול הסכם:
ביול ההסכם והוצאות הביול במידה ויחולו ישולמו על ידי הקבלן.
22. כתובות והודעות:

1) כתובות הצדדים הינן במבוא.

2) הודעות הצדדים תעשינה בכתב.
3) יראו הודעה הנשלחת בדואר רשום כמתקבלת תוך 72 שעות ממועד דיוורה בסניף הדואר.
23. סמכות שיפוט:
לבית המשפט המוסמך בתל אביב,סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הקשור  והנובע מחוזה זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום
_______________                                                                   ______________

הקבלן
   שב"ס
מסמך ב' 2 -  תנאים בטחוניים כלליים 
מסמך ב - 2 
תנאים בטחוניים כלליים
0.1
תנאי ביצוע העבודה


א.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה עפ"י תנאי החוזה המצ"ב (להלן החוזה).

ב.
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתנאים המופעים  במפרט הטכני הכללי הבין משרדי,
     ראשי פרקים, מפרטים טכניים מיוחדים, תקנים ישראליים, תקנים 
מקצועיים תנאים כלליים.

0.2
קבלני משנה
א.
במידה ויחליט הקבלן על העסקת קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות הקשורות 
 בפרוייקט הנ"ל באתר ו/או במעבדותיו ובמעבדות קבלן המשנה, מחובתו לפרט בהצעתו     את הפרוט הבא:





שם הקבלן/ חברה/ גוף.



הסבר מפורט על הנושאים, עבודות, תפקידים בהם יטפל קבלן המשנה בפרוייקט הנ"ל.



מקצועות ותחום התמחות של צוות עובדי קבלן המשנה בפרוייקט הנ"ל.


ב.
לא תאושר העסקת קבלן משנה שלא הוזכר בהצעת הקבלן.


ג.
המזמין ראשי לפסול קבלן משנה וזאת ללא צורך במתן הסברים לקבלן.

0.3
תנאים בטחונים


להלן הדרישות בנושא העסקת עובדים בבצוע העבודות השונות לפי מכרז/ חוזה זה ו/או לפי מכרזים נפרדים של קבלנים אחרים.


א.
כללי
1.
על הקבלן להתחשב בהצעתו בעובדות כי תהליך קבלת אישורים לכניסת עובדים לאתר, ללא     יוצא מהכלל, מחייב זמן המתנה של כ - 15 יום ממועד הגשת הרשימות.

2.
עם קבלת הצו להתחלת העבודה יעביר הקבלן למפקח על גבי טופס סטנדרטי של שב"ס את כל הפרטים האישיים הנדרשים של כל העובדים לרבות מנהלי העבודה הצוות, הטכני ומנהל הפרוייקט אשר יטפל בפרוייקט באופן קבוע ואשר עשוי להיכנס לתוך תחומי בית הסוהר במהלך ביצוע העבודות.


3.
הקבלן מתחייב להחזיר לשב"ס את רשיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרשיון מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המערכת וכן בכל עת שידרוש המזמין החזרתו. 

4. הקבלן מתחייב בזאת לבצע את כל הוראות המפקח / אנשי היחידה בשטח כפי שיפורסמו מיד פעם במהלך בצוע העבודה, בכל הקשור לתנאי הביטחון.
5. אי עמידה של מי מעובדי הקבלן בבדיקה הביטחונית לא יפגע בביצוע העבודה   על ידי הקבלן.  

ב.
מתן  רשיונות וסילוק עובדים
1.
 מבלי לפגוע בזכותו של קב"ט / שב"ס לפסול או להתיר מתן רשיונות לפי שקוליו 
הבלעדיים,  מסכים הקבלן מראש כי חובת קבלת הרשיונות על פי הדרישות וההנחיות שיפורטו בהמשך,    תחול על כל הפועלים והעובדים של הקבלן ושל קבלני המשנה שיפעלו באמצעותו באתר ובמבנה אקראיים וכו', וכן העובדים אשר יועסקו על ידי הקבלנים במתן טפול ושרות בתקופת שנת האחריות.  

     אי לכך, על הקבלן להגיש לכשיידרש, רשימות עובדים שיכללו רזרבות עובדים 

     ( לתחלופה, מילואים, הרחקת עובדים וכו' ).

2.     שב"ס רשאי לדרוש סילוקו של כל עובד המועסק ע"י הקבלן או על ידי קבלן המשנה שלו,        ללא מתן כל נימוק ולפי שיקול דעתו המוחלט, והקבלן מתחייב לסלק אדם כזה מיד עם קבלת הדרישות מאת שב"ס וללא כל ערעור. 

3  לא תותר העסקת עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית או שהינם בעלי 

        אזרחות זרה ובידם אישור העסקה ושהייה בארץ ממשרד הפנים ולמעט עובדי

        שטחים,  באתר העבודה הן בתקופת ההתקנה והן בתקופת השרות לאחר שנת 


        האחריות.


4 למניעת ספק, מודגש כי לא תותר שהות או לינה של עובדים ומבקרים באתר 

       בשעות הלילה.

5 במידה ומתנהלת באתר עבודה במשמרת לילה יש לתאם זאת עם קב"ט היחידה 


       ומפקח העבודה, ולערוך  רישום ביומן העבודה. 

6 למניעת ספק מודגש בזאת שעל הקבלן וכל מי שנמצא בשרותו לצורך ביצוע 


       הסכם זה חל איסור יצירת קשר מכל סוג שהוא עם האסירים ללא יוצא מהכלל, 


       על כל ניסיון יצירת קשר מצד האסירים מחוייב הקבלן לדווח לקב"ט המתקן / 


       חדר הבקרה.

7 מודגש בזאת שמתן רשיון כניסה הינו אישי ומחייב תדרוך בטחוני / הנחיות 


       התנהגות במתקן זה, התדרוך יבוצע בקבוצה ולא לבודדים ע"י קב"ט המתקן ו/ 


       או מי שהוסמך על ידו. 

8 למניעת ספק מודגש בזאת שאין להכניס או להעביר בדרך כל שהיא לתחום 


       בית הסוהר או ממנו כל חפץ ( לרבות כספים, מזון, טבק מכתבים אל ומאת) 


       שלא  הותרה הכנסתו לכלא מראש, הכנסת כלי נשק אסורה לחלוטין. 

9 למניעת ספק מודגש בזאת שאין לצלם ואין לשרטט מתקן ממתקני בית הסוהר, 


       לרבות מערכות מכניות ואלקטרוניות אלא אם דרוש הדבר לצרכי ביצוע העבודה, 

                    וניתן לכך אישור מוקדם מהקב"ט / מתכנן.
10  על הקבלן, פועליו או שלוחיו חל איסור מוחלט להשאיר ללא השגחה צמודה, כל 


        ציוד מכל סוג שהוא לרבות כלי עבודה ( ידניים ו/או חשמליים)  חומרים וציוד 


        עזר ( צינורות, סולמות, פיגומים, כבלים וכו').

באפשרות הקבלן לבצע קשירה בשרשרת ומנעול מאובטחים של פרטי ציוד מכל סוג שהוא  במידת הצורך, אך ורק לאחר אישור בכתב ביומן מקב"ט המתקן / מפקח.

ג.
טיפול בכלי עבודה
1.
למניעת ספק מודגש בזאת שהכנסת/ הוצאת כל כלי עבודה אל ומהמתקן תהיה אך ורק     בנוכחות קב"ט המתקן ו/או בא כוחו, בליווי רישום / תיעוד מתאים.


2.
כל כלי עבודה מכל סוג שהוא לרבות ציוד חשמלי, פנאומטי, סולמות וכד' יסומן כדלקמן:



- 
צביעת זיהוי בצבע אדום.



-
סיפרור בהתאם לסוג, הסיפרור יבוצענו באקדח חשמלי, פנאומטי ו/או  בהתזת חול.


כל כלי עבודה ירשם בטופס אפסניה בזמן הכנסה ו/או הוצאה מהמתקן, העתק יועבר לקב"ט מהמתקן. 


3.
אחסנת כלי עבודה תבוצע במחסן כמפורט בסעיף איחסון 00.5.

4.
הקבלן ימנה את אחד העובדים כאפסנאי שיבצע רישום של הנפקה / כלי עבודה אל ומאת המחסן, הרישום יתבצע בכל יום עבודה בתחילתו ובסיומו.


5.
העלמות כל כלי עבודה מכל סוג שהוא תדווח מידית לקב"ט המתקן - חדר בקרה, לא תתאפשר יציאת הקבלן / עובדיו מהשטח עד להמצאת הכלי. 

6.
הקבלן מתחייב לאפשר לקב"ט המתקן ו/או בא כוחו לבצע בדיקת התאמת רישום למצבת  כלי עבודות במחסן.

ד.
שמירת סודיות / נוהלי בטחון

1.
הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל ידיעה אשר בידו ו/או אשר הגיעה לידו ו/או 

לעובדיו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכמה ו/או בקשר עמו, הינה סודית והקבלן מתחייב  לשמור על כל ידיעה כאמור בסוד ולהביא סעיף זה לידיעת עובדיו.

2.
הקבלן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים למבנה ו/או לבצוע המבנה, לרבות 
העתקים בין שהוכנו ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או על חשבונו ובין שהוכנו ע"י שב"ס.

3.
הקבלן יכלול בחוזה עם קבלני המשנה, עם עובדיו ועם כל מי שנמצא בשירותיו בקשר עם בצוע הסכם זה, הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה 
שהגיעה או שתגיע אליהם עקב ביצוע הסכם זה, ובעדר סעיף כזה בחוזה תוסף התחייבות בנדון, בנוסח שיוכן  ע"י שב"ס.

5. חובת שמירת הנחיות בטחון/ כללי התנהגות

1.
אי קיום הנחיות בטחון / כללי התנהגות כפי שהוסברו לעיל, עלולה להוות עבירה 

פלילית לפי פקודות בתי הסוהר ( נוסח חדש) תשל"ב 1972.

6. חובת שמירה סודיות לפי החוק


תשומת לב הקבלן מופנית לחוק העונשין תשל"ז - 1977, שזה לשונו:

1.
היה אדם בעל חוזה של מדינה או של גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה לשנת תשי"ח - 1958 ( נוסח משולב) ובחוזה התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב בצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות בדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.


2.
בסעיף זה "בעל חוזה" - לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן, לשם ביצוע חוזה.



ההגדרות ל"ידיעה" ו"מסירה" הן:



"ידיעה" לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תאור, תכנית, סיסמה, סמל נוסח, חפץ



                או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור ידעה.



"מסירה" לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות וגם - מסירה, הקבלן מתחייב בזאת

להחזיק ולשמור את כל התכניות, השיטוטים, המסמכים וכו' 

   המתייחסים למבנה ולמערוכת בארונות מתכת נעולים במוטות נעילה  מפלדה ומנעולים  שאושרו לכך על ידי המנהל.

הצהרה לחוזה מס'____________

הצהרה לשמירת סודיות - סדרי בטחון (עבודות חוץ)
אני החתום מטה                   ת.ז מס'          
הגר בעיר            רח'/שכונה                        מס'            טלפון:          
מצהיר בזה:

1.
 ידוע לי כי העבודה מסווגת ואיני רשאי לגלות לאדם את עובדת מסירתה


ללא אישור המנהל. האיסור חל גם לגבי העובדים שאעסיקם בקשר לעבודה, פרט 


ובמידה שהדבר הכרחי לצורך ביצוע העבודה, כ"כ ידוע לי שאסור לי לדווח לחברי


ההנהלה או לשותפים בארץ או בחוץ לארץ דבר העבודה, אלא לאחר קבלת רשות 


מראש מהמנהל.

2.
הנני מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אלי עקב ביצוע העבודה ולא אמסור כל


ידיעה כאמור לאדם שאינו מוסמך לקבלה.

3.
הנני מתחייב לשמור על סודיות התכניות, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות


והמסמכים המתייחסים לעבודה או לביצוע המבנה, לרבות העתקים בין שהוכנו


על ידי או מטעמי או על חשבוני ובין שהוכנו ע"י המנהל או מטעמו או על חשבונו.

4.
אני יודע כי התכניות, השרטוטים ויתר המסמכים, כאמור בסעיף הקודם, מופקדים 


בידי לצרכי העבודה בלבד, ורק למשך תקופת העבודה. הריני מתחייב להחזירם בשלמותם 
למנהל 
עם תום ביצוע העבודה ובמקרה של ביטולה - מיד עם ביטולה.


לא אעשה ולא אניח לאחרים לעשות כל העתקים מהמסמכים שאקבל לצורך ביצוע


העבודה.

5.
 הריני מתחייב לא להוציא מחוץ לתחומי משרדי כל מסמכים וחומר אחר שקיבלתי


או שאקבל, לשמור אותם בתוך ארון סגור המאושר ע"י המנהל ולהחזיק את המפתחות


ממנו רק ברשותי או ברשות אנשים נוספים - באישור המנהל, הנני אחראי לכך שבגמר כל יום עבודה           ירוכזו כל המסמכים בארון כנ"ל וכי אוודא ששום מסמך לא ישאר בלתי נעול.

6.
הריני מתחייב לדווח למנהל מיד על כל מקרה של אבדן מסמך.

7.
חומר בלוי, קרוע וכיו"ב יוחזר למנהל בדרך  שיוסכם עליה מראש.

8.
הריני מתחייב, לפי דרישת המנהל, להביא לידיעתו כל פרט הנוגע לעובדי  משרדי 


המועסקים בקשר לעבודה, כ"כ  להעסיק בקשר לעבודה רק עובדים, אשר יאושרו


ע"י המנהל ולהפסיק את עבודתם לפי דרישתו.

9.
אכלול בחוזה עם עובדי ועם כל מי שנמצא בשירותי בקשר עם ביצוע החוזה הוראה


המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או תגיע אליהם עקב ביצוע החוזה


ובהעדר חוזה בכתב אחתים כל אחד מהם על כתב התחייבות בנדון בנוסח שיוכן


על ידי המנהל.

10.
הריני מתחייב לא למסור ו/או להעביר אתה חוזה כולו או מקצתו, או ביצוע החוזה


כולו או מקצתו, לזולתי , אלא אם כן אקבל על כך הסכמה מוקדמת בכתב מאת המנהל.

11.
הריני מתחייב לא להעביר באמצעות הדואר כל שרטוטים, תכניות, תרשימים או 


חשבונות, אלא אם יהיו אמצעי ההעברה בתיאום עם המנהל ובאישורו, כן מתחייב


אני לא לשוחח שיחות טלפוניות בצורה שתגלה את מהות העבודה המבוצעת על ידי.

12.
סידורי בטחון נוספים אשר ייקבעו ביני לבין המנהל יירשמו ויובאו כנספח  להצהרה זו.

13.
מבלי לגרוע מההוראות הקודמות של הצהרה זו, הנני מתחייב למלא אחר כל הוראות


הביטחון והסדורים הביטחוניים שאדרש לעשותם על ידי נציג המנהל בקשר לביצוע


העבודות בשבילו או מטעמו.

14.
במקרה של סתירה בין הוראות החוזה על כל תוספותיו, הוראות הצהרה זו עדיפות.

15.
הצהרה זו צורפת לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

16.
הריני מאשר , כי קראתי  את ההצהרה דלעיל והסעיפים 118 , 119 מחוק העונשין


תשל"ז - 1977 המובאים להלן, וידוע לי כי אם אעבור על אחת מהוראות החוק


וההצהרה דלעיל, הנני צפוי לעונש מאסר.

ולראייה באתי על החתום

יום           לחודש             שנת               חתימת הקבלן        
מסמך ג' – 1 תנאים כלליים מיוחדים

פרק 00  -  מוקדמות 

הצעת מחיר / חוזה זה מתיחס לביצוע עבודות חשמל ומתח נמוך בבית המעצר תל אביב – אבו כביר
00.02     תיאור העבודה של מכרז/חוזה זה

   העבודות של מכרז/חוזה זה כוללות בין היתר את העבודות הבאות
00.02.1–  בצוע מערכת תאורה בפרוזדורים של תאי העצורים/כלואים (גופי תאורה + נקודות תאורה)

00.02.2–  בצוע מערכת תאורת חרום בכל הפרוזדורים בבית המצר (אזור כלואים, משרדים וכו')

00.02.3  – בצוע לוחות חשמל קריטיים במפוחי עשן

00.02.4–  בצוע תעלות כבלים מסוגים שונים כמפורט בתוכניות.

00.02.5–  בצוע קווי הזנה בין לוח חשמל ראשי בית מעצר ללוחות חשמל קריטיים .

00.02.6–  בצוע מערכת גילוי אש ועשן, רכזות , סירנות , לחצני אזעקת אש כולל קוים לאביזרים השונים במערכת גילוי אש ועשן

00.02.7 – בצוע מערכת כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל, חדר גנרטור, מנדפים במטבח.

00.02.8-   העברת בקורת מהנדס בודק לחשמל לאחר גמר בצוע מערכת התאורה ולוחות חשמל.

00.12.9 –  העברת בקורת מכון התקנים הישראלי למערכת גילוי אש ועשן וכיבוי אוטומטי בלוחות חשמל 

00.12.10 – בצוע אינטגרציה של כל המערכות לפי פרוגרמה של יועץ בטיחות.

00.12.11 – בצוע מערכת מפוחי עשן

הערה:     על הקבלן שיבצע את העבודה לתאם את כל העבודות, זמני הבצוע , ניתוקי החשמל, בצוע מעגלים חדשים , שינויים בלוחות חשמל, פרוק גופי תאורה  והרכבת גופי תאורה  עם השב"ס.

                לא תשולם לקבלן תוספת בגין עבודה בשעות לא מקובלות , שעות לילה, בצוע עבודה בשלבים , ברורים שונים וכו'.

על הקבלן לתאם את תוכניות החשמל של המכרז עם מערכת החשמל הקיימת  ולהתחבר אליה. מחירי הסעיפים כוללים את כל המפורט בהערות.
00.03
אתר העבודות
א.
תשומת לב הקבלן מופנית למיקום העבודה, הפעיל במשך כל ימות השנה. על הקבלן לקחת בחשבון, כי בזמן עבודתו נמשכת הפעילות והעבודה השוטפת בכל המבנה. אי לכך, על הקבלן לבצע את עבודותיו עפ"י 
תיאום מוקדם תוך קיום הפעילות השוטפת של שב"ס. על הקבלן ללמוד היטב את שיטת הפעילות ולתכנן את עבודתו בהתאם.

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שייתכנו שעות בהן יידרש להפסיק את עבודתו באזורים מסוימים.
ב.
הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, עבור עבודה בימים ובשעות לא שגרתיים, כולל מועדים ולילות, במידה וזה יידרש  לעמוד בלוח הזמנים.

ג.
כמו כן הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף עבור המקרים בהם יתבקש להפסיק את העבודה במשך היום ולהמשיכה בזמן אחר ו/או בלילה.
1.          כללי

2.
התארגנות באתר הבניה והמבנים דרכי הגישה לאתר הכרת השטח.


א.
שטח ההתארגנות בו יוכל הקבלן להעמיד מבני עזר זמניים, חומרים, ציוד וכיו"ב 
יהיה בתחום אתר הבנייה בלבד.


ב.
על הקבלן להגיש למפקח, לא יאוחר מאשר שבוע 
מיום מתן צו התחלת 

         העבודה, תכנית ובה הצעתו להתארגנות באתר הבנייה תוך שמירת שטח 

         התארגנות ואיחסון מתאים ליתר הקבלנים שיעבדו באתר, המעוסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע המבנה, אם יהיו כאלה. תכנית זאת תכלול מפת האתר ועליה מסומנים מיקום המתקנים הזמניים, דרכי הגישה, 
המחסנים, מיקום המנוף, שטחי מיקום האחסון, מיקום המבנים שישמשו 
למשרדי הקבלן והמפקח, השרותים לנוחיות העובדים ולאכילה וכיו"ב.

3. אחסון

- הקבלן יכשיר שטח לאחסון כלים וחומרים בתוך שטח ההתארגנות לרבות

  מחסן נעול על פי ההגדרות של הנעילה למשרדים כמפורט להלן.

- באפשרות הקבלן להקים שטח אחסון חיצוני למיתקן. במידה ויממש אופציה זו

   באחריותו להציב שמירה במקום במהלך כל תקופת הביצוע על פי הנחיות 

   חברת הביטוח.
                             ד.      משרד למפקח 

על הקבלן להציב באתר על   חשבונו מייד עם תחילת עבודתו, מבנה יביל   נפרד מאופיין כמשרד בשטח   של כ-15 מ"ר לשימושו הבלעדי של המפקח.

-
במבנה יהיה חדר, שירותים ומטבחון. הגמר הפנימי יהיה ע"פ איפיון שיימסר לקבלן הזוכה. במבנה יותקנו אסלה, כיור רחצה, מטבחון, מקרר, מזגן, תאורה פלואורצנטית ושקעים חשמליים.

-
בחדר יהיו 2 שולחנות משרדיים (במידות 0.6X1.20 ו- 0.6X1.80 לפחות) עם מגירות ניתנות לנעילה, ארונות למסמכים ניתנים לנעילה ו-6 כסאות).

-
המשרד יחובר לחשמל, למים ולביוב.

-
על הקבלן להעמיד לרשות המפקח קו ומכשיר טלפון ופקס מצויד בדפים 4A.

-
בגמר העבודה יסלק הקבלן את המבנה יחד עם פינוי כל האתר.

-
על המבנה, הצבתו והציוד שבו לא ישולם לקבלן בנפרד. 

3.          תנועה ונתיבי תנועה במתקן

1. נתיבי התנועה, כבישים, ושבילים, אל מקום העבודה וממנו כולל שילוטם

וסימונם ולרבות הכנה של שבילים זמניים ודרכים זמניות יתואמו עם המפקח.


  כל נזק אשר יגרם לכבישים ו/או משטחים קיימים – יתוקן על ידי הקבלן ועל


  חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.


  אין להעלות כלי רכב על גבי נתיב תנועה כל שהוא בלי לוודא שגלגליו נקיים,


  והחומר המועמס עליו אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

2.   כניסה ויציאה של כלי רכב והולכי רגל של הקבלן ועובדיו, יהיו בהתאם להוראות 

  הקיימות בשער המתקן.

3.    על הקבלן להבטיח תנועה בטוחה של הולכי רגל וכלי רכב מכל סוג שהוא (לרבות

כאלה המובילים עפר או חומרי בניה ) ללא הפרעות בזמן עבודתו, לרבות השגת

         אשורי הגורמים השונים, כמו משטרת ישראל, משרד התחבורה, הרשות המקומית, שב"ס  וכל גורם אחר שאישורו נדרש עפ"י דין לצורך העבודה.

        הקבלן יאפשר שימוש בדרכים שהוכשרו על ידו גם לקבלנים אחרים שיעבדו באתר ובפרוייקט בכלל, גם אם הם מועסקים ישירות ע"י המזמין.

        תשומת לב הקבלן מופנית לקיום עמודי חשמל, טלפון, קווי מים וביוב (לרבות תת קרקעיים) ועל הקבלן להמנע מלפגוע בהם פרט לנדרש להסיטם. על כל פגיעה, יודיע הקבלן מיידית לחברת החשמל ו/או לחברת בזק, ו/או הרשות המקומית, ו/או לכל רשות מוסמכת אחרת, לפי העניין וכן לידיעת המפקח וישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקונה של הפגיעה כאמור.

4.
בטיחות

א.
על הקבלן לקיים את  דרישות  כל דין הנוגעות לבטיחות בעבודה  ולקיים כל  הוראה של רשות מוסמכת, לרבות, הוראות משרד העבודה, חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי - ידיעת דרישה כל שהיא של מי מהרשויות.

2. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו וכן ולדאוג לשלום המשתמשים באתרים בדרכי הגישה.

3. במידה וכתוצאה מפעילות הקבלן, תגרמה הפרעות לתנועה, או לעבודות קבלנים

         אחרים או שיגרם מפגע בטיחותי וכו' , רשאי המפקח להפסיק את עבודות הקבלן, עד אשר יינקטו האמצעים המתאימים למניעת הפרעות או מפגעים אלה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. הפסקה מסוג זה לא 
תוכר כעילה להארכת תקופת הביצוע.

4. הקבלן נדרש למנות באתר ממונה על בטיחות אשר ימצא באתר במשך כל שעות

     הפעילות ויהיו בידיו כל הפרסומים של הכללים, ההוראות והחוקים בנושא.

5. הקבלן  ימלא עם תחילת העבודה את ההודעה על פעולות בנייה לפי פקודת

        הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל- 1970 (סעיף 192) וימסור לידי המפקח תצלום   הודעה ואישור משלוח ההודעה בדואר רשום.

6. אם ימנה המנהל או המפקח קבלנים אחרים נוספים, בין אם הם כפופים לקבלן

        ובין  אם לא, יהיה הקבלן אחראי על עבודתם בכל הנוגע לבטיחות בעבודה. סמכותו  ואחריותו לגביהם תהיה כקבלן ראשי לכל דבר ועניין ולא יהבה סיבה לכל תשלום נוסף.
5.
שמירה ותאורה

א.
החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין, אחראי הקבלן אחריות 

מלאה ובלעדית לשמירת עבודותיו ומוצריו באתר העבודה ומבנים עצמם 

ולהשגחה עליהם, על כל המתקנים הארעיים שבהם ועל כל הרכוש של המזמי
במבנים, באתר הבניה ו/ או בסמוך לו. במקרה של נזק, אובדן או פגיעה למבנים,
או לכל חלק מהם או לכל חלק מהמתקנים הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, 
מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר את המבנים לקדמותם, על 
חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק יהיו  המבנים במצב המתאים, מכל  הבחינות, 
לדרישות החוזה ולהוראותיו של המפקח.

2. הקבלן יתקין ויקיים, על חשבונו, תאורה באתר הבנייה, לצורך הגנה על
העבודות,  ו/או על המבנים והמתקנים הקיימים באתר ובסמוך לו, ו/או

לבטיחות ולנוחיות הציבור.

התאורה תותקן בתוך הבנין עצמו ובנקודות חיצוניות שונות באתר לפי

        קביעת המפקח ותופעל כל זמן ביצוע העבודות באתר. ההוצאות הנובעות מהפעלת התאורה, יחולו על הקבלן בלבד.

6.   תאום עם גורמים נוספים, מניעת נזקים והפרעות, אחריות למבנים מתקנים ומערכות:

1.   תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי העבודה מתבצעת בבית סוהר פעיל 

        ומאוכלס. על הקבלן לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם הגורמים האחרים במתקן. הקבלן מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה, תאום שלבים ועבודה בשעות שיקבעו.

         על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדורשים למניעת נזקים לרכוש או לאדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה.

2.    הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים ומתקנים הקיימים באתר הבניה או

         בסביבתו, לרבות המערכות העל קרקעיות או התת קרקעיות יתקן על חשבונו כל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע העבודה.

        עם גילוי מתקן המפריע למהלך עבודתו עליו להודיע מיד למפקח, לקבל הוראות על אופן הטיפול בו ולבצע הטיה בטוב ו/או תיקון ו/או מתקן זמני אחר באופן שניתן יהיה להמשיך לתפעל את המתקן ו/או המערכת באותה רמת שירות כמו שהיתה לפני הגילוי ו/או ההטיה.

3.   ללא קשר לנ"ל מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות המקדימות הנדרשות על פי

המפרטים, התכניות הקיימות, המטרדים והמערכות הידועות.

        הטיפול האמור בס"ק ב' לעיל מתייחס רק למערכות ו/או מתקנים בלתי ידועים שאינם מופיעים ע"ג התכניות של שב"ס או שנתגלו בהפתעה תוך כדי תהליך הביצוע.

4.   הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין והמפקח מכל אחריות לנזק הישיר או העקיף שיגרם לאותם מבנים מערכות ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הן הישירות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנזק הנ"ל.

7. נקיון האתר הבניה

1.   הקבלן אחראי על הנקיון השוטף של המבנה ושל אתר הבניה, לרבות המדרכות

        והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע המבנה. כל עודפי עפר ו/או חומרים וכל פסולת בנין מצטברת יסולקו למקום מורשה לשפיכת הפסולת. הקבלן יסתום את כל הבורות והתעלות ויישר את כל קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודה.

        הנקיון יעשה מדי יום בין אם הלכלוך ו/או הפסולת ו/או העודפים הושארו ע"י הקבלן, בין אם ע"י קבלני המשנה שלו ובין אם הושארו ע"י קבלן אחר המופעל ע"י המפקח.

2. בסיום ביצוע העבודה ולפני מסירתה למזמין, ינקה הקבלן היטב את עבודותיו 

באתר כולו, וכן הליכלוך והשאריות האחרים באתר, שלפי קביעת המפקח הינם

        תוצאה של עבודותיו של הקבלן. הנקיון יכלול שטיפה ונקיון יסודי המתבצע ע"י חברת נקיון בטרם אכלוס, של אלמנטים כגון רצפות, קירות, מחיצות, ציפויים, חיפויים, משטחים, דלתות, משקופים, חלונות, שמשות, פירזול, תיקרות, כלים הסניטריים, אביזרי חשמל, לרבות הסרת כתמי צבע, שמן וכגון אלו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

3.   לא ביצע הקבלן את חובותיו כאמור לעיל, רשאי המפקח להפעיל קבלן אחר לביצוע 

        הנ"ל בכל מחיר שידרש והקבלן יחוייב בכל ההוצאות הנובעות מכך בתוספת של 12% דמי ניהול כמפורט בסעיף 57 לחוזה.

8. בדיקת תכניות מסמכי חוזה והמצאות חומרים נדרשים לבצוע
1.    הקבלן יבדוק את כל התוכניות, את המידות ואת המצב באתר, לרבות

איזון וסימון. הנ"ל כולל סופרפוזיציה של מערכות בתוך המבנה ומחוצה לו וכן התייחסות למבנים ומתקנים קיימים.

2.   במקרה שתתגלה טעות או סתירה בין התוכניות, במסמכים ובפרטים, 

  לבין הקיים בשטח, יודיע הקבלן על כך מיד למזמין על מנת לאפשר בדיקה בזמן סביר. המזמין יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה.

3.   על הקבלן להחזיק במשרד שבאתר את כל המסמכים המפורטים 

  בהסכם, לרבות המפרט הכללי (במהדורתו העדכנית), המפרטים, כתבי כמויות, תכניות וכן מכשירי מדידה וכיו"ב. המזמין המפקח ו/או המתכננים ויועצים, יהיו רשאים ולהשתמש במסמכים אלה ו/או בתוכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופות ביצוע העבודה.

4.   מובהר בזה כי כל התוכניות הנוגעות לביצוע העבודות הינן רכושו 

   הבלעדי של המזמין והוא בעל זכויות היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד. לא להכין מהם העתקים, ולא להעבירן לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות.

        הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התוכניות לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ואסור לו להשתמש בהן לכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן, הקבלן מוותר בזה על זכות עכבון בקשר לתכניות ו/או חלק מהן.

5.    על הקבלן לבדוק בטרם הגשת הצעתו את כל חומרים האביזרים והציוד

   הנדרשים לצורכי הבניה ובמידה ויש חומר או אביזר אשר איננו קיים במלאי אצל היצרנים או שעשוי להיווצר פיגור בעבודה בשל איחור באספקתו, יתריע על כך בפני המזמין בטרם יגיש הצעתו או יציג את הבעיה במסגרת סיור הקבלנים. הגיש הקבלן את הצעתו (בין אם המזמין קיבל דעתו בקשר לחומרים או הציוד הנ"ל ובין אם לא) הצעתו נבחרה ונחתם עמו חוזה לבצוע העבודה עליו לפעול מבעוד מועד להזמנת החומרים ו/או הציוד ו/או האביזרים העשויים לעורר קושי באספקת ו/או בביצוע. לא תתקבל כל טענה על כי הקבלן התריע על קיום הבעיה או על כי נתקל בבעייה של אספקה של חומר או אביזר או ציוד תוך כדי הביצוע.

9. שווה ערך
1.   שווה ערך – פרושו, חומר או מוצר דומה מבחינת האיכות לחומר ו/או למוצר הנקוב באחד ממסמכי החוזה. הקבלן רשאי להציע שוה ערך לחומר ו/או מוצר שנדרש בכתב הכמויות בתנאי שהחומר ו/או המוצר שווה ערך טכנית בכפוף לאישור המוקדם של המפקח.

2.   לא אישר המפקח את המוצר שלפי דעת הקבלן הוא שווה ערך ישתמש קבלן במוצר שנדרש מלכתחילה. בכל מקום שמוזכר שם היצרן או שמו המסחרי של חומר ו/או המוצר, מתיחס המחיר בכתב הכמויות לבצוע העבודה באמצעות החומר ו/או המוצר הנזכר. במקרה של שימוש בחומר ו/או מוצר חלופי שהוצע ע"י הקבלן ושאושר על ידי המפקח כשווה ערך למוצר הנקוב בכתב הכמויות, לא יהיה מחיר הסעיף גבוה יותר מהמחיר המצויין בכתב הכמויות.

3. אישר המפקח שוה ערך והתברר בסופו ששוה הערך אינו נותן את אותו מענה,

     יהיה הקבלן אחראי להחלפתו  ו/או לבצע באמצעות חומר אחר וזאת ללא כל תמורה נוספת.

10. מהנדס ומנהל עבודה באתר מטעם הקבלן
1. הקבלן יעסיק בקביעות במשך כל תקופת הביצוע מהנדס מנוסה הרשום בפנקס

         המהנדסים, המהנדס ימצא באתר בכל השעות בהן מתבצעת העבודה, לרבות בשעות מעבר לשעות העבודה המקובלות.

      המהנדס יחתום בעיריה על הטפסים הנדרשים כאחראי לביצוע.

2. בנוסף יועסק ע"י הקבלן מנהל העבודה ראשי קבוע אשר יהא אחראי לתאום כל בעלי המקצוע והפעלתם ויהיה ממונה על הבטיחות.

      שמו של מנהל העבודה יועבר למשרד העבודה בטרם התחלת העבודה באתר.

11. אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים
1. על הקבלן להגיש לאישור המזמין, תוך שבועיים מיום מתן צו התחלת העבודה

את רשימת קבלני המשנה, היצרנים והספקים שבדעתו להעסיק.

   הרשימה תכלול פירוט עבודות דומות שעשה קבלן המשנה ב3- שנים האחרונות לרבות שמות של מפקח היכולים להמליץ על עבודתו.
2. סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או לפסול כל קבלן משנה, ו/או

         יצרן, ו/או ספק שיוגשו לאישורו ופסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות ו/או   לדרישות להארכת תקופת הביצוע.

3. בנוסף מודגשת זכותו של המפקח, לסלק מאתר הבניה כל קבלן משנה ו/או יצרן

         ו/או ספק אשר למרות האישור שניתן להעסקתו אם אינו מבצע או שאינו מסוגל לבצע לדעת המפקח את עבודתו בהתאם לדרישות לתוכניות ולמפרטים, או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן.

4. הקבלן מתחייב להגיש לאישורו של המפקח בתוך 7 ימים מיום סילוק קבלן 

      המשנה או הספק או היצרן שמות של קבלני משנה או ספקים או יצרנים אחרים.

5. סילוק קבלן משנה, ו/או יצרן ו/או ספק, ע"י המפקח, לא יהוו עילה לתביעות

      כספיות מצד הקבלן, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.

6. האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי דין

      כנגד הקבלן ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.

12. שינויים ותוספות לסעיפי כתב הכמויות וניתוח מחירים חריגים:

1.  המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע שנויים בעבודה ועל הקבלן יהיה לבצעם,

       בין אם הם מופיעים בכתב הכמויות שבחוזה ובין אם לא.

2. במקרה שמחיר יחידה לסעיף כל שהוא אינו נכלל בכתב הכמויות הוא ישולם

      על פי נתוח מחירים שיוגש ע"י הקבלן ויאושר ע"י המפקח.
3. ניתוח מחיר כנ"ל יכול להיות מוגש באחת מהדרכים הבאות (כאשר הראשונה

      עדיפה על השיטה הבאה אחריה):

· פרורטה למחיר קיים בחוזה.

· נתוח המבוסס על מחירון המאגר המשולב לעבודות בניה במשרדי הממשלה, כולל הנחה     של 10%. 

לא תינתן / תשולם כל תוספת מקדמים על סעיפי המאגר.

·  ניתוח תשומות, על בסיס עלויות בפועל (מלוות בחשבוניות מס או פירוט

       אחר לשביעות רצון המפקח).

· הצעות של קבלני משנה אחדים המפרטות חומרים, עבודה וכמויות.

4. ניתוח מחיר המבוסס על מחירוני ספקים / יצרנים או על פי הצעת הקבלן

      משנה יחיד לא יתקבל, אלא באישור מיוחד של המפקח או המזמין (מראש ובכתב).

5. רווח קבלני (במקרה של עבודת קבלן משנה) יהיה 12% ויכלול את כל הוצאות

הקבלן לרבות מימון ותקורה ולרבות הוצאות קבלן המשנה. למען הסר ספיקות

מובהר שבמקרה של שרשרת קבלנים וקבלני משנה ישולם רווח קבלני של 12% 

בלבד לקבלן והוא יתחלק עמו בין קבלני המשנה לפי ראות עיניו.

6. ניתוח מחיר כנ"ל מחייב אישורו של המזמין וסיכומים בנושא עם המפקח הינם

בגדר של סיכומי ביניים והמלצות למזמין בלבד, ומחייבים כאמור אישור סופי

של המזמין.

7. מודגש למניעת ספיקות, שהקבלן אינו רשאי להתנות ביצוע העבודה הנוספת או 

החריגה באישור מוקדם של המחיר או של הארכת תקופת הביצוע וכי עליו לבצע כל עבודה שתוטל עליו, כאשר תהליך אישור המחיר החריג או הארכת תקופת הביצוע יתבצעו במקביל, או לאחר ביצוע העבודה, או בכל עת שהיא על פי המקרה.

13. לוח הזמנים 
1. הקבלן יתחיל בביצוע העבודה במבנה ובאתר הבניה, תוך 7 ימים מקבלת "צו 

התחלת עבודה".

2. על הקבלן לסיים ביצוע כל העבודות נשוא מכרז זה, כולל מסירתו למזמין, אישור

הרשויות, ניקיון כללי, בתוך                       מיום הוצאת צו התחלת עבודה.
3. על הקבלן להגיש תוך 14 ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה לוח זמנים מפורט,

בצורת גנט אשר יתאר את שלבי ביצוע העבודה לרבות הפעולות שבנתיב הקריטי.

4. לאחר בדיקת לוח הזמנים המפורט על ידי המפקח,  והכנסת שינויים שידרשו, אם

יהיו כאלה, יהפך לוח הזמנים המפורט למסמך בלתי נפרד מהחוזה.

5. במידה ועם סיום העבודה לא יהיה חשמל קבוע באתר הקבלן יביא על חשבונו תשתית חשמל או גנרטור לצורך הפעלות והרצות של המערכת.
14. שעות העבודה

בכדי לספק את השירות הדרוש, עובדי הקבלן יפעלו במשך שעות העבודה המקובלות      07.30 עד 16:30 .המזמין רשאי לשנות ו/או להקטין את שעות העבודה הנ"ל לרבות לדרוש מקבלן לבצע עבודות לילה לפי הצורך. במקרה זה הקבלן לא יהיה זכאי לשום תשלום או הארכת תקופת הביצוע.

15. אחריות

הקבלן אחראי לפעולתן התקינה של המערכות למשך שנתיים מיום
 אישור המערכת וקבלתה ע"י המזמין.

העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכניות אינה מסירה מהקבלן את האחריות עבור פעולתו התקינה. הקבלן בלבד יהיה אחראי על כל תקלה הנובעת משגיאות תכנוניות שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן.

העובדה שהיועץ הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן או אישור העבודה שבוצעה בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא מסירה את האחריות מהקבלן. במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, בציוד, בפעולתה התקינה של המערכת, או בטיב 

העבודה תוך תקופת האחריות, רשאי היועץ לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים ועל הקבלן לבצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד ואביזרים תוך תקופה שתיקבע על ידי היועץ ותבוצע על חשבון הקבלן.

16. תחזוקה מונעת ותיקון תקלות.

בתקופת האחריות יטפל הקבלן במערכות על כל חלקיהן ויחזיקן במצב פעולה תקין בהתאם להוראות הטכניות של יצרן הציוד ויחליף על חשבונו את כל החלקים אשר יתקלקלו בגלל ליקויים בטיב החומר או העבודה. עבודות תחזוקה יבוצעו לפי פרק מפרט טכני המתייחס לעבודות הנ''ל. 

              
 כלי עבודה ובית מלאכה

הקבלן יהיה מצויד בכל החלקים, האביזרים, החומרים, המתקנים והמכשירים הנדרשים לטיפול כולל אמצעי פירוק, הרמה, העברה, הובלה, הרכבה וכיוון.

הקבלן יהיה בעל מלאכה מתאים לביצוע עבודות תיקון ציוד ושיפוצים המתאימים לציוד המותקן.

עובדים 

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע הטיפולים בבעלי מקצוע מיומנים ובעלי ניסיון במספר הדרוש ובאופן שתובטח האחזקה ברמה גבוהה.

תיקוני תקלות

תיקוני תקלות יבוצעו על ידי הקבלן תוך 6 שעות מרגע קבלת ההודעה במשרדי הקבלן.

ההודעה תיעשה על ידי נציג המזמין. אם לא עמד הקבלן בתנאי זה, יופעל קנס נגדו וגם יהיה רשאי המזמין לבצע את העבודה ע"י אחרים. תשלום לאחרים יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן. ביצוע התיקונים ע"י אחרים אינו מסיר אחריות על המתקן מהקבלן שביצע אותו.

מוקד קבלת הודעות

הקבלן מתחייב לקיים (ללא תשלום נוסף) מוקד מאויש לקבלת הודעות על תקלות בכל שעות היום והלילה ובמשך כל ימות השנה, כולל ימי שישי, שבתות, חגים ומועדים ולמסור רשימת מספרי טלפונים בהם ניתן להשיג עובד תורן. הקבלן יציין את עדיפות הפנייה לעובדים לצורך תיקוני תקלות. העובד התורן יהיה מיומן ובעל מקצוע ברמה גבוהה המסוגל להתגבר בכוחות עצמו על כל תקלה בשערים ופשפשים ולהחזירם לשימוש. העובד התורן של הקבלן יהיה מצוייד במכשיר "פלאפון" כך שניתן יהיה לאתרו במהירות.

תשלום בגין עבודות תחזוקה.

1. תחזוקה בתקופת אחריות.

        % 10 מסה''כ  התמורה בגין ביצוע  העבודות נשוא מכרז זה,לא ישולמו לקבלן, (להלן:"הסכום שלא שולם") אלא לאחר תום תקופת האחריות כפי שיובהר להלן: בתום שנת האחריות הראשונה תשולם לקבלן מחצית  מהסכום שלא שולם ועם סיום שנת האחריות השנייה תשולם לקבלן יתרת הסכום שלא שולם.

      למרות האמור לעיל, יהא המזמין רשאי לעכב תשלום הסכום שלא שולם, במידה והקבלן לא ביצע את כל התחייבויותיו בתקופת האחריות לשביעות רצון שב"ס וזאת, עד להשלמת כל התחייבויות הקבלן.

      איחר הקבלן בהיענות לקריאת שירות ו/או אי ביצוע התיקון במועד/ לשביעות רצון שב"ס , יהא המזמין רשאי לחייב את הקבלן בקנס בסכום קבוע וסופי של  500 ש''ח עבור כל שעת איחור ו/או אי ביצוע התיקון כנדרש.

2. תחזוקה ותיקון תקלות אחרי תקופת האחריות.

 המזמין רשאי להאריך תקופת ביצוע עבודות תחזוקה ותיקון התקלות על ידי הקבלן לתקופה נוספת-עד 5 שנים אחרי תום תקופת האחריות.

תשלום עבור העבודות הנ''ל יבוצע לפי סעיף בכתב הכמויות עבור שנת התחזוקה.

הקבלן יבצע תחזוקה ותיקון התקלות בתקופה נוספת לפי כל הוראות החוזה.

3. תיקון תקלות שנגרמו בזדון וביצוע עבודות נוספות לפי הנחיות המזמין.
תיקון תקלות שנגרמו בזדון, יבוצע ע''י הקבלן במסגרת עבודות תחזוקה ותיקון התקלות.

במקרה שמזמין החליט שתקלה נגרמה בזדון-ישולם לקבלן בגין העבודות. 

התשלום -לפי ניתוח מחיר,מאושר ע''י המזמין ומבוסס על מחירי החוזה או מחירי מאגר מאוחד בהנחה של  10%.

מזמין רשאי להזמין מהקבלן ביצוע שינויים ותוספות במערכות ע''י הקבלן.

לאחר ביצוע השינויים הקבלן יהיה אחראי על כל המערכות לרבות השינויים ותוספות.

תשלום עבור העבודות הנ''ל יבוצע לפי ניתוח מחיר המבוסס על מחירי החוזה או מאגר המאוחד עם הנחה 10%.

17. תיק מתקן ותכניות עדות AS MADE) )
1. עם גמר העבודה יכין הקבלן על גבי העתק של התוכניות לביצוע, את העבודות

 שבוצעו למעשה וכן את הקווים התת-קרקעיים בהם נתקל בעת עבודתו.

2. תכניות אלו ימסרו למתכנן לבדיקה לאחר בדיקתו ואישורו את התכניות יכין 

 הקבלן דיסקטים הכוללים את תוכניות העדות בהן מצויינות במפורש מהן הסטיות מהתוכניות אשר נמסרו לביצוע וימסרו למזמין מערכת של 3 סטים של דיסקטים ותכניות (תדפיסים) חתומים על ידו (הדיסקטים של התכניות לבצוע ימסרו לקבלן ע"י המזמין).

3. בנוסף לתכניות העדות והדיסקטים כאמור לעיל יגיש הקבלן 3 תיקים של ספרי

מתקן הכוללים הוראות שימוש, הוראות אחזקה, תעודות אחריות וכו'.

עבודות שלא תמדדנה
1. בנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה, העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא

              
תמדדנה, לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב התקורה של הקבלן למרות שאינן מפורטות:

· תיאום עבודות הקבלן עם כל הרשויות ובכלל זה גורמי שב"ס, משרדי

הממשלה לרבות המשרד לבטחון פנים, הרשות המקומית לרבות מהנדס העיר, מכבי אש, מכון התקנים וכו'.

· קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות.

· תיאור עבודות הקבלן עם עבודתם של כל אחד מהקבלנים האחרים 

העובדים באתר הבניה והמועסקים ישירות על ידי המזמין ביצוע העבודה.

· הטיית מערכות זמניות, סלילת גישה חלופית, ע"מ לאפשר המשך שימוש

תקין במבנים הסמוכים.

· סידורי ניקוז ארעי, לרבות לשאיבת מים בשעת הצפה, במידה ויהיה צורך בכך.
· אמצעי זהירות למניעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר

הבנייה וסביב לו, לרבות ההפרעות, הפגיעות והתקלות העלולות להגרם על ידי קבלנים אחרים העובדים באתר  והמועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה.

· התקנת גדרות או חסימות או מעקות וכן כל אמצעי אחר הנדרש  

לבטיחות או למניעת הפרעה לסביבה.

· הוצאות שמירת עבודות, וציוד הקבלן באתר הבניה, שמירה על שלמות  גידור ותאורה.
· התקנת שלט מתכננים מואר בגודל 20 מ"ר לפי פירוט שימסר ע"י המפקח.

· הקמה, אחזקה ונקיון מבני עזר, סידורי נוחיות לעובדים, מחסנים,

ומשרדי הקבלן והמפקח לרבות הריהוט, המתקנים והציוד בהם ואחזקתם השוטפת.

· מדידה, סימון, פירוק וחידוש סימון באם ידרש.

· הוצאות התקנה, הפעלה, אחזקה וצריכת מים, חשמל וטלפון באתר 

הבניה ובמבנה עצמו, לרבות התקנת מונים.

· ניהול האתר לרבות מהנדסים, מנהל עבודה, מודד, חישובי כמויות לרבות הכנת חשבונות, כמויות תכניות יצור ואישורם כנדרש.

· הוצאות הכנת לוח הזמנים המפורט, הרצתו במחשב, עדכונו וקבלת 

נתונים ודיווחים כנדרש.

· סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו על ידי המפקח ואספקת חומרים

אחרים במקומם.

· ניקוי שוטף של המבנה וסביבתו וניקוי לקראת המסירה.

· קביעת אביזרים במבנה, הכנת חורים, קדחים, מתלים, ווים, שרוולים

פיגומים בין אם עבור הקבלן עצמו ובין אם עבור קבלני המשנה, על מנת להמנע משבירות מיותרות בעת בצוע עבודות גמר.

· סיוע והשלמה לעבודות המתבצעות ע"י קבלני המשנה שלו ואשר אינן

מפורטות בסעיף ספציפי בכתב הכמויות (כגון עבודות עזר לקבלן המשנה למעליות , לרבות פיגום, יציקת משקולת, סיוד וכו'). הדבר מחייב את הקבלן לקרא בעיון את כל כתבי הכמויות של כל הפרקים ולוודא עם קבלני המשנה המופעלים על ידו  איזה סיוע ידרש ממנו בבוא העת על מנת למסור למזמין מתקן מושלם ומתפקד.

· כל החומרים (ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים 

בעבודה ו/או המשמשים לביצועה) הפחת שלהם,  והמסים החלים  עליהם.

· כל העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה 

בהתאם לתנאי החוזה, לרבות כל העבודות המתוארת בתכניות, בפרקים

המתאימים במפרטים הטכניים ו/או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז.

· שימוש בציוד מכני, כלי עבודה , מכשירים, מכונות, פיגומים וכל ציוד

אחר שנדרש באתר, לרבות אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודה.

· הובלת כל החומרים, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר, ובכלל

זה העמסתם ופריקתם, אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר וממנו.

· הוצאות הגנה וביטוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים

בטוח צד שלישי וכד', וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג, הן על עבודות שבבצוע, הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו והן על עבודות שביצע צד ג' כל שהוא.

· הוצאות בגין ביצוע דוגמאות, נסיונות, בדיקות מוקדמות לקביעת מקורות אספקה וביקורת במכונים ומעבדות.

· כל ההוצאות הקשורות בהשלמת העבודה ואכלוס המבנה ע"י שב"ס.

· הפעלות נסיונות וויסות המערכות האלקטרומכניות, בדיקות נתוני 



ציוד, הרצות וכד', הוצאות הקבלן בגין אימון ותרגול צוות של המזמין.

· הוצאות תיקונים, החלפות, שיפוצים וכד', תוך כדי הבניה ו/או תקופת 



האחריות והבדק.

· הכנת תכניות עדות וספרי מתקן (הכוללים תעודות אחריות,  הוראות



הפעלה, הוראות אחזקה, סכימות של לוחות וכד').

· אחריות לפעולה תקינה של המבנים והמערכות הכלולות בהסכם זה 

                             לתקופה אחריות ובדק כמצויין בהסכם.

               -            רווח הקבלן.
       ב.
מובהר בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת

לכלול את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה. על הקבלן לקחת בחשבון בנוסף לנ"ל את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי החוזה, בים אם הם מצורפים לו ובין אם לאו. מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות הנובעות  מדרישות החוזה על כל מסמכיו ולא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילוי התנאים השונים המוזכרים במסמכים השונים של החוזה.



                                                                                                         ________________

                                                                                                              חתימת         הקבלן
מסמך ג' 2
מפרט טכני מיוחד לביצוע מתקני חשמל ותקשורת
1. תנאים חוזיים -  קבלן חשמל
2. תעודת הסמכה לתקן איכות ISO9000 ..
3. מנהל העבודה בשטח יהיה לפחות בעל רשיון חשמלאי הנדסאי.

2. כללי

הסעיפים להלן מהווים השלמה ו/או תיקון לסעיפים דומים במפרט הכללי שמספריהם מצויינים בסוגריים, כאשר לא מופיע מספר בסוגריים, ההתיחסות הינה כוללת. 

3. המפרט
המפרט הטכני בהצעה זו מתייחס למפרט הכללי לעבודות בניה לרבות פרק 00 - תנאים כללים - מוקדמות, פרק 08 משנת 2010, המתיחס לעבודות חשמל שיצא בהוצאת הוועדה הממשלתית הבינמשרדית, ובנוסף למפרט כללי הנ"ל משמשים הסעיפים המובאים בהמשך, כחלק בלתי נפרד מהצעת מחיר זה, ובכל מקום שתמצא סתירה כל שהיא בין המפרט הכללי לסעיפים כתב הכמויות ואין להתחשב בסעיפים הסותרים שבמפרט הכללי. 

עבודות שלגביהן יש דרישות, תקנות כללים וכד' של רשות מוסמכת כגון: 

חברת חשמל, בזק תקנים ישראלים, דרישות חוק החשמל  וכד' תבוצענה לדרישות, תקנות  אלו. 

4. יחידות מידה 

להלן יחידות המידה וקיצוריהן במסמכי מכרז/חוזה: 

מ"א - מטר ארוך, מטרים, מטר עומק. 

יח' - יחידות. 

קומ' - קומפלטים, מוצרים מושלמים. 

נק' - נקודה קומפלט כמוגדר ב- "08".

5.  תיאום וביצוע 

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא עם המפקח בשטח. 

אין להתחיל את העבודה לא תיאום מוקדם עימו. כל שלב ושלב בביצוע העבודה יתואם איתו וזאת כדי למנוע הפרעה לשאר קבלני המשנה. 

על הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות מלאים בזמן העבודה ובאתר הבניה. כל נזק ו/או פגיעה בבני אדם ו/או לרכוש תהייה באחריותו הבלעדית של קבלן החשמל.

6..  מהלך הביצוע
על הקבלן לתאם את כל עבודותיו בבנין מראש עם המזמין באמצעות המפקח של המזמין.  כמו כן מתחייב הקבלן להעמיד כל צוות וכמות אנשים שידרשו על ידי המפקח ולבצע את העבודה ברציפות או לא ברציפות. 

בכל יום על הקבלן לפנות כל שאריות עבודתו, ולהשאיר   את השטח נקי מכל פסולת. כמו כן ידוע לקבלן כי העבודה תתבצע בשלבים בהתאם לדרישות המפקח.
7.  בדיקה סופית של מתקן החשמל

גמר העבודה יהיה לאחר העברת ביקורת מהנדס בודק שיוזמן על ידי קבלן החשמל ועל חשבונו ואישור גמר העבודה ע"י המזמין והמתכנן. 

8.  טיב הביצוע 

המתקן יבוצע לפי חוקי המקצוע הטובים ויועסקו בו אך ורק פועלים מקצועיים מעולים. המהנדס והמפקח יהיו רשאים לבקר את ביצוע המתקן בכל עת ולדרוש את השיפורים במקרה שימצאו ליקויים בטיב הביצוע. 

9.  תוכניות

למכרז / חוזה זה התוכניות הינן למכרז בלבד ואינן מהוות תוכניות לבצוע. 

10.  עבודות מיוחדות 

במקרה של תוספות או עבודות שלא נכללו בתוכניות ובמפרט או בכתב כמויות, על הקבלן להציע מחיר מראש ולקבל עליהן אישור המפקח לפני ביצוע העבודה. 

11. טיב החומרים והציוד 

כל החומרים והציוד שישתמשו בהם בביצוע המתקן יהיו חדשים מסוג מעולה מאושרים על ידי המתכנן ו/או הזמין ומטיפוס מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי 

 צויין בכתב הכמויות או בתוכניות שם יצרן החומרים או הציוד, על הקבלן להשתמש לגבי הפריט הנזכר בתוצרת של היצרן הנדרש בלבד וזאת מטעמים של אחידות ציוד, מלאי לחלפים וכו', אלא אם כן יקבל אישור בכתב מהמפקח או מהמתכנן לשימוש בחומרים או בציוד של יצרן אחר. 

12.  יומן עבודה 

הקבלן ינהל יומן עבודה בו תרשם התקדמות יומית והוראות לשינויים. 

המפקח יחתום בכל יום בסוף הדף היומי ביומן. המתכנן רשאי לעיין מדי פעם ביומן העבודה לבדיקתו. 

13.   ברגים וקונסטרוקציות ברזל 

כל הברגים, האומים והדיסקיות השונים וכן קונסטרוקציות הברזל המותקנים באביזרים במסגרת עבודה זו יהיו מגולבנים או מצופים קדמיום פרט לברגי פח שיהיו מאלומיניום וזאת במידה והתקנתם תאושר. 

14.  חיזוק והגנה על צנורות וכבלים 

חיזוק משותף לצנורות וכבלים סמוכים זה לזה לא יבוצע מפס נקוב כי אם מפרופיל נקוב במידות 20/20 מגולבן בניגוד לאמור בסעיף 080112. הגנת צינורות וכבלים תבוצע על ידי פח מגולבן בניגוד לאמור כבסעיף 080113 עם ידיות הרמה מצופות בניקל. 

בתעלות פי. וי. סי יותקנו חיזוקי כבלים אוריגינליים של יצרן התעלות. 

15.  מהלך קוים 

כל הקוים יבוצעו בתוואי הקצר ביותר האפשרי לביצוע לדעת המפקח. צנורות וכבלים שיותקנו יהיו מקטעים שלמים ולא מחתיכות, והחיבורים בין קטעים אלו לא יהיו מאולתרים. 
16.  כבלים ומוליכים לחשמל
פרט אם נדרש אחרת במפורש יהיו כל הכבלים מטיפוס N2XY. 
17.  סולמות כבלים
סולמות הכבלים והמתלים עבורם יבנו לנשיאת כבלים במשקל כולל של 50 ק"ג למ"א.

לסולמות יותקנו תמיכות מלמטה מקונסטרוקציה מרותכת, כשהם מותקנים לאורך קירות ותליות מהתקרה וע"י מוטות הברגה מגולבנים כשהם מותקנים רחוק מהקירות. 
18.  תעלות כבלים מפי. וי. סי 

התעלות תהיינה בעלות עובי דופן של 3 מ"מ לפחות מבוצעות לפי סטנדרט "נובה פלסט" עם מכסה קפיצי. 

כל הפניות ושינויי מפלס יהיו "בגירונג". בקצוות יש לבצע פלנשים סופיים. 

בתעלות המותקנות אנכית או על צידן, יש לבצע כל 40 ס"מ פס נקוב 20 מ"מ מגולבן מכופף בצורת U עם 4 ס"מ מרווח עד לדופן העליונה וזאת למניעת נפילת כבלים מהתעלה החוצה. 
התעלות תבוצענה מחומר כבה מאליו. 
כל תעלה תכלול הכנה למחיצה פנימית אוריגינלית וכל הפינות והסופיות תהיינה אורגינליות של יצרן תעלות הכבלים.

19.  מגשי כבלי חשמל מפח

המגשים יהיו מתוצרת "לירד" עפ פרפילי חיזוק, ויהיו לפי סטנדרט היצרן עם חירוץ וחריצי אוורור. התעלות תהיינה מצופות בגיליון אבץ חום בפנים ובחוץ בעובי של 50 מיקרון לפחות.

כל הפניות, הזויות ושינויי המפלסים יהיו בדירוג של 45 מעלות לכל היותר ולא ב- 90 מעלות בשום מקרה, ויבוצעו בגירונג. 
בקטעים אנכיים תותקנה למכסי התעלות ידיות לנשיאה מניקל. 
במקומות שהמגשים יותקנו על צידן ואנכית, יותקנו בתוכן פורפילי Z נקובים כל 40 ס"מ לחיזוק הכבילים בפני נפילה. 

למגשים אלו יותקנו מחברים פנימיים וכן פלנשים בקצוות.

כל התעלות תצויידנה במכסים מכופפים פעמיים. 
בכל התעלות שתותקנה בחללי תקרות אקוסטיות ובפרוזדורים יבוצעו בדפנותיהם חריצים אובליים לכל הגובה משני הצדדים במרחקים של 30 ס"מ זה מזה וברוחב של 3 ס"מ כ"א וזאת לאפשר יציאת כבלים וצנרת מדפנותיהן לתוך החדרים ולחלל התקרה. 

החריצים לא יהיו פתוחים מלכתחילה אלא יהיו סגורים על ידי "נוק- אאוט" לשימוש עתידי. 

20.  קופסאות הסתעפות
במקומות בהם תותקנה תקרות אקוסטיות שאינן פריקות, לא יותקנו קופסאות הסתעפות בחלל התקרה אלא אם כן הן צמודות לגופי התאורה מעליהם עם פתח מתאים בגופים עצמם ללא צורך בפירוק התקרה. הקופסאות תותקנה בקירות למטה מתחתית קו התקרה. 

הקופסאות יהיו מדגם פלסטיק משוריין ובתוכן יותקנו מהדקים קפיציים על מסילה. כמות המהדקים בקופסאות יהיה מתאים למספר הגידים בהתחשב שבכל צד של המהדק יהיה רק גיד אחד והגישורים יהיו פנימיים. 

21.  פתחים ומעברים

פתחים ומעברים בקירות ו/או בתקרות עבור צנרת ו/או כבלים ו/או תעלות וסולמות כבלים, כלולים במחירי היחידה של אותם אביזרים ועל הקבלן לדאוג לביצועם במסגרת עבודתו בבנין. ביצוע הפתחים גם עיבוד שולי הפתחים ותיקוני טיח וצבע.

22.  אטימת פתחים 

אטימת פתחים הקירות ו/או בתקרות עבור תשתיות חשמל ותקשורת תבוצע בחומרי אטימה עמידי אש כדוגמת "פליימסטיק" או "פירו-סייף" או שווה ערך מאושר מבוצעים בריכוז ובכמות הדרושים לפתחים אלו. סיווג גודל האטימות יעשה לפי קבוצות גודל הפתחים וכוללת גם תבניות דרושות על פי היצרן וכד'.
23.
לוחות החשמל


לוח החשמל יהיה מיוצר מתאים תעשיתיים מודולריים עשויים מקונסטרוקצית פרופילים מפח דקופירט בעובי של 2.0 מ"מ. הלוח יצבע בצביעה אלקטרוסטטית, עובי כל השכבות יהיה לפחות 80 מיקרון. הצביעה תיעשה במלואה מבפנים ומבחוץ.


הלוח יבוצע אצל יצרן אשר נמצא תחת השגחת מכון התקנים שחייב להוכיח שמבצע את העבודות לפי תקן ISO 9000 ומאושר כיצרן לוחות ע"י המזמין. הלוח ייוצר לפי מתכונת אחידה עם הלוחות הקיימים כפי שצויין לעיל יותקן בו אביזרים מתוצרת


זהה (לדוגמא: מכשירי מדידה, מאמ"תים ומפסיקי זרם) מסוג גודל וצורת הרכבה ובהתאם לסטנדרטים הנהוגים אצל המזמין, כמצויין בתכניות ובכתב הכמויות. הלוח יצוייד בדלת בחזית ובנוסף לדלתות פנלים פח פנימיים.


מבנה הלוח יכיל רזרבת מקום של 30% לתוספת ציוד בעתיד.


בלוחות עם גישה מהחזית בלבד התקנת הציוד תהיה כזו שלא יהיה צורך לגשת לברגים מאחורנית לשם פירוקם והרכבתם והיא תהיה ללא כל קושי.

מבנה הלוח הראשי יהיה בעל תאים עם פנלים פנימיים ודלתות בחזית הקדמית והאחורית. יהיו מחיצות הפרדה מפח בין התאים לכל גובה הלוח למניעת מעבר אש. 


חיזוק הפנלים הפנימיים למבנה הנ"ל יהיה באמצעות ברגים חופשיים-שבויים בפנל ואומים קבועים במבנה הלוח.

מאחורי הדלתות  שבחזית האחורית יהיה פלטות שקופות פוליקרבונט (בלתי דליק) מחוזקות למסגרת התא באומי פרפר וממוספרות להקלת התאמה וההרכבה.


כעקרון תאי הלוחות יחולקו לשלושה איזורים:

א.
תא עליון 
- עבור פסי הצבירה וציוד המדידה.

ב.
תא אמצעי - עבור ציוד ההגנה והניתוק.

ג.
תא תחתון 
- עבור ציוד העזר (שנאי פיקוד, מהדקים וכו').

ללוחות יהיו טבעות הרמה מתברגות.

מבני הלוחות יבוצעו באופן שניתן יהיה להאריכם והפנלים הצדדיים יהיו ניתנים לפירוק. וכן יאפשרו התקנת גלאי עשן ומתיזי גז כיבוי בגג הלוחות. בכל תא ותא יש להכין בגג פתח עם מכסה מתפרק 200X200 מ"מ.

הלוחות כוללים גם פרופיל U10 מסיבי ברזל מקצועי בתחתית הלוחות להגדלת היציבות.

פסי הצבירה יהיו בלתי צבועים, מנחושת אלקטרוליסטית, ניתנים להארכה, חתך פסי הצבירה בפזות ובאפס יהיו שווים.

מאז"ים יחווטו ע"י פסי צבירה מבודדים, "מסרקים".

בחזית הלוח תותקן דיאגרמת מימוק מפסים פלסטיים דקים מודבקים.


ציוד בלוחות החשמל

הציוד בלוחות החשמל יהיה לפי הפירוט כדלהלן:

1.
מפסיק חצי אוטומטי (מאמ"ת) עד וכולל 1250 אמפר


מפסיקים חצי אוטומטיים בלוחות יהיו מסוג MOULDED CASE מתוצרת סצ'ה או מולר או, או GE, או CHINT ויהיו בעלי יתרות זרם תרמיות ומגנטיות ניתנות לכוון, יתאימו לטמפ' סביבה של (40. כמו כן יכללו גם ידיות מצמד ל- NZM. מגעי עזר לכולם. הם יהיו לזרם קצר סימטרי 50 ק"א 400 וולט.


למאמת"ים נשלפים יותקנו כבל פיקוד + שקע-תקע לחיבור מגעי הפיקוד למערכות הלוח. ההגנות הדרושות תקבענה בנפרד. המאמת"ים והתקנתם, יתאימו לתקן IEC 947.

2.
מא"זים


(מפסקים אוטומטיים זעירים).


מא"זים יהיו מתוצרת מולר דאו S270 S280 ABB-STOTZ, או GE  או  CHINT המאזים יהיו בעלי כושר ניתוק 10 ק"א לפי תקן 898IEC  , אופיינים B.C. לפי דרישה ובעלי רוחב מודולרי של 17.5 מ"מ לפזה ויהיו ניתנים לגישור, להוספת מגעי עזר וסלילי הפסקה תמורת תוספת כספית עבורם.

3.
מתנעים תרמו מגנטיים


המתנעים הנ"ל יהיו כדוגמת PMKZM1 תוצרת מולר, או GV1 תוצרת טלמכניק, או לגרנד  או CHINT או ABB. הם יהיו בעלי יתרות זרם תרמיות מותאמות למנועים שבמציאות. 

למנעי מנועים יותקנו כמפורט בכתב הכמויות סלילי חוסר מתח דו פזיים 380 וולט וכן סידור לנעילה במצב מופסק.

4.
מפסקים בעומס


מפסקים בעומס מעל 63X3 אמפר יהיו מאמ"תים ללא הגנות מתוצרת זהה למאמת"ים. מפסקים בעומס עד 63X3  אמפר יהיו מסוג פקט תוצרת ברטר או P3 תוצרת ק"מ.

5.
מגענים ומתנעים


מגענים יהיו מתוצרת טלמכניק, או קלוקנר מילר או שילה או ABB . הם יהיו בעלי אופיין AC3 ל- 3 מיליון פעולות, יכללו מגעי עזר בכמות הדרושה ויסווגו לפי הספק המנוע בקוו"ט.


המתנעים יכללו גם בנוסף: יתרות זרם דיפרנציאלית ניתנות לכוון.

6.
ממסרי פיקוד שקע-תקע


הממסרים יהיו מתוצרת רלקו או איזומי ומחירם כולל גם: בסיס לחיווט ע"י ברגים, 3 מגעים מחליפים, סידור לסימולציה ידנית, מגעים ל- 10 אמפר ודגלון לציון פעולה.

7.
ממסרי זרם פחת לאדמה


הממסרים יהיו מתוצרת זהה לתוצרת המא"זים ויהיו בעלי רגישות 30 מ"א דגם A בלבד.

8.
מפסקי פקט לפיקוד


המפסקים יהיו מתוצרת קלוקנר מילר, או ברטר, או TELSA. מחירם כולל גם: ידיות מצמד ורוזטות חרוטות.

9.
נתיכי כ.נ.ג. (HRC)

נתיכי כ.נ.ג. יהיו מטיפוס מנתק נתיכים עם ידית שליפה משותפת הכלולה במחירם ויהיו בעלי תאי כיבוי קשת, מתוצרת לינדר או ז'אן מילר.

10.
שעוני מיתוג


שעוני מיתוג יהיו דיגיטליים בעלי שתי תכניות (יומית ושבועית) מתוצרת שרדר או תבן או גרסלין  ויכללו רזרבה מכנית לשעונים מכניים ורזרבה חשמלית לשעונים אלקטרוניים, הרזרבה תהיה ל- 100 שעות לפחות.


שעונים יומיים יהיו בעלי רזולוציה של 15 דרגות לדרגה ושעונים שבועיים יהיו בעלי רזולוציה של 1.5 שעה לכל היותר.

11.
לחצנים


לחצנים יהיו עגולים בקוטר 22.5 מ"מ בעלי דרגת אטימות IP55 ומתוצרת קלוקנר מילר או טלמכניק או ברטר. מגעי הלחצנים יהיו לזרם 10 אמפר. הדקי החיבור של הלחצנים יהיו משוקעים לפי דרישת התקן האירופאי.
12.
מנורות סימון


מנורות סימון תהיינה עגולות בקוטר 22.5 מ"מ למתח 250 וולט עם נורות לד . נורות סימון על מסילה תהיינה מודולריות ומטיפוס מולטי לד בלבד.


ליעודים שונים יקבעו צבעים שונים של כיפות ללא תוספת מחיר. המנורות תהיינה מתוצרת קלוקנר מילר או טלמכניק או ברטר. הדקי חיבור המנורות יהיו משוקעים לפי דרישת התקן האירופאי.

13.
מכשירי מדידה


מכשירי מדידה יהיו מתוצרת IME או ארדו או CELSA ויהיו במידות הנקובות בסעיפי כתב הכמויות (96X96 מ"מ).


אמפרמטרים כוללים במחיריהם מש"ז 10 ו"א לפחות.


וולטמטרים כוללים במחיריהם בורר פזות בן 7 מצבים לתחום 0-500 וולט אמפרמטרים שאינם לינאריים יכללו סקלת קצר להתנעה.

14.
קבלי שיפור כפל הספק


קבלי שיפור כפל הספק יהיו למתח עבודה 460 וולט שלוב, תלת פזיים, לתדירות 50 הרץ, בעלי הפסדים נמוכים, עם נגדי או סלילי פריקה ויכללו גם את כבלי החיבור ללוח.

15.
מגיני מתח יתר


מגיני מתח יתר בלוחות להתקנה פנימית יהיו למתח עבודה פזי 280 וולט למתח בדיקה 1000 וולט. זרם פריקה 10 ק"א. עם אינדיקציה על פעולת ההגנה.

 
16.    תיאום הגנות


        על הקבלן לספק עקומות מפורטות ובגודל התקני לשם תיאום הסלקטיביות בהגנות    שבמתקן החל בצד מתח הגבוה (22 ק"ו) וכלה במפסקים בצד החלוקה במתח נמוך. וזאת עפ"י   נתוני הציוד שהותקן.

24.
זיהוי מוליכים בלוחות


יש לזהות את כל המוליכים בקצותיהם ע"י שרוולים ממוספרים. המספור יופיע גם בתוכניות הבצוע של הלוחות. כמו כן יותקן מספור זיהוי ע"ג המוליכים בכבלים היוצאים מהלוח ללא הבדל ביעוד. מספור זה האחרון יבוצע באמצעות לטרסט בגובה אותיות 2 מ"מ.

25.
תוכניות יצור לוחות לאישור


התוכניות שעל הקבלן להגיש לאישור תכלולנה גם:


מראה חזית וחתך הלוחות בק.מ. 1:10.


רשימת כל האביזרים שיותקנו עם פירוט של שם היצרן, דגם, יתרות זרם, הספקים, מתחים, תדירויות ושאר נתונים המוכיחים כי הציוד המוצע עומד בדרישות החוזה.


פרטים מלאים לגבי פסי הצבירה בלוח.


פרטים מלאים לגבי פסי מהדקי יציאה ומהדקי פיקוד.


פרטים לגבי צביעת הלוח.


חישובים המוכיחים את עמידות הלוח ופסי הצבירה בזרמי הקצר הצפויים בלוחות.


כל התוכניות תוגשנה ע"ג גליונות בגודל A3.


בסוף הפרוייקט ימסור הקבלן את קבצי שרטוטי לוחות החשמל ע"ג דיסקט  בתוכנת אוטוקאד  .

רק לאחר קבלת אישור המזמין לתכניות יצור הלוחות יתחיל הקבלן ביצורם.


לאחר גמר יצור הלוחות על הקבלן לבקש ולקבל בדיקתן ואישורן.

26.          שילוט בלוחות החשמל
 שילוט בלוחות החשמל יבוצע מסנדוויץ' פלסטי ויחוזק ע"י ברגים בלבד כמתואר במפרט
 הכללי לכל מא"ז ו/או מאמ"ת שלט נפרד. גודל מינימלי של אותיות 4 מ"מ. לשלטי אזהרה גודל מינימלי 6 מ"מ. שלטי אזהרה במתקני מתח גבוה יהיה שלט נפרד משלו שגם יחוזק בנפרד לפנל. 

כמו כן יותקנו שלטים נפרדים לתאי ממסרים, פסי צבירה, נתיכים וגודלם, למקורות ההזנה, אזהרה בפני מתחים זרים וכד'. 

לכל אביזר בלוח יהיה שלט חרוט נפרד מצד ההפעלה וגם במקומו הפיסי בלוח שיחוזק ע"י ברגים בלבד!
שדות הלוחות שיש להם מקורות הזנה שונים, מתחים שונים, תדירויות שונות וכד' יהיה להם כל השילוט בצבע שונה מיתר השדות. 

לכל הזנה יש להתקין שלט עם ציון מקור ההזנה, מיקומה הגיאוגרפי באתר, המעגל המזין וגודלו באמפרים. 

שילוט למאמת"ים יכיל גם את ציון תחום הכיול של ההגנות המתכוונות שלהם. 

שילוט הציוד יהיה בשלושה מקומות: על הדלתות, על הפנלים ועל הציוד עצמו. 

27.  אספקת גופי תאורה
1.   על הקבלן להציג דוגמאות למזמין ולמתכנן לפני הרכבת גופי התאורה.
2.   גופי התאורה על כל מרכיביהם יהיו בעלי אישורים מתאימים ממכון התקנים הישראלי  
3.   הקבלן יספק דוגמא לאתר כולל תעודת בדיקה של מכון התקנים כמפורט בהמשך.

4.   ספקי גופי התאורה ידרשו להציג תעודה על אבטחת איכות 9000 ISO, בייצור גופי התאורה.

5. הסוללות ביחידות החרום יתאימו ל-90 דקות הפעלה ויהיו עם אחריות ספק/יצרן  ל-4 שנים.
6.   לא יאושרו גופי תאורה שהספק ייבא בחלקים של גופי תאורה (רפלקטור, מבנה גוף תאורה, ציוד הדלקה וכד'), ושהרכיב אותם במעבדה בישראל.

7.  כל המשנקים יהיו מסוג הצתה חמה בלבד.

8.   אחריות בגין המשנקים בין 3-5 שנים (כפי שכתוב באתר האינטרנט של חברת אוסרם לדוגמא).
החלפה של המשנק  ע"י הספק באתר בזמן של עד 72 שעות מרגע ההודעה בפקס.

9.   המוצרים מיובאים לארץ בצורתם המוגמרת ואין מתבצעים בהם תוספות ו/או שינויים, למעט ממירי חרום.
10. אחריות בגין המוצר לתקופה של 5 שנים לכל הפחות, אחריות זו מתייחסת למבנה גוף התאורה ומחייבת את הספק לדאוג לחלקי חילוף.
על הספק לספק חלקי חילוף עד 3 שבועות מיום קבלת דרישה בפקס ע"י המזמין.
11.     פירוט מסמכים נדרשים, אותם יש לספק למתכנן:
I.          קטלוג ומפרטים טכניים של כל הציוד המוצע, כולל נורות.

II. אישור לאבטחת איכות 9000 ISO של היצרן.

III. עקומות פוטומטריות ועקומות בהיקות של גופי התאורה.

IV. נצילות אורית כוללת.

V. אישור מכון התקנים הישראלי לגוף התאורה על כל מרכיביו והתאמתו לתקנים ישראלים רלבנטיים – אישור פרטני לכל גוף תאורה.

על הקבלן לספק תעודת בדיקה מלאה והתאמתה לכל סעיפי התקן - ת"י 20    אישור מכון התקנים  כמפורט להלן:
                          תעודת בדיקה מס' ............................
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           הדוגמא שנבדקה מתאימה לדרישות התקן

            תוקף התעודה - בדיקה מלאה - יהיה 4 שנים מיום הוצאתה.

            הכוונה בסימון - מדבקות הכוללות: שם היצרן (חו"ל ) + שם הספק בישראל (שם    ופרטים)
מפרט טכני -  ג' 2
מערכת גילוי אש ועשן ממוענת (ADDRESSABE  ) אנלוגית

1. כללי

1.1 המערכת לגילוי אש ועשן מיועדת לאתרעה במקרה של אש או עשן. המערכת תתוכנן, תותקן, תבדק ותתחוזק בהתאם ל -  A, B ,C, D ,E ,F   72  NFPAותקן ישראלי 1220 על כל חלקיו.

1.2 רכיבי המערכת ישאו אישורי  FM,UL ומכון התקנים הישראלי. הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק, הן מן הצד האלקטרוני והן כל המרכיבים האחרים, יהיו תואמים  לתקנים הנ"ל, ומופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה אלו. כמו כן תאושר המערכת לפעולה איטגרטיבית עם מערכות כיבוי אש אוטומטיות לסוגיהן (RELEASING DEVICES ).
2. מסמכים ישימים

על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו לצרף:

2.1 מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה, ניסוי ואחזקה.

תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות UL ,FM  ומכון התקנים הישראלי.
רשימת יצרני וסוגי מערכות גילוי הקיימות בשב"ס, והרשאים להשתתף במכרז ולהתקנות עתידיות 

1. תוצרת וסוג "HOCHIKI"  
2. תוצרת "SIMENSE" סוג ALGOREX  
3. תוצרת "TELEFIRE" סוג ADR3000 
4. תוצרת "GAMEWELL" סוג FCI  
5. תוצרת "GE SECURITY" סוג "EST"  
6. תוצרת וסוג  "SIMPLEX"  
בסיום כל ההתקנות תהיה בכלא מערכת גילוי עשן אוטו' וכיבוי אש בגז/אבקה מסוג אחד מתוך המערכות שצוינו לעיל , כאשר תהיה תקשורת מלאה לדיווחי תקלה ואזעקה בין כל אביזרי המערכת (גלאים, לחצנים, כרטיסי דיווח וכו') לבין הרכזת הראשית שתמוקם במשל"ט הראשי והמאויש הקבוע של הכלא.

במסגרת ההתקנות הקבלן הזוכה יחליף על חשבונו (למעט אם צוין אחרת) את כל המערכות הקיימות האחרות (על כל אביזריהם) מסוג שאינו מאפשר תקשורת מלאה בין כל האביזרים והמערכת הראשית של הכלא.

3. תאור המערכת

3.1 כללי
מערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת (ADDRESSABLE  ) אנלוגית. לא תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית. כל סוגי  הגלאים (אופטיים, חום) יהיו מסוג אנלוגי עם תושבת אחידה שתאפשר התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התושבת.
3.2 לוח הפיקוד והבקרה

1. מרכזית גילוי האש תהיה מתוצרת F.C.I האמריקאית דגם 7100 - FC , או שווה ערך מאושר על ידי שב"ס. המרכזיה תהיה מסוג ADDRESSABLE אנלוגית עם חוגי בקרה מודולרים כאשר בכל חוג (LOOP)  יחוברו 198  אביזרי כתובת (גלאים, לחצנים, צופרים וכדומה). סה"כ  המרכזיה תהיה מיועדת עבור 396  כתובות. החיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים מוצלב בלבד בנוסף, ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית גילוי אש אזורי גילוי  קולקטיבים כאשר החיווט לכל אזור הוא בעזרת שני מוליכים.

2. לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלדה או חמרן וניתן להתקנה על הקיר או שקועה  בקיר בהתאם למיקום שיקבע ע"י המתכנן .לוח הפיקוד והבקרה יחובר ברשת  תקשורת NET-SOLO עם רכזות כתובתיות של אגפים שונים בפרויקט ע"י כרטיסים מסוג   INI-7100-UTP או ש"ע מאושר שיורכבו בתוך הרכזת.

3. יחידות הבקרה יהיו מודולריות בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה המורכבים על כרטיסים נשלפים המאפשרים הרחבת המערכת בהתאם לדרישות המתכנן.

4. כל קוי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו, ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של 
" בקרה עצמית " מתמדת למקרה של נתק, קצר, או תקלה אחרת. קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית חזותית ברורה על הלוח שתבדיל בין תקלות ברכיבי  המערכת השונים: גלאים, קוים, טעינה וכו'.

5. הלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על ידי מי שלא הוסמך לכך, את הפסקת פעולתו של הלוח כולו או אזורים בו, וכן מטען, צופר, וכו'. מבלי שתתקבל על כך התראה במערכת.

6. למערכת יהיו 4 רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל הלוח לצורך ניתוקו או נטרול חלקים ממנו יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מוסמך בעזרת קוד כניסה מתאים וגם אז הניתוק יצביע בהתראה קולית חזותית על הניתוק הקיים.

7. לוח הבקרה יכלול:
תצוגת LCD אלפא נומרית בעברית של 2 שורות ו - 80 תווים לציון ההתראות  והאזעקות ממרכיבי  המערכת השונים. השורה העליונה תציין את המיקום  המדויק והשורה התחתונה תציין סטטוס ואירועים ממרכיבי המערכת השונים.

לוח מקשים מקומי ומערכת תכנה BUILT   IN שבעזרתם ניתן יהיה להגדיר בשטח, או לבצע שינויים בעת הצורך, של האזורים ופונקציות ההפעלה השונות  הנדרשות מהמערכת  ללא צורך בביצוע שינויי חומרה או תכנה כלשהם.

8. המרכזיה תאפשר שליטה ב - 396 כתובות כולל : INPUT או OUTPUT. (ע"פ החלטת המתכנן)
9. מרכזית הגילוי תכלול מערכת VERIFICATION ALARM למניעת התראות  שווא.

10. מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית לבדיקת תקינותה של המערכת ומרכיביה השונים. ללוח הבקרה תהיה אפשרות לבצע WALK TEST בלי שיפריע הדבר לקליטת אזעקות מאזורים אחרים. כאשר גם אפשרות זו תהיה עם צופרים או בלעדיהם.

11. ללוח הבקרה  יחוברו עד - 15 לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת אשר יספק   את כל האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי. כל לוח משנה יכלול תצוגת LCD אלפא נומרית של 2 שורות ו - 80 תוים.

יא.11 לוח בקרת הגילוי יכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: הפעלת מערכות כיבוי, הפעלת חייגן אוטומטי, הפעלת צופרים, הפעלת מדפי אש, הפעלת מגנטים לסגירת דלתות וכו'.


יא.11 בנוסף לתצוגת LCD יכלול הלוח:
נורות בקרה  למתח הפעלה, אזעקה במקרה של שריפה, סימון תקלה וכו'. כמו כן כולל הלוח מפסיקים להדממת צופר למצב בדיקה RESET. נפילת תוכנה ומעבר לקונבנציונלי וסימון לד מקביל לכל קריאה אלפא נומרית, הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל באמצעות יחידת מצברי  חרום אשר יאפשר המשך פעילותה של המערכת למשך 72 שעות. או כפי שיקבע ע"י הרשות הקובעת.


יא.11 מרכזית  הגילוי תכלול ספק כח ומטען טרנזיסטורי מיוצב עם אפשרות לטעינת זליגה בהספק  הנדרש לאספקת כל הדרוש לכל המערכת. טעינת המצברים תהיה רצופה, אוטומטית ועוקבת אחר מצב טעינה של המצברים בכל עת. תהיה אינדיקציה בלוח הבקרה לגבי מצב הטעינה רגיל וגבוה.


יא.11 לוח הבקרה יכלול סידור להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצברים ולהפך, ללא הפרעה בפעולת המערכת.


יא.11 יחידת מצברי החרום תכלול מצברי ניקל קדמיום בהספק אשר יאפשר 72 שעות פעולה במצב "היכון" (הפעלת גלאים, לוח בקרה וכו') ו-עוד 10 דקות פעולה במקרה של תקריות (הפעלת צופר אזעקה, חייגן וכו') וזאת ללא כל נזק למצברים).

יא.11 מרכזית גילוי האש תכלול יציאות 232 - RS אשר יאפשרו לחבר את המערכת אל מחשב מסוג בקרת מסכים גרפים אשר מאפשרים תצוגה של האביזרים על גבי מפות האתר כולל חיווים  שונים למצבי אזעקה ותקלה . 
ביצוע המערכת הגרפית הינה אופציונאלית . 

12. לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים:

1. הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה.


2. אפשרות השתקת צופר במקרה של אזעקה. 
במקרה זה תידלק נורית אזהרה לאות שמערכת הצפירה מנותקת. בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת אזעקה או שלא בעת אזעקה, במידה ותיכנס אזעקה נוספת תחזור האזעקה הקולית ותפעל באופן אוטומטי. נוסף על כך, עם חלוף מקור התקרית ולחיצה על RESET, תחזור כל המערכת לקדמותה, כולל נכונות לפעולה של מערכת הגילוי וההתראה הקולית - חזותית.
3. אפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר אזעקה RESET .


4. אפשרות להשתלבות במערכת חרום:
יתאפשר חיבור שני גלאים או יותר מאזורים נפרדים בהצלבה כך שהגלאי הראשון שיפעל יפעיל את מערכת האזעקה אך הפיקוד להפעלת מערכת החירום לא יפעל אלא רק לאחר שיפעל גלאי נוסף בכל אחד משני האזורים. 
5. תינתן השהיה בין האזעקה לבין פעולת מערכת החרום בפועל. את ההשהיה ניתן יהיה לכוון לכל ערך זמן רצוי.


6. בדיקה אוטומטית ורציפה של כל הגלאים במערכת, תיקוני רגישות של כל גלאי וגלאי בהתאם לתנאים המשתנים, קבלת אינפורמציה לגבי רגישות כל גלאי וגלאי והצגתה על פני מדפסת.


7. אפשרות תכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה שונים כמו יום/לילה או לפי משטר שעות, חגים וכדומה.


8. אפשרות תכנות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שונות בהתאם למשטרי עבודה משתנים ובתחומים שנקבע בתקן.


9. "בדיקה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר תסומן בלוח הבקרה בצורה  קולית/ חזותית.


10. הפעלה לצורך ניסוי במצב זה יפעל צופר האזעקה עם הפעלת כל גלאי (תהיה אופציה לבדיקה שקטה)  אולם יעשה RESET אוטומטי  תוך מספר שניות לאחר הפעלת הגלאי. הסימון בלוח הבקרה יעלם רק עם העברת הלוח למצב פעולה רגיל.


11. ניתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורים אחרים. הפסקה כזו תתריע על הפסקת האזור בלוח הפיקוד והבקרה.


12. צופר אזעקה
צופר האזעקה  שבלוח הפיקוד והבקרה יתריע מפני שריפה. במקביל יופעלו צופרים אחרים במבנה. יתאפשר ביטול פעולה זו באמצעות מתג, כך שבמקרה של ביטול פעולת הצופר, תידלק נורית סימון ויופעל זמזם תקלה.


13. הפעלת חרום בעת אזעקה
לוח הפיקוד והבקרה יאפשר הפעלות בעת אזעקה. יתאפשר ביטול כל אחת מפעולות החירום. ביטול כזה ידליק נורית משולטת בהתאם ויפעיל זמזם תקלה. חלק מההפעלות ישארו עד לחיסול התקרית וחלקן יפסק כעבור מספר שניות ויחזור שוב בהגיע אזעקה נוספת.


14. אל לוח הפיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי אשר יחובר בהתאם לדרישות המפקח חייגן זה יחייג בשיטה אוטומטית למינויים אשר יקבעו, וימסור הודעה מוקלטת של שריפה בבנין הנדון (5 מנויים לפחות).
ההודעה תמסר ללא הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני.
החייגן יתוכנת, כך שיחייג ביום רק לאחר התראת 2 גלאים ויותר. ולאחר שעות היום בשבתות וחגים, יחייג לאחר התראת גלאי אחד ויותר.


15. המערכת תאגור בזכרון פנימי את 600 האירועים האחרונים אשר ניתן יהיה לקבל בהדפסה של האירועים השונים בחתך של גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן , ארועים שטופלו בציון מועד וזמן, מערכות חרום שהופעלו בציון מועד וזמן, תקלות במערכת וארועים שלא טופלו בציון מועד וזמן.

להלן סדר פעולות המערכת:
1. כאשר (X) גלאים מתריעים בקומה, תתבצע הפסקת חשמל לאחר (X ) דקות, בקומת ההתראה בקומה מעל ומתחת. (אחת האופציות).

2. כאשר (X) גלאים מתריעים בקומה, ישוחררו אלקטרו מגנטים לדלתות בקומה ותריסי העשן ישוחררו לפי אזור הגילוי.

3. כאשר גלאי אחד מתריע, יופעלו צופרי פינוי קומה, לאחר וידוי אזעקה (VEREFICATION).
4. הפסקת מיזוג אויר תתבצע לפי אזורי שליטת לוחות מזוג האויר, כאשר (X) גלאים או יותר מתריעים. בביצוע RESET ,מיזוג האויר יחזור לעבוד כרגיל.

5. כאשר (X ) גלאים מתריעים בקומה לפרק זמן של למעלה מ - (X) דקות תנתן פקודה להפסקת אספקת החשמל האזורית.

*  יקבע לפי המתכנן בשטח = X
16. לוח נוריות עזר במערכת
במערכת יהיה פנל אינטגרלי שיתן אינדיקציה על המצבים הבאים:

1. נורית כללית - מעגל צופרים 1

2. נורית כללית - מעגל צופרים 2

3. נורית כללית - כאשר תוכנה נפלה

4. נורית כללית - כאשר צופרים מנוטרלים

5. נורית כללית - כאשר כיבויים מנוטרלים

6. נורית כללית - כאשר יחידות הפעלת מגנטים וכו' מנוטרלים.

7. נורית כללית - כאשר אזור מנוטרל


נורית תקלה אינה משמשת כתחליף לנוריות הנ"ל

17. רמות גישה למערכת

למערכת ינתנו 4 רמות גישה שונות, לפי קודים  שונים. הקודים יסודרו כך שלכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשנות אפיונים. כך שאיש אחזקה, מנהל אחזקה  טכנאי שרות או כל משתמש אחר, יוכלו לשנות אפיונים ע"י קוד משלהם.

18. למערכת תהיה אפשרות להעביר נתונים למסך מחשב לפי מפות גרפיות, של כל חלקי הבנין.

19. ישנה אפשרות להפוך את המערכת לחלק ממערכת כוללת עד 6,500 כתובות, ללא כל שינוי  במערכת הקיימת.

20. ישנה אפשרות לשלב מערכת כריזת חרום, כך שהרמקולים המחוברים יפעלו אוטומטית בזמן אש וישמיעו הודעות מוקלטות לאזורים השונים.

21. תהיה אפשרות לחבר גלאים הכוללים צופר בבסיסים.

22. המערכת תכלול תוכנת תקשורת המאפשרת בעזרת קוד להיכנס למערכת לצורכי תכנות ועדכון נתונים.
3.3 גלאים

3.3.1 גלאי אופטי אנלוגי דגם   

1. הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן 268 - UL, FMותקן ישראלי אשר יאפשר למערכת ביצוע בדיקת  רגישות, תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים כמו: יום/לילה וכדומה.

2. הגלאי עובד על עקרון של תא פוטו חשמלי עם מקור קבוע של אלומות אור המופק מפוטו דיודה.

3. הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן לעשן אפור.

4. הגלאי מצויד במנגנון עצמי המונע אזעקות סרק.

5. המעגל החשמלי של הגלאי מסוכך על מנת למנוע הפרעות חשמליות כאשר מותקן בלוחות מ"ג או בקרבת מוליכים חשמליים.

6. הגלאי מוגן מפני הפרעות RFI העשויים להגרם ממשדרים אשר עשויים להמציא במקום.

7. הגלאי מצויד ביחידה טרמית אשר מפעילה אותו בטמפרטורה של 57 מעלות צלסיוס ללא קשר לעשן.

8. בסיס הגלאי יהיה בסיס גלאי היוניזציה או החום.
9. כל גלאי העשן שיותקנו בתוך תאי הכליאה או תאי מעצר  ימוגנו ע"י אביזר מיגון אנטי ונדלי למניעת גישה ישירה לגלאי  האביזר מסוג  STI-8200  .
3.3.2 גלאי חום וקצב עלית טמפרטורה אנלוגי  
הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של 57 מעלות צלסיוס בנוסף לכך הגלאי יגיב לעליית טמפ' של 6.7 מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה אחת.
הגלאי נושא תו תקן F .M ו - 521 - UL  ותקן ישראלי.
בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יוניזציה.

3.3.3 גלאי תעלות מיזוג   
1. הגלאי יהיה מסוג יוניזציה או פוטואלקטרי נושא תו תקן 268 UL , FM  ותקן ישראלי 1220.

2. מתח העבודה של הגלאים: בין VDC 28 - 15  מתח נורמלי VDC 24.

3. הגלאי יצרוך בזמן רגיעה זרם בכמות שאינה עולה על 120 מיקרו אמפר.

4. טמפרטורת עבודה 60 - 0 מעלות צלסיוס.

5. מהירות אויר 4000 - 300 רגל לדקה.

3.3.4 מחזיק דלת אלקטרומגנטי    
1. מחזיק הדלת יהיה מסוג התקנה ע"י קיר.

2. כח אחזקה יהיה 800 ניוטון לפחות.

3. מתח הפעלה 10% + VDC 24.

4. זרם פעולה 90 מיליאמפר.

5. טמפרטורת עבודה עד 45 מעלות צלסיוס.

6. מחזיק הדלת יהיה מדגם מאושר עפ"י תקן ישראלי 1220.

3.3.5 נוריות סימון לגלאים  
1. נוריות הסימון יותקנו בהתקנה סמויה ו/או גלויה בהתאם למתקן החשמל במבנה  באמצעות קופסת חיבורים שקועה סטנדרטית על פי הוראות היצרן.

2. נוריות סימון עבור גלאים בתוך לוחות החשמל יותקנו על תקרת הלוח ובחזיתו.

3.3.6 לחצנים   
1. לחצני אזעקת אש יהיו מסוג משיכה (ללא לוח זכוכית נשברת).

2. לחצני אזעקת אש יהיו שונים מלחצני הפעלת כיבוי.

3. לחצני גלוי אש יותקנו באזורים שונים כמצוין בתוכניות (אין להתקינם ליד לחצני       חשמל למיניהם).

4. גובה התקנה של הלחצנים יהיה 1.8 מטר, צמוד ללחצן יותקן שילוט "לחצן גילוי אש" 

5. לחצני הגילוי והכיבוי יבוקרו בצורה רצופה ע"י מרכזית הגילוי למקרה של נתק קצר או אדמה.

6. הפעלת או גלוי/כיבוי דרך לחצן להפעלת אינדיקציה ויזואלית בלוח הגילוי/ כבוי שתציץ את אזור ההפעלה / גילוי.

3.3.7 צופרים מנורות ושילוט
1. הצופרים יענו לדרישות תקן 464 - UL , FM ותקן ישראלי 1220 עוצמת הקול תהיה 90 דציבל לפחות במרחק 3 מטר.

2. זרם ההפעלה 1.5 מיליאמפר ב - VDC24 .
3. צופרים יכללו מנורת נצנץ  ויותאמו לדרישות ה-NFPA מהדורה 9.
3.3.8 מודול כניסה  
מודול כניסה יאפשר חיבור אלמנטים שונים בתצורת  מגע יבש לעניבה.
מודול הכניסה יקבל את המגע היבש, יוסיף לו כתובת ויעביר האינפורמציה לרכזת.
המודול יקבל אינדיקציות ממערכות המתזים וממערכות כיבוי באבקה שונות.
3.3.9 מודול יציאה / הפעלה  
מודול היציאה יתחבר לעניבה ויאפשר ביצוע פקודות מרחוק. 
מודול היציאה יכלול מגע יבש מטיפוס O.N   (מחליף) שישנה מצב עם קבלת הפקודה מרחוק.  פקודה זו יכולה להיות ידנית שתתקבל מלוח המקשים ברכזת, או אוטומטית כתוצאה של התניה שתוכנתה מראש לביצוע הפעלות של מערכות ( מפוחים, מעליות,דמפרים) או ביצוע ניתוק ( הפסקת חשמל, מ"א) .

3.4 מודול בידוד קצרים  
כדי למנוע מצב שבו קצר על עניבה מסוימת משבית את כל הגלאים בעניבה זו, יותקנו בכל עניבה מודולי בידוד.
מודול זה יבודד את הקצר ויאפשר לכל הגלאים המחוברים לעניבה עד נקודת הקצר להמשיך בפעולתם כרגיל תוך הגנה על מעגלי הרכזת .
מפרט  טכני  ג' 2 -  למערכת  כיבוי  אש

1. כללי

מערכת הכיבוי הנה חלק אינטגרלי ממערכת גילוי האש והעשן.
המערכת תתוכנן, תותקן, תיבדק ותוחזק בהתאם ל - 2001 NFPA .
מפרט טכני זה משלים את המפרט הטכני למערכת גילוי וכיבוי אש, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. הפעלת המערכת

הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות:

1. אוטומטית - באמצעות שני גלאים דרך לוח הפיקוד.
2. ידנית          - באמצעות לחצן חשמלי.
3. ידנית          - באמצעות פעולה מכנית.

המערכת תתוכנן ותורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך ולפעול. בלוח הבקרה תהיה אינדיקציה לתקינות המערכת - בקרה עצמית, לתקלה ולהפעלה.

3. גז הכיבוי

גז הכיבוי יהיה מסוג 200 - FM CLEAN AGENT  מאושר 2001 - NFPA   וFM ,UL.   כמו גם ריצת המחשב עבורו. המערכת תהיה ENGINERD  .
דוגמאת תוצרת "פנוול" ארה"ב  או ש"ע מאושר.

4. הצנרת

1. הצנרת תהיה מפלדה מגולוונת 40 סקדיול עבור מערכת הכיבוי לחלל חדר המחשב   והארכיונים.
2. הצנרת תחושב ותתואם לתקן הרלונטי באמצעות תוכנת מחשב מאושרת UL  ו - FM 
     ובהתאם נחירי הפיזור.
3. עיגון הצנרת לתקרות ולקירות יתוכנן ויבוצע, תוך התחשבות בעומסים הסטטיים  והדינמיים שיופעלו בנקודות העיגון בעד הפעלת המערכת.
4. הצנרת תצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום.
5. מכלי הכיבוי מאושרים UL ו - FM ו - D. O. T
6. צנרת הכיבוי ללוחות החשמל תהיה מפלדה בקוטר המתאים לנפח של הלוח.

5. הרכב המערכת

המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן:

1. מיכל/מכלי גז 200 - FM בכמות המפורטת בכתב הכמויות. תוצרת FENWAL  .
2. מערכת הפעלה חשמלית.
3. שסתום לפריקה מהירה.
4. צינור יציאה גמיש בין המכל לצנרת הפיזור.
5. חובק לעיגון המכל.
6. נחירי פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה על 10 שניות ובריכוז של 7% לכיבוי  והצפת חלל החדר ולוח החשמל.
7. מד לחץ.
8. צנרת פלדה או נחושת מחושבת ומותאם לנחירי הפיזור.
9. לחצן כיבוי.
10. צפצפת פינוי. (לאזורים מאוכלסים).
11. שלט על דלת הכניסה או בסמוך ללוח החשמל אשר יואר ע"י הפעלת צפצפת הפינוי  ובו יהיה כתוב "אין כניסה -חדר הוצף בגז כיבוי", או "זהירות- חדר החשמל הוצף בגז  כיבוי".
12. כל הציוד יהיה משל אותו היצרן ונושא אישורי UL ,FM בהתאם.

6. אחזקה ושרות

א.  על החברה מציעה להראות כי ביכולתה לבצע את עבודות האחזקה והשרות למערכת

                   המוצע בהתאם להוראות היצרן ואושרה על ידו בכתב.


ב.  על החברה להוכיח כי ברשותה הציוד והמתקנים הדרושים לבדיקת ואחזקת הציוד.


ג.  על החברה להתחייב לתת שרות ואחזקה למערכת אספקת חלפים ל - 10 שנים לפחות 

                  מיום מסירת המערכת.

             ד.  מתן שירות יהיה כפוף להנחיות שב - NFPA שיהיה בתוקף והמתייחס לסוג המערכת

                  האמורה.

 
ה.  עם סיום ההתקנה ימציא הקבלן 3 סטים של תוכניות המערכת שבוצעו על ידיו ויצרף את 

                   כל החומר הטכני לצורך תעוד לאנשי האחזקה.

7. תקופת האחריות


הקבלן אחראי לפעולה התקינה של המערכת על כל רכיביה במשך שנה מיום קבלתה ע"י 

              המזמין.

8. הדרכה


הקבלן מתחייב להדריך את מי שיקבע ע"י המזמין להפעלה, אחזקה וטיפול במערכת.


ההדרכה תבוצע ע"י הקבלן במעבדתו ועל ציודו וההשלמה תבוצע בסיום ההדרכה בבנין.

מערכת כיבוי באבקה לחדר גנרטור עפ"י NFPA
1. מערכת הכיבוי בחדר גנרטור תהיה מסוג אבקה יבשה תוצרת  KIDDE-FENWAL או ש"ע מאושר
2. מערכת הכיבוי תותקן עפ"י דרישות תקן NFPA17  והיה מאושרת UL.
3. שיטת הכיבוי תהיה TOTAL FLOODING לכיסוי מלא של חלל חדר הגנרטור.
4. מערכת הכיבוי תכלול :
· מיכל כיבוי בתכולת אבקה המתאימה לגודל החדר
· מתזים עפ"י דרישות יצרן ותקן.
· גלאי חום.
· הפעלה פנאומטית
· הפעלה ידנית
· מד לחץ
· צנרת סקדואל 40 מותקנת בצורה מושלמת 
              מפרט ג' 2 - אחזקה שנתית של מערכת גילוי אש ועשן וכיבוי אוטומטי בגז
1. ביקורת שגרתית אשר תבוצע פעמיים בשנה לפי תקן 1220/11 ותכלול בדיקת תקינות של המערכות כולל הפעלת מערכת צופרים וגלאים.
2. הענות לפניית הלקוח לתיקון תקלות במערכת תוך 6 שעות משעת הקריאה, וסיום טיפול עד 24 שעות משעת הקריאה.
ימים א-ה 8:00-17:00 בימי ו' וערבי חג 8:00-12:00

טכנאי כונן בשעות 8:00-17:00 - 054-6669011

3. במהלך הבדיקה יצורף אישור תקינות המערכת.
4. השרות כולל חלפים שלא ניזוקו בזדון כגון: גלאי עשן/חום, צופר פינוי/נצנץ, לחצן חירום, מנורת סימון, חייגן, כ.בקרה, כתובת IN/ OUT

5. השרות אינו כולל החלפת סוללות ומילוי מיכלי כיבוי בגז. עקב שימוש שלא עפ"י הוראת היצרן ו/או עקב הפעלה באירועי שריפה/עם עשן.
במסגרת הביקורת החצי שנתית יבוצעו הדברים הבאים:

1. בדיקת לוח הבקרה.
2. התאמה בין רשימות אזורים בפועל ועדכון במידת וצריך.
3. בדיקת פעולת לחצני אזעקת אש.
4. בדיקת מערכת צופרים.
5. בדיקת מערכת כיבויים:
1. צנרת ומיכל הכיבוי מחוזקים ומקובעים.
2. לחץ המיכל תקין.

6. בדיקת הפעלות ודיווחים כגון:
1. מגנטים.
2. ממסרים להפעלות.
3. בדיקת פעולת החייגן מול מכבי אש.
4. בדיקת תוכנה במערכת.

תכנון שחרור עשן -  נעשה ע"י מהנדס יצחק ברבי

יצחק  ברבי – מהנדסים  ויועצים בע"מ

תכנון ופיקוח למערכות מיזוג אוויר ואנסטלציה סניטרית
  טלפון: 09-8340665

        פקס:  09-8343168

מפרט טכני ג' 2 – בשחרור אש ועשן
ינואר 2011

נספח ג'2  - המפרט המיוחד

מפרט טכני מיוחד במיזוג אויר
1.1 תאור כללי: 

             מפרט זה מתייחס להספקה והתקנת מערכת שיחרור אש 
 ..           

1.2 היקף העבודה

מפוחים עמידים ל 250 מעלות צלסיוס ,אנסטלציה חשמלית עמידת אש תקנית,מערכות CO ורכזת

הערה חשובה: כל העבודה כוללת במחירה הוצאת תקן ישראלי 1001 ללא תוספת תשלום

הקבלן יכין סט תכניות וישלם אגרת הבדיקות למכון התקנים – כלול במחיר כל העבודה!

1.3    נתונים לתכנון

             1.4    תקנים:  

                     התקנים הנוגעים לפרק זה יהיו כמפורט בסעיף 15001 במפרט הכללי. במקרה של סתירה בין 

                     התקנים תקבע הדרישה המחמירה.
                     באחריות הקבלן להוציא אישור ת"י 1001 על כל העבודה.
1.5 תוכניות עבודה
1. תוכניות המצורפות למכרז הנן כלליות ודיאגרמטיות, ואינן בהכרח מציינות כל פרט ופרט הדרושים להפעלה תקינה ומושלמת של מערכות הקירור וסחרור המים, מערכות הצנרת ואביזרי הצנרת. קבלן יכין מפרטי ציוד ( לרבות נתונים קטלוגיים ) ותוכניות עבודה מפורטות של העבודה לביצוע, וזאת לאחר שיוודא את המצב הקיים באתר בהקשר לעבודה זו.

2.  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 15005 במפרט הכללי, תכלולנה התוכניות:

1. קטלוגים של הציוד  

2.  תוכניות העמדת הציוד, כולל חתכים.

3. לוחות חשמל וחיווט חשמלי כולל הציוד המותקן.

4.  מערכת פיקוד ואביזרי פיקוד.

            1.6   דוגמאות  

      בנוסף לאמור בסעיף 15006 של המפרט הכללי . יציג הקבלן לאישור המפקח דוגמאות של כל                             

      החומרים והציוד שיסופקו על ידו.
1.7  הגנה מפני קורוזיה
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 15076 במפרט הכללי, אם לא נדרש באחד ממסמכי החוזה אחרת , כל חלקי הציוד העשויים פח יצבעו בשתי שכבות של צבע אפוקסי תוצרת טמבור או ש"ע מיושם על פי הוראות יצרן הצבע, לרבות שכבת יסוד מתאימה.
כל הברגים, האומים והדיסקיות יהיו מגולוונים.

1.8   מנהל עבודה ומהנדס

כל העבודה במבנה תבוצע בנוכחות מנהל העבודה ובהנחיה של מהנדס מיזוג אויר של הקבלן. למפקח הזכות להורות לקבלן להחליף מנהל עבודה ו/או מהנדס אשר לדעתו אינו מתאים לביצוע העבודה ועל הקבלן יהיה למלא הוראה זו.

1.9  הרצה והדרכה 

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 15007 במפרט הכללי , תקופת ההרצה תהיה לא פחות מחודש ימים. תנאי לקבלת העבודה יהיה גם אישור המהנדס בכתב, כי ניתנה הדרכה לשביעות רצונו.

1.10  תכניות עדות     

          מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 15008 של המפרט הכללי, תכלולנה תוכניות העדות גם:

1. עקומת פעולה של הציוד.

2.  דו"ח הפעלה וטבלאות ויסות.

3.  ספיקות אויר  

          תוכניות העדות תסופקנה ע"ג העתקות אור וכן ע"ג מדיה מגנטית לפי תוכנית אוטוקד 2000 .

1.11  סימונים

בנוסף לאמור בסעיף 15007 של המפרט הכללי, בחדרי המכונות יספק ויתקין הקבלן דסקיות זיהוי ממוספרות בקוטר מזערי של 5 ס"מ עשויים פלסטיק שחור עם חרוט לבן לכל אביזר פקוד ובקרה. מספרי הזיהוי יתאימו לתוכניות צנרת המים וצנרת גז קירור, אשר יסופקו בתוך מסגרת עץ עם כיסוי זכוכית וייתלו בחדרי המכונות. תוכנית הצנרת תראה את כל האביזרים המופיעים בתוכניות הצנרת והפיקוד. על גבי הצנרת יסמן הקבלן את ייעוד הצנרת בכתב ברור עם שבלונה, ועם חצים את כווני הזרימה.

1.12 ויסות והפעלה

           פעולת הוויסות, הבדיקות וההפעלה תכלולנה גם:  
3.  למפוחי האויר ייבדקו וירשמו:
ספיקת מפוחים

צריכת זרם המנוע של המפוח.

כיוון יתרת הזרם של המנוע  

1.13   שירות ואחריות    
1. עם קבלה סופית של המתקן, תחל תקופת האחריות והשירות. בניגוד לאמור בסעיף 150091 של המפרט הכללי, בעת גילוי תקלה במתקן , הקבלן מתחייב לענות לקריאת שירות שירות מיידית ולבצע את התיקון תוך 12 שעות מרגע קבלת הקריאה.

2.  במקרה של קלקול , פגם ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן כולו או חלק ממנו, יאריך המהנדס את תקופת הבדק לתקופת אחריות נוספת כנ"ל על כל המתקן או על חלק ממנו, כפי שיקבע ע"י המהנדס.

3.  הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו חלקי חילוף, חומרים וציוד, העשויים להיות דרושים מפעם לפעם לתיקון תקלות אפשריות.

4.  בנוסף לאמור בסעיף 150092 של המפרט הכללי יבצע הקבלן בתקופת השירות גם:
1. החלפה וניקוי מסננים לאחר חודש ההפעלה הראשון.
2.  כל עבודות השירות הנדרשות לפי הוראות היצרנים לפי סוגי הציוד, אך אם לא צויינו במפורש במסמך ממסמכי החוזה.

1.14
שילוט וזיהוי
כל המערכת תצויד במערכת שילוט וזיהוי בהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי סעיף 15078.

1.15
כתב הכמויות – כללי
1.15.1 מחירי היחידה הנקובים ע"י הקבלן יכללו:

1. מילוי כל התנאים הכללים והמיוחדים המוזכרים במפרט זה וכן התנאים שמוזכרים במפרט הבנייה הכללי שיש בהם השפעה על ביצוע עבודות מיזוג האוויר לרבות רווח קבלן.

2. כל האביזרים הדרושים להפעלת הציוד כיחידה מושלמת ופועלת.

3. העמסה, הובלה, פריקה, הרמה וסבלות וכן אחסנה של ציוד, חומרים, כלי עבודה וכלי עזר הן במקום העבודה והן מחוץ למקום העבודה ו/או בדרך אל מקום העבודה וממנו.

4. דמי שימוש במכשירי עזר מכל הסוגים שהקבלן צריך לשכור ו/או להתקין לצורך מילוי עבודתו. לרבות מתקני הרמה, פיגומים בכל גובה שהוא, תמיכות, קונסטרוקציות ומתקני עזר מכל סוג שהוא.

5. תמיכות, חיזוקים, תליות, קונסטרוקציות עזר, תעלות כיסוי מכל סוג שהוא וכל הנדרש להתקנת צנרת, כל הנ"ל כלול במחיר מ"א הצנרת. 

6. הוצאות עבודה צדדיות, שהקבלן צריך לבצע ע"י קבלני משנה ו/או אחרים וכן עבור חיבורים זמניים של מים וחשמל, תיקון פגמים וכו'.

7. הוצאות הכרוכות בהספקת תוכניות עבודה, תוכניות יצור, מערכי הפעלה, תוכניות חשמל ופיקוד וכל ההוצאות הכרוכות בהכנת תוכניות AS MADE. לרבות תיעוד ע"ג תוכנות מחשב כפי שבוצע בפועל.

8. רישום תוצאות בדיקות, ויסותים וכיולים של כל סוגי המערכות. לרבות בדיקה ואישור ע"י חברת החשמל או בודק מוסמך מטעם חב' חשמל וכן עלות בדיקות, כיוון, ויסות וכו'.

9. כל המסים, מחירי רשיונות למיניהם, ביטוחים מכל סוג הנדרש לרבות ביטוח לעובדים, ביטוח הציוד והחומרים, ביטוח צד ג', ביטוח אחריות מקצועית וכל הוצאה נלוות אחרת לביטחונות, ערבויות וכו'.

10. אחריות לטיב העבודות וביצוע שירות ואחזקה כמפורט במפרט.

1.15.2
הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו על הסכום הנקוב בהצעה, לאחר הגשת הצעתו, בגלל אי הבנת תנאי כלשהו הנזכר במפרט.

1.15.3
המזמין שומר לעצמו את הזכות להוציא מכלל העבודה חלקים המסוימים של המתקן או 

1.15.4 רשימת קיצורים ברשימת הכמויות
יח'        - יחידה

מע'       - מערכת מושלמת על כל רכיביה

מ"ר      - מטר רבוע



מ"א      - מטר אורך



קומפ'    - קומפלט לעבודה מושלמת.

1.16
אופני המדידה והתשלום – נספח ד'
1. אופני המדידה של מתקני מיזוג האוויר יהיו בהתאם למפרט כללי הבינמשרדי סעיף 1500.00 ובכפיפות לתנאי החוזה.

2. הכנת תוכניות התאמה AS MADE ע"י הקבלן יכללו במחיר הצעת הקבלן, כולל הספקת דיסקט תוכניות ממוחשב.

3. מנועים מכל סוג שהוא לרבות מנועים חשמליים, מנועי דמפרים לסוגיהם, מנועי מדחסים ומנועי מזגנים ויטאות כלולים במחיר הציוד אותו הם מפעילים.

4. חיווט חשמלי כולל תעלות, מוליכים, אביזרי עזר, חיבורים לציוד החשמל, חיבור למנועים, חיבור לציוד פיקוד ובקרה וחיבור ללוחות החשמל מכל סוג שהוא, כלול במחיר אינסטלציה חשמלית.

5. החיווט חשמלי כולל הספקה והתקנה של מפסקי ביטחון לכל סוגי ציוד, בכפיפות לנדרש בחוק החשמל, לרבות חיבורי הארקה, כלול במחיר אינסטלציה חשמלית.

6. מתלים קפיציים, תמיכות וחיזוקים מכל סוג שהוא ובכל המקומות הנדרשים בהתאם למפורט ובהתאם לדרישות המפקח, יהיו כלולים ממחיר מ"א הצנרת.

7. התקנת פיגומים בכל גובה שהוא, תמיכות וחיזוקים זמניים לצורך ביצוע עבודות הצנרת, כלול במחיר הצנרת. 

8. הפעלה הרצה כיול וויסות ציוד מכל סוג שהוא כלול כחלק ממחיר הציוד, פרט אם צוין אחרת.

9. שירות ואחריות לשנה ראשונה ו/או לשנתיים ראשונות לפי המפורט בסעיף, כולל את כל עבודות השירות ללא תוספת מחיר.


1.17   מפוחי פליטות אויר

1.17.1   מערכות האוורור ומפוחי פליטת אויר יהיו בהתאם לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי סעיף 1502.    
1.17.2   צביעת היחידה תהיה באמצעות אבקת אפוקסי אפוי בתנור בלבד.

           גוון הצבע קרם לבן או לפי נחיות המפקח.

1.17.3 מפוחי היחידה יהיו תוצרת CBI דגם VKA מטיפוס "אירופוייל" בגדלים ובספיקות

          כמצוין בתוכניות ובטבלאות הציוד.

     ציר המפוח יהיה מפלדת אלחלד. המיסבים מטיפוס כדורי מחושבים לעבודה שקטה

100,000 ש"ע ללא צורך בשימון. המיסבים תוצרת SKF או NTN.

1.17.4 המנוע יהיה מדגם אטום לחלוטין 55 IP ובהספק הנדרש, כמפורט בטבלאות הציוד.

   תוצרת המנוע "ברוק קרומפטון", או "סימנס" או "אסיאה" או "אושפיז". מותאם 

מותאם לתדירות ולמתח החשמל בארץ.

1.17.5 גלגל ההנע (פולי) יהיה דגם קונוס עם 3 ברגי עיגון ושגם כדוגמאת תוצרת חב'

          "גי'-גי" כל מנוע יחובר אל גלגל המפוח עם 2 רצועות טרפזיות לפחות.
1.17.6 תיחת מנוע המפוח תהיה על בסיס המותקן על מסילות ניתנות לתזוזה לשם מתיחת 

          הרצועות ללא סטיה מקו האיפוס.

1.17.7 המנועים והמפוחים יוצבו בתוך מבנה היחידה על-גבי בסיסים קפיציים מבודדים 

           אקוסטית באמצעות בולמי רעידות כנדרש.

           וכמפורט בסעיף 150253 ובסעיף 150732 במפרט הכללי הבינמשרדי.

1.17.8 כל סוגי המפוחים יתאימו לספיקות האויר וללחצי העבודה הנדרשים, על הקבלן

          להגיש לאישור מוקדם את דגם המפוח בליווי חישובי עומד הלחץ בהתאם לעקומת 

          הפעולה של המפוח וציוד דרגת הרעש בנקודת העבודה.

1.17.9 מחיר המפוח יכלול מנתק ביטחון בתוך קופסת פקט אטום למים בדרגת אטימות 55 IP 

        וכן חיווט כל קווי החשמל והארקה לרבות חיבור המנוע ואל נקודת ההזנה החשמלית

           ומערכת הפיקוד. 

1.17.10  הפעלת המפוחים תהיה מלוח הפעלה מרחוק לרבות מנורות פעולה ותקלה לכל מנוע 

           כחלק ממחיר לוח ההפעלה.

1.17.11  המפוחים יהיו מוצר מוגמר של אחד מהיצרנים:

           מפעל "מטלפרס" תוצרת היצרן "CBI"

           מפעל "שבח מפוחים"

           מפעל  "לוינשטיין מפוחים" 

          או תוצרת "WOODS"  או תוצרת "SODECA"

          הכל בכפוף למפורט בטבלאות הציוד הספציפיות לפרוייקט.

1.17.12 מפוחי פליטה ונטה מטיפוס להתקנה בחלון או מטיפוס קיר יהיו תוצרת "וונטה" או 

                                     תוצרת "ורוטצי" או תוצרת "LTI".

1.18 מערכות פיזור אוויר

1.18.1 בנוסף לאמור בסעיף 15.05 של המפרט הכללי הבינמשרדי בכל תעלות אספקת והחזרת האוויר, ללא יוצא מן הכלל, ימרחו כל התפרים, לרבות סרגלי מחברי קטעי תעלות, יציאות לענפים (שטורצים) והתחברויות לציוד, עם מרג סיליקון פלסטי לבן, לאטימה מוחלטת של כל תעלות האוויר.

              הנ"ל יעשה בכל תעלות האספקה, ההחזרה והיניקה של המערכות  ובמיוחד בתעלות

              פליטת אויר יבוצע איטום מיוחד עם חומר אפוקסי.  

1.18.2 תעלות מפח פלדה מגולוון תבוצענה בחתך ובמידה כמצוין בתוכניות ותותקנה כמפורט בסעיף 150511 במפרט הכללי.

              חומר הפח המגולוון יהיה מאיכות הטובה ביותר, כאשר בעת כיפוף מלא של הפח לא

              ייסדק הגילבוון.

1.18.3 כל אביזרי תעלות האוויר והתקנת התעלות באופן כללי, יעשו לפי המלצות איגוד "SMACNA" ארה"ב ובהתאם למדריך היוצא על ידיהם במהדורתו העדכנית.

1.18.4 "מפלג" לוויסות כמות האוויר יותקן בכל מקום של הסתעפות ענף תעלה עם יותר משני מפזרי אוויר. זאת מבלי לגרוע בכל האמור במפרטים ובהוראות. מחיר "המפלג" כלול במחיר התעלה. 

1.18.5 מדפי אש יותקנו לפי תקן ת"י 1001 וכמפורט בסעיף 150543 במפרט הכללי בכל מקום הנדרש עפ"י התקן, כולל פתחי גישה לטיפול ובדיקה כמפורט בסעיף 150544 במפרט הכללי. מדפי האש יהיו תוצרת "PREFCO" דגם 5020 עם מנוע פיקוד חשמלי בעל מגעי עזר לסימון מצב הדמפר ע"י סינגל לבקרה מרחוק, וכן קפיץ מכני מחזיר, אשר יסגור את המדף בעת הפסקת זרם חשמל. כל קווי החשמל והחיבור אל מערכת בקרת אש ועשן יבוצע ללא תוספת מחיר והיה כחלק מושלם של מחיר התקנת מדפי האש.

1.18.6 מפזרי אוויר ותריסי אוויר למיניהם, מפזרי תקרה, מפזרי קיר שתי וערב, תריסי יניקת אויר, תריסים נגד גשם וכדומה, יהיו מאלומיניום מאולגן צבוע בצבע קלוי בתנור בגוון לפי הוראות האדריכל והמפקח. התקנת המפזרים לפי פירוט סעיף 150541 במפרט הכללי במידות ובגדלים המסומנים בתוכניות. המפזרים יהיו תוצרת חברת "מטלפרס" או תוצרת חב' "אביזרי מיזוג אוייר, ACP, או תוצרת "TROX.

1.18.7 חיבור בין תעלות ליחידות טיפול באוויר, או למפוחים יעשה באופן אטום לחלוטין עם אוגנים ואטם ניאופרן בניהם, לרבות חיבור ע"י ברגים ואיטום מושלם נגד דליפות אויר בתפר החיבור, במיוחד ובהדגשה בחיבור אל יחידות יניקה מהאיזורים המסוכנים. גמישים מחומר "שמשונית" בלבד, עמיד לחלוטין בתנאי חוץ לאורך זמן, יותקנו אך ורק בתוך מבנה יחידות הטיפול באוויר למניעת העברת רעידות, ההתקנה כמפורט בסעיף 150546 במפרט הכללי. בכל מקום בו מותקן גמיש יש להתקין, בנוסף, חוט הארקת חשמל בין שני צידי הגמיש, ובכל מקרה ישמר רצף הארקה של התעלות בכל הבניין.

1.18.8 חיבור שטוצרים קטע החיבור בין התעלה לבין מפזר האוויר יבוצע באופן אטום לחלוטין לדליפות אוויר, לרבות חיבור ע"י ברגים ואיטום הן מצד החיבור לתעלה והן מצד החיבור למפזר תוך התאמה מוחלטת של מיקום המפזר בתקרה או בקיר, לפי הנחיות האדריכל. בחיבור אל תריסי יניקה מהאיזורים המסוכנים על הקבלן להקפיד במיוחד על איטום 
1.18.9 לרבות עטיפת בד ארג ומריחת חומר איטום. לא יתקבלו איטומים עם סרט אלומיניום דביק הניתן לקריעה.

1.18.10 תעלות אויר גמישות קטע חיבור תעלת שרשורי עם בידוד בין תעלה ראשית לבין קופסת פיזור אוויר, יבוצע רק באישור המתכנן, ובהוראה מיוחדת בכתב של המפקח. מקרה כזה תותקן יציאת מעבר קונית מתעלת האוויר עם קלפה ויסות לכמויות אויר וידית נעילה לנ"ל, פתח היציאה יהיה פעם וחצי מקוטר התעלה הגמישה והחיבור יהיה בעזרת סרט חיזוק מפח עם קידוחי ברגים ואיטום מושלם כמפורט.
1.18.11 איטום מיוחד לתעלות פליטה כל תעלות פליטת אוויר ובמיוחד תעלות מהאיזור מסוכן יקבלו טיפול איטום מיוחד ע"י הלבשת בד ארג על כל קטע של חיבור או תפר

            בתעלה ומכל צידי התעלה, כאשר בד הארג יחפוף על קטע תעלה ישר לא פחות מ-10 

           ס"מ מכל צד של קו החיבור, על בד הארג ימרח דבר אפוקסי, שרף המורכב מערבוב

            כימי של חומר פעיל "א" עם חומר פעיל "ב" לקבלת שכבה אחידה של הדבקה. הדבק

האפוקסי יהיה מסוג הניתן להדבקה על מתכת פח מגולוון. ביצוע האטימה הנ"ל     ייבדק באופן פרטני ע"י המפקח וכן תערך בדיקת אטימות בלחץ אוויר להשגת על לחץ של 4 מ"מ למשך 24 שעות, אשר תקבל את אישור המתכנן.

1.18.12  מחיר מ"ר תעלות אוויר כולל את כל אביזרי העזר, תמיכות, חיזוקים תליות,

              קונסטרוקציות עזר, איטום נגד דליפות אוויר כמפורט, חיבור הארקות, הכל באופן

                מושלם כלול במחיר מ"ר תעלה.

מערכת בקרה 
בשריפה עם אינדיקציה מרכזת גילוי אש יכנסו כל המפוחים
מועד סיור קבלנים יערך ביום 03/05/2011 יום ג' בשעה 10:00.





מקום המפגש: בכניסה הראשית לבית מעצר ת"א (אבו כביר).





ההשתתפות בסיור חובה, ומהווה תנאי להגשת הצעות למכרז





הצעה זוכה








�בהמשך כתוב שהאחריות היא לשנה. מה הנכון?
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