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לכבוד


משתתפי המכרז

---------------------

     
     
הנדון : מכרז פומבי מס' - 108/2011 - התקנת מערכת אוטומטית לגילוי עשן, כיבוי אש בלוחות חשמל אוטומטית ,אספקה והתקנה גופי תאורת חרום לרבות תחזוקה בבית מעצר תל-אביב-הודעת תיקון מס' 1
במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים  להלן הבהרותינו:

1. א. שאלה: המציע נדרש בתנאי הסף סיווג של 160*, האם ניתן להתמודד על המכרז ללא הסיווג הנ"ל ? במידה  ולא ,האם ניתן ללכת בשיתוף פעולה עם קבלן משנה שיש לו סיווג מתאים?
             תשובה: להשתתפות במכרז זה חובה  שהמציע  יהיה בעל סיווג קבלני *160 (חשמל). מציע שלא עומד בדרישה זאת לא יכול להשתתף במכרז זה. כמו כן הצעה משותפת לא תתקבל.
        ב. שאלה: במכרז נדרש להתקין מערכות גילוי אש ספציפי מאושרות ע"י שב"ס, חברתנו יבואנית של מערכות גילוי אש מתוצרת אחרת ,אך  בעלת אישור מכון התקנים הישראלי והאירופאי ,האם ניתן לאשר להתקין את המערכות שלנו?
תשובה: במפרט הטכני של המכרז מפורטות שישה  יצרנים של מערכות גילוי אש אשר     מאושרים ע"י  שב"ס. יש לקחת בחשבון בהצעה המחיר אך ורק אחד מתוך 6 החברות האלו. 

2.   מצ"ב נספח א'- סיכום סיור קבלנים שהתקיים במכרז .
3. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
4. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות  הוא עד לתאריך  23/5/2011 שעה 12:00.
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	גוש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	


	סידורי :
	

	תיק :
	


1. סיור קבלנים התקיים בתאריך 3.5.11 בנוכחות:

· סג"ד אלכס לרין – רע"ן פרויקטים מח' בינוי  
· כלאי שמעון יהב – קצין כיבוי אש בפרויקטים מח' בינוי
· חיים עינב- יועץ למערכת גילוי, כיבוי בגז ותאורת חרום
· יצחק ברבי – יועץ  לשחרור עשן
2. הנושאים שנידונו:

1. שאלות בנוגע למכרז על הקבלנים להפנות למחלקת רכישות, בכתב. התשובות תימסרנה בכתב לכולם.
2. במהלך הגשת ההצעות, במידה ויהיו שינויים במכרז תימסר הודעה מסודרת.
3. המתקן הוא מתקן בטחוני עם הגבלות ביטחוניות 
1. אישורי כניסה – נדרש להגיש בקשה לאישור כניסה עבור כל האנשים שיעבדו בפרויקט, שבועיים מראש.
2. אנשים שלא יקבלו אישורים בוודאות:
1. בעלי תיק פלילי פתוח
2. אסיר או עצור לשעבר
3. עובדים בלי תעודת זהות כחולה
על אף האמור לעיל, עובדים זרים בעלי רישיון עבודה לא ייפסלו על הסף.
4. המכרז מבוסס על כתב כמויות, תכניות ומפרט
5. הנושאים במכרז:
1. מערכת גילוי אש
2. חשמל- גופי תאורת חרום
3. שחרור עשן
4. תחזוקה
6. תחזוקה: הקבלנים נדרשים לרשום אחוז מעלות הקמת המערכת שיהווה עלות תחזוקה. השכלול בין עלות תחזוקה לעלות הקמת המערכת מוסבר בחוברת המכרז ע"מ 11 
7. אופן ביצוע העבודה: כל הפעילות צריכה להיות במינימום הפרעות לבית הסוהר, העבודה תתבצענה באגף ריק מאסירים במשך חודש ימים. באותו אגף ובאותה עת יעבוד גם קבלן ספרינקלרים. הקבלן שיכנס ראשון לעבודה יהי ממונה בטיחות על הקבלנים שיגיעו אחריו. עלות קבלנים ממונים גלומה במחירי היחידה.
8. אין הבטחה לרצף של עבודה. בזמן סיום עבודה באגף יעבור זמן עד לפינוי אגף נוסף להמשך עבודות.
9. כל החומרים והכלים שיוכנסו יאוחסנו באגף המיועד לשיפוץ.
10. אופן הכנסת כלים וחומרים - ישנן שתי אפשרויות:
1. כל יום בבוקר, עם הכניסה, תהיה ספירת כלים, ובסוף יום העבודה, ביציאה, תעשה ספירה חוזרת.
2. הקמת מחסן כלים וארגז מתכתי עם מנעול עכביש בתוך האגף. הכלים יישארו נעולים באגף עד לסיום העבודה.
11. לעבודה יתלווה סוהר.
12. על הקבלנים לעבור על נספח הביטחון.
13. במחירי הקמת המערכות צ"ל גילום עבור שנתיים של תחזוקה ללא תשלום. עלות התחזוקה תהווה 10 אחוזים מעלות ההקמה, אשר ישולמו לקבלן כעבור שנתיים.
14. קיימת אופציה להאריך בתשלום את  תקופת התחזוקה, עד למקסימום של 5 שנים, בעלות של עד 5 אחוז לשנה מעלות הקמת המערכת.
15. חובה למלא את כל הסעיפים במכרז. ללא מילוי כל הסעיפים תיפסל ההצעה
16. למזמין יש זכות לפסול את קבלני המשנה.
17. על הקבלנים לבדוק את דרישות הסף למכרז.
18. חיים עינב:
1. יש להקים מערכת גילוי אש ועשן בפרוזדורים, במשרדים ובתאים.
2. תאים: התאים בנויים מבטון ללא תקרות אקוסטיות. הצנרת לגלאים תהיה מכוסה בתעלת פח.
3. במשרדים ובפרוזדורים הצנרת רגילה.
4. לגלאים בתאים תהיה הגנה ממתכת שתסופק על ידי אותה חברה המספקת את הגלאים, בעלי תו תקן אמריקאי UL.
5. סימן (-) בכתב הכמויות פרושו שהקבלן מפרק מערכות קיימות ומזכה את המזמין.
6. ישנה הגדרה של כ-6 חברות שניתן להזמין מהן ציוד, אשר מאושרות על ידי השב"ס.
7. על הקבלן להתקין מערכת כיבוי בגז בכל לוחות החשמל, ולבצע ניתוק בנקודת ההזנה ללוחות החשמל בזמן אש.
8. תאורה: 
1. יש לפרק את כל גופי התאורה בפרוזדורים ולהתקין תאורה חדשה. הכוללת גם תאורת חרום ושלטי יציאה.
2. כל הציוד יהיה בעל תו תקן ישראלי שמאושר להיום.
3. מצברים של גופי תאורת חרום – לשים לב שנדרשת אחריות ל – 4 שנים.
4. יש לקבל אישור מהנדס בודק למתקן החשמל, ולקבל אישור ממכון התקנים הישראלי למערכת גילוי אש ועשן.
5. מערכת שחרור עשן – נדרש לייצר לוח חשמל למערכת.
6. דגמה לגופי תאורה - על הקבלן להעביר דגמה לאישור השב"ס.
7. לוחות חשמל קטנים בסמוך לכל תא – לא קשורים לפרויקט.
8. יחידת תאורת החירום תהיה מחוץ לגוף התאורה.
9. יש צורך להגיע עם מערכת הגילוי לחדר המשאבות, לפתוח אספלט ולהחזירו למצבו הקודם.
9. יצחק ברבי:
1. יש להתקין שני מפוחים שיהיו מחוברים לקיר חיצוני ללא תעלות.
2. יש להתקין שני מפוחים שיחוברו לתעלות פח וינקו מהאגפים.
3. הנ"ל לפי סקר יועץ בטיחות שהחליט היכן יהיה שחרור עשן מאולץ.
4. על הקבלן להוציא אישור למיזוג  ממכון התקנים. (מס' 1001)
5. באחריות הקבלן להגיש תכניות למכון התקנים וללוות את כל התהליך עד קבלת אישור מס' 1001 ממכון התקנים.
6. מפוחים: ישנה רשימת יצרנים במכרז. הקבלן נדרש להזמינם מאחד היצרנים.
7. נדרש אישור מכון תקנים על הדגם הספציפי של המפוח שיסופק.
8. מערכות החשמל מתחברות באמצעות אינסטלציה חשמלית מוגנת אש.
9. על הקבלן לבצע בדיקת אינטגרציה והדמיית שרפה.
· כל הכתוב במסמך זה הינו בנוסף לכתוב במפרט הטכני ולא גורע ממנו.


[image: image1]  מנהל המשק מחלקת רכישות ת.ד 81 רמלה      72100  ( – 08-9776559      

  ( 08-9776470/6852

