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לועדת פטור –ביה"ח אברבנאל                                                                                      


להלן סיבות לקבלת ספק יחיד למערכת גלוי האש הפרוסה במרכז הרפואי אברבנאל .

 

1. הומוגניות: 

a. בבית החולים מותקנת מערכת גלוי אש מתוצרת HOCHIKI.

b. רמת הכסוי כ-95%.
c. בכל המבנים קיים לוח תצוגה זהה.
d. אחידות התצוגה ואופן הטיפול הנדרש מכל עובד זהה בכל המבנים.
2. נוחות הטיפול ומהירות התגובה:
a. מערכת גלוי האש הינה מסוג HOCHIKI NETWORK.

b. כל אביזר במערכת הינו כתובתי ומנוטר ע"י הרשת.

c. כך, כאשר יש אירוע של שריפה:
i. אנו מציגים את כל האירועים שבכל המבנים בלוח התצוגה הרשתי שמותקן בשער הכניסה עד לרמת הגלאי הבודד.
ii. אנו מציגים את האירועים בכל לוח תצוגה בכל מבנה לפי צרכי האתר.
d. רשת קיימת:
e. בבית החולים הוקמה ע"י חברת סוילקו רשת תקשורת ייעודית בין כל המבנים.

f. רשת מערכת גלוי האש הינה רשת "ייעודית" ומתאימה אך ורק לציוד של חברת HOCHIKI  ולא ניתן לחבר לרשת מערכת אחרת.
g. למעשה זה הרחבת מערכת NETWORK קיימת.
3. מערכת ממוחשבת לתצוגה גרפית:
a. בשלב הבא יש צורך להציג את כל הרשת על גבי מחשב תצוגה גרפי לזיהוי מהיר של אזור הגלוי.
b. בשלב הבא יש צורך לשלב את מערכת הגלוי במערכות בטיחות נוספות (טמ"ס, בקרת כניסה, תאורת חירום ). (כאשר יש גלוי אש יש לנתק את הזנת החשמל בלוח, להציג את המצלמה הרלבנטית ולפתוח את הדלת הרלבנטית ולהפעיל את תאורת החירום וכו....)
את זה ניתן לבצע רק באם מערכת גלוי האש הינה הומוגנית ועושה שימוש ברשת הנ"ל.
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