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                                        מדינת ישראל

                                המשרד לביטחון הפנים

               מכרז פומבי מס' 9.11

    בקשה לקבלת הצעות מחיר עבור

    אספקת והתקנת 2 מערכות UPS
80KVA    כ"א
טבלת ריכוז ‏מועדים
	מועד
	הפעילות

	1.8.2011
	‏פרסום המודעה בעיתונות ובאתר האינטרנט של המשרד 

	10.8.2011
	כנס ספקים – המשרד לביטחון פנים

	14.8.2011


	בשעה 12:00 בדיוק 

תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מהמציעים 

	21.8.2011
	‏תאריך אחרון לפרסום מענה המשרד לשאלות ההבהרה 

	25.8.2011
	בשעה 12:00 בדיוק 

תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים 


 במקרה של סתירה בין המועדים בטבלה לעיל לבין מועדים אחרים המופיעים
                            בגוף המכרז, יגברו המועדים בטבלה זו

רשימת מסמכים למכרז 

1. הרשימה מורכבת מהמסמכים הבאים:
	
	מסמך מצורף

	מסמך 1
	תנאי המכרז

	מסמך 2
	הסכם

	נספח א'
	נספח תכולת עבודה

	נספח ב'
	מפרט טכני

	נספח ג'
	כתב כמויות

	נספח ד'
	ביטחון

	נספח ה'
	נוסח ערבות

	נספח ו' 
	חובת נאמנות והעדר ניגוד עיניניים

	נספח ז'
	הצהרת יצרן

	נספח ח'
	היעדר הרשעות

	נספח ט'
	תוכנות מקוריות

	נספח י'
	אישור קיום ביטוח


2. כל המסמכים המפורטים לעיל, כולל מסמכים אחרים שיצורפו בהסכמת המשרד והזוכה במכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. כל מקום בו נאמר "הסכם" - הכוונה להוראות ההסכם ולכל אחד מנספחיו כאמור.
3. במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות נספח מנספחיו ו/או תנאי הזמנה סטנדרטיים, תהיינה הוראות הסכם זה עדיפות. 
4. בכל מקרה בו תתגלה סתירה כאמור, חייב הצד שגילה את הסתירה להביאה לידיעת הצד השני מיד עם גילוייה.
5. הצהרת הקבלן: הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, הוא קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות בהם. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והנה חלק בלתי נפרד ממנו.

מסמך 1 – תנאי המכרז
1. כללי 
מסמך זה מתאר את הדרישות לאספקה והתקנת שתי  יחידות UPS עבור המשרד לבטחון פנים.
1.1 דרישות המערכת: (M)
1. מערכת UPS בהספק KW72 /80 KVA לפחות לזמן גיבוי שלא יפחת מ- 20 דקות .
2. למערכת יהיה פנל התראות מרחוק.
3. זמן  אספקה והתקנת המערכת 
	אבני דרך
	לו"ז לפי שבועות

	צו אספקה/ הודעת זכייה
	ש

	אישור תיכון המערכת
	ש+1

	אספקת המערכת
	ש+10

	התקנת המערכת והפעלתה
	ש+12


1.2 דרישות מהמציע: (M) 
1.2.1 תנאי סף מינהליים

1.2.1.1 אי מילוי מדויק של הדרישות המפורטות בסעיף זה עלולות לגרום לפסילת ההצעה על הסף המציע יידרש להמציא את האישורים הבאים:

1.2.1.2 מילוי וצירוף טופס לבדיקות ביטחון במעטפה נפרדת (המצ"ב כנספח ד') ע"י המציע והעובדים מטעמו למתן השירות (ככל שישנו) הינו תנאי סף לבדיקת ההצעה. יודגש כי זכייתו של המציע תהיה מותנית באישור ביטחוני מתאים לפי הדרישות הביטחוניות.
1.2.1.3 תצהיר בכתב של המציע ושל והעובדים מטעמו בדבר שמירה על סודיות, חובת נאמנות והעדר ניגוד עניינים. מצ"ב כנספח  נספח ו'.
1.2.1.4 אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א- 1991 (להלן חוק עובדים זרים) וחוק שכר מינימום, תשמ"ז 1987 (להלן- חוק שכר מינימום מצ"ב כנספח ח'.
1.2.1.5 תצהיר חתום על ידי עו"ד על התחייבות המציע לעמוד בדרישה לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות מצ"ב כנספח ט'.  
1.2.1.6 רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של רישיונות הנדרשים על פי דין, ובהם אישור עוסק מורשה, אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976.
1.2.1.7 במידה והמציע הוא חברה (מעבר לאמור לעיל):
1.2.1.8 אישור לפיו אין לחברה המציעה חובות לרשם החברות.
1.2.1.9 תצהיר בכתב מהמציע או מעו"ד החברה, בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי הרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירות המתבקש.
1.2.1.10 אישור רו"ח/עו"ד להרשאת המציע לחתום בשם החברה ולחייב אותה או לזכות אותה בחתימה זו לכל דבר ועניין כאמור.
1.2.1.11 המציע אינו רשאי למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים המצורפים למכרז זה – מובהר בזאת כי תנאי זה מהווה תנאי סף לכל דבר ועניין וכי הצעה שלא תעמוד בתנאי זה תדחה על הסף.
1.2.1.12 מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" כהגדרתה בחוק חובת המכרזים תשנ"ב - 1992 ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992.
1.2.2 תנאי סף מקצועיים
1.2.2.1 השתתפות חובה בכנס ספקים שייערך בתאריך 10.08.2011 בשעה 12:00  במשרד לביטחון פנים . 
1.2.2.2 על המציע לצרף להצעתו קטלוגים רלוונטיים למערכת UPS המוצעת וכן למצברים שבכוונתו לספק.
1.2.2.3 נתוני מערכת האל פסק יבחנו על פי מסמך הצהרת היצרן לפי תקן IEC 62040-3 . על המציע לצרף להצעתו מסמך הצהרת יצרן זו. ראה נספח ז'.
1.2.2.4 בנוסף לקטלוגים, על המציע לצרף להצעתו הצהרת יצרן לפי "ENV 50091-3", המתאימה לדגם המערכת המוצעת על ידו. מודגש כי יש להציג מסמך יצרן מקורי החתום ע"י נציג מורשה של היצרן.
1.2.2.5 על המציע לצרף הצהרת יצרן כי המערכות המוצעות עומדות בדרישות תקן IEC62040-2-2.
1.2.2.6 על המציע למלא באופן מדוייק ומלא את הטבלאות המרכזות את נתוני המערכת המוצעת.
1.2.2.7 על המציע להציג את תוכנית ההעמדה של המערכת בחדר ולהתחייב כי העמדה זו הינה בהתאם לתקנים ולתקנות הנדרשות במדינת ישראל.
1.2.2.8 המציע מודע ומתחייב כי המערכת המסופקת על ידו פועלת על מתח רשת חברת החשמל ומתח גנראטור של המזמין, ביחד עם שאר העומסים המחוברים לגנרטור.
1.2.2.9 המציע יחבר את האל-פסק למערכת הגנרטור ברמת פיקוד כך שבפעולת גנרטור יעבור האל-פסק למצב טעינה נמוכה יותר כדי לא להעמיס את הגנרטור.
1.2.2.10 מתחייב בעל החוזה/הקבלן/העובד למלא התחייבויותיו תוך הקפדה על כל דיני הבטיחות בעבודה, ועל סטנדרטים ותקני הביצוע, האיכות והבטיחות הגבוהים ביותר המקובלים במשק הישראלי כרשום בנספח א' – תכולת עבודה פרק בטיחות.

1.2.3 אחריות
1.2.3.1 למערכת ה- UPS תינתן אחריות מלאה לתקופה של 24 חודשים ל- UPS,ולמצברים . האחריות תכלול גם שרות לתחזוקה שוטפת בכל תקופת האחריות ללא תוספת תשלום. 
1.2.3.2 המצברים המסופקים יהיו בעלי אורך חיים של 10 שנים בהתאם לתקן Eurobat.
1.2.3.3 זמני תגובה לתיקון תקלות הינם בחלון זמן של 4 שעות 365X24X7.
1.2.3.4 במידה ומשך הטיפול יתארך מעבר ל -5 שעות, יעמיד הספק מערכת חליפית לרשות המזמין. המערכת החליפית תהיה בהספק העומס הנדרש + 20%.
1.2.3.5 האחריות תיכנס לתוקפה רק לאחר ביצוע כל בדיקות הקבלה לשביעות רצון המזמין.
1.2.3.6 המציע יהיה בעל מערכת בקרת איכות ISO 9001. בדיקות קבלה:
1.2.3.7 לאחר אישור הציוד וגמר הכנתו במפעל / במעבדת היצרן, על הקבלן לזמן את נציגי המזמין לבדיקה של היחידות הנ"ל לעמידתן בכל דרישות המפרט (Witness Test). בדיקת הקבלה תהיה באמצעות עומס דמי תוך כדי סריקה טרמית. רק לאחר ביצוע בדיקות הקבלה לשביעות רצון המזמין תעבור המערכת לחזקת המזמין.
1.2.3.8 המזמין רשאי להגדיל או להקטין את הכמויות ו/או לבטל פרקים או סעיפים שלמים ו/או בכל ערך כספי שהוא, מבלי שתהיה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן, ומבלי שיהיה שום שינוי במחירי היחידה.
1.2.3.9 כל העבודה תבוצע בהתאם לחוק החשמל, הוראות חברת החשמל, ובהתאם למפרט הכללי למתקני חשמל 08 מהדורה אחרונה, שבהוצאת הועדה הבין משרדית.
1.3 סיווג רכיבי המכרז

השיטה:
רכיבי המכרז מסווגים לפי הסימון הבא:

	I (Information)
	רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". 

	G (General)
	רכיב הדורש תשובה כללית ובלבד שבסופו של דבר יינתן מענה ברור לדרישה.

	S (Specific)
	רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במכרז: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'.

	M (Mandatory)
	רכיב סף (Go/No Go), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית בסעיף מסוג זה, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

	N (Non relevant)
	סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות אלא השמטה מכוונת.


סיווג של רכיב אב תקף לכל הבנים, אלא אם צוין ברכיב הבן אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג זהו סיווגו המחייב, לרכיב שאין לידו סימון תקף סיווג רכיב האב שלו. מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף הסעיף ולדרישות המנוסחות בו.
1.4 תנאי סף להשתתפות:(M)
1.4.1.1 המציע הינו יצרן מערכת ה- UPS המוצעת מטעמו למכרז זה  ו/או נציגו המאושר של יצרן מערכת ה- UPS המוצעת מטעמו למכרז זה. במידה והמציע הינו יצרן מערכת ה- UPS  יוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד.  במידה ומדובר בנציג היצרן, יש לצרף הצהרת יצרן בכתב  על היות המציע נציגו המאושר.  
1.4.1.2 דגם ה- UPS המוצע ע"י המציע הותקן בשנה האחרונה, מהמועד האחרון להגשת ההצעה, לפחות בשני גופים שונים. עמידה בתנאי זה תוכח באמצעות תצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד, כולל פירוט הלקוחות להם סופקו המערכות, אנשי קשר ודרכי ההתקשרות.
1.4.1.3 המציע סיפק והתקין לפחות 5 מערכות אל-פסק בהספק של 60KVA  ומעלה ,בכל שנה מ-3 השנים האחרונות. הוכחת הניסיון תתבצע באמצעות תצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד בו יפורטו שמות הגופים להם סופקה המערכת, תוך פירוט אנשי הקשר.
1.4.1.4 למציע מוקד לקבלת קריאות ומערך שירות הפועל בחלון קריאה – 365X24X7. תנאי זה  יוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד.
1.4.1.5 למציע צוות טכנאים, הכולל לפחות 4 טכנאים בעלי רישיונות עיסוק כלהלן: מהנדס/הנדסאי חשמל ומחזיק ברישיון חשמלאי ראשי, חשמלאי בודק בעל רישיון חשמלאי בודק, ומתקין בעל  רישיון חשמלאי כנדרש בחוק החשמל. עמידה בדרישות סעיף זה תוכח ע"י אישור רו"ח לעניין המועסקים כנדרש וכן צירוף תעודות רלוונטיות.
1.4.1.6  השתתפות בכנס הספקים במועד שנקבע הינו חובה ותנאי הכרחי להשתתפות במכרז.
1.5 בדיקות מקדימות:
1.5.1.1 המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציעים להגיש לו תוך 3 ימים ממועד בקשתו, כל מידע נוסף המאמת את דרישות המכרז לרבות אישורים שונים. 

1.5.1.2 המשרד שומר לעצמו הזכות לפנות לגורמים אותם ציין המציע, לשם בחינת אופן ביצוע השירות ומידת שביעות הרצון של מזמיני השירות, ויהא רשאי שלא להתקשר עם מציע אשר הבחינה כאמור לא הניחה את דעתו ויתקשר עם מציע לפי ראות עיניו.  
1.6 ערבות הקבלן:
1.6.1.1 להבטחת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן מוסר הקבלן הזוכה למשרד מיד עם  חתימת הסכם זה ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של 10,000 ש"ח (להלן: "ערבות הביצוע"). ע"פ הנוספח המצורף כנספח ה'.
1.6.1.2 הערבות תישאר בתוקפה עד חודשיים לאחר תום תקופת האחריות.
1.6.1.3 המשרד יהיה זכאי לממש את הערבות כולה או חלקה בכל מקרה בו לא יעמוד  הקבלן בהתחייבויותיו וזאת בהודעה של 14 יום מראש. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע בזכותו של המשרד לכל סעד ותרופה נוספים שיעמדו לזכותו בגין הפרת תנאי הסכם זה ע"י הקבלן.
1.6.1.4 חולטה הערבות או חלקה, כאמור לעיל, יהיה על הקבלן להפקיד ערבות נוספת עד גבול הערבות המוסכמת כך שבכל עת עד תום תקופת אחריות הקבלן על פי הסכם זה, תהא בידי המשרד ערבות בגובה הסכום האמור.

1.7 תקופת התקשרות
1.7.1.1 תקופת ההתקשרות ע"פ הסכם זה הינה לשנתיים ממועד התקנת המערכת והפעלתה לשביעות רצון המשרד.
1.7.1.2 בתום תקופת האחריות כמפורט בסעיף 6.1 במסמך 2 למסמכי המכרז, יהא המשרד רשאי להתקשר עם הקבלן לצורך תחזוקה שוטפת ומונעת, בתקופות נוספות של שנה ועד 6 שנים בסה"כ (להלן: "תקופת התחזוקה").

1.7.1.3 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאי המשרד להביא החוזה כולו או מקצתו לידי סיום ע"י הודעה בכתב על כך לקבלן 30 יום מראש.
1.8 מחיר ובחירת ספק זוכה
1.8.1 בחירת הספק תתבסס על שני פרמטרים עיקריים: (I)
1.8.1.1 עמידה בדרישות המפרט הטכני. מודגש כי דרישות המפרט הטכני המוגדרות כ- M הינן דרישות מחייבות. נתונים אשר יהיו מעל לדרישות המינימום המחייבות ישוקללו בחישובי עלות תועלת לבחירת הספק הזוכה .
1.8.1.2 הצעת מחיר - מחיר ההצעה לצורך בחירת הספק יחושב כמחיר המערכת המוצעת הכוללת שתי שנות אחריות ותחזוקה, בתוספת עלות 3 שנות שירות נוספות מעבר לשנתיים הראשונות של האחריות. סה"כ העלות לצורך חישוב העלות הינה אספקה והתקנת המערכת ו-5 שנות אחזקה.
1.8.1.3 הצעת המחיר תכלול אספקה והתקנה של 2 מערכות UPS   על כל תכלותם כמופיע בכתב הכמויות .המשרד שומר לעצמו את הזכות לממש הזמנה של מערכת אחת בלבד וכאופציה עתידית לרכוש את המערכת השניה בתקופה שלא תעלה על 5 שנים מחתימת הסכם הרכישה.
המזמין אינו מתחייב לממש את תקופות השירות הנוספות עם הספק הזוכה.
1.8.1.4 המציע חייב להתייחס בהצעתו לכל הפרמטרים המרכיבים את הצעת המחיר, הצעה שבה טבלת הצעת המחיר תמולא באופן חלקי לא תידון ותיפסל על הסף.
1.8.1.5 המזמין רשאי , לפי שיקול דעתו, לתקן כל טעות חשבונאית שתכתב בהצעת המחיר. 
1.8.1.6 ההצעה תוגש בשלוש מעטפות נפרדות בהתאם לפירוט להלן, ע"י הכנסתן ביד לתיבת המכרזים בלשכת סמנכ"ל המשרד לבט"פ, חדר 438, קומה 4, ק. הממשלה מזרח ירושלים שד' קלרמון גנו עד ליום חמישי, כה' אב תשע"א, 25.8.11 בשעה 12:00 בדיוק. 
1.8.1.7 מעטפה אחת שבה:
1. ערבות בנקאית (כמפורט בסעיף 1.6.1.1)
2. אישורים מקצועיים, היענות לתנאי הסף והתנאים המוקדמים.
3. מסמך היענות טכנית + מפרטים טכניים.
4. רשימת לקוחות ותיאור ניסיון בפרוייקטים קודמים, כולל אנשי קשר.
5. על מעטפה זו ייכתב "הצעה טכנית/מנהלתית" עבור מכרז פומבי מס' 9.11.
6.  אין לכלול נתוני עלות כלשהם בחומר הנמצא במעטפה זו ,הצעה שלא תוגש במתכונת זו עלולה להפסל על הסף.     

1.8.1.8 
מעטפה שנייה תכלול:
1. כתב כמויות מלא .רצ"ב כנספח ג'. לא צורף למסמכי המכרז. ניתן לקבל על פי בקשה בפורמט בינארית או שיכון ובינוי בכנס הספקים.
2. טבלת סיכום עלויות (סעיף 1.10)
3. על מעטפה זו ייכתב "הצעת מחיר" עבור מכרז פומבי מס' 9.11.
1.8.1.9     מעטפה שלישית תכלול :

1. טופס בדיקות ביטחון . רצ"ב כנספח ד'.
1.8.2 שאלות הבהרה :
1.8.2.1 מציע המבקש הבהרות בנוגע למכרז זה,ראשי לפנות בכתב לוועדת המכרזים , לגב' חנית לבקוביץ בכתובת דוא"ל hanit@mops.gov.il פניות כאמור תתקבלנה עד לתאריך 14.8.2011. מענה לשאלות הבהרה יפורסם באתר המשרד בכתובת www.mops.gov.il בתאריך 21.8.11.יובהר כי רק תשובות בכתב תחייב את המזמין . לפיכך על המציע לוודא קבלת התשובה בדוא"ל או בטל: 02-5429915.
1.9 אופן בחירת הספק הזוכה במכרז:
1.9.1 בחירת ספק זוכה במכרז תעשה בשני שלבים:
1. המזמין יבדוק את עמידת הקבלנים בתנאי הסף כמפורט לעיל. רק הצעות שתעמודנה  
 בתנאי הסף תעבורנה לשלב ב'.

2. לאחר מכן יפתחו המעטפות המכילות את הצעות המחיר של המציעים אשר עמדו בתנאי הסף המנהלתיים והמקצועיים.
3. ועדת המכרזים תבחר בזוכה שהצעתו תעמוד בכל תנאי הסף, הצעתו המשוקללת תהיה הזולה ביותר ותעמוד בדרישות המפרט הטכני (להלן: "הזוכה").
4. בנוסף, ועדת המכרזים רשאית לבחור גם בזוכה חלופי, שיעמוד בכל תנאי הסף ויהא בעל ההצעה שדורגה כמספר 2 לאחר השקלול כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "הזוכה החליפי").
5. במידה ומכל סיבה שהיא, לא תתבצע ההתקשרות עם הזוכה, יהא המשרד רשאי להתקשר עם הזוכה החליפי לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז. 
6. אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת.
7. ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של המשרד ו/או האפשרויות התקציביות, מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב .
1.10 סיכום עלויות: (M)
	פרמטר לתמחור
	יחידה
	מחיר בש"ח
לא כולל מע"מ
	כמות
	סה"כ מחיר בש"ח לא כולל מע"מ
	סה"כ מחיר בש"ח כולל מע"מ

	עלות כוללת של המערכת המוצעת בהתאם למפרט הטכני (עלות זו כוללת שתי שנות אחריות ותחזוקה)
	קומפלט
	
	2
	
	

	עלות תחזוקה שנתית בתום תקופת האחריות (עלות התחזוקה השנתית לא תעלה מעבר ל 5% מהעלות הכוללת של המערכת)

אופציה למימוש למשך 6 שנים נוספות מעבר לתקופת האחריות הכלולה בסעיף הקודם 
	שנה
	
	6
	
	

	 סה"כ עלות המערכת + עלות תחזוקה כוללת ל- 6 שנים
	
	
	
	
	


1.11 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המחיר הבסיסי של המערכת הנ"ל הינו בסכום קבוע וסופי הכולל את כל רכיבי המערכת, לרבות הובלה, התקנה וחיבור, הרצה, הפעלה ואחריות למשך שנתיים.
תאריך _______________             חתימה וחותמת המציע _______________
מסמך 2 - הסכם
הסכם לאספקה והתקנה של "מערכות UPS" KVA80X2
                            שנערך ונחתם ביום ________ לחודש _________ שנת  2011
בין: 
המשרד לביטחון פנים בשם מדינת ישראל, המיוצג ע"י המורשים לחתום בשם המדינה, מר יעקב גנות, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים לביטחון הפנים, גב' יפעת ענבר, ס. חשב המשרד לביטחון הפנים.




         (להלן - המשרד לביטחון פנים) 

לבין: חברת___________, ח.פ ______________באמצעות מנהליה ה"ה ___________ והמצהירים בזה כי הם מוסמכים לחתום על הסכם זה בשם החברה וכי חתימתם תחייב את החברה לכל דבר ועניין.   (להלן - החברה)

הואיל: והמשרד לביטחון פנים פרסם מכרז מס' _9.11_ (להלן- המכרז) לאספקה והתקנת    2 מערכות  UPS 80KVA  כל אחת (להלן: "המערכת"),  
לרבות שילובה בעבודת בינוי ותשתית חדשה על כל הכרוך בכך, ובקבלת שרותי 
תחזוקה למערכת עפ"י דרישת המשרד לביטחון פנים. 

עותק המכרז ונספחיו המסומנים מסמך 1, מצ"ב להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

והואיל:והמשרד לביטחון פנים שומר לעצמו את הזכות לבצע רכישת חלק מהציוד בשלב  המיידי , קרי מערכת אחת , ובעתיד לבצע רכישה של מערכת נוספת , לא יאוחר מ-5 שנים ממועד חתימת החוזה כמפורט בנספחים המצ"ב ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה  (להלן: "הנספחים"), ובהתאם להוראות הסכם זה (והכול להלן: "השירותים").
       
והואיל: והקבלן מצהיר כי הוא בעל הכשרה חוקית ומקצועית, בעל ניסיון וידע, ובעל צוות עבודה    

              מתאים לצורך מתן השירותים וביצוע  כל הנדרש תוך עמידה 
              בדרישות ובלו"ז. 
והואיל: והקבלן מעוניין לספק את השירותים.

והואיל: והמשרד לביטחון פנים מעוניין לרכוש את השירותים מהקבלן על פי תנאי הסכם    

              זה.והתנאים להתקשרות והכל כמפורט בהסכם זה;
  והואיל:  וועדת המכרזים של המשרד לביטחון פנים אישרה ביום _______את ההתקשרות והיקפה. החלטת ועדת המכרזים מצ"ב להסכם זה, ומסומנת מסמך 2.
לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר  בין הצדדים כדלקמן:

2. המבוא והנספחים: 
2.1.   המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. בכול מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הסכם זה, לבין נספח מהנספחים המצורפים לו ו/או לבין מסמכי המכרז – תעמוד למשרד הזכות לפרש סתירה ו/או אי התאמה זו באופן המיטיב עם המשרד לביטחון פנים.

2.2. התחייבויות הקבלן:
2.2.1.1. הקבלן מתחייב לספק למשרד את השירותים בהתאם להוראות הנספחים ולהוראות הסכם זה .

2.2.1.2. הקבלן יספק את מכלול השירותים הנדרשים, בהתאם להוראות הנספחים ולהוראות הסכם זה, לפי מיטב כללי המקצוע, בהתאם להוראות והנחיות המשרד לביטחון פנים ולשביעות רצונו המלאה ובהתאם לכל דין אחר החל. כמו כן מצהיר ומתחייב הקבלן כי כל המערכות, מערכות העזר וכלי העבודה שיסופקו על ידו לשם מתן השירותים עפ"י הסכם זה הינם חדשים, מטיב איכותי ומאושרים ע"י המכון לבטיחות ולגיהות, חברת החשמל לישראל וכי קיימים למכשירים אלה אישורים של מוסדות תקינה בינלאומיים מוכרים.
2.2.1.3. הקבלן מתחייב לספק אחריות מלאה למערכת ה- UPS והמצברים לתקופה של 24 חודשים. תקופת האחריות תחל עם קבלת המערכת לשביעות רצונו המלאה של המשרד לביטחון פנים . האחריות תכלול גם שרות לתחזוקה שוטפת, תיקונים, שידרוגים וחלפים בהתאם לדרישות נספח ב' בכל תקופת האחריות ללא תוספת תשלום. 
2.3. מועדים למתן השירות:

2.3.1. המועד לביצוע והשלמת העבודות ולאספקת והתקנת המערכת, על כל הכרוך בכך לשביעות רצון המשרד לביטחון פנים, יהיה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 12 שבועות ממתן צו התחלת עבודה או הזמנה.
2.3.2. בכל מקרה של שינוי במועד הקבוע כאמור לעיל, על הקבלן להודיע בכתב ומראש למשרד על סיבת העיכוב והמועד הנדחה. אין במתן הודעה כאמור כדי לפטור הקבלן מהתחייבותו לעמוד בלו"ז כאמור לעיל.
2.3.3. 
אם לא ישלים הקבלן ביצוע מתן השירותים במועדים שפורטו לעיל לשביעות רצון המשרד לביטחון פנים במועד, כקבוע בסעיף 3.1 לעיל, ישלם הקבלן למשרד קנס עבור כל יום איחור, בסך בש"ח השווה ל-5,000 ש"ח מהערך הכולל של ההזמנה, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. פיגור של למעלה מ - 7 ימים במתן השירותים, ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם והמשרד לביטחון פנים יהא רשאי לבטל ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לקבלת פיצוי. 
2.3.4. 
המשרד לביטחון פנים יהא רשאי לנכות את סכומי הקנסות האמורים בסעיף 3.3 לעיל, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עניין שהוא, וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הקנסות או הניכויים, אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים האספקה, והאחריות בהתאם לתנאי הסכם זה.
2.4. אישורים:

2.4.1. בד בבד עם אספקת והתקנת המערכת, יגיש הקבלן למשרד את כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין.
2.4.2.  תיק מתקן ותוכניות עדות (AS MADE)
2.4.2.1. עם מסירת המערכת לידי המשרד לביטחון פנים, יגיש הקבלן את כל המסמכים הנדרשים, לרבות תאור המערכת, הוראות ההפעלה, הוראות התחזוקה, תיק פרוספקטים, ספר המערכת, תוכנית וכיו"ב והכל, כמפורט בנספח ב'.

2.5. בעלות וזכויות יוצרים 

2.5.1. הקבלן מצהיר כי יסופקו בהתאם להסכם זה רק מוצרים חדשים, נקיים מכל שיעבוד, עיקול או זכות כלשהי לצד שלישי, וכי בעת התקנת והטמעת כל מוצר, יהא הקבלן בעל כל הזכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) באותו מוצר, או שיהיו בידיו כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות האמורות כדי לאפשר לו לספק למשרד את המרכיב כך ש יהיה רשאי להשתמש בו ללא הפרעה, ללא הגבלת זמן וללא כל התחייבות (לרבות כספית). 

2.5.2. טרם חתימת ההסכם ובכל מקרה בו תועלה טענה כלשהי בעניין הזה, יספק הקבלן את כל האישורים הנדרשים כדי להוכיח את הבעלות ואת הקניית זכות השימוש למשרד לגבי כל מוצר כאמור (לרבות כל רישיונות התוכנה הנדרשים).

2.5.3. הקבלן מצהיר כי יגרום לכך כי למשרד יהיו זכויות שימוש בלתי מותנות ובלתי מוגבלות בזמן בכל מוצר, תוכנה, רכיב תוכנה או חלק שיסופק, וכן במערכות כמכלול.
2.5.4. כן מצהיר הקבלן כי אין ולא יהיה בשימוש כל מרכיב שיספק משום פגיעה בזכויות כלשהן (לרבות זכויות קניין רוחני) של צד שלישי כלשהו, וכי ככל שידוע לו – לאחר מיטב בדיקתו – לא הוגשו תביעות ואין איום בהגשת תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.
2.5.5. הקבלן מתחייב כי אם רכיב כלשהו מפר זכות בניגוד לאמור לעיל, יסיר אותו מיד ויסכם עם המשרד לביטחון פנים על שימוש ברכיב חוקי אחר או ישיג רישיון שימוש חוקי ברכיב על פי תנאי הסכם זה וכפי שסוכם בן הצדדים, הכול על חשבון הקבלן בלבד, והכול כדי לאפשר המשך שימוש במערכות ללא הפרעה למשרד (ובלי לפגוע בשירותים, ברמתם, איכותם או זמינותם).
2.5.6. אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר המוענק למשרד על פי הסכם זה או על פי דין באשר לשימוש ברכיבים, לרבות הזכות לפיצויים עקב הפרת הסכם זה או שיפוי בהתאם להוראות הסכם זה. כמו כן, אם עומדות למשרד זכויות או טענות דומות, נוספות או אחרות כלפי גורם אחר, תהיה למשרד הזכות לטעון טענותיו ולהגיש תביעות כנגד כל גוף, ביחד או לחוד, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלי לפגוע בכל זכויותיו וטענותיו כלפי הקבלן.
2.5.7. הדרכה- שבוע לפני מסירת המערכת למשרד, יקיים הקבלן, על חשבונו, הדרכה עיונית ומעשית מסודרת למפעילים/טכנאים של המשרד לביטחון פנים, כדי להכשירם לתפעול ולתחזוקת המערכת וזאת, בהתאם להוראות המפורטות בנספחים.

2.6.  אחריות:  
2.6.1.  למערכות ה- UPS והמצברים תינתן אחריות מלאה לתקופה של 24 חודשים, וזאת, ממועד קבלת מערכת לשביעות רצון המשרד לביטחון פנים, בהתאם לפירוט בנספחים (להלן: "תקופת האחריות"). האחריות תכלול גם שרות לתחזוקה שוטפת בכל תקופת האחריות ללא תוספת תשלום. 
2.6.2.  המצברים המסופקים יהיו בעלי אורך חיים של 10 שנים בהתאם לתקן Eurobat.

2.6.3.  במסגרת אחריותו יחזיק הקבלן חומרי גלם. כל חומר שיתבלה או יתקלקל ו/או ינזק יוחלף מייד ע"י הקבלן.

2.6.4.  במסגרת אחריותו יספק הקבלן על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש, חומרי גלם, חומרי עזר וכיו"ב, שבאמצעותם יבצע את כל העבודות הנדרשות בהתאם לנספחים. 
2.6.5.  תיקון ליקויים במערכת יבוצע ע"י הקבלן בהתאם להוראות המפורטות להלן: 

2.6.5.1. הקבלן נדרש לספק שירותי תחזוקה בכל הקשור לתיקון תקלה, לאורך כל  שעות היממה (24  שעות). תקלה שגרתית תיענה ותטופל (הגעה לאתר ותיקון התקלה) בתוך 12 שעות מקבלת ההודעה בימות השבוע, כולל שבתות וחגים (למעט יום כיפור). תקלה הניתנת לפתרון ע"י התקנת מכלול חליפי , תתוקן בפרק זמן שלא יעלה על 5 שעות והקבלן יטפל בכל תקלה ברציפות ע"י אנשי מקצוע מומחים ומיומנים עד הגעת המערכות לעבודה אופרטיבית מלאה. 
2.6.5.2. למרות האמור בסעיף 6.5.1 לעיל, במקרה של תקלה קריטית המשביתה את המערכת ו/או  בתקלה המוגדרת ע"י המזמין כפוגעת במערך המבצעי של המשרד לביטחון פנים, ההענות לתקלה תהיה מיידית ובתוך פרק זמן שלא יעלה על 4 שעות, במשך כל שעות היממה וכל ימות השנה.
2.6.5.3. במקרה של תקלה משביתה אשר אינה ניתנת לפתרון ומצריכה הוצאת החלק מהאתר בפרק זמן של עד 3 ש"ע, תספק החברה מערכת חילופית בפרק זמן של עד 5 ש"ע.
2.6.5.4. הקבלן מתחייב להחליף כל חלק אשר נמצא פגום ו/או לקוי ו/או בלתי תקין ו/או בלתי מתאים בחלק חדש עד 12 שעות ממועד קבלת הקריאה. באם תוקן אותו חלק 3 פעמים ושב והתקלקל יוחלף בחדש. תקופת האחריות שיתן הקבלן על החלפת החלקים תהא שש שנים מיום ההחלפה.

2.6.5.5. אם לא ייענה הקבלן לקריאה בתוך פרק הזמן הנקוב בסעיף 6.5.1 לעיל ו/או לא ישלים את תיקון התקלה במועדים שננקבו לעיל, ישלם הקבלן להמשרד לביטחון פנים קנס בסך של 1500 ₪ עבור כל שעת איחור כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. פיגור של למעלה מ- 2 ימים במתן השירותים, ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם והמשרד לביטחון פנים יהא רשאי לבטל ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לקבלת פיצוי.
2.6.5.6. עבודות התחזוקה יתבצעו בהתאם להוראות היצרן והמפרטים הטכניים ובהתאם למפורט  בנספח ב' למסמכי המכרז.

2.6.5.7. במסגרת תקופת האחריות יבוצעו ע"י הקבלן ארבע בדיקות תקופתיות בשנה (אחת לשלושה חודשים) או בהתאם להוראות היצרן (פרק הזמן הקובע הוא המחמיר מבין השניים) בתיאום ובאישור המשרד לביטחון פנים .

2.6.5.8.  בכל מקרה של תיקון מערכת ע"י הקבלן, תוארך תקופת האחריות לגבי 
 המערכת שתוקנה בתקופה נוספת של חצי שנה ממועד התיקון (במידה שהוחלפו חלפים ישנים קריטיים לתפעול המערכת בחדשים (וזאת באישור המזמין)-תחול  אחריות כמתואר בסעיף 5.5.4 לעיל).

2.7. תקופת ההתקשרות:
2.7.1. תוקף הסכם זה הינו מיום חתימתו ועד להשלמת התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין (להלן: "תקופת ההתקשרות").
2.7.2.  בתום תקופת האחריות כמפורט בסעיף 5.1 לעיל, יהא המשרד לביטחון פנים רשאי להתקשר עם הקבלן לצורך תחזוקה שוטפת ומונעת, בתקופות נוספות של שנה ועד 6 שנים בסה"כ (להלן: "תקופת התחזוקה").

2.7.3. הוראות הסכם זה יחולו גם על תקופות התחזוקה.
2.7.4. הוראות הסכם זה יחולו גם על אם בעתיד ירכוש המשרד לביטחון פנים מערכת  UPS ומצברים נוספת לרבות פרק התחזוקה והאחריות.
2.7.5. למרות האמור לעיל, רשאי המשרד לביטחון פנים להביא הסכם זה לידי סיום מוקדם בהודעה  בכתב שתימסר לקבלן 30 יום מראש.

2.8. חומרי גלם ושירות:

2.8.1.   הקבלן מתחייב להבטיח אספקה מיידית של חומרי גלם/חילוף למערכות 
 לתקופה שלא תפחת מ-6 שנים מתום תקופת האחריות. יובהר כי עלות החלפים 
 כלולה במחיר האחריות הכוללת.

2.8.2. הקבלן מתחייב למתן שירות תיקונים ותחזוקה שוטפת, בתמורה כמפורט בהצעת המחיר של הקבלן, לרבות לאחר הנחה (באם ניתנה), לתקופה שלא תפחת מ-6   שנים מתום תקופת האחריות זאת, במידה והמשרד לביטחון פנים יהא מעוניין בכך. 
2.8.3. 
הקבלן יספק חומר הדרכה והוראות הפעלה ותחזוקה למערכות (לשביעות רצונו המלאה של נציג המשרד לביטחון פנים) ויתדרך את נציגי המשרד לביטחון פנים בהפעלת ותחזוקת המערכות  באופן מלא.

2.8.4. ביטוח - הקבלן מתחייב לרכוש ולקיים  את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל - המשרד לביטחון הפנים, ולהציגם למשרד לביטחון הפנים כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

2.9. ביטוח חבות מעבידים

2.9.1. הקבלן  יבטח את אחריותה החוקית כלפי עובדיו, בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל   והשטחים המוחזקים.

2.9.2. גבולות  האחריות לא יפחתו מסך - 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח  (שנה).

2.9.3. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – המשרד לביטחון הפנים   היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלפי מי מעובדי ומועסקי  הקבלן.

2.10. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

2.10.1. הקבלן תבטח את אחריותה החוקית  על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי  בכל  תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2.10.2. גבול האחריות למקרה ולתקופה -  בגין נזקי גוף ורכוש לא יפחת מסך-  1,000,000   דולר ארה"ב.

2.10.3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

2.10.4. כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהקבלן או כל איש שבשירותו  פועלים או  פעלו בו, בעת קרות מקרה הביטוח,יבוטל.   
2.10.5. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  המשרד לביטחון הפנים  ככל שייחשבו אחראים למעשי  ו/או  מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו. 

2.11. ביטוח חבות המוצר 

2.11.1. הקבלן  יציג ביטוח חבות המוצר בגין מערכת האל פסק והציוד הנלווה  אשר יסופקו ויותקנו על ידו במשרד לביטחון הפנים כולל  שרותי התקנה, הרכבה, טיפול, תיקון ותחזוקה.

2.11.2. גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מסך של  500,000- דולר ארה"ב.

2.11.3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS  LIABILITY.

2.11.4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –  המשרד לביטחון הפנים  ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו. 

2.12. כללי

2.12.1. בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-

2.12.2. לשם המבוטח תתוסף כמבוטח נוסף : מדינת ישראל - המשרד לביטחון הפנים,בהתאם להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

2.12.3. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם  ניתנה על כך הודעה מפורשת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב  המשרד לביטחון הפנים.

2.12.4. הקבלן לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל  החובות  המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

2.12.5. ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הקבלן.

2.12.6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא  הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

2.12.7. המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל –   המשרד לביטחון הפנים ועובדיו, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

2.12.8. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט".

2.12.9.  העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור עריכת ביטוח בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור  יומצאו על ידי הקבלן למשרד לביטחון הפנים עד למועד חתימת ההסכם.

2.12.10. הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל - המשרד לביטחון הפנים להחזיק בתוקף  את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל  עוד ההסכם עם מדינת ישראל – המשרד לביטחון הפנים בתוקף. הקבלן  מתחייב להציג את הפוליסות  המתחדשות, או אישור קיום ביטוחים מאושרים וחתומים  ע"י המבטח למשרד לביטחון הפנים, לכל  המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

2.12.11. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי הסכם זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל - המשרד לביטחון הפנים על כל זכות או  סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי הסכם זה.       

2.13. עובדים:

2.13.1. קבלן מתחייב להעסיק עובדים מיומנים ומקצועיים במספר הדרוש לצורך    מתן השירות ולספק על חשבונו את ההשגחה עליהם, אמצעי תחבורה בשבילם וכל דבר הכרוך בכך.
2.13.2. הקבלן מתחייב לדאוג כי עובדיו או מי שימצא בתחום המשרד לביטחון פנים מטעמו יעזוב את המקום מיד עם סיום מתן השירות.

2.13.3. המשרד לביטחון פניםיהיה רשאי להורות לקבלן, וזאת ללא נימוק, לחדול מלהעסיק עובד כלשהו במתן השירות ולהרחיק כל אדם כאמור מהאתר  מיד עם דרישתו הראשונה של המשרד לביטחון פנים ולא לשוב ולהעסיקו במתן השירות בין במישרין ובין בעקיפין.

2.13.4. הרחקת עובד הקבלן כאמור בסעיף 9.3 לעיל לא תפגע בביצוע הסכם זה והקבלן יציב לאלתר עובד חליפי לביצוע העבודה.

2.13.5. המשרד לביטחון פנים לא יהיה חייב בפיצוי כלשהו לקבלן ו/או למי מעובדיו בשל נזקים שנגרמו או שייגרמו למי מהם בשל דרישת המשרד לביטחון פנים כאמור בסעיף 9.3 לעיל.
2.14. התמורה:

2.14.1. בכפוף לאספקת המערכת והתקנתה ומתן השירותים, בהתאם להוראות הסכם זה ולשביעות רצון המשרד לביטחון פנים , ישלם המשרד לביטחון פנים לקבלן את הסכומים המפורטים בכתב הכמויות - נספח ג' להסכם זה, בהתאם לאספקה בפועל וללו"ז התשלומים שנקבע בנספחים.

2.14.2. התמורה תשולם כנגד הצגת חשבוניות מס, לאחר אישור החשבונית 
ע"י המשרד לביטחון פנים ולאחר עמידה בלוח הזמנים כמפורט בהסכם זה.
2.14.3. התשלום יבוצע בהתאם להודעת חשכ"ל בדבר "מועדי תשלום" שמספרה 1.4.3
2.14.4. הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה, כי התמורה המפורטת בסעיף 10.1 לעיל, היא מלאה וסופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל.

2.14.5. התמורה הינה קבועה, אינה צמודה למדד כלשהו, ולא נושאת ריבית. 
2.15. תכולת יחסי עובד ומעביד:

2.15.1. מוסכם ומוצהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין בהסכם זה או בתניה מתניותיו כדי ליצור בין הקבלן ו/או מי מעובדיו לבין המשרד לביטחון פנים  יחסי עובד-  מעביד וכי כל העובדים שיעסיק הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד.
הצדדים מצהירים כי בין המזמין ובין החברה ו/או עובדיה ו/או נציגיה ו/או

ספקיה ו/או קבלני משנה ועובדיהם אשר מועסקים על ידי החברה לפי חוזה
זה, לא נקשרו ולא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד, ולא יחולו על היחסים בין

המזמיןלבינם הוראות כל דין החל על יחסי עובד ומעביד.מוסכם בזה בין
הצדדים כי  החברה משמשת כקבלן עצמאי בביצוע השירות על פי הסכם זה

ואין לראות כל  זכות שניתנה על פי החוזה למזמין ו/או למי מטעמו לפקח,

להדריך או להורות  הוראות לחברה או לכל אחד מהמועסקים על ידה בביצוע השירות, אלא אמצעי  להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן. לא תהיינה לחברה ולכל עובד המועסק  על ידה ו/או על ידי מי מטעמה כל זכויות של עובד המזמין והם לא יהיו זכאים  מהמזמין לכל תשלום ו/או זכויות כלשהן שעל פי כל דין ונוהג מגיעים לעובד  ממעביד, ולרבות לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות אחרות בקשר עם קיום ו/או  ביטול ו/או סיום החוזה ו/או העסקתו בביצוע השירותים.
2.15.2. החברה מתחייבת בזה לשלם עבורה ועבור כל המועסקים על ידה בביצוע  
                 הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת על מעביד על פי כל דין  

                 או על פי הוראות כל הסכם קיבוצי בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים 
                 אלהיתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה, לרבות ומבלי 
                 לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים 
                 על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, 
                 קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצא באלה.
2.15.3. למען הזהירות בלבד, מוסכם בזאת בין הצדדים כי במידה וייקבע על ידי ערכאה 
        שיפוטית מוסמכת, בכל זמן שהוא לרבות אחר תום תקופת החוזה ו/או 
            הארכותיו, ככל שתהיינה, כי נותן שרות (לרבות עובדי החברה) יחשב עובד של 

            המזמין, דבר אשר יגרום להמשרד לביטחון פנים הוצאות כספיות, לרבות שכ"ט  

            עו"ד וכיוצא באלה - יהא המשרד לביטחון פנים זכאי לשיפוי בגין הוצאות אלה 

            (גם באמצעות חילוט הערבות או קיזוז מהתמורה לקבלן).

            חובת השיפוי כפופה להודעת המשרד לביטחון פנים  לחברה על תביעה בסמוך  

            לאחר הוודע לו על כך, מתן אפשרות לחברה להשתתף בניהול ההגנה, והימנעות 

            מפשרה באופן  שמטיל על החברה חבות, בלא הסכמתה.

2.15.4.  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הוצאות משמען גם כל סכום כספי שיהיה על
2.15.5.  המשרד לביטחון פנים כמעביד להעמיד לזכותו של מי שיחשב עובד, לרבות לגמלאות, לפיצויים  וליתר הזכויות הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו. היה ולקראת תום  תקופת הערבות הבנקאית הנזכרת בסעיף 14.1 להלן, יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר למעמדו של נותן שרות מטעם הקבלן וטרם נתקבל פסק דין חלוט  של ערכאה שיפוטית מוסמכת בדבר, מתחייב הקבלן להאריך את הערבות  הבנקאית הנ"ל, לסכום התביעה ולתקופות עד לסיום ההליך המשפטי.
2.15.6.  בכל פניה, מו"מ, הסכם ומגע כלשהו בין הקבלן לבין כל אדם או גוף אחר,

                                   הקשורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לביצוע הסכם זה, מתחייב הקבלן 
                  להצהיר באופן מפורש לאותו אדם או גוף כי הוא ו/או מי מטעמו אינם 
                  עובדים ו/או שלוחים ו/או פועלים מטעם המשרד לביטחון פנים וכי הוא בלבד אחראי לכל                   

                                   תלונה ו/או טענה בקשר לשירותים ולכל נזק מכל מין וסוג הקשורים להם.
2.16.    אחריות לנזקים:

2.16.1. מוסכם בזאת כי על הקבלן בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית 
והמוחלטת על פי דין בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או 
הפסד שיקרו או שייגרמו להמשרד לביטחון פנים ו/או למי מעובדיו של המשרד 

2.16.2. לביטחון פנים ו/או לצד ג' כלשהוא על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו תוך כדי ביצוע  
2.16.3. או אי  ביצוע התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה והקבלן מתחייב לנקוט 
בכל האמצעים למניעת אובדן או נזק כאמור.
2.16.4. הקבלן מתחייב בזה לתקן בהקדם האפשרי ועל חשבונו בלבד כל פגם ו/או 
נזק ו/או ליקוי שייגרמו במבנה ו/או בסביבותיו כתוצאה מביצוע 
ו/או מאי ביצוע התחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה, בהתאם להוראות 
המשרד לביטחון פנים ולשביעות רצון המשרד לביטחון פנים ולשאת בכל 

2.16.5. ההוצאות הישירות והעקיפות שייגרמו כתוצאה מהפגם ו/או הנזק ו/או הליקוי 

                 כאמור.

2.16.6.  הקבלן מתחייב בזאת לבצע התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, תוך נקיטת  כל   
 האמצעים הדרושים למניעת כל נזק למתקנים ולמבנים וללא 
 הפרעה למהלך העבודה והפעילות התקינה במשרד.
2.16.7. הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה לפי הוראת המשרד לביטחון פנים , לכל קבלן אחר המועסק ע"י המשרד לביטחון פנים וכן לעובדיו, הן במקום ביצוע העבודה והן בסביבותיו וכן ישתף ויתאם פעולה אתם.
2.16.8. הקבלן מתחייב למלא ולשמור אחר הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא 
החלות עקב מתן השרות לפי הסכם זה וכן על הוראות כל דין ונוהג החלות 
 על מתן השרות וביצועו.
2.16.9. בכל מקרה בו לא יבצע הקבלן את חובתו המוטלת עליו, יהיה המשרד לביטחון פנים  רשאי לבצעה   ו/או לשלמה ולחייב את הקבלן בכל העלויות בדרך של קיזוז ו/או מימוש ערבות   ו/או בכל דרך אחרת.
2.16.10. הבאת הסכם זה לידי סיום לא יהיה בה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי 
 הסכם זה.
2.17.      ציוד וחומרים:

2.17.1.  הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל המערכות, המתקנים והדברים  
 האחרים הדרושים למתן השירות בצורה יעילה.

2.17.2.  הקבלן ישתמש לצורך מתן השירות בחומרים מן המין המשובח ביותר. 

2.17.3.  הקבלן מתחייב שלא להשתמש לצורך מתן השירות, אלא בחומרים שנבדקו  
 ונמצאו כשירים לתפקידם.
2.18. ערבות הקבלן:
2.18.1. להבטחת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן מוסר הקבלן למשרד לביטחון פנים מיד עם  חתימת הסכם זה ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של 10,000 ש"ח (להלן: "ערבות הביצוע"). ע"פ נוסח מצורף כנספח ה'.
2.18.2. הערבות תישאר בתוקפה עד חודשיים לאחר תום תקופת האחריות.
2.18.3. המשרד לביטחון פנים יהיה זכאי לממש את הערבות כולה או חלקה בכל    

                 מקרה בו לא יעמוד הקבלן בהתחייבויותיו וזאת בהודעה של 14 יום מראש. אין 
                 באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע בזכותו של המשרד לביטחון פנים , לכל 
                 סעד ותרופה נוספים שיעמדו לזכותו בגין הפרת תנאי הסכם זה ע"י הקבלן.
2.18.4. חולטה הערבות או חלקה, כאמור לעיל, יהיה על הקבלן להפקיד ערבות נוספת עד גבול הערבות המוסכמת כך שבכל עת עד תום תקופת אחריות הקבלן על פי הסכם זה, תהא בידי המשרד לביטחון פנים ערבות בגובה הסכום האמור.
2.19.   הסבת ההסכם:

2.19.1. מוסכם בזאת, כי אין הקבלן רשאי להסב לאחר כלשהו או לקבלני משנה את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה כולן או מקצתן בדרך של מיזוג או בכל דרך אחרת, אלא אם כן קיבל את אישור המשרד לביטחון פנים לכך מראש ובכתב.
2.20. סודיות:
2.20.1. הקבלן יחתים כל אחד מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל אחד האמור להיכנס מטעמו למשרד לביצוע הסכם זה על כתב התחייבות לשמירה על סודיות כל ידיעה  שתגיע אליו אגב ביצוע הסכם זה. נוסח כתב התחייבות מצורף להסכם זה כנספח  ד'.

2.21. ביטול ההסכם:

2.21.1.  בכל מקרה שהקבלן הפר או לא קיים התחייבות כלשהי על פי הסכם זה 
 ולא תוקנה ההפרה בתוך 10 ימים מיום שנודע לו על כך בהתראה בכתב, 
 יהיה המשרד לביטחון פנים , רשאי לבטל את ההסכם מבלי לפגוע בזכותו 
                  לפיצוי בגין ההפרה וכל תרופה אחרת שתעמוד לזכותו.
2.21.2.  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה המשרד לביטחון פנים  רשאי להפסיק    
                  את  ההתקשרות ו/או לבטל את ההסכם ללא צורך בהודעה מוקדמת לקבלן 
                  בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:



א.
אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הקבלן;



ב.
אם ימונה מפרק זמני או קבוע לקבלן;



ג.
אם הקבלן הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה העולה על 7 ימים;



ד.
אם הקבלן יסב את ההסכם כולו או מקצתו לאחר, ללא אישור 
 

מוקדם של המשרד לביטחון פנים;



ה.
כשיש בידי המשרד לביטחון פנים הוכחות לשביעות רצונו של היועץ 

                            המשפטי של המשרד לביטחון פנים ל, שהקבלן או אדם אחר מטעמו, נתן   

                            או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר 

                            לניהול המכרז, חתימת הסכם זה או ביצועו.

2.22.  קיזוז:

2.22.1.   המשרד לביטחון פנים יהיה רשאי לקזז כל סכום שיגיע לו על פי הסכם זה מכל סכום שעליו לשלם לקבלן בין על פי הסכם זה ובין מכוח כל עניין אחר.
2.22.2.   שום איחור בשימוש בזכויות ו/או אי שימוש בהן לא יחשבו כויתור ושום ויתור  
 ו/או שינוי של כל אחד או יותר מהוראות הסכם זה לא יהיו בתוקף אלא אם    
 נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.
2.23. תרופות:

2.23.1.  על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א  – 1971. 
2.24. כתובות והודעות:
2.24.1. כתובות הצדדים הינן כמופיעות במבוא.

2.24.2. הודעות הצדדים תעשינה בכתב.
2.24.3. יראו הודעה הנשלחת בדואר רשום כמתקבלת תוך 72 שעות ממועד דיוורה בסניף הדואר.
ולראיה באו הצדדים על החתום
_______________                                                         ______________

                                מנכ"ל המשרד                                                                  הזוכה
                                         _______________    

                                                  ס. החשב           
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1. כללי
1.1.             המשרד לביטחון פנים מעוניין באספקת והתקנת מערכת אל פסק לחדר מחשב ראשי שבמשרדו (להלן: "המערכת"), לרבות הובלה, התקנה, הפעלה, תיעוד, הדרכה ואחריות והכול כמפורט במכרז (כהגדרתו להלן), בהצעת הספק, בהסכם זה ובנספחיו (להלן: "השירותים").
2. תאור העבודה
2.1. 
העבודה נשוא חוזה זה מתייחסת לאספקה והתקנת 2 מערכות אל פסק בהספק של   80KVA כל אחת.

3. אישורים ומסמכים שעל הקבלן להגיש עם הצעתו - הגשת מענה לחוזה
3.1.             על המציע לצרף להצעתו קטלוגים רלוונטיים למערכת UPS המוצעת וכן למצברים שבכוונתו לספק.
3.2.             נתוני מערכת ה-UPS יבחנו על פי מסמך הצהרת היצרן לפי תקן IEC 62040-3 . על המציע לצרף להצעתו מסמך הצהרת יצרן זו. ראה נספח ז'.
3.3.             בנוסף לקטלוגים, על המציע לצרף להצעתו הצהרת יצרן לפי "ENV 50091-3", המתאימה לדגם המערכת המוצעת על ידו. מודגש כי יש להציג מסמך יצרן מקורי החתום ע"י נציג מורשה של היצרן.
3.4.            על המציע לצרף הצהרת יצרן כי המערכות המוצעות עומדות בדרישות תקן IEC62040-2-2.
3.5.            על המציע למלא באופן מדויק ומלא את הטבלאות המרכזות את נתוני המערכת המוצעת + תרשימים נדרשים – כמופיעים בנספח ב'.
3.6.            על המציע להציג את תוכנית ההעמדה של המערכת בחדר ולהתחייב כי העמדה זו הינה בהתאם לתקנים ולתקנות הנדרשות במדינת ישראל.
3.7.             המציע מודע ומתחייב כי המערכת המסופקת על ידו פועלת על מתח רשת חברת החשמל ומתח גנראטור של המזמין.

3.8.              רשימת היענות מפורטת למפרט:
3.9.              רשימה מודפסת, מסודרת ומפורטת הכוללת את כל הסעיפים ותת הסעיפים במפרט הטכני המיוחד ורמת עמידתו של הקבלן בהם, כולל הסבר והפניה לדפי נתונים, שרטוטים וכו', לכל אחד מהסעיפים המבוקשים.
4. אחריות הקבלן 
4.1.             הקבלן מתחייב לבצע את התכנון על ידי מהנדסים ומתכננים בעלי ניסיון בעבודות הנידונות ובעלי רישוי הנדסי מתאים. עבודות התכנון שיבוצעו על ידם יהיו על פי כללים המקובלים בעבודה מקצועית נאותה, ובהתאם לכל התקנים הקיימים, להוראות החוק ולתקנות מטעם הרשויות המתאימות, אף אם לא נזכרו במפורש במסמכי חוזה זה.
4.2.              הקבלן יוודא חתימתו של כל מתכנן כנ"ל על כל תכנית שתוגש על ידו, וזאת בנוסף לחתימתו הוא כאחראי לעבודה. הקבלן לבדו יישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנון. אישור התכנון על ידי המזמין לא יפטור את הקבלן מאחריות לשגיאות, אי דיוקים או ליקויים אחרים, העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר. על הקבלן יהיה לתקן את הליקויים שיתגלו, ללא דיחוי וללא תשלום נוסף.
5. חוקים מפרטים ותקנים
5.1.             עבודות החשמל והפיקוד יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל. עבודות אלו תעשינה בידי חשמלאים מוסמכים.
5.2.             העבודה והציוד של המערכות אשר יסופקו יהיו בכפיפות לתקנים בינלאומיים וישראליים, בהתאם לפרוט הבא: 

5.3.             תקני מכון התקנים הישראלי.
5.4.             התקנים המפורטים בנספח ב' למסמכי המכרז.
5.5.             כל חלקי המתכת יהיו מוארקים. הארקה תהיה באמצעות הארקה מקומית,וזאת בהתאם לחוק החשמל. הארקה תיבדק על ידי בודק מוסמך בנוכחות המזמין, כאשר כל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבון הקבלן. הבדיקה תעשה במספר נקודות כדרישת המזמין.
6. התארגנות באתר הבניה, דרכי הגישה לאתר 
6.1.             שטח ההתארגנות בו יוכל הקבלן להעמיד מבני עזר זמניים, חומרים, ציוד וכיו"ב יהיה בתחום אתר בלבד.
6.2.             על הקבלן להגיש למזמין, לא יאוחר מאשר 3 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה/הזמנה, תכנית ובה הצעתו להתארגנות באתר הבנייה תוך שמירת שטח התארגנות ואחסון מתאים ליתר הקבלנים שיעבדו באתר, המועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודות, אם יהיו כאלה. תכנית זאת תכלול מפת האתר ועליה מסומנים מיקום המתקנים הזמניים, דרכי הגישה.
7. תנועה ונתיבי תנועה במתקן
7.1.              כניסה ויציאה של כלי רכב והולכי רגל של הקבלן ועובדיו, יהיו בהתאם להוראות הקיימות בשער המתקן.
8. בטיחות
8.1.             על הקבלן לקיים את דרישות כל דין הנוגעות לבטיחות בעבודה ולקיים כל הוראה של רשות מוסמכת, לרבות, הוראות משרד העבודה, חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי - ידיעת דרישה כלשהי של מי מהרשויות.
8.2.             על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו וכן לדאוג לשלום המשתמשים באתרים ובדרכי הגישה.
8.3.             במידה וכתוצאה מפעילות הקבלן, תיגרמנה הפרעות לתנועה, או לעבודות קבלנים אחרים או שיגרם מפגע בטיחותי וכו', רשאי המזמין להפסיק את עבודות הקבלן, עד אשר יינקטו האמצעים המתאימים למניעת הפרעות או מפגעים אלה, לשביעות רצונו המלאה של המזמין. הפסקה מסוג זה לא תוכר כעילה להארכת תקופת הביצוע.
8.4.             הקבלן נדרש למנות באתר ממונה על בטיחות אשר ימצא באתר במשך כל שעות הפעילות ויהיו בידיו כל הפירסומים של הכללים, ההוראות והחוקים בנושא. 
8.5.             אם ימנה המזמין קבלנים אחרים נוספים, בין אם הם כפופים לקבלן ובין אם לא, יהיה הקבלן אחראי על עבודתם בכל הנוגע לבטיחות בעבודה. סמכותו ואחריותו לגביהם תהיה כקבלן ראשי לכל דבר ועניין.
9. תאום עם גורמים נוספים, מניעת נזקים והפרעות, אחריות למבנים מתקנים ומערכות
9.1.             תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי העבודה מתבצעת מבנה קיים ופעיל . על הקבלן לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק 
עם הגורמים האחרים במתקן. הקבלן מתחייב לציית להוראות המזמין בכל 
 הנוגע לשיתוף פעולה, תאום שלבים ועבודה בשעות שיקבעו. על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדרושים למניעת נזקים לרכוש או לאדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה.
9.2.              הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים באתר הבניה או 
 בסביבתו, לרבות המערכות העל קרקעיות או התת קרקעיות ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן המפריע למהלך עבודתו  עליו להודיע מיד למזמין, לקבל הוראות על אופן הטיפול בו ולבצע הטיה בטוב  ו/או תיקון ו/או לספק מתקן זמני אחר באופן שניתן יהיה להמשיך לתפעל את  המתקן ו/או המערכת באותה רמת שירות כמו שהיתה לפני הגילוי ו/או ההטיה.
9.3.             ללא קשר לנ"ל מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות המקדימות הנדרשות על  פי המפרטים, התכניות הקיימות, המטרדים והמערכות הידועות. הטיפול 
 האמור בס"ק ב' לעיל מתייחס רק למערכות ו/או מתקנים בלתי ידועים שאינם  מופיעים ע"ג התכניות של המשרד לביטחון פנים או שנתגלו בהפתעה תוך כדי תהליך הביצוע.
9.4.             הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק הישיר או 
 העקיף שיגרם לאותם מבנים, מערכות ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על 
 חשבונו לשביעות רצון המזמין ולשאת בכל ההוצאות הן הישירות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
9.5.             היה והקבלן נידרש לבצע הפסקת חשמל באתר מכל סיבה שהיא, על הקבלן 
 לקבל אישור בכתב ביומן מהמזמין ו/או בא-כוח המזמין.
10. בדיקת תוכניות מסמכי חוזה והמצאות חומרים נדרשים לביצוע
10.1. הקבלן הזוכה יגיש תכנון מפורט ותוכנית העמדה לציוד/מערכות אשר יתקין 
   לאישור המזמין.
10.2.  הקבלן יבדוק את כל התוכניות, את המידות ואת המצב באתר, לרבות איזון 
  וסימון. הנ"ל כולל סופרפוזיציה של מערכות בתוך העבודות ומחוצה לו וכן 
  התייחסות למבנים ומתקנים קיימים.
10.3.  במקרה שתתגלה טעות או סתירה בין התוכניות, במסמכים ובמפרטים, לבין 
  הקיים בשטח, יודיע הקבלן על כך מיד למזמין על מנת לאפשר בדיקה בזמן 
  סביר. המזמין יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה.
10.4. על הקבלן להחזיק במשרד שבאתר את כל המסמכים המפורטים בהסכם, 
לרבות המפרט הכללי (במהדורתו העדכנית), המפרטים, כתבי כמויות, תכניות וכן מכשירי מדידה וכיו"ב. המזמין ו/או המתכננים ויועצים, יהיו רשאים להשתמש במסמכים אלה ו/או בתוכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופות ביצוע העבודה.
10.5. מובהר בזה כי כל התוכניות הנוגעות לביצוע העבודות הינן רכושו הבלעדי של 
המזמין והוא בעל זכויות היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן 
בסוד, לא להכין מהם העתקים, ולא להעבירן לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התוכניות לידיו   כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ואסור לו להשתמש בהן לכל מטרה אחרת, או   למסור את תוכנן. הקבלן מוותר בזה על זכות עיכבון בקשר לתכניות ו/או חלק   מהן.
11. אספקת מערכות ואמצעים
11.1. הקבלן מתחייב לספק מערכות ואמצעים העומדים בדרישות ובמפרט המקובל 
 במשרד.
11.2.  טרם אספקת והתקנת המערכת, תוצג למזמין או מי מטעמו המערכת, על כלל 
 רכיביה השונים, עם מפרטים טכניים + תוכניות לביצוע לאישור.

12. מסדר תשלומים
12.1. התשלום יבוצע כנגד חשבונית עפ"י מסדר התשלומים הנהוג במשרד ולפי 
הפירוט הבא:
12.1.1. אספקת ציוד ומערכות - 65% מערך סכום ההתקשרות.
12.1.2. התקנה והפעלת מערכות - 25% מערך סכום ההתקשרות.
12.1.3. עם סיום בדיקות קבלה וקבלת תיעוד - יתרה לתשלום.
13. שווה ערך
13.1. שווה ערך - פירושו, חומר או מוצר דומה מבחינת האיכות לחומר ו/או למוצר הנקוב באחד ממסמכי החוזה. הקבלן רשאי להציע שווה ערך לחומר ו/או מוצר שנדרש בכתב הכמויות בתנאי שהחומר ו/או המוצר שווה ערך טכנית בכפוף לאישור המוקדם של נציג המזמין ו/או נציג מח' תקשו"ב מטעמו. באחריות הקבלן לקבל את האישור הנ"ל בכתב. 
13.2. לא אישר המזמין את המוצר שלפי דעת הקבלן הוא שווה ערך, ישתמש הקבלן במוצר שנדרש מלכתחילה. בכל מקום שמוזכר שם היצרן או שמו המסחרי של חומר ו/או המוצר, מתייחס המחיר בכתב הכמויות לבצוע העבודה באמצעות החומר ו/או  המוצר הנזכר. במקרה של שימוש בחומר ו/או מוצר חלופי שהוצע ע"י הקבלן ושאושר על ידי המזמין כשווה ערך למוצר הנקוב בכתב הכמויות, לא יהיה מחיר הסעיף גבוה יותר מהמחיר המצויין בכתב הכמויות.
13.3. אישר המזמין שווה ערך והתברר בסופו ששווה הערך אינו נותן את אותו מענה, יהיה הקבלן אחראי להחלפתו ו/או לבצע באמצעות חומר אחר וזאת ללא כל תמורה נוספת.
14. אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים
14.1. על הקבלן להגיש לאישור המזמין, תוך שבועיים מיום מתן צו התחלת העבודה את רשימת קבלני המשנה, היצרנים והספקים שבדעתו להעסיק. הרשימה תכלול פירוט עבודות דומות שעשה קבלן המשנה ב-3 שנים האחרונות, לרבות שמות של מזמינים היכולים להמליץ על עבודתו.
14.2. סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או לפסול כל קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק שיוגשו לאישורו ופסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.
14.3. בנוסף, מודגשת זכותו של המזמין לסלק מאתר הבניה כל קבלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק אשר למרות האישור שניתן להעסקתו, אינו מבצע או שאינו מסוגל לבצע לדעת המזמין את עבודתו בהתאם לדרישות, לתוכניות ולמפרטים, או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן.
14.4. הקבלן מתחייב להגיש לאישורו של המזמין בתוך 7 ימים מיום סילוק קבלן המשנה או הספק או היצרן שמות של קבלני משנה או ספקים או יצרנים אחרים.
14.5. סילוק קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק, ע"י המזמין, לא יהוו עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.
14.6. האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי דין כנגד הקבלן ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.
15. שינויים ותוספות לסעיפי כתב הכמויות וניתוח מחירים חריגים
15.1. המזמין רשאי להורות לקבלן לבצע שינויים בעבודה ועל הקבלן יהיה לבצעם, בין אם הם מופיעים במסמכי המכרז ובין אם לא.
15.2. במקרה שמחיר יחידה לסעיף כלשהו אינו נכלל בנספח ב', הוא ישולם על פי ניתוח מחירים שיוגש ע"י הקבלן ויאושר ע"י המזמין.
15.3. ניתוח מחיר כנ"ל יכול להיות מוגש באחת מהדרכים הבאות (כאשר הראשונה עדיפה על השיטה הבאה אחריה):
15.4. פירוט למחיר קיים בחוזה.
15.5. ניתוח תשומות, על בסיס עלויות בפועל (מלוות בחשבוניות מס או פירוט
 אחר לשביעות רצון המזמין).
15.6. הצעות של קבלני משנה אחדים המפרטות חומרים, עבודה וכמויות.
15.7. ניתוח מחיר המבוסס על מחירוני ספקים/יצרנים (המעודכנים לשנה האחרונה) או על פי הצעת הקבלן משנה יחיד לא יתקבל, אלא באישור מיוחד של המזמין (מראש ובכתב).
15.8. ניתוח מחיר כנ"ל מחייב אישורו של המזמין וסיכומים בנושא עם המזמין הנם בגדר של סיכומי ביניים והמלצות למזמין בלבד, ומחייבים כאמור אישור סופי של המזמין.
15.9. מודגש למניעת ספק, שהקבלן אינו רשאי להתנות ביצוע העבודות הנוספת או החריגה באישור מוקדם של המחיר או של הארכת תקופת הביצוע וכי עליו לבצע כל עבודה שתוטל עליו, כאשר תהליך אישור המחיר החריג או הארכת תקופת הביצוע יתבצעו במקביל, או לאחר ביצוע העבודה, או בכל עת שהיא על פי המקרה.
16. תיק מתקן ותכניות עדות (AS MADE), הדרכה לנציגי המזמין
16.1. עם מסירת המערכת לידי המזמין יגיש הקבלן 2 עותקים בקלסרים נפרדים בעברית של תיעוד המערכת (בנוסף נדרש הקבלן למסור עותק מלא ע"ג מדיה מגנטית). הפרוייקט ייחשב כאילו הסתיים, רק במידה ועם סיום ההרצה ועמידה בבדיקות סופיות, ימסרו ללקוח תיקי מתקן שאושרו ע"י המזמין. התיעוד יבוצע על חשבון הקבלן ויכלול:

16.1.1. תאור המערכת.
16.1.2. הוראות הפעלה (נדרשות עם הפעלתן לראשונה של המערכות).
16.1.3. הוראות תחזוקה.
16.1.4. תיק פרוספקטים.
16.1.5. מדייה מגנטית כוללת מלל ותוכניות ערוכה בתוכנותWord, AutoCad, Visio, Excel בגירסה עדכנית.
16.2. ספר המערכת – יכלול, אך לא יהיה מוגבל, לנושאים הבאים:
16.3. תיאור כללי של כל מערכת. התיאור יכלול סכמה מלבנית הכוללת את כל מרכיבי המערכת ויכלול תוכנית הצבת אלמנטים בשטח ובמבנים והסבר הסכמה המלבנית.
16.4. תמונת/צילום של המערכות.
16.5. הסבר המערכת, תפקידה, שימושה וכיצד משתלבת במערכת הכוללת.
16.6. תוכניות AS MADE לכל נושא ונושא יופיעו בסיומו של כל הסבר מערכת.

16.7. רשימת ציוד. 
16.8. הוראות תפעול - לכל מערכת בנפרד.
16.9. תפקיד המערכת בליווי תמונות.
16.10. הסבר כללי אודות המערכת בליווי צילום מוגדל לכל מרכיב משמעותי במערכת.
16.11. הסבר אודות כל מודול במערכת בליווי תמונה מייצגת.
16.12. הסבר הפקדים והתצוגות הקשורות לכל מודול. הצילומים יהיו משולבים בהסבר כאשר כל תצלום מייצג את התמונה הנגלית למשתמש בכל שלב ושלב. 
16.13. ספר תחזוקה יכלול:
16.14. רשימות חיבורים.
16.15. שרטוטים חשמליים.
16.16. פורמט ביקורת ברמת מפעיל.
16.17. הוראות לביצוע אחזקה מונעת ברמת יחידה/מכלול.
16.18. פורמט ביקורת תקופתית.
16.19. פרוספקטים - הוראות יצרן ופרוספקטים.
16.20. פירוט הדרישות - להלן פירוט לנושאי תיעוד, הדרכה ותחזוקה:
16.21. תוכניות AS MADE - עם גמר העבודות, יכין הקבלן לפי תכניות הביצוע ועל חשבונו, מערכת תכניות של כל העבודות ושל כל המתקנים והמערכות, עליהן יסמן וישרטט בפרוטרוט את העבודות שבוצעו למעשה ואת חלקי המתקנים כפי שהוצבו סופית. כל הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל יהיו טעונים בדיקה ואישור המתכנן והמזמין. לשם הכנת תכניות אלו ע"י הקבלן יספק המתכנן למזמין, לפי דרישת הקבלן, גירסה מקורית בתוכנת AUTOCAD של התוכניות הנדרשות, עליהן יסמן הקבלן בצבע את כל השינויים ו-AS MADE שבוצעו בפועל בכל העבודות הנ"ל ואלו יופקו ב-PLOT במכון שיכפול ב-2 העתקים לפחות ועל חשבון הקבלן. הקבלן יקפיד, ירשום וישמור כל שינוי ותיקון בתכניות שייעשו תוך כדי ביצוע העבודה. התכניות והעתקים כפי שבוצעו בצירוף תכניות שינוי ותיקון ימסרו בתיק פלסטי קשיח למזמין לפני ביצוע התשלום הסופי. עבור הכנת התכניות הנ"ל לא ישולם בנפרד ותמורתו כלולה במחירי היחידה.

16.22. פרוספקטים טכניים של ציוד שהותקן במערכת יסופררו בהתאם לסדר הופעתם בספרות התפעולית והטכנית.
16.23. נוהלי בדיקה ברמת המפעיל וברמת הדרג הטכני, כולל התייחסות מיוחדת לתקופת ההרצה. נהלים אלו יכתבו כתרשימי זרימה.
16.24. רשימת חלקים וחלפים מומלצים לאחזקת המערכת, אם המזמין יבצע את התחזוקה לבדו. 
16.25. רשימת כלי עבודה וצב"ד ייעודי הדרוש לאחזקת המערכת.
16.26. כתיבת הספרות תעשה בתאום מלא עם המתכנן, לאחר גמר הכנת הספרות יעביר הקבלן למתכנן לפני מסירת המערכת טיוטה לאישור. לאחר קבלת הערות המזמין יסיים הקבלן את הכנת ספרות המערכת. בנוסף לחומר הכתוב שיוגש נדרש הקבלן למסור העתק במדיה מגנטית כדיסק מלל ב-WORD ושרטוטים ב- AUTOCAD.
16.27. ספרות המערכת תימסר ביום מסירת המערכת לידי המזמין.
16.28. קבלת המערכת מהקבלן מותנית, בין היתר, בביצוע של פרק זה.
16.29.  הדרכה-  קבלן יקיים על חשבונו הדרכה, שבוע לפני מסירת המערכות למזמין.     ההדרכה תהיה עיונית ומעשית מסודרת למפעילים/טכנאים של המזמין, כדי להכשירם לביצוע פעילויות תפעול ותחזוקה של המערכת.
16.30. הקבלן יבצע את כל פעילות העזר הדרושה לצורך העברת השתלמויות, כולל הכנת ספרות הדרכה (הכוללת מצגת Power Point) שתוגש לאישור המזמין שבוע לפני ביצוע ההדרכה.
17.            עבודות שלא תימדדנה

17.1. בנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה, העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא תימדדנה, לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב התקורה של הקבלן למרות שאינן מפורטות:
17.2. קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות.
17.3. ביצוע עבודות חשמל, חיבור מערכות ללוחות וחיבור מערכות בקרה.
17.4. אמצעי זהירות למניעת פגיעות, הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר הבנייה וסביב לו, לרבות ההפרעות, הפגיעות והתקלות העלולות להיגרם על ידי קבלנים אחרים העובדים באתר והמועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה.
17.5. סילוק חומרים וחלקי העבודות שנפסלו על ידי המזמין ואספקת חומרים אחרים במקומם.
17.6. ניקוי שוטף של העבודות וסביבתן וניקוי לקראת המסירה.
17.7. קביעת אביזרים בעבודות, הכנת חורים, קדחים, מתלים, ווים, שרוולים ופיגומים בין אם עבור הקבלן עצמו ובין אם עבור קבלני המשנה, על מנת להימנע משבירות מיותרות בעת ביצוע עבודות גמר.
17.8. כל החומרים (ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או המשמשים לביצועה), הפחת שלהם והמסים החלים עליהם.
17.9. כל העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לתנאי החוזה, לרבות כל העבודות המתוארת בתכניות, בפרקים המתאימים במפרטים הטכניים ו/או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז.
17.10. שימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש באתר, לרבות אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודה.
17.11. הובלת כל החומרים, המערכת, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר, ובכלל זה העמסתם ופריקתם, אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר וממנו.
17.12. הוצאות הגנה וביטוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים, ביטוח צד שלישי וכד', וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג, הן על עבודות שבבצוע, הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו והן על עבודות שביצע צג ג' כלשהו.
17.13. הוצאות בגין ביצוע דוגמאות, ניסיונות, בדיקות מוקדמות לקביעת מקורות אספקה וביקורת במכונים ומעבדות.
17.14. כל ההוצאות הקשורות בהשלמת העבודה ואכלוס העבודות ע"י המשרד לביטחון פנים ,, לרבות הפעלות ניסיונות וויסות המערכות האלקטרומכניות, בדיקות נתוני ציוד, הרצות, אימון ותרגול צוותים של המזמין וכו'.
17.15. הוצאות תיקונים, החלפות, שיפוצים וכד', תוך כדי הבניה ו/או תקופת האחריות והבדק.
17.16. הכנת תכניות עדות וספרי מתקן (הכוללים תעודות אחריות, הוראות הפעלה, הוראות אחזקה, סכימות של לוחות וכד').
17.17. אחריות לפעולה תקינה של המערכת הכלולה בהסכם זה לתקופת אחריות ובדק כמצוין בהסכם.
17.18. זימון בודק חשמל מוסמך (המאושר ע"י המזמין) לאחר התקנת המערכת לאישור ההתקנה באתר.
17.19. רווח הקבלן - מובהר בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלול את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה. על הקבלן לקחת בחשבון בנוסף לנ"ל את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי החוזה, בין אם הם מצורפים לו ובין אם לאו. מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות הנובעות מדרישות החוזה על כל מסמכיו ולא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילוי התנאים השונים המוזכרים במסמכים השונים של החוזה.
18. בדיקות קבלה 
18.1. הקבלן יבצע בדיקות קבלה בהשתתפות המזמין. ציוד בדיקה, אביזרים וכלי עבודה נדרשים לביצוע הבדיקות, לרבות עומס דמה, יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
18.1.1. באתר ההתקנה בתום עבודות ההתקנה.
18.1.2. המזמין רשאי לבקר ולפקח במעבדות הקבלן לאורך כל שלבי הייצור בכל עת וזאת לאחר תיאום עם הקבלן.
18.2. בדיקות הקבלה תהיינה ויזואליות, חשמליות, מכניות, תפקודיות ותפעוליות ותבוצענה בהתאם לדרישות במפרט זה ובהתאם למערך בדיקה שיוכן ע"י הקבלן ויוגש למזמין, שבוע לפני מועד הבדיקות באתר. לפני ביצוע בדיקת הקבלה של המזמין, תבוצע בדיקת איכות עבודה ע"י בקרת האיכות הפנימית של החברה, כפי הנדרש בנהלי ISO. טבלאות הבדיקה החתומות ע"י מבקר האיכות, יוגשו למזמין לפני ביצוע בדיקות הקבלה. כל הבדיקות לכל אחת מן המערכות כולל מערכים יוגשו לאישור. המתכנן רשאי לשנות את מערכי הבדיקות שיוגשו לאישורו ע"י הקבלן וכן להוסיף עליהם בדיקות נוספות על המוצע, במטרה להבטיח בדיקה מלאה, עמידות ברמת פריט בודד והמערכת כולה בדרישות.
18.3. מודגש בזאת, כי אין הקבלן רשאי לנתק את המערכות מרגע הפעלתן בגין אי קבלת המערכת או מסיבה כלשהי. בנוסף, מודגש בזאת כי הקבלן נדרש לספק שירותי תחזוקה למערכות הנ"ל כפי שניתן (וע"פ התנאים) בתקופת האחריות.
18.4. המערך שיוכן ע"י הקבלן לכל פריט במערכת יכלול לפחות את הטורים הבאים:
18.4.1. מס' סידורי.
18.4.2. מהות הבדיקה.
18.4.3. פירוט הבדיקה.
18.4.4. ערך צפוי כתוצאה (לכל נתון שייבדק).
18.5. הקבלן יגיש למזמין מערך בדיקות מלא לכל פרטי המערכות הנדרשות במפרט/חוזה זה וחתום ע"י מבקר פנימי של הקבלן, הנ"ל (המבקר) יאושר ע"י המתכנן ורק לאחר שיתוקנו הליקויים שמצא המבקר תבוצע הבדיקה.
18.6. ציוד ומערכות המותקנות  ע"י קבלני משנה - תידרש נוכחות נציג קבלן המשנה בבדיקות. וזאת מבלי להפחית מידת אחריותו הכוללת כלפי המזמין של הקבלן.
18.7. לאחר בדיקות הקבלה תוגש לקבלן רשימת ליקויים (אם יהיו). הקבלן מתחייב לתקן ליקויים אלו תוך 7 ימים מהעברת הרשימה לידיו. בתום 7 ימים תעשה בדיקת קבלה שניה. אם תוצאות הבדיקה יתאימו לדרישות מפרט זה ולמערך הבדיקות, תחל תקופת ההרצה ולאחריה תקופת הבדק.
18.8. הרצת המערכת:
18.8.1. עם קבלה ראשונית של המערכת ע"י המזמין תחל תקופת הרצה. תקופה זו תימשך שבוע ימים. בזמן זה מפעילי המערכת (נציגי המזמין) יתפעלו את המערכת, ילמדו את תכונותיה ויסיקו מסקנות.
18.8.2. ליקויים ודרישות לשיפורים שיתגלו במשך תקופת ההרצה ע"י המזמין/המתכנן יועברו לידיעת הקבלן שבאחריותו לתקנם באותו תהליך ובמועדים שהוגדרו במפרט זה. בתום התיקונים תבוצע קבלה סופית של המערכת.
18.8.3. בתום קבלה זו תחשב המערכת כגמורה ותחל תקופת האחריות (תקופת הבדק).
18.8.4. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שחלק מן הציוד יופעל וישמש את המזמין גם לפני הקבלה הרשמית. פרק זמן זה לא יילקח בחשבון בשום אופן לחישוב תחילת האחריות/תקופת הבדק.
18.9. הגדרת סיום העבודה: 
18.9.1. סיום העבודה יהיה לאחר קבלת המערכת, הרצה, בדיקתה והדרכה כפי שמפורט במפרט זה.
18.10. בתום תקופת ההרצה יועברו (באם ישנן) הערות/הארות (חומרה ותוכנה וכו') לתיקון ע"י המזמין. הקבלן יבצע את כל השינויים הנדרשים ללא תמורה מצד המזמין.
19. אחריות בתקופת הבדק
הערה: בכל מקום במפרט בו מצוין תקופת אחריות הכוונה לתקופת הבדק.

19.1. הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין כי הציוד או המערכת המסופקת על ידו, האביזרים והחלפים יפעלו בתקינות ויעמדו בביצועים הנדרשים בהתאם למפרט הטכני ולתנאי המסמך ויהיו חופשיים מכל פגם בחומר, בעבודה או בתכנון. הקבלן אחראי שהציוד/המערכת או המערכות והמכשירים השונים יעבדו בצורה תקינה ומשולבת בכל הקונפיגורציות הנדרשות עם מערכות אחרות ובינם לבין עצמם כמפורט במפרט הטכני.
19.2. הקבלן יהיה אחראי לכל מגרעת, ליקוי, פגם או קלקול שיתגלה בביצועי המערכת/הציוד או תת- המערכות, באביזרים או בחלפים הנובעים מעבודה גרועה ו/או עקב שימוש בחומרים, מכשירים, חלקים וציוד פגומים ו/או שאינם מתאימים לאפיון הטכני ו/או הנובעים מתכנון לקוי.
19.3. תקופת האחריות הינה 24 חודשים למערכת ולמצברים שתחילתם בתום הקבלה הסופית של המערכות.
19.4. במהלך תקופת האחריות הקבלן מתחייב לתקן או להחליף בחדש כל ציוד ו/או חלקים אשר ימצאו לקויים, פגומים או בלתי תקינים תוך שימוש במערכת, בציוד ו/או בחלפים. 
19.5. התיקון יבוצע באתר בו מופעל, מותקן, או מאוחסן הפריט הלקוי.
19.6. בתקופת האחריות מתחייב הקבלן לבצע במערכת את כל השינויים הנדרשים אם יתברר כי פעולת המערכת או הציוד לקויים עקב השפעת המכשירים ותת המערכות השונות שנכללו במערכת.
19.7. תיקון ו/או החלפה לצורך סעיף זה פירושו - איתור התקלה, קבלת אישור המזמין לשנוי בציוד/מערכת, הובלה, התקנה, חיבור, החלפת רכיבים, שינוי טכני, כוונון בדיקה, וכל פעולה אחרת שיעודה להביא את המערכת לפעולה תקינה (לשביעות רצון המזמין) ולהעמידה בביצועים הנדרשים בהתאם למפרט הטכני.
19.8. הקבלן ישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון ו/או ההחלפה במתכונת שהובהרה לעיל.
19.9. הקבלן יבצע תחזוקה מונעת בביקורים מתואמים ארבע פעמים במהלך השנה, או עפ"י הוראות היצרן (המחמיר מבין השניים). 
19.10. תחזוקה מונעת - בדיקה תקופתית כוללת:
19.10.1. בדיקה חזותית לתקינות הציוד, חווט, שילוט.
19.10.2. הפעלה מלאה של כל המערכות והציוד ובדיקת פעולה של כל הפונקציות.
19.10.3. בדיקת עבודה במתח מצברים ובדיקת תקינות כל מקורות המתח.
19.10.4. בדיקת התקנת הציוד והתשתיות.
19.10.5. בדיקה לפעולה תקינה, בכל רמות התפעול הנדרשות, וברמות התפוקה  
            החשמליות/אלקטרוניות הנדרשות מציוד מותקן ומתופעל.
19.10.6. בדיקת הארקה והגנות ברקים.
19.10.7. בדיקת שלמות פיזית של הציוד והתשתיות (כבלים), הכוללת בדיקת 
            חלודה, צבע, ומפגעים אחרים.
19.10.8. דו"חות - הקבלן נדרש להגיש דו"ח עבור כל תיקון ובדיקה תקופתית שיבצע,          
19.10.9. הדו"ח יכלול:
19.10.10. שם המזמין מהמתקן.
19.10.11. זמן קריאה, זמן הגעה לשטח, זמן סיום הטיפול.
19.10.12. תאור התקלה.
19.10.13. תאור התיקון שבוצע.
19.10.14. פירוט רכיבים, מכלולים, יחידות שהוחלפו/תוקנו.
19.10.15. כל דוח יימסר ב- 2 העתקים.
19.10.16. כל דוח ייחתם ע"י נציג המזמין והקבלן המבצע.
19.10.17. כל הרשום בדו"חות, יוזן וינוהל במאגר ממוחשב, באחריות הקבלן, בתוכנת ניהול תחזוקת מערכות ורכיבים אלקטרוניים.
19.11. החברה תתחייב, במסגרת האחריות ועל חשבונה, לטפל בפגמים טכניים או פונקציונליים חוזרים שיתגלו במערכת. הטיפול יכלול איתור מקור הפגם, מציאת פתרון טכני לפגם וביצוע הפיתרון לכל המרכיבים הפגומים במערכת. החברה תתחייב לבצע בתקופת האחריות תיקון ואחזקה של המערכות בהתאם למפורט להלן:
הקבלן נדרש לספק שירותי תחזוקה ואחריות בהתאם למופיע בסעיף 5 במסמך ההסכם למסמכי המכרז. 
20. כוח אדם
20.1. החברה תצרף רשימת כ"א המיועד למימוש הפרויקט כמפורט.
20.2.  הרשימה תכיל את האנשים שיהיו אחראים בתחומים השונים של  
 הפרויקט, כמפורט בטבלה. עבור מנהל הפרויקט תצרף החברה רשימת  
 פרויקטים שבוצעו בניהולו בהתאמה לסוג הפרוייקט המפורט.
20.3. טבלת כ"א המוצע לצורך הפרויקט.
21. עבודה בשלבים והפסקתה
21.1. המזמין יקבע את המקום בו יחל הקבלן בביצוע העבודה והוא רשאי להורות לקבלן להפסיק את העבודות בקטע מסוים ולהמשיכן בקטע אחר ללא כל תוספת מחיר עבור העברתו ממקום למקום.
21.2. המזמין או בא כוחו שומר לעצמו את הזכות (בהתראה של 24 שעות) להשבית את עבודת הקבלן למשך שני ימי עבודה שלמים לאו דווקא רצופים במשך כל חודש מחודשי ביצוע העבודה ללא כל תוספת תשלום לקבלן ומבלי שתהא לקבלן זכות תביעה בגין ההשבתה האמורה ו/או לקבלת תמורה נוספת כלשהי בגינה.
21.3. המזמין או בא כוחו שומר לעצמו את הזכות לדרוש השבתת עובדי הקבלן וציודו חלקם או כולם ללא כל התרעה מוקדמת למשך כ- 15 דקות מדי יום עבודה, מבלי שתהא לקבלן זכות תביעה בגין ההשבתה האמורה ו/או לקבלת תמורה נוספת כלשהי בגינה.
21.4. אישור התכניות והשרטוטים אינם משחררים את הקבלן מאחריותו המלאה לפעולה התקינה של המערכת, כנדרש במכרז. בשלבי הכנת התוכניות והשרטוטים לאישור וכן בכל תהליך האישור, תהיה למזמין הזכות ותחול על הקבלן החובה לאפשר למזמין לפקח באופן צמוד אחר תהליך התכנון המפורט. על הקבלן חלה החובה לתת למזמין ללא כל תוספת מחיר, הסברים מפורטים על הציוד, הקונפיגורציות השונות הבאות בחשבון להקמת המערכת, צורות תפעול שונות וכו'. למזמין הזכות לדרוש שינויים ותוספות במערכת בכל שלבי הביצוע אם במהלכם יסתבר שביצועי המערכת אינם תואמים את הגמישות ואינם מותירים את הרזרבות המפורטות במפרט הטכני המיוחד.
22. בחירת חומרים לביצוע  
22.1. הבחירה והקביעה של כל החומרים בהם ישתמש הקבלן לביצוע העבודות תהיה בלעדית למתכנן. כמו כן הבחירה בין האלטרנטיבות השונות לאותה עבודה תהיה זו של המזמין. הקבלן יקבל ויבצע את הוראות המזמין ולשביעות רצונו המלאה.
23. חשמל  

23.1.  החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק לקבלן ע"י המזמין ללא תשלום אולם ההתחברות למקורות החשמל תעשה ע"י הקבלן על חשבונו ובאחריותו המלאה. הקבלן נדרש להמציא אישור חשמלאי מוסמך לכלל העבודות שבוצעו, הקבלן נדרש לתמחר את העבודה הנ"ל בהצעתו (לא תינתן תמורה לעבודה הנ"ל מצד המשרד לביטחון פנים).

24. קיבוע אביזרים בעבודות  

24.1. 
מהתחלת העבודה ועם התקדמות העבודות, על הקבלן לקבוע, לבטן ולעגן בבניין, ללא כל תשלום נוסף, ווים, ברגים, קוצים, חוטים, שלות, מתלים, עוגנים, טריזים, דיבלים, שרוולים, פלנג'ים, מסגרות, קופסאות, תעלות וכיו"ב שיסופקו על ידי הקבלן, על ידי המזמין ו/או על ידי קבלנים אחרים וכן להשאיר חורים, גומחות, פתחים, חריצים שקעים וכיו"ב למעבר צינורות, חוטים, כבלים, תעלות וכיו"ב או לקביעת הכל על פי התכניות בגודל ולפי דוגמת יתר השלטים הקיימים.

25.  התחייבות וחתימת הקבלן  
25.1. 
חתימת הקבלן בסוף הצעתו, מאשרת שהוא קיבל את כל הדרוש, למד את כל המסמכים ואת כל התנאים שיש בהם חשיבות בעבודה ומסכים לתנאים הרשומים ויפעל בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי המחירים שרשם בהצעתו וכי הוא מתחייב להוציא לפועל, לגמור ולמסור העבודות לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
26. ציוד הקבלן  
26.1. מערך ציודו של הקבלן חייב להתאים לדרישות ביצוע העבודות. ציוד אשר אינו מתאים לביצוע העבודה לפי דרישות המפרט, יסלקו הקבלן ממקום העבודה על חשבונו ויחליפו בציוד אחר מהסוג ומהטיב הדרוש.
26.2. כלי ההרמה, המנופים וכל יתר הציוד הדרוש להרמה, להרכבה ולהקמה חייבים להתאים לדרישות ביצוע העבודה והבטיחות וחייבים להיות מאושרים על ידי בודק מוסמך.
27. טיפול בחומרים, הובלה, אחסנה והגנה על המבוצע
27.1. יש להוביל את כל החומרים, לטפל בהם ולאחסנם באופן אשר ימנע קלקולים או הפחתת ערכם, הכל כמתואר במפרט לגבי כל מקרה בנפרד, בהעדר תיאום כזה, בכפיפות להוראות המזמין. החומרים יאוחסנו בצורה מסודרת אשר תאפשר תנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל, ותמנע הפרעות מכל סוג שהוא.
27.2. הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלימיות.
27.3. כמו כן, יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים מורכבים בבניין וינקוט כל האמצעים האחרים לשמירה על כל המלאכות ועל המוצרים עד למסירת המתקן בהתאם לדרישות המפרט. בהעדר דרישות כאלו במפרט לגבי חומר או מוצר או מלאכה מסוימים, בכפיפות להוראות המזמין.
27.4. אחסון הציוד בכל מקרה שיידרש, יהיה על חשבון הקבלן ועל אחריותו הבלעדית, על הקבלן יהיה לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה על הציוד בפני גניבה, פגיעות מכניות, השפעת מזג אוויר, חדירת לחות, אבק וכו'.
27.5. אם יאבד או יינזק הציוד או חלקו, למרות אמצעי ההגנה, יחולו כל הוצאות ההחלפה או התיקון על הקבלן בלבד.
28. עבודות בשעות חריגות

על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודות שעליו לבצע הן דחופות וקשורות ללוח זמנים מחייב. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום נוסף, אם יהיה עליו לעבוד מחוץ לשעות העבודה הרגילות ( לרבות לילה ) או יותר ממשמרת אחת ביום, על מנת לעמוד בלוח הזמנים. עבודות מחוץ לשעות העבודה הרגילות מחייבות קבלת אישור מוקדם של המזמין. 

_________________ 
        חתימת קבלן

29.  בטיחות
29.1. במסגרת החוזה יבצע הקבלן אספקת והתקנת מערכת אל פסק למתקן המחשב של המשרד לביטחון פנים , בירושלים. הקבלן יבצע עבודתו בכפוף להוראות הבטיחות הנדרשות על פי כל דין.
29.2. העבודה שלעיל תבוצע במבנה קיים שיש בו ציוד העלול להיפגע משריפה.
29.3. אם במסגרת עבודתו ישתמש הקבלן באש גלויה לצורך עבודות שונות, מצהיר הקבלן שיקיים את כל הוראות הבטיחות הנדרשות בדין לרבות:
29.3.1. הקבלן יבצע הגנה על הציוד, האביזרים והמתקנים, ברדיוס של 20 מטר 
ממקום העבודה באש גלויה.
29.3.2. בנוסף לעובדים העובדים בעבודה באש גלויה, יחזיק הקבלן במקום העבודה לפחות שני עובדים נוספים המיומנים בעבודות כיבוי אש ובנושאי בטיחות ויוודא כי בזמן העבודה, ימצא ברשות עובדים אלו, ציוד הדרוש לכיבוי, בהיקף, בסוג ובכמות המתאימה.
29.3.3. הקבלן יודיע למזמין לפחות 48 שעות לפני תחילת ביצוע העבודות באש גלויה, ומתחייב למלא אחר הוראות המזמין או הוראות נציג המשרד לביטחון פנים (אם המזמין קבע כך בהודעה לקבלן) לגבי זמן ומשך ביצוע של העבודות ולגבי כל עניין אחר הנוגע לעבודות. הקבלן ינקוט לפני תחילת העבודה בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת שריפה אפשרית שעלולה להתלקח כתוצאה מביצוע עבודותיו.
29.3.4. למזמין ולנציג המשרד לביטחון פנים הזכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות ו/או מהוראות המזמין או מהוראות נציג המתקן, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד המשרד לביטחון פנים במקרה של הפסקת עבודה כאמור.
29.3.4.1. בטיחות וגהות - מבלי לגרוע משאר התחייבויות בעל החוזה/הקבלן/העובד הנזכרות בהסכם זה, מתחייב בעל החוזה/הקבלן/העובד למלא התחייבויותיו תוך הקפדה על כל דיני הבטיחות בעבודה, ועל סטנדרטים ותקני הביצוע, האיכות והבטיחות הגבוהים ביותר המקובלים במשק הישראלי.
29.3.4.2. בכל מקום שבו מדובר בהסכם זה על התחייבויות בעל החוזה/הקבלן/עובד, יפורשו הדברים כמכוונים למילוי התנאים הנזכרים בסעיף לעיל.
הקבלן מצהיר כי קרא האמור בפרק זה. פרק 29, הבין את תוכנו ויקיים את ההוראות הכלולות בו.

__________________

חתימת וחותמת הקבלן
 נספח ב'    מפרט טכני
פרק 08.01 – כללי

8.       היקף העבודה

הצעת מחיר זו כוללת אספקה, התקנה וחיבור של מערכות "אל-פסק" עם מצברים סטציונרים ללא טיפול עבור פרוייקט חדר מחשב.
עבודות הכבלים, חיבור קווי ההזנה בלוחות, חיבור ה-U.P.S ללוחות החשמל ועבודות בלוחות החשמל, יבוצעו בחלקם ע"י קבלן החשמל ובחלקם ע"י ספק יחידת U.P.S.

בכתב הכמויות מופיעות מספר אלטרנטיבות והמזמין רשאי לבחור חלקן או כולן ו/או רכישת חלק מהציוד בשלב המיידי וחלק נוסף או הרחבה בשלב מאוחר יותר ולא יאוחר מ- 5 שנים.
8.1. היקף המפרט


יש לראות במפרט דלקמן השלמה לתוכניות, ועל כן כל עבודה המתוארת בתוכניות ו/או בכתב הכמויות אין זה מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה.


העבודות יבוצעו גם בכפיפות לפרק 08 של "המפרט הכללי לעבודות בניין, בהוצאת הועדה הממשלתית הבין-משרדית / מהדורה אחרונה".

8.2. הכרת השטח


רואים את הקבלן כאילו לקח במחיריו את תנאי השטח כאמור במוקדמות של מפרט זה. כמו כן רואים את הקבלן כאילו קיבל ובדק את המתקנים הקיימים בשטח, ולא יהיה בהתחברות אליהם והשלמתם כל עילה להפרת אחריותו מאיזה חלק שהוא ממתקניו לפעולתם הסדירה, לרבות חברת החשמל וחברת "הבזק", כולל צנרת שהוכנה ע"י אחרים.

8.3. חומרים ותקנים


כל החומרים, האביזרים והציוד שיספק הקבלן, יהיו מהטיב המעולה ויתאימו לתקני מכון התקנים הישראלי (כל החומרים והאביזרים והציוד יאושרו ע"י המפקח לפי הרכבתם), ובהעדרו של תקן כזה בהתאם לתקן המקורי של האביזרים ו/או החומרים בארץ מוצאם. המפקח יהיה הקובע היחידי ביחס לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב המוצרים, והרשות בידו לדרוש בדיקה של כל אביזר ואביזר (דגם מכל משלוח) במעבדה מוסמכת. בכל מקרה יש להשתמש ולהתחשב בתקן העדכני ביותר בנושא האמור, אף אם הוא הוצא במשך העבודה של הקבלן בבניין.

העבודה תיעשה בכפוף לתקן הישראלי חוק חשמל, חוק חשמל תקנות בדבר כללים להתקנת לוחות.

8.4. דוגמאות, דגימות ובדיקתן


הקבלן יכין לאישורו של המפקח דגימות ודוגמאות של חומרים, פרטי ציוד מערכות ומלאכות במספר ובצורה שייקבע ע"י המפקח.


הדוגמא המאושרת תישמר ברשותו של המפקח וכל החומרים, הציוד, המערכות והמלאכות שייעשו ויסופקו ע"י הקבלן יתאימו מכל הבחינות בהתאמה מלאה לדוגמא שאושרה, הספקה, תיקון ושינוי כל הדוגמאות תיעשה ע"י הקבלן ללא כל תשלום. 


המפקח רשאי לצוות על בדיקת החומר ומלאכה שיראנה כנחוצה כדי להבטיח את איכותם הטובה של החומרים ופרטי הציוד בהתאם לנדרש, והקבלן יגיש למפקח ללא כל תשלום את כל העזרה הדרושה לכך בחומרים ובעבודה. הוצאות הבדיקות חלות על הקבלן.

8.5. הוראות אחזקה ואחריות


הקבלן יגיש לאחר סיום העבודה, לפני קבלתה, לאישורו של המפקח קובץ של הוראות אחזקה, הכולל פירוט מלא של פעולות אחזקה שיש לבצע, תקופות הביצוע, וכן יצורפו קטלוגים והוראות טיפול לכל הציוד, לרבות רשימת יצרנים וספקים מעודכנת ורשימת חלפים רצויה לאחזקה.


הקבלן יתדרך את נציג היזם בביצוע התפעול והאחזקה.

8.6. אישורי המזמין


לפני הזמנת היחידה ו/או התחלת הייצור יקבל היצרן אישור בכתב מהמפקח על כל מרכיבי היחידה ועל האפיון המוצע.

8.7. שינוי היקף העבודה


ברשות המזמין למסור ביצוע כל סעיפי המכרז או חלקים ממנו לספק שמחיריו אינם הנמוכים ביותר ואשר יעמוד בתנאי המכרז ובמועדי ההספקה.


לאחר חתימת החוזה, ברשות המזמין להגדיל או להקטין את היקף העבודות שימסרו לספק, בהתאם לתנאי ומחירי החוזה, ללא שינוי במחירים.

8.8. העברת חוזה


לספק אסור להעביר או למסור או לשעבד את החוזה או חלק ממנו לכל גורם אחר, ספק אחר או ספק משנה אחר.


במידה ויש הכרח לנ"ל, יקבל על כל ספק אישור מוקדם בכתב מהמזמין.
8.9. מיסים, ביול וכד'


היצרן ישלם כל המיסים, מכסים, מס בולים וכד' או כל מס אחר שיהיה בתוקף והחל על ההתקשרות עם המזמין בגין הזמנה זו.

8.10. לוח זמנים


בזמן חתימת החוזה יוסכם בין הצדדים לוח זמנים להספקת היחידה. כל שינוי בלוח הזמנים חייב לקבל אישור המפקח. בכל מקרה יש להודיע למפקח בכתב על פיגור שמתהווה מכל סיבה שהיא בלוח הזמנים.


ברשות המפקח לשנות את לוח הזמנים שנקבע בחוזה, בהתאם להתקדמות העבודה בבניין ובהסכמת הספק, ללא כל תשלום נוסף.

8.11. חלקי חילוף


בהצעתו ימליץ הספק על חלקי חילוף שאותם כדאי למזמין לרכוש, על מנת לשמור על תקינות המערכת ופעולתה הסדירה וזאת כמובן במידה והיחידה תהיה מתוצרת חוץ ואין לספק בארץ מלאי לחלקי החילוף כנ"ל.


ההמלצה תכלול גם מחירים להזמנת החלקים.

8.12. המפרט הטכני


פרוט האפיון של המערכות השונות ינתן באנגלית או בעברית.

8.13. שרות ואחזקה אחרי תקופת האחריות


על הספק לתת מחיר לשרות ואחריות של המערכת לאחר גמר תקופת האחריות הראשונה. המחיר יכלול טיפולים תקופתיים לפי המלצות היצרן בתאום ואישור המזמין והענות לקריאה במקרה של תקלה במערכת (ראה פירוט בפרק 08.03).

8.14. אחריות


הספק יהיה אחראי למתקני החשמל במשך 24 חודש מיום קבלת המתקן ע"י המזמין, במשך תקופה זאת אחראי הספק לכל קלקול או תקלה אשר נובעים מטיב הציוד, טיב החומרים וטיב העבודה -  ועליו יהיה לתקן ולהחליף כל חלק או אביזר פגום - על חשבונו.


תאריך התחלת תקופת האחריות הינו ביום שבו התקבל המתקן ע"י המפקח.

8.15. מיקום - 
היחידות תמצאנה בחדרי מערכות "אל פסק" בקומת מרתף. 
8.16. ביצוע העבודה


-
העבודה תבוצע בלוח זמנים שייקבע ע"י מנהל הפרוייקט כאשר יש לקחת בחשבון, ללא תוספת מחיר עבודה בימים בלתי רגילים, ושעות לא רגילות (שעות לילה).


-
ביצוע העבודה יעשה כך שמשך זמן הניתוק ו/או חיבור באם ידרש יהיה מינימלי.


-
הקבלן יגיש דרך פעולה עם לו"ז לאישור הנהלת הפרוייקט לפני הביצוע.

8.17. תאור המתקן - המערכת כוללת 2 יחידות אל פסק.
היחידות יסונכרנו ביניהן.
הספק כל יחידה  KVA80, ניתן לכיול בתחום 60-80 קוו"א. 

8.18. סוג המערכת
המערכות אשר אותן יציע הקבלן יהיו עפ"י המאופיין כלהלן:
מערכת אשר בה היישור בנוי על טכנולוגיה של IGBT כולל מסנן אינטגרלי מותאמת לעומס עם כופל הספק 0.9 וללא שנאי במוצא.

8.19. 
כללי:

א.
מכרז זה כולל אספקה, התקנה וחיבור של 2 מערכות "אל-פסק" עם מצברים סטציונרים ללא טיפול. 

ב.
דרישות מהקבלן:

-
הקבלן חייב להיות חברה בעלת נסיון באספקה והתקנה של מערכות כנ"ל, במשך 10 שנים לפחות ובעל ISO 9002.

-
הקבלן הינו נציג בארץ של הציוד המוצע על ידו.

	שם ממליץ
	תוצרת
	הספק (קו"א)
	שם הבנין

	
	
	
	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


-
הקבלן חייב להוכיח אספקה והתקנה מוצלחת של מערכות בהספק דומה. המערכת המוצעת תהיה מסידרה ודגמים שיש לגביהם נסיון בישראל של 24 חודשים לפחות, לפי הפרוט דלקמן:

-
למגיש ההצעה יש מערכת התקנה ושרות הכוללת מהנדס אחד לפחות, טכנאים מיומנים, מערכת קשר או זימון אחרת למסירה מיידית של הודעות על תקלות (365 יום בשנה 24 שעות ביממה). על הקבלן להוכיח כי השרות הנ"ל ניתן בהצלחה ל-20 לקוחות לפחות (למערכות דומות) וכי יש ביכולתו לענות על קריאת שרות תוך 4 שעות לכל היותר באמצעות איש שרות מיומן שעבר הדרכה במערכות כנ"ל אצל יצרן המערכת או נציג מטעמו.

-
מגיש ההצעה מתחייב בזאת להחזיק מלאי של חלקי חילוף עיקריים, בהתאם להמלצת היצרן, למתן שרות יעיל ומיידי.


חלקי החילוף יכללו את כל סוגי הנתיכים הדרושים במערכת, דיודות, תריסטורים, כרטיסים שלמים עיקריים לפי הנחיות היצרן וכו'.

ג.
בטיחות


המערכת תתאים לתקנות הבטיחות לפי IEC62040-1, IEC60950, EN50091-1 וכן דרישות UL. 

המערכת תתאים ל-RFI EMC הפרעות אלקטרו מגנטיות 
ב-CISPR22 Class A ENS0091.

המערכת תעמוד בפני השפעות אלמ"ג וללא נזק כלשהו לנתוני היחידה בעומס ריגעי של KV25 עפ"י תקן IEC801-2.

8.20. המערכת:

1. המערכת תכלול מכשיר אל פסק, כולל מיישר / מטען, אינורטר, עוקף סטטי, מצברים כולל מפסקים בכניסה וביציאה, פנל, אתראות וכו', כאשר ההספק המופק יהיה תלת פזי בשיטה של יישור בטכנולוגיה שלIGBT  (ISOLATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR).

ב.
היות ולכל סוגי מערכת קיימים האופייניים המסויימים שלה, לכן התאור הטכני הכללי המופיע בפרקים הבאים הינו תמציתי, עם דרישות כלליות. האפיונים המדוייקים של המערכת מצורפים בטבלה המצורפת, עם גיבוי של דפי קטלוג מתאימים. לשם אינדיקציה ינתנו מספר נתונים מבוקשים.

ג.
מבוטל

ד.
יציאת תקשורת ותוכנת תקשורת:

-
המערכת תכלול יציאת תקשורת RS-232 ו/או RS-485 מלאה הכוללת את האפשרויות הבאות:


אמולציה של טרמינל אמולצית מדפסת, ASCII, binary computer mode, computer mode, כמו כן תהיה אפשרות שליטה על קצב העברה, מספר ביטים, זוגיות וכו'.

-
המערכת תכלול יציאה מגעים יבשים לתקשורת בפורמט הנדרש על ידי נובל ו-AS/400.

-
המערכת תכלול יציאת "אטרנט" המתאימה לחיבור ברשת תקשורת הארגונית וכן יציאת TCP/IP/, המערכת תסופק עם מתאם ותוכנה לצורך חיבור למערכת בקרה SNMP כולל MIS המתאים וכולל מגברי דרך ככל שידרש.

-
עם המערכת תסופק תוכנת בקרה שליטה ודיאגנוסטיקה כולל יכולת הורדה מסודרת של שרתי רשת ותחנות עבודה, התוכנה תהיה מסוגלת לשדר הודעות באמצעות הרשת האירגונית.


עם הצעתו יגיש הספק מפרט טכני מלא של התוכנה והיכולת שלה.
· המערכת תכלול פורט בקרה במהירות של 100 MBPS בפרוטוקול SNMP, כמו כן הספק מתחייב לבצע את כל העבודות הנדרשות לחיבור מערכת האל פסק למערכת הבקרה של המתקן ומערכת הבקרה של יחידת המחשב.

ה.
המערכת תכלול את האמצעים הדרושים (תכנה, חמרה, מגענים, ציוד, ציוד עזר, אביזרי עזר וכו') לניתוק פעולת טעינת המצברים בעת פעולת הגנרטור.
ו.
המערכת תכלול אמצעים כנ"ל לניתוק מערכות קבלים במבנה היחידה בזמן פעולת הגנרטור.
8.21. תאור המערכת:

א.
כללי:

-
מערכת האל-פסק תבטיח אספקת מתח יציבה ורציפה לעומסים קריטיים שיחוברו למוצאה:



*
בעת קיום רשת החשמל.



*
במקרה של סטיות.



*
בעת הפסקות קצרות.



*
בעת הפסקות מתמשכות במתח ההזנה.

2. המערכת תהיה אלקטרונית סטטית מהטיפוס החדיש ביותר.
מסוג המרה כפולה.
ג.
המערכת תהיה מורכבת מהמכלולים הבאים:

-
מיישרים/מטענים מבוקרים.

-
מערכות מצברים.

-
ממירי זרם ישר לזרם חילופין.

-
עוקפים סטטיים.

-
עוקפים ידניים.

-
מעגלי הגנה ואינדיקציות.

8.22. 
מפרט טכני:

א.
מפרט מצבי עבודה אפשריים:

-
עבודה במתח רשת: הממיר יזין את העומס המוצא עם אספקת זרם ישר ממכלול מישר/מטען. מוצא הממיר יהיה מסונכרן למתח הקיים בעוקף הסטטי. במקביל יספק המישר/מטען גם את הזרם הדרוש לטעינת המצברים.

-
עבודה בתקלת מתח (פריקה): אספקת הזרם הישר הנחוץ לפעולת הממיר, תהיה ממערכת המצברים. נתוני המוצא של הממיר יישמרו על אף הפריקה וירידה במתח סוללת המצברים.

ב.
מצב עבודה בעוקף סטטי במקרים הבאים:

-
עומס יתר.

-
תקלה בממיר.


במצבים אלו יעביר העוקף הסטטי את הזנת העומסים לרשת, תוך פרק זמן שלא יעלה על המאופיין. במידה והמעבר לעוקף התרחש עקב עומס יתר רגעי תחזיר המערכת את ההזנה לממיר אוטומטית לאחר השהייה.

ג.
עבודה במצב "עוקף לא זמין" במקרים הבאים:

-
תקלה בעוקף הסטטי.

-
סטיה בתדר הרשת מעבר לתחום.

-
סטיה מתמשכת במתח הרשת מעבר לתחום.


במצב זה יזין הממיר את העומס ע"י צריכת זרם ישר מהמישר/מטען, ואולם לא תתאפשר העברת ההזנה לעוקף הסטטי במקרה תקלה או עומס יתר.
ד.
מצב טעינה מוגברת:

-
מצב זה יתרחש לאחר פריקה עמוקה של מערכת המצברים.

-
במצב זה יספק המישר/מטען מתח גבוה יותר לשם הבטחת החזרה מהירה של הקיבול למצברים.

-
המעבר חזרה לטעינת ציפה יתרחש כשרמת זרם הטעינה תרד לערך סף מוגדר.

ה.
מצב בעת פעולה גנרטור:

-
בעת שהמערכת מוזנת מדיזל גנרטור לשעת חרום לא תתבצע פעולת טעינת המצברים (לשיקול מנהל האחזקה).

-
רק לאחר חזרת אספקת החשמל הראשית תבוצע טעינת המצברים.

ו.
מערכת בדיקה אוטומטית למצברים:

-
המערכת תסופק עם מערכת בדיקה אוטומטית למצברים, הבדיקה תעשה על ידי הורדת מתח המטען לרמה של פריקה ובדיקה אוטומטית של קצב פריקת המצברים. מועדי הפריקה, כמות, וכן עומק הפריקה יהיו נתונים לתכנות של המפעיל וכן אפשרות לקביעה אוטומטית או ידנית, לאחר כל בדיקה ניתן יהיה לקבל דוח על תקינות המצברים וכן נתוני השוואה לגבי הפריקות הקודמות כמו כן יתנהל רישום חריגים אוטומטי. הדוח יתקבל או על ידי חיבור מחשב נייד או מדפסות.


מערכת דיאגנוסטיקה ותצוגה:

*
בחזית המערכת יותקן צג LCD המאפשר תצוגה נוחה וקריאה של כל הפרמטרים החשמליים של המערכת וכן תצוגה גרפית של פעולת המערכת בכל מצבי העבודה האפשריים.

*
על הצג ניתן יהיה לקבל הודעות כתובות לגבי תקלות, היסטוריה של לפחות 200 ארועים אחרונים, קריאה של נתוני זרם, מתח, הספק, כופל הספק, תדר בכל נקודות ההזנה והיציאה מהמערכת. כמו כן ניתן יהיה לקבל נתונים מהמצברים כולל תוצאות של מערכת הבדיקה האוטומטית. המערכת תאגור אינפורמציה לגבי הפסקות החשמל וכן סטטיסטיקה של משך ההפסקות.

ז.
פילטר כניסה:

-
המערכת תסופק עם פילטר כניסה פסיבי לצורך שיפור כופל הספק וסינון הרמוניות זרם חוזרות.

-
הפילטר יתקן את כופל ההספק בכניסה לרמה של 0.98 בכל תחום המתח הנדרש וכן בכל תחום העומס מ30%- עד 100% העמסה.

-
כמו כן יבוצע סינון של הרמוניות הזרם לרמה של 5% לכל ההרמוניות ומקסימום בתקלת קבלים 10% לכל ההרמוניות (THD).אימות לנ"ל יעשה באמצעות נתח הרמוניות ע"י ביצוע מדידות על יחידת ה- U.P.S..
-
קבלים במערכת יחוברו דרך מגען לצורך ניתוק מבוקר.

ח.
מוניטור


מוניטור יכלול סימון עבודה ותקלה, סימוני סטטוס (עבודה מרשת, גנרטור, עוקף סטטי וכו'), ולחצן הפסקת חרום.

ט.
על הספק להגיש בעת בקשתו לאישור הציוד, אישורים של מעבדות מוסמכות לגבי אמינות הנתונים שהוא מגיש, בנוגע לכל הפרמטרים המצויינים בכלל ובנושא הספקי מוצא ועיוותים הרמוניים בכניסה.

י.
שינויים בתחומי עומס – נתוני עומס בתחום כופל הספק 0.7 השראי עד 0.8 קיבולי לא יגרמו לשינויים ו/או פגיעה בביצועי היחידה.

יא.
שנאי מבדל יותקן במוצא היחידה על העוקף הסטטי.
לשיקול המתכנן התקנת השנאי במוצא מכלול המערכת.

8.23. 
מפרט טכני למרכיבי המערכת:

	    נתוני הספק

KVA        80
	1.11.1.1.1.1.1.1.1 נתוני אינדיקציה
	פרוט

	
	
	1.  הספק יציאה

	
	
	2.  מיישר מטען

	
	230V
	מתח כניסה חד-פזי

	
	400V
	מתח כניסה תלת-פזי

	
	10%(+)
15%(-)
	תחום מתח הכניסה בטעינה צפה

	
	93%
	תחום מתח כניסה בטעינה מוגברת

	
	0.98
	כופל הספק בכניסה בעומס לא לינארי בתחום העמסה של 35% עד 100%

	
	5% (±)
	תחום תדר בכניסה HZ50

	
	--
	תחום מתח ישר

	
	--
	מתח מצברים נקוב

	
	
	מתח מוצא בטעינת ציפה

	
	
	מתח מוצא בטעינה מוגברת

	
	1%
	אדווה מירבית במוצא מתח ישר

	
	5%
	הרמוניות חוזרות לרשת 

	
	10%
	החזר הרמוניות זרם למקור

	
	לא
	פילטר כניסה אקטיבי

	
	
	משטר טעינה למצברים לפי DIN41773

	
	
	3.  עוקף סטטי

	
	1.25In
	עומס יתר למשך 30 דקות

	
	300%
	עומס יתר למשך 0.1 שנייה

	
	4msec
	זמן מעבר מירבי ממיר לרשת בעומס יתר או העברה ידנית בנפילת ממיר

	    נתוני הספק

KVA      80
	נתוני אינדיקציה
	פרוט

	
	כן
	זמן העברה מירבי רשת לממיר  ידני ואוטומטי מסוג MAKE BEFOR BREAK

	
	
	4.  ממיר

	
	
	מתח כניסה נקוב

	
	
	תחום מתחי כניסה

	
	KVA/72KW80


	הספק מוצא נקוב במקדם הספק 0.9



	
	110%

125%

150%
	עומס יתר למשך - 10 דקות
· 30 שניות
· 10 שניות

	
	10%± 400/230
	מתח מוצא נקוב וכיוונון

	
	סינוס טהור
	גל מוצא

	
	
2%

5%
	סך הכל הרמוניות במתח המוצא (THD)

· 100% עומס ליניארי
· 100% עומס לא לינארי

	
	1%
	יציבות סטטית במתח המוצא לכל תחום מתח הכניסה

	
	3%(
	יציבות דינמית במתח המוצא לעומס מלא ליניארי ולא ליניארי

	
	3%(
	יציבות דינמית במתח המוצא בנפילת עומס

	
	60 ÷3 שניות
	זמן התאוששות במתח חזרה לתחום הסטטי (ניתן לכיול)

	
	1%(
	סימטריות במתח המוצא בעומס מאוזן

	
	3%(
	סימטריות במתח המוצא ב50%- אי-איזון

	
	1%(
	סטייה בזוית בין הפזות

	
	50HZ
	תדר מוצא נקוב

	נתוני הספק

80KVA
	נתוני אינדיקציה
	פרוט

	
	
	יציבות תדר המוצא בפעולה עם סינכרון לרשת

	
	2.5 : 1
	C.F.

	
	
	5.  תנאים כללים למערכת

	
	94%
	נצילות המרה כוללת (100% - 50 עומס)

	
	90%
	נצילות המרה בחצי עומס (50%-25 עומס)

	
	יש
	איוורור

	
	65dba
	רמת רעש אקוסטי במרחק 
1 מטר

	
	0-95%
	לחות יחסית (ללא התעבות)

	
	°0-45
	תחום טמפרטורת סביבה
הנצילות הנדרשת הינה נצילות מינמלית של המערכת. מודגש כי אחד הפרמטרים המרכזיים לבחירת המערכת הינה הנצילות הכוללת של המערכת בעומס 50% שהוא עומס העבודה של המערכת.

	
	
	6.  מערכת מצברים

	
	אטומים
	סוג המצברים

	
	כן
	טכנולוגיה AGM

	
	10 שנה
	אורך חיים

	
	
	מתח נקוב לטעינת ציפה

	
	
	סף מתח תחתון 

	
	
20 דקות

	זמן גיבוי במצברים טעונים, בעומס מלא במוצא אל-פסק 


	
	
	טמפרטורת הסביבה

	
	
	הגנות

	
	0.5%
	גליות בטעינת מצברים בתחום עומס 100% - 35

	
	10 פעמים זמן פריקה
	משך זמן טעינת מצברים ל-90% מהקיבול, ובעומס מלא


8.24. מפרט טכני להגנה ואינדיקציות (למלא ע"י הספק בחיוב או שלילה):

	KVA80
	פ ר ו ט

	א.    מעגלי הגנה ואינדיקציות

	
	- הפעלות בחזית היחידה 

	
	- "בדיקת מצברים" 

	
	- "הפעלת ממיר" 

	
	- "כיבוי ממיר" 

	
	-  העברה "ממיר - רשת" 

	
	-  העברה "רשת - ממיר" 

	
	-  ברירה ידני/אוטו' להחזר לממיר

	
	- השתקת זמזם 

	
	- בחירת מתחי מוצא

	
	-  בחירת תדר וזרם מוצא

	
	-  זרם מצברים ומתח ישר (טעינה/פריקה)

	
	-  אמפרמטר

	KVA80
	פ ר ו ט

	ב.  אינדיקציות (לציין גם לאיזה אינדיקציות 
     קיים לוח משנה);

	
	-  מישר פועל

	
	-  עליית טמפרטורה במישר

	
	-  טעינת ציפה

	
	-  טעינה מוגברת

	
	-  פריקת מצברים

	
	-  ממיר פועל

	
	-  ממיר מסונכרן לרשת

	
	-  עומס יתר על ממיר

	
	-  תדר מוצא ממיר לא תקין

	
	-  טמפרטורת יתר 

	
	-  עומס ניזון מממיר

	
	-  עומס ניזון מעוקף

	
	-  נתוני עוקף תקינים

	
	-  נתוני עוקף  לא תקינים

	
	-  עוקף  ידני מופעל


8.25. מפרט טכני למצברים ללא טיפול:

א.
תאור:


המצברים יהיו מטיפוס אטום יבש ללא תחזוקה (בנויים בטכנולוגית AGM (Absorbed Glass MAT), ולא יכילו אלקטרוליט בצורה נוזלית. קוטבי המצברים יהיו שטוחים ומיועדים לחיבור מחברים גמישים ו/או קשיחים (מצברים בעלי קוטב עגול כדוגמת רכב לא יתקבלו).

ב.
הספק:

המצברים יספקו אנרגית DC לממיר למשך הזמן המאופיין בעומס מלא עד מתח סופי של 1.67 וולט לתא. מודגש בזאת שעל הספק לחשב את קיבול המצברים לעומס מלא ביציאה, תוך התחשבות בנצילות הממיר ובכך שנתוני מתח וחדר ביציאה לא ישתנו.

ג.
מבנה המצבר:


המצבר יזווד במיכל פלסטי אטום ועמיד באש כאשר בחלק העליון יותקנו שסתומי בטיחות אשר יפרצו במקרה של לחץ פנימי ויאפשרו לגזים להיפלט מהמצבר.


מבנה המצבר ואופן פעילותו יאפשרו את התקנתו בכל מצב (עמידה, שכיבה על הדופן וכו').

ד.
מבנה חשמלי:


המצבר הנדרש יהיה מטיפוס אטום בקיבול מתאים ומיועד למשטר טעינת ציפה ופריקות עמוקות בקצב של לפחות 750 פריקות וטעינות מלאות לאורך החיים. אורך החיים הנדרש הוא לפחות 10 שנים כאשר הספק יתן תעודת אחריות מקורית ל-10 שנים על בסיס אחריות "פרו-רטה".


המצבר יפעל בשיטת ה-RECOMBINATION, פלטה שטוחה מסוג עופרת קלציום, קוטבי המצבר יהיו מנחושת מצופה עופרת, כאשר התמיכה תעשה בתוך המצבר עצמו. חיבור בין המצברים ייעשה על ידי גשרים מנחושת מצופים עופרת או כבל גמיש ונעלי כבל, כאשר הסגירה נעשית עם בורג מתאים. באחריות הספק לגשר בין המצברים בכבל בעובי המתאים על מנת למנוע מפלי מתח ו/או התחממות.


המצבר המוצע יהיה בעל התנגדות פנימית נמוכה ומיועד לפריקות קצרות בזרם גבוה SHORT DURATION PERFORMANCE.

יעילות מיחזור המימן לפחות 99%.

ה.
מצברים יהיו בעלי תקן אירופאי (יורובט) או אמריקאי.
EUROBT CLASSIFICATION ויעמדו גם בדרישות IEC896-2.
ו.
התקנה:


המצבר יותקן על גבי כונניות. המצברים יחוברו בטור במתח המתאים למערכת האל-פסק ובמידה ויש צורך בחיבור מקבילי יבוצעו גישורים להשוואת מתחים על פי הנחיות יצרן המצברים. במקרים של חיבור מקבילי יותקן בכל קצה שורה נתיך הגנה מתאים.

          המצברים יסודרו לפחות בשלוש שורות.

בחזית הכונניות יהיה כיסוי שקוף למניעת גישה ישירה למצברים. הכיסוי יותקן כך שלא יפגע אורור המצברים.

ז.
פרטים שעל הספק למלא  80KVA:


סוג ומבנה המצבר:

דגם: 





היצרן: 


ארץ היצור: 


קיבול באמפר שעות: 


קיבול ב-KW ל-20 דקות למתח סופי 1.67: 


מספר המצברים המוצעים: 


המצברים יחוברו באופן הבא: 
 מצברים בטור ועוד.


לפחות 2  שורות זהות במקביל.


סה"כ הספק לשורה KW ל- 20 דקות 


מס' שורות 


משקל המצברים: 



התקנה: כוננית.


אורך חיים צפוי: 10 שנים


פריקות וטעינות מלאות לאורך חיים:  750


אחריות:

 שנה אחריות מלאה ועוד





 שנים אחריות פרו-רטה


הספק יציין את סוג הקטבים: 



הספק יציין את סוג ושטח חתך של המחברים בין המצברים


מידות הכונניות: אורך: 
 רוחב: 
 גובה: 


מספר קומות: 




מספר שורות:




הספק יצרף להצעתנו קטלוג מלא ויסמן את דגם המצבר כולל נתון הספק ליחידת זמן.

8.26. בדיקת מערכת באתר (מסירה)
לאחר התקנה, חיבור והפעלה תיבדק המערכת (יחידת UPS ומצברים) לפי הסעיפים הבאים ובעומס, כלהלן:

· כופל הספק בכניסה
· כופל הספק במוצא
· תבנית גל במוצא היחידה.
· עמידה בעומס יתר
· עמידה בקצר על הדקי מוצא היחידה.
· עוצמת רעש
· נצילות מכלול המערכת.
· זמן פעולת מצברים בעומס מלא
- במערכת 20 דקות
· בדיקת מצברים ע"י מתקן בדיקה באינפרא אדום – בדיקת חיבורי מגעים בעומס.
· הפעלת המערכת בעומס מול גנרטור.
· בדיקת סינכרון המערכת.
והקבלן ידאג לספק את כל האמצעים הנדרשים לביצוע בדיקות אלו (ציוד מדידה, כבלים, לוחות זמניים, חומרה, תוכנה וכל הנדרש) קומפ' וללא תוספת תשלום.
8.27. ספקי מצברים המצברים יהיו מישל אחת החברות הבאות:
C&D, ENERSYS, EAST-PENN (DEKA), EXIDE EUROPE, FIAMM.
לא יאושרו מצברים מהמזרח ומתוצרת סין.

8.28. שרות ואחזקה:

א.
השרות כולל אחזקה מונעת, תחזוקה שוטפת, בדיקה שגרתית, תיקון תקלות, אספקת חלפים (למעט בנק מצברים), אספקת חומרי עזר ואביזרי עזר.

אחריות הקבלן לטיב העבודה והחומרים שסופקו הינה ל- 24 חודש מיום קבלת    

הציוד ומסירתו למפקח/מזמין.

"האחריות בשנה הראשונה תכלול גם הספקת חלקי חילוף ללא תשלום" וכוללת עבודות שרות ואחזקה כמתואר במפרט.

                           ב.   בתום 24 חודשי אחריות יספק הקבלן, כפוף לדרישות הלקוח, שרות   

                                  תיקונים ושרות ואחזקה עפ"י המפרט הטכני וסעיף 01.03 בכתב הכמויות.

     ג.
אחזקה תכלול: 
1.
טיפול שוטף   -  
אשר יתבצע אחת ל- 60 ÷ 90 יום כפוף להוראות היצרן, ואשר יכלול:



(א)
ניקיון ובדיקה כללית של היחידה ולוח החשמל של היחידה.



(ב)
בדיקת נתונים חשמליים:




-
צריכת זרם כללית.




-
תדירות רשת.




-
מתח DC לטעינה.




-
זרם טעינה.




-
מתח כניסה.




-
מתח יציאה.

(ג)
בדיקה כללית בעיקר חזותית למצב מערכת המצברים ולוח המצברים.



(ד)
החלפת חלקים באם נדרש (מחיר החלפים לא כלול).

2.
טיפול שנתי  -  יתבצע אחת לשנה כפוף למערך ביקורת של היצרן ויכלול גם:



(א)
בדיקת נתוני כניסה ליחידה, כולל כניסת עוקף סטטי.



(ב)
בדיקת נתוני מוצא של היחידה כולל עיוותים הרמוניים.



(ג)
בדיקת מערכות המדידה.



(ד)
בדיקה חזותית של חדר U.P.S:




-
טמפ' בחדר.




-
פעולת מע' מ"א בחדר.




-
ניקיון החדר.


(ה)
בדיקה חזותית של היחידה:




-
מצב כללי.




-
מצב לוחות.





-
מצב מפוחים.




-
מצב חיבורים וחיזוק ברגים.




-
קבלים.




-
ניקיון של היחידה.



(ו)
בדיקת מערכת מצברים:




-
מדידת מתח ובדיקה של כל מצבר במצבריה.




-
חיזוק ברגים בין קוטבי המצברים.




-
מערכת טעינה.




-
מתח טעינה.




-
חדר מצברים
-
מצב.







-
טמפרטורה.







-
ניקיון.







-
מערכת מ"א.



(ז)
מערכת תקשורת :




-
בדיקת תקשורת לבקרת מבנה.




-
בדיקת פנל אתראות חיצוני.




-
בדיקת מערכת השלת שרתים במידה ובוצעה.



(ח)
מסנן הרמוניות במידה והותקן - בדיקה.



(ט)
שנאי בידוד במידה והותקן - בדיקה.



(י)
החלפת חלפים באם נדרש (מחיר החלפים אינו כלול).



(יא)
הפסקת פעולת המערכת וכולל:




-
הכנסת היחידה למצב BYPASS.

-
הפסקת פעולת כל המערכת ובדיקת תגובת המערכת הן בניתוק והן בחיבור.

הערות:
 - מועד הטיפולים שוטף ושנתי יתואמו עם המזמין    

                               מראש.





 - העבודה תבוצע בשעות עבודה שגרתיות 8.00 - 17.00.

- כל פעולות השרות יבוצעו בהתאם להוראות היצרן       

  ועל פי 

                 הקריטריונים הנקבעים על ידו.

 - על כל שרות אחזקה ימסור הקבלן דווח מפורט למזמין.


ד.
תיקונים יתבצעו כלהלן:

-
במקרה של תקלה הקבלן מתחייב לענות לקריאת שרות מיד ולא יאוחר מאשר 4 שעות מעת קבלת הקריאה.

-
השרות ניתן במשך כל ימות השנה / לא כולל שבתות וחגים, בימים א'-ה' בשעות העבודה 08:00-18:00.
בימי שישי וערבי חג בשעות 13:00 – 08:00.
-
תקלה משמעה - ארוע הגורם להפסקת פעולת הציוד או עלול לגרום נזק לציוד עצמו או לציוד הקשור אליו.

-
קבלת קריאה משמעה - אישור ע"י נציג טכני מוסמך של הקבלן על קבלת קריאה. הקריאה תתבצע בהתאם לנוהל קריאת שרות הרצ"ב.

-
במקרה של ארוע שאינו מחייב הפסקת פעולת המערכת או גרימת נזק לפעולת הציוד, יהיה הקבלן זכאי להתחיל בביצוע בתוך 48 שעות מעת קבלת הקריאה.

-
עלות חלפים אינה כלולה בשרות אולם עלות עבודת ביצוע החלפת חלפים כלול בשרות.

-
תיקון תקלות יבוצע ברציפות מרגע תחילת התיקון ועד להבאת המערכת לפעולה תקינה מחדש.

-
על כל שרות, בין אם זה תיקון, טיפול או תחזוקה - ימסור הקבלן דו"ח מפורט למזמין.

ה.
הספק מתחייב להחזיק במלאי חלפים מתאימים לציוד שהוא מספק לפחות למשך עשר שנים.

8.29. 
אופני מדידה ומחירים
8.29.1.    מדידה

א.
בנוסף לאמור ביתר מסמכי החוזה, בסעיפי המפרט לעיל, תימדד כל עבודה נטו, כשהיא מושלמת, גמורה ומורכבת במקומה ללא תוספת עבור פסולת או פחת מאיזה סוג שהוא. הדגמים ימדדו כפריטים רגילים בהתאם לסעיף כתב הכמויות, המחירים כוללים את ערך כל החומרים, העבודות הנזכרות בתיאור הטכני ובתוכניות ו/או המשתמעות מהן, במידה ועבודות אלה אינן נמדדות בסעיפים נפרדים. המתקנים יותקנו בצורה מושלמת, כשהם מחוברים ומחוברים לשימוש. מחירי היחידות שברשימת הכמויות כוללים את כל החומרים והעבודות הדרושים, ומברגים, שרוולים, קופסאות. הקבלן יספק את כל הכלים הדרושים לביצוע העבודה, כולל מכונות ריתוך, סולמות, פיגומים וכו', מבלי לדרוש תשלום עבור השימוש בהם, הכל בהתאם למתואר בתנאים הכלליים במסמכי החוזה.

8.29.2.  עבודות על בסיס יומי (רג'י)

                            א.  
כללי



------

פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות להבדלה בתוך סעיפי החוזה ואשר המהנדס החליט לקבוע עבורם מחיר לעבודה נוספת (סעיף חריג) אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועלים, כלים וכד'.

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המהנדס ואין הקבלן רשאי לבצע על דעת עצמו. שיטת העבודה תיקבע ע"י המהנדס, אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה. הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה ע"י המהנדס ביומן, מדי יום ביומו, ואין הקבלן רשאי לתבוע ביצוע שעות עבודה לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראות המהנדס ונרשמו באותו היום ביומן העבודה.

ב.
חשבונות



----------

החשבונות ורשימת הכמויות שיוגשו ע"י הקבלן, יסודרו בצורה או בפירוט כפי שיידרש ע"י המפקח. על הקבלן להיות נוכח בשעת ביקורת החשבון ע"י המפקח, הם במקום העבודה והן במשרדו.

החשבון הסופי לא יוגש לביקורת ואישור לפני בדיקת וקבלת המתקן בשלמות ע"י חברת החשמל והבזק ללא הערות. החשבונות החלקיים החודשיים יוגשו ביחד עם חישובי כמויות מפורטים עבור אותה עבודה שעליה הוגש החשבון החלקי.

כל חשבון חלקי יהיה חשבון מצטבר, אשר יכיל בתוכו את כל החשבונות הקודמים. המפקח ידריך את הקבלן בצורת הכנת החשבונות וחישובי הכמויות לשביעות רצונו המלאה. 

נספח ד'  בטחון - חוזה מס'______רשימת העובדים (דוגמא)

	מס' סד'
	מס' תעודת זהות
	מס' אישי בצה"ל
	שם משפחה
	שם פרטי
	שם האב
	שם הסב
	כתובת מלאה

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


חתימת הקבלן   _______________________

ימולא אך ורק על ידי המציע הזוכה

נספח ה' - כתב ערבות
שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד 

ממשלת ישראל 

באמצעות המשרד לביטחון הפנים

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________________

(במילים______________________________________________)

_____________________________מתאריך__________________
                                                                       (תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: _______________________(להלן "החייב") בקשר עם מכרז מכרז פומבי 9/11 –  בקשה לקבלת הצעות מחיר עבור אספקת והתקנת 2 מערכות UPS KVA80 – Fכ"א

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך __________עד תאריך  _______________.

            דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

                         שם הבנק/חב' הביטוח

          ____________________                       ____________________
    מס' הבנק ומס' הסניף                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

____________         ________________                    ____________             

          תאריך                    שם מלא                                     חתימה וחותמת 

נספח ו' . הצהרה לשמירת סודיות חובת נאמנות והעדר ניגוד עניינים

1. 
אני, החתום/מה מטה:

         שם:______________ ת"ז:______________כתובת:______________ טלפון ____________  מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כלפי המשרד לביטחון הפנים (להלן – "המשרד"), כדלקמן:

א.
שמירת סודיות:
1. לשמור בסוד ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשם כך, את כל המידע המסווג שיובא לידיעתי.
2. לא לעשות שום שימוש במידע שיגיע אליי מכוח ההתקשרות עם המשרד בקשר ל________________________________ (להלן - ההתקשרות), אלא לצורך ההתקשרות בלבד.

    ובכלל זה: 

1. לא להעביר, להודיע, למסור, או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אלי בהקשר עם ההתקשרות למתן השירות למשרד ועל פיה, תוך תקופת ההסכם, לפניה ולאחריה.
2. לא לפרסם, ולא להתיר לעובדי ו/או לכל אחר הנודע לעניין, לפרסם כל דבר הקשור בהתקשרות, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, לרבות נתונים, תוצאות ההתקשרות, ניתוח אחר או כל הנובע ממנו, אלא אם קיבלתי את הסכמת המשרד מראש ובכתב.

3. לוודא שהמידע בקשר להתקשרות יטופל כמידע מסווג ולא יגיע לידי מי שאינו מוסמך לקבלו.  ובכלל זה לא להוציא מסמך כלשהו ממקומו ללא אישור המשרד ולדאוג לשמירה במקום בטוח של כל חומר, מסמכים, מידע וכד' והקשור בביצוע ההתקשרות ושניתן בידי.
4. לוודא כי תשמר הסודיות כאמור גם על ידי המועסקים על ידי וכל מי שמידע הכרוך בביצוע ההתקשרות יובא לידיעתו על ידי וכי אחתים אותם על הצהרת סודיות זו וכי תשמר סודיות הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות הנתונים והמסמכים הקשורים בביצוע ההסכם. 

3. ידועות לי חובותיי עפ"י סעיפים 118 ו- 119 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 וכי גילוי המידע המסווג ו/או שימוש בו בניגוד להצהרות דלעיל מהווה עבירה לפי סעיפים אלה.

4. אני מקבל/ת על עצמי לשאת בכל אחריות משפטית אזרחית לתשלום נזקים ופיצויים לכל מי שיפגע מפרסום פרט כלשהו של החומר שקיבלתי או שהפקתי במסגרת ההתקשרות עם המשרד ונגרם כתוצאה מעבודתי לרבות עבודת עובדי ו/או מי מטעמי. 
ב.
חובת נאמנות והעדר ניגוד עניינים:
1. ידוע לי כי אני חב חובת נאמנות כלפי המשרד בלבד בכל הקשור להתקשרות ואפעל למען מימוש חובת נאמנות זאת בין במישרין ובין בעקיפין.

2. אני מצהיר בזאת כי אינני מצוי במצב של ניגוד עניינים או אפשרות של ניגוד עניינים בין האינטרסים של המשרד בקשר להתקשרות ובין אלה שלי או של גורם אחר כלשהו שאיננו המשרד ואני מתחייב שלא להימצא בעתיד במצב של ניגוד עניינים כאמור לא במישרין ולא בעקיפין ואם אקלע למצב כזה אפעל מיד להפסקתו ואודיע על כך מיד לנציגי המשרד ואפעל ככל שאלה ימצאו לנכון להורות לי.
3. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל:

1. ידוע לי כי  אהיה מנוע מלהשתתף בכל תהליך מכרזי או אחר שייגזר מתוצאות עבודת הייעוץ  נשוא פנייה זו. 

2. אני מתחייב להודיע למשרד בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי, מקצועי, עסקי או פיננסי  בין פעילותי/פעולות משרדי/יועץ המועסק על ידי בייעוץ נשוא פנייה זו לבן מי מהחברות (לרבות חברות אם, חברות אחיות וחברות בנות)/ גופים/ קבלני משנה/ יועצים הקשורים לחברות וגופים או מי מטעמם, שיתמודדו במכרז/ פנייה/ אחר- לביצוע ההדרכה (גורם מבצע) הנגזרת מהשירות נשוא פנייה זו, כפי שעניין זה עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים.  
___________               ____________                               ______________    
    שם המצהיר                              תפקיד                                                                  חתימה

                      __________

                                   תאריך

נספח ז' -  הצהרת יצרן

נספח ח'
תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________, שהוא הגוף המבקש להתקשר עם הממשלה (להלן – "הגוף"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 
2. בתצהירי זה, משמעות המונחים "בעל זיקה", "הורשע" ו-"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. 
(מחק את המיותר) 
· הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, אשר נעברו אחרי יום 31 באוקטובר 2002.
או

· הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, אשר נעברו אחרי יום 31 באוקטובר 2002, אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה . 
3. הגוף הינו "תושב ישראל". 
(מחק את המיותר)
· הגוף ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה, בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, אשר נעברו אחרי יום 31 באוקטובר 2002.  

או
· הגוף ו"בעל זיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה, בעבירה לפי חוק  עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, אשר נעברו אחרי יום 31 באוקטובר 2002, אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה
4. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
_______________

אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה הפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

  __________                ______________________
  
      ____________


      תאריך                       חותמת ומספר רישיון עורך דין 
          
         חתימת עו"ד 
נספח ט'. הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות
רק אם המציע הוא אדם פרטי:

אני החתום מטה מתחייב כי לצורך מתן השירות נשוא פנייה זו אעשה שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות בעלות רישיון שימוש.
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נספח י'  ביטוח  - אישור קיום ביטוחים

לכבוד 

מדינת ישראל – המשרד לביטחון הפנים

א.ג.נ.,

                              הנדון:  אישור קיום ביטוח.
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _______________________________(להלן "הקבלן") 

לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשר לאספקת מערכות אל – פסק כולל התקנה, הרכבה, טיפול, תיקון ותחזוקה  עבור המשרד לביטחון הפנים,  את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. כלפי עובדיו  בכל תחומי מדינת ישראל   והשטחים המוחזקים. 

2. גבולות האחריות לא יפחת מסך   5,000,000 דולר לעובד, למקרה  ולתקופת הביטוח (שנה).
3. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – המשרד לביטחון הפנים  היה ונטען לעניין קרות תאונת 

    עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם  כלפי מי מעובדי הקבלן.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל 

    תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

2.  גבולות האחריות שלא יפחתו מסך   1,000,000 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  (שנה). 

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

4. כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהקבלן או כל איש שבשירותו  פועלים או 
    פעלו בו, בעת קרות מקרה הביטוח, מבוטל;
5.  הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –  המשרד לביטחון הפנים  ככל שייחשבו אחראים למעשי  

     ו/או   מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו. 

ביטוח חבות המוצר 

1.  כיסוי נזקי גוף ורוכש על פי פקודת הנזיקין וחוק האחריות למוצרים פגומים בגין אספקת מערכות אל 

    – פסק והציוד הנלווה אשר יסופקו ויותקנו במשרד לביטחון הפנים כולל  שרותי התקנה, הרכבה, 

    טיפול, תיקון ותחזוקה.

2.  גבולות  אחריות שלא יפחתו מסך 500,000  דולר ארה"ב למקרה ולשנה.

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

4.  הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –  המשרד לביטחון הפנים  ככל שייחשבו אחראים למעשי 

    ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו. 

כללי
בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים:   מדינת ישראל – המשרד לביטחון הפנים,    

      בכפוף     להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על  

     ידינו הודעה מוקדמת של  60  יום לפחות במכתב רשום לחשב המשרד לביטחון הפנים במטה הארצי 

     בירושלים.

3.  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל- המשרד לביטחון 

     הפנים ועובדיהם, ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

4.  הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל  החובות  

     המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

6.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים 

     ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני  המזכה במלוא 

     הזכויות על פי הביטוח.

7.   תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט".

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

                                                                                     בכבוד רב,

                                                                   ___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשי המבטח  וחותמת המבטח

מכרז מס' 9.11 – בקשה לקבלת הצעות מחיר עבור אספקת והתקנת 2 מערכות UPS
מכרז מס' 9.11 – בקשה לקבלת הצעות מחיר עבור אספקת והתקנת 2 מערכות UPS

