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המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
קמ"ט איכה"ס

הנדון: מכרז 37/17 - הנחת מיכלי רקב לבתי בד ולמערכת ביוב עבור המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון  

מענה לשאלות הבהרה

1. להלן שאלות הבהרה שנשלחו למנהל האזרחי אודות המכרז שבנדון עד למועד האחרון לשליחת שאלות ההבהרה, והמענה להן, המופץ ביום 13.9.17 בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.
2. להזכירכם, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו 25.9.17 עד השעה 12:00. 
3. כלל המציעים נדרשים לקרוא ולהכיר את השאלות ואת התשובות, ולצרף מסמך זה, כשהוא חתום בכל עמוד ע"י מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה, למסמכי המכרז בעת הגשת הצעתם.
4. מסמך זה מהווה חלק ממסכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לבין מסמך זה, יגבר האמור להלן.

	כללי

	1
	 
	שאלה: האם מתוכנן סיור קבלנים?

	 
	 
	תשובה: לא מתוכן סיור.

	 
	 
	שאלה: האם יש רשימת אתרים ראשונית?

	 
	 
	תשובה: אין רשימת אתרים מוגדרת בשלב זה. השירותים יינתנו בעיקר בצפון השומרון ובאיזור יהודה. רשימה עדכנית תועבר למציע הזוכה.

	הזמנת הצעות למכרז

	2
	סעיף ב', 4, ד'
	שאלה: האם הניסיון מתייחס לעבדות הטמנה תת קרקעית של מיכלי פלסטיק כדוגמאת בורות רקב, מפרידי שומן וכו'.

	 
	 
	תשובה: לא בהכרח, נדרש ניסיון בביצוע עבודות דומות בשלוש השנים האחרונות בתחום מתן השירותים מושא המכרז.

	 
	סעיף ג', 7
	שאלה: האם עבודות המתוכננות אמורות להתבצע בפועל בשטחי A ו-B? אם כן, כיצד פותרים את הבעיה הביטחונית? בנוסף חל איסור כניסת ישראלים לשטחי A, דבר המקנה יתרון מוחלט לקבלנים פלסטינאים.

	 
	 
	תשובה: 

מתן השירותים בפועל אכן עשוי להתבצע בשטחי איו"ש לרבות באזורים A ו-B. כפי שהודגש במסמכי המכרז, המנהא"ז אינו מעניק אבטחה מטעמו לספקים.
יוער כי על פי תנאי המכרז, הקבלן הזוכה רשאי להפעיל קבלני משנה, בכפוף לקבוע בתנאי המכרז.

	מפרט טכני

	3
	 
	שאלה: האם ידוע עומק החפירות במתקנים המיועדים? 

	 
	 
	תשובה: מינוס גבוה מנהול קיים, על פי תנאי המפרט.

	 
	 
	שאלה: האם מדובר בקרקע סלעית בכל האתרים?

	 
	 
	תשובה: במכרז נכתב כי מדובר בקרקע סלעית, אך לא בהכרח.

	 
	 
	שאלה: מהו סוג הגידור המבוקש?

	 
	 
	תשובה: צינור מגולבן עובי 3/4" – למען הנוחיות, מצורף בזה שרטוט חדש.

	 
	 
	שאלה: מה האורך המקסימאלי או הממוצע של צינור ההולכה PVC מבית הבד למיכל האגירה?

	 
	 
	תשובה: אורכו של הצינור משתנה, נע בין 25-35 מטר.

	 
	 
	שאלה: על פי שרטוט בעמוד 25, האם קיימת דרישה של חיישן ומערכת התראה לגובה נוזל בתוך המיכלים?

	 
	 
	תשובה: כן, קיימת דרישה לחיישן המתאים למים/ביוב.
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