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תאור העבודה - גלילים

1. המכרז מתייחס לאספקת גלילי גז מלאים, עד לפתח מחסן הגזים של בית החולים.

2. הגלילים הנ"ל הם רכוש ביה"ח או שייכים "למאגר הארצי". ראה סימון בכתב הכמויות.

3. על הזוכה, לקחת את גלילי הגז הריקים מפתח מחסן הגזים של ביה"ח, ולשנע אותם למפעלו.
    במפעל, עליו לרוקן את שאריות הגז והלחות מהגלילים שנתקבלו, תוך יצירת ואקום, לבדוק 

    את תקינות הגליל, ובמידה שהגליל נמצא תקין, עליו למלאו בהתאם לכל דרישות הבטיחות 

    והניקיון המוכרים והעדכניים.

4. על הספק להחזיר את גלילי הגז המלאים לפתח מחסן הגזים, של ביה"ח כאשר הם תקינים 

    תיקניים וברי תוקף.

5. כל הגלילים בנפחים השונים, סוגי הגזים השונים, השייכים לביה"ח או למאגר הארצי, 

    שיתקבלו בבית החולים יעמדו בדרישות הבאות: 

1. הגליל וכל רכיביו, לרבות ברז, מכסה וכו', יהיה שמיש ללא פגיעות מכניות או בעיות קורוזיה.

     ב. הגלילים יהיו צבועים, עפ"י הנדרש במפרט G-01 .

     ג. הגלילים יהיו מסומנים, עפ"י דרישות משרד הבריאות הנוכחיות והעתידיות.

     ד. הגלילים ותוכנם, יעמדו בדרישות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 19/99 בנושא גזים לשימוש 
         ברפואה, המצ"ב כנספח ב'.

      ה. לכל הגלילים המכילים תערובות, יש לצרף תעודת אנליזה ממכון מאושר, המעיד על

          איכות התערובת והרכבה .

      ו. לכל גליל יוצמד תג שמישות המעיד על סוג הגז ואיכותו.

      ז. אין להוסיף לגליל כל אביזר או אמצעי עזר (לרבות שרשרת קישור למכסה וכו') ללא

         אישור מוקדם מביה"ח.
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6. במידה שהגליל השייך לביה"ח (מסומן בכתב הכמויות באות "B') נמצא לא תקין, על הספק 

    להודיע על כך מיידית בע"פ ובכתב למהנדס ביה"ח, ולקבל אישור בכתב לטיפול בגליל.

7. לאחר האישור, עליו לבצע טיפול שיחזירו לכשירות (שיפוץ הכולל בדיקה הידרוסטטית במידת 

    הצורך וכו').

    עלות הטיפול כפופה להצעת הספק המופיעה במפרט הטכני.

    את האישור לטיפול, יש לצרף לתעודת המשלוח המשויכת לגליל. גליל ששופץ ולא יצורף לו 

    אישור ביה"ח, לא יחויב בעלות השיפוץ.

8. במידה והגליל שנמצא לא תקין, שייך "למאגר הארצי" (מסומן בכתב כמויות באות "A" ), עליו 

    לספק כנגד אותו גליל, גליל תואם, תקין, תיקני ובר תוקף.

9. זמן האספקה המירבי להגעת הגלילים לשטח ביה"ח, יהיה עד 72 שעות ממועד הוצאת 
    ההזמנה, למעט גלילי חמצן בנפח 3 ליטר ו – 5 ליטר, שזמן אספקתם לא יעלה על 48 שעות.

10. הרכב הייעודי השייך לחברה הזוכה, ישמש את הספק למסירת הגלילים המלאים ולהחזרת 
      הגלילים הריקים, באותה הובלה..

11. ביה"ח שומר לעצמו את הזכות לבקר במפעל הספק שיזכה, במהלך תקופת החוזה,

      בהתראה של שעתיים, בכדי לעמוד מקרוב על התהליכים המתבצעים.

12. אי עמידה באחד או יותר מהסעיפים הנ"ל, יחשב להפרה יסודית של החוזה, מבלי לגרוע 

      מהאמור לעיל, אי עמידה באחד מהסעיפים הנ"ל תחייב את הספק להחזיר את הגליל למפעל 
      על חשבונו ולספק גליל חלופי העומד בכל הסעיפים הנ"ל תוך 18 שעות. 
      לחלופין, יוכל ביה"ח לפנות לספק אחר לביצוע העבודה, תוך ניכוי העלות מהסכומים 
      שאמורים להיות משולמים לספק.
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הובלה ושינוע - גלילים

1. הגלילים יתקבלו ויסופקו עד לפתח מחסן הגזים של ביה"ח (על ריצפת פתח המחסן).

2. המחיר שימלא הספק בכתב הכמויות, יכלול את מחיר תכולת הגלילים ושינועם, ללא חיוב 

     נפרד להובלה עצמה.

3. כל המחירים בכתב הכמויות – לא כוללים מע"מ.
4. אין להוסיף הערה או הבהרה בהצעה המתייחסת לנושא ההובלה בפרט או כל נושא אחר 

     בכלל .

5. הובלה ממוצעת שנתית כוללת :

I. מנה של כ- 10 גלילי גז שונים, כשתדירות המילוי הממוצעת השנתית היא פעם ב – 10

      ימים.

II. מנה של כ- 30 גלילי חמצן בנפח 3-5 ליטר, כשתדירות המילוי הממוצעת השנתית היא 

     פעם ב – 2-3 ימים.

      על הספק לדאוג שתמהיל המנות המסופקות, יעמוד בדרישות הנ"ל. 
      מובהר כי שינוי בממוצע השנתי, לא יגרע ו/או יוסיף, לתעריפים שיקבעו בתנאי מכרז זה.

 6 .בתצורת העבודה השגרתית יגיע הספק לביה"ח לכל היותר תוך 48* שעות מקבלת ההזמנה     

     מהמחסן הטכני. עם הגעתו, יפרוק הקבלן את הגלילים שהוזמנו, ויעמיס גלילים ריקים 

     ממלאי ביה"ח. לעיתים (עד 8 מקרים בשנה) יידרש הספק לעמוד בזמן הספקה מינימלי של 

     24 שעות מרגע קבלת ההזמנה מבית החולים. 

7. הגלילים יילקחו / יגיעו לביה"ח בשעות העבודה המקובלות בין השעות 07:30 – 15:00.

    הגלילים שיתקבלו, ילוו בתעודת משלוח, המציינת בין היתר את סוגי הגלילים וכמותם. 
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8. ההובלה תתבצע אך ורק ברכב המיועד להובלת גלילי גז, עפ"י כל הוראות הבטיחות 

    הרלוונטיות בהווה ובעתיד, ועפ"י כל ההנחיות הרלוונטיות המופיעות במפרט G – 01  או  

    מפרט אחר שיחליפו בעתיד. 

 9. הנהג המוביל ילבש בגדים נקיים ללא שמן, וישתמש בכל אמצעי הזהירות והבטיחות 

     הנדרשים.

10. הנהג המוביל לא יעשן בכל זמן שהותו במתחם בית החולים.

11. אי עמידה באחת מהדרישות הנ"ל, מהווה הפרה יסודית של החוזה, ויאפשר לבית החולים 

      לפנות לספקים אחרים.

12. על הנהג המגיע לשטח ביה"ח, להישמע לכל הוראות הבטיחות המקובלות בביה"ח.

      ביה"ח שומר לעצמו את הזכות לפסול נהג שלא יעמוד בדרישות אלו.  

* במידה וביה"ח לא יממש את דרישות המילוי לגבי גלילי החמצן בנפחים 3 ו – 5 ליטר, הדרישה 

    תשתנה ל – 72 שעות.
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כללי:

1. אין בית החולים מתחייב לרכישת כמות מסוימת של גז כלשהו.

2. אין בית החולים מתחייב להצעה הזולה ביותר.

3. אין בית החולים מתחייב לתדירות המילוי (תדירות ההזמנות מהספק).

4. אין בית החולים מתחייב לרכישת כל סוגי הגזים ונפחי הגלילים המופעים במפרט הטכני.

5. אין בית החולים מתחייב לרכישת כל סוגי הגזים מאותו ספק.

6. הצעת הספק תיבחן כפונקציה של עלות הגליל וכמות הצריכה המשוערת השנתית.

7. הצעות כל הספקים יבחנו עפ"י אותה אמת מידה של מחיר.

8. המכרז מתייחס רק לסוגי הגזים וסוגי שיפוצי הגלילים המופעים בכתב הכמויות, סוגי גזים

    אחרים (שאינם מופעים בכתב הכמויות) ירכשו עפ"י שיקולי ביה"ח. 

9. החוזה ייחתם ל – 12 חודשים ו/או עד גמר המלאי (כמות משוערת) הרשום בכתב הכמויות, עם אופציה של ביה"ח ל – 3 תקופות הארכה נוספות, בנות שנה כל אחת. כלומר בסה"כ עד ארבע (4) שנים.
10. התשלום יבוצע תוך שוטף + 60 יום, ממועד אישור העבודה, ע"י הגורם המקצועי.
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