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   שירות בתי הסוהר

 מנהל תמיכה לוגיסטית

 מחלקת רכישות  - ענף מכרזים
מכרז פומבי מס' – 156/2012
תחזוקת מערכות גילוי אש ועשן
וכיבוי אש אוטומטי בגז, מסוג "טלפייר" ושינויים והתקנות במערכות קיימות וחדשות 
  





יוני 2012
תוכן עניינים
מסמך א' -------- תנאים כלליים והזמנה להגשת הצעות

מסמך ב' -------- מפרט

מסמך ג' -------- תנאים ביטחוניים כלליים
מסמך ד' -------- נספחים
מסמך ה' -------- הסכם

מסמך ו' -------- טופס הצעת מחיר 
מסמך א' 

תנאים כלליים
מכרז פומבי מס' – 156/2012
תחזוקת מערכות גילוי אש ועשן
וכיבוי אש אוטומטי בגז, מסוג "טלפייר" ושינויים והתקנות במערכות קיימות וחדשות
1. תיבה מס' 5
1.1 הנכם מוזמנים בזה להגיש לשב"ס הצעת מחיר לאספקת הטובין או השרות המפורטים במפרט המצ"ב. פרטים נוספים ניתן לקבל במח' הרכישות בנציבות שרות בתי הסוהר ברמלה, בימים א' - ה' – טל': 6847 /08-9776347.

1.2 את מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת תשלום של 500 ₪  (שלא יוחזר) אשר יש להפקיד בבנק הדואר מספר חשבון  024782-2 בציון מספר מכרז. טפסי המכרז ימסרו כנגד הצגת הקבלה בשב"ס, מחלקת רכישות ענף מכרזים , מפגש הרחובות תל חי ושדרות ירושלים (על יד  תיכון רמלוד) רמלה.
1.3 הנחיות לאינטרנט
1.3.1 ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת הבאה: http://www.mr.gov.il/
1.3.2 למען הסר ספק, הנוסח הקובע הינו הנוסח שיימסר למשתתפים במחלקת הרכישות (כולל שינויים או עדכונים שעשויים לחול ושיימסרו למי שרכש את מסמכי המכרז) יש להגיש את המכרז רק על גבי מסמכי המכרז שנקנו כדין.
1.3.3 רצוי להקדים ולרכוש את מסמכי המכרז על מנת לקבל (ככל שיידרש) עדכונים למכרז במועד. 
2. על המציע למלא את טופס הצעת המחיר המצ"ב, לחתום עליו ולהניחו במעטפה סגורה, ללא פרטי הזיהוי של המציע, בתיבת המכרזים לעיל, על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז ומספר התיבה.
3. המועד האחרון לקבלת ההצעה הוא: עד לתאריך  23/07/2012  שעה 12:00.
4. בשאלות הבהרה יש לפנות בכתב לרמ"ח רכישות באמצעות פקס: 08-9194084     
         
           לא  יאוחר מתאריך 02/07/2012 שעה 16:00.

5. כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות שיעשו ע"י המציע במסמכי המכרז בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.
6. עורך המכרז ו/או מנחה כנס/סיור הספקים לא יענה על שאלות הנשאלות במהלך כנס/סיור ספקים. בתחילת הכנס/סיור הספקים יבהיר מנחה כנס/סיור הספקים כי הכנס/הסיור נועד לצורך הצגת המקום הפיזי או הבהרת המכרז מעבר לאמור במסמכי המכרז, כי אין באמור בכנס/סיור כדי לחייב את עורך המכרז, וכי שאלות יועברו בכתב בהתאם להליך שאלות הבהרה ומענה עליהן. 


7. ההשתתפות במכרז תהיה מותנית בהמצאת מסמכים אלה:

7.1 אישור תקף מפקיד שומה או מנהל המכס והמע"מ לרבות מעובד הכפוף להם שמינו או מרו"ח או מיועץ מס והמעיד שהמציע:

7.1.1 מנהל את פנקס החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או שהוא פטור מלנהלם.
7.1.2 נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ.
7.2 נסח חברה/שותפות עדכני
המציע (במידה והמציע הינו חברה/שותפות) יצרף להצעתו נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים ,בו יצוין כי למציע אין חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה. במידה והמציע הינו חברה -  בנוסף לאמור, יצוין כי החברה אינה חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. 
את הנסח ניתן להפיק דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il (בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה").
7.3 ערבות בנקאית בלתי מותנית ע"ש המציע / המחאה בנקאית לפקודת שירות בתי הסוהר 
      ע"ס 13,000 ₪ . תוקף הערבות עד לתאריך 25/11/2012.
7.3.1 ניתן לקבל ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק ובלבד שנחתמה ע"י החברה עצמה ולא ע"י הסוכן שלה.

7.3.2 אי דיוק באחד מפרטי הערבות עלול לפסול את ההצעה.

7.3.3 באם לא תתקבל ההצעה, תוחזר הערבות מיידית למציע. 
7.4 אישור רו"ח או עו"ד בדבר בעלי זכות החתימה בתאגיד (אם המציע הינו תאגיד).
7.5 תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו' 1976.
7.6 אישור רו"ח/עו"ד בדבר היות המציע (במידה והינו תאגיד) חברה פעילה שאינה מצויה בתהליכי כינוס נכסים. 
7.7 על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הקבועים בסעיף 2 למפרט הכללי ולצרף את כל האישורים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, כאמור.
7.8 לא יצורף איזה מהמסמכים או שהמסמך שצורף אינו תואם הנדרש - רשאית ועדת המכרזים של המזמין, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ההצעה או להתיר למציע להשלים החסר. 
7.9 כל התניה על תנאי מתנאי המכרז, ולרבות זמן אספקה, תקופת התקשרות, תוקף ההצעה, תנאי ההצמדה וכדומה  תחשב כבטלה. במידה ויודיע שב"ס למציע על זכייתו במכרז בכפוף לבטול התניותיו כמפורט בסעיף זה, והמציע יסרב יהיה שב"ס רשאי להעביר הזכייה למציע הבא אחריו.
7.10 אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' בין אם במסמכים עצמם, ובין אם באי התאמה לחוקים, צווים, תקנות וכד', או שיהיה לו איזה ספק שהוא בקשר למובן המדויק של איזה סעיף או פרט, עליו להודיע על כך בכתב, לראש מחלקת רכישות.
7.11 כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך קבלת הצעתו ו/ או מסמכים שיסופקו, אם יסופקו למשתתפים כהשלמה, הם רכושו הבלעדי של שב"ס הם מושאלים למציע ועליו להחזירם לשב"ס לא יאוחר מהמועד הנזכר בסעיף 2 לעיל, בין אם יגיש ובין אם לא יגיש את הצעתו. אין המציע רשאי להעתיקם ו/ או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, לבד מהגשת ההצעה לשב"ס. התשלום ששילם המציע למזמין לצורך קבלת מסמכי המכרז בהשאלה, לא יוחזר.
8. המציע הזוכה במכרז יפקיד בידי שב"ס ערבות בנקאית, בלתי מותנית ע"ס 5% מסכום ההתקשרות השנתית כולל מע"מ, עם קבלת ההזמנה המאושרת או עם חתימת ההסכם.
9. תקופת ההתקשרות תהא למשך שנה עם אופציה לשב"ס להאריך ההתקשרות עד שלוש שנים נוספות או חלקן.
10. הצעת המחיר תוגש במטבע ישראלי.
11. שב"ס יהיה רשאי להרחיב אספקת הטובין/שירותים נשוא מכרז זה בהיקף של עד 50% מהיקף ההתקשרות השנתית . על הרחבת ההתקשרות יחולו הוראות מפרט זה ותנאי ההתקשרות המקורית.
12. תנאי הצמדה
כמפורט בנספח הצמדה הרצ"ב.
13. תוך תקופה של 120 יום יהיה שב"ס רשאי לדרוש מן המציע להתקשר עימו בהסכם או בהזמנה על פי תנאי מכרז זה ובהתאם להצעתו ולהתחייבותו של המציע בתנאי מכרז זה. המציע מתחייב לחתום על הסכם / הזמנה עם שב"ס בהתאם להצעתו עפ"י התנאים כמפורט במכרז זה.
14. לא קיים המציע התחייבויותיו כאמור לעיל, יהיה שב"ס רשאי לפיצויים קבועים ומוסכמים מראש, בנוסף לכל סעד נוסף על פי כל דין בגין הפרת התחייבותו.

15. א.  תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז (להלן:- "הספק") יהיו עפ"י מכרז זה והתנאים 
   הכלליים לאספקת טובין / שירותים (להלן: - "התנאים הכלליים ") המצ"ב, ובהתאם לתנאי ההזמנה שתוצא לספק, ואשר לשב"ס הזכות לשנותה על מנת להתאימה    
        לצורכי מכרז זה. 

2. בכל מקרה של ניגוד בין התנאים הכלליים המצ"ב לבין התנאים המפורטים בגב ההזמנה כוחם של התנאים הכלליים עדיף.
3. במידה ויצורף הסכם מיוחד לאספקת הטובין/שירותים נשוא המכרז ו/או יצורפו תנאים מיוחדים להזמנה יהיה כוחם של ההסכם המיוחד ו/או התנאים המיוחדים עדיף על כוחם של התנאים הכלליים. הוצאות הביול בגין ההסכם ו/או ההזמנה יחולו על הספק.

16. שב"ס שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה בין מספר מציעים שונים ו/או לקבל רק חלק מההצעה ו/או לא לקבל אף הצעה כלל. שב"ס יהיה רשאי לקבוע זוכה חלופי במכרז למקרה בו תופסק התקשרות עם הזוכה במכרז כל סיבה שהיא.

17. המשרד לבטחון פנים, משטרת ישראל ושירותי הכבאות וההצלה בישראל יהיו רשאים להצטרף למכרז במהלך ניהולו ומימושו של ההסכם/ מכרז.
18. ההצעה המתאימה ביותר תיבחר תוך התבססות על אמות המידה כמפורט במפרט.
19. תנאי תשלום
תוך 30 יום עד 60 יום ממועד קבלת הטובין/ השרות/ העבודה או מיום הגשת החשבונית, מאוחר מבין שניהם. (במניין ימים אלה לא תילקח בחשבון התקופה שבה הומצאו לשב"ס טובין פגומים או חסרים, חשבונית שגויה ו/או הומצאו שלא עפ"י תנאי ההתקשרות).

20. מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בתל- אביב.
21. תינתן העדפה לטובין תוצרת הארץ בשיעור 15% בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ, וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה- 1995 (להלן: "התקנות"). כתנאי לקבלת העדפה כאמור, על המציע לצרף אישור רו"ח המעיד על עמידתו בתנאים הקבועים בתקנות.
22. א.   הצעת המציע תיחשב כניתנה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי   
          אם יקבע כזוכה, תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז.
  ב.

  רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי, יציין        בדף ניפרד  את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו בדבר היות  החלקים כאמור בגדר סוד מקצועי. ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה בשל סוד מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. מחירי ההצעה בכל מקרה לא יחשבו כסוד מסחרי או מקצועי.
   ג.    ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת מציע בטענה של סוד מסחרי או  
          סוד מקצועי אם היא אינה מנומקת ו/או בשל סימון גורף בהצעה.
הערות

1. הצעת מחיר יש לציין על גבי טופס זה, או על גבי טופס נספח במידה ומצורף כזה במסמכי המכרז.
2. המען לאספקה: כמפורט במפרט.
3. האריזה, ההובלה ועלויותיהן יחולו על הזוכה במכרז.
4. במידה ומדובר באספקת טובין,  הזוכה במכרז יידרש להציג דוגמא לאישור טרם התחלת הייצור הסדרתי.
5. על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז- המפרט, ההסכם הודעות התיקון (במידה וקיימות) -  חתימה + חותמת מורשה/שים החתימה מטעם המציע. 
6. את ההצעה יש להניח אישית בתיבת המכרזים הרלוונטית (אין לשלוח ההצעה בדואר).
ה צ ה ר ת   ה מ צ י ע
1. הנני מצהיר כי המחירים הכלולים בהצעתי הינם קבועים וסופיים.

2. הנני מצהיר כי קראתי את כל תנאי המכרז ומסמכיו והם מקובלים עלי ומהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי זאת.
3. הנני מצהיר כי אם שב"ס ידרוש ממני תוך 120 יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז לחתום על הסכם/הזמנה, עפ"י המפורט בהצעתי לעיל, אחתום עימו על הסכם/הזמנה כאמור.
4. הנני מתחייב לספק את ההזמנה הראשונית של שב"ס במועד שצויין במסמכי המכרז ו/או שצויין על גבי ההזמנה.
5. ידוע לי כי אם אפר התחייבויותיי האמורות במסמכי המכרז, שב"ס יהיה רשאי לכל סעד אחר עפ"י הדין. 
6. ידוע לי והנני מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל תובענה הקשורה למכרז זה הינה לבתי המשפט בתל- אביב.
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	/               /

	חתימה וחותמת המציע
	
	תאריך


אישור רו"ח / עו"ד
הריני מצהיר בזאת כי הפרטים המופיעים לעיל הינם פרטיו הנכונים של המציע  __________________

אשר אני משמש כרואה החשבון / עו"ד שלו וכי החתימה הינה חתימתו של מורשה החתימה מטעם המציע. 
ולראיה באתי על החתום
	
	
	
	
	
	
	

	תאריך
	
	שם
	
	ת.ז
	
	חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח


נספח הצמדה למכרז מספר 156/2012
המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז
(הספקת טובין/ שירותים/ עבודה) 

1. מחירי התקשרויות לרכישת טובין, שירותים ועבודות לרבות עבודות בינוי וסלילה, ניתן להצמיד לשינויים במדד הרלוונטי אך ורק אם זו התקשרות האמורה להימשך מעבר לתקופה של 18 חודשים.

1. שם המדד:       
מדד מחירים לצרכן- כללי- לוח 11 המתפרסם בירחון 

לסטטיסטיקה של מחירים מאת הלשכה  המרכזית 

לסטטיסטיקה.

2. מדד בסיס:
מדד חודש דצמבר שנת 2013
3. מדד קובע: 
המדד האחרון הידוע במועד הגשת החשבונית, בכפוף לאמור בסעיף 
קטן ו'.

4. מחיר בסיס:
המחירים שהוצעו במכרז.

	     מדד קובע בנקו')

1 - __________

     מדד בסיס (בנקו')


5. חשוב ההצמדה יהיה כדלקמן:

6. עדכון המחיר יהיה החל מיום  23/01/2014 בהתאם למדד הידוע במועד הגשת החשבונית. 
7. במידה והמועד האחרון להגשת הצעות יידחה - מועד התחלת עדכון המחיר יידחה בהתאם.
8. בנוסף לאמור ב - סק' ז' לעיל, יודגש כי עדכון המחיר ייעשה אחת לשנה בכפוף לבקשת המציע, החל ממועד האישור - עבור חשבוניות עתידיות.
2. עם אספקת הטובין/ השירות/ העבודה עפ"י תנאי ההזמנה/ ההסכם, יגיש הספק חשבונית שתפרט בנפרד את המחיר הבסיסי ואת הפרשי ההצמדה עפ"י החישוב דלעיל. החשבונית הנ"ל תהיה סופית, מעבר להפרשי ההצמדה שפורטו לעיל לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת התייקרות או אחרת. למען הסר ספק ,מובהר כי ספק לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה רטרואקטיביים. החישוב יתבצע מרגע הגשת הבקשה ע"י  הספק מותנה באישור שב"ס.
3. כפוף לחוק יציבות המחירים במצרכים ובשירותים (הוראות שעה) התשמ"ה 1985 וכל צו שהוצא על פיו או כל דבר חקיקה אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו וכל חיקוק נוסף המסדיר התקשרויות במשק.

4. זכותו של שב"ס לבדוק ולשנות, בתום כל שנה, שיטת ההצמדה, בהתאם לתנאים המשתנים במשק.

5. בכל מקרה של שינוי במיסים העקיפים בתקופת המכרז, תעוקר השפעת השינוי ותחושב התוספת, או ההפחתה הנובעים מהשינוי.
6. על אף האמור בסעיף 1 ו' לעיל, אם במהלך 18 חודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ממועד תחילת ההתקשרות, תעשה התאמה לשינויים כדלקמן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד, שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את 4% , לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבון. 
7. במקרה של עליית מחירים חדה, עקב שינוי במחירי חומרי ה בעולם ו/או שינויים אחרים, הספק רשאי יהיה רשאי להגיש בקשה לאישור שינוי המחיר בהתאם.
במקרה של ירידה חדה במחירים, לשב"ס שמורה הזכות לעדכן את המחירים בהתאם.

8. תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
אני הח"מ __________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
1. הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך  מכרז מספר 156/2012 (להלן:"המציע"). 
2. אני מצהיר/ה כי הנני מורשה חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 
3. בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "תושב ישראל" ו"בעל זיקה" כהגדרתם  בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. 
4. המציע ו"בעל זיקה " אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  הוגנים ) התשנ"א - 1991 (להלן – "חוק עובדים זרים " ) בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז האמור בסעיף 1 לעיל (להלן " מועד ההגשה " ).
5. המציע ו"בעל זיקה " אליו לא הורשעו לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן – "חוק שכר מינימום" ) בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.
6. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
	
	
	
	
	
	
	

	תאריך
	
	שם
	
	תפקיד
	
	חתימה וחותמת


אישור עורך/ת הדין
אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
	
	
	
	
	

	תאריך
	
	מס' רישיון
	
	חתימה וחותמת


אישור  רואה  חשבון  לעניין  העדפת  תוצרת  הארץ

לכבוד

ועדת המכרזים 

שרות בתי הסוהר

הנדון:- הצעת _________________________ במכרז מס' ________ /_______

                                                          (שם המציע)

1. עיינתי בהצעת המציע _________________ במכרז מס' _______ (להלן:-"ההצעה"). 




         (שם המציע)

2. הריני לאשר כי פריטים אלו:
· ___________________________________________________
· ___________________________________________________
· ___________________________________________________
· ___________________________________________________
     שבהצעה הינם "טובין מתוצרת הארץ" כהגדרת מונח זה בתקנות חוק חובת המכרזים    
     (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התש נ"ה  - 1995 (להלן:- "תקנות 

     תוצרת הארץ").

3. שיעור "המרכיב הישראלי במחיר ההצעה", כהגדרת מונחים אלה בתקנות תוצרת הארץ, לגבי הפריטים דלעיל היינו כדלקמן:         

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. אישור רואה חשבון להצהרה

	
	
	
	
	

	תאריך
	
	שם רו"ח
	
	חתימה וחותמת רו"ח


תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה
1. אני עו"ד/רו"ח ______________________ מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 
2. המחזיקה בשליטה בתאגיד / עסק ______________________ הינה: 
	
	
	

	גב'
	
	מס' ת.ז


	
	
	
	
	

	תאריך
	
	שם עו"ד/רו"ח
	
	חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח


תצהיר בעלת השליטה
אני _____________________________ מס' ת.ז.   _____________________
 
מצהירה בזאת כי התאגיד /העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 2 ב' לחוק חובת  המכרזים  התשנ"ב – 1992 .
	
	
	
	
	

	שם מלא
	
	חתימה
	
	חותמת


כתב התחייבות לשמירה על סודיות
אני הח"מ 

	
	
	

	שם פרטי
	
	שם משפחה


	
	
	

	ת.ז
	
	כתובת


מתחייב זאת כדלקמן:

6.1 לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע עקב ביצוע הסכם מיום ____________ ולא להעביר, למסור או להביא לידיעת כל אדם או גוף כל ידיעה (לרבות בדבר סדרי בית הסוהר, שמירה בו, פרטי סוהרים ואסירים) שתגיע אלי בקשר עם ביצוע ההסכם הנ"ל.
6.2 להישמע להוראות הסוהרים ועובדים אחרים של שרות בתי הסוהר כל עת שהותי בתחום בית הסוהר.

6.3 לא ליצור קשר עם אסיר כלשהוא מעבר לדרוש לשם ביצוע תפקידי לפי הסכם הנ"ל.

6.4 לא להכניס ו/או להוציא ו/או להעביר בכל דרך שהיא לתחום בית הסוהר, כל חפץ (לרבות מסמך, כספים, נייר, מזון טבק ו/או כל חומר אחר בכל צורה שהיא) שלא הותרה הכנסתו ו/או הוצאתו ו/או העברתו על ידי מנהל בית הסוהר או מי שהוסמך לכך על ידו.


אני מצהיר בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי שאי מילוי התחייבותי בסעיף 1א' לעיל תהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.
2. ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי לפי סעיף 2א', 3א', 4א' לעיל יהווה עבירה לפי פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש) התשל"ב 1971.

	
	
	

	תאריך 
	
	חתימה וחותמת המציע


מסמך ב' 

מפרט 

מכרז פומבי מס' – 156/2012
תחזוקת מערכות גילוי אש ועשן
וכיבוי אש אוטומטי בגז, מסוג "טלפייר" ושינויים והתקנות במערכות קיימות וחדשות 
1. כללי
1.1 חוברת זו מכילה את מסמכי המכרז. מסמכים אלו הינם רכושה של המדינה ואין לעשות בהם כל שימוש למעט לשם הגשת הצעה לאספקת השירות הנדרש במכרז.
1.2 המזמין (להלן: "שב"ס)  מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת שירות, תיקונים ועבודות תחזוקה שונות, שינויים, התאמות והרחבות במערכות גילוי אש ועשן ומערכות כיבוי אוטומטי בגז מתוצרת "טלפייר " (להלן השירותים / טובין).
1.3 בכל מקום בו ננקטה במכרז זה לשון זכר, הכוונה היא גם ללשון נקבה.
1.4 הצטרפות
1.4.1 משטרת ישראל, המשרד לבט"פ ושירותי הכבאות וההצלה בישראל רשאים לפנות לעורך המכרז לקבלת אישור הצטרפות לקבלת השירות מהזוכה. אישור זה, באם יינתן, יאפשר להתקשר עם הזוכה בתנאים זהים או מיטיבים לתנאי המכרז ולתנאי ההסכם (להלן – הגופים הנלווים).
1.4.2 יחד עם זאת, כל הנחה או הטבה אחרת כלשהי, מכל מין וסוג, בין בכסף ובין בשווה כסף, אשר תינתן לגוף נלווה כלשהו אשר יצטרף למכרז כאמור, תינתן מיידית גם למשרדים המצוינים בסעיף 1.4.1.
1.5 עדיפות מסמכים

1.5.1 על המציעים לבחון היטב את מסמכי המכרז ולהעלות כל סתירה שמצאו בהם, אם תימצא כזו.
1.5.2 בכל מקרה של סתירה או אפשרות לפרשנויות שונות של הנכתב בסעיפים שונים במסמכי המכרז, או בין הנכתב במסמכי המכרז לבין הנכתב בהצעת המציע – תגבר הפרשנות המיטיבה עם השב"ס ועל פי שיקול הדעת הבלעדי של השב"ס.
1.5.3 לגבי הבהרות/הודעות תיקון, יצוין כי אלה גוברות על האמור במכרז עצמו. כמו כן,           בין הבהרות שונות גוברת הבהרה מאוחרת על מוקדמת וספציפית על כללית. 
2. תנאי סף
2.1 ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות ובנוסף עפ"י המפורט להלן:
2.1.1 המציע הינו תאגיד / עוסק מורשה הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין. להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע להצעתו תעודות רלוונטיות.
2.1.2 המציע סיפק בשלוש השנים (2009,2010,2011) שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, שירותים של התקנה, הפעלה ,תחזוקה ותיקון תקלות למערכות גילוי וכיבוי אש נשוא המכרז, לרבות ביצוע שינויים והתאמות של מערכות חדשות לקיימות בהיקף כספי שלא פחת מ- 1,000,000 ₪ כולל מע"מ, לשלושה גופים/מוסדות לפחות. עמידה בתנאי זה תוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד בו יצוינו גופים/מוסדות להם סופקו השירותים נשוא מכרז זה, לרבות אנשי קשר ודרכי ההתקשרות עימם, בנוסף יצרף המציע המלצות, חוזים/הסכמים עם אותם הגופים/מוסדות.
2.1.3 למציע לפחות 3 סניפים הפרושים ברחבי הארץ -במרכז, בצפון ובדרום ובכל סניף לפחות 3 טכנאים שעברו הכשרה והשתלמות ע"י יצרן המערכות ("טלפייר") נשוא המכרז ,למתן שירותי אחזקה ותיקונים. עמידה בתנאי זה תוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד בו יצוינו מיקומם המדויק של סניפי השירות, בנוסף יצרף המציע, תעודות הכשרה והשתלמות רלוונטיות.
2.1.4 למציע מעבדה פעילה המוסמכת ע"י היצרן עם כל הציוד הדרוש לטיפול במערכות נשוא המכרז לניקוי, טיפול וכיול גלאי עשן. עמידה בתנאי זה תוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד בו תצוין הכתובת המדויקת של המעבדה. במידה ואין לרשות המציע מעבדה, יצרף המציע אישור רלוונטי המעיד על קבלת שירותים ממעבדה מוסמכת כמפורט לעיל, פעילה.
2.1.5 למציע מתקן המאושר ע"י מכון התקנים, למילוי מכלי גז לכיבוי אש מסוג  200 FM מאושר .UL להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע אישור רלוונטי. במידה ואין ברשותו מתקן מילוי, יצרף להצעתו אישור רלוונטי המעיד על קבלת שירותים ממעבדה מוסמכת פעילה.
2.1.6 למציע אישור על עמידה בתקן 9002 ISO מגוף תקינה בעל הסמכה בינלאומית מוכרת המעידה כי עבר בדיקות תקן האיכות. להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע אישור רלוונטי בתוקף.
2.1.7 למציע אישור ממכון התקנים לעמידה בתקן 1220 חלק 11 לתחזוקת מערכות גלוי אש ממוענות, אנלוגיות ואזוריות נשוא המכרז. להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע אישור רלוונטי בתוקף ליום הגשת ההצעה ועד לתום שנת השירות. בנוסף, יצרף המציע דוגמת דו"ח של בדיקת תחזוקה למערכות, המאושר ע"י מכון התקנים שבו יערוך את הבדיקות במערכות נשוא המכרז.
2.1.8 המציע הינו מוסמך מטעם היצרן "טלפייר", לביצוע, טיפול ותחזוקת המערכות נשוא המכרז ע"פ דרישות התקן הישראלי 1220 חלק 11, הנחיות ונוהלי היצרן. להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע אישור רלוונטי.
2.1.9 המציע הינו נציגו המוסמך של יצרן מערכות הכיבוי בגז נשוא המכרז. להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע אישור רלוונטי.
2.1.10 השתתפות בכנס ספקים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.
3. בדיקות מקדימות
3.1 התנאים הינם מצטברים. הצעתו של מציע שלא תעמוד באחד התנאים תידחה על הסף. למען הסר ספק מובהר בזאת כי, לא תתקבל הצעה משותפת. יתקבלו הצעות מישות משפטית אחת בלבד.
3.2 שב"ס שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציעים להגיש לו תוך 3 ימים ממועד בקשתו,               כל מידע נוסף המאמת את דרישות תנאי הסף לרבות אישורים שונים ודוגמאות. 
3.3 שב"ס שומר לעצמו הזכות לפנות לגורמים אותם ציין המציע, לשם בחינת אופן ביצוע השירות ומידת שביעות הרצון של מזמיני השירות, ויהיה רשאי שלא להתקשר עם מציע אשר הבחינה כאמור לא הניחה את דעתו ויתקשר עם מציע לפי ראות עניו.  
4. תקופת ההתקשרות
4.1 תקופת ההתקשרות ע"פ הסכם זה הנה לשנה.



            
4.2 לשב"ס תהא הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות של שנה או חלקן למשך שלוש שנים נוספות.
4.3 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאי שב"ס להביא החוזה כולו או מקצתו לידי סיום ע"י הודעה בכתב על כך למציע 30 יום מראש.
5. אומדן
5.1 היקף הטובין ו/או השירותים אשר יירכשו בפועל במהלך תקופת ההסכם יהיו על פי צרכי שב"ס כפי שאלו נוצרים ומשתנים מעת לעת.
5.2 הנתונים המובאים להלן, הינם למטרת סקירה כללית של היקף הפעילות הרלוונטית ואינם מחייבים את שב"ס בכל דרך שהיא, בכל האמור להיקף רכישת הטובין ו/או השירותים בפועל.
5.3 לאור האמור לעיל, ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של שב"ס ו/או האפשרויות התקציביות, מוסכם כי למציע הזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב.
6. מקום קבלת השירות
6.1 המציע הזוכה יספק את השירותים נשוא המכרז לכל יחידות שב"ס ומתקניו השונים וליחידות נוספות אשר יתווספו בהן מערכות גילוי אש ועשן וכיבוי אש אוטומטי במהלך תקופת ההתקשרות במכרז זה ( מצ"ב נספח ג').
6.2 שב"ס רשאי לצמצם ו/או להוסיף מתקנים ו/או מערכות גילוי אש ועשן וכיבוי אש אוטומטי במהלך תקופת ההתקשרות.
6.3 באם יתווספו בעתיד מתקנים ו/או מערכות גילוי אש ועשן וכיבוי אש אוטומטי על המציע הזוכה לספק את השירותים  גם להן, ע"פ תנאי מכרז זה. 
6.4 המציע הזוכה ייקח בחשבון את כל הנדרש ע"מ לשנע את הטובין באופן תקין ובטוח לרבות אופן השינוע, צורת האריזה, לסדרי הדיווח והתיעוד וכד' ועד הגעת הטובין ליעדו במועד שנקבע .
6.5 כל עלויות שינוע הטובין יהיו על חשבון המציע הזוכה לרבות: אריזה, הובלה, פריקה למקום היעד, ביטול זמן וכד'.
6.6 המציע הזוכה מתחייב להחליף טובין שימצאו פגומים מיד עם הודעת המזמין על כך.
6.7 בכל מקרה של שינוי בלוח הזמנים, על המציע הזוכה להודיע בכתב ומראש למזמין על סיבת העיכוב והמועד הנדחה.
7. קנסות 
7.1 במידה והמציע הזוכה לא יעמוד בדרישות המזמין ו/או במועדים שנקבעו לעיל, יהיה שב"ס רשאי לחייב את המציע הזוכה בקנסות, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, כדלהלן:
	פרמטר נבחן
	הקנס הצפוי
	הערות

	אי אספקת שרותי תחזוקה ובדיקות תקופתיות בהתאם ללו"ז הנדרש במפרט 

(כאמור בסעיפים 19,20)
	500 ש"ח
	עבור כל יום איחור

	אי הגעה לתיקון תקלה לאחר קריאה ו/או אי תיקונה בהתאם ללו"ז הנדרש 
(כאמור בסעיף 21) 
	500 ש"ח
	עבור כל יום איחור

	אי הגעה לביצוע שינויים והרחבה למערכת במועד שנקבע 
	500 ש"ח
	עבור כל יום איחור


7.2 איחור של יותר מ-5 פעמים (באופן לא רציף) ו/או ב- 5 ימים רצופים, ייחשב כהפרה יסודית של תנאי ההתקשרות ושב"ס יהיה רשאי להזמין ולבצע את העבודה באמצעות ספק אחר ולחייב את המציע הזוכה בכל העלויות הכרוכות בכך ו/או יהיה המזמין רשאי לבטל את ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לפיצוי בגין ההפרה וכל תרופה אחרת שתעמוד לזכותו.
7.3 שב"ס יהיה רשאי לנכות את סכומי הקנסות האמורים לעיל מכל סכום שיגיע למציע הזוכה בכל עניין שהוא וכן יהיה רשאי לגבותו מהמציע הזוכה בכל דרך אחרת.
7.4 תשלום הפיצויים או הניכויים, אין בו כשלעצמו משום שחרור המציע הזוכה מהתחייבותו להשלים מתן השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה.
8. התמורה
8.1 שב"ס ישלם למציע הזוכה בתמורה לביצוע התחייבויותיו, כנגד חשבוניות מס כדין את הסכומים כמפורט בהצעתו להלן ובהתאם לשירותים שינתנו בפועל (להלן: "התמורה").    
8.2 מובהר ומוסכם כי המחיר הינו קבוע וסופי וכולל את כל ההוצאות הכרוכות במתן שירות נשוא המכרז.
8.3 שום תשלום אחר או נוסף לא ישולם על ידי שב"ס במהלך קבלת השירותים או לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור קבלת השירותים ולא בקשר אתם ו/או כל הנובע מהם, לא לחברה ולא לכל אדם אחר או גוף אחר.
8.4 התשלום יבוצע תוך 30-60 יום מיום הגשת חשבונית במידה שזה יאושר על ידי נציג שב"ס, ואולם לא ישולם אלא אם החברה ביצעה עד למועד התשלום, כל המוטל עליה על פי הוראות הסכם זה וההוראות וההנחיות שניתנו על פיו ונציג שב"ס אישר זאת בכתב.
9. הרחבת ההתקשרות
9.1 משטרת ישראל, המשרד לבט"פ ושירותי הכבאות וההצלה בישראל רשאים להרחיב אספקת השירותים ו/או טובין נשוא מכרז זה לבתי סוהר / מתקנים נוספים, הקשורים באופן ישיר ומשלימים את המכרז. 
9.2 המחיר עבור השירותים / טובין הנוספים יקבע עפ"י תנאי המכרז ו/או במו"מ בין הצדדים ובלבד שסה"כ התמורה הנוספת לא תעלה על 50% מערך ההתקשרות השנתית.
10. ביטוח

10.1 המציע יהיה מבוטח על חשבונו בביטוח אחריות מקצועית, אחריות מעבידים, אחריות שילוחית ואחריות כלפי צד ג'.
10.2 מצ"ב בזה נספח ב', דרישות הביטוח, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך זה. 
10.3 כל הסתייגות / שאלת הבהרה לעניין דרישות הביטוח תובא במועד שנקבע לשאלת שאלות הבהרה כמפורט במסמך א' לעיל, לא יתקבלו כל שינויים בדרישות הביטוח לאחר קביעת הזוכה.
10.4 מובהר כי המציע שהצעתו תיקבע כזוכה תתחייב להמציא אישור על עריכת ביטוחים תוך 7 ימי עבודה מקבלת הודעה על זכייתו.
11. תאום כניסה ואישורי כניסה 
11.1 עובדים קבועים - יינתן רישיון כניסה קבוע למתקן / ליחידה . על המציע הזוכה להמציא  לשב"ס את הנתונים שיידרש לביצוע אישור הכניסה. 

11.2 עובדים לא קבועים - עובד שאין ברשותו רישיון כניסה קבוע באחריות המציע זוכה לדאוג, לתאום אשור כניסה למול קצין תמיכה לוגיסטית 24 שעות לפני הגעתו למתקן/ליחידה. 
11.3 אישור כניסה לרכב  - באחריות המציע הזוכה המורשה לתאם כניסת הרכב עם קצין תמיכה   לוגיסטית 24 שעות לפני מועד ביקור מתוכנן.  
11.4 המזמין רשאי להורות למציע הזוכה, וזאת מבלי לנמק החלטתו, לחדול מלהעסיק עובד כלשהו במתן השירות ולהרחיק כל אדם המועסק על ידו, והמציע הזוכה מתחייב להפסיק עבודת אדם כאמור במתן השירות בין במישרין ובין בעקיפין .  
11.5 הרחקת עובד המציע הזוכה, לא תפגע בביצוע הסכם זה והמציע יציב לאלתר עובד חליפי לביצוע העבודה .
11.6 קבלני משנה – המציע הזוכה אינו רשאי להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ע"פ התקשרות זו, בין כולן ובין חלקן, בין באופן קבוע או בין באופן זמני ובכלל זה לצורך העסקת קבלני משנה, אלא לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מגורמי שב"ס.
11.7 שב"ס אינו מתחייב להסכים להעסקת קבלני משנה. בכל מקרה של העסקת קבלן משנה לאחר קבלת האישור בכתב , לא יגרע הדבר מאחריותו הכוללת של המציע ומהתחייבויותיו עפ"י חוזה/מכרז זה.
12. ציות להוראות ביטחון

12.1 המציע הזוכה ועובדיו יהיו כפופים לתנאי בטחון מידע של שב"ס ולתנאי הביטחון השוטף 
במתקני שב"ס. המציע הזוכה יעסיק רק עובדים העומדים בתנאי ביטחון מידע של שב"ס.
הכניסה תינתן אך ורק לבעלי אישורי כניסה מתאימים שינופקו ע"י שב"ס.
12.2 המציע הזוכה מתחייב להגיש לשב"ס תוך 14 ימי עבודה, ממועד זכייתו, רשימה של עובדים מטעמו לצורך בדיקת ביטחון מידע והנפקת אישורי כניסה.
13. אופן מתן השירות ותיאור העבודה
13.1     העבודה נשוא מכרז זה מתייחסת לביצוע שרות תחזוקה שנתי, בדיקות תקופתיות ותיקונים הדרושים לפעילות התקינה של מערכות אוטומטיות לגילוי אש ועשן וכיבוי אש בגז מסוג "טלפייר", לרבות החלפת כל חלק הטעון החלפה, כגון: גלאים, לחצנים, צופרים ואביזרים שונים, בדיקות אינטגרציה לבין מערכות שבמכרז למערכות קצה אחרות, עדכון, תכנות והפעלה, שינויים מספרים בחייגנים, פרוק בלבד של אביזרי גילוי אש במתקנים בשיפוצים/ בתחזוקה, התקנה מלאה מחדש של עד 5 אביזרי גילוי אש אשר ניזוקו בשוגג או בזדון, שימור והגנה על מערכות ואביזרי גילוי אש בעת עבודות תחזוקה והשארתם במצב פעולה תקינה, פינוי גלאים בעלי סיכון קרינה אלקטרומגנטית וכן התאמות והשלמות במערכות עקב שינויים פנימיים במבנה, (ביצוע התקנה מעל 5 אביזרי גילוי אש –  יהיה לאחר אישור המזמין בנפרד ועפ"י מחירון החלפים המצ"ב בנספח ד').
13.2     השירות יכלול טיפולים שוטפים ותיקוני תקלות עפ"י קריאה למערכות גילוי אש ביחידות/מתקני שב"ס (מצ"ב נספח ג' - רשימת המערכות).
13.3      המזמין רשאי להורות למציע הזוכה לבצע עבודות התקנה שונות למערכות גילוי וכיבוי אש במסגרת הרחבות ושיפוצים הנעשות לפרקים במתקני המזמין. התשלום בגין עבודות אלה יבוצע על פי מחירון החלפים וההרחבות שבנספח ד'.
13.4     השרות והתחזוקה יבוצעו ע"י המציע הזוכה ע"פ ההנחיות והתקנים המקצועיים הקיימים וכמפורט להלן:
13.4.1 דרישות תקן ישראלי 1220 חלק 11 - תחזוקת מערכות גילוי אש.
13.4.2 דרישות המפרט הטכני והוראות האחזקה של יצרני מערכות גילוי אש ועשן.
13.4.3 דרישות המפרט הטכני.
13.4.4 הוראות המזמין מטעם שרות בתי הסוהר.
13.4.5  דרישות כל תקן ישראלי אחר הרלוונטי לנושא המכרז. 
13.4.6  דרישות חוק החשמל תשי"ד 1954 ותקנותיו השונות בעדכונם האחרון.   
14. תיאור כללי של המתקנים  
14.1 במתקני שב"ס הפרוסים ברחבי הארץ, מאזור קציעות ומצפה רמון בדרום ועד צומת מרר ובית שאן וצפונה קיימות מערכות גילוי אש ועשן ומערכות כיבוי אוטומטי בגז.
14.2 מכרז זה מתייחס למתן שירות, תיקונים ועבודות תחזוקה שונות ושינויים והתאמות והרחבות במערכות מתוצרת "טלפייר" בלבד.
14.3 דרישות מכרז זה כוללות טיפול בתקלות שבר במסגרת התחזוקה השוטפת.
14.4 בשב"ס קיימות מערכות וכן מיכלי כיבוי אש אוטו' בגז מסוג FM-200 , וחלקם מסוג הלון 1301, הלון 1212 , 3 – NAF וארוסול, בארונות חשמל, חדרי UPS , ארכיון ועוד.
14.5 בכל מקרה של סתירה בין הוראות מפרט זה להוראות התחזוקה וטיפולים של היצרן

     או לתקן ישראלי כלשהו, יפנה המציע מידית בכתב למזמין לקבלת הנחיות בכתב 
להמשך הטיפול, לאחר בירור הנושא מול היצרן. 
15. פריסת המתקנים בשב"ס 
15.1 מחוז צפון
· שיטה - בית אלפא.

· צלמון - צומת מרר (כ-20 ק"מ מצומת גולני).
· כרמל - בכניסה לכביש בית אורן מכביש חיפה הישן.

· מגידו. 
15.2 מחוז מרכז
· אשמורת - מצדה - בית ליד.

· השרון תל- מונד

· איילון - לוד
· מעשיהו - לוד.

· נוה תרצה - לוד.

· מרלו"ג – מרכז לוגיסטי - לוד.

· מגן  - במר"ש - לוד
· נציבות - לוד.

· ביה"ס ניר - לוד.
· מינהל מש"א – לוד

· מגורי ביה"ס ניר - לוד

15.3 מחוז דרום
· א​של - באר שבע מול מחנה נתן

· דקל - באר שבע מול מחנה נתן.
· אוהלי קידר - באר שבע מול מחנה נתן 

· נפחא - 12 ק"מ לפני מצפה רמון

· רמון – 12 ק"מ לפני מצפה רמון
· קציעות
· סהרונים – ליד קציעות
16. אופי המתקן
על המציע הזוכה להימנע מהפרעה כלשהיא לתפקוד השוטף של המתקן וינקוט בכל האמצעים  הנדרשים למניעת הפרעה לצוות שב"ס וכן לנוכחים במתקן.
17. תכניות עדות
17.1 במידה והמציע הזוכה יבצע שינויים הקשורים במיקום ציוד ,שינוי הגדרות וכתובת ציוד -
עליו לעדכן השינויים בתוכניות עדות הנמצאות אצל המזמין. העדכון יהיה ידני על גבי התוכניות הקיימות, או ממוחשב במידה וקובץ ממוחשב של המתקן נמצא בידי המזמין. 
17.2 בעבודות התקנה הקשורות בשיפוצים והרחבות ימסור המציע לאחר הביצוע 3 סטים תכניות עדות. 
17.3 מחיר הכנת התוכניות הנ"ל יהיה כלול בהצעת המחיר שתוגש במכרז זה. 
18. השמשת המערכות
18.1 תחזוקת המערכות תבוצע ע"י בדיקות תקופתיות, אחת ל- 6 חודשים ולפחות פעמיים בשנה.
18.2 עם תחילת ההתקשרות ובתוך פרק זמן שלא יעלה על 60 יום מתחילת ההתקשרות, יבצע  הזוכה בדיקה של כל המערכות הקיימות ביחידות שב"ס  ויעביר לר"צ כיבוי אש בנציבות שב"ס דוחות של הבדיקות כולל פרוט לעניין הנדרש להשמשתן ואומדן.
18.3 עלות השמשת המערכות תחול על המזמין כאשר ביצוע ההשמשה ע"י המציע הזוכה יהיה לאחר אישור המזמין בנפרד ובכתב לעניין ביצוע ההשמשה והיקפה , עפ"י המחירון המצ"ב בנספח ד'.
18.4 תחזוקת המערכות תבוצע ע"י טכנאים אשר הוסמכו ע"י יצרן המערכות.
19. בדיקות תקופתיות
19.1 המציע הזוכה יבצע בדיקת המערכות, פעמיים בשנה בפער של 6 חודשים, בדיקה חזותית ובדיקה תפעולית. הבדיקה התפעולית תבוצע תוך 90 ימי עבודה מיום קבלת הודעת הזכייה במכרז ולאחר קבלת הזמנה חתומה משב"ס. 
19.2 בדיקה חזותית למערכות תבוצע אחת לחצי שנה (בסה"כ פעמיים בשנה) כדלהלן:
19.2.1 הפעלת 2-3 גלאים בכל אזור/קומה ע"י החדרת עשן לגלאים וקבלת התרעת אש ברכזת לפי האזור /קומה (או מספר הגלאי במערכת אנלוגית).
19.2.2 
הוצאת 2-3 גלאים מהבסיס בכל אזור /קומה על מנת לקבל התרעת תקלה ברכזת לפי אזור/קומה (או מספר הגלאי במערכת אנלוגית).

19.2.3 בדיקת תפקוד נורית זיהוי חיצונית מול הגלאים הנבדקים.

19.2.4 הפעלת לחיץ אזעקת אש (ע"י מפתח ולא שבירת הזכוכית) אחד בכל אזור לקבלת התרעת אש ברכזת).
19.2.5 בדיקת תפקוד הרכזת (לפי הוראות היצרן) הבדיקה הינה ע"י הפעלת לחצני / מתגי הפיקוד השונים לקבלת אינדיקציה על פעולתם.

19.2.6 בדיקת פעולת המצברים ברכזת ע"י ניתוק הרכזת מחשמל להבחנה אם הרכזת ממשיכה לפעול על מצברים.

19.2.7 במשך כל פעולות הבדיקה יש לנתק את הצופרים כדי לא לגרום לבהלה באתר פרט לבדיקה אחת. בבדיקה זו יש להימצא ע"י הרכזת ועם השמע קול הצופרים להשתיקם על מנת לוודא תקינות הצופרים.

19.2.8 בדיקת החייגן למתן מעביר הודעה בעת הגילוי.

19.2.9 מערכות המפעילות כיבוי בגז - יש לבדוק את מכליי הגז ע"י זיהוי שעוני הלחץ על המכלים שהינם נמצאים בלחץ המתאים.
19.2.10 
מערכות כיבוי בגז תהיינה דרוכות ומחוברות בכל עת.

20. בדיקה שנתית תפעולית מקיפה ( הכוללת בתוכה בדיקה חזותית)
20.1 אחת לשנה תתבצע בדיקת המערכת במלואה כדלהלן:

20.1.1 בדיקת כל גלאי וגלאי הן לתגובתו לעשן והן הוצאתו לגילוי תקלה.


20.1.2 
גלאים אשר נמצאו ברגישות לא מתאימה (מלוכלכים באבק) יוחלפו מידית בגלאים תקינים.
20.1.3 
בדיקת כל לחצן ע"י מפתח ולא שבירת הזכוכית.

20.1.4 בדיקת כל נורית זיהוי חיצונית.

20.1.5 
בדיקת תפקוד המרכזייה על כל מרכיביה.

20.1.6 
בדיקת הפעלת המצברים ברכזת ע"י ניתוק הרכזת מהחשמל להבחנה אם הרכזת ממשיכה לפעול על מצברים.

20.1.7 
בדיקת הצופרים הפנימיים והחיצוניים בעת גילוי של גלאי בכל אזור וניתוק הצופרים במרכזיה למשך הבדיקה של כל הגלאים.
20.1.8 
בדיקת החייגן באם הינו מעביר הודעה בעת גילוי.

20.1.9 
בדיקת תקינות השילוט ליד לחצנים, רכזות, חרום.

20.1.10 
תקינות מערכת התראה ויזואלית ליד היציאות (נצנצים).

20.1.11 
מערכות המפעילות כיבוי בגז ע"י:
20.1.11.1 זיהוי שעוני הלחץ על המכלים שהם בלחץ המתאים.

20.1.11.2 ניתוק מיכל הגז מהסולנוייד החשמלי בעת מתן פקודת הפעלה.

20.1.12 
מציע הזוכה יחזיק ברשותו מלאי גלאים להחלפה בכמות שתבטיח פעילות המערכות ותמנע שיתוק המערכות בתקופת השרות.

21. קריאה לתיקון תקלות - תחזוקה שוטפת
21.1 המציע הזוכה יקיים תחזוקה שוטפת למערכות במהלך כל תקופת ההתקשרות.
21.2 התחזוקה תכלול שרות תיקונים ותיקון תקלות במשך 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למעט שבתות וחגים ויום כיפור וכולל תמיכה טכנית טלפונית בשבתות ובחגים (על המציע לצרף טלפון של מוקד 24 שעות ביממה) והיענות לקריאה מנציג שב"ס בתוך 12 שעות (זמן הגעה לשטח מרגע ההודעה למציע הזוכה על התקלה ) לכל המאוחר ולהביא לתיקון התקלה בזמן הקצר ביותר וללא דיחוי או שיהוי מיותר, ובתוך פרק זמן שלא יעלה על 24 שעות ממועד הקריאה.
22. ניהול יומנים 
22.1 המציע הזוכה ינהל יומן אירועים מפורט לתקלות שבו ירשמו הודעות על תקלות, מועדיהן תאריך, שעת ההודעה שם המודיע, שם המקבל, מועד סיום הטיפול בתקלה, והטיפול שבוצע, כמופיע במפרט הטכני.
22.2 המציע הזוכה ינהל יומן אחזקה מפורט שבו יצוינו פעילויות התחזוקה ומועדי הביצוע ורשימת המערכות והמתקנים שנבדקו כמופיע במפרט הטכני.

22.3 יומנים אלו יעמדו לרשות המזמין בכל עת.
22.4 דף או מדבקת הנחיות הפעלה/ניתוק, בדיקת איפוס וכו'.

22.5 בסיום כל בדיקה תקופתית לכל המערכות, עותק מדוחות הבדיקה (לפי דוגמת טופס/דו"ח שאושר ע"י מת"י) ואישורי התקינות למערכות גילוי אש בצרוף כתב כמויות של המערכות כולל כמות וסוג האביזרים ומיכלי הכיבוי וסוג הגז, יועברו במרוכז לר"צ כיבוי אש במטה נציבות שב"ס 
22.6 בסיום בדיקה, עותק אחד יישאר ברשות נציג המתקן הנבדק. 
23. מפרט טכני מיוחד
23.1 מפרט טכני זה מהווה את הדרישות ונוהל התחזוקה של מערכות גילוי וכיבוי אש ועשן במתקני שב"ס.
23.2 תכניות בדיקה תקופתיות ותחזוקה יתאימו לדרישות מפרט טכני זה ולהוראות יצרן המערכת. החלפת רכיבים במערכת תעשה רק ברכיבים מקוריים, למעט: מצברים, כבלים ומוליכים, ונתיכים.

23.3 ביצוע עבודות התחזוקה, השירות וההתקנות לסוגיהן תהיה על פי דרישות תקן  ישראלי 1220 חלקים 11, 3 דרישות חוק החשמל תשי"ד 1954 ותקנות החשמל, נוהלי בטיחות וגיהות של המזמין, הנחיות בטיחות של "המוסד לבטיחות וגהות", וכל דרישות תקן ישראלי רלוונטי אחר.
23.4 כל ציוד גילוי וכיבוי אש שיסופק יעמוד בדרישת  התקן הישראלי 1220, החלק הרלוונטי לסוג הציוד (גלאי, רכזת, לחצן, מנורת סימון, צופר וכו' ).
23.5 על המציע הזוכה להתקין ציוד חליפי תיקני וחלקי חילוף תואמים את הציוד המוחלף ולא שווה ערך או מיצרן אחר.
23.6 המציע הזוכה אחראי לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים כולל עבודות בגובה באמצעות ציוד של המציע ועל חשבונו,  כדי למנוע נזק כל שהוא לציוד, לצוות המציע הזוכה , למזמין ו/או כל גורם מטעמו או גורם אחר השוהה במתקן בכל עת. כל זאת מבלי לפגוע בדרישה או כל הוראה אחרת של מנחה הבטיחות מטעם המזמין.
23.7 המציע לא ישתמש בציוד, כלי עבודה ומכונות של השב"ס.
23.8 שב"ס רשאי להזמין מעת לעת ועל חשבונו חברה מוסמכת אחרת מטעמו לבדיקה מדגמית של המערכות ותקינותן למעקב שוטף אחר המציע במהלך ובתקופת ההסכם.
23.9 באחריות המציע הזוכה לקבל קוד כניסה למערכות גילוי האש ללא שום תמורה נוספת. 
23.10 בסיום תקופת ההתקשרות בחוזה, על המציע להעביר לשרות בתי  הסוהר את קודים כניסה למערכות נשוא מכרז זה.
23.11 הצעת המחיר תכלול עדכון קוד האביזר המוחלף בתוכנת הרכזת על פי הצורך.
23.12 על המציע  הזוכה להעביר למזמין, את דוחות הבדיקה, אישורי הבדיקה מהמעבדות, תכניות שינויים, תכניות מיקום גלאים וכל חומר טכני אחר.

24. עבודות שיפוצים והתקנות מערכות גילוי וכיבוי אש 
ביצוע עבודות לגילוי וכיבוי אש, במידה וידרשו על ידי המזמין, במסגרת שיפוצים והרחבות במתקני שב"ס יהיו בהתאם למחירון נספח ד'. יובהר בזאת כי תיקונים ועבודות במסגרת שיפוצים והרחבות במתקנים יבוצעו בהתאם לצרכי שב"ס, לפי שיקוליו והחלטתו, והתשלום יהא לפי הביצוע בפועל.

 במידה ולא יבוצע חלק זה, לא תהא בידי המציע עילה לתביעה או דרישה כספית כלשהיא.
25. הוראות בדיקה כלליות
25.1 תחזוקה ובדיקות תקופתיות יעשו אך ורק על ידי אנשי שירות המוסמכים לבדיקות תחזוקה של מערכות גילוי אש ובהתאם לדרישות תקן ישראלי 1220 חלקים 11, 3, מפרטי היצרן ודרישות מפרט זה.
25.2 לפני התחלת ביצוע הבדיקות באתר יש לידע את כל הגורמים הרלוונטיים האמורים לקלוט אזעקות, הודעות תקלה וגם את האנשים האחראים.


בגמר הבדיקות או תחזוקה תימסר הודעת סיום לגורמים הנזכרים לעיל.

25.3 המציע אחראי לביצוע תיאום ,בין האחראי באתר לבין צוות אנשי השירות הפועלים מטעמו , לפני ביצוע הבדיקות והטיפולים, במטרה למנוע ניתוק ציוד או מערכות חיוניים באתר.
25.4 האחראי יציג לאנשי שירות, לפני הבדיקה, כל המידע המתייחס למערכת ושינויים במערכת.

25.5 במידה ולמערכת כזאת ישנה יחידת בקרה עצמית, והיחידה מחוברת ומבוקרת על ידי מערכת גילוי אש, הבדיקה תעשה רק לממשק המערכות.

25.6 כאשר לא קיימת יחידת בקרה עצמית ומערכת גילוי האש משמשת להבטחת בקרה כוללת של ציוד לתנאי סיכון מיוחד, הבדיקה לתקינות הקו תערך עד להדקי יחידת הקצה.

25.7 הבדיקות של המערכות והציוד הנקובים בסעיף זה יערכו רק על ידי אנשי שירות המוסמכים לטפל בציוד לסיכונים מיוחדים.

25.8 לצורך ניקוי גלאים, יספק המציע גלאים נקיים ,מתוך המלאי שלו, בתמורה לגלאי               הפגום.
25.9 במידה ומערכת הגילוי הקיימת צריכה לתת התראה למערכות אחרות הקשורות אליה, כגון, חלונות ומפוחים לשחרור חום ועשן, לוחות חשמל, מערכות ספרינקלרים, וכד', המציע יבצע על חשבונו - בדיקת אינטגרציה מלאה בין המערכות לתקינות הפעלתם/ניתוקם.
26. תדירות בדיקות
26.1 בדיקה חזותית
26.1.1 בדיקות חזותיות נערכות במטרה לבדוק שלא קיימים שינויים הגורעים מתפקוד הציוד, כגון שינויים במבנה, סיכוני אכלוס ותופעות סביבה. צמוד לכל רכזת מערכת ימצאו הוראות שימוש והפעלה, ובמידת הצורך יינתן הסבר בנושא לנציג היחידה + חוברת הנחיות.
26.1.2 תדירות בדיקות חזותיות תהיה כמפורט בטבלה מס' 1 כדלהלן:
טבלה מס' 1 - בדיקות חזותיות - תדירות הבדיקה (ע"פ דרישות התקן העדכניות).
	מס' סידורי
	
	חודשי
	חצי שנתי
	שנתי

	1
	מכשירי התרעה חזותית וקולית מבוקרים 
	
	*
	

	2
	מצברים
א. 
עופרת חומצה - מאווררים
ב. 
עופרת חומצה - אטומים/גלי
	
	*
*
	

	3
	מערכת גילוי אש

יחידות בקרה וציוד היקפי

א. 
נתיכים

ב. 
ציוד משק

ג. 
נורות ודיודות פולטות אור (LED)

ד. 
מקור זינה ראשי
	
	*
*
*
*
*
*
	

	4
	לוח בקרת תקלות
	
	*
	

	5
	התקני הפעלת המערכת

א. 
גלאי דגימת אוויר

ב. 
גלאי לתעלות מיזוג אוויר

ג. 
גלאים פוטו אלקטרי.

ד. 
מפסק התראה במערכת כיבוי אש

ה. 
לחצנים ידניים

ו. 
גלאי חום

ז. 
גלאי להבה

ח. 
גלאי עשן - יוניזציה

ט. 
התקני השגחה מבוקרים

י. 
מפסקי זרימה

יא.   אלקטרומגנטים
	
	*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
	

	6
	ציוד ממשק
	
	*
	

	7
	לוחות תצוגה משניים
	
	*
	

	8
	מערכות הגנה מפני מתחי יתר ותופעות מעבר
	
	*
	


26.2 בדיקות תפעוליות
26.2.1    הבדיקות שיש לערוך נקובות בטבלה מס' 2, בתדירות הנקובה בטבלה מס' 3.
26.2.1.1 רגישות הגלאי תיבדק שנה אחת אחרי ההתקנה ולאחר מכן כל שנתיים. במקומות בהם קיים תיעוד המעקב על כל אזעקת שווא, ניתן להאריך את פרקי הזמן בין בדיקות הרגישות, אך לא ליותר מ-5 שנים בין בדיקות הרגישות העוקבות ובתנאי שבבדיקת הרגישות לאחר 3 שנים אחרי ההתקנה נמצא שרגישות הגלאים עדיין בתחום הרגישות הנקוב.


במקומות שיש בהם גידול במספר אזעקות שווא ביחס לשנה הקודמת יש לערוך בדיקת כיול של הגלאים האלה.



כדי להבטיח שכל גלאי עשן נמצא בתחום הרגישות המסומנת, הגלאי ייבדק באחת השיטות הבאות:

26.2.1.1.1 שיטת בדיקת בהתקן מכויל.

26.2.1.1.2 מכשיר מכויל של היצרן.

26.2.1.1.3 סידור מורכב מגלאי - יחידת בקרה, שבו הגלאי - משדר אות ליחידת בקרה כאשר הרגישות מחוץ לתחום הרגישות המותרת.

26.2.1.1.4 שיטת בדיקה מכוילת אחרת, השיטה המורשת על ידי מעבדה מוסמכת. הגלאים שרגישותם מחוץ לתחום הרגישות המסומנת ינוקו, יכוילו או יוחלפו. מותר לווסת את הגלאים הניתנים לוויסות בשטח, עד לתחום הרגישות.

26.2.1.2 אין לבדוק או למדוד את הרגישות בעזרת התקנים המספקים כמות או ריכוז עשן או אירוסול לגלאים שאינם נמדדים.
26.2.1.3 תוצאות בדיקות הרגישות ישמרו בחברת תחזוקה.
26.2.1.4 תדירות בדיקות של ציוד ממשק תהיה כנקוב בתקנים החלים על הציוד.
טבלה 2 - שיטות בדיקה
מס' סידורי

	
	התקן
	שיטות בדיקה

	1
	1. ציוד בקרה
א. פונקציות
	כל פונקציות של המערכת, לרבות הפעלת המערכת במצבים שונים של אזעקה או התרעת תקלה, שעבורם תוכננה המערכת (כגון: מעגל פתוח, מעגלים מוארקים, הפסקת זינה וכו'), יבדקו בהתאם להוראות היצרן.

	
	ב. נתיכים
	יש להוציא את הנתיכים ולבדוק את הערכים הנומינליים שלהם, ולבדוק שהרכזת אמנם מגיבה בהתאם.

	
	ג. ציוד ממשק
	בדיקת שלמות של מעגלים יחידים או מרובים, המעגלים המבטיחים חיבור בין שנים או יותר לוחות בקרה.

חיבורי ציוד ממשק נבדקים על ידי הפעלה או הדמייה של פעולות הציוד שנמצא בהשגחה.

בלוחות בקרה נבדקים האותות הנדרשים להיות משודרים.

	
	ד. 
נורות ודיאודות פולטות אור (LED)

ה. 
מקור זינה ראשי
	הנורות והדיאודות פולטות אור יהיו מוארים.

כל מקורות זינה משניים (גיבוי) ינותקו ויבדקו מקור זינה בעומס המקסימלי לרבות כל מכשירי אזעקה הדורשים פעולה בו זמנית.

יש לחבר מחדש מקורות זינה משניים בגמר הבדיקה. מקורות זינה יתירים Redundant ייבדקו כל אחד בנפרד.

	2.
	מקור זינה משני (גיבוי)
	יש לנתק כל מקורות זינה ראשיים ולבדוק שכל ההתרעות לניתוק הזינה הראשית פועלת.

יש למדוד או לבדוק את עוצמת הזרם לאזעקה על פי נתוני היצרן. יש לבדוק אם המצברים מתאימים לגיבוי ולאזעקה.

יש להפעיל מערכות אזעקה במשך של לפחות 5 דקות.

מותר להשתמש בעומס דמה השווה לעומס הכולל של הצופרים.
יש לחבר מחדש את מקור הזינה הראשי לאחר גמר הבדיקה.



מס' סידורי

	
	התקן
	שיטות בדיקה

	3
	מצברים
א. בדיקה חזותית
	יש לבדוק את המצברים לשיתוך או לזליגה.

יש לבדוק את החיבורים. אם יש צורך יש לנקות ולכסות את הדקים או חיבורים של המצברים.

	
	ב.
החלפת מצברים
	יש להחליף את המצברים בהתאם לתוצאות בדיקת טעינה של המצבר המסוים של המערכת.

	
	ג.
בדיקת מטען
	יש לבדוק את פעילות המטען בהתאם לבדיקת טעינה של המצבר המסוים של המערכת.

	
	ד.
בדיקת פריקה
	מנתקים את המטען, בודקים את המצברים בעומס שלהם בהתאם להוראות היצרן.

	
	ה.
בדיקת מתח העומס ולאחר הזמן בהתאם לטבלה המצורפת
מתח ריקם
	רמת המתחים לא תהיה נמוכה מערכים נקובים.

מותר לבדוק בעזרת עומס דמה המחובר למצבר.

בודקים את מתח הדקי המצברים.

רמת המתח לא תהיה נמוכה מרמה הנקובה של המצברים. אם המתח נמוך מערך הנקוב יש לעשות שיפורים ולבדוק מחדש את המצבר.

מותר להשתמש לצורך הבדיקה בעומס דמה השווה לעומס הכולל של מערכת גילוי אש המחוברת למצבר.

מודדים את מתח הריקם של המצבר, לאחר ניתוק המטען.

	4
	א.
בדיקת מצברי ניקל-קדמיום/ גוף
1.
בדיקת טעינה
2.
בדיקת מתח בעומס
	מודדים את זרם הטעינה, כאשר המצבר טעון במלואו ושהוא מחובר למטען.

זרם הטעינה יתאים לדרישות היצרן כמוגדר למצבר בבדיקה.

בהעדר דרישות מיוחדות הזרם יהיה שווה לזרם שבתחום 1/30 עד 1/25 של ערך המצבר.

לדוגמה (1/25 ( 4000 מיליאמפר שעות = 160 מיליאמפר, זרם טעינה ב- (25 צ')

בתנאי העומס המתח הצף של המצבר יהיה 1.2 וולט לתא אם אפשרי יש למדוד כל תא ותא בנפרד.


מס' סידורי

	
	התקן
	שיטות בדיקה

	5
	ביקורת מתחי מעבר
	בודקים ומתחזקים מערכות הגנה מפני ברקים לפי הוראות היצרן.

	6
	אותות התרעה על התקלה בלוח הבקרה
א.
אותות שמע ויזואליים.
	בודקים פעולת אותות תקלה בלוח הבקרה באמצעות מפסק ניטרול התרעת תקלה.

עוצמה לפי דציבלים.

	
	ב.
מפסקי ניתוק
	כאשר קיימים מפסקי ניתוק או הפרדה בלוח הבקרה, יש לבדוק שפעולת כל מפסק מתאימה לייעודו ומתקבל אות תקלה בניתוק הפונקציה המיועדת.

	
	ג.
מעגל בקרת קצר לאדמה
	כאשר קיימת בלוח אפשרות גילוי קצר לאדמה יש לבדוק שישנה אינדיקציה במקרה של קצר מוליכים לאדמה.

	
	ד.
שידור אותות למוקד חיצוני
	-
יש להפעיל התקן מתאים ולבדוק שמתקבל אות אזעקה במוקד חיצוני.

-
יש לייצר תנאי תקלה ולבדוק שאות תקלה מתקבל במוקד חיצוני.  

אם מערכת השידור מסוגלת לפעיל בתנאי תקלה אחת או מספר תקלות, יש להפעיל את התקן ההפעלה בזמן תנאי תקלה ולבדוק שאות התקלה מתקבל במוקד חיצוני וזה בנוסף לאות אזעקה.

	7
	לוחות תצוגה משניים
	יש לבדוק את הפעולה התקינה ולבדוק את הזיהוי המתאים.

כאשר קיים מצב פעולה בתנאי תקלה יש לבדוק את הפעולה

התקינה שלו.


מס' סידורי

	
	התקן
	שיטות בדיקה

	8
	מוליכים מתכתיים 
א.
מתחים לא רצויים (stray)
	יש לבדוק כל מוליכי התקנה כדי לוודא שלא קיימים מתחים לא רצויים בין המוליכים או בין המוליכים לאדמה. הבדיקה תיעשה בעזרת וולטמטר.

אם לא נאמר אחרת בהוראות היצרן, הערך של המתח לא רצוי המקסימלי לא יהיה גדול מ-1 וולט זרם ישר או זרם חילופים.

	
	ב.
קצר לאדמה
	התנגדות לאדמה, שתבדק בעזרת המטר או תהיה בהתאם להוראות היצרן.

יש לבדוק את התפקוד של מערכת ההגנה מפני קצר לאדמה לפי הוראות היצרן.

	
	ג.
תקלות קצר במוליכים
	התנגדות הבידוד הנמדדת בין המוליכים תתאים להוראות היצרן.

תתקבל התראה בהתאם להוראות היצרן.

	
	ד.
התנגדות הלולאה
	יש למדוד התנגדות של כל מעגל ומעגל, כאשר מקצרים ביניהם בסוף הקו זוגות של מוליכים, זה אחר זה וערך ההתנגדות הנמדד לא יהיה גדול מגבולות הנקובים על ידי היצרן.

	9
	התקני הפעלה 
א.
התקני שחרור אלקטרומכניים
	-יש לבדוק תקינות קו חיבור מהרכזת עד לאבזר.

-יש לבדוק את שלמות האביזר ,חיזוקו ופעולתו התקינה.

	
	ב.
מפסק חיווי אזעקה ממערכת כיבוי
	יש לבדוק תקינות קו מהרכזת עד למפסק.



	
	ג.
גלאי אש, גז ואחרים
	בודקים בהתאם להוראות היצרן של הגלאים ובהתאם ליעודם.


מס' סידורי

	
	התקן
	שיטות בדיקה

	
	ד.
גלאי חום
ד1.
טמפרטורה קבועה וגלאים המגיבים לקצב עלית טמפרטורה או גלאים נקודתיים (למעט גלאי צינור ניתך - (pneumatic tube)
	בדיקת חימום באמצעות מקור החום בהתאם להמלצות היצרן, לתגובה בתוך דקה אחת.

יש להבטיח מניעת נזק לאלמנט קבוע שאין אפשרות להחליפו, מתוך הצירוף טמפרטורה עם אלמנט המגיב לקצב עליית ] טמפרטורה.

	
	ד2.
גלאי חום -טמפרטורה קבועה, נקודתיים לשימוש חד פעמי
	יש להחליף כל ההתקנים אחרי 15 שנה או יש לבדוק במעבדה 2 גלאים לכל 100 גלאים. יש להחליף 2 גלאים בגלאים חדשים.

אם מופיעה תקלה באחד מהגלאים בבדיקה, יש לבדוק גלאים נוספים, כדי לוודא שקיימת בעיה כללית ביחס לגלאים לא תקינים או ישנה בעיה מקומית המתייחסת לגלאי אחד או שניים.

	
	ד3.
גלאים לשימוש חד פעמי
	בדיקה חשמלית ומכנית ללא בדיקת חימום.

	
	ד4.
גלאי צינור ניתך
	בודקים לפי הוראות היצרן.

	
	ד5.
גלאי להבה
	בודקים בהתאם להוראות היצרן, במטרה לוודא שגלאי פעיל.
רגישות של גלאי להבה נבדקת באחת משיטות אלה:

- 
שיטת בדיקה בהתקן מכוייל.

- 
מכשיר מכוייל של היצרן.

- 
שיטת בדיקה מכויילת אחרת המאושרת על ידי מעבדה מוסמכת.

יש להחליף גלאים שתחום הרגישות שלהם נמצא מחוץ לתחום המאושר או יש לווסת אותם, אם הם תוכננו לכיוונון בשטח.

אין להשתמש לצורך הבדיקה במקור אור המספק כמות לא נמדדת של קרינה במרחק שאינו מוגדר מהגלאי.

- יש לבדוק את הגלאי שהוא נמצא במקומו המיועד, כדי להבטיח כניסת העשן לתוך תא המדידה ותגובת האזעקה.


מס' סידורי

	
	התקן
	שיטות בדיקה

	
	ד6.
גלאי עשן/ יוניזציה 1 מכל המינים
א.
בדיקת פעולה
ב.
בדיקת רגישות
תא
פוטו חשמלי
ג. 
גלאי תעלה
ד'7.
גלאי עשן עם אלמנט תרמי מובנה

	מותר להשתמש לצורך הבדיקה בעשן או באירוסול מורשה או בשיטה אחרת המאושרת על ידי היצרן.

כדי להבטיח שהגלאי בתחום הרגישות המוגדרת בודקים באחת מהשיטות המפורטות בסעיף 4.1.1.
- יש לבדוק את תגובת הגלאי דרך כניסת עשן מהמבוא הרחוק ביותר בכל צינור ראשי, כמו כן את זרימת האוויר דרך כניסות אחרות.

- גלאים בתעלות אוויר ייבדקו כדי להבטיח שהם ידגמו את זרם האוויר. בודקים בהתאם להוראות היצרן.

יש להפעיל שני חלקים של הגלאי, בנפרד כמוגדר להתקן הרלוונטי.

	10
	מכשירי אזעקה
- שמע/ רמקולים
- חזותיים
	                                                                                            פועלים ונשמעים בצורה ברורה 
פועלים ונראים לעין.

	11
	ציוד לתנאי סכנה מיוחדים:
	

	א.
	-
מעגל גילוי מוצלב
	יש להפעיל גלאי אחד בכל אזור ולבדוק שישנו סדר נכון בהפעלה באזור הראשון ולאחר מכן באזור השני.

	ב.
	-
מעגל ממין מטריצה
	יש להפעיל את כל הגלאים במערכות, ולבדוק שמטריציה נכונה מתקיימת עם כל אחד מהגלאים המופעלים.

	ג.
	-
מעגל שחרור עם סליל (solenoid)
	בדיקה חשמלית של תקינות הקו.


מס' סידורי

	
	התקן
	שיטות בדיקה

	ד.
	-
מעגלי אימות אזעקה

	יש להפעיל את הגלאים הדרושים בלפחות 4 מקומות במעגל.

יש לבדוק את הסדר הנכון כאשר הגלאי הראשון והשני במצב אזעקה. 

	ה.
	-
כל ההתקנים והמעגלים שלעיל
	יש לוודא שבקרת הקווים קיימת, על ידי יצירת ניתוק בכל אחד מהמעגלים. יש לוודא קבלת התרעת תקלה.

	12.
	ציוד ממשק
	יש להפעיל הדמיית פעולת הציוד המבוקר ולוודא קבלת חיווי מתאים. תדירות הבדיקה לציוד מימשק תהיה זהה לתדירות הבדיקה של הציוד המבוקר.

	13.
	חייגן
	מדמים אזעקה ומוודאים שהתקבלה ההודעה בשירותי הכבאות, או במוקד אחר.

	    14.
	בדיקת צנרת וחיווט
	-יבדקו הצנרת והחיווט בשטח המיתקן.
-הבדיקה תכלול חיזוק הצנרת לתקרות וקירות,השלמת מכסים לקופסאות חיבורים,לרבות השלמת חבקים וסימון.


טבלה 3 - תדירות בדיקות תפעוליות
מס' 

	
	הפריט
	שנתי
	התייחסות לסעיף - בטבלה 2

	1
	מכשירי התרעה:

א. 
מכשירים קוליים

ב. 
רמקולים

ג.
מכשירים ויזואליים
	X
X
X
	12

	2
	מצברים של מערכות גילוי אש

1. 
בדיקת טעינה

(יש להחליף את המצבר במידת הצורך) 

2. 
בדיקת פריקה

3. 
בדיקות מתח בעומס
	X
X
X
X
	3

	3
	מערכות גילוי אש: יחידות בקרה וציוד היקפי

א. 
פונקציות

ב. 
נתיכים

ג. 
ציוד ממשק

ד. 
נורות ודיאודות פולטות אור (LED)

ה. 
מקור זינה ראשי
ו. 
ממירים
	X
X
X
X
X
X
	1

	4
	לוח בקרת תקלות
	X
	6

	5
	חיבור יחידת בקרה לקו חיוני
	X
	8, 7, 6

	6
	התקני הפעלת המערכת:

א. גלאי תעלות מיזוג אוויר

ב. גלאים אלקטרומכניים
ג. מפסקי התרעה במערכת כיבוי אש

ד. גלאי גז וגלאים אחרים

ה. גלאי חום

ו. לחצנים ידניים

ז. גלאי להבה

ח. גלאי עשן - פעולה

ט. גלאי עשן - רגישות

י. התקני השגחה מבוקרים
יא. מפסקי זרימה
	X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
	9
4.1.1

	7
	ציוד ממשק
	X
	12

	8
	ציוד לסיכונים מיוחדים
	X
	11


27. תיעוד
27.1 יש לתעד את כל הביקורות, בדיקות ותחזוקות. להלן הנתונים שיש לרשום:


(     תאריך


(
שם המתקן


(
כתובת


(
תדירות הבדיקה


(
שמות האנשים המבצעים ביקורת, תחזוקה או בדיקות, השתייכות לחברה, כתובת ומספר טלפון.


(
מספר אישור ההסמכה.

(
יעוד הגלאים בבדיקה (הבדיקות נערכו לפי סעיף).

(
בדיקה פונקציונלית של הגלאים.

(
בדיקות שונות לפי דרישה של יצרן הציוד.

(
בדיקות שונות לפי דרישה של הרשות המוסמכת.


(
חתימות של הבודק ושל נציג בעל המתקן.
27.2 תעודת ביקורת, בדיקה ותחזוקה יוצגו לבעל המתקן או לנציגו ,יהיו באחריות בעל המתקן ויישמרו לפחות 7 שנים, ויוצגו לפי דרישות השרות המוסמכת.

27.3 אם נעשית הדמייה של פעולת ההתקן, מעגל, לוח בקרה או ממשק של מערכת לסכנות מיוחדות, יש לרשום בתעודה שנעשתה הדמיית הפעולה וזיהוי של המבצע.

27.4 כל תוצאות המדידות והבדיקות, במידה והן לא מפורטות בדו"ח, יירשמו ויישמרו אצל החברה המתחזקת והעתק ישלח לר"צ כיבוי אש בנציבות שב"ס הכולל אישור תקינות המערכות כל חצי שנה.

27.5 הצגת האישורים לגורמי רישוי וביקורת - כיבוי, משטרה, רשויות מקומיות, מבקרי טיב ואיכות (איזו).

27.6 במידה והאישור לא עומד בדרישות הרשויות או בבדיקת מעבדה מוסמכת יש לחזור ולבצע תיקון ליקויים והשלמת פערים עד לקבלת אישור סופי מהרשות הבודקת.
27.7 מתחזק המערכת והבודק יהיו מורשים מטעם החברה המתחזקת את הציוד ויהיו בעלי הנתונים הבאים:
27.7.1 בעל השכלה של בית ספר מקצועי / טכני לאחר 4 שנות לימוד לפחות, ועבד לפחות 

שנתיים בהתקנת מערכות גילוי אש.

27.7.2 השתלמות בנוהלי טיפול במערכות גילוי וכיבוי אש מחב' "טלפייר".

27.7.3 איש תחזוקה / בודק יהיה בעל אישור לעסוק בביקורת של מערכות גילוי אש מטעם חברת "טלפייר".
28. אופן הגשת ההצעה 
28.1 ההצעה החתומה תוגש במעטפה סגורה שתוכנס לתיבת המכרזים שבמחלקת רכישות שבנציבות רמלה כמפורט להלן:
28.1.1   המעטפה תכלול
28.1.1.1  ערבות להגשת ההצעה (במידה ונדרש).
28.1.1.2  אישורים ומסמכים הנדרשים עפ"י מסמך א' לעיל.
28.1.1.3  אישורים ומסמכים הנדרשים עפ"י תנאי הסף.
28.1.1.4  שאר מסמכי המכרז לרבות, הצעת המחיר חתומים בחתימה וחותמת המציע.
28.2 המציע יכניס את כל מסמכי המכרז (לרבות הודעות תיקון, אם ניתנו) לתוך מעטפה ולסוגרה, המעטפה תישא את מספר המכרז ושם המכרז בלבד (ללא פרטים מזהים של המציע).
28.3 המציע יכניס ביד את הצעתו בתיבת המכרזים שנמצאת במשרדי נציבות שב"ס במחלקת רכישות, ברמלה (מס' תיבה ומועד ההגשה כפי שמפורטים במסמך 1 לעיל).
28.4 את ההצעות יש להגיש, כמתואר לעיל, באופן אישי. אין לשלוח הצעות בדואר, באמצעות פקסימיליה או בדואר אלקטרוני. לא תתקבלנה הצעות שלא תוגשנה באופן אישי.
28.5 הגשת הצעה באופן שונה כפי שמפורט לעיל עלולה לגרום לפסילת ההצעה.
28.6 לא ניתן להגיש הצעת מחיר לחלק ממערכות גילוי האש.
28.7 הצעת המחיר תתייחס לכל המערכות המצוינות בנספח ג'.
28.8 הצעת המחיר מורכבת משלוש טבלאות כדלהלן:
28.8.1   טבלה מס' 1 -  עלות תחזוקה שנתית עבור מערכות קיימות במתקני שב"ס
28.8.1.1 משקל הטבלה: 70%.
28.8.1.2 טבלה זו מתייחסת לעלות שנתית עבור שרות ותחזוקה שנתית שוטפת ומונעת לכל המערכות הקיימות ביחידות/מתקני שב"ס (כמפורט בנספח ג'), לרבות: הענות לקריאות, לתיקון תקלות בעבודה השוטפת, ביקורת תקופתית פעמיים בשנה, תיקון תקלות, הוצאות נסיעה, שעות עבודה וחלפים. עדכון, תכנות והפעלה, שינוי מספרי טלפון בחייגנים, ניקוי וכיול גלאים לפי הצורך וכן כל האמור במסמך ב', סעיף 13- תיאור העבודות .  
28.8.1.3 המחיר לשרות ולתחזוקה יתייחס לכל המחוזות והיחידות בשב"ס (כמפורט בנספח ג').
28.8.2 טבלה מס' 2 - שירות ותחזוקה שנתית עבור מערכות חדשות לגילוי אש ומינדפים   
28.8.2.1 משקל הטבלה: 15%.
28.8.2.2 טבלה זו מתייחסת למחיר עבור שירות ותחזוקה שנתית עבור מערכות גילוי אש  ומינדפים חדשות שיותקנו בעתיד ותתווספנה לפי שיקולי וצרכיי שב"ס במתקניו השונים במהלך תקופת ההסכם, או למערכות שיפורקו ויבוצע עליהם זיכוי כספי. 
28.8.2.3  המחיר יתייחס לכל המחוזות והיחידות בשב"ס.
28.8.2.4 על המציע לציין את אחוז ההנחה הכולל אשר יינתן על כל סוגי המערכות המצוינות בטבלה מס' 2. 

28.8.2.5 התשלום בגין מערכות אלו יבוצע בנפרד ורק במידה ואכן יוזמנו מהמציע הזוכה. 
28.8.3 טבלה מס' 3 - חלפים, תיקונים ועבודות (מתייחס לנספח ד')
28.8.3.1  משקל הטבלה: 15%.
28.8.3.2 במסגרת עבודות הרחבה ושיפוצים במתקני שב"ס ועל פי שיקולו, מחירי עבודות שונות הקשורות במערכות גילוי וכיבוי אש יהיו בהתאם למחירון החלפים בנספח ד'. סעיפים אלה הינם למדידה על פי הביצוע בפועל.
28.8.3.3 בטבלה זו, על המציע לציין אחוז ההנחה על מחירון החלפים, תיקונים ועבודות כפי שמופיע בנספח ד'. 
28.8.3.4 הפריטים שיסופקו יהיו חדשים ומקוריים של חברת "טלפייר" בלבד. 
28.8.3.5 המחיר יהיה עפ"י דגם הפריט המצוין, כולל הובלה, התקנה , חיבור והפעלה תכנות 
  האביזר בתוכנת רכזות גילוי האש, כולל פירוק אביזר הקיים במידת הצורך וכמו כן, לקבלת אישורים ממעבדה מוסמכת לתקינות מערכות שעברו הסבה תוספת ושינוי.
28.9 באחריות המציע הזוכה לקבל קוד כניסה למערכות גילוי האש ללא שום תמורה נוספת. בסיום תקופת ההתקשרות בחוזה, על המציע הזוכה להעביר לשרות בתי הסוהר את הקודים לכניסה למערכות נשוא מכרז זה. 
28.10 הצעת המציע תכלול עדכון קוד האביזר המוחלף בתוכנת הרכזת על פי  הצורך.
28.11 הצעת המחיר תהיה בש"ח ולא כולל מע"מ.
28.12 הצעת המחיר תהיה מלאה וסופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי המציע הזוכה ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאות בגין נסיעות, ביטול זמן, ניתוח מידע, עריכתו, הדפסתו, משלוח חומר לשב"ס תקורה, דיונים שונים עם שב"ס וכיו"ב.
28.13 המציע חייב להתייחס בהצעתו לכל הפרמטרים המרכיבים את הצעת המחיר, הצעה שלא תהיה בה התייחסות לכל הפרמטרים המרכיבים את הצעת המחיר לא תידון ותיפסל על הסף.
28.14 מובהר בזאת כי, באם קיימת סתירה בין סכום עלות כל הרכיבים בטבלאות כפי שציין המציע, לבין הסכום שנקב המציע בשורת הסה"כ, יחושב המחיר הכולל מחדש ע"י הארגון, על פי עלות הרכיבים הרשומים בטבלה וזה יהיה מחיר סה"כ ההצעה הקובע לכל דבר ועניין.

28.15 למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בחוברת לקבלת הצעת מחיר זו, והוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בחוברת זו. כל שינוי, הסתייגות בטופס הצעת המחיר, שתתווסף ע"י המציע תגרום לפסילת ההצעה.
28.16 ככל שלמציע יהיו בקשות לתיקון ו/או לשינוי מסמכי ההצעה המובאים בחוברת זו להלן: "מסמכי ההצעה המקוריים", יעלה בקשות "אלה" בפני נציג המזמין, וזאת טרם הגשת הצעתו. כל שינוי של נוסח מסמכי ההצעה המקוריים טעון אישור מראש ובכתב של המזמין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם במסגרת הצעתו, המציע יתקן ו/או ישנה את מסמכי ההצעה המקוריים או יוסיף עליהם ו/או יגרע מהם וזאת מבלי שקיבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין כאמור, רשאי המזמין להתעלם משינויים אלו כאמור, ולקבל את הצעת המציע על-בסיס נוסח מסמכי ההצעה המקוריים.
28.17 הגשת ההצעה, פירושה כי המציע קיבל תשובות לשאלותיו, הבין את מהות השירותים המתבקשים , הסכים לכל תנאיהם וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות ככל שנדרש לו להגשת ההצעה, ולפיכך יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של ההזמנה לקבלת הצעות על כל פרטיה וחלקיה.
28.18 הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי הצעת המחיר על נספחיה והכל בלא שינוי ו/או תוספת.
29. אופן בחירת הזוכים במכרז
29.1      בחירת הזוכים תתבצע כמפורט להלן:  
29.1.1    שלב א'
29.1.1.1 בדיקת ערבות ההגשה (במידה ונדרש).
29.1.1.2 בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף כמפורט לעיל. 
29.1.1.3 רק הצעות שערבות ההגשה שלהם הוגשה כנדרש ועמדו בכל תנאי הסף תעבורנה לשלב ב'.
29.1.2   שלב ב'
29.1.2.1 חישוב ציון ההצעה המחיר יתבצע כדלקמן: 
29.1.2.1.1 בטבלה מס' 1 
ההצעה הזולה ביותר בכל פרמטר תקבל את הציון המקסימאלי וציון ההצעות הבאות יחושב באופן יחסי להצעה הזולה ביותר עפ"י הנוסחה הבאה:
	                    ( ההצעה הנמוכה ביותר /  ההצעה הנבחנת )X   משקל הפרמטר הנבחן


29.1.2.1.2 בטבלה מס' 2
אחוז ההנחה הגבוה ביותר יקבל את הציון המקסימאלי וציון ההצעות הבאות יחושב באופן יחסי עפ"י הנוסחה הבאה:
              ((אחוז ההנחה הגבוה ביותר)-1  /  (ההצעה הנבחנת)-1 ) X  משקל הפרמטר הנבחן
29.1.2.1.3 בטבלה מס' 3
אחוז ההנחה הגבוה ביותר יקבל את הציון המקסימאלי וציון ההצעות הבאות יחושב באופן יחסי עפ"י הנוסחה הבאה:
              ((אחוז ההנחה הגבוה ביותר)-1  /  (ההצעה הנבחנת)-1 ) X  משקל הפרמטר הנבחן
29.1.2.2 תתבצע סכימה של הניקוד שהתקבל בכל טבלה (טבלה מס' 1+2+3).
29.1.2.3 ההצעה שתזכה לניקוד הגבוה ביותר תוכרז כזוכה.
29.1 במידה והמציע הינו מלכ"ר עליו לצרף להצעתו אישור המוכיח כי הינו מלכ"ר. במקרה זה, לצורך השוואת הצעות, שב"ס יוסיף מע"מ לגופים שאינם מלכ"ר וכך תתבצע השוואת מחירי ההצעות הכלכליות.
29.2 כמו כן ובכפוף לכל דין, הצוות המקצועי רשאי לפנות במישרין למציעים ולדרוש מהם הבהרות או תיקונים, או כל מידע נוסף בכתב או בע"פ.
29.3 שב"ס רשאי לבחור במכרז זה  זוכה חלופי ( ההצעה עם הציון המשוקלל שדורגה במקום השני). שב"ס יהיה רשאי לממש ההתקשרות עם הזוכה החלופי במידה ומכל סיבה שהיא לא תמומש ההתקשרות עם הזוכה.
29.4 הזוכה החלופי מתחייב להתקשר עם שב"ס במידה ויידרש לכך על פי תנאי המכרז וזאת במהלך ששת החודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. ההתקשרות עם הזוכה החלופי לאחר חלוף 6 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות תעשה בהסכמת הצדדים. 
29.5 אין שב"ס מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.
29.6 ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של שב"ס ו/או האפשרויות התקציביות, מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי- מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב.
29.7 שב"ס יהיה רשאי להרחיב מתן השירותים ליחידות נוספות והספק הזוכה מתחייב לספק השירות נשוא מכרז זה גם ליחידות הנוספות באותם התנאים והמחירים הנקובים בהצעתו.

29.8 שב"ס רשאי לנייד יחידות שונות מקבוצה לקבוצה והמציע הזוכה מתחייב למתן שירות נשוא מכרז זה לאותם היחידות עפ"י הנדרש ובאותם התנאי ם והמחירים הנקובים 

מסמך ג'
תנאים בטחונים כלליים
1. תנאי ביצוע העבודה
1.1   המציע מתחייב לבצע את העבודה עפ"י תנאי החוזה המצ"ב (להלן החוזה).

1.2 
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתנאים המופעים במפרט הטכני הכללי הבין משרדי,
ראשי פרקים, מפרטים טכניים מיוחדים, תקנים ישראליים, תקנים מקצועיים ותנאים
 כלליים.

2. קבלני משנה
2.1 במידה ויחליט המציע על העסקת קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות הקשורות בפרויקט 
הנ"ל באתר ו/או במעבדותיו ובמעבדות קבלן המשנה, מחובתו לפרט בהצעתו את הפרוט 
הבא:



שם המציע/ חברה/ גוף.



הסבר מפורט על הנושאים, עבודות, תפקידים בהם יטפל קבלן המשנה בפרויקט הנ"ל.



מקצועות ותחום התמחות של צוות עובדי קבלן המשנה בפרויקט הנ"ל.
2.2 
לא תאושר העסקת קבלן משנה שלא הוזכר בהצעת המציע
2.3 
 המזמין רשאי לפסול קבלן משנה וזאת ללא צורך במתן הסברים לקבלן.

3. תנאים בטחונים


להלן הדרישות בנושא העסקת עובדים בבצוע העבודות השונות לפי מכרז/ חוזה זה ו/או לפי מכרזים נפרדים של קבלנים אחרים.

4. כללי
4.1 על המציע להתחשב בהצעתו בעובדות כי תהליך קבלת אשורים לכניסת עובדים לאתר, ללא יוצא מהכלל, מחייב זמן המתנה של כ-15 יום ממועד הגשת הרשימות.

4.2 
עם קבלת הצו להתחלת העבודה יעביר המציע למפקח על גבי טופס סטנדרטי של שב"ס את כל הפרטים האישיים הנדרשים של כל העובדים לרבות מנהלי העבודה הצוות, הטכני ומנהל הפרויקט אשר יטפל בפרויקט באופן קבוע ואשר עשוי להיכנס לתוך תחומי בית הסוהר במהלך ביצוע העבודות.

4.3 
המציע מתחייב להחזיר לשב"ס את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המערכת וכן בכל עת שידרוש המזמין החזרתו.

4.4 
המציע הזוכה מתחייב בזאת לבצע את כל הוראות המפקח / אנשי היחידה בשטח כפי שיפורסמו מיד פעם במהלך בצוע העבודה, בכל הקשור לתנאי הביטחון.

4.5 
אי עמידה של מי מעובדי המציע בבדיקה הביטחונית לא יפגע בביצוע העבודה בידי המציע הזוכה.
5. מתן רישיונות וסילוק עובדים
5.1 מבלי לפגוע בזכותו של קב"ט / שב"ס לפסול או להתיר מתן רישיונות לפי שיקוליו הבלעדיים, מסכים המציע מראש כי חובת קבלת הרישיונות על פי הדרישות וההנחיות שיפורטו בהמשך, תחול על כל הפועלים והעובדים של המציע ושל קבלני המשנה שיפעלו באמצעותו באתר ובמבנה אקראיים וכו', וכן העובדים אשר יועסקו על ידי הקבלנים במתן טפול ושרות בתקופת שנת האחריות. אי לכך, על המציע להגיש לכשיידרש, רשימות עובדים שיכללו רזרבות עובדים (לתחלופה, מילואים, הרחקת עובדים וכו').
5.2 
שב"ס רשאי לדרוש סילוקו של כל עובד המועסק ע"י המציע או על ידי קבלן המשנה שלו, ללא מתן כל נימוק ולפי שיקול דעתו המוחלט, והמציע מתחייב לסלק אדם כזה מיד עם קבלת הדרישות מאת שב"ס וללא כל ערעור.
5.3  לא תותר העסקת עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית או שאינם בעלי אזרחות זרה שבידם אישור העסקה ושהייה בארץ ממשרד הפנים ולמעט עובדי שטחים, באתר העבודה הן בתקופת ההתקנה והן בתקופת השרות לאחר שנת האחריות.

5.4 
למניעת ספק, מודגש כי לא תותר שהות או לינה של עובדים ומבקרים באתר בשעות הלילה.

5.5 
במידה ומתנהלת באתר עבודה במשמרת לילה יש לתאם זאת עם קב"ט היחידה ומפקח העבודה, ולערוך רישום ביומן העבודה.

5.6 
למניעת ספק מודגש בזאת שעל המציע וכל מי שנמצא בשרותו לצורך ביצוע הסכם זה חל איסור יצירת קשר מכל סוג שהוא עם האסירים ללא יוצא מהכלל, על כל ניסיון יצירת קשר מצד האסירים מחויב המציע לדווח לקב"ט המתקן / חדר הבקרה.

5.7 
רישיון כניסה הינו אישי ומחייב תדרוך בטחוני / הנחיות התנהגות במתקן זה, התדרוך יבוצע בקבוצה ולא לבודדים ע"י קב"ט המתקן ו/ או מי שהוסמך על ידו.

5.8 
אין להכניס או להעביר בדרך כל שהיא לתחום בית הסוהר או ממנו כל חפץ ( לרבות כספים, מזון, טבק מכתבים אל ומאת) שלא הותרה הכנסתו לכלא מראש, הכנסת כלי נשק אסורה לחלוטין.

5.9 
אין לצלם ואין לשרטט מתקן ממתקני בית הסוהר, לרבות מערכות מכניות ואלקטרוניות אלא אם דרוש הדבר לצרכי ביצוע העבודה, וניתן לכך אישור מוקדם מהקב"ט / מתכנן.

5.10 על המציע/ פועליו חל איסור מוחלט להשאיר ללא השגחה צמודה, כל ציוד מכל סוג שהוא לרבות כלי עבודה (ידניים ו/או חשמליים) חומרים וציוד עזר ( צינורות, סולמות, פיגומים, כבלים וכו').

5.11 באפשרות המציע הזוכה לבצע קשירה בשרשרת ומנעול מאובטחים של פרטי ציוד מכל סוג שהוא במידת הצורך, אך ורק לאחר אישור בכתב ביומן מקב"ט המתקן / מפקח.
6. 
טיפול בכלי עבודה
6.1 בזאת שהכנסת/ הוצאת כל כלי עבודה אל ומהמתקן תהיה אך ורק בנוכחות קב"ט המתקן ו/או בא כוחו, בליווי רישום/תיעוד מתאים.

6.2 
כל כלי עבודה מכל סוג שהוא לרבות ציוד חשמלי, פנאומטי, סולמות וכד' יסומן כדלקמן:

· צביעת זיהוי בצבע אדום.

· ספרור בהתאם לסוג, הספרור יבוצע באקדח חשמלי, פנאומטי ו/או בהתזת חול.

6.3 
כל כלי עבודה ירשם בטופס אפסניה בזמן הכנסה ו/או הוצאה מהמתקן, העתק יועבר לקב"ט מהמתקן.

6.4 
אחסנת כלי עבודה תבוצע במחסן כמפורט בסעיף אחסון 00.5.

6.5 
המציע הזוכה ימנה את אחד העובדים כאפסנאי שיבצע רישום של הנפקה / כלי עבודה אל ומאת המחסן, הרישום יתבצע בכל יום עבודה בתחילתו ובסיומו.
6.6 
העלמות כל כלי עבודה מכל סוג שהוא תדווח מידית לקב"ט המתקן - חדר בקרה, לא תתאפשר יציאת המציע / עובדיו מהשטח עד להמצאת הכלי.

6.7 
 המציע הזוכה מתחייב לאפשר לקב"ט המתקן ו/או בא כוחו לבצע בדיקת התאמת רישום למצבת כלי עבודות במחסן.
7. שמירת סודיות /  נוהלי  בטחון
7.1 המציע מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל ידיעה אשר בידו ו/או אשר הגיעה לידו ו/או לעובדיו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכמה ו/או בקשר עמו, הינה סודית והמציע מתחייב לשמור על כל ידיעה כאמור בסוד ולהביא סעיף זה לידיעת עובדיו.

7.2 המציע מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים למבנה ו/או לבצוע המבנה. לרבות העתקים בין שהוכנו ע"י המציע ו/או מטעמו ו/או על חשבונו ובין שהוכנו ע"י שב"ס.

7.3  המציע יכלול בחוזה עם קבלני המשנה, עם עובדיו ועם כל מי שנמצא בשירותיו בקשר עם בצוע הסכם זה, הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליהם עקב ביצוע הסכם זה, ובעדר סעיף כזה בחוזה תוסף התחייבות בנדון, בנוסח שיוכן ע"י שב"ס.

8. חובת שמירת הנחיות בטחון/ כללי התנהגות

אי קיום הנחיות בטחון / כללי התנהגות כפי שהוסברו לעיל, עלולה להוות עבירה פלילית לפי פקודות בתי הסוהר ( נוסח חדש) תשל"ב-1972.
9. חובת שמירה סודיות לפי החוק

תשומת לב המציע מופנית לחוק העונשין תשל"ז - 1977, שזה לשונו:

· היה אדם בעל חוזה של מדינה או של גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה לשנת תשי"ח - 1958 ( נוסח משולב) ובחוזה התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב בצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות בדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.

· בסעיף זה "בעל חוזה" - לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן, לשם ביצוע חוזה. ההגדרות ל"ידיעה" ו"מסירה" הן:


"ידיעה" לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל נוסח, חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור ידעה.


"מסירה" לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות וגם - מסירה, המציע מתחייב בזאת להחזיק ולשמור את כל התכניות, השרטוטים, המסמכים וכו' המתייחסים למבנה ולמערוכת בארונות מתכת נעולים במוטות נעילה מפלדה ומנעולים שאושרו לכך על ידי המנהל.

הצהרה לשמירת  סודיות - סדרי בטחון (עבודות חוץ)

אני החתום מטה 
  ת.ז מס' 

הגר בעיר 
 רח'/שכונה 
מס' 
טלפון: 

מצהיר בזה:

1.
ידוע לי כי העבודה מסווגת ואיני רשאי לגלות לאדם את עובדת מסירתה ללא אישור המנהל. האיסור חל גם לגבי העובדים שאעסיקם בקשר לעבודה, פרט ובמידה שהדבר הכרחי לצורך ביצוע העבודה, כ"כ ידוע לי שאסור לי לדווח לחברי ההנהלה או לשותפים בארץ או בחוץ לארץ דבר העבודה, אלא לאחר קבלת רשות מראש מהמנהל.

2.
הנני מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אלי עקב ביצוע העבודה ולא אמסור כל ידיעה כאמור לאדם שאינו מוסמך לקבלה.

3.
הנני מתחייב לשמור על סודיות התכניות, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים לעבודה או לביצוע המבנה, לרבות העתקים בין שהוכנו על ידי או מטעמי או על חשבוני ובין שהוכנו ע"י המנהל או מטעמו או על חשבונו.

4.
אני יודע כי התכניות, השרטוטים ויתר המסמכים, כאמור בסעיף הקודם, מופקדים בידי לצרכי העבודה בלבד, ורק למשך תקופת העבודה. הריני מתחייב להחזירם בשלמותם למנהל עם תום ביצוע העבודה ובמקרה של ביטולה - מיד עם ביטולה.


לא אעשה ולא אניח לאחרים לעשות כל העתקים מהמסמכים שאקבל לצורך ביצוע העבודה.

 5.
הריני מתחייב לא להוציא מחוץ לתחומי משרדי כל מסמכים וחומר אחר שקיבלתי או שאקבל, לשמור אותם בתוך ארון סגור המאושר ע"י המנהל ולהחזיק את המפתחות ממנו רק ברשותי או ברשות אנשים נוספים - באישור המנהל, הנני אחראי לכך שבגמר כל יום עבודה ירוכזו כל המסמכים בארון כנ"ל וכי אוודא ששום מסמך לא ישאר בלתי נעול.

6.
הריני מתחייב לדווח למנהל מיד על כל מקרה של אבדן מסמך.

7.
חומר בלוי, קרוע וכיו"ב יוחזר למנהל בדרך שיוסכם עליה מראש.

8.
הריני מתחייב, לפי דרישת המנהל, להביא לידיעתו כל פרט הנוגע לעובדי משרדי המועסקים בקשר לעבודה, כ"כ להעסיק בקשר לעבודה רק עובדים, אשר יאושרו ע"י המנהל ולהפסיק את עבודתם לפי דרישתו.

9.
אכלול בחוזה עם עובדי ועם כל מי שנמצא בשירותי בקשר עם ביצוע החוזה הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או תגיע אליהם עקב ביצוע החוזה ובהעדר חוזה בכתב אחתים כל אחד מהם על כתב התחייבות בנדון בנוסח שיוכן על ידי המנהל.

10.
הריני מתחייב לא למסור ו/או להעביר אתה חוזה כולו או מקצתו, או ביצוע החוזה כולו או מקצתו, לזולתי, אלא אם כן אקבל על כך הסכמה מוקדמת בכתב מאת המנהל.

11.
הריני מתחייב לא להעביר באמצעות הדואר כל שרטוטים, תכניות, תרשימים או חשבונות, אלא אם יהיו אמצעי ההעברה בתיאום עם המנהל ובאישורו, כן מתחייב אני לא לשוחח שיחות טלפוניות בצורה שתגלה את מהות העבודה המבוצעת על ידי.

12.
סידורי בטחון נוספים אשר ייקבעו ביני לבין המנהל יירשמו ויובאו כנספח להצהרה זו.

13.
מבלי לגרוע מההוראות הקודמות של הצהרה זו, הנני מתחייב למלא אחר כל הוראות הביטחון והסדורים הביטחוניים שאדרש לעשותם על ידי נציג המנהל בקשר לביצוע העבודות בשבילו או מטעמו.

14.
במקרה של סתירה בין הוראות החוזה על כל תוספותיו, הוראות הצהרה זו עדיפות.

15.
הצהרה זו צורפת לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

16.
הריני מאשר, כי קראתי את ההצהרה דלעיל והסעיפים 118, 119 מחוק העונשין תשל"ז-1977 המובאים להלן, וידוע לי כי אם אעבור על אחת מהוראות החוק וההצהרה דלעיל, הנני צפוי לעונש מאסר.

ולראייה באתי על החתום
יום 
 לחודש 
שנת 
חתימת המציע 

מסמך ד' 

נספחים

נספח א' ---- דוגמת תצהיר מנכ"ל
נספח ב' ---- אישור ביטוחי

נספח ג' ---- רשימת מערכות גילוי וכיבוי אש "טלפייר" בבתי הסוהר
נספח ד' ---- מחירון חלפים לתחזוקה לשיפוצים ולהרחבות 
נספח א' 
תצהיר מנכ"ל
	גוש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	


אני הח"מ ___________________ , נושא ת.ז מס' ________________לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  מצהיר בזאת כדלקמן:
 הנני משמש כמנכ"ל חב' _________________________.
1. חברתנו סיפקה בשלוש השנים (2009,2010,2011) שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, שירותים של התקנה, הפעלה ,תחזוקה ותיקון תקלות למערכות גילוי וכיבוי אש נשוא המכרז, לרבות ביצוע שינויים והתאמות של מערכות חדשות לקיימות בהיקף כספי שלא פחת מ- 1,000,000 ₪ כולל מע"מ, לשלושה גופים/מוסדות לפחות. 
להלן פרטיי הגופים/מוסדות להם סופקו השירותים נשוא מכרז זה, לרבות אנשי קשר ודרכי ההתקשרות עימם.
מצ"ב:

המלצות, חוזים/הסכמים עם אותם הגופים/מוסדות.
	
	שנים
	שם איש קשר
	מס' טלפון

	הגוף / מוסד          לו סופקו שירותים/טובין נשוא המכרז
	2009
	2010
	2011
	
	

	
	____________   ש"ח , כולל מע"מ
	____________ ש"ח , כולל מע"מ
	____________ ש"ח , כולל מע"מ
	
	

	
	____________   ש"ח , כולל מע"מ
	____________ ש"ח , כולל מע"מ
	____________ ש"ח , כולל מע"מ
	
	

	
	____________   ש"ח , כולל מע"מ
	____________ ש"ח , כולל מע"מ
	____________ ש"ח , כולל מע"מ
	
	

	סה"כ היקף         כספי לשנה
	____________ש"ח
	____________ש"ח
	____________ש"ח
	
	


2. לחברה לפחות 3 סניפים הפרושים ברחבי הארץ - במרכז, בצפון ובדרום ובכל סניף לפחות 3 טכנאים שעברו הכשרה והשתלמות ע"י יצרן המערכות ("טלפייר") נשוא המכרז ,למתן שירותי אחזקה ותיקונים. 
להלן פירוט המיקום המדויק של סניפי השירות:

באזור המרכז: _________________________________________________.

באזור הצפון: _________________________________________________.

באזור הדרום: _________________________________________________.

מצ"ב:

· תעודות הכשרה והשתלמות רלוונטיות.
3. לחברה מעבדה פעילה המוסמכת ע"י היצרן עם כל הציוד הדרוש לטיפול במערכות נשוא המכרז לניקוי, טיפול וכיול גלאי עשן. 
להלן הכתובת המדויקת של המעבדה:

_____________________________________________________________.

· במידה ואין לרשות לחברה מעבדה, יצורף אישור רלוונטי המעיד על קבלת שירותים ממעבדה מוסמכת כמפורט לעיל, פעילה.

אני מצהיר כי החתימה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי – אמת.
_____________            ____________________            ______________
תאריך                                                שם  המצהיר                                 חתימה וחותמת
א י ש ו ר עו"ד
אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________  הופיע/ה בפני במשרדי ברח' ________________ בישוב/עיר______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ________________/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.

_________                          ________________________               _________________
      תאריך

        חותמת + מספר רשיון עריכת דין
    
      חתימת עוה"ד
נספח ב' 
אישור ביטוחי

סעיף הביטוח

הקבלן  מתחייב, לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל –שירות בתי הסוהר ולהציג לשירות בתי הסוהר את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן.

א.   ביטוח חבות המעבידים
     1.  הקבלן  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בל תחומי  מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים;

    2. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000  דולר ארה"ב לעובד, למקרה  ולשנה; 

    3.  הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –שירות בתי הסוהר היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה  ו/או מחלת מקצוע כלשהם כי היא נושאת בחבות מעביד כלשם כלפי מי מעובדי הקבלן.

ב.   ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
      1. הקבלן יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריותו כלפי צד  שלישי  גוף  ורכוש בגין פעילותו; 

     2.  גבולות האחריות לא יפחתו מ – 1,000,000  דולר ארה"ב למקרה ולשנה

      3.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY);

      4.  כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהקבלן או כל איש שבשרותו פועלים או פעלו בו, יבוטל;

     5.  רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;

      6.  הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי הקבלן     

           וכל הפועלים מטעמו.
ג.   ביטוח חבות המוצר PRODUCTS  LIABILITY-     
1.  הקבלן יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר, לגבי ציוד וחלקי חילוף אשר יסופקו על ידו במסגרת  שירותי תחזוקה התאמה שינויים וכן מערכות חדשות כולל  עבודות התקנה, טיפול ושרות .

  2.  הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין - נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  למוצרים פגומים - 1980.

     3.  גבולות  האחריות לתובע, מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו  מ – 500,000   דולר ארה"ב בגין  נ
זק לגוף  ולרכוש.    

     4.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS  LIABILITY 

     5. הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים. 

     6.   הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו.
ד.    כללי
       בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-

       1.  לשם המבוטח תתווסף מדינת ישראל –שירות בתי הסוהר, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

       2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב שירות בתי הסוהר.

     3.  המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – 

          שירות בתי הסוהר  ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך  כוונת זדון;

    4.   הקבלן  לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות

           המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

    5.   ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה ופוליסה תחול בלעדית על הקבלן;

6.    כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה  במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל, יומצאו לשירות בתי הסוהר עד למועד חתימת ההסכם.     

הקבלן  מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל –שירות בתי הסוהר  יחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל –שירות בתי הסוהר בתוקף. הקבלן מתחייב להציג  את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור חתום על ידו על חידושן לשירות בתי הסוהר לכל  המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל –שירות בתי הסוהר  על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי חוזה זה.

                                   נספח ביטוחים

לכבוד 

מדינת ישראל –שירות בתי הסוהר

א.ג.נ., 

                              הנדון:  אישור עריכת ביטוחים
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________  (להלן "הקבלן") לתקופת 

הביטוח  מיום _________ עד יום ________________ בקשר לתחזוקת מערכת גילוי אש ועשן וכיבוי אש אוטומטי בגז, מסוג "טלפייר", שינויים והתאמות מערכות חדשות למערכות קיימות בשירות בתי הסוהר בקשר להסכם עם מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים. 

2. גבולות האחריות לא יפחתו מסך   5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
3. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –שירות בתי הסוהר  היה ונטען לעניין  קרות תאונת 

    עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי ממועסקי  הקבלן.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל  תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

2.  גבולות האחריות שלא יפחתו מסך  של  1,000,000 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  

     (שנה). 

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

4.  כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהקבלן או כל איש שבשרותו  פועלים או  פעלו בו, יבוטל;

5.  רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;

6. הביטוח הורחב לשפות את מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר  ככל שייחשבו  אחראים למעשי ו/או  מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו. 

ביטוח חבות המוצר PRODUCTS  LIABILITY-     
 1.  ביטוח חבותו בביטוח חבות המוצר לגבי ציוד וחלקי חילוף אשר יסופקו על ידו במסגרת 

       שירותי תחזוקה התאמה שינויים וכן מערכות חדשות כולל  עבודות התקנה, טיפול ושרות .

 2.  הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין - נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  למוצרים פגומים - 1980.

3.  גבולות  האחריות לתובע, מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו  מ – 500,000   דולר ארה"ב בגין

     נזק לגוף ולרכוש.    

4.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS  LIABILITY 

5.  הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים. 

6.  הביטוח הורחב לשפות את מדינת ישראל ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל 

     הפועלים מטעמו.
כללי

בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:   מדינת ישראל –שירות בתי הסוהר בכפוף להרחבי  
השיפוי כמפורט לעיל.

2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה  
על ידינו הודעה מוקדמת של  60  יום לפחות במכתב רשום לחשב שירות בתי הסוהר.

3.  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל- שירות בתי הסוהר ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

4.  הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות המוטלות  על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.                                              

6.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל,  והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

                                                                                       בכבוד רב,                                                               

                                                                    ___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

	נספח ג' 

רשימת מערכות גילוי וכיבוי אש "טלפייר" בבתי הסוהר
	

	
	
	
	
	
	

	שם הכלא
	מיקום
	דגם רכזת
	כמות התקנים
	 מ.כיבוי
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	אגף 1
	ADR-3000S
	131
	2
	

	 
	אגף 2
	ADR-3000S
	131
	2
	

	 
	אגף 3
	ADR-3000S
	131
	2
	

	כלא צלמון 
	אגף 4
	ADR-3000S
	131
	2
	

	 
	אגף 5
	ADR-3000S
	131
	2
	

	 
	אגף 6
	ADR-3000S
	131
	2
	

	
	מגדל בקרה מחשב + תוכנה + וועדות + משרדים 
	ADR-3000S
	105
	13
	

	
	אגף מעצר 10 + מכלול מבקרים
	ADR-3000S/2
	93
	2
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	כלא אשל 
 

 
	לוח חשמל יומן 22
	ADR-SAVER
	8
	1
	

	
	קרטוניה + טקסטיל
	GSA-1000/8
	30
	1
	

	
	חדר חשמל מטבח
	GSA-1000/4
	6
	1
	

	
	לוח חשמל מסגריה
	GSA-2
	3
	1
	

	
	אשל – נגריה ב'
	GSA-2
	2
	1
	

	
	לוח חשמל נגריה א'
	GSA-1000/4
	20
	1
	

	
	אגף 2 אסירי עבודה
	GSA-2
	3
	1
	

	
	מרכז חינוך מבקרים
	GSA-2
	3
	1
	

	
	תא 40 + אפסנאות משנה + מחסן + משל"ט
	ADR-3000S
	42
	1
	

	
	אגף 1 מתחילים
	ADR-SAVER
	35
	1
	

	
	אגף 3
	adr 3000
	32
	1
	

	
	אגף 6
	adr 3000
	29
	1
	

	
	לוח מפוחים
	GSA-2
	3
	1
	

	
	אשל - לוח חשמל מבנה משרדים
	GSA-2
	2
	1
	

	 

	 
	 
	 
	 
	

	 
	אוה"ק מעון סגל
	GSA-1000/4
	35
	1
	

	אוהלי קידר 
	או"הק אגף 2 (במסדרון)
	GSA-2
	3
	1
	

	 
	או"הק הכשרה מקצועית
	ADR-3000
	46
	2
	

	 
	או"הק אגף 10 – מב"ר
	GSA-1000/8
	10
	1
	

	 

	 
	 
	 
	 
	

	דקל 
	דקל אגף 5 
	GSA-1000/8
	32
	1
	

	 

	 
	 
	 
	 
	

	כלא איילון 
	מעונות סגל 
	ADR-3000
	46
	1
	

	
	אפסנאות
	GSA-1000/4
	12
	-
	

	
	אגף 18-19
	ADR-3000
	54
	2
	

	
	אגף הפרדה
	ADR-3000S
	46
	1
	

	
	מבנה טייגר ק.קרקע
	ADR-3000S/1
	27
	2
	

	
	מבנה טייגר ק. 1
	ADR-3000S/1
	37
	1
	

	
	מבנה טייגר ק. 2
	ADR-3000S/1
	31
	1
	

	
	חדר אוכל סגל
	TSA-200
	12
	-
	

	
	בקרה ראשית במשל"ט + מיפעלים
	ADR-3000
	30
	3
	

	
	משרדי בדק בית + ימ"ז
	ADR-3000
	25
	-
	

	
	אגף סלע – לוח חשמל
	GSA-1000/16
	5
	1
	

	
	מטבח סגל
	GSA-1000/8
	4
	1
	

	
	אגף 4 (מבן סגור)
	ADR-3000
	30
	1
	

	
	אגף משתלבים ב' (ט"פ)
	ADR-3000
	62
	1
	

	
	אגף תורני (מבן פתוח)
	ADR-3000
	68
	1
	

	
	חדר אנרגיה
	GSA-2
	5
	2
	

	
	מרכז חינוך
	ADR-3000
	20
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	כלא מעשיהו
	מעשיהו אגף 8
	ADR-3000S
	33
	-
	

	
	מעשיהו מעון סגל ומשרדים
	GSA-1000/16
	33
	1
	

	
	מעשיהו אגף 4 ומשרד הפנים
	GSA-1000/8
	33
	1
	

	
	מעשיהו אגף 5
	GSA-1000/16
	30
	-
	

	
	מעשיהו אגף 6
	GSA-1000/8
	30
	-
	

	
	מעשיהו מכלול כניסה צפון                                     
	GSA-1000/8
	12
	-
	

	
	מעשיהו מכלול ביקורים דרום                                         
	GSA-1000/8
	12
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	נציבות רמלה
	חדר אוכל  ומטבח סגל נציבות
	ADR-3000
	79
	5
	

	
	משרדי רבנות + מודיעין
	ADR-3000S/1
	82
	11
	

	
	משל"ט נציבות + אולם ארגמן
	ADR-3000S/1
	30
	3
	

	
	משרדי חטו"ש ובה"ד
	GSA-1000/8
	25
	1
	

	
	מינהל ביטחון וטו"ש
	ADR-3000
	45
	1
	

	
	מרכזית טלפונים ראשית
	GSA-1000/8
	5
	1
	

	
	מחסן מרכזי + בית מרקחת (בצ"מ/מרלו"ג)
	ADR-3000S
	245
	9
	

	
	מנהל משאבי אנוש
	ADR-3000S
	94
	2
	

	
	מנ"ט -משרדים + חדר מחשב (בבצ"מ/מרלו"ג) + UPS
	ADR-3000S
	93
	7
	

	
	בי"ס ניר - מעון סוהרים ומשרדי יבילים קש"א
	ADR-3000
	163
	-
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	כלא אשמורת
	שער כנסה ולוח חשמל ראשי ויחידת צור 
	ADR-3000S/1
	51
	3
	

	
	מבנה דרור
	ADR-3000S/1
	50
	1
	

	
	מבנה מצדה 
	ADR-3000
	106
	8
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	כלא שיטה
	אגף 11                                                             
	מערכת אחת

ADR-3000
	222
	13
	

	
	בקרה, מפעילים, א.11, ב.1, חינוך, מרכזיה
	
	
	
	

	
	אפסנאות, מכבסה
	
	
	
	

	
	מרכזית טלפונים
	
	
	
	

	
	נגריה חדשה
	
	
	
	

	
	מפעל פלסטו פוליש לוח ח.
	
	
	
	

	
	חדר גנרטור
	
	
	
	

	
	אגף ב' לוח חשמל
	
	
	
	

	
	חינוך ח. מחשבים
	
	
	
	

	
	אגף 1 לוח חשמל
	
	
	
	

	
	אגף 5
	ADR-SAVER
	34
	1
	

	
	אגף 6 (חלקי) + אגף 7 (חלקי)
	ADR-3000S
	42
	1
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	כלא מגידו
	חדר חשמל מטבח
	ADR-3000
	54
	5
	

	
	יחידת נחשון פלוגה צפונית
	GSA-1000/16
	10
	1
	

	
	קנטינה
	GSA-2
	5
	-
	

	
	אגפים 1-2 פנל 1
	ADR-3000S
	51
	2
	

	
	אגפים 3-4 פנל 2
	ADR-3000S/1
	50
	2
	

	
	אגפים 5-6 פנל 3
	ADR-3000S/1
	50
	2
	

	
	אגפים 7-8 פנל 4
	ADR-3000S/1
	50
	2
	

	
	מעונות סגל
	ADR-3000S/1
	33
	1
	

	
	מאפיה
	GSA-2
	5
	-
	

	
	מחסן 
	GSA-2
	5
	-
	

	
	אגף 10
	ADR-3000S/1
	17
	1
	

	
	אפסנאות
	GSA-2
	4
	-
	

	
	כניסה ושער ראשית
	GSA-1000/4
	12
	-
	

	
	מכלול ביקורים
	GSA-1000/4
	12
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	כלא קציעות
	מכלול מבקרים
	GSA-1000/8
	10
	-
	

	
	מכלול כניסה
	GSA-1000/8
	10
	1
	

	
	מבנה ביקורים א' (מזרח)
	GSA-1000/4
	10
	-
	

	
	מבנה ביקורים ב' (מערב)
	GSA-1000/4
	10
	-
	

	
	מטבח אסירים
	ADR-SAVER
	51
	1
	

	
	מטבח סגל
	ADR-SAVER
	29
	1
	

	
	מתחם סודני חדר חשמל + גנרטור
	GSA-1000/8
	10
	2
	

	
	אגף 12 א + 12 ב
	ADR-3000S/2
	45
	-
	

	
	אגף 13 א + 13 ב
	ADR-3000S/1
	45
	-
	

	
	מתחם ג' אגף 8-9
	ADR-SAVER
	49
	2
	

	
	מתחם ג' אגף 6-7
	ADR-SAVER
	51
	2
	

	
	מרפאה + מגורי סוהרים
	ADR-SAVER
	56
	2
	

	
	כלא סהרונים משרדים + אגפים 7, 8
	ADR-3000S/2
	212
	2
	

	
	אגף 3 + 31
	ADR-3000S/1
	55
	1
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	כלא כרמל
	מכלול מבקרים – כניסה ראשית
	ADR-SAVER
	23
	-
	

	
	אגף 2
	ADR-3000S/1
	43
	1
	

	
	משל"ט
	ADR-3000S/1
	3
	 
	

	
	אגף 3 תא השגחה
	ADR-3000S/1
	4
	-
	

	
	אגף 4 תא השגחה
	ADR-3000S/1
	4
	-
	

	
	מפעל
	ADR-3000S/1
	15
	1
	

	 

	 
	 
	 
	 
	

	כלא רמון
	אגפים 1-2 + חדר חשמל
	ADR-SAVER
	54
	5
	

	
	אגף 3
	ADR-3000
	17
	1
	

	
	אגף 4 
	ADR-3000
	14
	1
	

	
	אגף 5
	ADR-3000S
	14
	1
	

	
	אגף 6
	ADR-3000
	14
	1
	

	
	אגף 7
	ADR-3000
	13
	1
	

	
	אגף 10 אסירי עבודה
	ADR-3000
	29
	1
	

	
	מרפאה
	ADR-3000
	18
	-
	

	
	מכלול כניסה ומבקרים
	ADR-3000S
	139
	1
	

	
	מבנה מנהל וסגל (משל"ט)
	ADR-3000S
	199
	5
	

	
	מטבח אסירים, מחסן טכני ומכלול לוגיסטי
	ADR-3000S/1
	150
	4
	

	
	אגף הפרדה
	ADR-SAVER
	74
	1
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	השרון - יח' דרור לשעבר
	GSA-1000/8
	20
	 
	

	השרון/מתן
	בית מעצר חדרה - מת"ן(ת.פ. השרון)
	ADR-3000S/1
	75
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	


הערה: יתכנו אי דיוקים בכמות האביזרים בטבלה בנספח ג' – פער של עד 10%+/- מכמות האביזרים יכללו בהצעת מחיר לתחזוקת המערכות של נספח ג' 

	
	
	נספח ד'

מחירון חלפים לתחזוקה לשיפוצים ולהרחבות
	 

	
	
	רכזות כתובתיות אנלוגיות
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	מחיר יחידה ₪  
 (לא כולל מע"מ)

	1 
	ADR-3000
	  בקרה אנלוגית 1A, לולאה אחת (127 כתובות)
	₪ 5,400.00

	2 
	  ADR-3000/2
	  בקרה אנלוגית 1A, שתי לולאות (254 כתובות)
	₪ 6,525.00

	2 
	  ADR-SAVER
	  בקרה אנלוגית ל-100 כתובות, 1A
	₪ 4,194.00

	4 
	  ADR-3000S/1
	  בקרה אנלוגית 4A, לולאה אחת (127 כתובות)
	₪ 5,918.00

	5 
	  ADR-3000S/2
	  בקרה אנלוגית 4A, שתי לולאות (254 כתובות)
	₪ 7,043.00

	6 
	  ADR-3000S/3
	  בקרה אנלוגית 4A, שלוש לולאות (381 כתובות)
	₪ 9,428.00

	7 
	  ADR-3000S/4
	  בקרה אנלוגית 4A, ארבע לולאות (508 כתובות)
	₪ 10,553.00

	8 
	  RM-4005
	  לוח משנה לרכזות אנלוגיות
	₪ 2,228.00

	9 
	  ADR-833
	  יחידת בקרה אנלוגית לכיבוי אוטומטי
	₪ 2,070.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	גלאים ולחצנים אנלוגיים
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	מחיר יחידה ₪   
  (לא כולל מע"מ)

	10 
	  TFH-220A
	  גלאי חום ממוען אנלוגי + בסיס
	₪ 203.00

	11 
	TFH-280A
	  גלאי חום ממוען אנלוגי + בסיס = חדש
	₪ 203.00

	12 
	  TFO-440A
	  גלאי פוטואלקטרי ממוען אנלוגי + בסיס
	₪ 192.00

	13 
	TFO-480A
	  גלאי פוטואלקטרי ממוען אנלוגי + בסיס - חדש
	₪ 192.00

	14 
	  TPH-442A
	  גלאי משולב פוטואלקטרי / חום ממוען אנלוגי + בסיס
	₪ 249.00

	15 
	TPH-482A
	  גלאי משולב פוטואלקטרי / חום ממוען אנלוגי + בסיס - חדש
	₪ 249.00

	16 
	  TPB-800A
	  לחצן ניפוץ אנלוגי אדום
	₪ 192.00

	17 
	  TPB-800ASY
	  לחצן ניפוץ אנלוגי צהוב
	₪ 212.00

	18 
	  TPB-800ASM
	  לחצן ניפוץ אנלוגי מוגן מים
	₪ 477.00

	
	
	בסיס לגלאים אנלוגיים
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	מחיר יחידה ₪    
 (לא כולל מע"מ)

	19 
	  TFB-110A
	  בסיס לגלאי אנלוגי
	₪ 34.00

	20 
	TFB-180
	בסיס לגלאי רגיל + אנלוגי = חדש
	₪ 12.00

	21 
	DTH-800
	קופסא + בסיס לתעלות מז"א לגלאי אנלוגי/קונבנציונלי 
	₪ 414.00

	
	
	יחידות אנלוגיות
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	מחיר יחידה ₪     
(לא כולל מע"מ)

	22 
	  ADR-805A
	  מעגל מבוא למפסקי זרימה
	₪ 135.00

	23 
	  ADR-812A
	  מעגל מבוא דו-ערוצי אנלוגי
	₪ 270.00

	24 
	  ADR-818A
	  מעגל 8 אזורים למערכת אנלוגית
	₪ 495.00

	25 
	  ADR-823A
	  מעגל מבוא/מוצא כתובתי תלת ערוצי
	₪ 299.00

	26 
	  ADR-828A
	  מעגל ל-8 מוצאים למערכת אנלוגית
	₪ 495.00

	27 
	  LI-3000
	  התקן מנתק לקו אנלוגי
	₪ 360.00

	28 
	  TPS-34A
	  ספק כוח כתובתי אנלוגי 4A מזווד
	₪ 1,193.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	כרטיסי תקשורת
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	מחיר יחידה ₪    
 (לא כולל מע"מ)

	29 
	  NET-3000
	  כרטיס מתאם תקשורת TCP/IP
	₪ 2,993.00

	30 
	  LON-3000
	  כרטיס תקשורת לחיבור בין רכזות
	₪ 2,250.00

	31 
	  GIM-232
	  מתאם לחיבור קו RS-232
	₪ 810.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	אביזרים למערכות אנלוגיות
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	מחיר יחידה ₪    
 (לא כולל מע"מ)

	32 
	  EPI-3000
	  מעגל ממשק להגנה אלקטרומגנטית
	₪ 428.00

	33 
	  AIB-800
	  קופסה לכרטיסים למערכות אנלוגיות
	₪ 45.00

	34 
	  BC-3000
	  קופסה לסוללות למערכות אנלוגיות
	₪ 626.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	אביזרי מוצא למערכות אנלוגיות
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	מחיר יחידה ₪     
(לא כולל מע"מ)

	35 
	  TFL-1AN
	  מנורת סימון מהבהבת למערכת אנלוגית
	₪ 47.00

	36 
	  TIP-224A
	  צופר אזעקה פנימי אנלוגי + בסיס
	₪ 338.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	כלים ותוכנה
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	מחיר יחידה ₪    
 (לא כולל מע"מ)

	37 
	  TCS-3040
	  תוכנת שליטה למערכת אנלוגית
	₪ 6,750.00

	38 
	  MCS-3000
	  תוכנת בקרה מרכזית לניטור מערכות גילוי אש
	₪ 8,100.00

	39 
	  FDS-011
	  תוכנה לתיכנון והתקנת גלאים בתקרה שיפועית
	₪ 1,746.00

	40 
	  PROG-4000
	  יחידת תכנות ובדיקה לגלאים אנלוגיים
	₪ 1,053.00

	41 
	  TFR-900
	  מוט טלסקופי 4.70 מ'
	₪ 1,134.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	רכזות אזוריות
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	מחיר יחידה ₪    
 (לא כולל מע"מ)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	נטו במבצע ליחידה

	42
	TSA-200
	בקרה דו אזורית לגילוי                      
	₪ 545.00

	43
	TSA-200X
	בקרה דו אזורית + כיבוי                     
	₪ 645.00

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	44 
	TSA-1000/4
	בקרה לארבעה אזורים אוטומטית
	₪ 1,580.00

	45 
	TSA-1000/8
	בקרה לשמונה  אזורים אוטומטית
	₪ 1,990.00

	46 
	TSA-1000/12
	בקרה לשנים עשר  אזורים אוטומטית
	₪ 2,500.00

	47 
	TSA-1000/16
	בקרה לששה עשר אזורים אוטומטית
	₪ 3,300.00

	48 
	TSA-1000EM083
	מודול 8 מוצאים O.C ו2 ממסרים ל TSA-1000E8
	₪ 260.00

	49 
	TSA-1000EM422
	מודול 4 אזורים 2 מוצאים ו2 ממסרים ל TSA-1000E8
	₪ 800.00

	50 
	RM-1000
	לוח משנה לרכזת TSA-1000
	₪ 1,089.00

	51 
	TSA-1000C
	מעגל תקשורת לרכזת TSA-1000
	₪ 299.00

	
	
	אביזרים לרכזות אזוריות
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	 מחיר יחידה ₪  
(לא כולל מע"מ)

	52 
	  TLA-2
	  כרטיס הפעלת צופרים בהיפוך קוטביות
	₪ 114.00

	53 
	  INT-1000
	  מעגל מוצא מבודד ל-1000-GSA (שמונה מוצאים) 
	₪ 140.00

	54 
	  INT-1000P
	  מעגל מוצא מבודד ל-1000-GSA (שמונה ממסרים) 
	₪ 630.00

	55 
	  EXT-1
	  מתאם לחיבור מיכלול כיבוי GSA-1000
	₪ 23.00

	56 
	TRA-1
	מתאם לחיבור התקני מבוא/מימסר יבש
	₪ 24.00

	57 
	TRM-1
	מכלול מימסר לביצוע ניתוקים
	₪ 49.00

	58 
	TGA-1
	מתאם לחיבור מכלול כיבוי FIKE - GCA
	₪ 29.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	גלאים ולחצנים אזוריים
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	מחיר יחידה ₪  
(לא כולל מע"מ)

	59 
	  TFH-220F
	  גלאי חום טמפטורה קבועה + בסיס
	₪ 96.00

	60 
	TFH-280
	גלאי חום טמפ' קבועה + בסיס = חדש
	₪ 89.00

	67 
	  TFO-440
	  גלאי פוטואלקטרי + בסיס
	₪ 99.00

	68 
	TFO-480
	  גלאי פוטואלקטרי + בסיס = חדש
	₪ 89.00

	69 
	  TPH-442
	  גלאי משולב פוטואלקטרי / חום + בסיס
	₪ 133.00

	70 
	TPH-482
	  גלאי משולב פוטואלקטרי / חום + בסיס - חדש
	₪ 133.00

	71 
	TF-119
	גלאי פוטואלקטרי SENTEK כולל בסיס
	₪ 75.00

	72 
	TFO-EX
	גלאי עשן מוגן התפוצצות פוטו הוצ'יקי
	₪ 1,274.00

	73 
	  DTH-400
	  גלאי קונבנציונלי + קופסא לתעלות מיזוג אוויר
	₪ 446.00

	74 
	  TFD-2800
	  גלאי הצפה UL
	₪ 86.00

	75 
	  TBD-100
	  גלאי קרן 100 מ' (Fireray)
	₪ 3,146.00

	76 
	  TBD-50
	  גלאי קרן 50 מ' (Fireray)
	₪ 2,516.00

	77 
	  TBD-40
	  גלאי קרן 40 מ' (Beam)
	₪ 2,799.00

	78 
	  TBD-P4080
	  פריזמה ל- 40-80 מ' (Beam)
	₪ 420.00

	79 
	  TBD-P80100
	  פריזמה ל- 80-100 מ' (Beam)
	₪ 1,089.00

	80 
	  TPB-10R
	  לחצן ניפוץ אדום
	₪ 42.00

	81 
	  TPB-10Y
	  לחצן ניפוץ צהוב
	₪ 60.00

	 82
	0
	  לחצן – Dual-Action
	₪ 225.00

	83 
	  TPB-101M
	  לחצן ניפוץ מוגן מים
	₪ 315.00

	
	
	בסיסים אזוריים
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	 מחיר יחידה ₪ 
(לא כולל מע"מ)

	84 
	  TFB-110
	  בסיס גלאי רגיל
	₪ 18.00

	84 
	  TFB-180
	בסיס לגלאי רגיל + אנלוגי = חדש
	₪ 12.00

	85 
	  DTH-800
	קופסא כולל בסיס לתעלות מז"א לגלאי אנלוגי/קונבנציונלי 
	₪ 414.00

	86 
	  TFB-110RL
	  בסיס גלאי עם מעגל ממסר
	₪ 60.00

	87 
	  TFB-CAB
	  תושבת לבסיס עבור לוח חשמל 
	₪ 60.00

	
	
	אביזרים ללחצנים
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	מחיר יחידה ₪ 
(לא כולל מע"מ)

	88 
	  FLAP
	  מכסה מגן שקוף ללחצן
	₪ 9.00

	89 
	  TRG-1
	  זכוכית ללחצן ניפוץ אש
	₪ 5.00

	90
	  TRG-1P
	  פלסטיק ללחצן ניפוץ אש
	₪ 5.00

	
	
	אביזרי מוצא
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	 מחיר יחידה ₪ 
 (לא כולל מע"מ)

	91 
	  TFL-1N
	  מנורת סימון מהבהבת
	₪ 43.00

	92 
	  TIP-224
	  צופר אזעקה פנימי + בסיס טלפייר
	₪ 63.00

	93 
	  TFS-4406
	  נצנץ חיצוני מוגן מים 
	₪ 207.00

	94 
	  TFS-4460
	  צופר חיצוני מוגן מים
	₪ 126.00

	95 
	  TFS-4484
	  צופר-נצנץ חיצוני מוגן מים מ
	₪ 311.00

	96 
	  TES-553
	  שלט כיבוי הופעל (ללא צופר)
	₪ 294.00

	97 
	  TES-553B
	  שלט כיבוי הופעל (עם צופר)
	₪ 333.00

	98 
	  TFS-214S
	   צופר-נצנץ פנימי
	₪ 192.00

	99 
	  TFC-3
	מעגל ממסרי פיקוד - הרחבה
	₪ 252.00

	
	
	
	

	
	
	אביזרים שונים
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	מחיר יחידה ₪ 
 (לא כולל מע"מ)

	100
	  TDH-315
	  מגנט אוחז לדלת (50 ק"ג)
	₪ 180.00

	101
	  TDH-HOLDER
	  זרוע – מאריך למגנט
	₪ 119.00

	102 
	  TDH-369
	  מגנט אוחז לדלת רצפתי (50 ק"ג)
	₪ 338.00

	103
	  TB-45
	  מצבר 4.5 או 5 אמפר 12V
	₪ 77.00

	104 
	  TB-70
	  מצבר 7 אמפר 12V
	₪ 99.00

	105
	  TBR-5100
	  מעגל איפוס לגלאי קרן
	₪ 315.00

	106 
	  TPS-34
	  ספק כוח מזווד 3A
	₪ 1,013.00

	
	
	
	

	
	
	מוגן התפוצצות
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	 מחיר יחידה ₪
  (לא כולל מע"מ)

	107 
	  TXB-435
	  ברייר – מבודד קו מוגן התפוצצות
	₪ 2,102.00

	108 
	  TXD-ZS30
	  גלאי עשן מוגן התפוצצות כולל בסיס (ס)
	₪ 1,274.00

	
	
	
	

	
	
	חייגנים
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	 מחיר יחידה ₪ 
 (לא כולל מע"מ)

	109 
	  TDM-500i
	  יחידת חיוג והודעות מתקדמת
	₪ 446.00

	110 
	  TDM-500i/12
	  יחידת חיוג והודעות מתקדמת – 12V
	₪ 446.00

	111 
	  TCU-500
	  קומוניקטור
	₪ 2,201.00

	112 
	TDM-500IC
	  יחידת חיוג והודעות מתקדמת כולל מודם
	₪ 2,940.00

	
	
	טלפון כבאים
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	 מחיר יחידה ₪ 
(לא כולל מע"מ)

	110 
	TFP-1
	שפופרת לטלפון כבאים
	₪ 493.00

	111 
	TFP-1BB
	קופסא אחורית למכלול שקע טלפון כבאים
	₪ 16.45

	112 
	TFP-1CP
	עמדת שפופרת קבועה כתובתית
	₪ 4,066.00

	113 
	TFP-6C
	יחידת אחסון לעד 6 שפופרות (ריקה)
	₪ 1,466.00

	114 
	TFP-828
	כרטיס 8 כתובות להרחבה עבור TFP-80C
	₪ 780.00

	115 
	TFP-80C
	קופסא להרחבה עד 80 כתובות
	₪ 5,800.00

	116 
	TFP-806
	מכלול שקע כתובתי לטלפון כבאים
	₪ 411.00

	117 
	TFP-3000
	עמדת שליטה לטלפון כבאים ל- 24 שפופרות
	₪ 8,231.00

	
	
	מערכות כריזה
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	 מחיר יחידה ₪ 
(לא כולל מע"מ)

	118 
	  TLS-053
	  רמקול 20W 5.3 Oz לתקרה אקוסטית + שנאי + גריל
	₪ 53.00

	119 
	  TLS-100
	  רמקול 20W 10 Oz לתקרה אקוסטית + שנאי + גריל
	₪ 78.00

	120 
	  TPG-8
	  גריל פלסטי לרמקול "8
	₪ 17.00

	121 
	  LSB-053
	  רמקול  ''8  5.3Oz בארגז עץ מהודר
	₪ 114.00

	122 
	  TLP-8
	  פלטה לרמקול "8 לתקרה אקוסטית
	₪ 18.00

	123 
	  TLC-8
	  חיפוי פלסטי לרמקול "8 לתקרה אקוסטית
	₪ 24.00

	124 
	  TMG-8
	  גריל מתכת לרמקול "8
	₪ 24.00

	
	
	גילוי עשן אקטיבי
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	 מחיר יחידה ₪

 (לא כולל מע"מ)

	125 
	  TKS-182
	  יחידת מקשים ותצוגה לגלאי יניקה אזור אחד
	₪ 4,428.00

	126 
	  TKS-183
	  מערכת גילוי יניקה קומפלט אזור אחד
	₪ 17,055.00

	127 
	  TKS-185
	  ספק כח לגלאי יניקה כנ"ל
	₪ 2,502.00

	 
	 
	 
	 

	128 
	  LASD-1
	גלאי לייזר ערוץ 1
	₪ 7,090.00

	129 
	  LASD-2
	גלאי לייזר 2 ערוצים
	₪ 9,760.00

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	גלאי גז Sensitron
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	 מחיר יחידה ₪   
  (לא כולל מע"מ)

	130 
	  TGD-1100A
	  גלאי גז אמוניה מוגן מים
	₪ 9,548.00

	131 
	  TGD-1100XA
	  גלאי גז אמוניה מוגן התפוצצות
	₪ 5,010.00

	132 
	  TGD-1100B
	  גלאי גז פרופן בוטן מוגן מים
	₪ 2,828.00

	133 
	  TGD-1100XB
	  גלאי גז פרופן בוטן מוגן התפוצצות
	₪ 5,010.00

	134 
	  TGD-1100CO
	  גלאי  גז CO
	₪ 2,828.00

	135 
	  TGD-1100XH
	  גלאי גז מימן מוגן התפוצצות
	₪ 5,010.00

	136 
	  TGD-1100M
	  גלאי גז מתן מוגן מים
	₪ 4,170.00

	137 
	  TGD-1100XM
	  גלאי גז מתאן מוגן התפוצצות
	₪ 5,010.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	רכזות Sensitron
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	 מחיר יחידה ₪    
 (לא כולל מע"מ)

	138 
	  TGC-1100
	  בקרה כתובתית לגילוי CO
	₪ 32,513.00

	139 
	  TGC-1004
	  בקרה ל-4 גלאי גז PL4    4-20mA
	₪ 6,683.00

	140 
	  TGC-ESP4
	  כרטיס הגדלה ב- 4 גלאים נוספים
	₪ 2,790.00

	141 
	  TGC-1008
	  בקרה ל-8 גלאי גז PLG8B   4-20mA
	₪ 13,830.00

	142 
	  TGC-ESP8
	  כרטיס הגדלה ב- 8  גלאים נוספים
	₪ 2,783.00

	143 
	  GIC-1100/B
	  קופסא לכרטיסים כתובתיים
	₪ 270.00

	144 
	  GIC-1108/In
	  כרטיס כתובתי ל-8 גלאים  4  – 20mA
	₪ 2,498.00

	145 
	  GIC-1116/Out
	  כרטיס כתובתי ל- 16 כתובות
	₪ 2,355.00

	146 
	  TGV-24
	  ברז גז 24VDC,  N.O, לחצן Reset ידני "½
	₪ 1,245.00

	
	
	כיבוי באירוסול
	

	מס.
	מק"ט
	תאור הפריט
	 מחיר יחידה ₪   
  (לא כולל מע"מ)

	
	
	
	

	
	
	אירוסולים מתוצרת GREENEX
	

	147 
	  TLA-3K
	  כרטיס ממשק למיכלול כיבוי
	₪ 243.00

	148 
	TGX-50
	מכל כיבוי אש 50 גרם הפעלה חשמלית
	₪ 1,027.00

	149 
	TGX-200
	מכל כיבוי אש 200 גרם הפעלה חשמלית
	₪ 1,800.00

	150 
	TGX-500
	מכל כיבוי אש 500 גרם הפעלה חשמלית
	₪ 2,471.00

	151 
	TGX-1000
	מכל כיבוי אש 1000 גרם הפעלה חשמלית
	₪ 2,831.00

	
	
	
	

	
	
	אירוסולים מתוצרת Fire-Pro
	

	152 
	TLA-44
	מתאם להפעלת אירוסולים מתוצרת Fire-Pro
	₪ 249.00

	153 
	TFA-20E
	מכל כיבוי אש 20 גרם הפעלה חשמלי
	₪ 469.00

	154 
	TFA-40E
	מכל כיבוי אש 40 גרם הפעלה חשמלי
	₪ 935.00

	155 
	TFA-80E
	מכל כיבוי אש 80 גרם הפעלה חשמלי
	₪ 1,092.00

	156 
	TFA-100E
	מכל כיבוי אש 100 גרם הפעלה חשמלי
	₪ 1,480.00

	157 
	TFA-200E
	מכל כיבוי אש 200 גרם הפעלה חשמלי
	₪ 1,854.00

	158 
	TFA-500E
	מכל כיבוי אש 500 גרם הפעלה חשמלי
	₪ 2,462.00

	159 
	TFA-1200E
	מכל כיבוי אש 1.2 ק"ג הפעלה חשמלי
	₪ 4,615.00

	160 
	TFA-2000E
	מכל כיבוי אש 2 ק"ג הפעלה חשמלי
	₪ 5,338.00

	161 
	TFA-3000E
	מכל כיבוי אש 3 ק"ג הפעלה חשמלי
	₪ 6,400.00

	162 
	TFA-5700E
	מכל כיבוי אש 5.7 ק"ג הפעלה חשמלי
	₪ 11,338.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	מיכלים לכיבוי בגז FM-200 מתוצרת חברת SAFE
	

	163
	TLA-110
	מעגל מתאם להפעלת כיבוי safe
	₪ 249.00

	164 
	TSE-20015
	מיכל כיבוי ממולא ב- 1.5 ק"ג גז FM-200 (לבן)+ קיט 1 נחיר
	₪ 4,133.00

	165
	TSE-20015
	מיכל כיבוי ממולא ב- 1.5 ק"ג גז FM-200 (לבן) + קיט 2 נחיר
	₪ 4,400.00

	166 
	TSE-2003
	מיכל כיבוי ממולא ב- 3 ק"ג גז FM-200 (לבן) + קיט 1 נחיר
	₪ 5,180.00

	167
	TSE-2003
	מיכל כיבוי ממולא ב- 3 ק"ג גז FM-200 (לבן) + קיט 2 נחיר
	₪ 5,447.00

	168 
	 
	קיט למיכל 1.5 ק"ג לנחיר 1
	 

	 
	TEC-1
	מופה מעבר 1/2 DIN ל-  NPT   1/2
	₪ 71.00

	 
	TEC-6
	זוית 3/8x1/2" עבור NPT
	₪ 47.00

	 
	TEC-8
	זוית 3/8x1/4" – לנחיר
	₪ 47.00

	 
	TSN-140T1
	נחיר פיזור בקוטר "T1 1/4
	₪ 133.00

	169 
	 
	קיט למיכל 1.5 ק"ג ל - 2 נחירים
	 

	 
	TEC-1
	מופה מעבר 1/2 DIN ל-  NPT   1/2
	₪ 71.00

	 
	TEC-6
	זוית 3/8x1/2" עבור NPT
	₪ 47.00

	 
	TEC-9
	מחבר T פלייר 3/8"
	₪ 87.00

	 
	TEC-8
	זוית 3/8x1/4" – לנחיר
	₪ 47.00

	 
	TSN-140T2
	נחיר פיזור בקוטר "T2 1/4
	₪ 133.00

	170 
	 
	אביזרים למיכל 3 ק"ג ל נחיר 1
	 

	 
	TEC-1
	מופה מעבר 1/2 DIN ל-  NPT   1/2
	₪ 71.00

	 
	TEC-2
	זוית 1/2x1/2" עבור NPT
	₪ 47.00

	 
	TEC-4
	זוית 1/2x3/8" – לנחיר
	₪ 47.00

	 
	TSN-380
	נחיר פיזור בקוטר "3/8
	₪ 133.00

	171 
	 
	אביזרים למיכל 3 ק"ג ל - 2 נחירים
	 

	 
	TEC-1
	מופה מעבר 1/2 DIN ל-  NPT   1/2
	₪ 71.00

	 
	TEC-6
	זוית 3/8x1/2" עבור NPT
	₪ 47.00

	 
	TEC-9
	מחבר T פלייר 3/8"
	₪ 87.00

	 
	TEC-8
	זוית 3/8x1/4" – לנחיר
	₪ 47.00

	 
	TSN-140
	נחיר פיזור בקוטר "1/4
	₪ 133.00

	 
	 
	מתאמים למיכלי SAFE
	 

	172 
	TEC-C
	מתאם יציאה ממכל כיבוי 5/8
	₪ 71.00

	173 
	TEC-C5
	מתאם יציאה ממכל כיבוי 1/2
	₪ 71.00

	174 
	TEC-C38
	מתאם יציאה ממכל כיבוי 3/8
	₪ 71.00

	175 
	TEC-T
	מתאם T מ 5/8 ל- 1/2
	₪ 87.00

	176 
	TEC-T5
	מתאם T מ 1/2 ל- 1/2
	₪ 87.00

	177 
	TEC-T58
	מתאם T מ 5/8 ל- 5/8
	₪ 87.00

	178 
	TEC-TVW
	מתאם T למפסק לחץ
	₪ 87.00

	179 
	TEC-Z58
	מתאם זוית מ 5/8 ל-5/8
	₪ 47.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	מיכלים וגז FM-200 מתוצרת חברת Fike סולונואיד ו- IMPULSE
	

	מס.
	 
	תאור הפריט
	 מחיר יחידה ₪   
  (לא כולל מע"מ)

	 
	TLA-130
	מעגל מתאם להפעלת כיבוי Fike
	₪ 249.00

	180 
	TFE-2002SEN
	  מיכל 5LB ריק של 1.5-2.0 ק"ג FM-200  
	₪ 4,769.00

	181 
	TFE-2005SEN
	מיכל 10LB ריק של מ 2.5-4.5 ק"ג FM-200
	₪ 4,817.00

	182 
	 
	  מילוי חוזר למיכל 3 ק"ג כולל ערכה, גז ונפץ
	₪ 3,509.00

	183 
	TFE-8LPUS
	מכל 8L ריק בתכולה של 5.5-9.5 ק"ג FM-200
	₪ 8,057.00

	184 
	TFE-15LPUS
	מכל 15L ריק בתכולה של 10-17 ק"ג FM-200
	₪ 8,631.00

	185 
	TFE-26LPUK
	מכל 26L ריק בתכולה של 17-28 ק"ג FM-200
	₪ 10,059.00

	186 
	TFE-45LPUK
	מכל 45L ריק בתכולה של 29-48.5 ק"ג FM-200
	₪ 11,364.00

	187 
	TFE-83LPUK
	מכל 83L ריק בתכולה של 53.5-89.5 ק"ג FM-200
	₪ 12,360.00

	188 
	TFE-150LPUK
	מכל 150L ריק בתכולה של 96-162 ק"ג FM-200
	₪ 17,418.00

	189 
	TFE-153LPUS
	מכל 153L ריק בתכולה של 98.5-171.5 ק"ג FM-200
	₪ 19,353.00

	190 
	TFE-267LPUS
	מכל 267L ריק בתכולה של 171.5-299 ק"ג FM-200
	₪ 26,900.00

	191 
	TFE-405LPUS
	מכל 405L ריק בתכולה של 271.5-474 ק"ג FM-200
	₪ 32,600.00

	192 
	  TFE-FM200N
	  ק"ג גז למילוי ראשוני
	₪ 357.00

	193 
	  TFE-FM200
	  ק"ג גז למילוי חוזר 
	₪ 476.00

	194 
	  TPS-227
	  וסת לחץ  
	₪ 1,048.00

	196 
	  TPS-200
	  מפסק לחץ למיכל
	ה. מחיר

	197 
	  TEN-120
	  נחיר פיזור 1/2
	₪ 133.00

	198 
	  TEN-380
	  נחיר פיזור 3/8
	₪ 133.00

	200 
	  TEC-120
	  מתאם יציאה לנחיר פיזור 1/2 - 5/8
	₪ 47.00

	201 
	  TEC-380
	  מתאם יציאה לנחיר פיזור 3/8 - 1/2
	₪ 47.00

	202 
	  TEC-C
	מתאם יציאה ממכל כיבוי 5/8
	₪ 71.00

	203 
	  TEC-T
	מתאם T מ 5/8 ל- 1/2
	₪ 87.00

	204 
	TEC-3412
	מתאם למכל מ 3/4 ל- 1/2
	₪ 71.00

	205 
	TEC-3458
	מתאם למכל מ 3/4 ל- 5/8
	₪ 71.00

	206 
	TEC-T58
	מתאם T מ 5/8 ל- 5/8
	₪ 87.00

	
	הערה: המחירים כוללים הרצת מחשב בהתאם לדרישת רשויות הכבאות ומכון התקנים
	

	
	המחירים נקובים בש"ח ועשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת
	

	
	
	
	

	
	
	אביזרי הגנה מיוחדים 
	

	מס.
	תאור הפריט
	 מחיר יחידה ₪  
   (לא כולל מע"מ)

	207 
	ארון מוגן מים (PVC או ממתכת)למיכל כבוי אוטו' או לרכזת
	₪ 2,000.00

	208 
	מגן אנטי ונדליזם לגלאי (מאושר שב"ס ומאושר מת"י)
	₪ 310.00

	
	
	
	

	
	
	מחירון להתקנות בשיפוצים ובהרחבות(המחירים כוללים שעות עבודה)
	

	
	
	
	

	מס.
	תאור הפריט/התקנה
	 מחיר יחידה ₪   
  (לא כולל מע"מ)

	1 
	התקנת אביזרי גילוי (מנורה, לחצן, צופר, כרטיס וגלאי)
	₪   60

	2 
	התקנת רכזת מכל סוג שהוא
	₪ 400

	3 
	התקנת חייגן/ פנל  משנה
	₪ 150 

	4 
	התקנת כיבוי עד 1 נחיר פיזור(כולל צנרת נחושת) 
	₪ 750

	5 
	התקנת תוספת של נחיר פיזור (כולל צנרת נחושת)
	₪ 350

	6 
	התקנת נקודה כולל צנרת וחיווט 
	₪ 170

	7 
	התקנת מגן אנטי ונדליזם לגלאי
	₪ 80

	8 
	תכנות והפעלה למערכת קומפלט
	₪ 1000

	9 
	תכנית אייזמט למערכות חדשות ע"ג קובץ
	₪ 1000

	10 
	כבל NYY  בקוטר 1.5*4  לכל 1 מטר רץ
	₪ 13

	11 
	פיגום גובה עד 14 מטר ליום אחד כולל הובלה והתקנה פרוק והחזרה בסיום
	₪ 3800

	12 
	פיגום בגובה עד 14 מטר לכל יום נוסף באתר 
	₪ 1400

	14 
	התקנת מפרק דו קוטבי כולל אביזר 
	₪ 550

	
	
	לחריגים שאינם במחירון זה תוגש הצעת מחיר בנפרד
מחירון לבדיקת מעבדה מוסמכת למערכות קיימות וחדשות 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	מס.
	בדיקת מעבדה מוסמכת למערכות קיימות וחדשות
	 מחיר יחידה ₪  
   (לא כולל מע"מ)

	א
	בדיקת מעבדה מוסמכת למערכת עד 30 גלאים 
	₪ 1600

	ב
	בדיקת מעבדה מוסמכת למערכת מ- 31 עד 60 גלאים 
	₪ 2000

	ג
	בדיקת מעבדה מוסמכת למערכת מ- 61 עד 100 גלאים 
	₪ 2600

	ד
	בדיקת מעבדה מוסמכת למערכת מ- 101 עד 150 גלאים 
	₪ 3000

	ה
	בדיקת מעבדה מוסמכת למערכת מ- 151 עד 200 גלאים 
	₪ 3600

	ו
	בדיקת מעבדה מוסמכת למערכת מ -201 עד 300 גלאים  
	₪ 4200

	ז
	בדיקת מעבדה מוסמכת למערכת מ- 301 עד 500 גלאים 
	₪ 6000

	ח
	בדיקת מעבדה מוסמכת למערכת כיבוי אש אוטו' בגז
	₪ 500

	
	
	
	

	
	
	הערות:
* 
המחיר כולל ליווי טכנאי וקבלת אישור סופי ממעבדה מוסמכת לפי תקן 1220 חלק 3.
      
תוספת למערכות קיימות והתקנת מע' חדשות כוללים ליווי ובדיקת מעבדה מוסמכת.
* 

המחירים שלהלן יילקחו בחשבון בעת שקלול הצעת הקבלן, אולם התשלום בגינם  
יבוצע בנפרד רק במידה ואכן יוזמנו מהקבלן . 


	


מסמך ה' 

הסכם  
שנערך ונחתם ביום 
       לחודש 

 שנה 2012
בין:
שרות בתי הסוהר בשם מדינת ישראל,

המיוצג ע"י רמ"ל ת"ל וחשב שרות בתי הסוהר

שכתובתו: ת.ד. 81 רמלה

(להלן: "שב"ס")


מצד אחד;
לבין:



ח.פ. 



 מיוצגת על ידי

ה"ה: 

 המצהיר כי הינו

מוסמך לחתום על הסכם זה בשמה.

שכתובתו: 






(להלן: "הקבלן")


מצד שני;
הואיל:
ושב"ס הינו המחזיק והמתפעל של בתי הסוהר המפורטים ברשימה המצ"ב כנספח א' (להלן: "המתקנים");
והואיל:
ושב"ס מעוניין לקבל מהקבלן שירותים של אחזקה מונעת, תקופתית ותיקון תקלות במערכות אוטומטיות לגילוי עשן וכיבוי אש בגז מסוג "טלפייר" (להלן:"המערכות")המצויות במתקנים, וכן בביצוע שינויים והתאמות של מערכות קיימות עם מערכות חדשות. (והכול להלן: "השירותים");
והואיל
ושב"ס פרסם מכרז מס' 


 בעניין מתן השירותים; מסמכי המכרז מצ"ב ומסומנים נספח ב'.
והואיל
והקבלן זכה במכרז הנ"ל;
והואיל
והצדדים מבקשים להסדיר ולקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם בהסכם זה;
והואיל
ונתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי הוראת כל דין.
והואיל
וההוצאה הכספית, לביצועו של הסכם זה מבחינת המזמין מתוקצבת על פי סעיף הקצבה מס' 


.
לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
1.
המבוא והנספחים

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויתפרשו כהוראה מהוראותיו.
2.
תקופת ההסכם

2.1
תוקף הסכם זה הינו מיום 

 ועד יום 




(להלן: "תקופת השרות").

2.2
בתום תקופת השרות יהא שב"ס רשאי להאריך תוקף הסכם זה בתקופות נוספות של שנה למשךשלוש שנים נוספות (להלן: "תקופת ההארכה").

2.3
שב"ס רשאי לבטל הסכם זה בהודעה בכתב לקבלן - 30 ימים מראש במידה והקבלן לא עמד בהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה.

2.4
הוראות הסכם זה יחולו גם על תקופות השרות הנוספות כאמור בסעיף 2.2 לעיל.
3.   השירותים
3.1  הקבלן  מתחייב לספק השירותים בהתאם לפירוט במפרט (נספח ב' להסכם זה).
3.2
מתן השירותים יבוצע במתקנים  לפי דרישת שב"ס, בתיאום ובאישור מראש של ר"צ כיבוי אש שב"ס.
3.3
 השירותים יכללו אספקת שירות  תחזוקה שנתי, בדיקות תקופתיות ותיקונים הדרושים לפעילות התקינה של המערכות  לרבות החלפת כל חלק הטעון החלפה, כגון: גלאים, לחצנים, צופרים ואביזרים שונים, בדיקות אינטגרציה לבין מערכות שבמכרז למערכות קצה אחרות, עדכון, תכנות והפעלה, שינויים מספרים בחייגנים, פרוק בלבד של אביזרי גילוי אש במתקנים בשיפוצים/ בתחזוקה, התקנה מלאה מחדש של עד 5 אביזרי גילוי אש אשר ניזוקו בשוגג או בזדון, שימור והגנה על מערכות ואביזרי גילוי אש בעת עבודות תחזוקה והשארתם במצב פעולה תקינה, פינוי גלאים בעלי סיכון קרינה אלקטרומגנטית וכן התאמות והשלמות במערכות עקב שינויים פנימיים במבנה,
   הקבלן יספק שירותי תחזוקה מונעת  למערכות .במסגרת עבודות האחזקה תבוצע אחזקה מונעת חצי שנתית ואחזקה מונעת שנתית כמפורט בהוראות נספח ב' ובהוראות הסכם זה.

במידה ולא יבצע הקבלן שירותי תחזוקה מונעת /או וטיפולים ו/או שינויים במועדים כנדרש בנספח    ב' ובהוראות הסכם זה יחוייב בקנס בסכום קבוע וסופי של 500 ₪ לכל יום איחור.

3.4    הקבלן  יספק שירותים של אחזקה שוטפת במהלך כל תקופת השירות. העבודה כוללת שרות תיקונים ותיקון תקלות במשך 24 שעות ביממה, וכולל תמיכה טכנית טלפונית בשבתות באמצעות מוקד טלפוני פעיל 24 שעות ביממה. הקבלן ייענה לקריאת שב"ס בתוך 12 שעות (זמן הגעה לשטח מרגע ההודעה לקבלן על התקלה ) לכל המאוחר.


3.6
הקבלן יתקן את התקלה ויביא את המערכת לפעילות בתוך פרק זמן שלא יעלה על 24 שעות ממועד הקריאה.

3.7
הקבלן ידאג למלאי מתאים ומספיק של חלפים שימצאו ברשותו לצורך מתן השירותים.


3.8
הקבלן יחליף כל חלק אשר נמצא פגום ו/או לקוי ו/או בלתי תקין ו/או בלתי מתאים בחלק חדש באם תוקן אותו חלק שתי פעמים ושב והתקלקל.

3.9
מוסכם כי שהוי בתחילת הטיפול /התיקון ו/או השלמת התיקון ע"י הקבלן  מעבר לקבוע בסעיפים  3.4ו- 3.5 לעיל, מסיבות שאינן כוח עליון, יחייב את הקבלן בתשלום קנס בסכום קבוע וסופי של 500 ₪ לכל יום איחור..

3.10  באחריות הקבלן  לקבל קוד כניסה למערכות גילוי האש ללא תמורה נוספת. בסיום תקופת ההתקשרות, יעביר הקבלן  לשרות בתי  הסוהר את קודי  הכניסה למערכות נשוא מכרז זה. 
3.11 הצעת הקבלן תכלול עדכון קוד האביזר המוחלף בתוכנת הרכזת על פי  הצורך.
3.9 הקבלן יעביר לשב"ס  את דוחות הבדיקה, אישורי הבדיקה מהמעבדות, תוכניות שינויים, תוכניות מיקום גלאים וכל חומר טכני אחר.

4
התמורה

4.1 
תמורה לביצוע התחייבויותיו של הקבלן  על פי הסכם זה בשלמותן לשביעות רצון שב"ס, ישלם שב"ס לקבלן , כנגד חשבוניות מס כדין את התמורה כמפורט בהצעתו, נספח ב' להסכם זה .(להלן: "התמורה").
                         מובהר ומוסכם כי התמורה שפורטה לעיל הנה בסכום גלובאלי  קבוע וסופי וכוללת את כל ההוצאות בגין מתן השירותים לרבות : ביטול זמן ,נסיעות , הכנה,  ישיבות עם נציגי שב"ס, עריכה לשונית, הדפסה הגהה וכל כיו"ב.
              4.2      למרות האמור לעיל, יועברו החשבוניות לתשלום רק בתום בדיקה שתיערך לעניין הביצוע ע"י גורמי שב"ס המוסמכים ומתן אישור לתשלום.

              4.3      שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף קטן 4.1 לעיל לא ישולם על ידי שב"ס  במהלך קבלת השירותים או לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור קבלת השירותים ולא בקשר אתם ו/או כל הנובע מהם, לא לקבלן  ולא לכל אדם אחר או גוף אחר.
             4.4         התשלום יבוצע תוך 45-60 יום מיום הגשת חשבונית במידה שזה יאושר על ידי  
                         נציג שב"ס, ואולם לא ישולם אלא אם הקבלן ביצע עד למועד התשלום, כל 
                         המוטל עליו   


4.5 בכל מקרה בו מתן השרות ו/או טיבו לא יתאימו להסכם זה ו/או להוראות שב"ס , חייב הקבלן  לתקן את הטעון תיקון על חשבונו בלבד, בהתאם להוראת שב"ס.
5.
עובדים

5.1
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מיומנים, מקצועיים, ובעלי סיווג בטחוני המתאים לדרישות שב"ס , במספר הדרוש לצורך מתן השרות ולספק על חשבונו את ההשגחה עליהם, אמצעי תחבורה בשבילם וכל דבר הכרוך בכך.


5.2
שב"ס  מתחייב להעסיק עובדים רק באמצעות לשכת העבודה ובהתאם להוראות חוק שרות התעסוקה, התשי"ט - 1959.


5.3 
שב"ס  יהיה רשאי להורות לקבלן, וזאת מבלי לנמק החלטתו. לחדול מלהעסיק עובד כלשהו במתן השרות ולהרחיק כל אדם המועסק על ידו והקבלן מתחייב להפסיק עבודת אדם כאמור במתן השרות מיד עם דרישתו הראשונה של שב"ס ולא לשוב ולהעסיקו במתן השרות בין במישרין ובין בעקיפין.

5.4
הרחקת עובד הקבלן  כאמור בסעיף 5.3 לעיל, לא תפגע בביצוע הסכם זה והקבלן יציב לאלתר עובד חליפי לביצוע העבודה.


5.5
שב"ס לא יהיה חייב בפיצוי כלשהו לקבלן ו/או למי מעובדיו בשל נזקים שנגרמו או שייגרמו למי מהם בשל דרישת המזמין כאמור בסעיף 5.3 לעיל.
6.
הצהרות והתחייבויות הצדדים 

6.1
הקבלן  מצהיר ומתחייב כי  מי שיעסוק  במתן השרות מטעמו יהיו עובדים מקצועיים ומיומנים וכי השרות ינתן באופן הטוב ביותר ולשביעות רצונו המלאה של שב"ס.


6.2
הקבלן מתחייב לספק החומרים, המכונות, הציוד והכלים וכל דבר הדרוש לצורך מתן השרות, הובלתם והתקנתם בבתי הסוהר על חשבונו.


6.3
הקבלן  מצהיר בזאת כי כל תנאי ההסכם ברורים ומובנים לו וכי על יסוד כל הבדיקות שערך, השכר שיקבל בתמורה למתן השרות מהווה תמורה הוגנת וראויה וכי לא יהיה זכאי ו/או רשאי לתבוע ו/או לדרוש בנוסף תביעות כספיות כלשהן.
7.
תחולת יחסי עובד-מעביד

7.1
מוסכם ומוצהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין בהסכם זה או מתנאיה מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן  ו/או מי מעובדיו לבין שב"ס  יחסי עובד-מעביד וכי כל העובדים שיעסיק הקבלן  לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן  בלבד.


7.2
כל ההוצאות הנובעות ממתן השרות, לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, הובלה, ביטוח, תשלום לעובדי הקבלן  (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים סוציאליים וכל מס או היטל או תשלום חובה אחר) יחולו על הקבלן בלבד, ישולמו על ידו והקבלן  לא יהיה אחראי לתשלום בכל צורה שהיא.


7.3
מוסכם ומוצהר בזאת למען הסר ספק, כי אין בהסכם זה או בתניה מתניותיו כדי ליצור בין שב"ס  לבין הקבלן או מי מעובדיו כל יחסי שליחות ו/או שותפות והקבלן  מצהיר בזאת כי לא יציג עצמו בכל צורה שהיא כנציגו ו/או שליח שב"ס וכן לא יתחייב בשמו.


7.4
הקבלן  מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם, כדרוש על פי כל דין וכפי שידרש ע"י המפקח.
8.
סודיות

8.1
הקבלן  יחתים כל אחד מעובדיו ו/או שליחיו ו/או כל אחד אחר האמור להיכנס מטעמו לבית הסוהר לביצוע הסכם זה, על כתב התחייבות לשמירה על סודיות כל ידיעה שתגיע אליו אגב ביצוע הסכם זה, נוסח כתב ההתחייבות מצורף להסכם זה ומסומן כנספח ד'.


8.2
כתבי ההתחייבות החתומים יועברו ע"י הקבלן  לרמ"ח בינוי במצורף לבקשת הקבלן  למתן היתרי כניסה לבית הסוהר לאנשים האמורים להכנס מטעמו לבית הסוהר לצורך ביצוע הסכם זה.


8.3
אדם שלא ניתן לו היתר כניסה, אחראי הקבלן  להרחיקו מבית הסוהר.
9.
אחריות לנזקים

9.1 
מוסכם בזאת כי על הקבלן בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או שייגרמו לשב"ס  ו/או לצד ג' כלשהו ע"י הקבלן  ו/או מי מטעמו, תוך כדי ביצוע או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו של הקבלן  על פי הסכם זה ושב"ס  מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת אבדן או נזק כאמור.


9.2
הקבלן  מתחייב זה לתקן בהקדם האפשרי ועל חשבונו בלבד כל פגם ו/או נזק ו/או ליקוי שייגרמו בבית הסוהר ו/או בסביבותיו כתוצאה מביצועו  או אי ביצוע התחייבויות הקבלן  בהתאם להסכם זה, בהתאם להוראות שב"ס ולשביעות רצון שב"ס  ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שייגרמו כתוצאה מהפגם ו/או הנזק ו/או הליקויים כאמור.


9.3
הקבלן  מתחייב בזאת לבצע את התחייבויותיו בהתאם להסכם זה תוך נקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת כל נזק למתקנים ולמבנים בבית הסוהר וללא הפרעה למהלך העבודה והפעילות התקינה בבית הסוהר.

9.4 
הקבלן  ייתן אפשרות פעולה נאותה לפי הוראת שב"ס, לכל קבלן אחר המועסק ע"י שב"ס  וכן לעובדיו, הן במקום ביצוע העבודה הן בסביבותיו וכן ישתף ויתאם פעולה איתם.


9.5
הקבלן  מתחייב למלא ולשמור אחר הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלות עקב מתן השרות לפי הסכם זה וכן על הוראות כל דין ונהג החלים על מתן השרות וביצוע.

 
9.6 
בכל מקרה בו לא יבצע הקבלן  את חובתו המוטלת עליו לפי סעיף 9.2 לעיל, בתוך 10 ימים יהיה שב"ס רשאי לבצעה ו/או לשלמה ולחייב את הקבלן  בכל העלויות בדרך של קיזוז ו/או מימוש הערבות ו/או בכל דרך אחרת.


9.7
הבאת הסכם זה לידי סיום לא יהיה בה כדי לגרוע מאחריות הקבלן  לפי הסכם זה.
10. 
ערבות 

10.1
להבטחת ביצוע התחייבותיו לפי הסכם זה במלואן מוסר הקבלן  לשב"ס  מיד עם חתימת הסכם זה ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של 5% מסכום התמורה הכולל בגין ההסכם. (להלן: "הערבות").


10.2
הערבות תשאר בתוקפה למשך כל תקופת השרות, לרבות תקופות השרות הנוספות כאמור בסעיף 2.2 לעיל.


10.3
שב"ס  יהיה זכאי לממש את הערבות כולה או חלקה, בכל מקרה בו לא יעמוד הקבלן  בהתחייבויותיו. אין באמור בסעיף קטן זה, כדי לפגוע בזכותו של הקבלן לכל סעד ותרופה נוספים שיעמדו לזכותו בגין הפרת תנאי הסכם זה ע"י הקבלן.

11. 
ציוד חומרים  ומלאכה

10.1 
חומרים, ציוד או חלקי חילוף יסופקו ע"י הקבלן בהתאם לצרכים ללא תוספת תשלום.


10.2
הקבלן  ידאג למתן השרות באמצעות כוח אדם מקצועי ובהתאם לאמור במפרט, נספח ב' להסכם זה.


10.3
הקבלן  מתחייב שלא להשתמש לצורך מתן השרות אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשירים לתפקידם על ידי שב"ס .


10.4
שב"ס יהיה רשאי להורות לקבלן מזמן לזמן תוך כדי מתן השרות לסלק חומרים כלשהם ממקום ביצוע העבודה ותוך תקופת זמן שתצויין בהוראה ובכל מקרה שלדעת שב"ס אינם מתאימים לתפקידם, והקבלן  מתחייב לספק במקומם חומרים כשרים ומתאים לתפקידם.


10.5
לא מילא הקבלן  אחר הוראות שב"ס לפי סעיף 10.4 לעיל, יהיה שב"ס רשאי לבצעה על חשבון הקבלן והקבלן  ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה ושב"ס יהיה רשאי לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן בכל דרך אחרת שתראה לשב"ס.

 11.
הסבת ההסכם

מוסכם בזאת כי אין הקבלן  רשאי להסב לצד או גורם כלשהו או לקבלני משנה את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה כולן או מקצתן אלא אם כן קיבל את אישור שב"ס  לכך מראש ובכתב.

12.
ביטול ההסכם

בכל מקרה שהקבלן  הפר או לא קיים התחייבות כלשהי על פי הסכם זה ולא תוקנה ההפרה בתום 10 ימים מיום שהודע לו על כך בהתראה בכתב, יהא שב"ס רשאי לבטל את ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לפיצוי בגין ההפרה וכל תרופה אחרת שתעמוד לזכותו.
13.
קיזוז

13.1 
שב"ס יהיה רשאי לקזז כל סכום שיגיע לו על פי הסכם זה מכל סכום שעליו לשלם לקבלן בין על פי הסכם זה ובין מכח כל ענין אחר.


13.2 
שום איחור בשימוש בזכויות ו/או אי שימוש בהן לא יחשבו כויתור ושום ויתור ו/או שינוי של אחד או יותר מהוראות הסכם זה לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.

14.
תרופות

על הפרת הסכם זה יחולו  הוראות  חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א-1971.

16.
ביול הסכם

ביול ההסכם והוצאות הביול יחולו על המציע.

17.
כתובות והודעות

17.1
כתובות הצדדים הינן כמבוא.


17.2 
הודעות הצדדים תעשינה בכתב (למעט הודעה טלפונית עפ"י סעיף 3.4)


17.3 
יראו הודעה הנשלחת בדואר רשום כמתקבלת בתוך 72 שעות ממועד דיוורה בסניף הדואר.

ולראייה באו הצדדים על החתום


המציע
המזמין

מסמך ו'  

טופס הצעת מחיר
1. לא ניתן להגיש הצעת מחיר לחלק ממערכות גילוי האש.
2. הצעת המחיר תתייחס לכל המערכות המצוינות בנספח ג'.
3. הצעת המחיר מורכבת משלוש טבלאות כדלהלן:
3.1 טבלה מס' 1 -  עלות תחזוקה שנתית עבור מערכות קיימות במתקני שב"ס
3.1.1 משקל הטבלה: 70%.
3.1.2 טבלה זו מתייחסת לעלות שנתית עבור שרות ותחזוקה שנתית שוטפת ומונעת לכל המערכות הקיימות ביחידות/מתקני שב"ס (כמפורט בנספח ג'), לרבות: הענות לקריאות, לתיקון תקלות בעבודה השוטפת, ביקורת תקופתית פעמיים בשנה, תיקון תקלות, הוצאות נסיעה, שעות עבודה וחלפים. עדכון תכנות והפעלה, שינוי מספרי טלפון בחייגנים, ניקוי וכיול גלאים לפי הצורך וכן כל האמור במסמך ב', סעיף 13- תיאור העבודות - לא כולל תיקונים והתקנות שמעבר לשירות שנדרש להם חיוב נוסף באישור המזמין.  
3.1.3 המחיר לשרות ולתחזוקה יתייחס לכל המחוזות והיחידות בשב"ס (כמפורט בנספח ג') .
3.2 טבלה מס' 2 - שירות ותחזוקה שנתית עבור מערכות חדשות לגילוי אש ומינדפים   
3.2.1 משקל הטבלה: 15%.
3.2.2 טבלה זו מתייחסת למחיר עבור שירות ותחזוקה שנתית עבור מערכות גילוי אש ומינדפים                                                                                                                                           חדשות שיותקנו בעתיד ותתווספנה לפי שיקולי וצרכיי שב"ס במתקניו השונים במהלך תקופת ההסכם, או למערכות שיפורקו ויבוצע עליהם זיכוי כספי. 
3.2.3 המחיר יתייחס לכל המחוזות והיחידות בשב"ס.
3.2.4 על המציע לציין את אחוז ההנחה הכולל אשר יינתן על כל סוגי המערכות המצוינות בטבלה 2. 

3.2.5 התשלום בגין מערכות אלו יבוצע בנפרד ורק במידה ואכן יוזמנו מהמציע . 
3.3 טבלה מס' 3 - חלפים, תיקונים ועבודות (מתייחס לנספח ד')
3.3.1 משקל הטבלה: 15%.
3.3.2 במסגרת עבודות הרחבה ושיפוצים במתקני שב"ס ועל פי שיקולו, מחירי עבודות שונות הקשורות במערכות גילוי וכיבוי אש יהיו בהתאם למחירון החלפים בנספח ד'. סעיפים אלה הינם למדידה על פי הביצוע בפועל.
3.3.3 בטבלה זו, על המציע לציין אחוז ההנחה על מחירון החלפים, תיקונים ועבודות כפי  שמופיע בנספח ד'. 
3.3.4 הפריטים שיסופקו יהיו חדשים ומקוריים של חברת "טלפייר" בלבד. 
3.3.5 המחיר יהיה עפ"י דגם הפריט המצוין, כולל הובלה, התקנה , חיבור והפעלה תכנות 
  האביזר בתוכנת רכזות גילוי האש, כולל פירוק אביזר הקיים במידת הצורך וכמו כן, לקבלת אישורים ממעבדה מוסמכת לתקינות מערכות שעברו הסבה תוספת ושינוי.
4. באחריות המציע הזוכה לקבל קוד כניסה למערכות גילוי האש ללא שום תמורה נוספת. בסיום תקופת ההתקשרות בחוזה, על המציע הזוכה להעביר לשרות בתי הסוהר את הקודים לכניסה למערכות נשוא מכרז זה. 
5. הצעת המציע תכלול עדכון קוד האביזר המוחלף בתוכנת הרכזת על פי  הצורך.
6. הצעת המחיר תהיה בש"ח ולא כולל מע"מ.
7. הצעת המחיר תהיה מלאה וסופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי המציע הזוכה ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאות בגין נסיעות, ביטול זמן, ניתוח מידע, עריכתו, הדפסתו, משלוח חומר לשב"ס תקורה, דיונים שונים עם שב"ס וכיו"ב.
8. המציע חייב להתייחס בהצעתו לכל הפרמטרים המרכיבים את טבלאות הצעת המחיר, הצעה שלא תהיה בה התייחסות לכל הפרמטרים המרכיבים את טבלאות הצעת המחיר לא תידון ותיפסל על הסף.
טופס הצעת מחיר

טבלה מס' 1 – (משקל 70%)
עלות תחזוקה שנתית עבור מערכות קיימות במתקני שב"ס
	מס"ד
	פרמטר
	אחוז לשקלול
	מחיר 

לא כולל מע"מ

	1
	שירות ותחזוקה שנתית למערכות (כמפורט בנספח ג')
	70%
	______________ש"ח

	סה"כ
	70%
	


על המציע לציין מחיר שנתי עבור שרות ותחזוקה שנתית שוטפת ומונעת לכל המערכות הקיימות ביחידות/מתקני שב"ס (כמפורט בנספח ג'), לרבות: הענות לקריאות, לתיקון תקלות בעבודה השוטפת, ביקורת תקופתית פעמיים בשנה, תיקון תקלות, הוצאות נסיעה, שעות עבודה וחלפים. עדכון תכנות והפעלה, שינוי מספרי טלפון בחייגנים, ניקוי וכיול גלאים לפי הצורך וכן כל האמור במסמך ב', סעיף 13- תיאור העבודות- לא כולל תיקונים והתקנות שמעבר לשירות שנדרש להם חיוב נוסף באישור המזמין.  
תאריך: __________________

חתימה וחותמת המציע: ___________________________

טופס הצעת מחיר

טבלה מס' 2 ( משקל 15%)
 שירות ותחזוקה שנתית עבור מערכות חדשות לגילוי אש ומינדפים  
	מס' סדורי
	סוג מערכת
	מחיר בש"ח                                          לא כולל מע"מ

	1
	מערכת עד 30 אביזרי גילוי אש כולל מיכלי כיבוי אש אוטו'
	1,200 ₪

	2
	מערכת מ- 31 עד 60 אביזרי גילוי אש כולל מיכלי כיבוי אוטו'
	2,000 ₪

	3
	מערכת מ- 61 עד 100 אביזרי גילוי אש כולל מיכלי כיבוי אוטו'
	3,000 ₪

	4
	מערכת מ- 101 עד 150 אביזרי גילוי אש כולל מיכלי כיבוי אוטו'
	5,000 ₪

	5
	מערכת מ- 151 עד 200 אביזרי גילוי אש כולל מיכלי כיבוי אוטו'
	8,000 ₪

	6
	מערכת מעל 200 אביזרי גילוי אש כולל מיכלי כיבוי אש אוטו'
	15,000 ₪

	7
	מערכת כיבוי אש במינדף עד שתי מינדפים
	1,000 ₪

	
	אחוז הנחה כללי על המערכות שבטבלה זו 

אחוז ההנחה הכללי יינתן לכל סוג מערכת המצוינת בטבלה זו
משקל 15%
	% _________


תאריך: __________________

חתימה וחותמת המציע: ___________________________

טופס הצעת מחיר

טבלה מס' 3 (משקל 15%)
חלפים, תיקונים ועבודות
	מס"ד
	פרמטר
	אחוז לשקלול
	אחוז הנחה ממחירון (מתייחס לנספח ד')

	1
	חלפים לתיקונים ועבודות
	15%
	%___________

	סה"כ
	15%
	


על המציע לציין אחוז ההנחה על מחירון החלפים, תיקונים ועבודות כפי שמופיע בנספח ד'.
תאריך: __________________

חתימה וחותמת המציע: ___________________________

כנס ספקים יערך בתאריך 18/06/2012, יום ב' בשעה 10:00


מקום המפגש: כניסה לבית הסוהר איילון, מתחם בתי הסוהר, רמלה


ההשתתפות בכנס הינה חובה, ומהווה תנאי להגשת הצעות למכרז














מחיר הבסיס    X
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