מרכז רפואי תל אביב – בית חולים איכילוב

מכרז שנתי לביצוע עבודות חשמל

מפרט כללי משלים
1. תאור כללי

      מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל ומערכות מ.נ.מ שונות במתקני חשמל  במרכז רפואי בי"ח איכילוב.

העבודה תתבצע בפיקוח יחידת הנדסה – מחלקת חשמל במרכז רפואי איכילוב בשיתוף עם יחידת שירותי חשמל בבית החולים.

עבודות החשמל תבוצענה בהתאם לנדרש במפרטים הבאים (במהדורתם האחרונה 

במועד פרסום מכרז זה):

                         א. פרק 08 - במפרט הבין משרדי בהוצאת משהב"ט

                         ב. מאגר מחירי שיפוצים ,תחזוקה ובניה בהיקפים קטנים" העדכני בהוצאת 
                             חברת "דקל", ללא התייחסות לחלק ג' "נספחים".
                          ג. נהלי בטיחות של המרכז הרפואי ת"א (מרת"א)

עבודות החשמל תבוצענה על ידי הקבלן עפ"י צרכי מרת"א בכל מתקניו.

פרק הזמן להגשת המכרז יחולק כך שתוך שבועיים מרכישת המכרז, יגיש הקבלן הערות  למכרז בכל עניין. לאחר התייחסות המזמין להערות יגיש הקבלן את הצעתו.

2. דרישות יסוד מהקבלן

1. קבלן מוכר ורשום כחוק  אצל רשם הקבלנים בסיווג א- 2 לפחות במקצועות 160 
       (אישור תקף לשנת החוזה).

2. בעל ניסיון מוכח בעבודות חשמל באתרים  רפואיים מקבוצה 1 (לפי הגדרתם בחוק החשמל) של לפחות 4 שנים ע"י צוותים אורגניים של המציע. על הקבלן להציג המלצות והוכחות על ניסיון כזה. 

3. על הקבלן להיות בעל מערכת מאושרת לבקרת איכות לפי תקן 9002 ISO.

4.  על יצרן הלוחות המספק את הלוחות לקבלן להיות בעל תו תקן לייצור לוחות ת"י 1419 ובעל מערכת מאושרת לבקרת איכות לפי תקן ISO- 2002.        

3. אופי החוזה
1. הפעלת קבלן חצר לעבודות חשמל בהתאם לצורכי המרכז הרפואי והנחיות יחידת הנדסה – מחלקת חשמל.

ב.   תנאי החוזה יחולו על כל עבודה אשר ביחס אליה תימסר לקבלן הודעה על ידי יחידת     ההנדסה – מחלקת חשמל.

 4.  היקף ביצוע
       הכמויות שבכתב הכמויות נקבעו אך ורק לשם הגשת הצעת מחיר של הקבלן והשוואתה  עם הצעות קבלנים אחרים וללא התחייבות מצד מרת"א על היקף הביצוע במשך תקופת החוזה.

              המזמין אינו מתחייב לגבי:

1.  היקפו הסופי של החוזה

2.  הזמנת סעיפים ביחס אחיד

3.  הכמויות שיוזמנו מכל סעיף בנפרד

4.  הזמנת כל הסעיפים המפורטים בכתב הכמויות

5.  הזמנת הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות בלבד.

1. קצב הזמנות 

               המזמין אינו מתחייב לקצב אחיד של הזמנות עבודה.

2. הצעת הקבלן
              הצעת הקבלן תהיה מורכבת מהנחה/תוספת שתינתן למחירי היחידה שבכתב הכמויות.   
ההנחה תוספת שתינתן תהיה כללית לכל הסעיפים. אין הקבלן רשאי לתת הנחה לפרקים/ תת פרקים או סעיפים יחידים בנפרד.

המחירים בכתב הכמויות כוללים  קניה אספקה הובלה התקנה וחיבור וכל הוצאות הלוואי שתידרשנה לצורך עבודה תקינה של הציוד כגון : ביטוחים, אחריות, חומרי עזר וכד'.
במתן הצעת המחיר מצהיר בזאת הקבלן כי בדק את מחירי סעיפי המחירון ומצאם כמחירים ריאליים המשקפים את עלות העבודה + הרווח הקבלני המבוקש על ידו.
3. עבודות במקביל
1. באפשרות המזמין להזמין ביצוע עבודות מהקבלן  במספר  אתרים שונים בעת ובעונה אחת בכל מרת"א.

2. הקבלן חייב להיות מסוגל להפעיל מספר צוותים במקביל לצורך ביצוע העבודות המתוכננות.

3.  כל הצוותים שיופעלו באתרים השונים יהיו מצוידים בכל כלי העבודה הנדרשים      לביצוע העבודה.
4. בכל אתר יעמיד הקבלן מנהל עבודה שברשותו רישיון "חשמלאי ראשי" לפחות 5 שנים. לא תתבצע כל עבודה באתר ללא נוכחות של מנהל העבודה בפועל באתר.
5. מנהל העבודה יהיה נוכח בפועל באתר העבודה בעת ביצוע כל עבודה באתר. תפקידו יהיה ניהול העבודות, השתתפות בישיבות פיקוח שוטפות, הזמנת החומרים, הגשת החשבונות, פיקוח וניהול העובדים מטעמם הקבלן. כל זאת ללא פגיעה בעבודה השוטפת באתרים השונים.
6. כמו כן יעמיד הקבלן באתר 2 חשמלאים: אחד בעל  רישיון "חשמלאי מוסמך" לפחות והשני בעל רשיון "חשמלאי מעשי" לפחות. (עובד בעל רישיון "חשמלאי עוזר" ייחשב כעובד לא מקצועי).
7. העבודות תתבצענה באתרים רפואיים פעילים ובמקביל לעבודת קבלנים ו/או אנשי אחזקה אחרים. על הקבלן לתאם את זמני העבודה כך שעבודתו לא תפריע לבעלי המקצוע האחרים.

4. תקופת ביצוע
              על הקבלן להתחיל לבצע כל עבודה במועד שייקבע על ידי המזמין. העבודה תימשך ברציפות עד לסיומה בפרק הזמן שיוקצה לה על ידי המזמין.

5. מסירת עבודה לקבלן אחר    
              הקבלן שיזכה במכרז אינו רשאי להעביר עבודות לקבלן משנה.
4. זמינות  ושעות חריגות

1. הקבלנים הרשאים להשתתף במכרז יהיו אלו אשר כתובתם הרשומה היא ברדיוס של 
       עד 70 ק"מ מבית החולים.

2. הקבלן מתחייב להיות זמין במקרה של תקלה. בעת קריאה לתקלה ע"י איש מחלקת הנדסה יתייצב הקבלן לתיקון התקלה עם הכלים והחומרים הדרושים תוך שעתיים מזמן הקריאה.

3. הקבלן יהיה זמין להתחלת עבודות חדשות לפי הצורך. התחלת עבודה חדשה ע"י הקבלן תתבצע תוך 48 שעות מקבלת הנחית ביצוע בכתב מאת מפקח מרת"א.

 ד.  הקבלן מתחייב לעבוד בשעות חריגות בהתאם לצורכי בית החולים. שעות חריגות ייחשבו לפי המפורט להלן: בימים א עד ה'  משעה 19:00 ועד שעה 6:00 בבקר.                                                                          
                                     בימי ו'              משעה 14:00 והלאה עד 6:00 בבקר יום ראשון. 

 ה.  עבור עבודה בשעות חריגות תשולם תוספת של 50% ממחיר שעת העבודה לכל שעת  עבודה.

  ו.  תשלום עבור שעות חריגות יבוצע רק עבור עבודות שלא ניתן לבצעם במהלך יום העבודה  הרגיל ורק באישור מפורש בכתב ומראש מאת המפקח.
5. חשבונות

1. כל החשבונות יבוצעו בעזרת תכנת כתבי כמויות "סופר מכרז" גרסה חדשה או "בינארית" בגרסת חלונות. 

2. תשלום עבור שעות עבודה יינתן רק עבור ביצוע עבודה שלא ניתן לתמחרה במסגרת סעיפי כתב הכמויות ורק באישור מראש של המפקח.

3. אופני המדידה יהיו לפי המוגדר בפרק 08 של המפרט הבין משרדי בהוצאת משהב"ט.
4. מחירי היחידה כוללים תאומים עם המחלקה בה מבוצעת העבודה, קבלנים אחרים העובדים במחלקה ויחידות האחזקה השונות של ביה"ח.
5. מחירי היחידה כוללים התקנת אמצעי הגנה על ציוד ותשתיות ביה"ח למניעת פגיעה בהם בעת ביצוע העבודות.
6. בטיחות

      א.   במסגרת החוזה יבצע הקבלן עבודות במרכז הרפואי תל –אביב  איכילוב (מרת"א).

      ב.   העבודה תתבצע באתרים רפואיים רגישים ביותר.

      ג.   הקבלן יפעל בעבודתו לפי כל חוקי ותקנות הבטיחות הנהוגים בארץ וכן לפי נהלי הבטיחות של   המרכז הרפואי.

      ד.   למכרז מצורף נספח בטיחות פנימי של מרת"א. על הקבלן להגיש הצהרה בכתב שקרא את הנספח, הבינו ומתחייב ליישמו במלואו.

      ה.   הקבלן יבצע הגנה על הציוד הרפואי וכל ציוד אחר באזור העבודה.

       ו.   הקבלן יסמיך איש מטעמו נאמן בטיחות אשר סיים השתלמות "נאמני בטיחות" של המוסד לבטיחות וגהות. נאמן הבטיחות הנ"ל יהיה האחראי על נושאי הבטיחות האתר. נאמן הבטיחות יהיה כפוף להנחיות אנשי הבטיחות של מרת"א ומחלקת הנדסה.

       ז.   הקבלן יודיע למחלקת הנדסה על כל עבודה בשטח.

       ח.  אין לבצע כל עבודה בלוחות חשמל ללא קבלת אישור ממחלקת חשמל וללא נוכחות של  חשמלאי מטעם מחלקת אחזקה של בית החולים.

       ט.  אין להשאיר מקומות פתוחים כגון ארונות חשמל, פתחים בקירות, תקרות אקוסטיות וכד'. בסיום כל יום עבודה יש לסגור חללים פתוחים בצורה בטוחה וקבועה.

       י.   למזמין תהיה הזכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי התאמה מהוראות הבטיחות.

