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 ויתר יחידות המשרד

‏27 אוגוסט 2020

לקהל הספקים שלום,

הנדון: מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס. 08/2020 לאספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של חיישנים לניטור טמפרטורה עבור השירותים הווטרינריים
מסמך ב' – מענה עורך המכרז לשאלות ספקים

המציע יידרש להגיש לצרף מסמך זה להצעתו למכרז כאשר הוא חתום על ידי מורשה החתימה אצלו.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין מסמך זה למסמכי המכרז יגבר הנוסח במסמך זה.
	#
	סעיף
	שאלת ההבהרה
	מענה עורך המכרז

	1
	5.1.3

ע' 20
	"המציע יכול להגיש הצעה בשם עצמו בלבד. לא תתאפשר הגשת הצעה עם גופים או מציעים אחרים"...

(Joint Venture)"
נבקש שיובהר, כי ניתן להגיש הצעה כאשר חלק מן השירותים המפורטים בהצעה, יינתנו על ידי קבלני משנה. יובהר, כי ההצעה תוגש בשם המציע וכל האחריות כמובן מוטלת עליו. עם זאת, חלק מן השירותים יינתנו על ידי קבלני משנה המתמקצעים בסוג זה של שירותים. היתרון הבולט הינו, לקבל את הגב הכלכלי והניסיון הרחב של חברת פלאפון וכן את המקצועיות הספציפית של קבלני המשנה. כפי שנאמר לעיל, כל האחריות אל מול משרד החקלאות עדיין מוטלת כמובן על החברה המציעה ולא מועברת כל אחריות לקבלני המשנה.
	הסעיף המצוטט על ידי השואל לא רלוונטי לשאלה.

הכוונה בביטוי Joint Venture היא למצב בו שני מציעים או יותר מגישים במשותף את ההצעה ומהווים יחדיו ישות אחת.
עורך המכרז יאפשר הסתייעות בקבלני משנה במגבלות המפורטות במסמך א' – שינויים במסמכי המכרז.


	2
	כללי
	האם ניתן להסתייע בקבלני משנה לצורך ביצוע השירותים המבוקשים במכרז?
	עורך המכרז יאפשר הסתייעות בקבלני משנה במגבלות המפורטות במסמך א' – שינויים במסמכי המכרז.



	3
	2.3.1.א
ע' 7
	ניטור של איזה רכיב ומה המתח ?
של הבקר או של המקרר ?
	ברוב המקרים מדובר באותו קו מתח. אם אין חשמל והטמפרטורה עולה – סימן שמדובר בהפסקת חשמל. 
אם יש חשמל והטמפרטורה עולה, סימן שיש בעיה בבקר. 

	4
	2.3.1.א
ע'7
	כל כמה זמן מעוניינים בקריאת המידע מהחיישנים ?
	כל חמש דקות

	5
	2.3.1.ב
	האם מדובר בטעות סופר ?
סלולארי במקום סולארי
	מדובר בטעות סופר. הכוונה היא לסלולרי.

	6
	2.3.1.ג
	האם ניתן שהבקר ישדר WIFI לראוטר סלולארי מקומי והוא יעביר את המידע על רשת הסלולאר 
	המשרד לא מעוניין בשידור אל-חוטי

	7
	2.3.2 ב
	האם נדרש חיישן נפח למיכלי החנקן נוזלי ?
	כן, מדובר בחיישן טמפרטורה המכויל לנפח מסוים שמחזיק את הטמפרטורה בתוך המיכל

	8
	2.3.2 ג
	איזה טמפרטורה נדרשת עבור חדרי החום ?
	37 מעלות צלסיוס

	9
	2.3.2 ג
	האם יידרש בהמשך להוסיף בהמשך חיישן של CO2 מותאם ? 
	לא תידרש התקנת חיישן CO2


	10
	2.3.4 ב a
ע' 8
	רוב ההתקנות תבוצענה בקרייה החקלאית
בבית דגן 
על כמה חדרים מדובר בקריה החקלאית ?

	כ-120 חדרים במכון הווטרינרי – לא בכל החדרים נדרשים חיישנים. מס. החדרים לא רלוונטי למספר החיישנים המותקנים. מה שרלוונטי הוא מס. החיישנים.

	11
	2.3.4 ב b
ע' 8
	התקנת יתר החיישנים )כ-* 250
על כמה מרכזים מדובר ?
	אין במכרז אזכור ל"מרכזים" . ההתקנות יידרשו להתפרס על פני כ-עד 15 אתרים ברחבי הארץ השייכים לשירותים הווטרינריים. יובהר יכול ויחידות נוספות במשרד יצטרפו למכרז 

	12
	נספח 15
	מה אופן התשלום עבור השירות המבוצע?
	ראה מסמך א' (שינויים במסמכי המכרז).
בנוסף יובהר כי עלות השירותים מורכבת משני רכיבים:
1. עלות התקנת חיישן- חיוב חד פעמי. עלות זאת תכלול את כלל עלויות החלקים, האביזרים, החומרים והעבודה.

2. עלות תחזוקת חיישן- חיוב חודשי עבור כלל פעילות התחזוקה המפורטת במכרז.

	13
	
	כמה זמן התקנה נדרש?
	ראה מסמך א' (שינויים במסמכי המכרז).

	14
	3.1.1
	מה זה חכירה?
	הכוונה היא ל"שכירות" בה המשרד שוכר מהזוכה את הציוד (הבקרים, החיישנים, התשתית) ואת שירותי תחזוקה. 
הציוד הוא רכושו של הזוכה. עם סיום ההתקשרות על הזוכה לפנות ולפרק את הציוד באופן מוחלט (אלא אם הזוכה זכה שוב המכרז הבא) והכל על פי שיקול דעתו של המשרד.

	15
	1.5
	כמה זמן משך ההתקשרות
	ר' תשובה בסעיף 1.5 במכרז:
תקופת התקשרות ראשונה – 24 חודשים. תקופות התקשרות נוספות בנות שנה כל אחת ולא יותר מסך כולל של עד חמש שנים (כולל ההתקשרות הראשונה)

	16
	1.5
	במסמכי המכרז רשום שההתקשרות היא לחמש שנים המורכבות משנתיים התקשרות בסיס ושלוש אופציות ואילו בהסכם נרשם שש שנים, מה נכון?
	ר' תשובה בסעיף 1.5 במכרז:
תקופת התקשרות ראשונה – 24 חודשים. תקופות התקשרות נוספות בנות שנה כל אחת ולא יותר מסך כולל של עד חמש שנים (כולל ההתקשרות הראשונה)

	17
	3.1.3
	מה עם השרתים?  הרגשים? באחריות של מי הם?
	האחריות של הזוכה לתחזק את השרתים במתקני הזוכה 

	18
	
	אחרי הכרזת הזוכה נדרשים 14 ימי התקנה, איך זה מתבצע?

	ראה מסמך א' (שינויים במסמכי המכרז).

	19
	
	האם ניתן לקבל את התשובות של המכרזים הקודמים?

והאם היו בעיות במכרזים הקודמים?
	ניתן לעיין במכרז קודם באתר מינהל הרכש הממשלתי :WWW.mr.gov.il 

	20
	2.3.3
	כאשר יש עלייה בטמפרטורה למי מודעים?
	בעת עליית טמפ' תועבר הודעת על ידי הזוכה (באמצעות האפליקציה) לקבוצת משתמשים מוגדרת (עד 5) שתקבל התראות אודות שינויי טמפרטורה ומתח המתקבלות מכל חיישן.

(למציע אשר יתחייב לתמיכת What App יינתן יתרון בדמות ניקוד במרכיב האיכות המפורט במסמך א' (שינויים במסמכי המכרז)

	21
	
	המכשירים בבעלות המשרד?
	כלל הציוד המסופק, המותקן ומופעל במכרז הוא בבעלות הזוכה במתכונת של שכירות.



	22
	
	האם יש הגדרה טכנית לאיכות החיישן?
	התשובה שלילית ובלבד כי הציוד המסופק יעמוד בכל התפוקות המפורטות במכרז. יובהר כי השירות המבוקש על ידי המשרד הינו מתן שירות וניטור טמפ' על פי המוגדר במכרז.

	23
	
	להגדיר את הכמויות הקיימים במשרד בהתאם לסוגי המכשיר
	אין בידנו מידע זה

	24
	
	לפרט את סוג המכשירים הקיימים במכון?
	סוגי המכשירים אשר בשימוש השירותים הווטרינריים:
1) חנקן נוזלי 195- 

2) מקפיא עמוק 80-

3) מקפיא 20-

4) מקרר בית 4+ עד 8+

5) מכולת הקפאה 20- 

6) מכולת קירור 4 + עד 8+

7) חדר חום 27+ עד 47 + 

8) חדר קור 4 + עד 8+
9) אינקובטור CO2 27+ עד 47 +
10) אינקובטור רגיל 27+ עד 47 +

	25
	
	לציין את טווח המדידה של הטמפרטורה?
	טווח המדידה:
מינוס 195 מעלות צלזיוס עד פלוס 50 מעלות צלזיוס פלוס/מינוס חצי מעלה.

	26
	
	איך מתקשרים החיישנים בניהם?
	כל חיישן נמצא באופן נפרד והוא מתקשר עם הבקר המשדר את המידע לענן.

	28
	
	האם ניתן לחבר חיבור אל חוטי?
	השאלה לא ברורה אם התכוון השואל לחיבור בין החיישן לבקר התשובה שלילית. החיבור בין הבקר לענן החיבור נדרש להיות סלולרי

	29
	
	האם הניטור הוא במגע יבש?
	כן התשובה חיובית במקרה של חיישן CO2

	30
	2.3.4
	מה המיקום של הנקודות ברחבי הארץ?
	הקריה החקלאית בבית דגן, מחוז השפלה וההר בכנות, באר שבע, העמקים-גלבוע, העמקים-חדרה, גליל מערבי-עכו, גליל גולן-ראש פינה. בנוסף יכול וידרשו אתרים אחרים ונוספים בהתאם לצירוף יחידות נוספות של המשרד למכרז.

	31
	
	האם יש צורך להעביר חוטים במסדרון?
	התשובה חיובית

	32
	
	האם המערכות הקיימות נשארות?
	במקרה בו יזכה הספק הנוכחי התשובה חיובית. בכל מקרה הנושא יהיה לשיקולו הבלעדי של המשרד.

	33
	5.4.3
	ציון האיכות מי מעניק אותו ומהם הקריטריונים לציונים שניתנים?
	צוות של מעריכים שמונה ע"י ועדת מכרזים. לעניין הקריטריונים לציון האיכות ר' סעיף 5.4.3

	34
	תנאי סף 4.3.1
	כלל המערכת צריכה להיות סלולאריות?
	מהבקר והלאה התקשורת חייבת להיות סלולארית

	35
	
	כל בקר הוא צריך להיות ישות אחת בעיני עצמה?
	התשובה חיובית

	36
	נספח 13
	תוצרת הארץ, האם יש התייחסות במכרז?
	ההתייחסות לתוצרת הארץ בוטלה. ראה לעניין זה התייחסות במסמך א' (שינויים במסמכי המכרז)

	37
	5.4.5
	אופן בחירת הזוכה?
	ר' סעיף 5.4.5 ו מסמך א' (שינויים במסמכי המכרז)

	38
	2.3.3
	ההתראות צריכות להיות בהודעות SMS וWhatsApp האם ניתן להסתפק רק באפשרות הראשונה, העלות של What's app יותר יקרה ולוגיסטית היא מסובכת?
	למציע אשר יתחייב לתמיכת What's App יינתן יתרון בדמות ניקוד במרכיב האיכות המפורט במסמך א' (שינויים במסמכי המכרז)

	39
	
	איך מגיבים על ההתראות שמעוברות (כיצד מטפלים בזה)?
	ברגע שמתקבלת התראה בהודעה, צריך להיות מנגנון שהמקבל מאשר את קבלת ההודעה. במידה ולא אישר, המערכת צריכה להתקשר טלפונית. לכל מכשיר יוגדרו מספר טלפון ראשי ועוד שניים משניים (וכן כתובת 3 מיילים) למשלוח הודעות או שיחות. מספיק שאחד יענה מבחינת הספק שידע שהתקלה נמצאת בטיפול.

	40
	ס' 2.3.5
	כל כמה זמן נדרש לשלוח גיבוי ואופן השליחה של הגיבוי (Excel)?
	הזוכה נדרש לגבות את המידע הנאסף אחת לחודש לפחות או אחרת על פי הנחיית המשרד.

	41
	
	האם נדרש לציין מס' חיישן בכל החדרים?
	התשובה חיובית. כל חיישן יסומן במספר סידורי רץ על ידי מדבקת עמידה לרטיבות/חום/קור. רשימת החיישנים (מס. סידורי, חדר, אגף, אתר, מועד התקנה) תנוהל בגיליון אלקטרוני של הזוכה אשר יעמוד בכל זמן נתון לרשות המשרד.


	42
	2.3.1 ג
	בכל בקר מודם סלולרי, האם ניתן לשרשר בקרים ביניהם ואז לצאת לסלולר ממקומות מרוכזים? באחריות מי הקליטה הסלולרית, אם אין קליטה?
	ניתן לשרשר, במידה וזה זה לא פוגע בקבלת ההתראות.
האחריות היא של הספק



	43
	2.3.1 ג
	האם ניתן להקים תשתית שלנו של WIFI או RF לצורך תקשורת פנימית ולצאת לענן בסלולר?
	התשובה שלילית

	44
	2.3.4
	התקנת 250 חיישנים תוך 14 ימי עבודה ?? לא זמן ריאלי לביצוע 
	ראה סעיף 1ג' (שינויים במכרז)

	45
	3.1.2 ג
	המכרז יוצר העדפה משמעותית לספק שהמערכת שלו כבר מותקנת? כמה מתוך החיישנים המתוכננים כבר מותקנים. נדרש מנגנון איזון כגון הוספת עלות משוערכת של הציוד המותקן לספק הקיים או כל מנגנון הוגן אחר
	עורך המכרז מודע ליתרון לכאורה של הספק הנוכחי ופעל לניטרול היתרון המובנה ראה לעניין זה התייחסות במסמך א' (קביעת מחיר מינימום להתקנת חיישן) ובנוסף התייחסות במסמכי המכרז לעובדה כי המשרד לא ישלם עבור התקנת חיישנים המותקנים באתרי המשרד

	46
	3.1.4
	מה לגבי החלפת סוללות גיבוי האם גם חלק מהתכולה?
	התשובה חיובית

	#
	סעיף
	שאלת ההבהרה
	מענה עורך המכרז

	47
	3.1.4
	ממסמכי המכרז עולה כי כיול הרגשים אינו חלק מהתכולה, נכון?
	כיול הרגשים הוא חלק אינטגרלי מהתכולה

	48
	4.3.1.1 ה
	הדרישה לצורך עמידה בתנאי סף היא של התקנות שבהם כלל הבקרים הופעלו באמצעות מודם סלולרי, הדרישה צריכה למחוק את המילה "כלל" מה לגבי מערכות גדולות המשולבות גם רשת וגם סלולר. 
	הצורך הוא במערכת אוטונומית סלולרית כפי שנדרש במכרז. אין מפרט טכני למערכת המוצעת.
אין בכוונת משרד להקים ולתחזק מערכת בתחומי המשרד.

	49
	5.4.4 ד
	לא ברור ניקוד ההצעות. הזולה מקבלת 70 נקודות איך מחושבים הנקודות להצעות הבאות בתור?
	בהתאמה יחסית להצעה הזולה ביותר

	50
	5.4.3
	מי קובע את ציון איכות המציע, וועדה ?
	ועדת המכרזים מינתה צוות מטעמה לבדיקת ההצעות.

	51
	5.4.4 ד
	העדפת תוצרת הארץ. האם מקבלים את ההעדפה על כל סכום המכרז או רק על סעיף ההתקנה או סעיף השרות?
	ההתייחסות לתוצרת הארץ בוטלה. ראה לעניין זה התייחסות במסמך א' (שינויים במסמכי המכרז).

	52
	
	איך המכרז מתייחס לקריאות שווא של תקלות (תקלה במקרר) , לתקלות שנגרמו כתוצאה מפגיעה  פיזית בציוד?
	במקרה של תקלה, המשרד יבדוק את מקורה. ככל ויתברר כי מקור התקלה באחריות המשרד, הרי שהמשרד יישא בעלויות אלו. ככל ויוברר כי מקור התקלה בפעילות של הספק, הרי שיובאו בפני הספק בדיקות המשרד ודרישה לתשלום הוצאות תיקון התקלה.

	53
	כללי 
	הבנו במהלך הסיור שהרשת הסלולארית שקיימת במערכת היום טובה, יעזור לנו מאוד לדעת איזה רשת סלולארית קיימת היום במערכות אלו?

	לא רלוונטי למכרז

	54
	4.3.1.1 ה
	על פי הסעיף ציינתם שכלל המערכות חייבות להיות בתקשורת סלולארית, האם מערכת(בקר) שהיא מותאמת גם לתקשורת סלולארית אבל מחוברת לרוב בצורה קווית(על פי דרישת הלקוח) יכול לעמוד בתנאי הסף ? חייב לציין שזה אותה מערכת שיש לה יכולת להתחבר לכמה ערוצי תקשורת.
	הצורך הוא במערכת אוטונומית סלולרית כפי שנדרש במכרז. אין מפרט טכני למערכת המוצעת.
אין בכוונת משרד להקים ולתחזק מערכת בתחומי המשרד.

	55
	1.3
	האם המערכת הקיימת נכללת בחלק מהכמות הראשונית (250) או שזה בנוסף?
	לא ברור למה הכוונה המערכת הקיימת. נכון להיום מותקנים כ-150 חיישנים. סך ההתקנות הנוספות הצפויות מוערכות (ללא התחייבות לכמות מינימאלית או מקסימלית כל שהיא) בכ-350 חיישנים נוספים.

	56
	6.1.1
	יש סתירה בין מסמכי המכרז למשך התקשורת של שנתיים ובהסכם ל 36 חודשים ?
	תקופת ההתקשרות היא 24 חודשים.

	57
	6.1.2
	גם בסעיף זה יש סתירה בין מסמכי המכרז להסכם למשך התקופה המצטברת ?
	תקופת ההתקשרות היא 24 חודשים.

	58
	6.3.2
	האם ניתן לשנות את גובה הפיצויים או גמישות הזמנים? המחירים גבוהים מאוד 
	אין שינוי במסמכי המכרז

	59
	3.1.2 ג
	הספק של המערכת המותקנת היום לא מספיק מוחרג ושוויוני לשאר המציעים במכרז 
	ראה סעיף 1ב' לעיל

	60
	3.1.2 ב
	לכל התקנה צפונה לחדרה ודרומה לגדרה יהיה תוספת עלות קבוע לכל קילומטר? איך יבוצע התמחור? על פי איזה מחיר?
	לכל התקנה של חיישן מעבר לגבולות הגזרה חדרה בצפון וגדרה בדרום תתווסף עלות קבועה לכל 1 ק"מ מעבר לגבולות אלה בהתאם להודעת תכ"ם מס. 13.9.2.2.


	61
	9 בהצעה
	בסעיף 1 התקנת החיישן, האם הכוונה לעלות ראשונית של עבודת התקנה בלבד? או כולל את עלות ציוד ? זה לא ברור גם בסיור לא ניתן תשובה ברורה.
	אין עלות לציוד. הציוד הוא רכושו של הזוכה. התשלום הוא עבור התקנה בלבד.

	62
	9 בהצעה
	בסעיף 2  שירות ותחזוקה, הכוונה לשירות מלא ותחזוקת המערכת או כולל את "עלות" הציוד שמותקן בתחשיב משוכלל כהשכרה? וסעיף 1 נשאר רק כעלות התקנה בלבד.
	אין עלות לציוד. הציוד הוא רכושו של הזוכה. התשלום הוא עבור התקנה בלבד ועבור שירותי התחזוקה.


	63
	2.3.3 ב
	שליחת הודעות באמצעות ווטסאפ לא פשוטה וכמעט לא אפשרית ליישום, האם ניתן להסתפק ב SMS , EMAIL, חיוג ?
	ראה תשובה בסעיף 38

	64
	9 בהצעה
	וממתי מתחילים לשלם על שירות והתחזוקה, האם מהיום הראשון בו הותקן החיישן?
	התשלום הוא מיום ההתקנה ואישור נציג המשרד על תקינות ההתקנה


	מס"ד
	מס' סעיף במכרז
	הנושא
	שאלת ההבהרה
	מענה עורך המכרז

	65
	2.3.2 סעיף ב'
	מיכלי חנקן נוזלי
	מה נדרש לנטר כאן ? טמפ' ?
	נדרש לנטר טמפרטורה

	66
	2.3.2
	מיקום התקנת הבקרים והחיישנים
	נבקש לקבל פירוט של סוגי החיישנים הנדרשים לכל סוג אמצעי אחסון עפ"י סעיפים א', ב', ג'
	ראה לעיל

	67
	2.3.3
	האפליקציה
	יש רק תיאור כללי של התוכנה הנדרשת. אין איפיון. נבקש לקבל איפיון מלא של התכנה הנדרשת
	ראה לעיל

	68
	2.3.3 סעיף ב'
	התראות תשלחנה במסרון (SMS + WhatsApp)
	לא ניתן לשלוח הודעות ב-WhatsApp היות וה-API של WhatsApp נחסם/שונה ולא מאפשר כיום. נבקש להסיר אפשרות משלוח מסרון ב-WhatsApp.
	למציע אשר יתחייב לתמיכת What's App יינתן יתרון בדמות ניקוד במרכיב האיכות המפורט במסמך א' (שינויים במסמכי המכרז)

	69
	2.3.4 סעיף ב'
	פעימה ראשונה: התקנה של כ-*250 חיישנים. רוב ההתקנות תבוצענה בקרייה החקלאית בבית דגן, ההתקנות יבוצעו עד 14 ימי עבודה


	האם צריך לסיים 250 חיישנים עד 14 ימים?
	ראה מסמך א' 

	70
	2.3.6 סעיף ד'
	בכל מקרה של תקלה בחיישן ו/או בקר אשר התגלתה על ידי הזוכה או המזמין באחריות הזוכה

לתקנה תוך 24 שעות ממועד הגילוי. התיקון יבוצע על ידי טכנאי מוסמך של הזוכה. הזוכה יידרש

לטפל בתקלה ברציפות עד להשלמה מלאה של התיקון.
	מה רמת השירות? האם אכן 24/7 כולל יום כיפור?
	כמפורט במכרז 24X7 לא כולל יום הכיפורים

	71
	4.3.1.2 סעיף ג'
	הציוד המוצע על ידי המציע בהצעתו הותקן אצל לפחות 3 לקוחות שונים במהלך 24 החודשים
	האם אי אפשר להשתמש בציוד מדגם חדש? הוא משופר באיכות ויותר זול ! תנאי סף!
	ראה לעיל

	72
	4.3.1.2 סעיף ד'
	בידי המציע כמות מספקת של ציוד בקרה אשר תאפשר לו לעמוד בכל דרישות המשרד במשך כל תקופת ההתקשרות (כ-500 נקודות בקרה באתרי המשרד ברחבי הארץ).
	האם חייבים לרכוש את הציוד לפני הגשת המכרז? לא סביר.

נבקש לקבל אישור שהציוד יירכש בהתאם לתכנית העבודה שתגובש לאחר הזכייה
	ראה סעיף 1ב' לעיל

	73
	5.2.2
	נוסח התשובות של עורך המכרז הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז
	בסתירה בין התשובות בכתב למסמך - מה שקובע הוא התשובות שניתנו במועד המאוחר יותר כמענה לשאלות ההבהרה
	התשובה חיובית ובלבד שנוגעת לאותה השאלה

	74
	נספח 13 עמוד 46
	שיעור מרכיב "תוצרת הארץ" בהתאם להוראת תכ"ם 7.4.2.4 בהצעת המחיר שלנו הינו לפחות 35% . (מרכיב תוצרת הארץ נוגע אך ורק לעלות הציוד המוצע ולא למחיר התקנת הציוד).
	האם רכיב פיתוח התוכנה ו/או עלות ההתקנה יכולים להיחשב כעבודה "תוצרת הארץ"?
	ההתייחסות לתוצרת הארץ בוטלה. ראה לעניין זה התייחסות במסמך א' (שינויים במסמכי המכרז).

	75
	6.3
	פיצויים מוסכמים
	אין בשום מקום איזכור של נזקים שעלולים להיגרם למציע בשל המזמין, למשל עיכוב ביצוע ע"י המזמין.
	מנגנון הפיצוי הוא חד צדדי בלבד, באופן זה שרק נזק שנגרם למשרד יחויב בתשלום ע"י הספק, אך לא ההפך. אין שינוי במסמכי המכרז

	76
	6.3.2 עמוד 54
	טבלת פיצויים מוסכמים
	הטבלה היא חד-צדדית ומאד בעייתית
	אין שינוי במסמכי המכרז


	77
	סעיף 19.2 עמוד 67
	המשרד יהא רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 30 יום על הפסקת פעולתו על-פי הסכם זה וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שהמשרד יהא חייבת לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. פעלה המשרד מכוח זכותה על-פי האמור בהסכם זה, יהא זכאי הספק לקבל את התמורות הכספיות המגיעות לו עד לשלב ביצוע השירותים אליו הגיע.
	איך קובעים את התמורות הכספיות שמגיעות לספק? אולי רכש את כל הציוד ולא הספיק להתקין? אולי פיתח את כל התוכנה? אולי שכר טכנאים חדשים?
	אין שינוי במסמכי המכרז

	78
	3.2
	פורטל ספקים ממשלתי 
	האם ניתן יהיה לבצע התחשבנות, דיווחים וחשבונות דרך מערכת "ניפנדו"?
	שלילי

	79
	3.4
	עמוד 52
	נבקש להחליף את המילים "הגבוהים ביותר" במילה "המקובלים בתחום"
	ההצעה אינה מתקבלת. אין שינוי במסמכי המכרז. 

	80
	4.1
	עמוד 52
	חרף האמור בסעיף זה, נבקש להבהיר כי מסירה או הסבה או העברה של הסכם זה או חלקו או התחייבויותיו או זכויותיו של נותן השירותים לפיו, כולן או חלקו, במישרין או בעקיפין, לחברה קשורה, חברה אם או חברה אחות, לא יהוו הסבה/העברה אסורה ולא יקנו זכות למזמינה לבטל את ההסכם, לפי סעיף זה.
	ההצעה אינה מתקבלת. אין שינוי במסמכי המכרז. 

	81
	6.1.2
	עמוד 53
	נבקש להחליף "30" ב"60". 
נבקש להבהיר כי הארכת תקופת ההתקשרות מעבר ל-36 חודשים, תהא בכפוף למשא ומתן בין הצדדים לעניין התמורה.
	ההצעה אינה מתקבלת. אין שינוי במסמכי המכרז. 

	82
	6.3.2
	עמוד 54
	טבלת פיצויים מוסכמים (לפי המס"ד בטבלה):
1. נבקש להחליף "500" ב"250". החל מ-3 ימים לאחר המועד שהוערך לתום תקופת ההתארגנות.
2. נבקש להחליף "1,000" ב-"500". החל מ-3 ימים לאחר המועד המוערך לפירוק ופינוי הציוד.
3. נבקש להחליף "1,000" ב-"500"
4. נבקש להחליף "1,000" ב-"500"
5. נבקש להחליף "500" ב-"250".
נבקש לקבוע תקרת פיצויים מוסכמים שלא תעלה על 20% משווי התמורה בהסכם.
	ההצעה אינה מתקבלת. אין שינוי במסמכי המכרז. 

	83
	8.7
	עמוד 56
	נבקש להבהיר כי מתן הודעה על הפסקת עבודתו של הספק או כל פועל מטעמו, תהא לפחות 7 ימים לפני הפסקת עבודתו בפועל של הספק או כל פועל מטעמו ובתוספת נימוק לבקשה.
	ההצעה אינה מתקבלת. אין שינוי במסמכי המכרז

	84
	8.8.1
	עמוד 56
	נבקש להוסיף לאחר המילים "בכל עת סבירה" את המילים "בתאום מראש"
	ההצעה אינה מתקבלת. אין שינוי במסמכי המכרז

	85
	8.8.2
	עמוד 56
	נבקש להוסיף בסייפא של הסעיף: "הכל בכפוף לשמירת סודיות של המשרד ובמתן הודעה מראש לספק לעניין הבקשה לעיין בחומרים".
	ההצעה אינה מתקבלת. אין שינוי במסמכי המכרז

	86
	12.5
	עמוד 58
	נבקש כי חובת שמירת הסודיות תוגבל לתקופה של "24 חודשים" מתום ההתקשרות בהסכם.

	ההצעה אינה מתקבלת. אין שינוי במסמכי המכרז

	87
	13
	עמוד 60 
	נבקש הבהרותיכם כי סעיף התמורה מהווה תנאי יסודי להסכם, אשר הפרתו ואי תשלום התמורה תוך 7 יום מהמועד שנקבע בו, מהווים הפרה יסודית של ההסכם.
	ההצעה אינה מתקבלת. אין שינוי במסמכי המכרז

	88
	16.1
	עמוד 62
	נבקש להבהיר כי אחריותו של הספק כאמור בס.ק זה, תחול רק ביחס לנושאים שהוכח שהם בשליטתו הבלעדית. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למשרד ואו לצד שלישי שמקורם בצדדים שלישיים או גורמים אחרים.
	ההצעה אינה מתקבלת. אין שינוי במסמכי המכרז
הסעיף הרלבנטי מתייחס לנזק שהוא כתוצאה ממחדל/ מעשה של הספק. הסעיף אינו מתייחס לנזק שנגרם ע"י מי שאינו הספק. 

	89
	16
	עמוד 62
	נבקש הבהרותיכם כי הספק לא יהא אחראי לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי, לרבות הפסד רווח, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב, ובכל מקרה אחריות הספק מכח ההסכם לא תעלה על סך התמורה שהתקבלה בפועל בגין השירותים שסופקו מכח ההסכם במהלך 3 החודשים שקדמו לאירוע הנדון. 

נבקש הבהרתכם כי השיפוי יהיה רק כנגד פסק דין סופי או החלטת ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת ורק בגובה פסק הדין. 

בנוסף, במקרה של תביעות צד ג', נבקש להבהיר כי המשרד יודיע לספק לאלתר בדבר התביעה ו/או הדרישה ויאפשר לספק להתגונן, ישתף עימו פעולה באופן מלא ולא יתפשר או יתחייב בשם הספק ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב.
	ההצעה אינה מתקבלת. אין שינוי במסמכי המכרז

	90
	16.2
	עמוד 62
	נבקש להחליף את המילים "ללא הגבלת זמן" במילים "24 חודשים מתום התקשרות הצדדים בהסכם".
	ההצעה אינה מתקבלת. אין שינוי במסמכי המכרז

	91
	16.1
	עמוד 62
	בשורה השנייה אחרי המילה "תוצאה" יתוסף "ישירה ובלעדית עקב"
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	· בשורה הראשונה ימחקו המלים "ו/או מי הפועל מטעמו" וכך גם בשורה השלישית, בשורה החמישית
· בשורה השנייה אחרי המילה "הנובעת" יתווסף "מאבדן ו/או נזק שנגרמו על ידי מעשה..."

· בשורה השנייה ימחקו המילים "לרבות תביעה לתשלום ו/או בגין כל הוצאה"

· בשורה הרביעית ימחקו המלים "במישרין או בעקיפין"

· בשורה השביעית ימחקו המלים "ללא הגבלת זמן"
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	בסוף הסעיף ימחקו המלים "וכי אחריות זאת תחול על הספק בלבד" ובמקומם יבוא "אלא אם נגרמו במישרין ובמתכוון על ידי מעשה או מחדל של המשרד או מי מטעמו"
	ההצעה אינה מתקבלת. אין שינוי במסמכי המכרז
הסעיף אינו מתייחס לנזק שנגרם ע"י צד שלישי שברי כי אינו מאחריותו של הספק. 
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	נוסח העיף יוחלף בנוסח שלהלן "הביטוח יורחב לכסות את חבותו של הספק בגין עובדים של קבלנים וקבלני משנה היה וייחשב כמעבידם"
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	נבקש להחליף "30 יום" ב-"45 יום".
נבקש להבהיר כי במידה וההסכם יסתיים כאמור בסעיף זה, הספק יהא זכאי לקבל את התמורות הכספיות המגיעות לו עד לשלב ביצוע השירותים אליו הגיע, לרבות התחייבויות שביצע ושאינן ניתנות לביטול".
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	נבקש הבהרותיכם כדלקמן:
חילוט הערבות יהא רק עד גובה הנזק שנגרם בפועל, בכפוף לתקרת אחריות החלה על הספק.

בכפוף להודעה לספק בת 30 יום שבמהלכם ניתן יהיה לתקן את ההפרה.
	ראה סעיף 5.5.1 במכרז
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	הרשות פועלת לפי דין בכל פעולותיה. 
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	מבוקש להבהיר כי תתאפשר הגשת הצעה למכרז על ידי שני גופים מסחריים אשר התאגדו יחד בשותפות, כאשר לכל אחד מהגופים התמחות אחרת, וביחד ממלאים כל אחד בתחומו את תנאי הסף הנדרשים במכרז.
	אין שינוי במסמכי המכרז – לא תתאפשר הגשה משותפת של שני גופים ומעלה
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	מבוקש להבהיר כי תתאפשר הגשה של מציע, תוך התקשרות עם קבלן משנה, אשר מתמחה באחד התחומים המקצועיים הנדרשים במכרז, ומבוקש להבהיר כי עמידה בתנאי הסף על ידי קבלן המשנה תהווה חלק מעמידה בתנאי הסף הנדרשים מהמציע.
	יתאפשר לזוכה שימוש בקבלני משנה במגבלות המפורטות במסמך א' (שיוניים במסמכי המכרז)
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	מבוקש לקבוע כי כמות המינימום בכל אתר תהיה לא פחות מ 6 חיישנים לכל אתר בודד
	הבקשה לא מתקבלת
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	מבוקש לקבוע כי המזמין יאפשר גישה נוחה לכל אחת מנקודות המדידה המבוקשות על ידו, וכי לא ידרשו עבודות הריסה או חציבה לצורך התקנת חיישנים כלשהם, וכי אם ידרשו עבודות כאלו, הרי שהמשמין יישא בעליות הכשרת הגישה.
	הבקשה לא מתקבלת
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