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תאריך 28/12/21
לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי 47/2021 -  שירותי ממונה אנרגיה ובקרת חשבונות מים,

ביוב וחשמל לשירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל
הודעת תיקון מס' 1
1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:
	מס'
	מס' סעיף ועמוד
	שאלות ותשובות

	1. 
	7, 8
סעיף א'
	שאלה
	בדיקת נצילות ומדידות יעילות של מערכות

בדיקות הנצילות יכללו בדיקת נצילות תקופתית של כל סוגי הצי'לרים בשב"ס ובמתקני משטרת ישראל וכן של הפקג'ים וה-VRF
1. האם נדרש לבדוק את כל הצ'ילרים (ללא קשר לתפוקה שלהם) או שנדרש לבדוק רק צ'ילרים בתפוקה גבוה מ-100 טון קירור (בהתאם לדרישות תקנות משרד האנרגיה)?
1. אנו מבקשים שיוגדר במכרז תפוקת המינימום לביצוע הבדיקה (ביחידות טון קירור).
2. אנו מבקשים לדעת כמה צי'לרים נדרשים לבדיקה כל שנה (בהתאם לתקנות, נדרשת הבדיקה אחת ל-3 שנים).
2. אין כל תקן מוכר או שיטה מוכרת לבדיקת יחידות פקג' או VRF  מותקנת באתר (בשונה מצ'ילרים),  הבדיקות המוכרות מתבצעות במעבדות.
1. אנו ממליצים להסיר את הסעיף או להגדיר את שיטת הבדיקה.


	
	
	תשובה
	1. במ"י אין צורך בבדיקות צ'ילרים.
2. בשב"ס נדרשת בדיקה של כלל הצ'ילרים (ראה רשימה מצורפת)
1. הבדיקה כעיקרון תבוצע אחת ל3 שנים לצ'ילרים בתפוקה של מעל 100 טון, בהתאם למועד שעבר מאז הבדיקה האחרונה.
2. לגבי צ'ילרים בתפוקה של מתחת ל 100 טון  - לפי דרישת המזמין, במסגרת בחינת התייעלות באתר/מתקן/יחידה, תבוצע בדיקה נצילות נוספת בהיקף שלא יעלה על בדיקות צ'ילרים ב2 בתי סוהר/מתקנים, זאת בנוסף לבדיקות התקופתיות שצויינו בסעיף 1 לעיל.
3. לגבי בדיקות יחידת פקג' או VRF  - הסעיף מבוטל.

	2. 
	8
סעיף א'
	שאלה
	ניטור צרכני מים חריגים

ניטור צרכני מים חריגים על פי הצורך באמצעות התקנת אמצעי מדידה מקוון

אנו ממליצים להגדיר סעיף זה במחיר נפרד ו/או בכמויות מוגדרות וזאת, מכיוון שמדובר בעלות ציוד והתקנה משמעותיים. ספקים שונים יתמחרו כמויות שונות של מדידות בשנה.

	3. 
	
	תשובה
	ניטור מסוג זה לא יבוצע למעלה מפעמיים בשנה באתרים שונים לכל ארגון בנפרד.
לא יבוצע שינוי בטופס הצעת המחיר.

	4. 
	14
	שאלה
	קובץ קריאות מונים
מועד העברת הממשק

נוכח העיכובים בקבלת נתוני חיובי החשמל מחברת החשמל ומהיח"פ, לא ניתן לשלוח את הפקודה למשטרת ישראל עד ה- 18 לכל חודש אלא עד ה- 21 לכל חודש. נבקשכם לשנות את המועד.


	5. 
	
	תשובה
	נבקש כי ככל הניתן יועבר הממשק עד ה 18 לכל תקופה, במידה וקיים קושי, ניתן יהיה לחרוג עד ל 21 לכל תקופה.

	6. 
	7-10
סעיף א'
	שאלה
	הגדרות, תחומי אחריות ממונה אנרגיה

לגבי ממונה האנרגיה: האם נדרשים ממונה אנרגיה אחד למשטרה ואחד לשב"ס?

	7. 
	
	תשובה
	מדובר בהצעת מחיר נפרדת ל2 הגופים – ייתכן זוכה נפרד לכל גוף, אין מניעה במידה ויזכה אותו מציע לשני הגופים שיועסק אותו ממונה אנרגיה כל עוד אין פגיעה בהיקף השירות והזמינות הניתן לכל גוף.

	8. 
	4
סעיף 19
	שאלה
	ערבות מכרז

ערבות המוגשת עם הגשת המכרז
בעמוד 4 סעיף 19 רשום ש "במכרז זה לא נדרשת ערבות מכרז".
למען הסר ספק, נבקש את אישורכם לכך, שנוסח כתב ערבות ביצוע, המופיע בעמוד 46, נדרש אך ורק מהזוכה במכרז ובמסגרת הגשת המכרז לא נדרשת ערבות כלשהי כלל.

	9. 
	
	תשובה
	במסגרת הגשת הצעות למכרז, המציע לא נדרש להגיש ערבות.
הזוכה במכרז יידרש להגיש ערבות ביצוע.


2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות  הוא עד לתאריך 10/01/2022  שעה 12:00.
4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי .
בברכה,
צוות מכרזים

שירות בתי הסוהר
רשימת צ'ילרים בשב"ס:
	אתר /מתחם
	צרכן
	תפוקה [ט"ק]

	אשל
	אלה
	115

	אשל
	אלה
	115

	אשל
	אלה
	115

	השרון
	רימונים
	110

	השרון
	רימונים
	110

	איילון
	מבנה מג"ן
	100

	איילון
	מבנה מג"ן
	100

	השרון
	רימונים
	100

	הדרים
	רימונים
	90

	השרון
	רימונים
	90

	הדרים
	רימונים
	90

	השרון
	רימונים
	90

	איילון
	ביה"ס ניר
	79

	צלמון חרמון
	צלמון
	75

	צלמון חרמון
	חרמון
	75

	קישון
	קישון
	70

	קישון
	קישון
	70

	קישון
	קישון
	70

	אשל
	דקל
	60

	בימ"ר פ"ת
	בימ"ר פ"ת
	60

	אשל
	דקל
	60

	השרון
	רימונים
	55

	אשל
	דקל
	47

	אשל
	אשל
	46

	אשל
	אוהלי קידר
	45

	הדרים
	הדרים
	37

	הדרים
	הדרים
	37

	איילון
	ניצן
	36

	אשל
	דקל
	36

	איילון
	כלא איילון
	32

	הדרים
	הדרים
	32

	איילון
	כלא איילון
	30

	איילון
	נציבות
	26

	אשל
	אוהלי קידר
	26

	הדרים
	הדרים
	26

	איילון
	מעשיהו
	24

	איילון
	נציבות
	20

	אשל
	דקל
	20

	איילון
	כלא איילון
	17

	איילון
	כלא איילון
	13

	הדרים
	הדרים
	10

	איילון
	מעשיהו
	8



