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.01.202403 תאריך:  

  : לכבוד

 פרויקט מנהל 

 

   קטפרויטר הפעלות שמ

 

 פעולה                                       

 

 

 תגובה

או     עשן  גלאי

ת  לחצן אזעק

 אש  

 

שני גלאים  

או גלאי  

 ולחצן

 

גלאי  

בלוח 

 חשמל  

 

 מתז

 + + + +  המיוןשל ראה ברכזת גילוי תה

 + + + +   המבנהנהלת גילוי של ה זת הברכ האהתר

 + + + +  וישבמידה  –התראה למוקד 

 + + + +   נץ ונצ כריזת פינוי פעלת ה

 + + + + התראה לבעלי תפקידים  

 + - + + למבנה טרי  ויראוניתוק 

  80יק מעל עז תוק חשמל בלוח חשמל מני

 מפרא
- - + - 

 + - + -   בוקרותפתיחת דלתות מ

 + - + + לתות אש פתוחות ברגיל  דסגירת 

 

 אינה מופעלת רכת מע -           מערכת מופעלת ,מקרא : + 

 פטורים מכיבוי אוטומטי בלוח     61439ן קבת  לוחות חשמל  •

 

 

  
 ר יוסי שח             

 M.SCניהול והנדסת בטיחות בך מוסמ
 מנכ"ל
 ב/שירית 


